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7.-INVENTARIO NO EXHAUSTIVO

1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
1.1 Objeto

Es objeto del presente pliego el definir el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de
las instalaciones, equipos y sistemas de proteccion contra incendios, a ejecutar en los Centros
de la Agencia Madrilefia de Atencidn Social relacionados en el Anexo | del presente pliego.

1.2 Ambito de aplicacién

El ambito de aplicacién del contrato se extendera a todas las instalaciones, equipos y sistemas
de proteccion contra incendios existentes en cada uno de los Centros relacionados en el Anexo
| del presente pliego, asi como a las posibles modificaciones de las mismas durante la vigencia
del contrato.

A todos los efectos se consideraran instalaciones de proteccion contra incendios los siguientes
sistemas con sus correspondientes componentes:

¢ Deteccion y alarma
e Pulsadores de alarma
¢ Extintores
e Bocas de incendio equipadas
¢ Hidrantes y casetas auxiliares
* Columnas secas
e Extincién automatica
¢ Alumbrado de emergencia
¢ Sefializacion
» Abastecimiento de agua (red, vélvulas, depésitos, bombas principales y auxiliares)
¢ Bloqueo y retencion de puertas
Elementos y sistemas de proteccion pasiva

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El servicio a realizar incluye el mantenimiento de las instalaciones de proteccion contra
Incendios y las operaciones necesarias para llevar a cabo el mismo asi como, en el caso de
cualquier incidencia u averia urgente, acudir en primera instancia a discriminar el origen de la
misma y proceder a su reparacion inmediata, procurando siempre dejar la instalacion en el
mismo estado en el que se encontraba o, al menos, manteniendo el mayor nivel operativo que
sea posible en ese momento. Por tanto, el alcance del mismo recoge:

a) La realizacion de las operaciones de mantenimiento preventivo de los distintos equipos y
sistemas de proteccion contra incendios relacionados en los Anexos VI, de los Centros de
la Agencia Madrilefia de Atencién Social indicados en el Anexo |. La frecuencia de las
mismas se indica en el Anexo Il (en el que, con caracter general, quedan definidas en el
programa que se establece en el Apéndice 2, tablas | y Il del Real Decreto 1942/1993 de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de Proteccion contra
Incendios, asi como en las Tablas | y |l de la Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio
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de Industria, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto anteriormente
citado).

Las operaciones a realizar, necesarias para establecer un nivel adecuado de mantenimiento
preventivo, se establecen, describen y detallan en el Anexo Il (asi como en las fichas de
trabajo que figuran en el Anexo VI y que seran facilitadas en soporte informético para ser
debidamente cumplimentadas y entregadas en el mismo formato).

b) La realizacién de las operaciones de mantenimiento correctivo derivado del preventivo

c) La realizaciéon de las operaciones de mantenimiento correctivo que se deban realizar como
consecuencia de avisos por averia en las instalaciones de los Centros relacionados en el
Anexo |, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al idéneo
funcionamiento previsto en el mantenimiento preventivo, comprendiendo la reparacién por
averia o rotura imprevista de cualquier maquina, equipo o instalacién de! edificio

d) Se incluyen dentro de este contrato tanto la realizacién del retimbrado de extintores como
la prueba de presién quinquenal de las mangueras de las bocas de incendio equipadas.

3. NORMATIVA BASICA

A continuacion se relaciona la normativa bésica de obligado cumplimiento, para realizar las
actividades de mantenimiento de las instalaciones y material de proteccién contra incendios
objeto del presente contrato:

Cddigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
(publicado en el Boletin Oficial del Estado de fecha 28 de marzo de 2006)

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993 de 5 de noviembre (publicado en el Boletin Oficial del Estado de fecha 14 de
diciembre de 1993)

Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria, sobre normas de procedimiento y
desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los
apéndices del mismo (publicado en el Boletin Oficial del Estado de fecha 28 de abril de 1998).

Ademas se debera cumplir cualquier ofra normativa, estatal o autonémica, que pudiera ser de
aplicacion tanto a las instalaciones como a las empresas instaladoras y mantenedoras de
instalaciones de proteccién contra incendios.

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

4.1 HORARIO DE ASISTENCIA
Las empresas que se presenten a esta licitacion publica deberan poder prestar servicio las 24
horas del dia durante los 365 dias del afo para atender, en un plazo inferior a 12 horas, los

avisos que puedan producirse. Estos servicios estan incluidos en el precio del contrato.

Serd necesario que en el servicio de recepciéon de avisos se discriminen y clasifiqguen los
mismos segun su naturaleza, para lo que dispondra de operario técnico para realizar la
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valoraciéon técnica que establezca la urgencia de los avisos recibidos desde cualquiera de los
47 ceniros objeto del presente contrato.

Sera atendida en un plazo maximo de dos horas aquella averia que pudiera constituir, por si
misma o por la concurrencia con otras circunstancias, un riesgo grave e inminente en la
instalacion como por ejemplo la inoperatividad, total o parcial, de las centrales de incendic. En
este caso se discriminard el origen de la misma y se procedera a su reparacién inmediata,
procurando el correcto funciocnamiento de la instalacién o, al menos, que la misma mantenga el
mayor nivel operativo posible en ese momento. Estos servicios estan incluidos en el precic del
contrato.

Salvo por causas no imputables al mantenedor, las averias del sistema de deteccion y alarma
de incendios , asi como aquellas que posibiliten la propagacién del incendio entre diferentes
sectores o que dificulten la evacuacion de ocupantes, se subsanaran en un plazc maximo de
una semana.

Con caracter general, y salvo causas no imputables al mantenedor, aquellas averias que no
supongan, por si mismas ¢ por la concurrencia con otras circunstancias, un riesgo grave e
inminente en la instalacién, deben ser subsanadas en un plazo de un mes.

4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se entiende como mantenimiento correctivo, todas las operaciones que sea necesario efectuar
en las instalaciones para conseguir el perfecto funcionamiento de las mismas.

a) Operaciones incluidas

Se incluyen en el precio y objeto del contrato todas las operaciones de Mantenimiento
Correctivo, que se deban realizar tanto las derivadas del Mantenimiento Preventivo como las
que son consecuencia de avisos por averia en las instalaciones {comprendiendo todas las
intervenciones precisas para la vueita al idéneo funcionamiento previsto en el mantenimiento
preventivo), asi como:

la reparacion por averia o rotura imprevista de cualquier maquina, equipo o instalacidn
de proteccion contra incendios del edificio.

- los avisos de incidencia o averia urgente citados en el apartado anterior.

- los simples cambios de leyenda de identificacién de zona en las centrales de deteccidn
y alarma de incendio en los que no sea necesario programar ningun elemento del
sistema como detectores, pulsadores, etc.

- la sustitucion de los diferentes elementos de seguridad de las puertas resistentes al
fuego y de evacuacién como los selectores de cierre, barras antipanico, muelles

cierrapuertas, etc.

- el retimbrade de extintores y la prueba de presidén quinguenal de las mangueras de las
bocas de incendio equipadas

- larecarga de los extintores empleados en la extinciéon de incendio.
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- larecarga de los sistemas de extincidén automatica activados en la extincion de incendio

- la mano de obra de todos los trabajos realizados en los centros, la maquinaria y
herramientas necesaria para la realizacion de los mismos asi como los gastos de
desplazamiento.

- la realizacidon de pruebas, actuaciones de mantenimiento, trabajos programados, etc.
fuera del horario de funcionamiento de los centros, si fuera necesario, para no
interrumpir el normal funcionamiento de la actividad.

- La asistencia técnica a aqueltas revisiones o inspecciones periddicas que deban ser
realizadas, por imperativo legal, por un Organismo de Control Autorizado o cualquier
Entidad colaboradora de la Administracién habilitada al efecto.

Asi mismo queda incluido en el precio del contrato, y a cargo de la empresa adjudicataria, la
reparacion, sustitucidon de las piezas, repuestos, elementos y equipos que se encuentren en
estado defectuoso, salvo las exclusiones citadas a continuacion.

b} Operaciones excluidas

Se excluye del alcance de este contrato:

- Aguellas averias producidas por un mal uso de los sistemas y equipos de proteccidn
contra incendios. '

- Aquellas averias derivadas de un mal disefio, de la ejecucién deficiente, etc., de las
instalaciones,

- La subsanacidn de averias existentes con anterioridad a la entrada en vigor del contrato
- Aguellas asistencias a averias no constatables solicitadas desde los centros.
- Averias producidas por catastrofe natural (incendio, inundacion, etc.).

- Aquellas revisiones o inspecciones periddicas que deban ser realizadas, por imperativo
legal, por una Entidad colaboradora de la Administracion.

- La sustitucién de elementos principales de instalaciones de proteccidn contra incendio
siguientes: las centrales de incendio, los grupos de presién contra incendios, los aljibes,
y las puertas resistentes al fuego.

- La programacion de las centrales de incendio y sus elementos, salvo el simple cambio
de denominacion de los recintos (cambio de leyenda en el display)

- La sustitucion de elementos principales de los sistemas de extincion automatica y el
retimbrado de los cilindros de las instalaciones de extinciéon automatica.

En realizacion con las operaciones excluidas, siempre que no puedan ejecutarse a traves del
Sistema de Contratacién Centralizada del Estado, el adjudicatario podré presentar oferta
técnico-econdmica para su gjecucion. La misma sera valorada junto con, al menos, dos ofertas
mas solicitadas desde el Servicio de Seguridad de las Instalaciones a empresas diferentes a la
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adjudicataria. Sera tenida en cuenta, en todo caso, la oferta técnico-econdmica mas ventajosa
para la administracién.

c) Entrada en vigor del contrato

A la entrada en vigor del contrato el Jefe de Servicio de Seguridad de las Instalaciones
proporcionara las fichas de la Ultima revision periddica trimestral del contrato anteriormente
vigente y justificara la subsanacion de las deficiencias que consten en los citados documentos.
En ningdn caso la subsanacion de deficiencias existentes con anterioridad a la entrada en vigor
del presente contrato se incluye dentro del mismo.

d) Finalizacién del contrato y devolucién de la garantia

En caso de producirse un cambio de adjudicatario en la sucesion de dos contratos [as averias
ccurridas durante el dltimo mes del presente contrato, salvo las enumeradas como exclusiones,
serén subsanadas en todo caso por la empresa mantenedora sin superar en ningun caso el
primer mes de entrada en vigor del contrato siguiente

La empresa adjudicataria presentara, durante el Gltimo mes de vigencia del contrato, un informe
final recogiendo el estado de las instalaciones y, en todo caso, las averias persistentes y el
plazo de subsanacion de las mismas.

Para la devolucién de la garantia definitiva del contrato seré requisito necesario tanto la
presentacién del citado informe final y la subsanacién de las citadas averias como la entrega de
los datos, informes, etc., contenidos y almacenados en el sistema informatico de gestién del
mantenimiento realizado en los centros objeto del presente pliego durante la vigencia del

contrato, en formato compatible con el paguete ofimatico empleado en la Comunidad de
Madrid.

4.3 PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con objeto de mantener las periodicidades establecidas por la reglamentacion vigente, la
Agencia Madrilefia de Atencién Social ha incorporado el calendario de revisiones a seguir por
parte del mantenedor en el anexo 2 del presente pliego. Al objeto de cumplir con este
calendario la empresa dispondra de personal suficiente para desempefiar los trabajos
correspondientes al mantenimiento preventivo, que no podra ser inferior a dos operarios
técnicos para el desarroilo de los citados trabajos.

La revisién definida como anual se realizara durante los meses de abril, mayo y junio. En caso
de existir causas objetivas suficientes para realizar alguna modificacién en la periodicidad de
las revisiones, y previa autorizacion por parte del Servicio de Seguridad de las Instalaciones de
la Subdireccion General de Infraestructura y Equipamiento de la AM.A.S., se podra realizar la
modificacion necesaria siempre que entre las sucesivas revisiones no transcurran ni menos de
75 dias ni mas de 90 dias {(naturales).

Todas las revisiones tendran que haber finalizado con anterioridad al cumplimiento del trimestre
correspondiente, y deberédn de ir acompafiadas documentalmente de las fichas de trabajo,
debidamente cumplimentadas y la anual, ademas, del acta y certificado correspondiente.

Los aparatos, equipos, sistemas y componentes objeto del presente servicio de mantenimiento,
se someteran a operaciones de revision después de haber funcionado por causa de incendio.
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4.4 INTERVENCION DE ORGANISMOS DE CONTROL EN EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (O DE OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACION)

En los casos en que, por modificacion de la reglamentacién vigente, pasen a ser exigibles
inspecciones o revisiones periddicas que deban de ser realizadas necesariamente por un
Organismo de Control Autcorizado (o cualquier otro tipo de Entidad colaboradora de la
Administracion}, sera obligacién de la empresa adjudicataria el llevar un minucioso control del
calendario de revisiones, asi como notificar de forma fehaciente al Director de los Trabajos, con
la debida antelacién, la necesidad de realizar cada una de |as inspecciones.

Asimismo, debera efectuar un seguimiento para garantizar que la revisidon se realice, mediante
la coordinacion del trabajo con la Entidad que designe el Director de los Trabajos. La asistencia

a los actos de inspeccion de la empresa correspondiente se considera incluida en el precio del
contrato. :

La empresa adjudicataria procedera, en caso de ser necesario, a efectuar las adecuaciones
que sean precisas basandose en el informe que emita la Entidad y, siempre, dentro del plazo
indicado por la misma.

4.5 MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES POR CAMBIO DE NORMATIVA

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio en la legislacién que
cbligara a la modificacion total o parcial de alguna de las instalaciones, la empresa
adjudicataria avisard y propondra al Directer de los Trabajos las modificaciones necesarias
para adecuar la instalacién en los plazos previstos en la legislacion.

4.6 SUSTITUCION DE DETECTORES IONICOS

Aquellcs detectores iénicos que por cualguier circunstancia no tuvieran reparacion y tuvieran
que ser sustituidos, seradn entregados por la empresa adjudicataria a la empresa estatal
encargada de la retirada de los materiales radiactivos (ENRESA).

4.7 SUSTITUCION DE EQUIPOS RETIRADOS TEMPORALMENTE

En el caso de tener que retirar un equipo por cualquier causa, se dejara otre en su lugar de
iguales caracteristicas o supericres, hasta que se instale de nuevo el equipo retirado.

4.8 CESION DE EXTINTORES PARA CURSOS INTERNOS DE FORMACION

Se incluira la cesion, por parte de la empresa contratada, de extintores con los diferentes tipos
de agente extintor existentes en el Centro para usar en los cursos internos de formacién
practica del personal. En cualquier caso la cesién no sera superior en nimero al 5% de los
extintores existentes en el Centro.

4.9 DETECCION DE DEFICIENCIAS QUE CONSTITUYAN RIESGO GRAVE

Debera notificar de forma inmediata al Servicio de Seguridad de las Instalacicnes de la
Subdirecciéon General de Infraestructuras y Equipamiento de la A.M.A.S., asi como al Directorfa
del Centro, de las posibles deficiencias detectadas que constituyan un riesgo grave e inminente
de la instalacion.
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4.10 SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO

La empresa ha de emplear durante toda la vigencia del contrato un sistema informatico de
gestion de las operaciones de mantenimiento que cubra los procesos de organizacion,
planificacion, control y seguimiento de los trabajos que permita:

a) Retroalimentar todas las operaciones y actividades realizadas realmente por los técnicos
asignados al contrato y facilitar la consulta por parte de Ia Subdireccion General de
Infraestructuras y Equipamiento

b) Controlar y supervisar la efectiva y adecuada realizacion de los trabajos asi como de .
gestionar las peticiones de servicio

c) Explotar, por parte de la administracién, los datos relativos al mantenimlento para su
analisis y discusion posterior con el contratista, si procede, previa la facturacién de los
servicios prestados

5. DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
5.1) Director de los trabajos

El Director de los Trabajos sera el Jefe del Servicio de Seguridad de las Instalaciones de la
Subdireccién General de Infraestructuras y Equipamiento, cuya funcién de direccién se debe
hacer valer Unica y exclusivamente con el Responsable Técnico de la empresa adjudicataria
designado a tal efecto, siendo obligatorio para este cumplir los requerimientos que el Director
de los Trabajos le dirija, en virtud del poder de direccién y supervision de los trabajos que
ostenta.

El Director de los Trabajos poedra dirigir al Responsable Técnico de la empresa instrucciones
que no supongan modificaciones de las prestaciones ni se opongan a las disposicicnes en
vigor, o a las clausulas del presente Pliego y demas documentos contractuales. Estas
instrucciones seran genéricas, puesto que las especificas de la prestacién del servicio
corresponden a la empresa adjudicataria.

En relacion a posibles discrepancias en la interpretacion del presente Pliege de Prescripciones
Técnicas, entre la empresa adjudicataria y los Centros, la citada empresa no establecera
comunicacion con los Centros, sera el Director de los Trabajos el interlocutor entre la empresa
y los Centros de la AM.A.S.

No obstante lo anterior, el Director de cada centro asumira las tareas de conformidad de las
facturas y la verificacion de |las actuaciones realizadas por la empresa adjudicataria en el centro
correspondiente y conforme a este pliego.

5.2) Responsable Técnico

A la formalizacién del contrato, la empresa adjudicataria debera comunicar por escrito el
nombre del Responsable Técnico del contrato, asi como teléfono de contacto, fax y direccién
de correo electrénico. Su titulacion sera, como minimo, Ingeniero Técnico. Debera tener
suficiente representatividad dentro del organigrama del adjudicatario para poder hablar, en las
cuestiones relacionadas con el contrato, en nombre y representacion de la empresa.

Dispondra de teléfono mévil para su localizacién inmediata en horaric de 9:00 a 21:00 de lunes
a viernes, a efectos de la coordinacién y seguimiento de la ejecucién del contrato. Asi mismo,
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en otras fechas y horarios, deberéd estar localizado a través del servicio de atencidén de averias,
para su informacion y consulta.

El Responsable Técnico de la empresa adjudicataria tendra como funciones principales las
enumeradas a continuacion:

- Coordinador de los trabajos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones objeto
del contrato.

- Interlocutor_tinico del adjudicatario para la resolucion de las cuestiones que le sean

planteadas en relacidn con la ejecucién de los trabajos, y el seguimiento del contrato, por el
Director de los Trabajos. Las cuestiones podran ser formuladas verbalmente, sin perjuicio
de que posteriormente sea solicitada la confirmacion por escrito de las mismas.

- Redactara los informes establecidos en tiempo y forma por este Pliego de Prescripciones

Técnicas.

- Responsable directo de la buena ejecucion de todos los trabajos realizados conforme a lo
dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

5.3) Documentacion a presentar en la realizacion de los trabajos

A) Para el mantenimiento correctivo la documentacion generada por las actuaciones del
mantenedor se relaciona a continuacion:

1.

2.

3.

4.

Partes de averia: Uno por cada actuacion o visita diaria que se realice. Se presentara a
la firma del responsable del Centrc y recogera las tareas de mantenimiento efectuadas.
Incluira la relacion con nombre y apellidos del personal que las haya realizado, asi como
el horario en el que se han ejecutado. Quedara una copia en el centro a la finalizacion
de la intervencion

Estadiflo v registro mensual de averias: Recogera mensualmente las averias producidas
por centro, fecha de comunicacion, fecha de asistencia, naturaleza o descripcion de la
misma, solucién adoptada en cada caso y fecha de reparacion final.

Registro_anual de averias por edificio. Recogera anualmente, y por cada centro, la
relacién de averias ocurridas en el mismo.

informe Trimestral de Mantenimiento Correctivo: A la finalizacion de cada trimestre

natural del ejercicio en curso la empresa adjudicataria preparara un informe que recoja
por centro: :
a. Fecha de comunicacion de cada aviso (o de deteccién si se ha realizado por la
b. Fecha de asistencia a cada avisoc
c. Naturaleza y causa del aviso recibido
d. Las operaciones realizadas consecuencia de los citados avisos, soluciches
adoptadas, elementos sustituidos, equipos empleados, efc.
e. Estado de conservacion de cada instalacion mantenida (subsanado/no
subsanado),

Los Partes de averia, el Estadiilo y registro mensual de averias y el Registro anual de averias,
quedaran en el Centro correspondiente en soporte impreso, debidamente cumplimentados. La
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documentacion en soporte papel indicada en los puntos 2 y 3 se entregara en el centro en los
guince dias siguientes a la finalizacién de cada mes. Ademds se considerara que:

El envio de la misma en formato electronico a los centros, dentro de este plazo de
guince dias, habilitard un plazo de presentacion en papel en los centros
correspondientes hasta los quince primeros dias del trimestre natural siguiente al que se
encuentre la actuacion.

En caso de realizar el envio de documentacion al centro en formato electronico se
remitira la misma, de forma simultanea, al Servicic de Seguridad de las |nstalaciones de
la Subdireccion General de Infraestructuras y Equipamiento.

En caso que los documentos 2 y 3 citados en los parrafos anteriores se presenten en papel a
fos centros, debera remitirse una copia en archivo con formato pdf, al Servicio de Seguridad de
las Instalacicnes de la Subdireccién General de Infraestructuras y Equipamiento.

La documentacion referida en los puntos 1, 2 y 3 debera estar entregada en los centros tal y
como se indica en los apartados correspondientes anteriores.

La documentacién referida en el punto 4 sera entregada por la empresa adjudicataria con
anterioridad a 15 dias posteriores al vencimiento del trimestre natural correspondiente, en
soporte impreso y soporte informatico, un informe debidamente corganizado, al Servicic de
Seguridad de las Instalacicnes de la Subdireccion General de Infraestructuras y Equipamiento
de la Agencia Madrilefia de Atencion Social, detallando:

las operaciones realizadas,
estado de conservacion de cada instalaciéon mantenida,
avisos recibidos con sus causas vy,

si hubiera procedido, las solucicnes adoptadas, elementos sustituidos, equipos de
medida utilizados, etc.

B) Para el mantenimiento preventivo la documentacion generada por las actuaciones del
mantenedor se relaciona a continuacion:

1.

2.

3.

4.

Albaran/diario: Uno por cada actuacién o visita (diaria) que se realice. Se presentara a la
firma del responsable del Centro y recogera las tareas de mantenimiento efectuadas.
Incluira la relacion con nombre y apellidos del personal que las haya realizado.

Acta de revisién: Un Acta por revision, en la que figurara el nombre, sello y nimero de
registro correspondiente, asi como la firma del técnico que ha procedido a las mismas.

Fichas de Mantenimienfo correspondientes a la revisién efectuada, debidamente
cumplimentadas y selladas segun el formato recogido en el Ahexo V

Informe de Mantenimiento: A la finalizacibn de cada una de las revisiones de
mantenimiento se emitira un informe en el que se detallaran las caracteristicas técnicas
de los equipos revisados (fabricante, modelo, tipo, etc), puntos inspeccionados y su
estado, defectos existentes, etc.
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5. Certificado de Mantenimiento: Se emitira anualmente un certificado (formato recogido en
el Anexo V)

8. Informe de Estado Final: Durante el Ultimo mes en vigor del contrato se emitird un
informe, dirigido al Director de los trabajos, que recoja la situacién en la que se
encuentran las instalaciones y, en su caso, tanto los defectos que persisten en las
mismas como la fecha de subsanacién prevista.

Acta, Informe, Fichas de mantenimiento y Certificado de Mantenimiento, quedaran en el Centro
correspondiente en soporte impreso, debidamente cumplimentadas y selladas y a disposicion
de los servicios de inspeccion en materia de prevencidén de incendios al menos durante cinco
anos a partir de la fecha de expedicion.

Tanto de los Informes como de las Actas, Fichas y Certificados, citados en el parrafo anterior,
debera remitirse dentro del mismo plazo dado para la presentacién de los mismos en los
centros una copia, en archivo con formato pdf, al Servicio de Seguridad de las Instalaciones de
la Subdireccién General de Infraestructuras y Equipamiento. Las Fichas de Mantenimiento se
presentaran también en el formato Excel facilitado.

La documentacién referida en los puntos 2, 3, 4 y 5 debera estar entregada en los centros tal y
como se indica en apartados anteriores con anterioridad a los 15 dias desde el ultimo en el que
se realizé la revision periddica. Ademas se consideraré que:

e El envio de ta misma en formato electrénico a los centros, dentro de este plazo de
quince dias, amplia a un mes el plazo de presentacion en los correspondientes centros
de la citada documentacién en papel.

e En caso de realizar el envio de documentacién al centro en formato electrénico se
remitira la misma, de forma simultanea, al Servicio de Seguridad de las Instalaciones de
la Subdireccién General de Infraestructuras y Equipamiento.

5.4) Comprobacién del cumplimiento de las condiciones exigidas

La Agencia Madrilefa de Atencidén Social podra, bien con sus equipos de profesionales, o bien
a través de empresas especializadas, realizar, sin necesidad de previo aviso, la supervision,
inspeccién y comprobacién del cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente pliego
y, en general, el funcionamiento del servicio.

6. RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Serd responsabilidad del mantenimiento de todas las instalaciones de PCI, en condiciones
correctas de funcionamiento, recayendo [a responsabilidad totalmente en la Empresa
Adjudicataria de este contrato que tendrd la obligacién y responsabilidad de mantener en
correcto estado de funcionamiento y operatividad todos los equipos y sistemas objeto del
contrato.
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Todos los trabajos de reparacion con sustitucion de elementos o instalacidon de equipos nuevos
tendran una garantia minima de 2 ANOS contra deficiencias de instalacién o fabricacion (o, en
este Ultimo caso, superior si asi viniera establecido en la garantia de fabricacién). La Empresa
Adjudicataria se hara cargo de la subsanaciéon de las deficiencias que pudieran derivarse de
dichos Trabajos

La empresa adjudicataria respondera de los dafos ocultos, causados por la manipulacidon
incorrecta de cualquier instalacién del edificio

7. SEGUIMIENTO Y COORDINACION

El Responsable Técnico de la empresa adjudicataria y el Director de los Trabajos celebraran
las siguientes reunicnes para seguimiento de la ejecucién del contrato:

- Una primera reunién en la semana posterior a ta formalizacion del contrato, con el fin de
preparar el inicio de su ejecucion. en la que se hara entrega por parte de la administracion
de las fichas de mantenimiento de la Ultima revisidn periédica realizada asi como de las
fechas en las que se deben realizar |las correspondientes revisiones en los diferentes
centros adscritos a la Agencia Madrileha de Atencién Social.

- La primera semana de cada mes se celebrara una reunién en la que se comprobara el
correcto desarrollo del contrato.

Asi como cualquier otra que sea necesaria debido a posibles incidencias que pudieran tener
lugar.

De todas las reuniones citadas se levantara acta que sera firmada por los asistentes. El acta
contendra las acciones correctivas, los responsables de las mismas, el plazo de subsanacién,
ete.

8. INCUMPLIMIENTOS

En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, asi como de lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
Incendios aprobado por RD 1942/1993, y en la Orden de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla y
revisa se comunicara la infraccion o incumplimiento a la Direccion General de Industria,
Energia y Minas de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 8 de marzo de 2016

VoBe EL JEFE DE SERVICIO
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD DE LAS
DE INFRAESTRUCTURAS Y INSTALACIONES

EQUIPAMIENTS

[

—<-/ V“- . -
= _ )
Fdo.: Miguel Anmo Fdo.: Pablo Otero Otero
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IMPORTE LICITACION 12 meses
NOMBRE DEL CENTRO Base
Imponible IVA 21% Total

Servicios Centrales y Archivos 582,79 122,39 705,18
TOTAL 239N 582,79 122,39 705,18

RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEIO 5.779,25 1.213,64 6.992,89
RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GLEZ BUENG 10.127,40 2.126,75 12.254,15
RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA 5.694,24 1.195,79 6.890,03
RESICENCIA DE MAYORES GOYA 1.524,75 320,20 1.844,95
RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA 6.610,93 1.388,30 7.999,23
RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO 1.915,33 402,22 2.317,55
RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA .916,23 1.872,41 10.788,64
RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO 2.352,73 494,67 2.846,80
RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE 896,37 188,24 1.084,61
RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 1.559,25 327,44 1.886,69
RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON 4.797,87 1.007.55 5.805,42
RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE 4.222,47 886,72 5.109,19
TOTAL231H | 54.396,82 11.423,33 65.820,15

CENTRO DE ATENCION DISCAPACITADOS PSIQUICOS MIRASIERRA 4.587,79 963,43 5.551,22
CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE 547,68 115,01 662,60
CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS 4.721,48 991,51  5.712,99
CENTRO GCUPACIONAL CARABANCHEL 1.795,20 376,99 2.172,19
CENTRO GCUPACIONAL CIUDAD LINEAL 2.222,13 466,65 2.688,78
CENTRO OCUPACIONAL FRAY BERNARDING ALVAREZ 1.779,80 373,76 2.153,56
CENTRO OCUPACIONAL NAZARET 1.378,74 289,54 1.668,28
TOTAL231) | 17.032,82 3.576,89 20.609,71

CENTRE DE MAYORES FUENLABRADA 575,40 120,84 696,24
CENTRO DE MAYORES LEGANES | 507,02 106,47 613,49
CENTRO DE MAYORES LEGANES Il 648,71 136,23 784,94
CENTRO DE MAYORES PARLA 758,37 159,26 917,63
CENTRO DE MAYORES PINTO 664,11 139,46 803,57
CENTRO DE MAYORES 5AN LORENZO DEL ESCORIAL 805,19 169,09 974,28
CENTRO DE MAYORES 5 S. REYES 627,76 131,83 759,59
CENTRO DE MAYORES TRES CANTOS 386,39 81,25 468,14
CENTRO DE MAYORES ALONSQ HEREDIA 784,24 164,69 948,93
CENTRO DE MAYORES ALUCHE 548,91 115,27 564,18
CENTRO DE MAYORES TETUAN 752,82 158,09 910,91
CENTRO DE MAYORES VILLAVERDE BAJO 289,55 60,81 350,36
CENTRO DE MAYORES LOS CARMENES 1.563,56 328,35 1.801,91
CENTRO DE MAYORES VILLALBA 350,54 73,61 424,15
CENTRO DE MAYORES PUENTE DE VALLECAS ALTO DEL ARENAL 54,83 11,51 66,34
CENTRO DE MAYORES VALLECAS ENTREVIAS 83,78 17,59 101,37
CENTRO DE MAYORES TETUAN SAN NICOLAS 141,08 29,63 170,71
CENTRO DE MAYORES SAN BLAS HORTALEZA 175,58 36,87 212,45
TOTAL 2318 9.718,34 2.040,85 11.759,19

RESIDENCIA INFANTIL ALCORCON 217,53 45,68 263,21
RESIDENCIA INFANTIL ARGANDA 553,45 116,22 669,67
RESIDENCIA INEANTIL CHAMBERI 2.508,61 526,81 3.035,42
RESIDENCIA INFANTIL "EL ENCINAR" 2.099,52 440,90 2.540,42
CENTRO PRIMERA ACOGIDA HORTALEZA 886,34 186,13 1.072,47
CENTRO PRIMERA ACOGIDA "ISABEL CLARA EUGENIA" 3.078,84 546,56 3.725,40
RESIDENCIA INFANTIL "ISABEL DE CASTILLA" 1.190,16 249,93 1.440,09
CENTRO ADAP. CULTURAL Y SOC. MANZANARES 1.193,23 250,58 1.443,81
RESIDENCIA DE PRIMERA INFANCIA "ROSA" 626,56 131,58 758,14
TOTAL231G |  12.354,24 2.594,39 14.948,63

TOTAL|  94.085,01 | 19.757,85 113.842,86 | 15
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PLANIFICACION PREVISTA DE LOS TRABAJOS
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CENTROS CON REVISIONES EN ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE

CENTROS CON REVISIONES EN FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE
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CENTROS CON REVISIONES EN MARZO, JUNIQ, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE

-+ - = -
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OPERACIONES DE RE\'IISIC')N DE LAS INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
(DESCRIPTIVO GENERAL Y PERIODICIDADES)
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Sistemas automaticos de deteccién y alarma de incendios

Tres meses

Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitucion de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores {limpieza de bornes, reposicion de agua destilada, etc).

Cada afio

Verificacion integral de la instalacion

Limpieza del equipo de centrales y accescrios

Verificacién de uniones roscadas o soldadas

Limpieza y reglaje de relés

Regulacion de tensiones e intensidades

Verificacidn de los equipos de transmision de alarma

Prueba final de |a instalacién con cada fuente de suministro eléctrico

Pulsadores de alarma de incendios

Tres meses

Comprobacién de funcionamiento de |a instalacién {(con cada fuente de suministro)
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposicion de agua destilada, etc).

Cada afio

Verificacion integral de la instalacién.

Limpieza de sus compenentes

Verificacién de uniones roscadas o soldadas _

Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico

Extintores de incendio

Tres meses

Comprobacion de accesibilidad, sefializacion, buen estado aparente de conservacion
Inspeccion ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc

Comprobacion del peso y presidn en su caso

Inspeccién ocular del estade de las partes mecanicas (boquilla, valvula, manguera, etc)

Cada afic

Comprobacion del peso y presidén en su caso

En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsidn se comprobara el
buen estado del agente extintor y el peso y aspecte externo del botellin.

Inspeccion ocutar del estado de la manguera, boquilla o lanza, vélvulas y partes
mecanicas

20



Agencia Madrilefia de Alencién Social

CONSEJERIA
DE POLITICAS SCCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

Nota: En esta revisidén anual no sera necesaria la apertura de los extintores portatiles de
pelvo con presidn permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan
cbservado anomalias que lo justifiquen.

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situarg en el exterior del
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisidon interior del
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo se puede utilizar una etiqueta indeleble, en
forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destruccién o deterioro de la misma.

Bocas de incendio equipadas
Tres meses

» Comprobacion de la buena accesibilidad y sefalizacién de los equipos
o Comprobacion por inspeccién de todos los componentes, procediendo a desenrollar la

manguera en toda su extension y accionamiento de la boquilla caso de ser varias
posiciones.

e« Comprobacion, por lectura de mandmetro, de la presién de servicio
s Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario

Cada afo

+ Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado
Comprobacién del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y
dei sistema de cierre

¢ Comprobacion de la estanqueidad de tos racores y manguera y estado de las juntas

» Comprobacién de la indicacion del manémetro con otro de referencia (patrén) acoplado
en el racor de conexién de la manguera.

e Comprobacion de la validez de la prueba de presién a 15 kg/cm? de la manguera y
anotacion de la fecha limite de vigencia de la misma.

Hidrantes

Tres meses

e Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sefializacion en los hidrantes enterrados
¢ Ingpeccidn visual comprobando la estanqueidad del conjunto

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas
de los racores

Seis meses
e Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la camara de aceite del mismo

¢ Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la valvula principal
del sistema de drenaje
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Columnas secas
Seis meses

« Comprobacion de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso

s Comprobacidn de la sefializacion

o Comprobacion de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es
necesario).

¢ Comprobar gque las llaves de las conexiones siamesas estan cerradas.

» Comprobar que todas las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es
necesario)

» Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas estan cerradas

« Comprobar que las llaves de seccionamiento estan abiertas

» Comprobar que todas las tapas de racores estan bien colocadas y ajustadas

o Comprobar estado de la valvula de desaireaciéon

¢+ Comprobar estado de la valvula de descarga

Sistemas fijos de extincion
Tres meses

« Comprobacion de que las boquillas del agente extintor o rociadores estan en buen
estado y libres de obstaculos para su funcionamiento correcto

¢ Comprobacion del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la
valvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la
instalacién de los sistemas de polvo, 0 agentes extintores gaseosos

» Comprobacion del estado de carga de la instalacién de los sistemas de poivo, agentes
extintores gaseosos y de las botellas de gas impulsor cuando existan

e Comprobacion de los circuitos de sefalizacion, pilotos, etc., en los sistemas con
indicaciones de control

« Limpieza general de todos los componentes

Cada afio

o Comprobacion integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso
o Verificacion de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de
disparo y alarma
o Comprobacion de |la carga de agente extintor y del indicador de [a misma
(medida alternativa del peso o presion)
o Comprobacion del estado del agente extintor
o Prueba de la instalacion en las condiciones de su recepcion

Alumbrado de emergencia
Tres meses
e Revisidon ocular externa

Cada ario
s Verificacion integral de toda la instalacién
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Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Tres meses

Verificacidon por inspeccidon de todos los elementos, depoésitos, valvulas, mandos,
alarmas motobombas, accesorios, sefales, etcétera

Comprobacion de funcionamiento, automatico y manual de la instalacién de acuerdo
con las instrucciones del fabricante o instalador

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicién de agua destilada, etc.)
Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite, etc.)

Verificacion de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilacion de salas de
hombas, etcétera

Seis meses

Accionamiento y engrase de valvulas

Verificacién y ajuste de prensaestopas

Verificacién de velocidad de motores con diferentes cargas
Comprobacién de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones

Cada afio

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante

Limpieza de filtros y elementos de retencién de suciedad en alimentacion de agua
Prueba del estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones
del fabricante

Prueba, en las condiciones de su recepcidn, con realizacion de curvas del
abastecimiento con cada fuente de agua y de energia

Alimentacion eléctrica secundaria o de emergencia

Tres meses

Las revisiones que figuren en las instrucciones tecnicas del fabricante y ademas puesta
en funcionamiento durante un tiempo minimo de 15 minutos

Cada afio

Verificacion integral de toda la instalacion

Blogueo y retencion de puertas

Tres meses
Las revisiones que figuren en las instrucciones del fabricante

Cada afio
Verificacion integral de toda la instalacién
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1. DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

Central de controf

a. Verificar la correcta accesibilidad a la central de control

b. Limpiar el equipo de centrales y sus accesorios con productos adecuados

c¢. Comprobar que la alimentacién a la central es exclusiva y se realiza
directamente desde el cuadro general

d. Comprobar la alimentacién eléctrica desde la bateria, asegurandose que la
misma se refleja correctamente en la central de control y que es la adecuada.

e. Comprobar que produciendo un corte en la entrada de red a la central, este se
refleja (6ptica y acusticamente) entrando automaticamente la bateria en
funcionamiento

f.  Comprobar que la tensién de entrada generada por la bateria es |la correcta.

g. Reponer la alimentacion de red, desconectar la bateria y verificar que se
senaliza (6ptica y acUsticamente)

h. Comprobar la tensién de salida para cada una de las lineas de la instalacién

i. Comprobar el correcto encendido de cada uno de los pilotos de |la Central

j.  Provocar una alarma de fuego en cada una de las lineas y comprobar que:

-la sefial optica de alarma se refleja correctamente en el modulo
correspondiente

- la sefal acustica de alarma se produce en la propia central y en las alarmas
locales y/o generales existentes.

k. Comprobar gue las intensidades de cada una de las lineas, tanto en reposo
como en alarma, se ajustan con los datos facilitados por el fabricante

|. Comprobar que la procedencia de la alarma es claramente identificable en la
Central

m. Verificar que el calibrado de los fusibles de toda la central es el adecuado

Detectores

a. Verificar que el area de accién de los detectores no se encuentra limitada por
obstaculos gue puedan restringir su area de actuacion.

b. Proceder al desmontaje de cada uno de los detectores, comprobando que se
produce la correspondiente sefal de averfa en la Central de Control.

c. Limpiar el detector mediante soplado a presién con nitrégeno. Comprobar
sensibilidad y ajustar si es necesario.

d. Provocar, mediante humo, una alarma de fuego y comprobar que se enciende el
led de cada detector.

e. Comprobar el correcto encendide de las lamparas remotas, si las hubiera, al
producirse la sefial de fuego.

f. Comprobar y ajustar conexiones en z6calos y lamparas.

g. Comprobar la correcta ubicacién de los detectores {fuera del alcance de
corrientes de aire producidas por instalacicnes de ventilacion o climatizacion).

h. Comprobar que los detectores no estdn expuestos a temperaturas excesivas

{superiores a +50 °C)

Campanas sirenas de alarma

a.

Verificar la correcta puesta en marcha de cada una de las sirenas con la alarma
de fuego correspondiente.
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b.

Comprobar que el nivel soncro de las sirenas es adecuado y que queda
asegurada su correcta audicidn en cualquier punto de la planta.

Lineas de conexidn

a.

®oooo

Comprobar y asegurarse que los tendidos de ias lineas son exclusivos para este
fin y que se encuentran fuera del alcance de posibles inducciones ¢readas por
otras lineas de tensiones diferentes

Comprobar valor de resistencia a final de linea

Comprobar valor de tension a final de linea

Comprobar puntos de empalme y asegurar conexiones

Comprobar anclaje y estado de tubos

2. PULSADORES DE ALARMA DE INCENDIOS

a.

b.

Comprobar el correcto funcionamiento de todos los pulsadores de alarma con
cada una de las fuentes de suministro eléctrico.

Comprobar la correcta fijacion, rétulo, accesibilidad y limpieza de los pulsadores
manuales de alarma

3. EXTINTORES

oo oW

j.

k.

Revision de su soporte en paramente vertical {fijacién)

Revision de situacion, sefializacion y accesibilidad

Revision de las instrucciones de uso

Inspeccidon ocular del estado de conservacidon (pintura, focos de corrosion,
golpes, efc)

Inspeccién de su placa de timbrado (o fechas en botellas) y control por ficha de
sus fechas de retimbrado, segun ITC-MIE-APS

Pesaje y comprobacion de tara y carga por procedimiento electrénico, de
acuerdo a las tolerancias establecidas para los distintos tipos de extintores por la
norma UNE 23-110, incluso tamizado y recarga si fuese necesario

Revisién de manguera, racores de uniéon a valvula y boquilla, asi como de la
pistola o lanza y cualquier otra parte mecénica.

Comprobacion de segures y precintes

Inspeccion de presion:

a. Extintores permanentemente presurizados (0 con presion incorporada):
realizar en test de presién con mandmetro patrdn a aquellcs aparatos
que estén dotados de la valvula TEST

b. Extintores presion adosada y botellin interior:

-Extraer botellines exteriores o intericres y proceder a pesaje eléctronico,
comprobar tara, carga, tipo de gas propelente y fechas de timbre de los
botellines
-Situacion de valvulas y membranas
-Revisién de valvulas de seguridad del extintor
-Situacion del agente extintor ({oxidacibn en c¢aso de agua y
apelmazamiento o excesivo asentamiento en el caso de polvo)
-Revision de juntas y de la guarnicién interior
-Inspeccion de membrana antihnumedad en extintores de polvo
Cuelgue de cartulina de control, con fechas de revisiones y timbrados y firma del
operario que ha realizado la revisién
Limpieza del extintor
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Comprobacién de su adecuacion al riesgo a proteger y su situacion, refiejando
los datos en el informe

4. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

T @meoo T®

[P

Revisidn de su ubicacion, sefializacién y accesibilidad

Inspeccion ccular del estado de conservacion, aireacion interior de la manguera,
fijacién a la red de la valvuia y fijacién del armario a paramento vertical

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas de armario
Comprobacion por inspeccion ocular de todos los componentes

Revisién de giro y abatibilidad de la devanadera u otro sistema mecanico.
Comprobacién de la estanqueidad de los racores, manguera vy juntas

Revisién de mangueras desenrollandolas en toda su extensiéon, inspeccionando
su posible cuarteado

Revisidn de lanzas y sistemas de conexion, comprobando la boquilla en sus
distintas posiciones asi como su sistema de cierre

Inspeccidn del cristal y letrero "Rémpase en caso de incendic”

Comprobacién de ia indicacién del manémetro con otro de referencia {patrén)
Comprobacion de la presidn dinamica, eligiendo el punto mas desfavorable de [a
instalacién, o aguel que la instalacion y el uso permitan anotando el alcance de
chorro y calidad de pulverizado

Inspeccidn de la fecha de prueba de presion de la manguera y control por ficha
de sus fechas de retimbrado

. Cuelgue de la cartulina correspondiente con indicacion de la fecha de revision,

firmada por el operario que la realiza

5. HIDRANTES Y EQUIPOS AUXILIARES

Hidrantes

a.
b.

mal

Inspeccidn de sefalizacién, accesibilidad, alimentacion y abastecimiento
Comprobar la estanqueidad del conjunto vy fijacidén de todos los sistemas de
conexién

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el correctoe funcionamiento de la valvula
principal y del sistema de drenaje

. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estade de las

juntas de los racores.

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la camara de aceite del mismo
Revisidbn de la presién dindmica en el punto mas desfavorable, realizandola
simultaneamente en el mismo hidrante con una manguera de 70 mm y dos de
45 mm.

. Control de alcance y calidad del pulverizado de cada lanza y de las tres en

conjunto
Verificar la existencia de medios de proteccién contra posibles heladas y estado
de conservacion de los mismos.

Caselas

a.

Inspeccion de la caseta de intemperie, estade de la pintura, sistema de
aireacion natural, revisando el tupidc del mallaje para impedir el anidamientc de
avispas y otros insectos.
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b.

Revisidn de mangueras, observar su posible deterioro estirandolas
completamente y revisar los racores de conexion

Revision de lanzas, apertura y cierre, asi como de juntas y racores.

Revision de la bifurcacién siamesa, apertura y cierre, asi como los racores,
palancas y juntas.

6. COLUMNA SECA

a.

T @.eo0T

Inspeccion de la accesibilidad del cuerpo de bomberos a la columna seca
(alimentacién toma de fachada).

Revision de |a vertical y accesorios desde la toma de fachada.

Comprobacion dei correcto estado y disposicion de la sefializacién y letreros
Revision del estado de las valvulas de desaireacion y de descarga.

Revision de las cerraduras; inspeccion de apertura correcta.

Inspeccion de oxidaciones y deformaciones de marcos y contramarcos.
Comprobar que las llaves de conexion siamesa estan cerradas y las de
seccionamiento abiertas.

Revisién de apertura y cierre de todas las valvulas esféricas en bifurcacion
siamesa: tomas de fachada, salidas en piso y llaves de seccién

Revision de juntas de racores y cierre de valvulas.

Revision de fijacion de racores y accionamientos de apertura y cierre.

7. EXTINGION AUTOMATICA

Recipientes:

a. Comprobar la correcta accesibilidad y el estado de los anclajes

b. Contrastar la presién manométrica con un mandmetro patrén.

c. Inspeccién de valvulas, latiguillos y racores de empalme, asegurando su correcto

 apriete, disposicion y estado de conservacion

d. Comprobacion de que la carga contenida coincide con la indicada en etiqueta.

e. Inspeccién del colector de salida de gas (en el caso de hateria de botellas),
asegurandoe su correcta fijacién, valvulas de retroceso y seguridad, corrosién, etc

f. Comprobacion del correcto envio de sefial de apertura a las valvulas de los

recipientes, mediante el sistema de deteccibn combinado, desconectando el
sistema a priori y utilizando botellines auxiliares cargados con un gas propelente
limpio e inocuo.

Red de distribucion v boguillas de descarga:

[=p]

a o

Revisidon de fijaciones y estabilidad de todo el conjunto.

Inspeccién del estado de conservacion de la red de distribucion (oxidacicnes
externas, etc)

Revisién de la sujecion de difusores y casquillos y distribucion de los mismos.
Recuento y limpieza de difusores de boquilias del agente extintor o rociadores y
comprobacion de la no existencia de obstaculos que dificulten su correcto
funcionamiento

Equipos auxiliares

a.

Comprobar las medidas de ventilacién, funcionamiento y paro.
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b.
C.
d.

e.

Verificacion de los pulsadores manuales de disparo y blogueo, fijacion,
sefalizacién y envio de sefal.

Comprobacion de letreros indicadores de extincion automatica disparada.
Comprobacion del envio de senales a repetidores, si los hubiera. Asi como de
ausencia de interferencias.

Verificacién del correcto funcionamiento de las sirenas o campanas de prealarma
asi como de su fijacion a paramento vertical.

Lineas de conexidn

a.
b.

Comprobar la tension de cada linea.

Comprobar y asegurarse que los tendidos de las lineas son exclusivos para este
fin y se encuentran fuera del alcance de posibles inducciones creadas por otras
lineas de tensiones diferentes.

8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

d.

a. Comprobar que se ha tomado la tensién del lugar adecuado.
b.
C.

Comprobar si la canalizacién es independiente y exclusiva.

Comprobar el nimero de aparatos autonomos que hay en cada circuito y para
cada uno de ellos:

Comprobar la correcta fijacién y estado de conservaciéon de cada elemento

9. SENALIZACION

Comprobar el estado de conservacidn y la adecuacién de la sefializacién existente a la
normativa en vigor

10. ABASTECIMIENTO DE AGUA

a.

Comprobar la accesibilidad de la sala de bombas y de sus elementos,
procediendo a su limpieza, asi como de las condiciones de ventilacidn, y de que
la misma constituye sector de incendio

Inspeccionar el estado de las tuberfas dentro de la sala, asi como de los
soportes interiores y el anclaje a la bancada de tas bombas.

Comprobacion de la correcta calibracion de todos los mandémetros con un
manoémetro patréon.

. Verificar el estado de la acometida eléctrica al cuadro de bombas vy la linea de

conexion a los cuadros, asi como la correcta conexién vy fijacién de la linea en la
caja de bornas de los motores y las conexiones ¢on prensaestopas.

. Comprobar la capacidad del depdsito de reserva de agua, asi como el estado de

la reposicién automatica del mismo: valvulas, tuberias, anclajes, stc.

Comprobar el arranque de las bombas, verificando que se produce la secuencia
de arranque prevista, asi como el arranque y parada de la bomba Jockey a las
presiones previstas, regulando el presostato si fuera necesario

. Verificar que el arranque de |la bomba (0 bombas)} principal se produce a la

presion determinada..

. Comprobar que la apertura de |la valvula de seguridad se produce a la presién de

tarado, regulandola si fuera necesario
Verificar el consumao de los motores eléctricos contrastandolo con su placa de
caracteristicas
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Jr

Inspeccionar la alineacién del acoplamiento motor bomba y el estado de
acoplamiento elastico y, asi como temperatura de rozamiento.

k. Verificar la bomba de reserva Diesel y/o grupo electrégeno sobre la base de las

siguientes operaciones:

- Comprobar el estado del depoésito de combustible vy su capacidad para
asegurar su autonomia de funcionamiento durante al menos 6 horas.

- Verificar la unién del depoésito de combustible al motor v el apriete de
racores, asi como que las valvulas estan en posicion abierta

- Comprobar estado de las baterias y el sistema de carga de las mismas,
realizando limpieza de bornas y reposicidén de agua destilada

- Verificar la correcta situacién del tubo de escape.

- Revisar niveles de aceite, filtro del aire, etc.

Verificar el depésito de cebado, si existe, comprobando:

El estado de la reposicidn automética

Estado del depdsito y su capacidad

Estado de las tuberias entre el depdsito y las bombas
Comprobar la correcta situacion de las valvulas

m. Verificar las sefiales de los cuadros de mandos de las bombas y su repeticion en

cuadros secundarios, en caso de que existan,

n. Proceder tras la inspeccién, si es correcta, al precintado de todas las valvulas en

la posicidn de servicio.

0. Comprobacion de funcionamiento, automatico y manual de la instalacion
p. Verificacion de la velocidad de los motores sometiéndolos a diferentes cargas

11. BLOQUEOQ Y RETENCION DE PUERTAS

a.

o

SQ 0o

Comprobacion manual del sistema de cierre/apertura, verificando la ausencia de
obstaculos que dificulten su adecuado funcionamiento.

Estado de conservacion y operativo del picaporte, maneta o barra antipanico.
Estado de los electroimanes, asi como su alimentacion desde la Central de
alarma

Estado de los soportes de los electroimanes

Accionamiento desde la central para su cierre.

Comprobacion del selector de cierre (si lo tiene)

Comprobacién del estado y limpieza del alojamiento de [a falleba

Verificacion de descuadres de hojas y cercos, asi como de estanqueidad
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ANEXQO V

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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|[ETIQUETA DE REGISTRO

CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO DE APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

I. DATOS DEL CENTRO

TITULAR
DENOMINACION DEL CENTRO

DOMICILIO
TELEFONO MUNICIPIO CP

lI. DATOS DEL MANTENEDOR AUTORIZADO

DENOMINACION DE LA EMPRESA

DOMICILIO

MUNICIPIO

C.LF. CP
REGISTRO DE MANTENEDORES EN EL QUE SE ENCUENTRA INSCRITO

NUMERQ DE REGISTRO DE MANTENEDORES AUTORIZADOS
RESPONSABLE TECNICO

D.N.I.

TITULACION

NUMERO DE COLEGIADO

. CERTIFICACION

D/D2 , cuyos datos personales
se relacionan en el apartado precedente, CERTIFICA que, en el CENTRQ anteriormente
identificado, se ha realizado el mantenimiento de los aparatos, equipos y sistemas de
proteccién contra incendios, segun dispone el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios:

En , A de de

Fdo: EL TECNICO RESPONSALE

D: Pablo Oterc Otero

En calidad de: JEFE DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

MANIFIESTA que ha encomendado la emision de la presente “CERTIFICACION® al
Mantenedor que se identifica en el apartado Il de la misma

Fdo.: EL JEFE DE SERVICIO

| DESTINATARIQ: ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TECNICO |
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ANEXO VI

FICHAS DE TRABAJO
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MODELO DE IMPRESO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
DATOS

[TITULAR | - | RESUMEN

[ N° APARATOS INCANDESCENTES

[ARO FECHAREVISION [ | | N® APARATOS FLUORESCENTES

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

b.- Comprobar para cada aparato auténomo af aslado del

Ll

a.- Comprobar para cada aparalo aulénomo el estado de halerias translormador
c.- Comprobar para cada aparalo aulénomo el estado de las lamparas d.-Comprobar la correcla fijagion de cada aparato auténomo
e.- Comprobar la conexion a fa red de alumbrado de emergencia de cada aparato awiénomo e.- Comprobar el eslado de conservacién y limpieza
CLAVES: I: Incarreclo MA: Mo aplicatle
Cicorrecto P
Ne N° APARATOS N° APARATOS ESTADO | ESTADO ESTADO LIMPIEZA Y
Linga |UBICACION 0 NDESCENTES | FLUORESCENTES | BATERIAS | LAMPARAS | TRANSFORMADOR | THACKON | ooncravacion | ANOMALIAS
OBSERVACIONES
EL JEFE DE
W°.B° EL/ILA DIRECTOR/A MANTENIMIENTO

Fdo: Fdo:
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Agencia Madrilefia de Alenclion Social

CONSE.fERIA
DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

ANEXO VII

INVENTARIO NO EXHAUSTIVO
(Proporcionado por los centros)
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Agencia Madrilafia de Alencidn Social

CONSEJERIA
DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

CENTRO @ BIE COLUMNA |}
25| 45 SECA Ne
CENTRO DE ATENCION A DISCAPACITADOS PSIQUICOS
MIRASIERRA 22| O|HORMIGGN/ 70 M3 0 3
CENTRO DE MAYQRES ALONSQ HEREDIA 5| 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES ALUCHE 4l 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES FUENLABRADA 4l o 0 0 0
CENTRO DE MAYORES LEGANES | 3| 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES LEGANES I 5| 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES LOS CARMENES 10| 0| HORMIGON/ 8 M3 0 0
CENTRO DE MAYORES PARLA 4l 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES PINTO 5/ 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 31 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 5/ 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES TETUAN 5| o 0 0 0
CENTRO DE MAYORES TRES CANTOS 3] 0 0 ] 0
CENTRO DE MAYORES VILLALBA 21 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES VILLAVERDE BAJO 3 0 1 0
CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE 3] 0 0 0 0
CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS 42| 0| HORMIGON/ 180M3 0 2
CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL 12| 0| OBRA/150 M3 1 4
HORMIGON/SIN
CENTRO QOCUPACIONAL CIUDAD LINEAL 13| O] xorciDAD 0 3
CENTRO OCUPACIONAL FRAY BERNARDINO ALVAREZ 11| 0]12X32000L. 0 0
CENTRO QOCUPACIONAL NAZARET 14| 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES VALLECAS - ENTREVIAS ol o 0 0 0
CENTRO DF MAYORES PUENTE DE VALLECAS - ALTO DEL
ARENAL 0] 0 0 0 0
CENTRO DE MAYORES SAN BLAS - HORTALEZA 0| o 0 0 0
CENTRO DE MAYORES TETUAN - SAN NICOLAS 0| o 0 0 0
RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO 69| O HM(;RM'GON/ 200 16 15
4
RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ 3UENO 119 | 0| HORMIGON,/100M3 0 | CASETAS -
8HID
RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA 62| 0 0 6
HORMIGON/3000
RESIDENCIA DE MAYORES GOYA 15| olutros 0 0
RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA 45| 0 0 0 11
HORMIGON/ 200
RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO 6l olmvs 0 8
2
RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA 73| 0| HCORMIGON/S0 M3 0 | CASETAS
5 HIDR
RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO 21| 0|HORMIGON/25M3 0 0
RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE 7| © 0 0 0
HORMIGON/ 15000
RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 3| 14 | LITROS 0 8
OBRA, CON FORRO
RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON 55| 0| DE.GOMA/1.000 M3 0 4
RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE 45| 0| CEMENTO/200M3 1 4
SERVICIOS CENTRALES 0l 0 0 0 0
RESIDENCIA INFANTIL ALCORCON 0| 0 0 0 0
RESIDENCIA INFANTIL ARGANDA 0| 2 0 0 0
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gencla Madrilefia de Atencidn Soclal

'ONSEJERIA
'E POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

CENTRO ® BIE COLUMNA \NTE
25 [ 45 SECA Ne

RESIDENCIA INFANTIL CHAMBERL 5| 4 0 0 0
RESIDENCIA INFANTIL EL ENCINAR 5| 4| ¢HORMIGON/50M3? 0 0
RESIDENCIA INFANTIL ISABEL DE CASTILLA 0|10 0 0 0
RESIDENCIA INFANTIL ROSA ol o 0 0 0
CENTRO PRIMERA ACOGIDA HORTALEZA o] o 0 0 0
CENTRO PRIMERA ACOGIDA ISABEL CLARA EUGENIA 0| s 0 0 0
CENTRO ADAP. CULTURAL Y SOCIAL MANZANARES 51 0l ¢HORMIGON/50M3? 0 iﬁ?é:m
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