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1. - OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente Pliego es fijar las bases y condiciones que deben regir para la
contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento de las Depuradoras de las
Residencias de Mayores Doctor Gonzalez Bueno y Villaviciosa de Odén, dependientes de la
Agencia Madrilefia de Atencidon Social en adelante (A.M.AS.), para mantener el
funcionamiento normal de la estacién depuradora, de forma ininterrumpida y consiguiendo
en todo momento unos indices de depuracion que correspondan, como minimo, a los
rendimientos normales y condiciones que se indican en el presente Pliego de Condiciones
Técnicas y la legislacién vigente.

De acuerdo con la legislacion vigente sobre aguas, el contratista del servicio no poseera
ningun derecho sobre la propiedad, utilizacion o destino de las aguas depuradas, o de
cualquier subproducto que se genere en el proceso de depuracién.

Asimismo, no adquirird ningin derecho sobre las instalaciones, maquinaria y demas
elementos de las plantas existentes en el momento del comienzo del contrato o que
pudieran incorporarse en el transcurso de éste.

2.- LUGAR DE LA PRESTACION

El servicio se prestara en las Depuradoras de las Residencias de Mayores Doctor Gonzalez
Bueno y Villaviciosa de Oddn.

En el Anexo 1 se efectia una breve referencia a los elementos mds esenciales de las
Depuradoras de las Residencias de Mayores Doctor Gonzalez Bueno y Villaviciosa de Odon.

Los licitadores deberdan verificar las caracteristicas, nimero y estado de los elementos en las
propias instalaciones, elaborando su oferta para éstas, sirviendo los datos reflejados en este
anejo, Unicamente, como orientacion.

3. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El servicio a contratar tiene como finalidad el mantenimiento y el correcto funcionamiento
de las depuradoras de forma ininterrumpida.

El Contratista tendra en cuenta los valores limite establecidos para los distintos parametros
en la depuradora, y respetara, igualmente, el resto de parametros que fije la normativa de
aguas o en su caso lo establecido en la correspondiente autorizacién de vertido, para lo cual
deberan realizar los oportunos controles analiticos.

Se mantendran las condiciones de depuracién que se definen en la Legislacidn vigente en
materia de Saneamiento y Depuracién de las Aguas Residuales, proponiendo a lo largo del
periodo de vigencia del contrato las modificaciones al tratamiento que fuera preciso
introducir en su caso.
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El contratista prestara su colaboracién en la deteccion de posibles vertidos no permitidos
por la normativa.

Debera entregar al término del plazo de vigencia del contrato todas las instalaciones en el
mismo grado de eficacia operativo y bondad de conservacién en que las recibe.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y FRECUENCIA DE LOS MISMOS

Los servicios obligatorios que tiene que realizar el contratista son:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Mantener el funcionamiento normal de la estacién depuradora, de forma ininterrumpida
y consiguiendo en todo momento unos indices de depuracién que correspondan, como
minimo, a los rendimientos normales y condiciones que se indican en el presente Pliego
de Condiciones Técnicas.

Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y gestionar los residuos
extraidos de las rejillas, desengrasador y fangos recogidos como consecuencia del
mantenimiento la planta depuradora. Las limpiezas de los desengrasador de edificio, se
realizard como minimo de forma trimestral.

Conservar y mantener adecuadamente todos los elementos y equipos de la planta e
instalaciones anejas.

Conservar y mantener en buen estado todas las instalaciones existentes de control,
automatismo e informacion de la planta.

Mantener en buen estado de limpieza y pintura todos los elementos y construcciones de
la instalacion.

Registrar y analizar las caracteristicas de los parametros que definen el proceso de las
lineas de agua y de fangos para su debido control y funcionamiento.

Los controles internos del funcionamiento de la EDAR y resto de los sistemas de
saneamiento se realizaran abonandose por el contratista, entendiéndolos incluidos
dentro del objeto del contrato. En tal sentido, realizara los Planes de Analisis reflejados en
su oferta, que como minimo deberan ser los especificados en la normativa de vertidos de
aguas residuales y la autorizacién de vertidos de cada depuradora. En caso de realizar
tomas de muestras con las autoridades competentes (Confederacion Hidrografica del
Tajo, Canal de Isabel Il, Consejeria de Medio Ambiente,...) las muestras para el titular se
mantendran en las condiciones medioambientales adecuadas para su conservacién y se
realizara el andlisis de los pardmetros para los que fueron recogidas en las 48 h siguientes.

Se realizara, como minimo anualmente, un repintado general de los elementos metalicos
de los equipos e instalaciones, asi como del interior y exterior de los edificios cuyo estado
de suciedad lo requiera.

Anualmente se realizara un desbroce interior y perimetral de la vegetacién existente en la
EDAR.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

e Reparar todos los elementos deteriorados en la estacion depuradora e instalaciones
anejas.

e Adquirir todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido
mantenimiento, conservacién y funcionamiento de las instalaciones.

5. PARADAS Y AVERIAS.

Siempre que sea posible, las reparaciones se haran en la propia instalacién o en el centro
propuesto, excepto aquellas de especial importancia que requieran la sustitucién de
elementos singulares o el traslado de los elementos averiados a taller.

La reparacion de elementos averiados se llevard a cabo en el menor plazo posible que en
todo caso serd inferior a:

e En los casos que exista un elemento de reserva: 7 dias.

e Cuando no existe elemento de reserva, y la averia del equipo permite el funcionamiento
de la planta sin causar graves afecciones al funcionamiento de la misma: 15 dias.

En caso excepcional de que no pueda cumplirse la indicada periodicidad, debera
comunicarse a la mayor brevedad posible, debiendo justificarse adecuadamente.

La reparacion de elementos esenciales:
e Para equipos esenciales para el funcionamiento de la planta: 7 dias.

e Para equipos esenciales para el funcionamiento de la planta sin los que no es posible la
continuidad de la marcha de las instalaciones se haran dentro del plazo maximo de 72
horas. Si se trata de elementos existentes en el mercado y cuya reparacion no pueda
hacerse en el citado plazo, deberan ser reemplazados de manera provisional o definitiva
por otros iguales o similares, previa conformidad de los Servicios Técnicos de la
A.M.AS., a cargo del contratista.

6. MEDIOS MATERIALES

El adjudicatario deberd asignar, en la realizacion del mantenimiento del Centro, al menos
(como minimo) los recursos técnicos establecidos reglamentariamente y los necesarios para
conservar y mantener en buen estado todas las instalaciones existentes de control,
automatismo e informacion de la planta.

Debera presentar relacion de equipos y utiles para la ejecucidon de su trabajo, a la
formalizacién del contrato.

Se realizard un inventario de todos los equipos, materiales, aparatos, herramientas,
repuestos y demas elementos que existen en la estacion depuradora. El contratista podra
proponer la adquisicidn previa de otros elementos justificando debidamente su necesidad, y
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la A.M.A.S. resolvera libremente si se est4 en el caso de hacerlo, quedando entonces incluido
en el inventario de la EDAR.

El contratista repondra cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman,
deterioren o desaparezcan, manteniendo aquél al dia, dando cuenta de todas las bajas o
reposiciones.

Podra por su parte, aumentar a su costa el nimero, calidad y clase de repuestos si lo
considera conveniente para el buen funcionamiento de las instalaciones, incluyéndolos
también en un inventario adicional al anterior.

Seran por cuenta del contratista todos los gastos (incluidos toda clase de tributos, canones o
precios publicos) que sean necesarios para alcanzar los objetivos fijados en el servicio
ofertado, haciéndose cargo el contratista de cuantos gastos ello genere, incluidos todos los
de personal, productos quimicos, analisis y control de las diferentes etapas, reposiciones
menores, transporte y eliminacién de residuos, transporte y gestion de fangos,
comunicaciones, seguros, gastos administrativos y de gestion y cualesquiera otros
necesarios para el normal desarrollo de la explotacion.

Los gastos derivados de "grandes reparaciones” (tales como rotura de rodete, bobinado de
estator, rotura/desgaste de eje mas rotor, equipo eléctrico de la bomba, o similar, con
caracter no exhaustivo), seran a cargo del contratista si el importe no supera los 1.000 €.
Seran a cargo de la A.M.A.S,, si supera los 1.000 €, siempre y cuando la averia o deterioro del
equipo o elemento correspondiente no haya sido provocado por negligencia o imprudencia
del contratista.

Estaran asi mismo incluidos los gastos de normal mantenimiento, reparaciones normales y
conservacion de todos los elementos de planta y la parcela que ocupe, haciéndose
responsable del buen uso de todas las instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en
buen estado y a reparar las averias que se produzcan por uso indebido o como normal
consecuencia del funcionamiento.

Sera de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o
licencias y avales fueren necesarios para la realizacién del objeto del contrato por su parte.

7 — MEDIOS PERSONALES

El contratista designara un Jefe de Planta o de Mantenimiento, para todas las relaciones con
el Servicio Técnico de la A.M.A.S. con una Titulacién Media o Superior especializado en
tratamiento de aguas residuales con un minimo de 5 afios de experiencia como Jefe de
Planta. Esta persona sera el contacto con los Servicios Técnicos de la A.M.A.S..

Asi mismo, pondra a disposicién del contrato un operador que cubrird el mantenimiento
preventivo.

Existira un contrato para las tomas de muestras y andlisis que seran realizadas por un
laboratorio homologado de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1993 y el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.
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8- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria dispondra de toda la herramienta, maquinaria, transportes, etc. y
cualquier material o utensilio necesario para realizar las reparaciones, y el suministro de
ropa de trabajo para su personal y herramientas para poder llevar a cabo las tareas de
mantenimiento y conduccion de las instalaciones.

El personal debera atender con toda correccién a los representantes de la A.M.A.S. en
cuantas visitas, inspecciones y trabajos efectiien en las instalaciones, proporcionandoles
asimismo todos los datos o detalles que le soliciten.

Los controles internos del funcionamiento de las instalaciones y resto de los sistemas de
saneamiento objeto de este contrato se realizaran por el contratista por su cuenta y cargo. El
contratista comunicara inmediatamente a la A.M.A.S. cualquier incidencia significativa que
afecte al rendimiento o funcionamiento de las instalaciones, asi como la deteccién de
vertidos a la entrada de la EDAR.

Existird un contrato para las tomas de muestras y analisis que seran realizadas por un
laboratorio homologado de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1993 y el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, o bien la empresa contara con un
laboratorio homologado de acuerdo a la legislacion vigente.

Se deberdn delimitar y sefalizar el recinto que comporte algin riesgo para las personas,
durante las actuaciones establecidas sobre los equipos, con todos los medios y elementos de
proteccién que sean necesarios.

Todos los materiales que se empleen en revisiones, averias o reparaciones y aquellos
materiales que sean necesarios como consecuencia de una mala manipulacion por el propio
personal del contratista, seran abonados por este.

Se coordinara con otros Contratistas que pudieran estar presentes en el edificio para
asegurar un minimo de interferencias y paradas de las instalaciones y servicios.

El contratista pondrd en conocimiento de todos sus trabajadores la normativa interna de
seguridad y salud existente, asi como las consignas de emergencia establecidas, quedando
obligado a prestar los servicios que se le pidan en caso de activaciéon de planes de
autoproteccion, ya sea general, o los propios de cada edificio, que la ley y Normas de
obligado cumplimiento o las instrucciones de la A.M.A.S. se requieran.

Se adoptaran las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislacion
ambiental vigente que sea de aplicacidn al trabajo realizado.

Si una averia se produjera en los ultimos dias de vigencia del contrato y el contratista no
pudiera efectuar la reparacién por falta de disponibilidad alguna pieza de repuesto por
motivos que no le sean imputables, (v.g. debido a que la fecha de entrega prevista por parte
de su proveedor sea posterior a la fecha de finalizacion del contrato), debera encargarla y
una vez recibida hacerse cargo de su abono. Asi mismo debera poner a disposicidon del
centro donde se ubica el aparato elevador, tanto la pieza encargada, como las demas
necesarias para realizar la reparaciéon pendiente, en un plazo maximo de tres dias de la
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recepcion de la pieza por su proveedor, con el fin de que el contratista que le suceda en el
contrato efectde la reparacion necesaria para la solucién de la averia a la mayor brevedad
posible.

9 — DOCUMENTACION A PRESENTAR DURANTE EL CONTRATO
9.1 DOCUMENTACION PREVIA A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Deberd entregar una memoria de la organizacién general del servicio, en donde se detallaran
y describirdn, de manera sucinta, los procedimientos de trabajo, organizacion del servicio y
medios aportados o disponibles. Se incluirdn todos los documentos destinados a demostrar
la viabilidad del servicio y un cuadro resumen de los medios aportados.

a) Designacion del Responsable Técnico del contrato mediante escrito del Representante
Legal, indicando caracteristicas profesionales y datos de contacto (direccién de correo
electrénico, teléfono movil, teléfono fijo y fax).

b) Designacién del operario que como minimo realizaran los trabajos de mantenimiento
preventivo.

9.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

A) A partir de la formalizacién del contrato en un periodo maximo de 30 dias, debera
realizar y trasladar al Director de los Trabajos:

® Relacién de sistemas implantados por la empresa relativos en seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo aportar debidamente ordenada y clasificada la siguiente
documentacion:
- Certificado de sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, por empresa
certificadora, si se dispone del mismo.
- Evaluacion de riesgos y planificacién de medidas preventivas de los trabajos a
desarrollar.
- Documentacion del personal:
o Listado de personal autorizado para realizar estos trabajos.
o Certificado de entrega de los equipos de proteccién individual necesarios para
los trabajos a desarrollar al personal autorizado para realizar estos trabajos.
o Certificado de formacién en materia de prevencién de riesgos laborales al
personal autorizado para realizar estos trabajos.
o Certificado de entrega de informacién de riesgos para los trabajos a desarrollar
al personal autorizado para realizar estos trabajos.
o Certificado de aptitud médica vigente.
o Cualificacion y autorizacion para el manejo de maquinaria, si es el caso.

¢ Documento Técnico de Actividades para todos los elementos y equipos de las
instalaciones, que contendrd un listado y periodicidad de las operaciones de
mantenimiento rutinarias a efectuar por el personal de mantenimiento, recogiendo el
programa de actividades de mantenimiento preventivo establecido por la normativa
vigente.
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e Descripcion de las actividades de los mantenimientos especificos, con mencidn expresa
a la organizacién de los trabajos a efectuar por empresas especializadas. Cuadro
resumen de las actividades de Asistencias Técnicas y empresas subcontratistas y
especializadas propuestas, en especial de los laboratorios homologados para las tomas
de muestras y andlisis seran realizadas por un de acuerdo a lo establecido en la Ley
10/1993 y el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico

e Descripcion de las actividades de extraccion, transporte y almacenamiento en el
interior de la instalacion de los residuos generados para su retirada por terceros.

e Fichas de maquina para cada elemento funcionalmente independiente, que recogeran
como minimo la siguiente informacién:
- Caracteristicas del equipo.
- Datos del fabricante.
- Localizacién en Planta.

Este fichero se mantendra en las instalaciones objeto del contrato permanentemente
actualizado y a disposicidn de los Servicios Técnicos de la A.M.A.S..

e Relacién de inventario de todos los equipos, materiales, aparatos, herramientas,
repuestos y demds elementos que existen en la estacién depuradora. Se realizarad por
el contratista, con la supervision de la A.M.A.S., completando y actualizando el dltimo
inventario existente. El contratista podrd proponer la adquisicion previa de otros
elementos justificando debidamente su necesidad, y la A.M.A.S.resolvera libremente si
se esta en el caso de hacerlo, quedando entonces incluido en el inventario de la EDAR.

e Informe de inspeccién inicial de todas las instalaciones y sus componentes, asi como
de eventuales anomalias y deficiencias. Este informe se aceptara o modificara, tras la
comprobacion oportuna de los aspectos establecidos en él. Una vez cotejado y firmado
por ambas partes serd el reflejo del estado inicial de las instalaciones, por lo que todo
lo que no quede reflejado en él sera aceptado tacitamente por la adjudicataria como
idéneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que se dimanen de
esta contratacion sobre tales instalaciones.

e Protocolo la vigilancia y control técnico de las instalaciones con el objeto de verificar su
correcto funcionamiento y evitar que se produzcan accidentes o interrupciones en su
funcionamiento.

B) Durante la vigencia del contrato:

e Enviar informe mensual sobre la marcha de las instalaciones, que incluiran los valores
analiticos obtenidos, indicativos del funcionamiento del proceso de depuracion a la
Direccion de las Residencias y la Subdireccion de Infraestructuras y Equipamiento de la
A.M.AS., en los primeros diez dias del mes siguiente, asi como aquella a que éstos
soliciten.

e Enviar informe mensual de explotacién y mantenimiento preventivo. Se entregara en
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cada centro, y a los Servicios Técnicos de la AM.A.S., en los primeros diez dias del mes
siguiente. Reflejard, también, las actuaciones sobre las instalaciones y, al menos, en las
partes que se adjuntan en el Anexo |.

e Comunicar inmediatamente a Direccién de las Residencias y Subdireccién de
Infraestructuras y Equipamiento de la A.M.A.S. cualquier incidencia que afecte a las
instalaciones o a la depuracion.

® El contratista deberd comunicar a los Servicios Técnicos de la A.M.A.S., la presencia de
cualquier vertido en las aguas afluentes a la EDAR que pueda ser susceptible de
perturbar el funcionamiento del proceso bioldgico o interferir en los rendimientos de
depuracion de la instalacion.

e Elaborar y facilitar a la administracién contratante cuantos documentos técnicos sean
necesarios para la tramitacion o cumplimiento de autorizaciones administrativas o
similares, y, en general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir
con el fin indicado de mantener el funcionamiento normal de la estacién depuradora,
de forma ininterrumpida y consiguiendo en todo momento unos indices de depuracién
establecidos en las autorizaciones de vertido.

C) Documentacion previa a la finalizaciéon del contrato.

Un mes antes de la finalizacién del Contrato el Contratista entregara al Director de los
Trabajos, al menos, los siguientes documentos:

- Un informe final tras la correspondiente inspeccién para cada una de las instalaciones:
la empresa contratista presentara al Director de los Trabajos, en los dltimos 15 dias de
vigencia del contrato, un informe final recogiendo el estado de las instalaciones y, en
todo caso, incluyendo las averias existentes antes de la finalizacidn del contrato y el
plazo de subsanacion de las mismas.

- Listado detallado de los equipos e instalaciones de control.

- Libro de mantenimiento electrénico, que incluya fichas técnicas, analiticas, actividades
de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, documentos, informes, etc., que
la A.M.A.S. considere oportuno, en relacién con los trabajos objeto del Contrato.

Los documentos a entregar a la terminacién de los trabajos objeto del contrato seran
entregados en soporte papel, si fuese necesario, y en soporte informatico compatible con el
sistema informatico existente en la A.M.A.S. conforme a las directrices establecidas.

10 — INSPECCION Y VIGILANCIA

A lo largo del periodo de vigencia del contrato, se podran establecer, en caso de
discrepancia, aquellos controles que estime oportunos para la verificacién de la calidad del
servicio. Estos controles podran ser efectuados por entidades independientes. Los gastos de
realizacion de los mismos serdn por cuenta de la A.MA.S. en caso de que los controles
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establezcan que los criterios aplicados para la calidad del servicio han sido lo oportunos, en
caso contrario, seran por cuanta del adjudicatario.

Examen de los trabajos antes de quedar ocultos.

Los trabajos de especial importancia, que se realicen y hayan de quedar ocultos, lo seran,
una vez el Director de los Trabajos, o el Director del centro con indicacién del Director de los
trabajos, proceda a su aprobacion. El contratista informara, con antelacién suficiente,
cuando los trabajos estaran terminados para su inspeccidn.

La aprobacion de la A.M.A.S. no eximira al contratista de sus responsabilidades contractuales
en ningun caso queda liberado de ninguna responsabilidad u obligacién que pueda ser
aplicable conforme a las condiciones del Contrato.

Garantia.

Tanto en las reparaciones efectuadas como en la sustitucién de piezas, el contratista
garantizara el correcto funcionamiento por un periodo minimo de 2 afios.

Tanto el responsable y personal técnico que la empresa indique, como personal de apoyo
necesario en el transcurso de la explotacién, debera personarse en la instalacién cuando sea
preciso. A tal efecto, si por parte de la A.M.A.S. es requerida la empresa para ello, deberd de
personarse en la EDAR la persona requerida en un plazo maximo de 48 horas, reduciéndose
el plazo a 24 horas en caso de urgencia.

Incumplimientos

En caso de incumplimiento de la condiciones y normativa técnica establecida en este pliego
de prescripciones técnicas, se notificara a los Organismos Competentes.

11. DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

a) Director de los Trabajos.

El Director de los Trabajos serd designado por el Organo de Contratacién. Esta funcién de
direccién se debe hacer valer Unica y exclusivamente con el Responsable Técnico de la
empresa adjudicataria designado a tal efecto, siendo obligatorio para este cumplir los
requerimientos que el Director de los Trabajos le dirija, en virtud del poder de direccién y
supervision de los trabajos que ostenta.

Las instrucciones dadas por el Director de los Trabajos seran genéricas, puesto que las
especificas de la prestacién del servicio corresponden a la empresa adjudicataria, y seran
atendidas siempre que no supongan modificaciones de las prestaciones, de la autorizacion
de vertido aprobada, no se opongan a las disposiciones en vigor, o a las clausulas del
‘presente Pliego y demas documentos contractuales.

El Director de cada Centro asumira la conformidad de las facturas y la verificacién de las
actuaciones realizadas por la empresa adjudicataria en el Centro correspondiente, y
conforme a este Pliego de Prescripciones Técnicas.
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El Director de los Trabajos sera el interlocutor de los Centros con la empresa adjudicataria. El
Directos de los Trabajos esta facultado para discernir cualquier discrepancia que pueda
existir entre el centro y el adjudicatario del contrato.

b) Responsable Técnico.

El responsable técnico serd designado por el representante legal de la empresa y serd como
minimo, Ingeniero Técnico o Superior especializado en tratamiento de aguas residuales con
un minimo de 5 afios de experiencia como Jefe de Planta. Dispondra de teléfono mévil para
su localizacién inmediata, en horario diurno, a efectos de la coordinacién y seguimiento de la
ejecucion del contrato. Asi mismo la-empresa dispondr siempre de algun responsable
técnico con el mismo grado de cualificacién que debera estar disponible a través del servicio
de atencién a las averias.

El Responsable Técnico designado tendra como funciones principales las enumeradas a
continuacion:

- Coordinador de los trabajos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones
objeto del contrato.

- Interlocutor unico del adjudicatario para la resolucién de las cuestiones que le sean
planteadas en relacién con la ejecucién de los trabajos, y el seguimiento del contrato.
Las cuestiones podran ser formuladas verbalmente, sin prejuicio de gue posteriormente
sea solicitada la confirmacién por escrito de las mismas.

- Responsable directo de la buena ejecucién de todos los trabajos realizados conforme a
lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

¢) Comprobacién del cumplimiento de las condiciones exigidas.

Trimestralmente, en los diez primeros dias del mes, o si fuese necesario con caracter de
urgencia, el Responsable Técnico mantendrd reuniones con el Director de los trabajos,
donde se efectien los Trabajos, para analizar las incidencias y funcionamiento de los
aparatos elevadores, controles y desarrollo del programa de mantenimiento, coordinacion
de actividades que pueden afectar al personal o usuarios de los centros y proponer las
correcciones y/o las mejoras oportunas, levantando acta de dichas reuniones.

La A.M.A.S. podra, bien con sus equipos o bien a través de empresas especializadas, realizar
sin necesidad de previo aviso, la supervisién, inspeccién y comprobacion del cumplimento de
las condiciones exigidas ene le presente pliego, y en general, el funcionamiento del servicio.

Madrid, 6 de febrero de 2017

Ve.Be,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO EL TECNICO DE APQYO
- . }'](( ffﬁ?
P =
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ANEXO 1: DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES Y TRATAMIENTO.

EDAR DE LA RM GONZALEZ BUENO:

La depuradora de Gonzalez Bueno objeto del contrato incluye un sistema de depuracién que
incluye un tratamiento el cual se recoge en los siguientes apartados:

- CONCENTRADOR DE GRASAS EDIFICIO.

El agua sucia de las cocinas y el saneamiento de una parte del edificio, va a parar a un
concentrador de grasas de 6.000 | de capacidad situado en el s6tano del edificio.

- DESBASTE.

El agua bruta llega por gravedad hasta la arqueta de pre-tratamiento en la EDAR. La arqueta
de entrada dispone de un aliviadero de seguridad para caudales excedentes. En la EDAR, la
reja de desbaste se ubica dentro de la arqueta de entrada. Un tornillo sin fin es el encargado
de evacuar los sélidos a un contenedor.

- CONCENTRADOR DE GRASAS EDAR.

Después del desbaste y antes del reactor bioldgico, se va a instalar otro concentrador de
grasas para separar las grasas del resto del proceso y asi mejorar el rendimiento de la
depuradora.

- TRATAMIENTO BIOLOGICO.

El Tratamiento Base corresponde a un proceso biolégico-fisico con una oxidacién prolongada
y decantacion secundaria.

Para conseguir la disminucién de la DBO se lleva a cabo un tratamiento bioldgico — fisico por
aireacion y decantacién del agua residual, que incluye una estabilizacién aerobia de los
fangos. Este proceso se realiza en un reactor bioldgico, por el sistema de fangos activos con
aireacion prolongada de baja carga.

- DECANTACION SECUNDARIA.

La decantacién se produce en una cuba contigua al reactor de aireacion, sirviéndose de una
bomba de recirculacién para tal efecto, al pararse la misma tras los periodos de tratamiento
establecidos. En dicha cuba se han instalado lamelas para aumentar su eficacia.

- PURGA Y DESTINO FINAL DE FANGOS.

Periédicamente debe efectuarse una purga de fangos cambiando manualmente la posicién
de las valvulas de las bombas de recirculacién para que dejen de recircular y envien el fango
en exceso al espesador de fangos. Un camidén cuba deberd llevarse dicho fango una vez
concentrado y conducirlo a un vertedero autorizado o a otra depuradora para su
deshidratacion y/o secado.
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EDAR DE LA RM VILLAVICIOSA DE ODON:

La depuradora de Villaviciosa de Odén objeto del contrato incluye un sistema de depuracion
que incluye un tratamiento el cual se recoge en los siguientes apartados:

- DESBASTE.

El agua bruta llega por gravedad hasta la arqueta de pre-tratamiento en la EDAR. La arqueta
de entrada dispone de un aliviadero de seguridad para caudales excedentes. Hay dos canales
de desbaste, uno con reja automatica y otro con reja manual que funciona solo en caso de
averia en el canal principal. Los peines de la reja automatica descargan los sélidos recogidos
a una pequeiia tolva para su posterior recogida.

- CONCENTRADOR DE GRASAS.

Después del desbaste el agua va a parar a un concentrador de grasas que separa las grasas
del resto del proceso. El agua libre ya de grasas se dirige a tratamiento bioldgico.

- TRATAMIENTO BIOLOGICO.

El Tratamiento Base corresponde a un proceso bioldgico-fisico con una oxidacién prolongada
y decantacién secundaria.

Para conseguir la disminucién de la DBO se lleva a cabo un tratamiento bioldgico — fisico por
aireacion y decantacion del agua residual, que incluye una estabilizacién aerobia de los
fangos. Este proceso se realiza en un reactor compacto bioldgico, por el sistema de fangos
activos con aireacién prolongada de baja carga.

- DECANTACION SECUNDARIA.

La decantacion se produce en el mismo reactor de aireacidn, sirviéndose de una bomba de
recirculacion para tal efecto, al pararse la misma tras los periodos de tratamiento
establecidos.

- PURGA Y DESTINO FINAL DE FANGOS.

Periddicamente debe efectuarse una purga de fangos mediante camién cuba directamente
desde los tanques de oxidacidn-decantacién. Los fangos retirados de la depuradora se
conduciran hasta el vertedero autorizado o a otra depuradora para su deshidratacién y/o
secado.
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ANEXO 2: Autorizacion de vertido de RMM __ Doctor Gonzalez Bueno
l,?)é'-I‘IDU-ZZG 14:22 DE C.H. DEL TAJD A S13944585 F.22/¢9

SIREF

NREF
FECITA
ASUNTO

MINUTA: Calidad da las Aquas

CONFEDERACION

HIDROGRARICA
MINISTERIO DL YAJO

DE MEDIO AMBIENTE

| 4 1 o == -
! COMUNIDAD DE MADRID ]
CONBEJERIA DE SERVICIOS SOGIALES
165.1781000LG SERVICIO REGIONAL D %Hmma 5(33«1.

C/ Agustin do Foxa, 311,
MADRID, 1§ DE JUNIO DE 2004 20038-MADRID P

AUTORIZACION DE VERTIDO DE AGUAS
RESIOUALES

El SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOGIAL DE LA CONSEJERIAE SERVICIOS SOCIA-
LES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con N.LFICIF. n® S7800001E, con fecha 28 da abril de
2000, soliclié de la Confederacién tiidrogeafica del Tajo la tramitacion del oportune expadionte, a fin
de obtener la aulorizacién para efecluar un verlide de aguas reslduales, procedentes da la realdencla

de mayores "Daclor Gonzélez Buend®, el cauce do| grroyo de la Vega, sn el término. municlpel de
Madirid (Macrid).

Gonslderando que durante I tramitaclon correspandlente, se han cumplido ias presaripciones ragla-
mentarlas.

Considerando que son fecha 20 da mayo de 2004 se remitld fa maodificacion de la propuesta de reso-~
lutGn al interssado, sih que hesta iz facha se hayan reciblde alegaciones a la misma,

Vislo al Informe de la Unidag sorraspondienie, ESTA CONFEDERAGION HIDROGRAFICA DEL TA-
4O, an virtud de la compelencia olorgada por el Real Dacroto Leglslativo 1/2004 de 20 de Jutio, por el
que se apiueba ol lexin refundido da la Loy de Aguas, por el Real Decreto 927/1 888, de 29 do julia,
por al que se aprueba ol Reglamento de g Administracion Pablica del Agua y de la Planifleacion Hi-
drolégica, por ol Real Decrety 684/ 980, de 28 de Jullo, por al que se determing la esiniclura orgénica

Y sigulenles del Reglamenlo el Daminio Pablico Hidraulico aprobado por Real Decrote B845/1886, de
11 de abrll y modificado por Real Decralo 606/2003 de 23 de maya, ha resuelto otorgar la autoriza-
alon de verlldo solicada bajo las slgulantes cordiclones:

coedins

(CERAFS FLETHORIEGT ]

AVENIDA DERORTUCAL, 1
28071 MADRID

TEL. 91 $38 0500

FAX. D1470 01 04
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ANEXO 3: Autorizacién de vertido de RMM Villaviciosa de Odén
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