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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

OBJETO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

11 OBJETO DEL CONTRATO

1.2

El objeto del presente contrato comprende el suministro de oxigeno liquido a la ETAP
de Pelayos de la Presa.

El suministro de gases licuados comprende el transporte, distribucion y entrega de
oxigeno liquido mediante cisternas criogénicas a los depdsitos instalados en la
ETAP.

Las instalaciones estan disefiadas para un suministro punta de oxigeno que la
empresa adjudicataria debe garantizar en cualquier condicién, responsabilizandose
de que los equipos puedan dosificar la cantidad de oxigeno propuesta.

Las siguientes instalaciones seran aportadas y mantenidas por la empresa
suministradora:

o Depésito criogénico.

o Equipo de gasificacién - evaporadores.

¢ Conducciones y valvuleria.

¢ Instalaciones accesorias: televigilancia, sefalizacion.

El suministro integra la prestacion del servicio de televigilancia y mantenimiento de
las instalaciones y depésitos criogénicos, asi como la formacion del personal y la
asistencia técnica en el manejo de los gases industriales.

RITMO DE SUMINISTRO

Desde la ETAP se verificara el adecuado cumplimiento del ritmo de suministro y
entregas del reactivo objeto del contrato.

Dicho ritmo de suministro estara condicionado a las necesidades de la ETAP. Este
ritmo de suministro podra ser alterado, aumentando o disminuyendo la frecuencia de
entregas, si por razones de explotacién Canal de Isabel Il Gestién, S.A. introduce
cambios en los caudales a tratar en la Estacion de Tratamiento.

Al tratarse de instalaciones propias del licitador e incluidos los servicios de
televigilancia, la empresa adjudicataria asegurara en todo momento la disponibilidad
de producto. En caso de producirse desaprovisionamiento del producto seran de
aplicacion las penalizaciones que se indican en el en el punto 9 del ANEXO | del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del procedimiento.

1.3 SITUACION DEL PUNTO DE ENTREGA

El punto de entrega del producto sera:

Canal de Isabel li Gestion, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Estaciéon de Tratamiento de Pelayos de la Presa

El acceso a la ETAP se realiza desde la actual Avda. de Marcial Llorente (antigua M-
501), carretera municipal que finaliza en una glorieta en la que enlaza con la actual
M-501.

1.4 NORMATIVA APLICABLE

La prestacién del servicio se ejecutara conforme a lo estipulado en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas y con plena sujecion a las disposiciones contenidas fundamentalmente en
la siguiente normativa:

¢ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

e Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento
del agua destinada a la produccion de agua de consumo humano.

o Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas
complementarias y, especificamente, la ITC EP-4 sobre depésitos
criogénicos, e ITC EP-6 sobre recipientes a presion transportables.

* Normativa que fuere de aplicaciéon en cada momento al Aimacenamiento de
Productos Quimicos MIE-APQ-05.

Etiquetado de seguridad y de riesgo segin Directivas UE (67/548/CEE).
Acuerdo ADR, clase 2, punto 3°.

Cualquier legislacion referente al uso y descarga de gases en instalaciones
criogénicas para uso en tratamiento de agua potable.

1.4.1 Autorizaciones

Las autorizaciones administrativas y legalizaciones que precise Canal de Isabel |
Gestion, S.A. para desarrollar su actividad en relacién con el uso del gas objeto de
este contrato habran de ser gestionadas por la adjudicataria que, igualmente, asume
a su cargo la obligacion de legalizar y realizar los proyectos técnicos y cumplir los
tramites y requerimientos ordenados por la Administracion competente respecto a las
instalaciones y las condiciones del suministro.

1.5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.5.1 Caracteristicas de los suministros y servicios

1.5.1.1 Instalaciéon de almacenamiento y dosificacion de oxigeno liquido

ETAP PELAYOS DE LA PRESA

Las instalaciones estan disefiadas para un suministro punta de oxigeno de 192
Kg/dia y un maximo de 12 kg_0O./h, teniendo en cuenta las condiciones ambientales
y de los equipos existentes en la ETAP. El suministrador se responsabiliza de que
los equipos puedan dosificar la cantidad de oxigeno propuesta, independientemente
de cualquier condicion climatolégica.

Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
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Con objeto de no modificar la notificacion a la autoridad competente (segin el Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas) y de evitar continuas descargas, se solicita un depésito con capacidad
de 31 m® de forma que las descargas sean mayores a 15.000 kg.

La presion de suministro sera de 2.5-5.0 bar (g) relativos

La adjudicataria debera disponer la infraestructura necesaria para atender el
suministro en condiciones de total seguridad, incluyendo el montaje y desmontaje,
instalacion, revisiones y mantenimiento de los depoésitos necesarios para el
almacenamiento de gases licuados referidos, asi como para la produccién de gases
a la presion y caudal nominal a la entrada de las tuberias y canalizaciones de Canal
de Isabel 1l Gestion, S.A.

La instalacion, mantenimiento y conservacion de los depdsitos criogénicos, asi
como su unidn a la acometida general de gases, corresponde exclusivamente a la
adjudicataria sin contraprestacion econdmica alguna.

1.5.1.2 Actuaciones previas

Con anterioridad al inicio de la prestacién del suministro, la adjudicataria realizara las
siguientes actuaciones:

Redactara un proyecto técnico de la instalacion de almacenamiento y
gasificacion de gases. Especialmente se indicaran las necesidades respecto a
obra civil, vallado, suministros exteriores, electricidad y servicios, asi como
sobre las distancias de maniobra para la descarga de camiones.

Elaborara un "Manual de Servicio" sobre utilizacion, manipulacién y medidas
de seguridad de la instalacion, incluyendo el procedimiento de actuacién en
caso de advertirse una situacién de emergencia en los tanques criogénicos.
Tramitard y presentara las autorizaciones y legalizaciones que exija la
normativa vigente emitidos por los organismos administrativos competentes.
Ejecutara todas las pruebas técnicas necesarias ante los responsables de
Canal de Isabel || Gestion, S.A. que se determinen.

Presentara compromiso formal y especifico de mantener las instalaciones de
acuerdo con la legislacion vigente en cada momento, significando que
cualquier modificacién correra a su cargo.

Redactara y presentara un proyecto para la sustitucion de los depoésitos en
caso de cambio de empresa suministradora.

1.56.1.3 Transporte y descarga de los gases

El suministrador es responsable de que todos los envases y vehiculos que utilice
para el suministro objeto del Contrato cumplan los requisitos que, para su uso,
determina la legislacion vigente. Especialmente aplicara a los siguientes:

¢ Etiquetado de seguridad y de riesgo segun Directivas UE (67/548/CEE).
e Acuerdo ADR, clase 2 punto 3°.

La descarga se realizara por la adjudicataria bajo su responsabilidad a los tanques
de almacenamiento. En ningun momento se trasvasara al depésito criogénico una
cantidad que supere el 90% de su capacidad util y, en su caso, Canal de Isabel II
Gestion, S.A. no estard obligado a pagar ningin suministro que se realice
rebasando la fase liquida o que precise un venteo posterior del tanque.

Canal de Isabel Il Gestién, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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El horario dentro del cual deben efectuarse las descargas de los productos
transportados, sera de 8 a 14 horas los dias laborables. Si la llegada de un vehiculo
a una estacion de tratamiento se produce fuera del horario sefialado, Canal de
Isabel |l Gestion, S.A. no garantiza la posibilidad de descarga.

1.5.1.4 Asistencia técnica y formacion

1.5.1.41

1.5.1.4.2

1.5.1.4.3

15144

1.5.1.4.5

El adjudicatario dispondra de un servicio de asistencia técnica operativo durante las
24 horas de los 365 dias del afio. Tanto el coste de la Asistencia Técnica como de
la formacion se entienden inciuidos en la cuota criogénica.

Mantenimiento preventivo

La empresa adjudicataria realizara, conforme al Plan de Mantenimiento Preventivo
las tareas necesarias de mantenimiento preventivo de instrumentos y equipos.
También tendra un Registro de inspeccion de mantenimiento preventivo que
remitira trimestralmente a la ETAP correspondiente.

Mantenimiento correctivo

Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo deberan ejecutarse bajo la
supervisién del personal técnico de Canal de Isabel Il Gestion, S.A. y previo informe
por parte de la adjudicataria de la naturaleza, contenido y alcance de la
intervencion.

La respuesta a las averias y reparacion de los equipos debera ser resuelta por la
adjudicataria con la mayor celeridad posible. Si tuviera caracter urgente la
reparacion no podra demorarse mas de ocho horas.

La empresa adjudicataria debera disponer de un Registro de mantenimiento
correctivo que remitira cada tres meses a Canal de Isabel Il Gestion, S.A. y
contendra los datos de las instalaciones reparadas y servicios y trabajos realizados.

Mantenimiento técnico-legal

La empresa adjudicataria realizarda el mantenimiento técnico-legal de las
instalaciones, equipos y depdsitos conforme a las especificaciones reglamentarias
que en cada momento esté en vigor, por la normativa industrial o sanitaria
comunitaria, nacional o autonémica o local.

Sistema de televigilancia

La empresa adjudicataria implantara en la ETAP de Pelayos de Presa un sistema
de monitorizacién o televigilancia o control telemétrico de las instalaciones que
monitorizar4 como minimo los siguientes parametros:

o Nivel

e Presion salida tanque

¢ Presion Red

Formacion

La empresa adjudicataria impartird durante el periodo de ejecucion del contrato
cursos de formacion y seguridad al personal de la ETAP, sin coste alguno, que
trataran sobre los siguientes aspectos:

a) Aspectos generales de los gases y de las instalaciones que los gestionan en
relacion con la seguridad.

Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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b) Normativa aplicable a los gases.
c¢) Seguridad industrial y prevencién de riesgos laborales en el uso de gases.
d) Condiciones de almacenamiento, sistemas de aviso, etc.

1.5.1.4.6 Asesoramiento y consultoria

La empresa adjudicataria prestara asesoramiento y consultoria a Canal de Isabel |l
Gestiéon, S.A. con respecto a las materias y cuestiones relativas a los gases
suministrados.

1.6 CONTROLES DE RECEPCION

1.6.1 Control de pesaje

Cada entrega debera ir acompaiada de albaran de entrega y talén de pesada con
_ indicacién de la tara a deducir del que se deduzca claramente la cantidad de
producto suministrado.

Canal de Isabel Il Gestion, S.A. podra, sobre cualquiera de las entregas, efectuar
control de pesaje en la forma siguiente:

A la llegada a la Estacion de Tratamiento del vehiculo de transporte y antes de su
descarga efectuara su pesaje, si la estaciéon dispone de bascula operativa.

Efectuada la descarga, volvera a pesaje en la misma bascula. La diferencia entre
ambas pesadas se registrara como pesada obtenida por Canal Isabel Il Gestion, S.A.

Si la pesada obtenida por Canal Isabel Il Gestién, S.A. es inferior a la ofrecida por el
suministrador y la diferencia entre ambas es igual o superior al cuatro por ciento (4%)
de la segunda, se aplicara la penalizacion que se indica en el punto 9 del ANEXO |
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del procedimiento, tanto sobre la
entrega que haya sido objeto de control como sobre todas las anteriores del mismo
suministrador, efectuadas desde el ultimo control realizado, a la misma Estacion de
Tratamiento.

El suministrador no tendra derecho a indemnizacion alguna por los retrasos en la
entrega o mayor recorrido del vehiculo motivado por este control.

Si la estacion de Tratamiento no dispone de bascula o ésta no se encuentra
operativa, Canal Isabel Il Gestién, S.A. podra aceptar el talon de pesada del
suministrador o exigir el control de peso en bascula oficial de la Comunidad de
Madrid.

1.6.2 Control de calidad

El albaran correspondiente a cada entrega debera ir acompaiado de un certificado

de calidad que, como minimo, debera recoger el valor de concentracién de Oxigeno
en el producto suministrado.

Ademas, una vez por afno, el suministrador debera aportar analitica efectuada segin
el Anexo Ill de la Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la produccion de agua de consumo humano, donde
se indiquen los resultados analiticos de los parametros que se solicitan en el punto 2
de este Pliego de Prescripciones Técnicas. '

Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Estas analiticas podran llevarse a cabo en el propio lugar de produccién del oxigeno.

Canal de Isabel Il Gestion, S.A. podra rechazér cualquier entrega que presente
evidencia de alteracion del producto, fugas, golpes o corrosion de envases y
cualquier otra circunstancia que a juicio del personal receptor la haga inaceptable.

Si del control de calidad se deduce que ésta es inferior a la prescrita en el Pliego de
Prescripciones Técnicas se aplicard sobre el suministro objeto de control la
penalizacién que se indica en el punto 9 del ANEXO | del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del procedimiento.

1.6.3 Control de instalaciones

El incumplimiento de las caracteristicas referentes a la normativa de aplicacion a las
instalaciones debe ser resuelto de forma inmediata. En caso de no resolverse la
anomalia en el plazo de quince dias podra resolverse el contrato.

1.6.4 Control de transporte y descarga

El suministrador es responsable de que todos los envases y vehiculos que utilice
para el suministro objeto del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
cumplan los requisitos que, para su uso, determina la legislacion vigente.
Especialmente aplicara a los siguientes: la prestacion del servicio se ejecutara
conforme a lo estipulado en los pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y con plena sujecion a las disposiciones contenidas
fundamentalmente en la normativa indicada en el punto 1.4 de este Pliego.

La presién de suministro estara en el rango entre 2.5 y 5 bar.

1.6.5 Control documental

La empresa suministradora aportard al inicio del contrato y siempre que se
produzca alguna modificacion/actualizacién:

o Documentacién referente a la legalizacion de almacenamiento
o Reglamento de Aparatos a Presion ITC EP4 Depositos criogénicos.
Segun RD 2060/2008
o Cualquier otra normativa de aplicacién sobre APQ.

Documentacion referente a la Orden SS1/304/2013 de 19 de febrero.
Cumplimiento con las obligaciones recogidas en el Reglamento (CE),
n°1907/2006 (REACH), caso de ser de aplicaciéon para la sustancia.

¢ Documentacion referente al mantenimiento preventivo y correctivo de todos
los equipos propiedad del suministrador.
Esquemas y manuales de los equipos, siempre que existan modificaciones.
Toda aquella documentacion que pueda afectar al almacenamiento y
dosificacién de oxigeno.

1.7 INCUMPLIMIENTO DEL RITMO DE ENTREGA.

La realizacion correcta del ritmo de entrega significa el cumplimiento por parte del suministrador tanto
de la fecha de entrega, como de la cantidad solicitada para cada una de ellas y sus posibles
variaciones segun el apartado 1.2 del presente pliego.

Canal de Isabel Il Gestidn, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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El incumplimiento por parte del adjudicatario del ritmo de entregas, dara lugar a las penalizaciones
que se indican en el punto 9.3 del ANEXO | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La reincidencia en los retrasos o faltas de entrega podra conllevar la resolucién del contrato en los
términos previstos en el apartado 9 del ANEXO | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO
21 Oxigeno
1.- La produccién del oxigeno debera ser acorde a la Norma UNE-EN 12876

Calidad A (obtenido criogénicamente) Concentracion minima del 99,5% (V/V).

El contenido de hidrocarburos expresado como indice de metano no debe superar las

20 ppm (V/V).

Ausencia total de fredn o solventes similares.
Tamaiio de las particulas < 0.01 ym

2.- El parametro de calidad que se considerara a efectos de control es la concentracion
de oxigeno.
3.- El concursante adjuntara a su oferta una relacion de la concentracién maxima de las

siguientes impurezas y sustancias toxicas del producto:
¢ Contenido de hidrocarburos (indice de metano)

4.- El concursante adjuntara a su oferta un analisis de la humedad maxima del producto,
medido como punto de rocio a 1.013 mbar_abs. Debera ser inferior a -70 °C.

Madrid, diciembre de 2016

DIRECTORA DE OPERACIONES

e N——

Fdo.: Belén Benito Martinez

Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
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ANEXO: REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD

1. PROTECCION AMBIENTAL
La empresa contratista se compromete a cumplir en todo momento los principios de proteccion al
medio ambiente establecidos por Canal de Isabel || Gestién, S.A. en su Sistema de Gestion
Ambiental.

Para que sean conocidos, se adjunta al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
procedimiento una copia de la Politica Ambiental del Canal de Isabel || Gestion, S.A.

Se utilizaran adecuadamente los recursos naturales como la energia o el agua.
2. AGUAS

Se evitara en todo momento derrames de aceite y gasoil procedentes de mantenimiento, repostaje o
funcionamiento de la maquinaria.

Se evitaran vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales.

3. RESIDUOS
En caso de ser necesario, el contratista depositara los residuos tanto reciclables como peligrosos en
los contenedores que a tal efecto estén destinados en las instalaciones de Canal de Isabel Il Gestion,
SA.

Atendera en todo momento a las instrucciones que le sean dadas por el Responsable de la Unidad
de Canal de Isabel |l Gestién, S.A. que le haya contratado.

Deben comunicar a la personal responsable de Canal de Isabel || Gestion, S.A. la cantidad de
residuos que generan o trasladan a otras instalaciones de Canal de Isabel Il Gestion, S.A.

4. ATMOSFERA
La ejecucion de trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la proyeccién de materiales.
Para evitar las emisiones excesivas de gases de combustion ocasionados por la maquinaria
empleada, el contratista debe tener controlada la Inspeccién Técnica de Vehiculos (ITV) de la

magquinaria.

No esta permitido hacer hogueras con plasticos, ya que generan gases altamente toxicos y
peligrosos.

5. RUIDOS

La ejecucion de trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la generacion de ruidos
evitando las molestias a la poblacién y a la fauna.

Los niveles sonoros de los trabajos se adecuaran de tal forma que se cumpla con la legislacién
referente a emisiones acusticas. Se tomaran las medidas de sistemas anti-ruidos, silenciadores y
controles periddicos de maquinaria necesarios para minimizar el impacto actistico.

La maquinaria se mantendra apagada cuando no se esté utilizando.

Canal de Isabel || Gestiéon, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canalgestion.es
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6. SUSTANCIAS QUIMICAS

Cuando fruto de su actividad deba retirar sustancias reguladas se mostrara evidencia de su entrega a
Gestor Autorizado entregando copia de los Documentos de Control y Seguimiento.

7. ACTUACION ANTE ACCIDENTES

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARA
INMEDIATAMENTE a la persona responsable de Canal de Isabel 1l Gestion, S.A. y se actuara
conforme a sus indicaciones.

Se evitara todo riesgo personal ante un accidente.
8. CONDICIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Requisitos generales.

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencion de riesgos laborales constituida por la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras
normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcién de medidas
preventivas en el ambito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ambito.

La organizacion del trabajo y la organizacion de seguridad que requiera el servicio es obligacién del
adjudicatario.

El adjudicatario garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas
necesarias en materia de evaluacion de riesgos, planificacion preventiva, formacién e informacion
sobre riesgos, actuacion en caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la
salud del personal a su servicio. El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos
de forma previa al comienzo de los trabajos, a peticién de Canal de Isabel Il Gestién, S.A.

Requisitos particulares para la ejecucion de servicios.

El responsable del adjudicatario para el servicio se relacionara con el responsable de Canal de Isabel
Il Gestion, S.A. al frente del contrato, o persona en quien delegue, a efectos de coordinar los trabajos.

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de prevencion de riesgos laborales
informadas por el Canal de Isabel |I Gestion, S.A. en los pliegos de condiciones o en cualquier otro
documento entregado antes o durante la prestaciéon del servicio. -

E! contratista adjudicatario cuidara de que su personal y el de los subcontratista cumplan las normas
y procedimientos de prevencion de riesgos que sean de aplicacion; tanto los establecidos por Canal
de Isabel Il Gestion, S.A., como los contenidos en su planificacion de actividades preventivas.

Cuando para la prestacién de un servicio deba realizarse actividades en concurrencia con otros
contratistas, debera cumplir lo establecido en el articulo 24 de la ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el R.D. 171/04 que lo complementa, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendra la obligacién de dar cuenta al Area del
Canal de Isabel Il Gestion, S.A. al frente del contrato. Ademas realizara un informe del mismo en el
que se reflejen las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

En la investigacion de accidentes, todos los contratistas estaran obligados a prestar la méaxima
colaboracion en el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados.

Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canalgestion.es
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