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1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente procedimiento de licitacién tiene por objeto la contratacion de los “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO TODO RIESGO DE APARATOS ELEVADORES, PLATAFORMAS Y
SALYAESCALERAS EN DEPENDENCIAS DEL CANAL DE ISABEL Il GESTION 8.A.” {en adelante
CYIHG).

Se entienden, como. se indicard en los siguientes epigrafes, incluido el mantenimiento
preventivo, correctivo y 24 H en la modalidad todo riesgo, asi como todo tipo de repuesto,
material fungible o no segun las especificaciones y gamas de mantenimiento de dichos
ascensores.

Se hace especial mencion a que todos los ascensores objeto del conirato, se encuentran en perfecio
estado de mantenimiento, disponiendo de las lnspecc;ones Técnicas Reglamentarias actualizadas al dia
de la fecha, realizadas por OCA.

2. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS.

21  ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprende el mantenimiento -preventivo, correctivo, servicio 24 H, necesario gue permita
disponer de un correcto estado de uso de los aparatos elevadores, montacargas v salvaescaleras de las
dependencias del Canal de Isabel il

Quedan por tanto incluidos todos los desplazamientos, mano de obra, med:os materiales, auxiliares,
maquinaria, etc., parala reahzacmn del mencionado servicio.

Se especifican en el ANEXO 1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas el inventario de unidades
existentes, indicando su ubicacion fisica, marca y modelo de aparato.

2.2 AMBITO GEOGRAFICO DEL SERVICIO

Los edificios de Oficinas Centrales y dependencias exteriores, estan localizadas dentro del &mbito
geografico de la Comunidad Autdnoma de Madrid.

2.3  ANEXOS INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

En el citado Anexo 1; se indica la marca del aparato elevador, modelo, niGmero de unidades, asi como
ubicacion geografica.
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2.4 DESARROLLO DEL CONTRATO
L2 empresa adjudicataria realizara los siguientes servicios:

-~ Antes de iniciar los servicios, efectuara los tramites de contratacion correspondientes refiejados en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas Administrativas Particulares.

-+ Presentara con caracter mensual, un historico de incidencias, averias; paradas, atrapamientos, por.

( edificio objeto de mantenimiento.

- Presentard antes del inicio del contrato carpetas organizativas del servicio por edificios objefo de

“mantenimiento.

- Designara un responsable del contrato. Dicho responsable del contrato se encargara de toda Ia
gestién relacionada con el mismo, y su cualificacion sera la de Ingeniero Teéchico Industrial. El
responsable del contrato mantendra de forma obligada, reuniones de frecuencia quincenal con los
servicios técnicos del CYHG. :

En cualquiera de los aparatos elevadores, montacargas vy salvaescaleras, debera prestarse en todo
momento diligencia a lo indicado en las siguientes ordenes v reglamentos, atendiendo a {odas aguelias
que permanezcan en vigor durante la duracion del contrato.

e Instruccién Técnica Complementaria. MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y
Manutencion. (Orden de 23 de septiembre de 1987)(Derogada por Real Decreto 1314/1997, con
excepcion de los preceptos de dicha ITC a los que remiten los articulos del RAEM que siguen
vigentes, v con las adaptaciones correspondientes:a las nuevas exigencias técnicas del citado
Real Decreto)Modificaciones posteriores:

) ORDEN de 11 de octubre de 1988.

® ORDEN de 12 de septiembre de 1991.

° RESOLUCION de 27 de abril de 1992.

° RESOLUCION de 24 de julio de 1996.

® RESOLUCION de 3 de abril de 1997.

® RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998.

e Disposiciones de aplicacion de Iz Directiva del Parlamento Europeo v del Conselo 85/16CE; scbre
ascensores (Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto)(Deroga el RAEM aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, con excepcion de sus articulos 10, 11, 12,13, 14, 15,19 .y
23) ' - ;

o Publicacion de los tiulps v las referencias de las normas anmonizadas en el ambito del Heal
Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el gue se dictan las disposiciones de aplicacion de ia
Directiva del Parlamentc Europeo v.del Conseio §5/18/CE, sobre ascensores (Resolucién de

10 de diciembre de 2004)

o Prescripciones para gl incremenio de la sequridad del pargue de ascensores existente (Real
Decreto 57/2005, de 21 de enero)(Modifica el Real Decreto 1317/1997, obligando a los
ascensores. puestos en servicio con anferioridad a su fecha de aplicacion, a la adopcion de
nuevas medidas de seguridad, en los plazos senalados)

e Resolucion de 24 de noviembre de 2008, por Iz gue se esiablecen los defecios a considerar enlas
nspecciones périddicas de los ascensores en aplicacion al Real Decreto 57/2005(BOCM 297, de
14 de diciembre de 2006) ‘

® Lista de organismos nolificados por los Estados miembros de la Unidn Europes en el ambito del

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el gue se dictan las disposiciones de aplicacion de ia

Directiva 95/15/CE, sobre ascensores (Resolucion de 5 de julio de 1999)

e Obligacion de insialar puerias en cabina para los ascensores gue carecen de elias, en la
Comunidad de Madrid. (Orden 1140/1997, de 24 de abril)

® Norimas para la recuiacion del sistema de mantenimiento e inspeccién de anaraios slevadores de
la Comunidad de Madrid (Orden 2617/1998, de 1 de junio)

® inspeccidn técnica pericdica de los aparates slevadores, de la Comunidad de Madrid (Orden
2513/1999, de 31 de mayo) :

e Inspecciones v correccién de deficiencias en ascensores, de la Comunidad de Madrid (Orden

13235/2000, de 29 de diciembre)
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o - Modificacion de los Anexos de la Orden 13235/2000 (Orden 1728/2002, de 29 de abril)
o BOCM de 16 de enero de 2008, se publica Iz Orden 3711/2007 por la que se modifica.la
Orden 13235/2000 sobre inspecciones y correccion de deficiencias en ascensores
& RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de la Direccion General de Desarrolio Industrial, por la
oue se acuerda la publicacion de los Hiulos v las referencias de l2s normas armonizadas en el
ambilo del Real Decreto 1314/1987, de 1 de sgosto, por =f gue se dictan las disposiciones de
aplicacion de |2 Direclive del Parlamento Europeo v del Conseio 95/16/CE. sobre ascensores.
(NORMA UNE-EN 81-28:2004, publicada en BOE n°5 de 06/01/2005).
e Real Decreto 88/2013 de 22 de Febrero de 2.013

~ El Area Mantenimiento Edificios realizara una auditoria del servicio con empresa externa (OCA o similar)
para verificar la calidad del mismo. El importe de esta auditoria sera a cargo del adjudicatario y su.coste
sera como maximo el 2% del importe de adjudicacion del contrato.

2.5 PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio objeto del presente pliego tendra un periodo de vigencia de TRES (3) ANOS.

Cualguier rotura o desperfecto de equipos, mobiliarios o matetiales que pudiera producirse en las
dependencias producto del desarrollo de los trabajos de mantenimiento e imputable al personal gue
realice los servicios, sera a cargo de la empresa adjudicataria del contrato, que debera tener para fales
casos una Poliza de Responsabilidad Civil que cubra estas contingencias.

2.6  MEDIDAS DE PRECAUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

Durante la realizacion de los trabajos que se identifican en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, los trabajadores de la empresa adjudicataria, deberan tomar todas y cuantas medidas de
Seguridad y Salud ‘en el Trabajo sean necesarias para garantizar su seguridad.

A tal efecto, la empresa adjudicataria debera presentar en el plazo maximo. de 15 dias después de la
firma del-contrato, los siguientes documentos:

- Evaluacién. Inicial de Riesgos de todos los servicios a realizar en el conjunto de edificios 'y
dependencias referidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Plan Inicial de Actuacion Preventiva.

Asi mismo, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.- Coordinacion de Actividades Empresariales, el adjudicatario deberd presentar en el plazo
maximo de 15 dias después de la firma del contrato, los siguientes documentos:

- Evidencia de la formacion recibida por sus trabajadores en materia de Prevencién de Riesgos.
- Evidencia de que sus trabajadores disponen de los equipos de proteccion individual necesarios
para minimizar los riesgos a los que estén expuestos.

lgualmente, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
L.aborales.- Coordinacion de Actividades Empresariales,; Canal de Isabel 1l Gestidn S:A. hard entrega a la
empresa adjudicataria del Plan de Emergencia y Evacuacién, y Riesgos de los edificios y dependencias
objeto del mantenimiento de los aparatos elevadores.
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3. CONDICIONES DE LGS SERVICIOS.
3.1. FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A REALIZAR

El mantenimiento preventivo de dicha maquinaria, debera seguir estrictamente las gamas de
mantenimiento oficiales de cada uno de los Ascensores, gue seran exigidas por Canal de isabel i
Gestion S:A. como requisito imprescindible para poder tramitar {a factura del mes en curso.

La facturacion se realizara a mes vencido y vendra acompafiada de las gamas de mantenimiento
preventivo de cada uno de los aparatos elevadores, montacargas y. salvaescaleras, para realizar su
tramitacion.

Se estima como minimo imprescindible una visita de mantenimiento preventivo al mes, que debera
quedar reflejada en su correspondiente gama de mantenimiento, y correspondientes informes.

Asimismo, ‘se considerara minimo e imprescindible, una inspeccién anual de la instalacién, como
verificacién -adicional a las visitas periédicas mensuales reglamentanas siendo. - obligatorio  la
comunicacion al cliente de los resultados de la misma.

El adjudicatario debera presentar, antes del inicio del servicio, gama oficial de mantenimiento preventivo
de cada unidad, con la planificacién de mantenimientos preven’uvos para aprobacion de las mismas por
parte del Canal de Isabel || Gestién S.A.

Dicha gama de mantenimiento deberé cumplir-como minimo las operaciones que indigue ia Normativa
vigente relativas a la revisién preventiva de los aparatos elevadores, montacargas y salvaescaleras.

La empresa mantenedora estara obligada a realizar la visita de inspeccién conjunta con la OCA, en
funcién del calendario gue cada aparato elevador disponga en cuanto a las revisiones oficiales.

Los costes derivados de la inspeccion reglamentaria: por OCA (primera y. sucesivas visitas para la
obtencién del certificado favorable de inspeccién periddica) a cada aparato elevador correran por cuenta
de la empresa adjudicataria. En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se adjuntan las
fechas de las Gltimas inspecciones favorables realizadas a los aparatos elevadores,

Siempre antes de realizar cualquier trabajo que genere facturacion de materiales o mano de obra, se
debera presentar por parte de la empresa: adjudicataria, presupuesto previo para cualquier reparacion
que atienda a la normativa Técnico-Legal necesaria como consecuencia de las. inspecciones oficiales
realizadas -por OCA o modificacion reglamentaria durante la vigencia del confrato, que debera ser
aprobada por los. Servicios Técnicos del Canal de Isabel 1l Gestién S.A: como requisito imprescindible
para su ejecucion.

Se entienden como reparaciones Y. sustitucion de piezas dentro. del manienimiento preventivo. vy
correctivo, todas aquellas. que sirvan para mantener las instalaciones en buenas condiciones de
funcionamiento  y seguridad, abarcando todos los elementos de los. aparatos: elevadores sujetos a
desgaste y relacionados a continuacion:

- En cuadros. de ‘maniobra: Relés, contactores, resistencias, diodos,  fusibles, portafusibles,
rectificadores, condensadores y transformadores. Selectores de pisos. Placas electrénicas, PLCs,
Variadores de velocidad.

- En Maguina: Guarniciones de zapatas de freno, bobinas de freno, eiementos de -reglaje del -
electrofreno.

- En Cabina: Equipo de alumbrado, pulsadores, pantallas de corte, estacién de mandos, contactos de
sistemas de seguridad, bobinas y muelles de resbalon retractil, fotorruptores, lineas eléctricas.
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- En Hueco: Equipo de alumbrado, amortiguadores, inductores, soportes, paros, finales de recorrido,
elementos de iluminacién, lineas eléctricas -

- En Cuarto de Poleas: Contactos eléctricos de limitador, engrasadores de poleas.

- Flementos de reduccion, ejes sinfin y. coronas, Centrales oleodinamicas, cilindros,; pisiones. y
glectrovalvulas.

- Frenos, zapatas de frenos, poleas motrices o deflecloras, cojinetes vy rodamientos para poleas,
motores y generadores.

- - Limitadores de velocidad, incluidos sus contactos eléciricos, tensores y. poleas de foso.

- Cables de acero para fraccion, compensacion y selector de pisos, cerraduras de puerta de piso.y
cabina; elementos slectromecanicos de accionamiento de cualquier tipo de pueria.

- Sistemas de acufiamiento en sus partes mecanicas y eléctricas, rozaderas y guamxc:ones de cabina
y contrapeso, elementos de nivelacién mecanicos y eléclricos:

- Aceites de circuito oleoneumatico y de lubricacion de elementos  moviles, matenal de limpiezas,
aceites y grasas

Asi como frabajos que requieran dicho mantenimiento para su funcionamiento, tales como cables de
suspension, enclavamientos, freno, limitadores de velocidad, maquina tractora, engrases necesarios y
limpieza de los elementos propios de los aparatos elevadores.

- La empresa adjudicataria introducira los datos del inventario, gamas de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo, partes de trabajo y mantendra actualizado al dia
todos los datos que se generen de la ejecucién del servicio en el software de gestién del
mantenimiento (GMAO) que el Area de Mantenimiento de Edificios determine. Todos los
gastos de adquisicién del software, incluidas hasta tres licencias, correran a cargo del
adjudicatario.

- La empresa adjudicataria aportara un ordenador portatil a disposicion del Area de
Mantenimiento de Edificios para la gestion del servicio de mantenimiento.

3.2. MATERIALES A EMPLEAR

Todos v cada uno de los productos de mantenimiento, repuestos necesarios, piezas originales y de
nueva fabricacion, que se empleen en cualquier circunstancia para realizar los servicios requeridos en el
presente Pliego de  Prescripciones - Técnicas, seran suministrados por cuenta de la empresa
adjudicataria, tanto para el mantenimiento Preventivo como para el mantenimiento Correctivo de cada
unidad de Ascensor.

Estos  productos deberan ser de .primera calidad vy OBLIGATORIAMENTE DE LA MARCA
RECONOCIDA DE CADA APARATO ELEVADOR, MONTACARGAS O SALVAESCALERAS.

L-os repuestos y materiales a utilizar estaran permanentemente supervisados por los Servicios Tecnicos
del Canal de Isabel Il Gestion S.A., debiendo presentar la empresa adjudicataria la documentacion
adecuada vy necesaria que certifigue gue todos los productos utilizados en nuesiras instalaciones,
cumplen los requisitos y normativa aplicable en materia medioambiental. Canal de Isabel Il Gestion S.A.,
en cumplimiento de su Politica de Gestion Medicambiental, podra requerir al adjudicatario los cambios
de repuestos gue considere necesarios.

Dichos repuestos, OBLIGATORIAMENTE, deberan ser de la marca y modelo exigidos por el fabricante
del equipo en sus especificaciones técnicas, NO PERMITIENDOSE, sustitutos de ningtn tipo, que
menoscabaran’ la garantia de una unidad determinada. Los repuestos que no atiendan a marcas de
fabricantes de aparatos elevadores se instalaran previo consentimiento de fos Servicios Técnicos del
Canal de Isabel |l Gestién S.A.
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Se auditara, contando incluso con servicio independiente al Canal de [sabel Il Gestion S.A. si fuera
necesario, la verificacion de los materiales utilizados, entendiéndose como faita grave a instalacion de
un repuesto que no sea de la marca del aparato elevador, montacargas o salvaescaleras. Por la
comision de esta falta grave Canal de Isabel Il Gestion, S.A. podré aplicar las penalizaciones previstas
en el apartado 9 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

3.3. OTRAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Los servicios habran de hacerse en sus fechas correspondientes, debiendo comunicar al Canal de Isabel
11 Gestion S.A. su rea!izacién antes de proceder a las mismas. ,

El adjudicatario presentara antes del inicic del contrato planning de actuacion indicando los dias de
revision en cada aparato elevador.

Debera mantenerse una estrecha vigilancia por parte de la Empresa adjudicataria, en la realizacion de .
las revisiones que marca la Normativa.

Se deberan presentar los partes de trabajos realizados de todos los trabajos.

En las reparaciones: de mantenimiento correc’uvo se respetara un tiempo maximo de reparacron de 24 H,
salvo causas de fuerza mayor.

Se considera obligatoria la presencia de la empresa mantenedora en caso de producirse alguna visita
por parte de la Direccion General de Industria, prestando la asistencia que sea necesaria.

La empresa mantenedora aportara histérico de las incidencias por parada y atrapamiento en cada uno
de los aparatos elevadores, salvaescaleras y montacargas.

3.4. HORARIOS DE LOS SERVICIOS. DISPOSICION SERVICIO 24 HORAS

El horario que se establece para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, sera de 9:.00 a
21:00 horas en adelante. Para trabajos urgentes o requeridos, se ajustara horario con el Responsable
del Canal de isabel Il Gestion S.A:

Se dispondra del preceptivo servicio 24 horas durante los 365 dias del afio de atencion yinmediata en
cualquier horario a demanda de cualquier usuario del Canal de Isabel Il Gestion S.A.

El tiempo maximo de respuesta ante un rescate sera de 45 minutos.
El tiempo maximo de respuesta ante un aviso urgente sera de 1 hora.
El tiempo méaximo de respuesta ante un aviso no urgente sera de 2 horas.

El tiempo maximo de reparacion seré de 24 horas.
3.5. PRESTACION ADICIONAL AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

A continuacion se detallan las prestaciones que se deberan realizar por la empresa adjudicataria, las
cuales estaran incluidas dentro del importe del contrato.

1°.- Para los ascensores ubicados en el edificio n® 2 de Oficinas Centrales, C/: Santa Engracia n° 125 de
Madrid, y Edificio Espejo de Majadahonda, de tipo panoramico, se tendrd en cuenta una prestacion
adicional de un técnico ascensorista para realizar la limpieza de las cabinas y de las cajas acristaladas
de los ascensores. cada dos meses cuyo precio se hace constar en el cuadro de precios del Anexo li Bis
del PCAP:

Todos los trabajos gue se detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas, salvo los incluidos
en las prestaciones adicionales del presente punto 3.5 (limpieza de ascensores de tipo
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panoramico) que se realizaran cada 2 meses, quedan incluidos en e! importe total del mes por el
servicio de mantenimiento todo riesgo.

3.6. iNFORMAC!éN QUE SE FACILITA A LAS EMPRESAS LICITADORAS

Con la finalidad de que los licitadores interesados puedan configurar su oferta, se facilita la s;gwente
informacion en el anexo referido a continuacion:

- ANEXO 1.- Inventario de aparatos elevadores, montacargas y salvaescaleras, asi como su
ubicacion:

4. SEGURIDAD Y SALUD.

- El personal del ADJUDICATARIO estara debidamente asegurado contra accidentes, de acuerdo con
las leyes vigentes y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. CYHIG podra exigir al
ADJUDICATARIO la presentacion de los documentos que acrediten el cumphmlento de: estas
condiciones.

- Por otro lado el ADJUDICATARIO acompafiara copia de la poliza de Responsabilidad Civil y Seguro
Colectivo de Accidentes, que cubre a todo el personal que vaya a realizar intervenciones para
CYHG

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

= En cumplimiento de la legislacion vigente, el ADJUDICATARIO se compromete a cooperar con
CYIIG en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales. A tal fin, estableceran
los medios de coordinacion gue sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos
laborales v la informacion sobre los mismos a sus trabajadores.

- CYNG adoptara las medidas necesarias para que el ADJUDICATARIO reciba la informacion vy las
instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en el Centro y con |as medidas de
proteccién y prevencion correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar,
obligandose el ADJUDICATARIO a dar traslado de las mismas a sus propios empleados.

- CYING, garantizara, en caso de proporcionar al ADJUDICATARIO equipos, maquinaria y utiles de
trabajo, que se adaptan a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por los fabricantes o importadores de estos equipos de trabajo. Asimismo, CYHIG
facilitara, a peticion del ADJUDICATARIO, la informacion necesaria para que la utilizacion y
manipulacion de dichos equipos de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, y para que el ADJUDICATARIO pueda cumplir con sus obligaciones de informacion
respecto de sus irabajadores.

- Ei ADJUDICATARIO se compromete a que todo equipo. de trabajo o maquinaria gue introduzca en

~los centros de trabajo de CYIIG, se adaptan a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

- Al efecto de realizar la Evaluacion de Riesgos de los puestos de trabajo desempefiados por el
personal del ADJUDICATARIO, en centros de trabajo pertenecientes a CYHNG, el ADJUDICATARIO

‘podra solicitar la informacion adicional que resulte adecuada para ello. Asimismo, el
ADJUDICATARIO habra de poner en conocimiento de CYHG, dentro de la colaboracion que se
establece, cualquier incidencia, informacién, observacién o propuesta para la optimizacion de la
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seguridad de instalaciones y equipos, gue se ponga de manifiesto en su evaluacién o en la actividad
desarrollada por su personal.

- EL ADJUDICATARIO se compromete a mantener actualizado la apiscac:on mformatica IMASP o
similar que CYIG destine para el control de la documentacion de prevencion de riesgos laborales.

Madrid, 2 13 de Octubre de 2.015

| Francisco Sanchez Escuredo

RESPONSABLE INSTALAMES TECNICAS -
L S

. Y RS X ;
Sergio Jesus Arroyo Ortiz
JEFE DE AREA MANTENIMIENTO EDIFICIOS

“PPT MANTENIMIENTO TODO RIESGO APARATOS ELEVADORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS”
Pagina 10 de 11



CONTRATO 234/2015

ANEXO 1: INVENTARIO DE APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS Y
SALVAESCALERAS, UBICACION.

INVENTARIO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS | ANEXO

 [ofcivs Centrles /Stangraca 25 [edfidontt  [niws | 2paratas, 300K, A Peronas
Oficins Centrales:C/Stafngracia 125 |Edifidon®2  [Panor.Dcho.  |THYSSEN |4 Paradas, 450Kg, 6 Personas
Oficinas Centrales: /Sta Engradia 175 3Paradas, 520Kg, 8 Personas
Ofiinas Centrales: (/StaEngraria 125 [fdifidon®?  |Cofetera  KONE  [3Paradas, 450K, 6 Personas
Oficinas Centrales: C/Sta Engracia 125 S;Paraﬁas,BZOKg,di’ersonas
Oficinas Centrales: C/Sta Engracia 125 3Paradas,328Kg,4Personas
Oficinas Centrales: C/Sta Engracia 125 4 Paradas, 500Kg, 6 Personas
Oficias Centreles: /StaEngracia 05 _|Edfiiont
Oficines Centrales: C/Stabngracia 125 |Edifiion®d  |salvaescaleras  |OTIS  |2Paradas, 150Kg, 1Personas _ |Salvaescaleras hidréulico e
Oficinas Centrales: C/Stabngraca 15 |DepésitoElevado  [lzguierdo  |SCHINDLER |4Paratlas, 450K, 3 Personas
Oficinas Centrales: C/Sta Engracia 125
Oficinas Centrales: /St Enracia 15
Oficinas Cenrales:C/StaEngracia 125
Oficinas Centrales José Abascal n? 10 9 Paratas, 450 g, 6 Personas
Oficinas Centrales José Abascal n 10 9Paradas,4501<g,‘5?ersonas
Oficas Centales o Abescal 10 [Eficobescal 10 [Savoescalerss. | [oparatos g tporsonss | | ] |
Oficinas Centrales José Abascal n29 Asc. Eléctrico 2velocid.
Oficinas Centrales José Abascal n2 § 10Paradas, 450 Kg, 6 Personas
€/ Bravo Murillo n2 47:49 2 Paradas, 450 Kg, 6 Personas
Pargue Santander . |Taller de comunicaciones _——--

* T =
SalaExposiciones. Plazade Castilla {Deposito Wontacargas SCHINDLER 2 Paradas, 800Kg, 10Personas  {Montacargas 1194381 20/02/2015
) SRS L B
SalaExposiciones. Plazade Castilla. . [Depésito ASCNEL SCHINDLER {2 Paradas, 1600 Kg, 20 Personas |Ascensor hidraulico 1194471 20/02/2015
gl WG e T B
15ala Exposiciones. Plazade Castilla Depdsito ASCNSZ _ |SCHINDLER |2 Paradas, 1600 Kg, 20 Personas {Ascensor hidraulico 1194460 70022055
e e
Sala Exposiciones. Plazade Castilia. {Depdsito {elevadora

Carretera de Extremaduran? 2 Conténde CasadeCompo |Unico  |omS  [2Paradas, 450Kg, 6Personas  |Ascensor hidrdulico | w1070

Majadahonda Lohoratorio AguasDepuradagAscensor 1 |ORONA _ [3Paradas, &50Kg,6Personas | | 1swen 19/o7/0u
Loboratorio AguasDepuradasAscersor?_|ORONA _ [3Parates 1600Kg. MPersores | | 15099 19/07/0nd
Edfidobspelo |Asensorl  [ORONA  [2poraes 630K SPersonss | | 1050 19/07/0
Of comerdal Mejadahonci [saescalerss | | [sdvaescaleras
EtopdeMajadshonda _ [sabvaescalerss | | lssvaescaleras
opdeMajadahonds__[Savaescalerss | | |sdvaescalers

: ﬂ icina comerdial de .
Colmenar Viejo Colmenar Vieio Salvaescaleras  |THYSSEN  {300Kg Lpersonal80 Salvaescaleras
Semcmmedlcantos w = - - -
Cantos Altos Altos Ascensorexterior |EXPRESS  |385Kg, Ipersonas Astensor Hidraulico 1645078 |- 05/06/2015
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