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EJECUCION DE OBRA DE NUEVOS CIRCUITOS HIDRAULICOS DE
CLIMATIZACION EN PABELLON DE GESTION DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

EXPTE: A/OBR-021451/2019

1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es definir la metodologia y fin de
la actuacion requerida que debera seguir el adjudicatario del contrato al que se refiere
el presente pliego técnico.

Las condiciones técnicas por las que ha de regirse el contrato se recogen en el proyecto
técnico adjunto al presente documento, con titulo Proyecto de Ejecucion de nuevos
Circuitos hidrdulicos de Climatizacion en Pabellon de Gestion del Hospital Gregorio
Marafidn redactado por la empresa de servicios de ingenieria Valnu.

Las previsiones respecto a prevencién de riesgos y accidentes profesionales durante la
ejecucion de la obra deben cumplir lo establecido en el Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud, con titulo Proyecto de Ejecucion de nuevos Circuitos hidrdulicos de Climatizacion
en Pabellon de Gestion del Hospital Greqorio Marafion. Estudio bdsico de sequridad y
salud; redactado por la empresa de servicios de ingenieria Valnu.

Los residuos generados en la obra deben ser gestionados conforme a lo establecido en
el documento Proyecto de Ejecucién de nuevos Circuitos hidrdulicos de Climatizacion en
Pabellon de Gestion del Hospital Gregorio Marafion. Estudio de gestion de residuos;
redactado por la empresa de servicios de ingenieria Valnu.

La legalizacion y la confeccidn de toda la documentacion necesaria de la instalacién estd
dentro del alcance del presente contrato.

COORDINACION EMPRESARIAL

La empresa adjudicataria tendrd a todos sus empleados, auténomos o subcontratas al
corriente en todo lo referente a coordinacién segun la normativa vigente.

Adicionalmente la empresa adjudicataria pondra a disposicién del hospital un
responsable (coordinador de seguridad y salud) del contrato quien facilitara al servicio
de prevencion de riesgos laborales y al coordinador de seguridad y salud del hospital
toda la documentacién requerida por el mismo y por la subdireccién de ingenieria del
hospital, y sin coste para el hospital. Dicha documentacién debera ser presentada antes
del inicio de los trabajos.

El horario para la realizacion de los trabajos sera aquel que no perjudique la normal
actividad del hospital, esto incluye noches y fines de semana.

Las dudas que surjan en relacién a la ejecucién del presente contrato serdn resueltas
por el ingeniero firmante del proyecto adjunto al presente pliego y que define Ias
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caracteristicas minimas y requisitos que la obra debe tener, en conjunto con la
subdireccién de ingenieria del hospital.

INCIDENCIAS DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO.

No se realizara ninguna actuacién que implique corte de cualquier suministro o que
pueda afectar al normal funcionamiento del Hospital sin que se acuerde previamente
con la Subdireccién de Ingenieria del Hospital.

Toda actuacidén que sea necesario acometer fuera de la zona afectada por los trabajos
tendrd que ser consultada previamente con la Subdireccién de Ingenieria., quién
programard los trabajos y autorizara la realizacién de los mismos tras acuerdo con los
Servicios afectados.

Cualquier desperfecto o averia que se produzca como consecuencia de los trabajos
realizados por el adjudicatario tendra que ser reparados por el mismo, para lo cual
aportard los medios humanos y materiales necesarios para la ejecucion de cualquier
trabajo en un plazo no superior a 24 horas a partir de la recepciéon del notificacién por
parte de la Subdireccion de Ingenieria .En el caso de que la Subdireccién de Ingenieria
considere la incidencia como de resolucién urgente por su gravedad a la hora de afectar
a la normal actividad del centro, el plazo de resolucién podria acortarse.

SOLVENCIA TECNICA.

Se requiere una solvencia técnica minima que garantice la correcta ejecucién de los
trabajos por parte de los licitantes. El hospital considera que dicha solvencia técnica ha
de consistir en al menos cinco obras que guarden relacién con la obra citada en el
presente pliego técnico.

Para tomar en consideracién la propuesta técnica del licitante, éste debera aportar la
documentacién necesaria que acredite dicha solvencia técnica.
El licitante debera presentar al personal necesario para ejecutar la obra en un plazo
maximo de dos meses, acreditando la competencia técnica de los ejecutores del
contrato, que sera como minimo:

e Un ingeniero industrial con experiencia acreditada y demostrable en

instalaciones de frio y calor industrial, de al menos cinco afios.

e Un maestro industrial frigorista con 3 afios de experiencia.

e Un oficial de primera frigorista con 3 afios de experiencia.
Toda esta experiencia ha de ser acreditada convenientemente: CV de los ejecutores del
contrato, asi como la relacién de obras con objeto relacionado con la que se acomete
en el presente contrato en las que han tomado parte.

La empresa adjudicataria debera estar acreditada para la instalaciéon de frio y calor
industrial.
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INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como el de Cldusulas Administrativas Particulares, serd
incorporado como estipulacion al Contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Se programarda una visita al hospital de caracter obligatorio cuyo parte de asistencia
deberd ser adjuntado a la licitacién. No podrdn presentarse a la licitacién aquellas
empresas que no hayan asistido a dicha visita.

Todos los puntos del presente pliego de condiciones técnicas es de obligado
cumplimiento. El no cumplimiento de alguna de ellas supondra la exclusién.

Madrid, a 12 de agosto de 2019

La sub;:h/rectdra de Ingenieria
/
Ana Cabrero Lépez
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