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1 OBJETO

El objeto de este pliego es definir las condiciones de ejecucion del "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EXISTENTES EN EL CENTRO DE REUNIONES DE SANTILLANA" (en adelante “los
Servicios”).

. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

Canal de lIsabel Il, (en adelante “CYIl") gestiona el mantenimiento de las instalaciones
tecnicas y elementos constructivos del Centro de Reuniones de Santillana.

El centro de reuniones estd localizado en el Término municipal de Soto del Real dentro de
las Instalaciones de CYII.

La prestacion de los Servicios se ejecutara en las instalaciones existentes en el centro de
reuniones e instalaciones asociadas, as/ como en nuevas instalaciones que pudieran surgir
durante la ejecucion del contrato.

Los Servicios deben realizarse sin causar molestias al personal del Centro de reuniones y
sin interferir en el normal funcionamiento de las dependencias.

El adjudicatario aceptara las instalaciones objeto del contrato en las condiciones de la fecha
de licitacion, independientemente del estado en el que se encuentren. Por ello, los
licitadores podran conocer el estado de las instalaciones técnicas del centro de reuniones
asi como de sus Instalaciones antes de redactar su oferta, para lo cual solicitaran del CYI1I,
si lo consideran oportuno, la autorizacion para poder acceder a las dependencias objeto del
Contrato, siempre que no interfieran en su normal funcionamiento.

El alcance de las instalaciones técnicas sera el siguiente:

- Instalacidn eléctrica de baja tension.

- Instalacion de alumbrado exterior y de viales.

- Instalaciones térmicas y agua caliente sanitaria. Tratamiento contra Legionella.
- Camaras frigorificas y maquina de hielo.

- Instalaciones de proteccion contra incendios (deteccion y extincion).
- Instalacion de telecontrol Trend v Mitsubishi Electric.

- Instalaciones de cerrajeria.

- Instalacion de fontaneria y saneamiento.

- Albafiileria.

- Instalacion de portero automatico.

- Puerta motorizada (cancela corredera).

Se considera instalacidn eléctrica de Baja Tension todo el sistema eléctrico de los edificios
de la Residencia comprendiendo desde el interruptor de baja tension de los cuadros
generales de baja tension hasta los puntos finales de consumo incluidos estos.

El cumplimiento de las tareas de mantenimiento preventivo cuya realizacion por parte de
empresas mantenedoras o mantenedores autorizados es preceptiva segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja tension, Real Decreto 842/2002 (en adelante “REBT") y el
Reglamento de Instalaciones Termicas en Edificios , Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
de 2007 (en adelante "RITE") y la necesidad de apoyo en tareas masivas de mantenimiento
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preventivo y correctivo de instalaciones que no pueden ser acometidas por su volumen por
el personal especializado del CYIl, definen los servicios objeto de contratacion que
clasificaremos, en funcién de su naturaleza, en los siguientes grupos y con el alcance
descrito, sobre los elementos relacionados en el ANEXO 1.

{

En lo relativo a la instalacion eléctrica del Centro de reuniones, el adjudicatario quedara
obligado a la emision del certificado de reconocimiento anual de la instalacion de baja
tension, asi como a la realizacion de todas las operaciones que dicte el REBT 842/2002.

Respecto de |a instalacion de proteccion existente contra el rayo y las sobretensiones, el
adjudicatario realizara un informe técnico econémico para garantizar que no se produzcan
roturas de receptores en &l centro de reuniones.

Para las instalaciones térmicas el adjudicalario debera emitir el certificado de mantenimiento
anual seglin modelo aprobado por la Comunidad de Madrid para dichas instalaciones.

Segtin la I.T.3.4 se realizara el programa de gestion energética incluyendo las evaluaciones
periddicas del rendimiento de los generadores de calor, frio, de energia solar térmica vy
labores de asesoramiento energético segln marca el RITE en funcion de la potencia térmica
de dichos generadores.

El adjudicatario elaborara segun IT 3.5, 3.6 y 3.7 los documentos de Instrucciones de
sequridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento de las instalaciones termicas en
funcion de la potencia térmica nominal de las mismas.

La empresa adjudicataria cumplira todo lo relativo a la manipulacion de gases fluorados de
efecto invernadero y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los
profesionales que los utilizan atendiendo al Real Decreto 795/2010, de 16 de junio de 2010 y
al R.D. 517/2014.

En las instalaciones del centro de reuniones el CY1l dispone de un software de control de
instalaciones marca Trend, quedando el adjudicatario obligado a realizar cuatro revisiones
anuales de duracion 16 horas cada una. En estas instalaciones, el adjudicatario verificara el
buen funcionamiento de las instalaciones de control, comprobando el funcionamiento del
software, hardware, actuadores, controladores, sondas. .., realizando informe por cada una
de las revisiones. Dichas revisiones se realizaran por integrador homologado por Trend
Controls, para proyectar, instalar y mantener sistemas de regulacion y control (963 todas las
versiones, TEM, 1Q2, 1Q3, 1Q4, TONNSs todas las versiones, IQLECOs todas las versiones).

En la cubierta del centro de reuniones se realizaran dos limpiezas anuales asi como
colocacion y reposicién de las tejas, empleando el mismo tipo de teja colocada.

El adjudicatario realizara un estudio de ahorro energético anual del centro de reuniones,
analizando aspectos como el consumo de energia eléctrica, protocolos de encendido
apagado, horarios de funcionamiento, mediciones, estudios de potencia activa y reactiva,
mejoras en sistemas de iluminacién, climatizacion, propuesta de inversiones, tiempos de
retorno ete.

El adjudicatario quedara obligado a realizar durante el primer mes de contrato el inventario
fotografico de las instalaciones a mantener con indicacion de los datos mas relevantes de
cara a mantener un historico de las actuaciones realizadas, asi como a mantener
actualizados en soporte informatico los planos de las citadas instalaciones. Dicho inventario
se entregara a CYIl en papel y soporte informatico en formato Word y CAD.
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Una vez esté confeccionado el inventario y antes de dos meses después de la firma del
contrato, el adjudicatario presentara el programa detallado de actuaciones a realizar en las
instalaciones (plan de mantenimiento preventivo) durante el tiempo que dure la contratacion
de este servicio. Dicho programa debe contener como minimo las labores especificadas en
el Anexo 2 de este Pliego de Prescripciones Técnicas y cumpliendo con la Normativa
vigente para las instalaciones especificadas en el alcance. Siempre este servicio se realizara
de tal forma que no entorpezca la actividad del personal de CYIl, asi mismo todas las
reparaciones, modificaciones que requieran paralizacién de horas o dias se realizaran en las
horas que se acuerden para no afectar al funcionamiento normal de CYII.

2.1 Mantenimiento Preventivo

Las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones de electricidad segtn
anexo 2, se realizaran como minimo una vez al ano, por las tardes y si ello no fuera posible,
en dia festivo.

Dichas revisiones quedaran reflejadas en un informe, donde se anotardn todas las
mediciones y deficiencias detectadas que hayan sido o no corregidas durante la revisién.

Los trabajos, llevados a cabo de forma periddica, consistiran en la reposicion de elementos
agotados o defectuosos, sustitucion de productos o piezas consumidos o desgastados en su
normal funcionamiento e inspeccion de las instalaciones.

Las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas v |a frecuencia
de revision, las dividiremos en dos grupos diferenciados, segun el anexo 2:

a) MANTENIMIENTO DE PLANTAS TERMICAS

Se incluyen las actuaciones preventivas periodicas a realizar sobre los siguientes sistemas vy
sus equipos compaonentes:

- Equipos de volumen de refrigerante variable.

= Plantas térmicas condensadas por aire (enfriadoras de agua o aire con o sin bomba
de calor).

- Grupos de bombas primarias y de circulacién, valvuleria, depdsitos de expansidn,
acumuladores, energia solar, intercambiadores de calor y otros elementos
componentes de los circuitos de los sistemas de climatizacion y A.C.S.

- Puntos terminales de acs. Atendiendo a medidas de ahorro en el consumo de agua el
adjudicatario vendra obligado a instalar sin coste 10 uds. de aireadores en duchas vy
grifos, presentando a su terminacion informe de donde se ha realizado este trabajo.

- Sistemas de control y sistemas auxiliares a los anteriores.

Para estos sistemas se realizaran como minimao:

2 Tareas de mantenimiento preventivo especificadas en el RITE (ITE 3.3), resumidas
en el ANEXO 2: Operaciones minimas de mantenimiento preventivo de instalaciones
termicas en edificios, que se realizaran en funcion de la potencia térmica instalada.

- Limpieza interna de condensadores de equipos frigorificos condensados por agua o
aire, cuando el personal responsable por parte de CYIl lo estime conveniente y
utilizando productos desincrustantes y procedimientos proporcionados por éste,

- Limpieza externa de balerias de equipos primarios condensados por aire y de
aerorefrigeradores de circuitos de condensacion. Para esta tarea se utilizaran
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equipos de lavado a presion y detergentes no agresivos a los equipos ni al medio
ambiente.

- Frecuencia ANUAL en equipos con funcionamiento en temporada y SEMESTRAL en
equipos con funcionamiento continuo.

- Limpieza completa de las salas de equipos, suelos, paredes, superficies de equipos y
aislamientos, etc., asi como repasos de pintura de bombas, bridas y cualquier
elemento que presente trazas de oxidacion. La frecuencia de esta operacion sera
minima anual y siempre que el estado de limpieza y conservacion lo aconseje, a
juicio del personal responsable por parte de CYIl.

b) MANTENIMIENTO DE UNIDADES TERMINALES DE TRATAMIENTO DE AIRE Y
AUXILIARES

En este apartado se incluyen las actuaciones preventivas periddicas a realizar sobre todos
los elementos que de forma directa y mediante elementos de control generalmente locales
efectiian el acondicionamiento de aire, ventilacién, extraccion o humidificacion de espacios,
mediante unidades terminales conectadas a instalaciones centralizadas o equipos
auténomos:

- Climatizadores de zona.

. Climatizadores de aire primario.

- Acondicionadores autonomos (ventana, split, multisplit) con o sin bomba de calor.
. Sistemas de extraccion.

- Sistemas de ventilacion.

E Elementos de filtracién.

- Conductos y valvuleria de distribucion.

- Elementos terminales (difusores, toberas, fancoils).

Para estos sistemas se realizardn dos revisiones por ario, si bien la programacion de los
trabajos distribuira la carga de trabajo a lo largo del afio de la forma mas homogénea posible
y coordinada con el mantenimiento de los sistemnas centralizados, incluyendo las siguientes
operaciones minimas en cada revision:

- Sustitucion de manta filtrante de fan-coils, climatizadores y acondicionadores.

- Comprobacion de correcta operacion de todos los elementos eléctricos vy
electromecanicos: ventiladores, compuertas, valvulas y solencides de actuacion.

- Comprobacion funcional de la correcta operacion de elementos de control:
termostatos, higrostatos y elementos de control en general.

- Comprobacion de tensado y ajuste o sustitucion, segun proceda, de correas de
ventiladores.

. Comprobacion y limpieza, si procede, de rejillas y difusores.

- Comprobacion de estado y limpieza, si procede, de baterias de agua caliente y fria
(fan-coils y climatizadores).

- Comprobacién de estado y limpieza de evaporadores y condensadores {equipos
auténomos). La unidad exterior se limpiara en todas las revisiones.

. Comprobacion de estado y limpieza, si procede, de bandejas y canalizaciones de
desagle

- Comprobacién de estado y operatividad de elementos estaticos y auxiliares: valvulas
de seccionamiento, latiguillos, elementos de sustentacian etc.

En las operaciones en que se ha indicado “"si procede” y en caso de discrepancia, se
aplicara el criterio indicado por el personal responsable por parte de CYII.

Gl45
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La organizacion de eslos trabajos, tanto para instalaciones térmicas como de electricidad, se
basara en una planificacion previa, aprobada por el responsable del contrato por parte de
CYII, con el objeto de distribuir la carga de trabajo de |la forma mas homogénea posible en el
tiempo y evitar la afeccion a los trabajos desempenados por el personal usuario de CYIl en
los establecimientos afectados.

Para el resto de las instalaciones técnicas incluidas en el presente Pliego en lo que se
refiere a mantenimiento preventivo, se atendera a |o especificado en el anexo 2.

2.2 Mantenimiento Correctivo,

Si bien el objeto del contrato es esencialmente la ejecucion del mantenimiento preventive,
con frecuencia puede requerirse |a atencion de incidencias de mantenimiento correctivo para
las instalaciones técnicas en tres ambitos esenciales:

« Pequenas incidencias en las instalaciones técnicas derivadas del mantenimiento
preventivo:

Se entienden como tales aquellas que se localizan durante los trabajos de mantenimiento
preventivo y cuya resolucidn no altera la programacian de éstos y que Gnicamente requieren
pequefo material de bajo coste para su resolucion. Se acometeran segln se localicen y
daran lugar a facturacion de los materiales no incluidos en el importe del mantenimiento
preventivo segun se indica en el apartado MATERIALES del anexo 4.

» (Grandes incidencias producidas en las instalaciones técnicas:

Pueden ser localizadas durante los trabajos de mantenimiento preventive o manifestarse
intempestivamente. En cualquiera de los casos, no se podra actuar sin previa autorizacion
del responsable del contrato por parte de CYIl o personal autorizado por éste.

En caso de incidencia urgente en las instalaciones técnicas, y previa comunicacion al
personal responsable por parte de CYII, éste podréd demandar el inmediato comienzo de los
trabajos de reparacion. La valoracion de estos trabajos se realizara tomando como base los
precios ofertados por la empresa adjudicataria en el ANEXO 3: Valoracion de mano de obra
y otros trabajos por administracion y ANEXO 4: Valoracion de materiales.

» Mantenimiento correctivo y averias en elementos constructivos:

Quedan incluidas dentro de este Pliego las averias o desperfectos que se produzean en los
elementos constructivos, y que estaran relacionadas con la albafileria, fontaneria,
carpinteria, saneamiento, cerrajeria, pintura..., dichos trabajos realizados en los elementos
constructivos, se facturaran de acuerdo con el ANEXO 3 para la mano de obra y los
materiales de los elementos constructivos a precio venta publico.

2.3 Atencion 24 horas

Se requiere que el adjudicatario asuma el compromiso de atencion de incidencias 24 horas
en el contrato y a solicitud del personal de CYIl. Para ello aportard un nimero de teléfono
movil donde se podra localizar a un técnico cualificado o responsable de la empresa capaz
de movilizar los medios necesarios. Este compromiso incluira un tiempo maximo de atencidn
con presencia fisica cualificada y equipada en el lugar de la incidencia de 2 horas desde el
aviso.
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La reiteracién en el incumplimiento de este compromiso derivara en extincion del contrato.

Previamente a la firma del contrato se exigira la aportacion de los n™ de contacto telefonico
que el licitador haya ofrecido en su oferta.

Este servicio, cuando se solicite, se facturard aparte de igual forma que la indicada en el
epigrafe 2.2 "Mantenimiento corrective”.

2.4  Pequenas reformas y otros trabajos

Para la ejecucion de las reformas sera oportuna la presentacion por parte del adjudicatario,
de una relacién valorada de los trabajos atendiendo a los precios que se detallan en los
anexos de mano de obra, y maleriales.

A término de la reforma ejecutada se enviaré mediante correo electronico, resumen y
reportaje fotografico del trabajo realizado.

- También se podra requerir presencia de forma urgente a los oficiales de mantenimiento de
la empresa adjudicataria para realizar el montaje y desmontaje de los equipamientos
necesarios durante la realizacion de eventos en el centro de reuniones. También se estara a

-, disposicion del Centro de reuniones durante el tiempo que dure el evento. Se facturara

segun Anexo 3.
2.5 Inspecciones periodicas en las instalaciones técnicas.

El adjudicatario realizara la inspeccion periédica de eficiencia energética y el control de la
inspeccidn en la instalacién térmica del centro de reuniones con un organismo de control
autorizado acreditado en el campo reglamentario de las instalaciones térmicas en edificios.
Una vez realizada |la inspeccion se procedera a entregar el correspondiente informe seguan el
articulo 7 denominado Procedimiento del Real decreto 10/2014 de 6 de Febrero de 2.014 del
BOCAM, procediendo a su registro en la Direccion General de Industria.

El adjudicatario asumira el coste sin cargo alguno para CYIl, las inspecciones periddicas por
OCA de todas la instalaciones técnicas del centro de reuniones (gas, electricidad en baja
tension...)

3 RECURSOS HUMANOS

31 Carga de personal estimada

El adjudicatario dedicara a la ejecucién de los trabajos incluidos en el contrato el personal
necesario en cada momento, si bien la planificacién de los trabajos se realizara procurando
que la carga de trabajo sea lo mas homogénea posible a lo largo del afio. estimandose:

Un oficial 1* electromecanico y un oficial 1* de climatizacion.

CYIl se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas en cuanto a
la prestacién del nimero de oficiales y los horarios de entrada y salida de los mismos,

teniendo en cuenta ademas el epigrafe 2.2 relativo al mantenimiento correctivo.

Todo el personal que participe en el servicio estara convenientemente uniformado, con
distintivo de la empresa a que pertenece en lugar bien visible.
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Considerando las actividades desarrolladas en las dependencias donde se encuentran los
equipos objeto de mantenimiento, el adjudicatario debera cuidar especialmente la limpieza y
decoro en aspecto y actitud de su personal.

El adjudicatario designara un Responsable del servicio de mantenimiento, como interlocutor
valido a todos los efectos de gestion del contrato (organizacion, planificacion, facturacion,
etc.) Su perfil se correspandera con el de un Ingeniero Técnico Industrial con experiencia
probada en este tipo de servicios.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el interlocutor designado por la empresa
adjudicataria sera considerado como Responsable maximo de la empresa. Dicho
Responsable ejercera todas las funciones de control, supervision y gestion técnica de los
recursos propios y los que se establezcan como apoyo a los Servicios Generales de la
Residencia objeto del Contrate (control de consumos energéticos, subcontratos de
empresas externas, etc.). La presencia de este técnico podra ser requerida en cualquier
momento, incluso fuera de su jornada laboral.

Se incluira en la oferta tecnica, relacion de personal técnico que participara en el contrato,
aportando curriculum vitae y experiencia profesional, asi como cualificacion para trabajar en
instalaciones de baja tensién y en instalaciones térmicas.

El adjudicatario designara ademas a una persona de las que participen directamente en &l
servicio como Jefe del equipo de mantenimiento, el cual velara en todo momento por la
calidad de ejecucion de los trabajos y sera la persona de contacto directo durante la
ejecucion de trabajos en instalaciones. Dispondra de teléfono movil para facilitar la
comunicacion con el personal de CYIl y organizar las autorizaciones con el personal de
seguridad para accesos al centro de reuniones.

La empresa adjudicataria suministrara, antes del acta de inicio de comienzo de servicio, la
relacién del personal a destacar en las instalaciones objeto del contrato en la que se indique:
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.|. o pasaporte, categoria profesional,
formacion y experiencia, cualificacion profesional, tareas a desarrollar, formacion e
informacion recibida en prevencion de riesgos laborales y curriculum vitae, para su
conformidad por los servicios tecnicos del CYIl. Se procedera de igual forma cuando durante
la ejecucion del contrato se produzca una alteracion del personal destacado, de manera que
la informacion anterior se mantenga permanentemente actualizada.

El adjudicatario se compromete a cumplir en la prestacion del servicio con los requerimientos y
estandares de calidad exigidos en el contrato. Canal de |sabel Il tendré la facultad de solicitar
al supervisor o interlocutor designado por el adjudicatario, la correccién de las deficiencias
detectadas en el servicio prestado. El adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias con la
mayor brevedad.

En la realizacion de los trabajos previstos dentro del mantenimiento objeto del contrato, se
contara con profesionales del sector eléctrico, que a su vez estaran apoyados técnica y
profesionalmente por la estructura de la empresa adjudicataria a la cual pertenecen. Se
exigira que la empresa disponga de al menos un carnet de instalador de electricidad (IBTE)
y de un carnet de instalador y mantenedor de instalaciones térmicas.

La empresa Adjudicataria esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. CYIl, quedara
eximido de toda relacion laboral, econdmica o juridica con el personal del Adjudicatario, asi
como con las Empresas que pudieran establecer subcontratas con aquél.
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En caso de ausencias por enfermedad, permisos o vacaciones del personal destacado, el
adjudicatario dispondra del personal suplente correspondiente, con la formacion adecuada,
de tal forma que pueda desarrollar las funciones que venia desempefando el personal
asignado.

4 MATERIALES
4.1 Materiales incluidos en el importe de mantenimiento preventivo

Quedaran incluidos en el precio de contrato para la ejecucion del mantenimiento preventivo
y correctivo, todos los materiales que puedan tener la consideracion de consumibles de
mantenimiento por su use continuado durante el desarrollo de los trabajos y su bajo coste,
entre los que podemos destacar:

- Cables de pequena seccion (1,5 mm2, 2.5 mmz).

- Productos de limpieza, siliconas.

- Correas de transmision.

- Tornilleria, arandelas, pasadores, coronas, husillos, bridas, brocas, tacos, grasas y
aceites |ubricantes.

- Productos de limpieza externa de equipos y salas.

E Pintura.

- Manta para filtros G3-G4.

- En general, materiales consumibles de bajo coste.

CYIl facilitara los suministros de agua, electricidad y combustibles necesarios para pruebas,
mantenimiento y operacion de las instalaciones.

4.2  Materiales no incluidos en el importe de mantenimiento preventivo

El resto de materiales que se empleen, siempre con la autorizacion previa de los
responsables del contrato por parte de CYII, seran facturados segun relacion valorada por
los trabajos ejecutados en el mes conforme a los precios de los anexos 3 (mano de obra)y 4
(materiales) del presente Pliego una vez aplicado el porcentaje de baja ofertado por el
adjudicatario.

Dada la imposibilidad de fijar las calidades de los elementos en las obras de conservacion,
por la ausencia de proyectos especificos y la dispersion de los mismos en el presente
Pliego, los Responsables Técnicos de CYIl seran los que recomienden en todo momento y
para cualquier tipo de Obras en las instalaciones técnicas de esle contrato, los materiales
que deben emplearse en las instalaciones y sus calidades, con preferencia las que esten
contrastadas, en durabilidad y en funcionalidad con ofras obras e instalaciones ya
realizadas.

Por tanto, el Adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningun material o elemento
que, previamente, no haya sido conformado por los Responsables Técnicos de CYIl
competente en el servicio. En cualquier caso, prevalecera el criterio del Tecnico de CYIl en
la eleccian del material, ya que es éste ultimo, el responsable de que la obra o servicio, se
ejecute en las mejores condiciones y, desde su punto de vista, con los mejores materiales.
En caso de requerirse algin material no incluido en el anexo 4 del presente Pliego se
procedera a la valoracion del mismo por los Responsables Técnicos de CYIl y a fijar su
precio contradictoriamente.

CYIl se reserva en todo momento el suministro de cualquier tipo de material.
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5 EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS

Todas las herramientas, equipos de medida y equipos de proteccion (individual o colectiva)
necesarios para la realizacion de los servicios utilizados por su personal seran por cuenta
del adjudicatario, asi como su conservacion en perfectas condiciones de operatividad y
seguridad. Se dispondra como minimo, ademas de herramientas manuales que permitan el
desmontaje y montaje de cualquier elemento, los siguientes equipos:

- Folimetro eléctrico digital.

- Pinza amperimétrica.

- Telurdmetro.

g Comprobador de baja tension que contiene (medidor de fugas, verificador de
diferenciales, verificador e continuidad, detector de tension, medidor de impedancia
de bucle).

- Luxdmetro.

Analizador de redes para verificar calidad de suministro.
Grupo electrégeno de potencia 5 KVA o superior.
Camara de termovision.

Medidor de aislamientos eléctricos en B.T.

- Equipe completo de control de humos de combustion, capaz de medir, al menos:
indice de opacidad
Contenido de CO, CO,, Os, Rendimianto
Temperatura de humos
Tiro en caja de humaos

- Juego de termdmetros con sondas de ambiente y contacto

- Termo higrometro digital para ambiente y conducto

- Anemémetro de conductos.

- Caonjunto de manémetros de alta y baja y botellas para carga de gas refrigerante R-
22, R-407-C, R-410 A

. Medidor de CO.

- Maquina de lavado con agua a presion portatil.

- Martillos (plastico, de bola, blanco de cobre).

Alicates (universal, punta redonda, punta curva).

- FPinzas pelacables.

- Busca polos.

Juego de cortafrio, granate y buril.
Juego de destornilladores.

Tijeras de electricista.

Linterna.

Voltimetro de precision,

- Cortadores de juntas.

- Juego de limas (limatones, planas, media cana).
Arcos de sierra.

- Lamparilla de soldar con boquillas.

4 Juego de llaves estrella (plana, curvada).

- Juego de llaves inglesas.

- Juego de llaves Allen.

- Llave de cadena.

- Juego de llaves fija (plana, estrella planas).

- Llaves grifas.

- Juego de llaves carraca.

- Tijeras corta chapa.
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. Mordazas de presion.

- Calibres.

- Soldadores eléctricos para circuitos impresaos.

- Lampara portatil.

. Mivel de burbuja.

- Candado.

- Cajones para tornilleria y pequefo material.

- Equipo de soldadura autégena.

- Escaleras.

- Radiotransmisores.

- Equipo de vacio y recuperacion de gas refrigerante
4 Botellas de nitrogeno seco para deteccion de fugas.
- Detector electronico de fugas de gas refrigerante R-22 y R-407-C y R410A.

- Magquina de lavado con agua a presion portatil.

El adjudicatario dotara al equipo de mantenimiento de un vehiculo ligero y los medios de
transporte necesarios para las personas y equipamiento destinados al servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo del centro de reuniones.

El Jefe del equipo de mantenimiento dispondra de teléfono mavil con conexion a internet
para envio y recepcién de archivos mediante correo electronico con el CYIl. Ademas se le
dotara de una tablet donde se incluira el programa de mantenimiento, inventarios, gestién
energética, etc.

Se aportara en la oferta técnica, relacion de materiales, maquinaria y equipos que la empresa
pone a disposicion del contrato, los cudles deben incluir los mencionados anteriormente como
minirmao.

6 DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS

Para el correcto control de los trabajos ejecutados y adecuado seguimiento del cumplimiento
de la planificacion, el adjudicatario elaborard para su entrega mensual la siguiente
documentacion:

- Partes de trabajo: Documento o albaran de trabajo que se emitira diariamente y que
incluira, al menos;

= Relacion de personal que realiza los trabajos

- Estancia del Edificic donde se realizan trabajos.

- Horario de presencia en las instalaciones de CYII.

. Materiales empleados no incluidos en el precio de contrato.

- Firma de persona autorizada por el responsable por parte de CYIl a efectos
de control de presencia.

- Actas de revision. Para cada revision se emitird un acta en la que se reflejara los
resultados operativos y metrolégicos de las revisiones y que incluira;

. Relacion de operaciones efectuadas, segin ANEXO 2: Operaciones minimas
de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas y termicas en el
centro de reuniones, numeradas correlativamente e indicando para cada
operacion C (correcto) | (incorrecto) NA (no aplica) o el resultado metrologico
(voltios, amperios, etc.) donde corresponda.

- Titular de la instalacién (Canal de Isabel Il) y ubicacion de ésta.
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- Titular del mantenimiento (el adjudicatario).

- Mumero de orden de la operacion en la instalacion.

& Fecha de ejecucion.

- Operaciones realizadas y personal que las ejecutd.

- Lista de materiales repuestos o sustituidos cuando se hayan efectuado
operaciones de este tipo.

- Las observaciones que se crean oportunas.

- En el caso de las instalaciones térmicas con potencia térmica igual o superior
a 70 KW, iran selladas con sello oficial de mantenedor autorizado del
adjudicatario y por el responsable por parte de CYII.

" En el resto de los casos, se realizara un Acta de Revision del edificio incluyendo una
relacidn simple de trabajos realizados.

La empresa adjudicataria remitira al CYIl un informe mensual completo con las actuaciones
realizadas. Constara de una copia escrita de dicho informe, y el soporte informatico
correspondiente, que sera un pendrive mensual,

Dicho informe mensual se entregara en formato acordado con CYII.

La empresa adjudicataria debera disefiar una HOJA DE CONTROL para el mantenimiento
preventivo (gama de mantenimiento preventivo), y parte de mantenimiento correctivo, que
podra convertirse en Parte de Inspeccion o Parte de Trabajo, una vez sea aprobado por
CYIl.

La Hoja de Control, tanto en su vertiente de Inspeccion como de Trabajo, debera adjuntarse
a la certificacion de Canon mensual. En ella se describiran, de manera sucinta, los trabajos
realizados. La Hoja de Control contendra, al menos, los siguientes datos:

- N° de identificacién

- Cadigo del Edificio, nombre propio o de su actividad, asi como su emplazamiento.

- Fecha de la inspeccion.

- Delalles de las deficiencias observadas por el Adjudicatario, como producto de las
verificaciones realizadas. En caso de que la inspeccion dé como resultado la
ausencia de anomalias de los elementos observados, se anotara en buen estado o
funcionamiento correcto, segun de lo que se trate.

- Identificacion y firma del responsable del edificio. En caso de no ser posible, el
Tecnico inspector lo anotara en el lugar de la firma. No obstante, un sello que recoja
el nombre del edificio perteneciente a CYIl podra ser vélido en el lugar de la firma.

= Identificacion y firma del Tecnico de la Empresa adjudicataria, siempre con
autorizacion de acceso a las instalaciones del edificio.

- Cualquier otro dato de interés se podra incluir en el apartado de observaciones.

7 FACTURACION DE LOS TRABAJOS

La facturacion de los trabajos sera mensual, remitiendo las facturas correspondientes al mes
anterior antes del dia 10 del mes en curso,

- Mantenimiento preventivo o revisiones.
Se incluye en este importe todas las revisiones y operaciones minimas de
mantenimiento preventivo solicitadas en este pliego de prescripciones técnicas. Para
su cobro de forma mensual se debe de cumplir con la periodicidad establecida para
todas las instalaciones objeto del contrata.
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Mantenimiento correctivo, pequenas reformas y otros trabajos.
Se facturara por este concepto segun el anexo 3.
Se facturaran los materiales segun anexo 4 del PPT de materiales.

Dichos importes serdn justificados teniendo en cuenta los precios por administracion y la
relacion de materiales valorada gue se adjunta en los anexos 3 y 4 del presente Pliego.

De igual forma cuando se realicen trabajos de mantenimiento correctivo en elementos
constructivos, se facturaran segun el anexo 5 del presente Pliego.

Cualquier otra actividad no incluida en los puntos anteriores requerira oferta aprobada previa
y su facturacion sera independiente.

8 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de activar y programar adecuadamente los frabajos de mantenimiento
preventivo, se mantendran reuniones con frecuencia trimestral a las que acudiran como
minimo el Responsable del servicio por parte del adjudicatario y el Responsable del contrato
por parte de CYIl. En estas reuniones se abordaran las siguientes cuestiones:

- Trabajos realizados. Cumplimiento en calidad y volumen de las tareas objetivo
planteadas en la reunion anterior para el periodo concluido. Entrega de Partes e
trabajo y comentario de incidencias acaecidas.

- Planificacion de trabajos para el siguiente periodo. Calendario. Indicaciones y
coordinacion a efectos de acceso a las instalaciones a mantener. Coordinacion con
otros trabajos a efectuar en parada de instalaciones.

- La empresa adjudicataria introducird los datos del inventario, gamas de
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, partes de trabajo y mantendra
actualizado al dia todos los datos que se generen de la ejecucion del servicio.

2 El CYIl podré realizar una auditoria del servicio con empresa externa (OCA o similar)
para verificar la calidad del mismo. El importe de esta auditoria sera a cargo del
adjudicatario y su coste sera como maximo el 2% del importe de adjudicacion del
contrato.

9 SEGURIDAD Y SALUD

El personal del ADJUDICATARIO estard debidamente asegurado contra accidentes, de
acuerdo con las leyes vigentes y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
CYIl podra exigir al ADJUDICATARIO la presentacion de los documentos que acrediten el
cumplimiento de estas condiciones.

Por otro lado el ADJUDICATARIO acompaia copia de la poliza de Responsabilidad Civil y
Seguro Colectivo de Accidentes, que cubre a todo el personal que vaya a realizar
intervenciones para CYIL.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En cumplimiento de la legislacion vigente, el ADJUDICATARIO se compromete a cooperar
con CYIl en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal fin,
estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccian y
prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus trabajadores.
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CYIl adoptara las medidas necesarias para que el ADJUDICATARIO reciba la informacion y
las instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en el Centro y con las
medidas de proteccion y prevencion correspondientes, asi como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, obligandose el ADJUDICATARIO a dar traslado de las mismas a sus
propios empleados.

El ADJUDICATARIO se compromete a que todo equipo de trabajo o maquinaria que
introduzca en los centros de trabajo de CYIl, se adaptan a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Al efecto de realizar la Evaluacion de Riesgos de los puestos de trabajo desempenados por
el personal del ADJUDICATARIO, en centros de trabajo pertenecientes a CYIl, el
ADJUDICATARIO podra solicitar la informacion adicional que resulte adecuada para ello,
Asimismo, el ADJUDICATARIO habra de poner en conocimiento de CYIl, dentro de la
colaboracion que se establece, cualquier incidencia, informacién, observacion o propuesta
para la optimizacion de la seguridad de instalaciones y equipos, que se ponga de manifiesto
en su evaluacion o en la actividad desarrollada por su personal.

Madrid, 24 de octubre de 2016
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Jesis Albendea del Busto
DIRECTOR GERENTE
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ANEXO 1: INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

EQUIPOS E INSTALACIONES

En el caso de la adscripcién de nuevos equipos, su mantenimiento se incorporara al objeto
de contrato.

CENTRO DE REUNIONES DE SANTILLANA
El adjudicatario realizara el inventario atendiendo a las siguientes instalaciones

- Instalacion eléctrica de baja tension.

- Instalacién de alumbrado exterior y de viales.

- Instalaciones térmicas y agua caliente sanitaria.

- Camaras frigorificas y maquina de hielo.

- Instalaciones de proteccion contra incendios (deteccion y extincion).
- Instalacién de telecontrol Trend y Mitsubishi Electric.
- Instalaciones de cerrajeria.

- Instalacion de fontaneria y saneamiento.

- Albanileria.

- Instalacion de portero automatico.

- Puerta motorizada (cancela corredera).

1645

SSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES TECNICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVGS
CORRESPOMNDIENTES AL CENTRO DE REUMIONES DE SANTILLAMA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NO
ARMOMIZADDCON ADJUDICACION AL PRECIO MAS BAJDY



-

B
2l

CONTRATO N Z2016/18

, ANEXO 2:
OPERACIONES MiNIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
INSTALACIONES TECNICAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE REUNIONES
DE SANTILLANA
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ANEXO 2:
OPERACIONES MINIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
TECNICAS EN EL CENTRO DE REUNIONES DE SANTILLANA

El mantenimiento preventivo se realizara con los recursos humanos especificados en el
punto 3 del presente pliego, incluyendo la totalidad de los requisitos del mismo, a excepcion
del mantenimiento correctivo que se facturard cuando proceda, segun los anexos 3 y 4 del
presente Pliego. Tanto al importe de mantenimiento preventivo como al importe de
mantenimiento correctivo se aplicara la baja ofertada por el licitador, siendo el importe de
preventivo el siguiente:

Mantenimiento preventivo Centro de Reuniones Santillana: 29.450 euros/ario.
2.1 Electricidad Baja tension.

Se basard en la comprobacion de las disposiciones establecidas en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones complementarias, especialmente la
instruccion ITC-BT 028 sobre prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas en
locales de publica concurrencia.

2.1.1 Cuadros Eléctricos

- Comprobacion de los mecanismos de disparo de disyuntores, interruptores.

- Comprabacién de fusibles, lamparas y equipos de medida (analizadores, voltimetros
y amperimetros) de cada cuadro.

- Verificacion anual y mantenimiento de la toma de tierra (medicion y aislamientos
entre conductores).

- Revision visual de los interruptores automaticos magnetotérmicos, interruptores
diferenciales y comprobacion de sus accionamientos. Comprobacion de selectividad
de protecciones.

- Revisar funcionamiento y maniobra correcta de los pulsadores revisando contactos y
procediendo a su sustitucion si fuera necesario.

- Comprabacion del buen funcionamiento de los contactos manuales.

- Reapriete de bornas, terminales de lineas y regletas.

- Limpieza general de todos los elementos del cuadro.

- Revision de tensiones en bobinas.

- Revisidon de contactos.

- Engrase de accionamientos mecanicos y comprobar ajustes.

- Revisar efectividad de los enclavamientos.

- Limpieza de salas técnicas donde esten ubicados los cuadros electricos.

- Informe de termografias anuales de todos los cuadros electricos.

- Tarado de protecciones magnetotérmicas y diferenciales

2.1.2 Telerruptores, contactores, relés y fusibles.

- Comprobar su correcto funcionamiento.

- Revisar el estado de aislamientos.

- Revisar los accionamientos mecanicos y comprobar las escalas de tiempo, etc.
- Compraobar el apriete de las conexiones y bormes.

- Observar vibraciones y zumbidos.

- Comprobar que existe chispa excesiva en los contactos.

- Comprobacion y limpieza de las bobinas,
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- Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven libremente,
- Comprobar tensiones de desconexion o caida.

- Revision y sustitucion de contactos si fuera necesario,

- Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los fusibles.

2.1.3 Motores Eléctricos.

- Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira suavemente.

- Revisar el estado de apriete de los pernos de conexion eléctrica y la puesta a tierra.
- Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal.

- Comprobar el estado del ventilador.

- Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje.

- Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste.

- Comprobacion de holguras anormales.

- Comprobacion del aislamiento eléctrico.

- Revision del estado de pintura.

2.1.4 Alumbrado normal ¥ de emergencia

- Inspeccion ocular comprobando si hay algun punto de luz fundido o en mal estado.

- Revision y comprobacion de los mecanismos de encendido.

- Revision de cebadores, portacebadores y reactancias,

- Revision de rejillas antideslumbrantes y difusores.

- Medicion semestral de niveles de iluminacion en despachos y dependencias.

- Comprobacion de funcionamiento minimo de una hora de los aparatos autdnomos de
emergencia.

- Maedicion de intensidades por circuito.

- Ajustes de consumos equilibrando fases.

Segun necesidades:

- Sustitucion de mecanismos, cebadores y reactancias,
- Reposicion de lamparas y tubos fluorescentes.

2.1.5 Grupo electrégeno de emergencia

Se realizaran con el servicio técnico del fabricante del grupo electrogeno dos revisiones
anuales del equipo v sus baterias verificando:

- Caontrol de |a fuente de alimentacidn.

- Comprobacion cada tres meses del buen funcionamiento de la conmutacion con
carga en horario festivo,

- Arrangue mensual sin carga del grupo electrégeno.

- Controlar calentamientos anormales.

- Comprobar frecuencia, intensidades, tensiones, alarmas del grupo.

- Comprobar estado de conexiones y tensiones de bateria

- Reapriete general de linea de salida y otras conexiones.

- Verificar niveles de liquido anticongelante, gasdleo. ..

2.1.6 Alumbrado exterior.

- Se realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de dicha instalacion segun
indica el REBT vigente, comprobando trimestralmente el encendido de las lamparas
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y anualmente las tomas de tierra. Los centros de mando se revisaran con la misma
frecuencia que los cuadros eléctricos antes mencionados.

- Asi mismo sera de aplicacion todo lo relativo al Real Decreto de eficiencia energélica
respecto de instalaciones de alumbrado exterior.

2.1.7 Baterias de condensadores

- Limpieza del equipo.

- Consumo por fases.

- Revisién de botes fijos y botes de bateria automatica.
- Reapriete de conexiones.

- Comprobar protecciones.

- Comprobar ausencia de calentamientos.

2.1.8 Pararrayos

- Limpieza del equipo.

- Inspeccion de la conexion a tierra.

- Verificar estado del aislamiento.

- \erificar anclaje y soporte.

- Reapriete de conexiones.

- Medicion de puesta a tierra. Mantenimiento.

2.1.9 Mediciones generales

- Resistencia de aislamiento entre conductores y tierra.

- Resistencia de aislamiento entre conductores (cuando sea posible).

- Comprobacion de interruptores diferenciales segun norme UNE — 20-383-75,

- Resistencia de bucle neutro-conductor de proteccion y maxima tension de contacto
en diferenciales.

- Comprobacion del poder de corte de los magnetotérmicos midiendo resistencias de
bucle fase-neutro y maxima intensidad de cortocircuito.

- Tensién de contacto y comprobacion de la continuidad del conductor de proteccion
en las tomas de corriente.

- Tensién de contacto de masas accesibles.

- Comprobacitn de los alumbrados de sefalizacion y emergencia midiendo tension de
desactivacion, autonomia y luminosidad en las distintas zonas.

- Factor de potencia de la instalacion (global o por secciones) durante una periodo
minimo de 24 horas.

2.1.10 Identificaciones de lineas y cuadros eléctricos.

Se localizaran los cuadros eléctricos que por cualquier motivo carezcan de identificacion y
se marcaran con etiquetas que indiquen la linea distribuidora a la que pertenecen. De igual
manera se marcaran otros elementos tales como mangueras, bornas, cajas distribuidoras,
etc.... en la medida que sea posible y se considere conveniente.

2.1.11 Sistemas eléctrico del cable pastor.

Se realizaran dos revisiones anuales del equipo y el cableado.

2.2 Camaras frigorificas, fabricador de hielo y neveras.
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Se realizaran dos revisiones anuales de cada una de |las camaras frigorificas del centro de
reuniones de Santilana atendiendo a las operaciones periddicas del Reglamento de
seguridad de instalaciones frigorificas:

2.3 Puertas automaticas y motorizadas

Se realizaran cuatro revisiones anuales de la puerta automatica y motorizada del centro de
reuniones de Santillana atendiendo a las operaciones periddicas siguientes:

Comprobaciones v ajustes puertas cancelas en exterior de edificios-
Trabajos exteriores mecanismo puertas correderas

Elementos mecanicos: Tanto en roldanas, anillas, rodamientos, coronas para cadenas,
cadenas, coronas para calves de acero de cualquier diametro antigiro, con alma de cuerda
de acero, poleas de doble rodamiento blindado, pernios necesarios de pala triple y nudo
sencillo, rodamientos de todo tipo, bulones, tensores fijos con absorcidn de vibraciones,
casquillos, correas de cualquier paso, guias y contrapesos, muelles de torsién segin
necesidades de uso, cremalleras, cerraduras y cerrojos, reductoras de cualguier tipo,
pifiones, topes para puertas de apertura y cierre en cualquier variante.

Elementos eléctricos: Fotocélulas, finales de carrera, cuadros de maniobra necesarios,
receptores, motores de todo tipo, baterias necesarias, tarjetas accesorias necesarias,
radares y cualquier elemento necesario.

Trabajos varios:

s Chequear visualmente el estado de la perfileria, cierres, topes, castilletes, guias,
roldanas, gomas y cualquier elemento de seguridad instalado en puertas.

= Observar el funcionamiento de la puerta verificando velocidad, aceleracitn, fuerza.

« Comprobar el estado del selector variando las diferentes posiciones. Comprobacion
del cerrojo.

= Actlivacion, comprobacion de los radares, (ajustar si procede). Otras posibles
unidades de activacion, (tarjeteros, pulsadores, mandos a distancia).

» Seguridades, verificar que actian las fotocélulas, que estan bien, fijadas y limpias de
palvo. Elementos de proteccion de dichas fotocélulas.

*» En el caso de ser perfilerias antipanico comprobar su correcto funcionamiento.

+ Si tiene cerrojo comprobar que actla sin esfuerzos y que bloquea y libera las dos
haojas con facilidad.

e Limpiar el carril con benzol y mover la puerta manualmente para comprobar que esta
va suave y no se produce ningun roce,
Verificar aplomado de las hojas para que realice un buen cierre.
Comprobar bornes de conexion y cableado en general, amarrando los cables con
correlllas, revision de sellados,

* Reapriete de tornillos en general.

2.4 Instalaciones térmicas
Periodicidad:

m = una vez al mes para potencia térmica entre 70 y 1.000 Kw.
una vez cada 15 dias para potencia térmica mayor que 1.000 Kw.
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= |
T= trimestral.
M= unavezal mes.
2A = dos veces por temporada (afio), una al inicio de la misma.
A= unavez al afo.

OPERACIONES EN SALA DE CALDERAS

1 Consumo de combustible | M

2 Consumo de energia eléctrica ) M

3 | Consumo de agua M

4 Temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida m

5 Temperatura ambiente de sala de maguinas m

B Temperatura de los gases de combustion i m B

7 Caontenido de CO m

8 indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de
L contenido de particulas sdlidas en combustibles sdlidos i i

9 Tiro en caja de humos de calderas m

10 Limpieza de gquemador de la caldera m
| 11 Limpieza de conductos de humos y chimenea 2A

12 Comprobacion de material refractario 28

13 Comprobacion estanqueidad de cierre entre quemador y caldera M -
| 14 Deteccion de fugas en red de combustible M

15 Comprobacion niveles de agua en circuitos M

16 Comprobacion estanqueidad de circuitos de distribucian A ]
| 47 Comprobacion estanqueidad de valvulas de interceptacion 2A

18 Comprobacian tarado de elementos de seguridad M .

19 Revision y limpieza de filtros de agua 24

20 Revisién y limpieza de aparatos de recuperacion de calor 27,

21 Revision bombas y ventiladores, con medida de potencia absorbida M ]
| 22 Revision sistema de preparacion ACS M

23 Revision del estado del aislamiento termico A

24 Revision del sistema de contral automatico 2A
| 25 Revision de baterias de intercambio térmico A
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OPERACIONES EN SALAS DE GRUPOS FRIGORIFICOS,
BOMBAS DE CALOR.

1 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador im
2 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador m
3 Perdida de presion en el evaporador m
4 Pérdida de presion en el condensador m B
5 Temperatura y presion de Evapt:rra_cin;'rn | m
G Temperatura y presion de condensacion m
| 7 Potencia absorbida m
8 Limpieza de los evaporadores K ]
9 Limpieza de los condensadores s
10 Comprobacion de los niveles de refrigerante vy aceile en equipos
! frigorificos M
11 | Comprobacion niveles de agua en circuitos ™
12 Comprobacién estanqueidad de circuitos de distribucion A i
13 Comprobacién estanqueidad de valvulas de interceptacian 24
14 | Comprobacién tarado de elementos de seguridad M
15 | Revisién y limpieza de filtros de agua | 2A,
16 Revision de baterias de intercambio térmico A ]
17 Revision v limpieza de aparatos de récuperar.:mn de calor 2A
18 Revisidn de bombas y ventiladores, con medida de |a potencia absorbida M
19 Revision del estado del aislamiento térmico A
20 Revision del sisterna de control automatico 2A |
OPERACIONES EN RESTO DE INSTALACION
1 ' Drenaje y limpieza de circuito de torres de refrigeracion (*) T
2 | Comprobacion estanqueidad de circuitos de distribucion A |
3 Comprobacion estanqueidad de valvulas de interceptacion A
4 Revision y limpieza de filtros de agua ' A
5 Revision y limpieza o sustitucion de filtros de aire M
B Revision de baterias de intercambio termlcu A
7 | Revision de aparatos de humectacion y enfrlamlento evaporativo M
g Revision y limpieza de aparatos de recuperacion de calor 2A
9 Revision de unidades terminales agua-aire [2A |
10 Revision de unidades terminales de distribucion de aire 24
11 Revision y limpieza de unidades de impulsidn y retorno de aire A
12 Revisién bombas y ventiladores, con medida de potencia absorbida M
13 Revision sistema de preparacion ACS M
14 | Revision del estado del aislamiento térmico | A
15 Revision del sistema de control automatico 24 =il

(") Operacian no incluida en el contrato. Se sustituye, alli donde existan
torres  de refrigeracién, por la comprobacion y  mantenimiento
electromecanico de éstas (ventiladores, valvuleria, et}

2.4 Instalaciones de proteccion contra incendios.
Se realizara una revision anual de las instalaciones en:

Centralita de deteccion de Incendios.
Detectores.

o
o
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Pulsadores.

Campanas/ sirenas.

Extintores Portatiles.

Sisterna de abastecimiento de agua. (Grupo de Presion Contra Incendios)
o BIES.

[ T 6 o R

4

2.5 Instalaciones de riego.,
Se atenderan las incidencias cuando surjan.
2.6 Instalaciones con riesgo de legionelosis.

Con frecuencia semestral y anual se cumplira el R.D. 865/2003 atendiendo a las
instalaciones de agua fria, agua caliente e instalacion contraincendios.
Frecuencia del servicio y trabajos a realizar.

Independientemente de los servicios que se detallan a conlinuacion, que son minimos y
obligatorios, las empresas licitadoras, podran incluir en sus proposiciones aquellas otras que
supongan prestaciones adicionales sobre tales minimos y que estén dispuestos a llevar a
cabo, sin que ello suponga incremento del presupuesto maximo de licitacion.

Plan de Control analitico.

Los trabajos a realizar en las dependencias, parten de un plan de control minimo, que
corresponderd a los controles analiticos fisico-quimicos y microbiologicos, segun se
especifica en el RD 865/2003 y RD 238/2013, en orden de llegar a conocer perfectamente la
eficacia del programa de mantenimiento y desinfeccion, en los puntos de muesireo
seleccionados.

La frecuencia minima sera la siguiente:
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TIPO DE
INSTALACION

PERIODICIDAD

TERMICA

SISTEMAS ACS

ANUAL

CONTRATO N" 201618

CONTROLES

SEMESTRAL

SISTEMAS ACS

SEMESTRAL

SISTEMA CONTRA
INCENDIOS (RED Y
ALJIBES)

ANUAL

Inspeccion de
calidad ambiental
segun criterios de la
norma UNE 171330.

Temperatura del
acumuladaor,

aerobios totales,
legionella

Grado implantacian
del sistema,
cumplimiento  libros
de registro,
condiciones higienico
sanitarias de los
sistemas de riesgo y
certificado de
programa de control
de legionella

Aearobios totales,
legionella

SISTEMA CONTRA
INCENDIOS

SEMESTRAL

Grado implantacion
del sistema,
cumplimiento  libros
de registro,
condiciones higiénico
sanitarias de los
sistemas de riesgo vy
certificado de
programa de control
de legionella

'ALJIBES GRUPOS
DE PRESION AGUA
FRIA

SEMESTRAL

ALJIBES GRUPOS
DE PRESION AGUA
FRIA

SEMESTRAL

+ El Canal de Isabel |l se reserva el derecho de realizar analisis de contraste, cuando
estime oportuno, a la vista de los resultados de los realizados por el adjudicatario del
presente contrato.
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Aerohios totales,
legicnella

| Grado implantacidn

del sistema,
cumplimiento  libros
de registro,

condiciones higiénico
sanitarias de los
sistemas de riesgo vy

certificado de
programa de control
de legionella
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Plan de control de limpieza y desinfeccion de instalaciones con riesgo de legionelosis.

La frecuencia minima sera la siguiente:

| TIPO DE FPERIODICIDAD TRABAJOS A
INSTALACION ] REALIZAR
SISTEMAS ACS CON SEMESTRAL Limpieza y
DEPOSITO desinfeccion  segun
ACUMULADOR- ANEXO 3. B del RD
INTERACUMULADOR 865/2003
SISTEMAS ACS CON SEMESTRAL Chogue térmica.
TERMO ELECTRICO
DEPOSITOS DE SEMESTRAL Limpieza y
GRUPOS DE desinfeccion  segun
PRESION DE AGUA ANEXO 3. B del RD
FRIA DE CONSUMO 865/2003

| HUMANO _ ]

FUENTES DE AMNUAL Hipercloracion y
CONSUMO HUMANO limpieza de
elementos.

Materiales a Emplear: Especificaciones Tecnicas.

El adjudicatario retirara todos los envases vacios de los productos empleados en las
instalaciones objeto del contrato, certificando su destruccién o reciclado en su caso, sin
coste para el Canal de Isabel |1,

Asimismo, se asegurara especialmente de cumplir toda la reglamentacion vigente en
materia de Vertidos a Saneamiento Municipal, presentando un certificado de dicha
actuacién, en el cual figure el proceso de actuacion seguido hasta la total neutralizacion de
los productos, responsabilizandose de dicho vertido.

Los productos a suministrar, deberdn ser de primera calidad y de resultados y marcas
reconocidas, que no dafen los elementos sobre los gue se apliquen, valorandose el que
dispongan de la Etiqueta Ecologica Europea.

Los productos a utilizar estaran permanentemente supervisados por los Servicios Técnicos
de Canal de Isabel I, debiendo presentar la empresa adjudicataria la documentacion
adecuada y necesaria que certifique que todos los productos utilizados en nuestras
instalaciones, estan registrados de forma legal y cumplen los requisitos y normativa aplicable
en materia medioambiental. Canal de Isabel Il, en cumplimiento de su Politica de Gestion
Medioambiental, podra requerir al adjudicatario los cambios de productos que considere
necesarios.

Canal de Isabel |I, se reserva el derecho de poder exigir al adjudicatario de este contrato, el
cambio de cualquiera de los productos utilizados en las limpiezas, desinfecciones y
tratamientos en continuo. Es decir, que si por razones objetivas dichos productos no
cumplen con su cometido de forma efectiva, y en especial los biocidas, estando los
resultados de los andlisis por encima de los valores de referencia permitidos.
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Caracteristicas de los materiales.

Todos los productos utilizados en las instalaciones objeto del contrato iran acompanados de
la ficha de datos de seguridad, que sera entregada a la persona responsable designada por
el Canal de Isabel |I.

Todos los productos utilizados en las instalaciones objeto del contrato, estaran etiquetados
de acuerdo a la normativa especifica que les sea aplicable.

Los Biocidas aplicados en las instalaciones objeto del contrato estaran inscritos en el
Registro de Biocidas del Ministerio de Sanidad y Politica Social.

27145
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ANEXO 1.3. MODELO EXIGIBLE DE INFORMES.
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ANEXO 1.3. MODELO EXIGIBLE DE INFORMES
AGUA CALIENTE SANITARIA
HOJA DE RESULTADOS SEMESTRAL/MES:

AGUA CALIENTE SANITARIA

EDIFICIO:
FECHA DE TOMA:

ANALISIS REFERENCIA:

IDENTIFICACI !
ON DEL Legionel Aerobi
MUESTREO la 0s To Conductiv
N7 y pneumo Totales oC | ﬂ idad
Descripcion phila {ufciml b ' {uSfcm)
del punto de (ufcil) ) '
toma
=50
. NO grifo
Nivel de =60
i St DETECT <100 s - =1.500
ADO ;
depos
ito

Metodo de ensayo acreditado por ENAC procedimiento

ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LEGIONELLA EN
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

FECHA: |
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
b=
RECOMENDACIONES
L]
, CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA
REALIZADO: FIRMA Y FECHA REAPONSABLE
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AGUA FRIiA

HOJA DE RESULTADOS SEMESTRAL/MES:

AGUA FRIA
[ EDIFICIO: )

ANALISIS REFERENCIA: | | FECHA DE TOMA:

|

IDENTIFICACI

ON DEL Legionell Anrot

MUESTREO a o8 T2 Conductivid
N° Totale 5 4] . d

y pneumop " { H a
Descripcion hilla (ufcim C) (nSfcm)
del Fll..lﬂtﬂl de I:I..IfC."” |}
+ tnma ..... —
; NO <2
”';"'“' de. DETECTA <100 o° . 1,500
rererancia 0o C
= | |

*Método de ensayo acreditado por ENAC procedimiento.

ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LEGIONELLA EN
SISTEMA DE AGUA FRIA

FECHA:

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

RECOMENDACIONES

REALIZADO: FIRMA ¥ FECHA

CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA
RESPONSABLE

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

HOJA DE RESULTADOS SEMESTRAL/MES:

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

#SERVICIO DE MANTEMNIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIOMES TECNICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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EDIFICIO;
) FECHA DE TOMA:
ANALISIS REFERENCIA:
IDENTIFICACIO . Aerobi
N DEL LB.iIIGI'I'E os &
a i onducti

ﬂ:‘j f STREO pneum Tm:“e {;rc} IF-}I vidad

N ophila (uSicm)
Descripcion del (ufch) {ufc/m
punto de toma | D
Nivel de NO <100.0 < 20 -
referencia DEA-:;}EC?T 00(*) op - <1.500

(*)Nivel o valor de referencia establecido.
Método de ensayo acreditado por ENAC

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LEGIONELLA EN

FECHA:

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

RECOMENDACIONES

REALIZADO: FIRMA Y FECHA

CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA
RESPONSABLE
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FUENTE ORNAMENTAL

HOJA DE RESULTADOS SEMESTRAL/MES:

FUENTE ORNAMENTAL
EDIFICIO:
(ANALISIS REFERENCIA: FRGIUYDE TOMA:
IDENTIFICACI .
| ON DEL Legionell hsron|
MUESTREO a i T Conductivid
N¢ y pneumop P (@ IE'I ad
Descripcion hilla (ufc/m C) (uSlcm)
del punto de (ufcl) 1)
toma ]
: NO _ <2
':2;"9' ' DETECTA - 0o : 1.500
erancia 0o - C

ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LEGIONELLA
EN FUENTE ORNAMENTAL

- FECHA:
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
RECOMENDACIONES
[ ]
REALIZADO: FIRMA Y FECHA CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA

RESPONSABLE

32045
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ANEXO 3:
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA Y OTROS TRABAJOS
POR ADMINISTRACION PARA ATENCION DE AVERIAS EN INSTALACIONES
TECNICAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. (IVA EXCLUIDO)
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ANEXO 3:

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA Y OTROS TRABAJOS POR
ADMINISTRACION PARA ATENCION DE AVERIAS EN INSTALACIONES TECNICAS Y
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. (IVA EXCLUIDO).

El mantenimiento correctivo se facturara cuando proceda, segln los anexos 3 y 4 del
presente Pliego.

Tanto al importe de mantenimiento preventivo como al importe de mantenimiento correctivo
se aplicara la baja ofertada por el licitador, siendo el importe maximo del correctivo el
siguiente;

Mantenimiento correctivo Centro de Reuniones Santillana: maximo de 35.000
euros/ano.

uD DESCRIPCION €lud

TRABAJOS POR ADMINISTRACION _
h Oficial de electricidad/climatizacion/oficios varios en trabajo 26,00
programado o urgente solicitado en horario diurno (de 08:00 a
17:00) laborable.

h Oficial de electricidad/climatizacion/oficios varios en intervencion 30,00
urgente por averia en horario laborable nocturno (de 08:00 a
17.:00), laborable.

h Oficial de electricidadiclimatizacion en intervencidn urgente por 35.00
i averia en horario festivo, sabado y domingo.
h Encargado de electricidad/climatizacion en intervencion urgente por 35,00
| averia en cualquier horario. ]
h Ingeniero SAT fabricante en intervencion urgente por averia en 85,00
- horario laborable diurno (de 08:00 a 17:00), laborable.
ud Desplazamiento de oficial de electricidad/climatizacion (total ida y 30,00
vuelta) para intervenciones programadas o urgentes en cualguier
horario de dia laborable o festivo.

NOTA: Las horas por administracién se entienden de presencia fisica en instalaciones y
deberan ser reflejadas con claridad en albaranes de trabajo firmados y/o sellados por
personal autorizado por CYII

Dentro de los oficios varios quedan incluidos los ftrabajos de albafileria, fantaneria,
carpinteria, cerrajeria etc.
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ANEXO 4:

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL INSTALACIONES TECNICAS Y
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS IVA EXCLUIDO:

El mantenimiento correctivo se facturara cuando proceda, segun los anexos 3 y 4 del
presente Pliego. Tanto al importe de mantenimiento preventivo como al importe de
mantenimiento correctivo se aplicara la baja ofertada por el licitador,

TARIFAS DE MATERIALES MAS FRECUENTES PARA EL EJERCICIO DE 2017-18.

LISTA DE PRECIOS MATERIALES MAS FRECUENTES
{por unidades, litros, m.l., o m2).

CONCEPTO PRECIO
LUMINARIAS Y PROYECTORES

Luminaria circular buho 4 W 60 Im 1 hora Zemper 52,0
Luminaria Garmalux Ipft 414 con tubos y conectores, difusor mate satinado 4x14 w 169,2
Luminaria Philips Fugato Compact 2xPL 26 w 840 176,0
Pantalla estanca Roda FL 2x36 W CEL HF 25,8

Pantalla estanca superficie IP 65 2x28 W con reactancia electrénica y tubos T5 55,60

Proyector Cl 500 con sensor 43,8 I

LAMPARAS ¥ ACCESORIOS =
| Arrancador Philips sn 58 3 27.6

Balasto electronico Tridonic PCA 4/18 eco 187.0
 Balasto Philips bsn 150 w 1427 its 28,8

Balasto Wosslo ref. 188,700 39.6

Baliza Cross-2 60 cm E-27 Faro | 342 ]
Cebador 5-2 4-22 W10 W 0.7

Cebador s-25-65 W/10 V 07

Lampara 250 W HQITS WDL 50,00
lampara 26 W/830 2P philips plc 43

lampara 26 W/840 2P philips ple . 43

[dmpara 840 E27 8 W 56 |

Lampara espiral 4100 °K 26 W E27 13,1

Lampara fluorescente emergencia 1 W 50

Lampara fluorescente Philips tI5 he 14 w 840 5.6

Lampara fluorescente redondo gx13 tI5-¢ 22 w 830 232

Lampara fluorescente redondo gx13 t5-c 40 w 830 232 |

Lampara fluorescente TL5 14 W 840 ) 5,6
Lampara fluorescente TLD 18 W 840 31
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ANEXO 4:
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL INSTALACIONES TECNICAS Y
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. (IVA EXCLUIDO)
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lampara flucrescente TLE circular 22 W 54

7.3

lampara General Electric biax 18 W 4 pin
lampara halagena doble envolvente Vela 230 v 60 w e14

T2

2,7

lampara halogena plus line 230 v 120 w Ir7s

59

lampara haldgena plus line 230 v 150 w ir7s

5,3

| lampara halogena plus line 230 v 50 w Ir7s

lAmpara linestra B62 s145 012742

lampara megaman compacta 11 w gu 10 brO7011i
Lampara megaman par 30 H 25 W E27

Lampara megaman R50 9 W e-14

5,3

6,0

4.8

10,0

25,0

lampara osram 48870 wil

14.8

lampara osram dulux 11 W 840

lampara osram linestra 120 W

5,3

3.3

23,4

lampara phi fluor trifosforo TLS he 14 W/840

3.8

lampara phi fluor trifosforo TLD 18 W/840
lampara phi fluor trifosforo TLD 36 W/830

5.8

3.8

ldrmpara phi fluor trifosforo TLD 58 W/B40

3.6

lampara phi halégeno lineal plusline 150 w corta

3,0

lampara philinea 2 casquillos 120 W 230 V 5145

lampara philips compact 200 w rs7

27,3

79

lampara philips hf p 414 115 220 v

lampara philips master plc 26 w

45,6

2,8

lampara philips mastercolor cdm-t 70 w/830 g12

37,0

lampara philips mastercolor cdo-t 150 w/828 g12

37,0

lampara philips plusline pro small
lampara philips softone 40 w d5wh
lampara philips son pro 70 W
lampara philux 60 W 230V 80 mm

92

27

16,2

1.8

3.8

lampara reflectora compacta 11 w gu 10 bro 7011, 27000 k

10,8

lampara reflectora compacta 11 w gu 10 bro 7011, 4000 k

Lampara sefalizacién emergencia 12 V

10,8

1.8

lampara sodio 400 W ovoide
lampara softone mini 230 v 40 w e14

30,6

1.8

1.8

lampara son pro 50 w e27

| lampara son-t pia plus 100 w e-40

18,4

21,6

| ldAmpara standard clara 150 W E 27
lampara standard clara 60 W

1.8

1.7

lampara sylvania 15 w 230 v

lampara sylvania hi spot 75 w 230 v

18,8

14,6

lampara vela lisa mate 230 V 40 W E14
Portalamparas GU 10

3.6

Tt

 Reactancia Philips 85 W

14.0

Reactancia Philips hfr 258 tld

824

INTERRUPTORES, PULSADORES, TOMAS DE CORRIENTE

“SERVICIO DE MANTEMIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES TECNICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE REUNIOMES DE SANTILLANA POR PROCEDIMIENTD ABIERTD NO

ARMONIZADOCON ADJUDICACION AL PRECID MAS BAJD"

37145



@y | . .
cyil CONTRATON® 2016118
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Base 2P +TT Legrand Galea 16 A 5.4
Base 4 tomas 10404-31 e 7.6
Base 5 t.t. con cable 1,5 m.|. simon 10425-31 19,8
Base Cetac 3p+N 16 A 9,1
Base Cima Schuko K01 rojo ) 3,3
Base de 5 tomas con tt v int mas cable 108
Base de 6 tomas Solera 5066 con 1,5 m. cable con clavija 10,8
Base de enchufe 2p con tt. lateral simon 75 39
Base de enchufe 2p con Lt lateral simon 75 139
Base de fusibles tetrapolar con fusibles de 4 A i 18,0
Base enchufe jung 521 3.9
Base enchufe jung 521 3.9
' Base Gewiss transc 2p+t 16 A ip 67 16.4
| Base Gewiss transc 2p+t 32 A ip 67 GW62238 16,6
Base plexo 2x16 A Legrand IP55 superficie 10,4
Base Simon 75432-39 3.3
Caja dos elementos gewiss ip 55 gwi6742 30,2
Caja Simon Connect empotrar compuesto de caja de empotrar dos tomas B/R, marco
para cajetin, placa para 4 conectores cat 6, 3 conectores RJ 45 63,0
Caja Simon Connect superficie compuesto de caja de superficie dos tomas B/R,
marco para cajetin, placa para 4 conectores cat 6, 3 conectores RJ 45 63,0
‘caja suelo ackermann UGD 250/6 540
Caratula Legrand mod. 771310 3.6
Cerco Jung |s 994 bsw 10.8
Clavija hembra cetac 5x16 A 9.5
clavija simon 10451 31 32
Conmutador Plexo legrand 9.5
conmutador simon 31201 31 9.9
Cruzamiento Plexo Legrand = 26,0
Interruptor doble 75026-33 7.2
Interruptor Legrand mod. Galea 7.7
Interruptor unipolar jung j501 5.4
marco gris simon 75610-33 3.6
Marco Legrand aluminio 71
marco simon 75610-33 3 elem 9.8
marco simon 75620-33 2 elem 54
marco simon 75630-33 1 elem 3.2
placa ciega jung Is 969-1 uasv placa central 7.4
placa ciega simon 82800-33 7.1
Portamecanismos ges 6 54,0
Pulsador luminoso legrand 14,0
Pulsador temporizade Simon 75 7o
‘Tapa base Legrand mod. Galea 2p+t 33
| tapa enchufe aluminio simon 75041-63 58 ]
| tecla interruptor plata 75031-33 3.7 -
| Tecla Legrand aluminio 37
tecla Simon 75051-33 5,5
toma de corriente Simon 75432-39 3.6
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'CANALIZACION Y ACCESORIOS
Abrazadera pvc de 15 mm. 0,3
Abrazadera pvc de 20 mm. 0.3
Bandeja marca Rejiband 200x60 ) 8.0
caja estanca 110x110 Plexo |18
Caja estanca 155x110 3.6
canal 70x40 - 16,6
canal suelo 41x10 ref. 30092 14,9
Curva tubo rigido I'h 25 mm. 5.5
VARIOS
Analizador CVM mini ITF RS485-C2 Circutor | 655,0
CAutomatico de escalera T-20 Orbis — 50,6
Bobina de disparo NSX 400 N 86,0
Cahle 2x1,5 mm2 apantallado 1.8
Cable 3x1 mm2 apantallado 1.8
Cable coaxial 75 ohmios 1.8
Cable cobre desnudo 35 mm?2 16,7
Cable cobre desnudo 50 mm?2 | 18,7
Cartel de riesgo eléctrico 1,8
Central diferenciales Circutor CBS 4-45 ) 702,0
Comprobador tierras Cirprotec G-check 230 V 699,0
Contactor 4x25 A/ 220 V Schneider 79.0
Controlador 1Q3 Trend xcite ampliable hasta 96 senales con tarjeta comunicacion 1.957,0
Controlador |Q3 Trend xcite sin sefiales 1.100,0
Detector de movimiento Dinuy 3000 W empotrar - 143,0
Detector de presencia Alvico 10365 143,0
Dosificador de jabon 53,0
Fuente de agua Canaletas mod M6 aro LY 756,0
Fusible Siemens hasta 35 A 1,8
Guardamotor 1,25a5 A 11,0
Portafusibles 1P+N para fusibles 6 A incl.. 10,0
Relé diferencial RH 89 Schneider 2300
Reloj data micro ref. 171912 N 1904
Repartidor modular tetrapolar de 40 A legrand 30,4
 Telerruptor Schneider : 30,0
Transformador Circutor MC3 63 A 85,0
Transformador Circutor sumador TSR-2 299,2 = ||
Transformador de intensidad Circutor TC8 300/5 A 61,2
Transformador toroidal diferencial Circutor WGC-110 | 531,0
Transformador toroidal diferencial Circutor WGC-25 78,0
Vaso de expansion |baiondo 50 | 270.0 N
Vaso de expansion |baiondo 100 | 500.0
\aso de expansion |baiondo 150 | _ 850,0
Transformador toroidal diferencial Circulor WGC-80 ) 185.0
Zumbador antipanico al-220 V. 54.4
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| TERMOS Y CALEFACTORES |
Convector 1l 19 s Soler y Palau 1174
Convector tls 403 t Soler y Palau 64,8
termo electrico fleck nilo 501 1722
termo electrico fleck nilo 75 | 216.,0
termo eléctrico g-plus 30 = 2206
| termo eléctrico Fleck Nilo 15 1670
termo eléctrico Cointra Digital TDG-80 | 399,0
termo eléctrico Cointra Digital TDG-100 | 4440
termo eléctrico Cointra Digital TDG-150 | 599,0
EMERGENCIAS: .
Emergencia Daisalux Nova N-3 160 [amenes 54,0
Emergencia Daisalux Nova N-8 160 |[Gmenes 96,0
Emergencia kit lguzzini 309,0
Emergencia Legrand ¢3 100 limenes 66,0
Emergencia Legrand ¢3 160 imenes 78,0
Emergencia Legrand ¢3 210 limenes 83,0
Emergencia Legrand ¢3 310 limenes 104,0
Emergencia Legrand ¢3 500 limenes 160,0
Emergencia Legrand ¢3 635 limenes 216,0
| Emergencia Legrand ¢3 70 lumenes 52,0
Emergencia TRQ modelo H-100 Sirah | 906
| Emergencia Zemper FVS 150 lumenes 44,0
MAQUINARIA DE CLIMATIZACION, M#TERIA_LES Y ACCESORIOS
Aceite mineral SUNISO 3 GS | 430
Aceite mineral SUNISO 4 GS 43,0
Actuador Siemens mod. Stp3 a 24 V 144,0
aislamiento isoline de 25 mm de espesor para tubo hasta 2" 7.2
| aislamiento isoline de 35 mm de espesor para tubo hasta 2" 12,6
aislamiento isoline de 40 mm de espesor para tubo hasta 4" 306
 Antivibrador caucho maxima carga 90 kg 1.8
Antivibrador metdlico maxima carga 100 kg 10,8
arrancador estrella triangulo para guia din 380 v hasta 11 kw 556,2
boca de extraccion de plastico de 150 mm de diametro 8,0
Bomba de condensados hasta 60 I/h elevacion 3 m. 72,6
canaleta 30x25 cm tubos frigorificos y desagues 12,7
Centralita satronic gas s/zc para caldera adisa 810,0
Conducto climaver plus R 41,4
Conducto climaver neto B 50,4
| Compresor carrier 30 RH 050 B 896,0
compresor Maneurop alternativo hasta 3 CV para R-407 C 380 V. 1.166,4 '
compresar Maneurop scroll para R-22 380 V hasta 5 CV 1.474,2
compresor rotativo hasta 7.1 KW de potencia frigorifica para R-410 ] 669,0
40/45
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compresor scrall R-410 A media alta temperatura 220 V hasta 7.1 KW 1.688,2
conducto circular de chapa galvanizada hasta diametro 300 18,9
conducto flexible de aluminio hasta diametro 300 1,8

| Control centralizado GB-50 ADA 24250
Control interface mod. MAC 333 if 1800
Control interface mod. MAC 399 if 1800
Control remoto par 31 maa mitsubishi electric 167,0

Cantrol remoto pac yt52cra maa mitsubishi electric 116,0
Cortina de aire mod, Cor 85 P 1346.0
difusor redondo convencional hasta diametro de 300 mm 46,6
extractor en linea sodeca neolineo hasta 250 m3/h 355,2

Fancoil termoven fl 1100 tfyv 4t 230 V 500,0

Filtro de pared absoluto 60x30 297.0

Filtro de pared absoluto 60x60 487,0

Filtro F3 43,0

Filtro F4 400x350x48 43,0

Filtro F4 400x350x48 43.0

Filtro F7 600xG00 79,0

Filtro F7 288x593x48 43,0

Filtro 55 30X60 54,0

Filtro G5 60X60 64,0

Filtro secador de roscar hasta 1/2 pulgadas 276

| Humidificador de vapor por electrodos hasta produccion vapor 15 kg Carel 3.060,4
Humidificador de vapor por electrodos desde 15 hasta 45 Kg de produccién vapor

Carel B - 4.500,2

kg. fluido refrigerante R-422 (SUSTITUTO R-22) 250

kg fluido refrigerante R-134 A 110

 kg. fluido refrigerante R-407 C a0

kg. fluido refrigerante R-410 A 9.0

Motor 4 KW climatizador 637,0
Presostato diferencial de aceite ip66 hasta 30 bar 4980
 recuperador entalpico mitsubishi electric Igh 100 rx5 3.900,0
recuperador entalpico mitsubishi electric Igh 150 rx5 7.100,0
recuperador entalpico mitsubishi electric Igh 200 rx5 8.000,0
requlador electronico de velocidad sodeca ip 44 68,0

rejilla de difusion simple o doble deflexion para conducto hasta 600 mm 41,0

rejilla lineal de difusion de suelo hasta 600x30 mm 86,0
resistencia carter hasta 70 W 220V 1000 I
| separador de aceite hasta 1 3184
soporte ud. exterior 500x500x60 10,6 _
termostato diferencial hasta 607 ip67 con sensor y tubo capilar 2086

tubo corrugado diametro 18 ) 25,5

tubo de cobre de 1/2" 580

tubo de cobre de 1/4" 275

tubo de cobre de 3/4" 34.4

tubo de cobre de 3/8" 43,2 ]
tubo de cobre de 5/8" 72,0 :
tubo de cobre de 7/8" 1245 y
 Tubo de polipropileno de 20 mm 1.8

Tubo de palipropileno de 30 mm 36

tubo para condensados diametro 14 0,4 .

41/45
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Unidad conducto aire exterior Mitsubishi electric pefy p40 vms 1.675,0
Unidad conducto aire exierior Mitsubishi electric pefy p63 vms1 1.818,0
"Unidad conducto alta presion Mitsubishi electric pefy p200 vmh-e 4.469.,0
Unidad conducto alta presion Mitsubishi electric pefy p250 vmh-e 5.104,3
"Unidad conducto alta presion Mitsubishi electric pefy p40 a p71 vmh-e 20218
Unidad conducto alta presion Mitsubishi electric pefy p80 a p140 vmh-e 2084 8
unidad exterior mitsubishi electric mxz 2a30 va 1.2432
‘unidad exterior mitsubishi electric mxz 2a4( va 26649
unidad exterior mitsubishi electric mxz 2a71 va 5 48872 |
unidad exterior mitsubishi electric mxz 5a100 va _ 4.897,2
unidad exterior mitsubishi electric puhy p200yjm-a 11.200,0
unidad exterior mitsubishi electric puhy p250yjm-a 12.200,0
unidad exterior mitsubishi electric pumy p125yhm-b  6.791,0
unidad exterior mitsubishi electric pumy p140yhm-b 7.849.6
unidad exterior mitsubishi electric pury p200yjm-a 13.680,0
unidad interior mitsubishi electric msz sf25va | 4232
unidad interior mitsubishi electric msz sf3sva 4422
unidad interior mitsubishi electric msz sf50va _ 633,2
 unidad interior mitsubishi electric msz-fd 25 va 680,2
_unidad interior mitsubishi electric msz-fd 35 va 761,0
unidad interiar mitsubishi electric pla rp50ba 653,2
‘unidad interior mitsubishi electric pla rp60ba 700.6
unidad interior mitsubishi electric pla rp71ba B892
unidad interior mitsubishi electric plfy-p32vcm-e 1.740.6
 unidad interior mitsubishi electric plz100va 1.162,4
unidad interior mitsubishi electric plz35va 601,8
unidad interior mitsubishi electric plz50va | 6532
‘unidad interior mitsubishi electric plz60va 700,8
unidad interior mitsubishi electric plz7 1va 5999,4
unidad interior mitsubishi electric pffy p32vkm-e 1.742,0
 unidad interior mitsubishi electric pffy p40vbm-e 1.801.0
unidad interior mitsubishi electric pify p32vbm-e 1.803,0
| unidad interior mitsubishi electric pify p40vbm-e _ 122280
| Unidad Ecodan para city multi PWFY-P100 vme au 1.956,0
valvula de expansion termostatica para R-22 hasta 13.500 Kcal/h 2430
| Valvula de tres vias de %" i 18.8
valvula inversion ciclo 4 vias hasta 7/8" 203,0 =
ventilador centrifugo hasta 300 m3/h Sodeca cbd 158.8
ventilador centrifugo hasta 300 m3/h Sodeca cjbx. 453,0
ventilador helicoidal mural Sodeca hep hasta 16.500 m3/h 8220
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL.
2X100/300mA clase AC 23034 Schneider 138,6
| 2x25/300 mA S| Schneider 91,0
| 2X25/300mA clase AC 23011 Schneider 46,6
2X25/30mA clase AC 23009 Schneider 46,6
| 2x40/30 mA S1 Schneider i 752
2X40/300mA clase AC 23016 Schneider 46,6
| 2X40/30mA clase AC 23014 Schneider | 484
| 2X63/300mA clase AC 23021 Schneider | 840
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2X63/30mA clase AC 23018 Schneider 122.6
2X80/300mA clase AC 23030 Schneider 135,2 i
2X80/30mA clase AC 23020 Schneider o 138,0
4X100/300mA clase AC 23056 Schneider 165,2
4x25/300 mA Sl Schneider 140,0
4X25/300mA clase AC 23040 Schneider 72.8
| 4X25/30mA clase AC 23038 Schneider 84,6
| 4X40/300mA clase AC 23045 Schneider 75,4
4X40/30mA clase AC 23042 Schneider 28,0
4X40/30mA Sl Schneider 136.0
4X63/300mA clase AC 23048 Schneider 99,2
4X63/30mA clase AC 23047 Schneider 182,2
4X80/300mA clase AC 23054 Schneider 162,0
DPH 1+ 10 A Schneider 12.0
1C60N 2X10A 24336 Schneider 16,4
ICBON 2X16A 24337 Schneider 16,0
ICE0N 2X204A 24338 Schneider 16,1
ICBON 2X25A 24339 Schneider 16,5
ICEOMN 2X324 24340 Schneider 18,2
ICBON 2X40A 24341 Schneider 238
|CEON 2X504 24342 Schneider 46,0
ICEON 2X63A 24343 Schneider 48.4
1CB0MN 2XBA Schneider 18,0
|CEOMN 3P+N 16 A DPN Schneider 32,0
|ICBON 4X10A 24362 Schneider 34.8
1CGE0MN 4X16A 24363 Schneider 34,6 O
ICBON 4X20A 24364 M.GERIN 36,4
ICE0N 4X25A 243656 M.GERIN 36,2
ICB0MN 4X32A 24366 M.GERIN 37,0
ICBOMN 4X404 24367 M.GERIN 45,6
ICBON 4X50A 24368 M.GERIN 99,4
|CBOMN 4X634 24369 M.GERIN 1042
| NS100 N 4X100 A 25 KA tm16 fa 29645 M.GERIN. 180,0
HILO V-750: )
7500 1.5 mm® LIH 0,2
780V 2.5 mm? LIH 0.4
7500V 4 mm* L/H 0.5
750V 6 mm?* LH 0,9
750V 10 mm? L/H 14
7500 16 mm*® LIH 2.2
750V 25 mm® LIH a.7
CABLE 0,6/1kV:
1X10 mm?® LiH 1,3 ]
1¥16 mm* L'H 1,8
X285 mm? L/H 36
L1X35 mm* LIH 4,5 ]
43/45
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L1X50 mm? L/H

6.3

X770 mm* LiH 8.3

1X95 mm? L/H i 10,8

1X120 mm?* L/H 14,2

3x1,5 mm2 L/H _ 0,9

| 3X10 mm? L/H 4,0 =
3X16 mm? L/H 7.0

| 3X2,5 mm? L/H 1.1 —
axX4 mm* LIH 1,8

3X6 mm® L/H 2,3

5X10 mm* L/H 6.5

5X16 mm* L/H 8,8

5%2,5 mm? L/H 1,8

5X25 mm? LiH 16,7

5X35 mm? L/H 21,6

5X4 mm* L/H 2,9

| 5X6 mm® L/H 39

TUBO ACERO ENCHUFABLE:

M/20 2,0

M/20 ACEROFLEX 1,3 {
MI25 25

| Mi26 ACEROFLEX 1,3 N
M/32 4,0 )
M/40 5,2
MANGUITOS M/20 1,1 ]
MANGUITOS M/25 1,4
MANGUITOS M/32 1,8
MANGUITOS Mi40 2,5

TUBOS PVC RIGIDO ENCH. L/H:

M/20 1,8

/25 2,5

/32 3.4

740 2,0
MANGUITOS M/20 0,11
MANGUITOS M/25 0,13
MANGUITOS M/32 0,16
MANGUITOS M/40 0,19

TUBO FORROPLAST:

Mi20 | 03

M/25 0,4

M/32 ] 0.6

M40 0,9
BANDEJA PVC UNEX: |

44745

YSERVICIO DE MANTENIMIENTD DE DIVERSAS INSTALACIONES TECNICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CORRESPOMNDIENTES AL CENTRO DE REUMIOMES DE SANTILLANA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NO
ARMOMIZADOCON ADJUDICACION AL FRECIO MAS BAJD"
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==

CONTRATO N® 2016/18
100X200 23,2
100X300 34,2
100X400 430
100X500 558
100XE00 638
60X 100 10,8
60X 150 12,4
60X200 16,0
BOX300 255,0
60X400 34,2
60X75 10,8

'TAPA BANDEJA PVC UNEX:

1100 6.0
150 8.0
200 10,8
300 14,4

400 23,4
500 30,2

600 39,6
75 4.5

Madrid, 5 de septiembre de 2016.

“SERMICIO DE MANTEMIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES TECHICAS ¥ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CORRESPOMNDIENTES AL CENTRO DE REUMIONES DE SANTILLANA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MO
ARMOMNIZADOCON ADJUDNCACION AL PRECIO MAS BAJO"
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