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1. OBIJETO DEL CONTRATO.

1.1 La contratacién del Mantenimiento Integral y Conduccién de las Instalaciones e
infraestructuras, incluyendo mano de obra y materiales, en el HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE FUENLABRADA y C.E.P. “El Arroyo”, por un importe de 173.235,21 € IVA Excluido. (tres
meses).

1.2 Regular y definir el alcance y condiciones minimas de prestacidn, procesos, explotacién,
mantenimiento, conduccidn, vigilancia, metodologia, normativas a aplicar, recursos
técnicos y control de los consumos que generen las diferentes instalaciones, de forma que
se mantenga la obra civil, maquinas, instalaciones y servicios que dispone el HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA y el C.E.P. “El Arroyo”, en perfecto estado de
funcionamiento, minimizando las posibles paradas por averias, adecuando las
instalaciones a las necesidades del Hospital y del Centro de Especialidades, manteniendo
los niveles de confort éptimos marcados por la Direccidén del Hospital y la reglamentacién
vigente, y alcanzando un alto grado de funcionalidad, seguridad y cumplimiento de la
legislacion vigente en el ambito del contrato, que den una cobertura total del
mantenimiento a realizar.

1.3. El presente pliego de prescripciones técnicas, junto a los anexos que pudieran existir,
definirad los requisitos y condiciones técnicas bajo los que se realizara la prestacion del
servicio.

2. AMBITO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
El entorno en el que se ejecutaran las labores de mantenimiento definidas en el presente pliego,
estard formado por el edificio, terrenos, maquinaria, instalaciones y equipamiento del HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA y del C.E.P. “El Arroyo”, con las inclusiones y exclusiones que se
enuncian a continuacion:
2.1, Exclusiones.
Se excluyen del contrato objeto de este pliego:

a) Trabajos de reparacién ocasionados por destrozos provocados por catdstrofes naturales
(consideradas de esta indole por las autoridades competentes), conflictos sociales,
manifestaciones, huelgas.

b) Grandes reparaciones que puedan afectar a elementos estructurales.

¢) Aparatos elevadores y escaleras mecdnicas.

d) Equipos de fotocopiadoras.

e} Equipos informaticos.

f) Equipos de Electromedicina.
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g) Maquinaria de cocina, cafeteria, autoservicio, maquinas automdticas de alimentacion y
bebida.

h} Centralitas de telefonia y sistemas de explotacion de TV y teléfono.
i) Red de riego interior y exterior de zonas y patios ajardinados.

i) Los servicios de: Revisiones trimestrales de sistemas de extinciéon y deteccién de
incendios y revisién anual de todos los elementos de extincion y deteccidn del Hospital
Universitario de Fuenlabrada, Pabellon Oncoldgico y CEP El Arroyo.

En todos los casos anteriormente mencionados, se limitard la actuacidon a primera intervencion
para minimizar las posibles paradas causadas por averias y a la gestién de la incidencia con la
empresa encargada de la resolucion de la misma.

2.2. Inclusiones.

A efectos de adjudicacion del servicio objeto del presente pliego, se incluyen en él, todas las
instalaciones técnicas y obra civil, que forman o puedan formar parte del complejo del Centro
Sanitario, sefialando a continuacién de forma resumida y global, entre otras las siguientes:

a) Instalaciones de todo tipo (centrales de frio, centrales de calor, acondicionamiento y
tratamiento de aire, red de fontaneria, transporte neumatico, sistema de gestién de
instalaciones etc.).

b) Redes, instalaciones y estaciones transformadoras de alta y baja tension incluido el
sistema DECT de llamada de enfermeria

¢) Redes de cableado interior de telefonia incluido los aparatos terminales de la misma.

d) Redesy centrales de combustibles, incluye la red de distribucién de elementos como:
bombas, depdsitos enterrados, depdsitos nodriza, lectores de capacidad, etc.

e) Trabajos de albafiileria, fontaneria, solado, revestimientos verticales, reposicidn de
falsos techos, carpinteria, cerrajeria, pintura, vidrieria, tapiceria en el ambito de la
reparacién y el mantenimiento.

f) Gestidn de almacén de piezas, recambios y su almacenamiento.

g) Instalaciones primarias (electricidad, climatizacidn, fontaneria, voz y datos, etc.) en los
locales de cocina, cafeteria, autoservicio, tiendas, guarderia y SUMMA.

h) Sistema de Medios Audiovisuales del Salén de Actos.

i) Obra civil (impermeabilizacion, reparacién de suelos, mantenimiento de superficies y
estructuras, pintura.etc.)
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

j}  Todo gasto en concepto de: impuestos, licencias, Ocas, transportes, tetéfono y otros
gastos que pudieran ser ocasionados por las actividades objeto del contrato.

k) Materiales necesarios para la realizacion de las reparaciones y del mantenimiento
tanto preventivo, correctivo y conductivo, los cuales deberan reflejarse como una

partida aparte en la oferta econdmica.

) Ambito general: instalacion de adornos, cuadros, dispensadores de papel y jabén,
pizarras, pantallas, caiiones, persianas, estores, etc.

m) Gestion de los residuos que se produzcan en el mantenimiento de las instalaciones.

n) Instalacién Solar Térmica.

3. CONDICIONES DEL SERVICIO Y AMBITO DE APLICACION.

Engloba los trabajos de mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo y predictivo sin
limitacién de horario, mano de obra, ni materiales a emplear sobre los equipos,
instalaciones y obra civil existentes en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA vy
CEP. “El Arroyo”, indicados en el punto 3.7

Estos trabajos deberdan seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por el
fabricante y/o instalador, por la reglamentacién vigente y por los planes de
mantenimiento aprobados por la Direccion del Hospital.

De igual forma, la empresa adjudicataria ejecutard todas las inspecciones reglamentarias
correspondientes y protocolos de mantenimiento establecidos (por fabricante y/o
instalador, reglamentacidn vigente y por el Servicio Técnico del Hospital).

Se consideran equipos e instalaciones objeto del presente Pliego, los que forman o pueden
formar parte del inventario del Hospital Universitario de Fuenlabrada y del Centro de
Especialidades del Arroyo. El adjudicatario tendrd que mantener constantemente
actualizado, todo el inventario fisico de los equipos desde su inicio (primer mes desde la
firma del contrato).

En el caso de que se afiadan nuevos equipos a la lista de aparataje a lo largo del contrato,
se tendra que dar cobertura de mantenimiento de igual forma y conforme al precio
cerrado segun condiciones ofertadas en el pliego.

Con caracter general y sin limitarse exclusivamente a ellas, las instalaciones, equipos y
soportes mas significativos que el adjudicatario deberd mantener en el HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA y C.E.P. “El Arroyo” seran las siguientes:

® |nstalacidn térmica: entendiendo como tal el conjunto de instalaciones de produccién
de vapor, instalaciones de produccion de agua caliente para calefaccién y agua
caliente sanitaria, incluyendo todos sus equipos tales como calderas, generadores de
vapor, equipos de regulacién, almacenamiento y distribucién de combustible, tanques
de expansion, intercambiadores, bombas de calor, redes de distribucion de fluidos,
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control del sistema de tratamiento de agua, etc., y cualquier otros que, aln no
encontrandose en el recinto de la central o subcentral, fuese indispensable para el
correcto funcionamiento de los equipos 0 maquinas en ella instalados, asi como los
elementos de combustién y control, tratamiento, condensadores de chimeneas y
depuradores de humo.

® |nstalacién frigorifica: entendiendo como tal las instalaciones de produccion de agua
fria para refrigeracion o climatizacién, incluyendo todos sus equipos tales como
grupos frigorificos, bombas, condensadores, evaporadores, torres de refrigeracion,
redes de distribucion, equipos de la central, etc., y cualquier otro elemento que fuese
indispensable para el correcto funcionamiento de las maquinas y equipos en ella
instalados, incluyendo las reparaciones y cambios durante la vigencia del contrato del
relleno y bandejas de las torres cuando sea necesario a juicio del Servicio Técnico del
Hospital.

® |nstalacidn eléctrica de media v baja tension con fibra de vidrio: entendiendo como
tal los grupos electrégenos, centros de distribucidon y transformacion incluyendo
todos sus equipos y elementos como son los transformadores, seccionadores,
herrajes, tomas de tierra, etc., instalaciones de seccionamiento, cuadros eléctricos de
proteccién y maniobra, generales y secundarios, lineas y redes de distribucidn,
instalaciones eléctricas especiales de quiréfanos, paritorios, UCI, neonatos, vascular,
salas de pruebas especiales de ginecologia, urologia y digestivo, RM , reanimacion,
aparatos de iluminacién, condensadores, diferenciales, magnetotérmicos, luminarias,
tomas de corriente, SAIS, etc. y cualquier otro elemento que sea indispensable para el
funcionamiento correcto de la instalacion.

Los equipos de alimentacién ininterrumpida se consideran vitales para el buen
funcionamiento del hospital, por lo que se debera realizar una revisién anual por la
casa fabricante de los mismos en las que se comprobara el estado de las baterias una
a una con prueba de carga sustituyendo de forma inmediata las que no superen la
prueba, ademds de las operaciones de mantenimiento preventivo necesarias para el
buen funcionamiento de los equipos y el grupo electrénico con su cuadro de
conmutacion.

® |nstalacién de pararrayos: entendiendo como tal la instalacién de pararrayos, toma de
tierra y equipo auténomo de alimentacién. Realizando una revision anual por una
empresa homologada.

® Redes de distribucién de agua fria, caliente de calefaccién, caliente sanitaria y red de
vapor: entendiendo como tales, tanto las de distribucién a equipos terminales, como
las de interconexién a equipos terminales, como las de interconexidén de equipos
centrales y en su sentido més amplio, motobombas, tuberias, valvuleria, aislamientos,
redes, etc., asi como sus sistemas de control, tratamiento y regulacion.

® Camaras y equipos frigorificos: incluidas todas las cadmaras y frigorificos cuya finalidad
sea tanto la conservacion o congelacion de alimentos, como compuestos y materias
propiamente sanitarias (medicamentos, sangre, etc.), asi como camaras mortuorias y
frigorificos -802 C
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® Sistemas de Televigilancia Y avisos.

® |nstalacién de acondicionamiento y tratamiento de aire: incluyendo todos sus equipos
tales como climatizadores, extractores, fan-coils, ventiladores, inductores, equipos
auténomos de tratamiento de aire, calefactores, radiadores, recuperadores,
generadores de humedad, instalaciones de habitaciones con presién negativa,
compuertas cortafuegos, etc., asi como sus sistemas de control y condiciones
ambientales (temperatura, humedad, renovaciones, etc.).

® |nstalacion general de fontaneria vy tratamiento de agua: entendiendo como tal el
conjunto de instalaciones de acometida de agua, almacenamiento, aljibes con su
tratamiento, sistemas de osmosis inversa, sistemas de cloracion y descalcificacién del
agua, tuberias de agua fria y caliente sanitaria, tratamiento torres refrigeracidn,
tratamiento de cualquier agua del edificio que lo requiera, equipos de presion,
electrobombas, bombas de trasiego, aparatos sanitarios, fluxémetros, griferia, filtros,
etc., y cualquier otro elemento cuya funcién sea la de dar presidon o conducir y
distribuir agua o que, formando parte directa o no del sistema, sea indispensable para
su funcionamiento.
Se debe de incluir la sustitucion de averias de 100 m lineales de conduccion de las
diferentes tuberias. En la oferta se indicard un precio por metro para la posible
sustitucion de mayores longitudes si fuera necesario.

® Cumplimiento de la normativa del R.D. 865/2003 de prevencién y control de la
legionelosis y normas legales que pudieran surgir al respecto.

® |nstalacidén de saneamiento y depuracidn de aguas residuales: entendiendo como tal
el conjunto de instalaciones de recogida de aguas residuales, fecales, pluviales y
sistemas de tratamiento y evacuacién, incluyendo todos sus equipos y componentes,
y cualquier otro que fuese indispensable para su correcto funcionamiento. Si fuese
preciso contratar camiones de desatranco, el coste de los mismo correran a cargo de
la empresa adjudicataria.

® |nstalacién _de combustible: entendiendo como tal la instalacién de distribucion,
almacenamiento y sistemas de control y medida de gaséleo y gas natural para el
suministro a central térmica, cocina, laboratorios, grupos electrégenos, etc.,
incluyendo cualquier otro elemento indispensable para su correcto funcionamiento.

® Esterilizacidn: incluye las instalaciones auxiliares necesarias para el correcto
funcionamiento de los equipos e instalaciones de esterilizaciéon, tales como
produccidn de aire comprimido, vapor, compresores, valvuleria, colectores, redes de
distribucion, mobiliario, carros... etc.

® |nstalaciones especiales: Entendiendo como tales las instalaciones de Quiréfanos,
Bloque obstétrico, UCIS, Reanimacién, Hospital de dia, salas de pruebas especiales,
habitaciones de aislados, habitaciones de metabdlicos y locales de alto riesgo, con
todos sus equipos y elementos de proteccidn, control, aislamiento, filtros especiales y
cualquier otro que fuese indispensable para su correcto funcionamiento, incluyendo
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todas las revisiones de mantenimiento legal a realizar, independientemente de las
averias que se produzcan.

® |nstalacién integral de comunicaciones: entendiendo como tal el conjunto de
instalaciones y sistemas de telefonia, megafonia, audiovisuales del salén de actos,
aulas y seminarios, etc., incluyendo equipos y subsistémas, moddulos de voz, mddulos
y equipos de llamada a enfermera, antenas, etc., efectuando el control de las
intervenciones en aquellos casos en los que el mantenimiento esté subcontratado.
Excluir las centralitas de telefonia y los sistemas de explotacién de TV y Teléfono
{sistema de pago en habitaciones).

® Sistema de telefonia fija: Actualizacion del libro de asignacion de pares vy
mantenimiento de las mismas, asi como actualizacion de los listados de asignacion de
lineas a los diferentes usuarios.

Reparacion de averias que afecten al sistema interno de telefonia, puesto de gestion
del sistema, operadora automdtica, lineas internas y aparatos. En el caso de los
terminales analdgicos se repararan o sustituirdn los auriculares, cables, micréfonos,
pines y clavijas de conexion, no actuando sobre la propia placa electrénica del
aparato.

Cableado de las extensiones que sean dadas de alta, tanto en el repartidor central
como en los satélites. Alta de lineas en el software de gestidn.

Quedan excluidas las centralitas, de forma que cuando la averia afecte a alguna de
ellas el adjudicatario debera dar aviso a la empresa que las mantiene, realizando un
seguimiento de la averia. También se excluye el sistema de explotacion de teléfonos.

Este sistema se considera vital para el funcionamiento del hospital, por lo que las
averias que afecten a las comunicaciones deberan ser atendidas de forma
inmediata.

¢ Sistema de transporte tanto mecdnico como neumatico: destinados al transporte de
muestras, material de oficina, ropa, residuos, archivos, transpaletas hidraulicas, etc.

® Carruseles de dispensacidon: el mantenimiento incluira tanto la parte mecanica como
el software de funcionamiento y sus actualizaciones.

® Sistema de control central y de mantenimiento: incluyendo los sistemas de control
centralizado de gestion de instalaciones (control climatizacion, alumbrado,
ascensores, etc.), actualizaciones de software de los mismos, desdoblamiento del bus
de datos y las ampliaciones futuras que puedan surgir.

¢ Sistema de Televigilancia: Neveras y placas solares.

® Mobiliario: entendiendo como tal las mesas, sillas, sillas de ruedas, sillones,
banquetas, estanterias, armarios, archivadores, mamparas, carros, camas, bdsculas,

etc., y cualquier otro elemento que forme parte del mobiliario clinico y general, tanto
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fijo como movil. Las reparaciones deberan cubrir tanto la sustitucién de elementos
deteriorados como la reparacién de la tapiceria. Ademds estaran incluidas las
reparaciones y revisiones de basculas, reparaciones de fax, sistema automatico de
turnos y ensobradoras.

® Sefializacidén v complementos de edificacién: entendiendo como tal el conjunto de
rotulos e indicadores, sefiales de trafico, puertas, puertas automaticas, brise-soleil
lucernario, ventanas, persianas, , cristales, rejas, celosias, barandillas, pintura,
esmaltes, elementos decorativos y cualquier otro elemento que forme parte del
edificio.

® QObra_civil: entendiendo como tal aquellas pequefias obras de saneamiento de la
urbanizacién, paramentos verticales y horizontales, cubiertas, aislamientos,
revestimientos, alicatados, suelos, pintura. Se incluird la realizacién de 200m2 anuales
de pladur terminado y rematado incluida pintura o revestimiento vinilico. Apertura,
cierre o cambio de 3 puertas, incluido el cerco de la misma. Suministro e instalacion
de 25 puestos de trabajo con tomas de voz y datos, tomas de fuerza y SAl con su
correspondiente cableado a RACK y cuadro correspondiente. Pintura de un 30% anual
de la superficie del hospital y la sustitucién del un 10% de la superficie en vinilo
ademads se sustituiran unos 500m2 de suelo en las zonas mads deterioradas.

Se incluira una lista de precios de los trabajos anteriormente descritos con el que el
adjudicatario facturara el excedente de los mismos, estando obligado a aceptar la
realizacién de estos trabajos a los precios pactados en el caso de que el hospital asi lo
solicite.

® Trabajos de oficios auxiliares y de apoyo: operaciones de tipo mecanico (reparacion
de camas, carros, mobiliario, etc.), cerrajeria, carpinteria, albafiileria, pintura,
vidrieria, tapiceria, fontaneria, servicio de mozos, etc.

¢ limpieza: de equipos y locales especificamente industriales, tales como la central
térmica, central frigorifica, centros de distribucién y transformacién eléctricos, aljibes,
locales de grupo electrégeno, locales de climatizadores y equipos de tratamiento de
aire (incluidos los accesos a los locales), o cualquier otro de similares caracteristicas
sobre los que actde el personal de mantenimiento contratado (Galerias, cubierta,
etc.). La periodicidad de los trabajos de limpieza sera fijado por el hospital.

4. ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SERVICIO.

4.1. La Jefatura de Ingenieria y Servicio Técnico del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA controlard y supervisara los trabajos que la empresa adjudicataria realice,
con el fin de asegurar que la conduccién, mantenimiento y conservacién se ejecute en
todo momento conforme con las exigencias del presente pliego y compromisos
contractuales.

4.2. La empresa adjudicataria serd responsable de la administracién del servicio objeto del
contrato, ejerciéndose la supervision del mismo por parte de su Jefatura de
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Mantenimiento y dirigida en el Centro Sanitario por un técnico especializado {con una
titulacion minima de ingeniero técnico) en mantenimiento y explotacion de instalaciones
hospitalarias con experiencia minima de 4 afios en puesto en un Hospital de caracteristicas
similares,

4.3. La empresa adjudicataria serd responsable de la puesta en marcha de la mecanica
operativa, establecimiento de ‘procesos, definicion y preparacién de recursos que
conllevan a la ejecucidn rigurosa y eficaz del servicio contratado, todo lo cual se define en
apartados posteriores.

4.4, Asimismo, el adjudicatario sera responsable de realizar y costear el mantenimiento legal
de todas las instalaciones y equipos que lo precisen, contratando empresas
homologadas por Industria o realizindolo mediante recursos propios, certificando
oficialmente la ejecucion de tales verificaciones.

5. CONDICIONES DE ACEPTACION DE LAS INSTALACIONES.

5.1. Las condiciones de la instalacién deberan ser comprobadas por el adjudicatario en un
periodo maximo de dos meses desde la firma del contrato, tras el cual se elaborara un
informe detallado sobre los defectos observados en obra e instalaciones que puedan
afectar al cumplimiento del contrato.

Debera también incluirse la documentacion legal pertinente sobre las instalaciones y
equipos para poder subsanar las deficiencias encontradas

Todo aquello que no quede reflejado en dicho informe supondra la aceptacion técita por la
adjudicataria como idoneo, pudiendo serle exigidas posteriormente las obligaciones que
dimanen de esta contratacion sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como
correctas. El informe se elevard a la Direccion del Centro para las reclamaciones
oportunas.

5.2. La empresa adjudicataria realizara una inspeccion técnica de la estructura del edificio
haciendo hincapié en los elementos estructurales singulares del mismo (pasarelas,
marquesinas, techos etc. Emitiendo un certificado firmado por técnico competente de la
situacion del mismo y de las medidas correctoras propuestas en caso de encontrarse
deficiencias.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

6.1. Creacién de una Oficina Técnica en la que se recepcionaran los avisos de averia, vigilancia
del Centro de Control, gestion de mantenimiento mediante programa GMAOQ vy elaboracién
de partes de incidencia e informes de todo tipo.
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6.2. Puesta en marcha de la operativa, establecimiento de procesos, definicidén y preparacién
de recursos que conllevan a la ejecucidn rigurosa y eficaz del servicio contratado.

6.3. Mantenimiento del sistema GMAOQ del Hospital MANSIS XXI por Megasistemas.

6.4. Mantenimiento actualizado del inventario fisico de las instalaciones y equipos del Centro.
El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA establecerd los criterios de inventariado,
teniendo que ser monitorizado en el programa informatico..

6.5. Introduccién de los datos de las asistencias técnicas en el sistema informatico de gestion
del hospital, en menos de 24 horas desde el cierre del parte por los técnicos, que deberd
registrar tiempo de mano de obra, costes de repuestos, tiempo total de reparacidn, y
todos los demads datos para poder generar el informe mensual.

6.6. Presentacion periddica de informes acerca de tareas realizadas en el servicio de
mantenimiento, seguimiento del plan de mantenimiento, incidencias, gestion de stocks de
material utilizado con factura de los mismos, seguimiento de consumos, etc. Segun la
periodicidad que se determine en cada momento y que sera comunicada en reunidn
previa.

6.7. Se deberan realizar un informe mensual con los siguientes datos que se detallan a
continuacion:

Planning de presencias diarias nominal por categorias, oficio y turno.

- Informe del cumplimiento del programa de preventivos. Variaciones de calendario y
motivo.

- Informe de incidencias que incluira :

- Incidencias abiertas, en curso o pendientes de reparacion por empresa externa.

- Andlisis de las causas de las averias, indicando el porcentaje de avisos recibidos
clasificados por cada tipo de motivo (fallo mecanico, fallo eléctrico, rotura de piezas,
etc.).

- Altasy bajas en el inventario.

- Andlisis de costes por intervencién, departamento y por equipo.

- Analisis y justificacién de tiempos de respuesta cuando estos excedan a lo solicitado
en el pliego.

6.8. Colaboracién con el servicio técnico del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA en
materia de mantenimiento, obras e instalaciones. El adjudicatario debera entregar los
presupuestos que le sean solicitados en un plazo inferior a 5 dias habiles.
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6.9.  Remision a la Jefatura de Servicio Técnico del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
de todos los certificados y documentos sobre las inspecciones que la reglamentacién de la
normativa vigente exige.

6.10. Gestiéon de las garantias de los equipos e instalaciones, excluyendo los equipos
electromédicos.

6.11. Colaboracién con el Hospital para el control y optimizacion de los consumos energéticos
que se produzcan en el Hospital y CEP “El Arroyo”, en cuanto a consumos de agua, gas,
gasoil, electricidad y otros.

6.12. Velar por el cumplimiento de la normativa legal aplicable a instalaciones y equipos, y
gestionar todos los libros de obligado cumplimiento asi como los informes reglamentarios.
Serd responsabilidad y a cargo del adjudicatario el control, conduccién y ejecucion del
mantenimiento legal, asi como los gastos derivados de las inspecciones legales aplicables
a las instalaciones y equipos.

6.13. Mantenimiento y creacion de un archivo de mantenimiento técnico legal, compuesto por
la siguiente documentacion:

a) Libro de caracteristicas técnicas - recogera entre otras la siguiente informacion:

-Esquema de principio de las distintas instalaciones

-Esquema de cuadros eléctricos de mando y control

-Planos de distribucion de las distintas instalaciones permanentemente actualizados.

-Ficha de caracteristicas de todos y cada uno de los equipos que constituyen las
diferentes instalaciones con indicacion de marca, modelo, tipo, nimero de
fabricacidn, caracteristicas de funcionamiento, curvas de rendimiento, etc.

-Instrucciones de servicio obtenidas por el fabricante o instalador de cada una de las
instalaciones o equipos.

-Memoria descriptiva de las diversas instalaciones que forman el conjunto detallandose
las condiciones de proyecto para las que fueron calculadas.

b) Libros de mantenimiento - recogera entre otras la siguiente informacién:

-Memoria abreviada de las distintas instalaciones.

-Modificaciones que se hayan introducido en las instalaciones y que, de alguna manera,
puedan modificar sus condiciones de servicio.

-Incidencias del servicio, tales como averias, interrupciones del servicio, etc., sus causas
y medidas tomadas para su correccién.

-Datos generales de explotacion, tales como temperatura, analisis de combustion,
intensidades eléctricas, consumo de energias, etc.

-Ficha de mantenimiento. A las fichas de caracteristicas técnicas de los equipos de
todas las instalaciones, se afiadira otra en la que se recojan las incidencias historicas
en cuanto a las averias sufridas y otras propias del mantenimiento preventivo y
correctivo.

-Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde se recogeran las
acciones o tareas a efectuar por equipo o instalacion con indicacion de su
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periodicidad que respondera, como minimo, a lo exigido y recomendado por la
normativa vigente.

-Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo se efectuard un control
periddico de sus datos de funcionamiento obtenidos de la explotacién.

¢) Libro de incidencias de seguridad - recogerd entre otras la siguiente informacion:

-Incidencias de seguridad de equipos, instalaciones, aparataje, obra civil, etc., con las
causas que los provocaron y las medidas tomadas para su correccion.

d) Libro de visita de la inspeccién de trabajo
e) Libros de registro de instalaciones {calderas, equipos de frio, etc.)
f) Libro de registro de control de la legionela.

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA facilitara a la empresa adjudicataria toda la
documentacién técnica que obre en su poder, si bien esta no es condicidn vinculante, ya
que la adjudicataria debera, en cualquier caso, completarla o realizarla en su totalidad
durante los tres primeros meses de vigencia del contrato.

6.14. Los planos de obras e instalaciones seran provistos por el Hospital en soporte CAD. La
empresa adjudicataria debera actualizar todos los planos ajustandolos a las condiciones
actuales y, en caso de reforma o modificacién de espacios e instalaciones (sean o no los
adjudicatarios), deberdn hacer los modificaciones pertinentes en el plazo de 15 dias. El
hospital proporcionara toda la informacion necesaria para dicha actualizacion.

6.15. Revision y actualizacién de un plan de actuacién para casos de emergencia, que incluya las
actuaciones a realizar en caso de corte fortuito de corriente eléctrica, gas o agua,
inundaciones, averias en equipos elevadores y de comunicaciones, etc., haciendo
referencia a direcciones, teléfonos y llaves a tener en cuenta en cada caso. El plazo de
presentacion de dicho plan serd de un mes desde la firma del contrato. El adjudicatario
asumird las obligaciones que se determinen en los planes de emergencia del Centro, y a su
vez, confeccionara en el mismo plazo los protocclos de cortes y arranques programados
para las distintas instalaciones que lo requieran.

6.16. Creacidon de un registro de reparaciones al exterior, cuya validacién deberd realizar la
Jefatura de Servicio Técnico del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, donde se
especificara el proveedor, datos técnicos de la maquina, nimero de inventario, fecha de
entrega y motivo de la salida.

6.17. El adjudicatario debera actuar como coordinador y supervisor de las actividades
desarrolladas por otras empresas o proveedores que realicen tareas de mantenimiento,
responsabilizandose de la correccidén de dichos trabajos.

6.18. Seradn obligados acuerdos de mantenimiento y la realizacién de al menos una revision
anual con Servicios Técnicos oficiales de: los equipos de frio, SAls, grupos electrégenos,
alta/media tensidn, control centralizado de instalaciones, proteccidn contra incendios,
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tratamiento de legionella, pararrayos y sistema de llamadas de enfermeria. Las marcas y
modelos de los equipos consta en el inventario que los concursantes podran solicitar.

6.19. En el caso de que El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA se acredite por un
sistema de calidad, en cumplimiento con los procedimientos de calidad del area de
Ingenieria y Servicio Técnico, el adjudicatario tendrd que colaborar plenamente con la
documentacién v datos que se establezcan en dichos procedimientos de calidad.

7. RECURSOS TECNICOS.

Con el fin de llevar a término las tareas objeto de este contrato, el adjudicatario aportara los
siguientes recursos:

7.1. Vestuario de los trabajadores, elementos de identificacion y los elementos de seguridad
de sus operarios.

7.2. Herramientas de cada uno de los operarios, herramientas generales del taller, asi como
cualquier herramienta, instrumento o utillaje que fueran necesarios para la realizacién de
los trabajos objeto del contrato (bombas de vacio, extractores, compresores, escaleras,
torres, andamios, etc.), Se debera entregar un listado de las herramientas que aporta el
adjudicatario.

7.3. Libros de mantenimiento de quiréfanos, aparatos a presion, instalaciones de calor y frio,
etc., asi como cualquier otra documentacion que sea necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente.

7.4. Instrumentacion calibrada de medida y control de uso comin en mantenimiento
{voltimetro, sondas, multiamperimetro, dhmetro, termometros, mandmetro, osciloscopio,
fuente de alimentacidn, sondémetros, luxdmetros, anemoémetro generador de sefales,
maleta de andlisis de combustién de calderas, analizadores de red, etc.).Se facilitarén
todos los certificados de calibracién de todos los equipos que lo requieran.

7.5. Mobiliario del Taller y de despachos (incluyendo equipamiento informaético, telefonia y
sistema buscapersonas).

8. MATERIALES DE REPUESTO.

8.1 El adjudicatario asumira todos los gastos de adquisicién y conservacion de todo el material
necesario para mantenimiento, reparacién y conservacién del edificio, instalaciones,
magquinaria.

8.2. Gestion del almacén por parte del adjudicatario con la compra, suministro y control de los

materiales utilizados en los trabajos contratado proporcionando informe mensual
valorado al Servicio Técnico del Hospital , de todos los gastos de materiales con su
correspondiente albardn. EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA cederd a la
empresa adjudicataria, durante la duracién del contrato, un local para su utilizacién como
almacén por parte del personal encargado de llevar a cabo estas tareas de almacenero.
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8.3. Todos los recambios deben ser originales. En su defecto, el material sustitutorio debe ser
de idénticas caracteristicas y funcionalidades, con la previa autorizacidn de la Jefatura de
Servicio Técnico del Centro.

8.4. Mantenimiento de stock de material que permita un desarrollo sin perturbaciones de la
actividad hospitalaria. Para ello se acordara con la Jefatura de Servicio Técnico la
propuesta de materiales a almacenar.

8.5. La partida de materiales de repuesto deberd reflejarse en la oferta de manera
independiente a los recursos humanos e infraestructura.

La cuantia de la partida de material, debe cubrir el total del material de mantenimiento
y repuestos necesarios para la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo del
edificio, instalaciones y maquinaria.

El adjudicatario se responsabiliza de la idoneidad de la cantidad presupuestada,
corriendo a su cuenta y riesgo la superacién de dicho presupuesto.

9. RECURSOS HUMANOS.

9.1. El adjudicatario pondra a disposicion del servicio el personal necesario para el desarrollo
de los trabajos objeto del contrato que determine en su oferta.

9.2. El equipo de mantenimiento que se pondra a disposicién del Hospital, tendrd que superar
el visto bueno de la Jefatura del Area de Servicio Técnico, pudiendo esta desestimar
candidatos atendiendo a las necesidades del Hospital (por falta de experiencia,
Curriculum, capacitacion formativa).

9.3. Debido a la cobertura del servicio, caracteristicas de las instalaciones y a la edad de las
mismas, se debera crear un equipo de trabajo que cumpla con una serie de caracteristicas
basicas:

e Categorias de los Oficiales: Oficiales de 12 en las diversas disciplinas y
oficios, con experiencia contrastada en esta categoria de no menos de 4
en el puesto en Hospitales. Formacién a nivel de F.P.ll o equivalente en
experiencia.

e Categorias de los Maestros o Jefes de equipo: deberdn poseer una
formacion nivel de F.P Il o equivalente, con una experiencia minima de 10
afios en puestos de similares caracteristicas y de 4 afios minimo en centros
hospitalarios.

e Se valorard el manejo del sistema de control centralizado SAUTER vy del
sistema GMAO MANSIS XXI.
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9.4. Responsable de Contrato: Formacién minima a nivel de Ingeniero Técnico Industrial con
una experiencia minima de 5 afios de Gestor de Contratos y de 4 afios minimo de Gestor
en centros Hospitalarios. Tendra dedicacién exclusiva al centro y estar localizable 24 horas
al dia para casos de emergencia.

9.5. La empresa adjudicataria podra subcontratar los trabajos de mantenimiento de equipos e
instalaciones especiales con empresas especializadas, debiendo solicitar la autorizacién
por escrito al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA para la realizacion de dichas
subcontratas, responsabilizindose de la gestién y supervisidn de sus contratas.

9.6. La empresa adjudicataria debera desglosar en su oferta el nimero de presencias diarias
por turnos del equipo técnico detallando las categorias y oficios de cada uno de ellos. Se
valorara la polivalencia de los oficiales en diferentes oficios.

9.7. La plantilla se distribuird en tres turnos de trabajo diarios, cubriendo 24 horas al dia todos
los dias del afio. El personal de turno debera estar localizable.

9.8. Se dispondrd de una brigada de emergencias que, no estando en turno, deberan estar
localizables 24 horas al dia.

9.9. El personal de mantenimiento se integrard dentro de las brigadas de actuacién
configuradas dentro del Plan de Catastrofes del Hospital, a las drdenes del Jefe de
Emergencias.

9.10. Las presencias minimas diarias por turno, asi como su categoria y oficio exigidos serdn los
que aparecen en los siguientes cuadros:
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9.11. El personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento deberd poseer las
autorizaciones de Industria o de las Autoridades Competentes necesarias para el
desarrollo de sus funciones {carné de mantenedor y reparador, carné de instalador, etc.)
en las diferentes especialidades. Asimismo deberd tener experiencia demostrable en las
dreas de calefaccidn, frio, electricidad, mecdnica, fontaneria, instalaciones de gases,
albafiileria, carpinteria, pintura, etc.

9.12. El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA podra exigir a la empresa adjudicataria la
modificacién de la plantilla cuando, a su juicio, la calidad del servicio no sea la idénea, sin
que ello suponga cargo adicional al presupuesto de contratacion.

9.13. El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA podrad exigir la sustitucion de los
trabajadores que no acttien con la correccién y el cuidado preciso en el desarrollo de su
trabajo.

9.14. Los cambios de personal que realice la empresa adjudicataria sobre su plantilla, tendran
que ser consensuados por el Servicio Técnico del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA.

9.15.  El Hospital se limitara a disponer de la estructura técnica de supervision que se precise
para verificar el cumplimiento del nivel de servicio exigido en el pliego.

9.16. Los gastos originados en materia de personal serdn siempre a cargo del adjudicatario,
obligdndose el cumplimiento en materia laboral y de relaciones humanas v,
especialmente, en materia de Seguridad Social, estando obligado a presentar
mensualmente el justificante de las cotizaciones TC-1 y TC-2 de todo el personal empleado
en el Hospital. Asimismo, el adjudicatario exigird la misma documentacion a las
subcontratas.

9.17. En referencia al cumplimiento de la legislacion de Prevencion de riesgos laborales,El
adjudicatario debera aportar antes de la firma del contrato:

-Certificado de la modalidad de organizacién de la prevencién existente en la empresa. Se
podrd justificar por medio de la presentacidn de cualquiera de los siguientes documentos.

- Certificado de la asuncién personal por el empresario de la actividad preventiva (en
empresas de menos de 6 trabajadores)

- Copia del contrato donde se refleje la prestacién de servicio de prevencion con la mutua
o con una empresa acreditada como servicio de prevencidn ajeno (en empresas que no
necesitan servicio de prevencién propio o en las que éste no cubra todas las
especialidades requeridas)

- Copia del acta de constitucién del servicio de prevencion propio o copia del certificado de
auditoria de dicho servicio.
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En caso de que el servicio de prevencion propio no asumiera todas las especialidades
contempladas en la ley, se deberd adjuntar, ademds, la copia del contrato donde se
especifique la cobertura de las especialidades restantes por parte de la mutua o cualquier
empresa acreditada como servicio de prevencion ajeno.

- Los servicios de prevencion mancomunados acreditaran el cumplimiento de la normativa
igual que un servicio de prevencion propio.

Evaluacion de riesgos y planificacién de la accién preventiva de los puestos de trabajo que
se vayan a desempefiar en las instalaciones del Hospital de Fuenlabrada.

Declaracién jurada en la que se indique que:

a).Se compromete a aportar por escrito la informacidn sobre riesgos especificos que
puedan afectar a terceros, en el desarrollo de su actividad

b).Realizara el nombramiento de un recurso preventivo de presencia en el HUF en el caso
en el que sea necesario segln el art. 32 bis de Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

¢).Los equipos de trabajo utilizados dispondran de marcado CE o puesta en conformidad
segin R.D. 1215/1997, manual de instrucciones en espafiol y mantenimiento
reglamentario y periddico. Dispondra de la documentacién acreditativa del cumplimiento
de cualquier disposicidn legal o reglamentaria que les sea de aplicacién en materia de
equipos de trabajo.

d).Los trabajadores que vayan a desarrollar sus funciones en el Hospital de Fuenlabrada:

- Dispondran de la Formacién e Informaciéon necesaria en Prevenciéon de Riesgos
Laborales relacionada con los trabajos a realizar en el HUF y cualquier otra
formacion legislada para la realizacion de trabajos especificos.

- Dispondran de los equipos de proteccion individual con los conocimientos
necesarios para su uso correcto cuando la actividad a desarrollar los requieran.

- En caso de necesitar productos quimicos en su actividad, dispondran de un listado
con todos ellos, ademas de las Fichas de Datos de Seguridad que estan a
disposicion de los trabajadores.

- Dispondran de los certificados de aptitud médica que les hacen aptos para el
desempefio de su actividad.

- Estaran autorizados para utilizar los equipos de trabajo y herramientas de su
puesto de trabajo

- Estardn dados de alta y al corriente de pago de las cuotas en la Seguridad Social,
contratados de forma legal y cumplen todos los requisitos legales para ejercer las
funciones propias de la actividad contratada.

Pl Técnicas PNSP $ 16 001: CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONDUCCION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA Y DEL C.E.P. “EL ARROYO” DE FUENLABRADA

Péag. 20 de 27

| Comunidad de Madrid




@ Hospital Universitario B Comunidad de Madrid
de Fuenlabrada

[ Somonidad de Madeid

£
L

9.18. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA no tendra vinculo ninguno con el personal
del adjudicatario, por lo que todas las quejas y obligaciones nacidas entre el adjudicatario
y su personal no seran responsabilidad del Hospital.

9.19. La empresa adjudicataria deberd estar reconocida y homologada por el Organismo
competente en las especialidades objeto del contrato.

9.20. Los dafios ocasionados por el personal del adjudicatario en locales, mobiliario,
instalaciones u otras propiedades del Hospital causados por negligencia o dolo, seran
responsabilidad del adjudicatario, debiendo este hacerse cargo de los gastos de
reparacién, bien por indemnizacién al Hospital, o bien por descuento del importe de la
reparacion y material empleado sobre la factura mensual. Igualmente, el adjudicatario
serd también responsable de la reposicidn de valores, material o efectos que fueran
sustraidos por su personal, siempre y cuando guede probada su implicacion en los hechos.

9.21. El adjudicatario, en caso de huelga de su personal u otros casos de fuerza mayor, pondréd a
disposicion del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA un minimo de plantilla que
cubra los servicios y actividades indispensables para el funcionamiento de la actividad del
mantenimiento, cumpliendo la legislacion vigente.

En caso de no disponer de plantilla suficiente para cubrir dichos servicios minimos, el
adjudicatario estard obligado a destinar el personal necesario por medios propios o
ajenos.

En situacion extrema la Direccién del Hospital podra contratar de forma directa los
recursos necesarios previa informacién al adjudicatario, cuyo gasto sera retrotraido de la
factura del servicio.

10. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

10.1. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA proporcionard al personal de
mantenimiento de la empresa adjudicataria, acceso a las instalaciones, edificios y locales
objeto del presente contrato.

10.2.  El adjudicatario podra disponer de la documentacién técnica necesaria sobre equipos e
instalaciones que obren en poder del Hospital. Esto no exime de la necesidad de
realizacidn por parte del adjudicatario de la documentacidn oportuna para el desarrollo de
sus funciones, cuando la informacidn precisa no sea disponible para el Hospital.

10.3. Se permitird la puesta en marcha y parada de las instalaciones para operaciones de
mantenimiento, previa autorizacion de la Jefatura de Servicio Técnico del Hospital. Se
establecerd una planificaciéon anual de las paradas en areas técnicas criticas previo
acuerdo con los jefes de las areas respectivas.

10.4. Se facilitaran local de taller y despachos a la empresa adjudicataria, sobre los cuales solo
tendrdn derecho de uso durante la vigencia del contrato, siendo responsabilidad del
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adjudicatario la limpieza y el orden de dichos locales (el mobiliario y herramientas de los
mismos, seran por cuenta del adjudicatario), asi como los gastos de teléfono vy
buscapersonas.

11. TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

11.1. las operaciones de mantenimiento preventivo seran realizadas por el adjudicatario con la
periodicidad establecida en el Programa de Mantenimiento aprobado por el HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

11.2.  Eladjudicatario debera disponer de un stock de materiales que garantice la continuidad de
la actividad hospitalaria normal, y le permita cumplir estos tiempos de respuesta.

11.3. Las averfas criticas, entendiendo por estas aquellas que paralicen o afecten gravemente la
actividad del hospital, serdan solucionadas a la mayor brevedad posible, no pudiendo
superar en ningun caso el plazo de 24 horas. El adjudicatario debe definir un Plan de
Emergencias que cubra de forma temporal este tipo de averias.

11.4. Se requerird una eficacia operativa mensual minima del 90 % (en términos de actividad),
entendiendo por eficacia operativa la relacién entre el nimero de partes de averia
reparados y el nitmero total de partes recibidos, no incluyéndose aquellos equipos que
sean dados de baja por obsolescencia o por aplicacién de criterios econémicos que sean
aprobados por la Direccién del Centro, asi como el cumplimiento del 90% de los
mantenimientos preventivos y técnico-legales correspondientes al mes.

11.5. Llos plazos de resolucién mensual, como minimo seran los siguientes:

e T<24 horas: 55% de avisos solucionados.
e Entre 24y 48 horas:18%
e Entre 48 y 72 horas: 15% y mas de 72 horas: 12%.

Siendo el tiempo del plazo de resolucion el tiempo transcurrido entre la recepcion
del aviso y la reparacién total de la averia.

11.6. Las averias cuya resolucion supere los tiempos marcados o un retraso superior a una
semana para la realizacién de tareas programadas, deberan ser documentadas por escrito
y comunicadas a la Jefatura del Servicio Técnico en un plazo inferior a una semana a
partir la suspension de las mismas, indicando el tipo de averia, el procedimiento de
resolucion, material necesario, motivos del retraso, plazo previsto de ejecucién, etc.
Cuando la duracién de alguna averia exceda el plazo de solucion aceptable, el Hospital se
reserva el derecho de contratar directamente con terceros su reparacion, repercutiendo el
coste al contratista.
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11.7. Todas las averias, independientemente del medio por el que sean recibidas deben ser
introducidas de forma inmediata en el sistema de gestion de instalaciones (GMAO),
recogiendo la fecha y hora del aviso y de su solucién.

11.8. Cuando la solucién de la averia requiera la compra y pedido de material a un proveedor,
presentacion de presupuestos al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA para su
aceptacion, la contabilizacién de tiempos de resolucién se parard debiéndose justificar
fechas de pedidos, fechas de entrega y recepcién y fechas de solucién cuando la eficacia
operativa mensual requerida anteriormente sea inferior a la requerida.

12. SUBCONTRATACIONES.

Todas las actuaciones a realizar en equipos criticos, de gran complejidad, o cuya averia suponga un
grave problema para la seguridad o funcionamiento del hospital, tales como SAls, grupos
electrogenos, controladores, enfriadoras centrales, calderas, etc., deberdn ser realizados por
especialistas acreditados o por empresa autorizada.

Los licitadores, deberan acreditar por escrito las necesidades previas de subcontratar a otras
empresas especializadas del sector sin que esto suponga incremento adicional al precio ofertado.
Dichos acuerdos con terceros, lo habran de ser necesariamente con el fabricante o servicio técnico
acreditado del equipo o instalacion que se propone subcontratar.

13. NORMATIVAS A APLICAR.

La empresa adjudicataria, ademads de los requisitos legales y jurisdiccion a aplicar, debera cumplir
todas las normativas y leyes vigentes o futuras que afecten al objeto del contrato y especialmente
las siguientes:

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y sus posteriores reglamentos.
- Reglamento de aparatos a presién
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
- Reglamento de Estaciones transformadoras y Redes de Media Tensidn.
- Reglamento de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.
- Normas bésicas de edificacion.
- Normas béasicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Reglamento de Instalaciones Frigorificas.
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
- Reglamento general del Servicio Publico de gases combustibles.
- Reglamento de Instalaciones de almacenamiento y suministro de gases licuados del
petréleo.
- Reglamento de Instalaciones de Gas.
- Reglamento de Instalaciones Petroliferas.
- Instalaciones receptoras de gases combustibles.
- Reglamento de Aparatos Elevadores.
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
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- Ley de Proteccién Contra Incendios.

- Reglamento de Prevencién de incendios de la Comunidad de Madrid.

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas.

- Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

- R.D 865/2003 de 27 Julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis y legislacion posterior.

- Reglamento Técnico Sanitario para el Abastecimiento y control de la calidad del agua
potable para el consumo publico.

- R.D 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

- Ley de proteccién del Ambiente Atmosférico.

- Norma UNE 60 601/ 2000.

- Orden 9/2001 de 3 de enero (B.0.C.M.).

- LEY 38/1999 de 5 de noviembre de ordenacion de la Edificacién.

- LEY 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del aire y proteccién atmosférica.

- Orden Ministerial de instrumentos de pesaje no automatico.

- Calidad de aire interior.

- ETC.

14. INCORPORACION AL CONTRATO.

Las especificaciones técnicas, asi como el de Cldusulas Administrativas Particulares, seran
incorporados como estipulacién al Contrato que se suscriba con el/los adjudicatarios.

15. DOCUMENTACION TECNICA QUE DEBE APORTAR EL LICITADOR.

La documentacién que se detalla a continuacién debera ser presentada obligatoriamente junto a
la oferta técnica y es indispensable en la valoracién de la misma. La oferta se presentard en dos
formatos: papel y digital. En este Gltimo caso deberd incluir un indice con vinculos a las paginas
relacionadas que permitan posicionarse automéaticamente en las mismas. En el caso de
discrepancia entre la informacidn técnica presentada en formato papel y digital prevalecerd la
contenida en formato papel. El Hospital se reserva el derecho a la exclusién del concurso a
aquellas empresas licitantes que no presenten la documentacion solicitada en este punto.

Cada uno de estos documentos debera presentarse perfectamente delimitado del resto, ordenado
y con indice. Los documentos son los siguientes:

e Memoria Técnica descriptiva de la lineas maestras del desarrollo de los trabajos y control
de las prestaciones el servicio de conduccién, mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones y organizacion de los servicios. Sera importante en la valoracion la
presentacion de un programa de mantenimiento detallado en el que se incluyan, para
cada equipo presente en las instalaciones, su gama de mantenimiento y sus frecuencias,
con tiempos estimados para la ejecucion de esas operaciones.

e Documentacién acreditativa de experiencia en la puesta en marcha y/o mantenimientos
de Hospitales, asi como, la existencia de otros contratos en vigor de .caracteristicas
analogas. Serad importante en la valoracion, la presentacion de certificados de experiencia
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de buena ejecucidon en Mantenimiento Integrales expedidos por el Organismo
Contratante, con especial importancia los relativos a Centros Hospitalarios.

e Curriculum Vitae del responsable del contrato, de los maestros industriales y de los
oficiales a incorporar al contrato. Se valorara mantener personal de la actual plantilla
(maestros y algunos oficiales), debido al desconocimiento inicial de las instalaciones y
operativa del edificio que pudiera tener el adjudicatario y minimizar asi el posible impacto
que esto pueda tener en los Servicios asistenciales y operativa del Hospital.

e Recursos Humanos a emplear de forma habitual en el Hospital, detallando perfiles, turnos
y horarios tengan dedicacién permanente o no a este contrato, indicandolo
expresamente. Ademds deberan acreditar la experiencia minima exigida en las
especificaciones de este pliego. El no cumplimiento en la plantilla propuesta podra ser
motivo de exclusién.

Para todo el equipamiento objeto del contrato, debera tener todos los requisitos legales referidas
a certificaciones y cualificaciones de mantenedores, instaladores y reparadores que la legislacién
vigente exija. Si no se presenta documentacion acreditativa en la oferta de estas certificaciones,
podrd ser causa de exclusion del presente concurso.

e Declaracidon responsable de los medios materiales asignados al servicio.

e Declaracién responsable de los medios materiales de apoyo que pueda disponer,
en caso necesario, para la ejecucion del servicio.

e Se justificara la existencia de un Centro de Atencion de Averias 24 horas.

e A parte de la documentacién basica las empresas licitantes podréan incluir toda
aquella documentacidn que consideren significativa para la valoracién de la oferta,
debiendo estar claramente delimitada en las secciones que consideren apropiadas
e incluidas en el indice, indicando la naturaleza de la informacion.

e Necesidades previas de subcontratacion que estimen necesarias para un correcto
desarrollo del servicio propuesto, sin que esto suponga incremento adicional al
precio ofertado. , Dichos acuerdos con terceros lo habrdn de ser con el fabricante
o servicio técnico oficial del equipo que se propone subcontratar. Seran
obligatorios acuerdos con los servicios técnicos oficiales de : equipos de frio
TRANE, Mc Quay, SAIS, grupos electrégenos, alta/media tensién, control
centralizado de instalaciones (MANSIS XXI}, (SAUTER),Sistemas DECT de llamada
paciente .enfermera (Redislogar)proteccion contra incendios, tratamiento
legionella, pararrayos. Se deberdn aportar en la documentacién técnica los
acuerdos con las empresas autorizadas y homologadas indicadas anteriormente.

NOTA:

El inventario de instalaciones y la visita a las mismas podra solicitarse en la siguiente direccién
de correo: stecnico.hfir@salud.madrid.org

16.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Pl Técnicas PNSP S 16 001: CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONDUCCION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA Y DEL C.E.P. “EL ARROYO” DE FUENLABRADA
Pég. 25de 27




Hospital Universitario B2 Comunidad de Madrid
de Fuenlabrada

[y Somuridad de Madiid

rar:i

i

‘C:s;:;,,h:é?ﬁ

Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la
proteccién del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia
actividad. Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o
servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud
responsable frente al Medio Ambiente.

OBLIGACIONES y PROHIBICIONES:

e Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

=  QObligacion de Informar de todos los incidentes con repercusidn ambiental que tengan
lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

®  Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté
autorizado.

= Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
= Reduccion de ruidos y olores.

= Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no
renovables.

®  Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental
durante el manejo, transporte, preparacion, utilizacién y eliminacién final de los mismos
fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.

a  Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que
genere su actividad haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS

T |os residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estardn
perfectamente identificados y etiquetados.

= |os residuos urbanos (papel y cartén, organicos, plasticos y vidrio, etc.) serdn segregados
en contenedores, diferenciados por el tipo de residuos, proporcionados por el
adjudicatario. El adjudicatario tendra que proporcionar a su personal los medios para el
transporte de los mismos, hasta las compactadoras habilitadas en el edificio de
instalaciones del Hospital. Una vez compactado un gestor autorizado, contratado por el
Hospital lo gestionara.

= Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc) y la minimizacién,
reutilizacion, reciclado de los residuos. (p.e no malgastar el agua, apagar las luces de
aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).

= No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados
como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un
pictograma).

=  En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la
red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.
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BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

- Retirada y adecuada gestién de los residuos generados en el desarrollo de la
actividad, prestando especial atencién a los residuos peligrosos que pudieran
generarse, como: Envases de los productos quimicos utilizados que puedan ser
peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas
donde se terminan las tareas de limpieza.

17.- INCORPORACION AL CONTRATO.
El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como

estipulacion al Contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Red

Madrid
Hospitales sin Humo

ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

Por el Hospital Universitario de Fuenlabrada

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Fdo.: Carlos Mur de Viu Bernad
Director Gerente
Ente Publico Hospital Universitario de Fuenlabrada

=
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