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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO
(G.L.P.) Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EN OCHO PARQUES DE BOMBEROS
ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Primera. Objeto del Contrato.

El objeto del contrato es el suministro de gas propano para uso domestico y mantenimiento
de las instalaciones relacionadas, incluidas las instalaciones interiores (ademas de las revisiones
para los depoésitos de propano fijos), en varios inmuebles (Parques de Bomberos de los que se
adjunta relacién en ANEXO ) adscritos a la Direccion General de Proteccion Ciudadana de la

Comunidad de Madrid , en condiciones optimas de prestacion y seguridad.
Segunda. Localizacién y caracteristicas de los lugares de suministro.

Los datos y caracteristicas de los suministros se recogen en el Anexo de este Pliego,
incluyendo ademas de su ubicacion, la tipologia del deposito actualmente instalado, la capacidad

del mismo, la potencia instalada en cada suministro y el consumo anual estimado.
Tercera. Condiciones del contrato.
3.1 Instalaciones.

Los respectivos Parques de Bomberos pondran a disposicion del adjudicatario las
instalaciones resenadas (cuya relacion se especifica en el ANEXO adjunto) para su utilizacion, de

conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Pliego.
3.2 Consumos.

Los consumos indicados en el ANEXO, se aportan al unico objeto de que el comercializador
oferente pueda calcular su mejor oferta, dado que se estima que los consumos seran similares en
periodo de vigencia del contrato, sin que ello vincule a la administracion a consumir la totalidad de
esos kg en ninguno de los puntos de suministro relacionados, por lo que cualquier posible desvio
en el volumen de consumo anual no podra ser en ningun caso motivo de reclamacion ni de

modificacion del precio de adjudicacion.
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Por tratarse de un contrato de precios unitarios, el numero de unidades a suministrar estara
subordinado a las necesidades de los centros durante el plazo de vigencia del contrato, sin que

pueda definirse con exactitud su cuantia al tiempo de celebrar el mismo.
3.3 Producto.

Composicion del gas: 20% butano y 80 % propano. Debera ajustarse, en cada momento, a
las especificaciones oficiales fijadas por la Administracion para gases licuados del petréleo por
canalizacién (apartado 2° y 3°. Orden 16 de julio de 1998, modificada parcialmente por la Orden
ITC/3292/2008, de 14 de noviembre) y actualizaciones que pudieran producirse durante la

ejecucion del contrato.

Cada Parque se compromete a destinar el gas contratado al uso exclusivo indicado en el

contrato.
3.4 Obligaciones de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria, se compromete y obliga a realizar, desde la fecha de inicio del
contrato, las siguientes actividades: puesta en marcha de la instalacién, conservacion,
mantenimiento conforme al R.D. 919/2006 y norma UNE 60250 al menos con caracter anual, asi
como realizar pruebas de presion de los depdsitos, realizando anualmente certificados de revision
por un instalador autorizado, ademas de asistencia técnica y asesoramiento, tanto de depédsitos de
gas propano como de las instalaciones interiores desde la llave de edificio a los aparatos de
consumo. Se excluye expresamente la reparacion y conservacion de los aparatos de consumo. La
empresa adjudicataria puede realizar las obligaciones especificadas antes resenadas, bien
directamente, bien mediante la contratacion de servicios con terceros habilitados adecuadamente
para ello; en este ultimo caso, debe notificarlo por escrito al Servicio de Obras e Infraestructuras
de la Direccion General de Proteccion Ciudadana y debera cumplirse la legislacién vigente en lo

referente a contratacion de servicios con terceros.

La empresa adjudicataria se obliga a suministrar el gas propano a los Parques de Bomberos
de la Comunidad de Madrid (que se relacionan en ANEXO adjunto), en los términos y condiciones

que se estipulan en el apartado 3.5.
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3.5 Suministro.

a) Se realizara previa peticion de cada Parque, con los plazos que a continuacion se
expresan:
*  Pedidos normales: 48 horas.
*  Pedidos urgentes: 24 horas.
Los plazos de entrega se contaran a partir de la peticion del suministro realizada por el

Parque o Servicio de Obras e Infraestructuras mediante fax o teléfono.

b) Cada Parque tendra “una identificacion” a efectos de organizacion del suministro y

facturacion por parte de la empresa adjudicataria.

c) El suministro de gas propano a granel, se realizara mediante cisternas adecuadas dotadas

con equipo de trasvase y medicion en los Centros indicados en ANEXO.

d) Las operaciones de descarga seran efectuadas por la empresa adjudicataria y
supervisadas por un responsable del Parque de Bomberos, quien también supervisara las

medidas del gas entregado por contador.

e) Cada entrega de gas sera formalizada con su correspondiente documento, donde conste:
lugar, Parque de Bomberos, conductor que hace la entrega, fecha y hora de entrega,
cantidad de gas suministrado. Dicho documento sera firmado por el responsable del
suministro del Parque de Bomberos y el conductor del camién cisterna, quedando dos

ejemplares en poder del Centro.

f) El acceso para la descarga estara libre y en las condiciones necesarias, de manera que

pueda hacerse dicha descarga de forma segura.
3.6 Condiciones.
a) La Direccién General de Proteccion Ciudadana notificara previamente a la empresa

adjudicataria cuando se modifiquen algunas de las instalaciones relacionadas de gas

propano.
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b) Se permitira el acceso a la instalacion de demas elementos de consumo, al personal
técnico de la empresa adjudicataria, previa identificacion, a los efectos de realizacion de

trabajos de mantenimiento, suministro o asistencia técnica.

c) Cualquier cambio en la composicion del tipo de gas, por razones de tecnologia, de
mercado, etc., debe ser comunicado previamente al usuario (D.G.P.C.), el cual estudiara y

decidira sobre la posible conformidad o no, por escrito.

d) La empresa adjudicataria informara anualmente por escrito al Servicio de Obras e
Infraestructuras de la D.G.P.C., del estado de las instalaciones objeto del contrato y
notificara por escrito en un plazo menor de 24 horas cuando surjan anomalias, tanto en el

suministro como en el funcionamiento de las instalaciones.

e) Se remitiran al Servicio de Obras e Infraestructuras de la D.G.P.C. el original de los
certificados de revision, y una copia al Parque que contenga cada instalacion, los cuales
seran suscritos por un instalador autorizado de gas y avalados por la empresa

adjudicataria.

fy En todo lo no regulado expresamente en los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el suministro de gas propano y
mantenimiento de las instalaciones, sera de aplicaciéon el R.D. 919/2006 y las ITC-ICG
correspondientes, asi como demas normativa actual y futura que se vaya originando
durante la vigencia del contrato, ademas de otras normativas referentes a las relaciones y
obligaciones entre empresa suministradora y usuario final en depoésitos e instalaciones de
G.LP.

Las inspecciones (actas de reconocimiento de la instalacion distribuidora de G.L.P.) y las
pruebas periédicas de presion se realizaran segun el R.D. 919/2006 en su ITC-ICGO03, y la
norma UNE 60250, de junio de 2008, asi como cualquier Norma que pudiera surgir en
cuanto atafe y pueda afectar a las relaciones y obligaciones entre la empresa adjudicataria

y el usuario final de depdsitos fijos e instalaciones de G.L.P.

g) La empresa adjudicataria enviara anualmente sendos resumenes de las instalaciones de

G.L.P., en los cuales indicara, para cada uno de los Centros, los siguientes datos:

e Cadigo de identificacion de cada deposito, con inclusion de una fotografia del mismo.
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Capacidad y caracteristicas técnicas de los mismos.

Caracteristicas técnicas de las instalaciones interiores de G.L.P. y situacion de las mismas.

Numero de registro industrial de los depésitos, debiendo realizar si fuera necesario, la

gestion ante los Organismos competentes para su total identificacion de dicho registro.

Fecha del ultimo y préximo retimbrado.

Fecha de la ultima revision de las instalaciones, resultado de la revision, observaciones, etc.

3.7 Mantenimiento general.

a) La empresa adjudicataria debera realizar el mantenimiento de la totalidad de los depdsitos
e instalaciones de G.L.P. (incluidas las instalaciones interiores en los elementos de
consumo de menos de 70 kw y hasta la llave de conexion de los aparatos, excluidos éstos,
cuando la potencia instalada sobrepase los 70 kw) existentes en los Centros que se
relacionan en el ANEXO adjunto, conforme al R.D. 919/2006, de 28 de julio, y sus
instrucciones técnicas, asi como demas normativa de aplicacion, incluido pintura, en caso
de ser necesaria, de los depoésitos aéreos y de la red de distribucion. Se excluyen los
trabajos necesarios para adecuar los depodsitos enterrados, en caso de encontrarse

corrosion.

b) En el ANEXO adjunto, se desglosan las instalaciones de G.L.P. incluidas en este contrato
junto con las caracteristicas de las mismas, si bien dicha relacion pudiera no estar
especificada en su totalidad, siendo responsabilidad de las empresas licitadoras
conocerlas previamente a la presentacion de la oferta, para lo cual se les facilitara desde la

Direccion General de Proteccion Ciudadana el acceso a los Parques de Bomberos.

c) Las operaciones a realizar en el mantenimiento de las instalaciones interiores, seran las
contempladas en el R.D. 919/2006, de 28 de julio ITC-ICG 07 apartado 4 o modificaciones
de normativa que pudieran surgir a lo largo del periodo de duracién del contrato. La
empresa adjudicataria enviara con la frecuencia establecida en dicho R.D. 919/2006, los
partes de las operaciones de mantenimiento al Servicio de Obras e Infraestructuras de la
D.G.P.C., con las operaciones realizadas segun ITC-ICG 07 antes mencionada, y una
copia de los mismos al Centro. Los partes de mantenimiento deberan estar firmados por el
personal a cargo del Parque de Bomberos el dia en que se realicen estas tareas,

referenciandose la fecha y tiempo de duracion en efectuar las labores de mantenimiento.
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Los certificados de revision se efectuaran en todos los Parques referenciados en el

ANEXO adjunto, asumiendo el coste de los mismos |la empresa adjudicataria

Se remitiran dichos informes de inspeccion de las instalaciones de G.L.P., asi como la
inspeccion del almacenamiento y redes de distribucion, segun se realicen, entregando los
originales al Servicio de Obras e Infraestructuras de la D.G.P.C. en el plazo maximo de
siete dias desde su emision por el organismo que los realice, y dejando una copia en el

Parque que contenga cada instalacion.

e) Las empresas licitadoras deberan conocer la totalidad de las instalaciones de los diferentes

centros objeto del contrato (depdsitos, instalaciones y demas circunstancias) y su situacion
o realidad fisica, para lo cual se les facilitara el acceso a los diferentes Parques de

Bomberos por parte de la D.G.P.C

La visita de las instalaciones objeto del presente contrato se realizara previa solicitud al
Servicio de Obras e Infraestructuras de la Direccion General de Protecciéon Ciudadana,
teléfono de contacto 91.580.52.56.

3.8 Actuaciones de mantenimiento especificas.

a) La empresa adjudicataria realizard anualmente las actuaciones de mantenimiento

establecidas en R.D. 919/2006 y en la norma UNE 60250, asi como pruebas técnicas de
comprobacién de estanqueidad y resistencia mecanica tanto de los depositos de propano
como de las instalaciones interiores de propano, conforme a la forma establecida por la
normativa vigente para la realizacion de estas pruebas y emitira asimismo anualmente
certificados de revisidon periodica de cada centro de almacenamiento de G.L.P.
(referenciado en Anexo a este Pliego), debiendo ser firmados por un instalador autorizado,
remitiéndose los mencionados certificados en un plazo maximo de diez dias desde su
realizacién al Servicio de Obras e Infraestructuras de la Direccion General de Proteccion
Ciudadana, asumiendo la empresa adjudicataria el coste de las actuaciones anteriormente

mencionadas.

Las revisiones periddicas quinquenales, cuya fecha de realizacién quedan establecidas en
el Anexo a este Pliego (tanto de depésitos como de las instalaciones interiores) se
realizaran por un O.C.A. (Organismo de Control Autorizado) u otro organismo autorizado

para realizarlas y en todo caso en la frecuencia establecida por la normativa vigente y
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futuras modificaciones de dicha normativa que pudieran producirse. El coste de dichas
revisiones quinquenales sera asumido por la empresa adjudicataria, debiendo esta
empresa tener en cuenta la fecha de realizacion de dichas revisiones, conforme se
establece en la informacién de Anexo a este Pliego, asi como velar por el resto de sus
obligaciones como empresa de mantenimiento, estando obligada ademas a notificar al

Servicio de Obras e Infraestructuras de la D.G.P.C. de la fecha de su realizacion.

El retimbrado de los depdsitos se realizara cada quince afios de frecuencia. Las fechas de
realizacion quedan establecidas en el Anexo a este Pliego. Se realizara por un O.C.A. y en
todo caso, en la frecuencia establecida por la normativa vigente en cada momento, con
arreglo a los criterios que se establecen en la norma UNE 30250, respecto a pruebas y
ensayos. Dichos retimbrados se realizaran (como anteriormente se expresé) por un O.C.A.
y el coste sera asumido por la empresa adjudicataria, debiendo esta empresa tener en
cuenta la fecha de realizacion de dichos retimbrados, conforme se establece en la
informacion del Anexo a este Pliego, asi como cumplir con el resto de sus obligaciones
como empresa de mantenimiento, estando obligada ademas a notificar al Servicio de

Obras e Infraestructuras de la D.G.P.C. de la fecha de su realizacién

En cada instalacion debera existir un LIBRO DE MANTENIMIENTO y, en aquellas que no
existiese, la empresa adjudicataria realizara las gestiones necesarias ante los Organismos
competentes para adquirir dicho Libro de Mantenimiento, proporcionandose desde la
Direccion General de Proteccion Ciudadana la informacion y documentacion de que se
dispusiera sobre dichas instalaciones para apoyo a la gestién mencionada. En el LIBRO
DE MANTENIMIENTO la empresa adjudicataria, dejara constancia de cada visita y anotara
el estado general de la instalacion, los defectos observados y las reparaciones efectuadas,

asi como las fechas de revisiones y retimbrados.

Asi mismo, si la empresa instaladora encargada del mantenimiento dispone de
acreditacion de un sistema de gestion de calidad implantado, realizara un archivo
documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que debera poder
ser consultado por el Organo competente de la Comunidad de Madrid, cuando éste lo

considere conveniente.

La Administracion, como titular de la instalacion, se responsabilizara de que esté vigente

en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de
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certificado de la ultima inspeccion oficial segun indica R.D. 919/2006, de 28 de julio y las
ITC-ICG 01 a 11 correspondientes.

3.9 Modificaciones de los puntos de suministro.

La Direccion General de Proteccion Ciudadana podra notificar a la empresa adjudicataria al
inicio del contrato o durante la ejecucion del mismo la no realizacion de las actuaciones de
mantenimiento (temporal o definitivo) de las instalaciones y depositos de propano en
determinados Parques de los establecidos en el Anexo, como consecuencia de producirse la
sustitucion de sistemas e instalaciones de combustible de propano existentes por gas natural, asi
como por reformas y obras de caracter integral o parcial en algun Parque, que originen la no
necesidad de suministro de propano ni actuaciones de mantenimiento durante el tiempo que duran
las reformas. Dichas circunstancias no supondran obligacion de indemnizacién ni compensacion
econdémica por parte de la Direcciéon General de Proteccion Ciudadana a la empresa adjudicataria

por concepto alguno.

La Direccion General de Proteccion Ciudadana podra notificar al inicio del contrato o durante
la ejecucion del mismo a la empresa adjudicataria la incorporacién a este contrato de nuevos
Parques de Bomberos que requieran de suministro de gas Propano. En este caso, la empresa
adjudicataria asumira las mismas obligaciones contraidas en este contrato respecto al suministro y

mantenimiento de las instalaciones que con el resto de Parques.
3.10 Precio ofertado.

El precio/kg ofertado por las empresas, sera una baja en €/Kg referida al precio/kg que
mensualmente se publica en el BOE, por Resoluciéon de la Direccion General de Politica
Energética y Minas, fijando precio maximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados

del petréleo a granel a empresas distribuidoras de gases licuados del petréleo por canalizacion.

Este precio de referencia, sobre el que se ofertara la baja, sera el publicado en el B.O.E.
inmediatamente anterior de cada mes, de acuerdo a la Orden del Ministerio de Industria y Energia
del 16 de julio de 1998, modificada parcialmente por la Orden ITC/3292/2008, de 14 de

noviembre, asi como sus posibles actualizaciones o modificaciones.

El precio/kg, por lo tanto, se ira actualizando mensualmente en funcion de la publicacion

expuesta anteriormente, manteniéndose la baja ofertada sobre el precio de referencia.
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En caso de que dejaran de publicarse en el BOE dichos precios de referencia, se aplicaran
los precios calculados segun el sistema de determinacion automatica de precios maximos de los
gases licuados del petroleo en funcién de la aplicacién de la cotizacion internacional y el flete a
que hace referencia el apartado primero de la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se
actualizan los constes de comercializacion del sistema de determinacion automatica de precios
maximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petrdleo y se liberalizan
determinados suministros, revisdndose mensualmente, utilizando la férmula expuesta en la
disposicion primera Modificacién del sistema de determinacion de las tarifas de venta para el GLP
canalizado publicada en la Orden ITC/3292/2008 de 14 de noviembre.

El Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), el Impuesto Especial de Hidrocarburos y otras
tasas o impuestos que sean susceptibles de aplicacion en funcion de la normativa vigente en cada

momento, no seran objeto de la oferta, y se aplicaran segun corresponda en la factura.

El precio/kg ofertado por las empresas, debera contemplar tanto suministro de gas propano,
como los costes de mantenimiento expuestos en las clausulas 3.7 y 3.8 del presente pliego, como

los costes de comercializacion de la empresa adjudicataria.
3.11 Facturacion.

Por cada entrega de G.L.P. realizada por la empresa adjudicataria, ésta emitira la

correspondiente factura, en la que deberan constar los siguientes datos:

- Fecha de suministro
- Numero de identificacion de deposito.

- Parque de Bomberos donde esta ubicado el depdsito.

Se adjuntard a cada factura una copia del albaran de suministro, con la firma del
responsable del Parque que estaba presente en el momento del suministro y de la descarga del
Propano. En dicho albaran deberdn constar la fecha, el lugar de suministro y la cantidad

suministrada.
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3.12 Datos de las instalaciones.

Los datos y caracteristicas de los suministros se recogen en el Anexo de este Pliego,
incluyendo ademas de su ubicacion, la tipologia del deposito actualmente instalado, la capacidad
del mismo, la potencia instalada en cada suministro, el consumo anual estimado y las fechas de

las revisiones y retimbrados a realizar.

Las Rozas de Madrid a 19 de mayo de 2016

A l
LA JEFA DEL CUERPO DE EL JEFE DE SERVICIO DE OBRAS

BOMBEROS E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Ana Karin Coll Eriksson Fdo.: José Hernandez Lucas

VoBe
EL DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCION CIUDADANA
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