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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones
que habran de regir en la CONTRATACION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA Y
FALSOS TECHOS EN EL HOSPITAL DE DIA ONCOHEMATOLOGICO en el Hospital Universitario
Ramén y Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas normativa legal de
aplicacién relativa a esta contratacidn, de los que se derivaran los derechos y obligaciones de las partes

rnontratantes.

“. PRESCRIPCIONES GENERALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios téchicos y una organizacién adaptada a la
naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara relacion del personal adscrito a la cbra, tanto de la
empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segin sufra

variaciones por el ritmo de los trabajos.

lLa empresa adjudicataria gueda obligada a‘poner, a disposicion de la obra, la maquinaria y medios

auxiliares necesarios para la correcta gjecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con sujecion

a la normativa vigente en el momento de su gjecucion.

Antes del inicioc de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista debera presentar ai
Responsable del Contrato designado por el Hospital, un Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacién
de Riesgos de los correspondientes trabajos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el qgue se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucién inmediata del contrato.
Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado diferente

del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la presentacion de los
documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacidn del personal.
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Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Pravencion de Riesgos Laborales y segun el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarralla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en viger, realizando los

trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a terceros, impidiendo el
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,
incluyendo la sefializacion preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estas comporten riesgo .para
a8 personas ¢ cosas, con los elementos de proteccion que sean necesarios, que se mantendran, en
:ads momento, en perfectas condiciones de conservacion y sefializacion.

Asi mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecera un
Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
toda empresas, trabajadar, equipos ¥ maquinaria que presentara previamente a los responsables del
Hospital para su aprobacidn. Asl mismo, se presentara toda la documentacién dejando registro

documental de todo ello.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicic de prevencion de riesgos

laborales, propio ¢ ajeng, inmediatamente cualguier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracién prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del Hospital,
teniendo en cuenta la urgencia gue requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si ast lo estima oportuno el Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacidon de otros trabajos de los incluidos en €l
presente procedimiento.

A la finalizacien de la obra, el adjudicatario deberad proceder a la retirada de los elementos de .

separacion, de los escombros generados, etc. y la limpieza general de la zona afectada por la obra,

hasta devolver el area afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de residuos y
aquella aplicable al desarrolio de sus actividades en el Hospital. Serd el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los residucs y sus costes
estaran incluidos y especificados en la oferta, Ademas tendra que proporcionar certificado de eliminacién
de diches residuos con transportista y gestor autorizado.
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El adjudicatario no podra verter ningtn residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del hospital,
segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la CAM.

~ En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se detraera de las

certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

3.1. ALBANILERIA. TABIQUERIAS Y PARTICIONES INTERIORES

Todas las nue-as divisiones interiores, distribuciones y particiones se realizaran mediante tabiqueria
seca de placas de veso laminado y perfiles galvanizados en las caracteristicas que se indican a

continuacicn.
Todos los tabigues y divisiones de [a zona de actuacion iran de suelo a techo de forjado existente.

El cerramiento del local con el resto del hospital es de ladrillo hueco doble y se mantendra, siempre
cerrandolo hasta el forjado de techo y se incorporard un trasdosado de palca de yeso laminado con

aistamiento para conseguir la conveniente estabilidad al fuego.

Se recibiran cercos en tabiquerfas y mures intericres con pasta de yeso o escayola en tabiqueria de
pladur y con yeso negro o con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,56 N y arena de rio % en tabigues o

muros que se conserven de fabrica de ladrillo

Las nuevas divisiones en tabiquerfa seca tipo Pladur se ajustaran a las especificaciones siguientes
segun los casos (no obstante se entenderd que siempre que no sea prescrito o indicado de manera
especlfica se ejecutaran tabiques y trasdosados con la caras exteriores conformadas por una dltima

placa de las denominadas de “gran dureza™

El tabique convencional estara formado por dos placas de yeso laminado PLADUR® o similar tipo N y/o
GD de 15 mm de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a
base de Montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos
horizontales), dando un ancho totai de tabique terminado de 130 mm. Parte proporcional de materiales:
tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acUsticas de su perimetro, etc., asi como anclajes
para canales en suelo y techo, etc. totaimente terminado con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para
terminaciones de alicatado, o revestimientos tipo pve, vinilicos o cauchos, laminados, con rastreles, etc.,
o calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a
definir en proyecto o especificaciones del Servicio Técnico). Aima con Lana de Roca de 60 a 70 mm de
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espesor y densidad minima 70 kg/m3. Montaje segtn norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB
HR.

El tabique de aseos o cuartos hiimedos estara formado por dos placas PLADUR® o simifar tipo N y/fo GD
o WA, seglin los casos de 15 mm de espesor siendo al menos una placa hidrofuga tipo WA a la cara
exterior donde se destine el uso a cuario himedo, a cada lado de una estructura de acerc galvanizado
de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verlicales), separados enire ejes 400 mm y
Canales (elementos horizontales), dandc un ancho total de tabique terminado de 130 mm. Parte
proporcional de materiales . tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. fotalmente terminado con calidad
de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado o revestimientos tipo pvc, vinilicos o
cauchos, laminados, con rastreles, etc., o calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones
astandar de pintura ¢ papel pintado riormal (a definir en proyecto o especificaciones del Servicio
Técnico). Alma con Lana de Roca de 60 a 70 mm de espesor y densidad minima 70 kg/m3. Montaje
segin norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.

El cerramiento de los patinitlos de instalaciones, estara formado por tabigue mdltiple autoportante
formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70mm, atornitlado por cada cara tres placas de yeso laminado de 15mm de espesor tipo Pladur Foc o
similar para obtener una résistencia al fuego EI80, con un ancho total de 130mm, con relleno del alma
con lana mineral ignifuga. Nivel de acabado de juntas Q2.

El tfrasdosado de los tabigues existentes de separacion con otros locales de la planta se realizara con
Trasdosado autoportante fermado por montantes separados 600mm y canales de perfiles de acero
laminado de 46mm, atornillado por la cara externa de dos placas de yeso laminade de 15mm de
espesor tipo Pladur Foc o similar, para conseguir una estabiilidad al fuego EI 180, con rellenc del alma
con lana de roca ignifuga. Nivel de acabado de juntas Q2.

Se realizaran ayudas de albafiilerfa a instalaciones en general, electricidad, fontaneria, climatizacién,
proteccion, gases medicinales, instalaciones especiales, etc. incluyendo mano de obra en carga y

descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Todo material, piezas, tortilleria, perfilarfa, tacos, etc. atenderan a los requisitos especificos del

fabricante y su manual de‘instalacion.

Se entregaran los certificados correspondientes de montaje una vez finalizados los trabajos

correspondientes para poder ser recepcionados.
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Estaran incluidas en todas las unidades que comprenden estos trabajos todas las ayudas varias, rozas,
tapados, etc. de las distintas instalaciones y/o cualquier otro elemente que sea necesario instalar o
montar, ifp.p. de mano de obra, material, medios auxiliares y pegueiia herramienta que sea necesaria sin
excepcion.

3.2. FALSOS TECHOS

Todos los techos serén modulares del tipo "Armstrong” o similar desmontables y por consiguiente
registrables facilitando asi el accese a las distintas. instalaciones y su mantenimiento, con un fajeado
perimetral de cartdn yeso tipo “pladur” segin las dimensiones necesarias en cada caso, ya sea en los

encuentros con los paramentos verticales, elementos libres singulares aislados.

Previamente a la colocacion de los nuevos techos, fijaciones y registros, se procedera a la eliminacion de

ruslos de suciedad existente hasta donde esta actuacion fuera posible.

Se repasaran los falsos techos de las zonas contiguas a la de actuacion y se realizaran los remates que
fueran necesarios como consecuencia de las nuevas tabiguerfas levantadas o de las actuaciones que

hubiera sido necesario realizar para el paso de las instalaciones.

Estaran incluidas todas las ayudas varias, rozas, tapados, etc. de las distintas instalaciones, ifp.p. de

mano de obra, material, medios auxiliares y pequefia herramienta que sea necesaria sin excepcion.
Las caracteristicas y especificaciones del techo registrable a instalar son:

Techo registrable Armtrong o similar Tatra Tegular 600x600x15 mm formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lamina prelacada en su cara vista. Dicha
estructura forma una cuadricula de 600x600 mm compuesta por perfiles primarios y secundarios y
angulares fijados mecanicamente en todo su perimetro. La estructura queda debidamente suspendida
del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue con peffil primario y secundario, sobre
ella, se apoyaran las placas de Fibra Mineral de tipo tatra tegular de 15 mm de espesor y dimensiones
B800x600 mm. Inclusc parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y perimetro, totalmente
terminado. Montaje seglin Normativa Intersectorial de ATEDY: "Manual de instalacion de techos
desmontables de escayola”, manual de instalacion de fabricante y requisitos del CTE-DB HR.

Faja perimetrai o tabica de yeso faminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 40 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm
cada 40 cm vy perfileria, ifreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sINTE-RTC, medido en su longitud. Incluso parte
proporcional de tornilleria, anciajes para forjado y perimetro, totalmente terminado. Montaje segun
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Normativa intersectorial de ATEDY: "Manual de instalacién de techos desmontables de escayola",
manual de instalacién de fabricante y requisitos del CTE.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacion designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada,
la empresa estard obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando éstas
aumanto de ejecucién de unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacion de ningtin género.
Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:
» [ainterpretacion de las unidades valoradas de obra.
Control de 1a ejecucién de la cbra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

« La aceptacién o rechazo de los materiales y equipos a utilizar.en los trabajos.

Tanto los materiales como 1a ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Responsable dei
Contrato designado por el Organo de Contratacién y estaran sometidos, en cualquier momento, a los

ensayos y pruebas gque éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los trabajos
sjecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la empresa del

adiudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion, en caso de disconformidad, y
si asi lo estimase oportuno, podra requerir [a realizacién de un plan de control de calidad externo, cuyo
porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y pedra ser descontado del importe

de la adjudicacion para su contratacion directamente por el Organo de Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccion de
Gestion Técnica y sean aprobados por fa Direccién, De la Recepcion Parcial de los trabajos se levantara

la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas Preventivas a
adoptar durante la obra, y que sera requisito indispensable su cumplimiento para garantizar la
Bioseguridad Ambiental (BSA).
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5. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de aportar los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucion del contrato.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional acreditada.

El Organo de Contratacion se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucién para
aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos
previstos. .

l.a empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los trabajos,
w4mo responsable de los trabajos, que tendra titulacion técnica de al menos ingeniero técnico o
a-uitecto téenico v experiencia de al menos cincoe anos en proyectos similares.

2t Organo de Contratacion no autorizara la ejecucion de ninguna actividad sin la presencia del
Rasponsable anteriormente citado.

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una
wrjeta de idenificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de Seéuridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio ¢ subcontratado,

debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establecera por el Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion y de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

7. DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliege de Prescripciones Técnicas, la documentacion grafica y las mediciones

necesarias.

8. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1* A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las
obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la
siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo serd en funcién de la

naturaleza del objeto del proyecto:
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacién de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1989

MODIFICADA POR:

Articuin 82 de la' Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.C.E : 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscaies, Administrativas y
del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ¢jercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura de! Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de 1a Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y
renovacién urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

| Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY ©/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicién final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacién, supervisién y solvencia
de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.. 15-JUL-2015
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Cédigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2008

Correccién de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

Disposicion derogatoria tUnica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneracidén y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.0.E.: 23-QOCT-2007

Correccién de errores; B.O.E. 20-DIC-2007

- MODIFICADO POR:
Modificacién dei Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.. 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

QOrden 984/2009, de 15 de abril, del Ministeric de Vivienda

B.0.E.: 23-ABR-2009

Correccién de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2008, de
17 de marzo '
Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
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Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicion del
parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso piiblica concurrencia,
contenidas en el documento Sl del mencionado Cédigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicién final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneracion y renovacién urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.0.E.: 27-JUN-2013

Modificacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Basico DB-HS
““Salubridad”, del Codigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23-JUN-2017

ACTUALIZADO POR:
Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.. 12-5EP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacién energética de los edificios
REAL DECRETOQ 235/2013, de 5 de abril, del Ministeric de |la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013 -

Correccién de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

MODIFICADO POR:

Real Decreto 564/2017, de 2 de junic, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 08-JUN-2017

1) ESTRUCTURAS

1.1} ACCIONES EN LA EDIFICACION
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de maizo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter
general'

Norma de Construccidn Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.C.E.. 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cadigo Técnico de la Edificacion, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas Ias modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general’

Instruccion de Acero Estructural {(EAE)

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E.; 23-JUN-2011

Correceion errores: 23-JUN-2012

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Codigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’

1.4) HORMIGON

Instruccién de Hormigon Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 22-AG0O-2008
Correccion errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

1 5} MADERA

(iR SE-NM. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

“Aeigo Téchico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/20086, de 17 de marzo, de! Ministerio de Vivienda
D0E 26-MAR-2006

Bzra consuliar todas las maodificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartade "0.1 Normas de caracter

general”

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cadigo Técnico de la Edificacidn. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.L.: 2B8-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general’

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 1402003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.; 29-AG0-2012
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen
jos criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Correccion de errores B.0.E.; 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL AMBITO DEL MINISTERIOQ DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E: 13-NOV-2013

)8 HS. Salubridad {Capitulos HS-4, HS5-5)

Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
31.0.E.; 28-MAR-2006 '

Para consuliar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

. neneral”

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para 1a comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores :

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energla y Turismo
B.C.E.: 25-MAY-20'16

Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de los mismos

(sdlo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
1314/1997, excepto el art 10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.C.E.. 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:
Art 2° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a ia Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 256/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de energ, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

16 de 35




Hospital Universitario Ramoén y Cajal k1 Comunidad de Madrid
SUBDIRECCION DT GESTION

SaludMadrid TECNICA

DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:
Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencion, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
cievacion y manufencién de los mismos

FESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Polltica Tecnoldgica del Ministerio de
Industria, Comersio y Turismo

eLOE TE-MAY-1992

tinstruccion Técnica Complemeﬁtaria AElM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
sievacién y manutencién, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de novieinbre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.; 22-FEB-2013
Coireccion efrores; 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercializacidén de ascensores y componentes de
seguﬁdad para ascensores
B.O.E.: 25-MAY-2010

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETQ LEY 1/1998, de 27 de febrero, de ia Jefatura del Estado
B.C.E.; 28-FEB-1998

MODIFICADO POR;:
Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacion de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1599
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Disposicién final quinta de la Ley 9/2014, de ¢ de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 972014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turisme y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-0CT-2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las. infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el accesc a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado
“por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construccién de la edificacién y de los medios y
la capacitacién técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supreme,

B.O.E.. 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacién”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremao,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula e! inciso “en el articulo 3 dei Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacién”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10; asi como el
inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacién o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccién 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera de! Tribunal Supremao,
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B.O.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Regtamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETQ 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0O-2007

Correccién errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR: )
Art. segundo dei Real Decreto 249/2010, de 5 de marze, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccién errores: 12-FEB-2010

Correccién errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.. 13-ABR-2013
Correccitn errores; 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promocion de la eficiencia del suministro de energia

B.C.E.: 13-FEB-2016

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2008

MODIFICADO POR:
Art 13° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a ia Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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B.C.E.: 22-MAY-2010

Instruccion técnica complementaria Mi-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.: 23-0CT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA PCR:
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-
NCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-{P-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de
15-SET, y MI-IP-04, aj:robada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
{+EAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
i O.E. 22-0CT-1999

Correccion errores; 3-MAR-2000

‘Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial ,
pa'ra adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETQ 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.C.E.; 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minira de agua caliente sanitaria)
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:
Actualizacién del D.oc‘umento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.. 12-SEP-2013
Correccién de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general’
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2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT
01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministeric de Ciencia y Tecnologia

B.0.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de 1a iITC-BT-03 por:
. SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E. 5-ABR-2004 ‘

MODIFICADO POR:
Art 37 de la modificacidn de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
zar adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.0.E.. 22-MAY-2010

Nueva Instruccién Técnica Complementaria {ITC) BT 52 «instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Bg.wE., 3i-DIC-2014

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial

B.O.E: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismeo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
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B.O.E.: 12-JUN-2017
Correccién de errores: 23-SEP-2017

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

(ihdigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.OE. 28-MAR-2006 o

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general”

4; PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccion frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-0CT-2007

Correccion de errores; B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las mindificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartade “0.1 Normas de caréctef
general’

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Codigo Técnico de la Edificacidn. REAL DECRETO 314/20086, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR;:
Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

|}!

genera

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-Si-Seguridad en caso de Incendios

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’

R damento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. .
Rial DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turisrno y Comercio
B.O.E2.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:
Art 10° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a ia Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1987, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.. 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:
Modificacion det Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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REAL DECRETQ 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposicién final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la
Ley 322006, de 18 de Cctubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion .
REAL DECRETO 1105/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.F.0 25-AG0-2007

- Artiesdo 7 ode la Ley 25!2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
+ adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su gjercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.. 23-DIC-2009

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETQ 337/201 g, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.0O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.; 23-MAR-20110

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de |a Jefatura del Estado
B.O.E.; 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafiamiento de los
presupuestos de 1999)

24 de 35




Hospital Universitario Ramén y Cajal | Comunidad de Madrid
SUBDIRECCION DE GESTION

SaludMadrid TECNICA

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicién adicional tercera de la Ley 25/2008, de 22 de diciembre, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E; 23-[31C-2009

-~ Fiaglamento de los Servicios de Prevencion
“REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADQ POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministeric de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

fModificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.. 29-MAY-2006

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 528/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacién del Reglamento de tos Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades
especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion
para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-0CT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:
Hodificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.Q.E.; 30-0OCT-2015

Sefalizacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abri, def Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR;

Modificacién del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETQ 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud para fa utilizacién por los frabajadores de los
equipos de frabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacion de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacién de equipos de proteccién individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerioc de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccién errores: 18-JUL-1897

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

NODIFICADO POR:
mawjificacion del Rezl Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

iuposiciones minimas de seguridad y salud para la utitizacién por los trabajadores de los.

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

REAL DECRETO 396/20086, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.C.E.. 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y ia seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a campos electromagnéticos

REAL DECRETQ 299/20186, de 22 de julio, del Ministerio de Ia Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulacién de la subcontratacion
LEY 3212006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.C.E.: 19-OCT-2008

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2008, de 18 de Octubre, reguladora de {a Subcontrataciéon en el Sector de
la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGC-2007

Correccion de errores: 12-SEP-2007
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MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agesto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministeric de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
srtaptacion a la Ley sobre el libre acceso a fas actividades de servicios y su ejercicio
LYY 28/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
2GE . 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

- DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general’

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de fa Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:
La Disposicion final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en

materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
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REAL DECRETOQ 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.C.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento fécnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

)

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibitidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.C.E. 11-MAR-2010
Para sonsultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartade “0.1 Normas de caracter

general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e lgualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcion de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2018, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016

Correccién errores: B.O.E.: 27-0CT-2017

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de la
Secretaria de! Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:
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Modificacién del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva
93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.0O.E.. 19-AGO-1995

Ampliacion de los anexos |, H y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion _

Resolucicn de 6 de abrif de 2016, de ka Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa

B.C.E.: 28-/BR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.. 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores confra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, de! Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DERQGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmosfera

LEY 34/2007, de 15 de radviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autdnomas que no tengan normativa aprobada en la

materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de controi del gasto
pliblico y cancelacion de deudas con empresas autonomas contraidas

por las entidades focales, de fomento de la actividad empresarial e
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impulso de la rehabilitacién y de simplificacién administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.C.E.; 7-JUL-2011

Correccién errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 27/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
ROE D 18-%7:. 2003

"DESARROLLADA POR;

Desarrclio de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacidn y
gestion del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de 1a Presidencia

B.0O.E.; 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de dicierﬁbre, por el
gue se desarrolia la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
Disposicion final primera del REAL DECRETQ 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de |a Presidencia

B.O.E.. 23-0CT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

lo referente a zonificacién aciistica, objetivos de calidad y emisiones

acusticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.0.E.: 26-JUL-2012
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MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas auténomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de Ia actividad empresarial e
impulsc de la rehabilitacion y de simplificacién administrativa. {(Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion
REAL DECRIZFO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
2 0.E.: 13-FEB-2008

Evaluacion ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de iss usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

¢ ANEXOT1:

s  COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
Medidas para la calidad de la edificacién

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de [a Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
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o Comunidad de Madrid

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejerla de Obras Plblicas, Urbanismo y Transportes
de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en nzrticular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
:alefaccién, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacién de productos de |2
ambustion.

“JRDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Macrid

B.0.C.M..: 21-DIC-1885

AMPLIADA POR:

Ampliacién del plazo de la disposicion final 2* de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
calefaccion, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacién de productos de ia
combustion

ORDEN 454/1998, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la ¢, de Madrid.
B.O.C.M.,; 29-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas.
LEY 871993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1893

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:
Modificacién de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de

promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas
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DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejerla de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.; 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de
Barreras Arquitectonicas

Decreto 13/2_00?, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que
reGnan la condicion de accesibles en el ambito de 1a Comunidad de Madrid

OKRDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Camnunidad ¢ Madrid

B.O0 M 13 FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionddor en materia de promocion de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de [a Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 28-MAY-1989

3 ) MEDIO AMBIENTE

Evaiuacién ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A excepcién del Titulo IV "Evaluacion ambiental de actividades”, los articulos 49, 50 y 72, la
disposicion adicional séptima y el Anexo Quinto, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004
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Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 31-DIC-2015

Regulacion de la gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en la Comunidad de
Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C M.: 7-AG0O-2009

£ ANDAMIOS

Reqguisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimierito y conservaciéon de los
andamios tubulares utilizados en las obras de construccién

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 14-JUL-1998

Antonio Romerg-Toro Soria

SUBDIRECTOR/DE GESTION TECNICA
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02
03
04

1 BANILERIA Y FALSOS TECHOS 95,38%

156.856,20

GESTION DE RESIDUOS 2,69% 4,420,00
SEGURIDAD Y SALUD 0,82% 1.350,00
CONTROL DE CALIDAD 1,12% 1.835,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 164.461,20

Suma 164.461,20
IVA

34.536,85




Presupuesto

Cédigo NatC Ud Resumen N lLongitud Anchura_ Alturs Parclal CanFPras Pres impPres -
1 Capilulo ALBARILERIA Y FALSOS TECHOS 1 184.461,20 164.461,20

01.01 Pardida M2 Tabique milligle avtoporiante en distribuciones inlariores 540,52 49,68 26.853,03
formado par montantss separados 400mm y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70mm, alomillado por cada cara dos placas de
yeso laminado de 15mm de espesar, lipo Pladur M la primera y GD Ja
segunda ¢ similar, ¢on un anche total de 130mm,con relieno del alma
con lana mineral de B0 a 70mm de espesor y densidad minima da 70
kg/m3, incluso p.p. de irafamiente de huecos, pasos de instalaciones,
pasia y cinla de junlas, tomnileria, fijaciones, banda estanca bajo perfiles
parimeteales. Nivel de acabado da juntas Q2. Totalmente leminado y listo
para imprimar y pintar.Instalado segdn normas de fabricante y normas
UNE y requisilos del GTE. Medido deduciendo hueceos de superficie
mayor da 2 m2.

01.02 Padidga M2 Tabique mihiple autoportante en cuartos hiimedos y aseos farmado 579,67 51,52 29.859,45
por montantes separados 400mm y canales de pediles de chapa de
acero galvanizado de 70mm, atronillado por cara dos placas de yeso
laminado de 15mm de espesor, con un anche total de 130mm, tipo Pladur
N o similar fa primera y GO o WA |a segunda, con selleno det alma con
aislamienio de lana mineral de 60 a 70mm de espssor y densidad 70
kg/m3, incluso p.p. de tratamiento de huscos, pases de inslalaciones,
pasia y cinla de junias, tornilleria, fjaciones, banda estanca bajo parfiles
parimetrales. Nivel de acabado de juntas Q2.Totamente ferminado y listo
para alicatar por una cara y pintar por fa olra.lislalado segun normas del
fabricante y normas UNE y requisitos del CTE. Medido deduciendo
huscos de superficie mayor de 2 m2

01.08 Pardida M2 Trasdosado autoparante en saparacldn con otros locales o 221,10 3864 8.543,30

dependencias sobre acluales tabicones de hueco doble fermado por

. montantas separados 600mm y canates de perfiles de aceso laminado de
46mm, alomiado por la cara extema dos piacas de yesc laminado
resislente al fuego de 16mm de espeser ¢on up ancho total de 76mm,
para conseguir una resistencia al fuego de E1180, con rellenc del alma
con lana de reca, incluso p.p. de tratamiento de hue¢os, pasos de
instalaciones, tomnilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, kmpieza y medios auxiliares.Nivel de
acabado de juntas Q2. Totaimenta terminado y fisto para imprimar y pintar.
Instalado segin narmas de! fabricante y normas UNE y requisitos del
CTE. Medido deduciendo huecos de superficie mayer de 2 m2

01.04 Padida M2 Tabique autoporlanie en cerramiento da patinillos de instalacion 542,70 59,80 3245346

formado por tabique mdltiple autoportante formade por montantes
separados 400mm y canales de perfiles da chapa de acero galvanizado
de 70mm, atomitado por cada cara tres placas de yeso laminado de
aspesor 15mm resistentes al fuego (EI18C), con un ancho total de
130mm, con refleno del alma con lana mineral lgnifuga, inciuso p.p. de
fralamiento da huacos, pasos de instalaciones, tomilleria, pastas de
agarre y junias, cinlas para juntas, anclajes para suelo y fecho, limpieza y
medios auxiliares. Nivel de acabado de juntas Q2. Totalmenle terminado i
y listo para imprimar y pintar. insialado segin normas de! fabricante y
nommas UNE y requisitos ¢el CTE. Medido deduciendo huscos de
suparficie mayor de 2 m2

01.05 Partida M

1)

Recivitdo da pracercos de madera de pino para pueras de paso en 97,44 11,96  1.185,38
{abiques de yeso laminado, lotaiments colocado y aplomade, incluse

material auxiliar, impieza y medios auxiliares. Segun RC-08. Medida (a

superficie reaimante ejecutada

01.068 Patida M2 Retibido de puerta corlafuegos de una hoja en tabiqueria, 11,97 25,76 308,35
folalmente colocada y aplomada, incluso malerial auxiliar, limpieza y
madios auxiiares. Segun RC-08. Madida la superficie realmenle
ejecutada

0107 Patida M2 Recibido de carpinteria exterior de aluminio en pueria de paso o 67,45 2024 1.365,19
ventanas, iotalmenta colocada y aplomada, incluso material auxiiar,
limpisza y medios auxiiares. Medida Ja supericie realmente gjecuiada

01.08  Pardida UD Ayuda de albafileria a instalacidn de fontaneria y desagles de 1,00 180000 1.80000
aseos y cuaros himados, incluyends mano de obra en canga ¥ dascarga
de materiates, aperiura y tapado de rozas, recibidos, remates incluso p.p.
de matenial auxiliar, limploza y medios auxiliares

0109 Patida UD Ayuda de albaifiileria a Instalacion de elaclricidad incluyendo 1,00 1.900,00  1.800,00
mano de cbra de carga y descarga, maleriales, aperiura y tapado de
rozas, recibidos, remates incuso p.p. s material auxiliar

01.10 Partida YD Ayuda de albafileria a climalizacidon incluyenda mano de obra en 1,00 216000 210000
carga y descarga, materiales, aperiura y lapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y madios auxiliares




0111

0112

01.13

01.14

01.15

61.16

01147

Partida UD

Parlida M2

Partida ML

Partida M2

Pardida UD

Partida UD

Partida UD

Ayuda da albafiileria a instalacion de deteccidn de incendios
incluyendo mano de obwa en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado da rozas, racibidos, limpieza, remates y medios auxiliares

Limpieza final d& obra desgrendiende moreros acheridos an suelo
sanilarios, bamido y retirada de escombros a pia de carga, inclusa carga y
transporie a vertedero incluso p.p, de producios de Empleza y medios
auxikares. Madido &l m2 conslruldo

Faja perimatral o tabica de placa da yeso laminade de 13mm tipo

Pladur N o similar para falsos lechos desmontables o lisos hasta 40cm de
anche, colocado sobre una esinuclura oculla de acero galvanizado
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria incluso
replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivetacidn y repaso de juntas
con cinta y pasta, monlaje y desmoniaje de andamios lerminado segun
NTE-RTC, normas dal fabricante y requisitos del CTE-Medido en su
longitud

Falso lecho registrable modular de placas de fibra mineral tipo

Arsmirong Tatra tegular de i5mm o similar, de dimensiones 600 x 600
mm, formado por una sslructura de perdiles de chapa de acero
galvanizado y revestida por una lamina prelacada en su cara visla, con
perfiles primarios y secundarios y angulares fijados mecanicaments en
lodo su perimetro. La estructura quedard debidamente suspendida ds!
forjado de hormigon mediante anclajes de varilla roscada y piazas de
cuslgue. Incliso p.p. de lomikerta, anclajes para forjade y perimelro,
incluse p.p. de accesoros de fijacién, montaje y desmontaje de
andamios, instalado segin NTE-RTP-17, normaliva del fabricante y
requisilos del CTE. Medida deduciendo hugcos suparicras de 2 mZ

Unidad Seguridad y Salud
Unidad Gastidén RDC

Unidad Control de Calidad

1.00

1.00

1.161,16

1.362.24

1.00
1,00

1,00

650,00 650,00

1.686,00 1.685.00

13,60 16.023.18

2360 3214888

1.350,60 1.350,00
142000 4.420,00

1.835,00 1.835.00

Tolal 1 164.4561,20 164.461,20
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