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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones
que habran de regir en la CONTRATACION DE OBRA DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
EN GENERAL EN LOS CONTROLES A, BY C DE LA PLANTA 3 DERECHA DE HOSPITALIZACION en
el Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipufan en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas normativa legal de
aplicacion relativa a esta contratacion, de los que se derivaran los derechos y obligaciones de las partes

contratantes.

2 PRESCRIPCIONES GENERALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion adaptada a la
naturaleza del trabajo contratado. Se facilitard relacién del personal adscrito a la obra, tanto de la
empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segGn sufra

variaciones por el ritmo de los trabajos.

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicién de la obra, la maquinaria y medios

auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con sujecion

a la normativa vigente en el momento de su ejecucioén.

Antes del inicio de ejecucién de las actuaciones de reforma, el contratista debera presentar al
Responsable del Contrato designado por el Hospital, un Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacién
de Riesgos de los correspondientes trabajos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en

las obras de construccion.
El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucion inmediata del contrato.
Cuando los trabajos exijan para su realizacién o control, personal especializado o cualificado diferente

del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la presentacion de los

documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacién del personat.
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Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y segin ef Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia'para los trabajadores, usuarios y terceros.

Asf mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a terceros, impidiendo e
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,

incluyendo la sefializacién preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estds comporten riesgo para
las personas o cosas, con los elementos de proteccién que sean hecesarios, que se mantendran, en
fxdo momento, en perfectas condiciones de cor]servacién y sefializacion. _ '

Asl mismo, el adjudicatarie, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecerd un
Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
toda empresas, trabajador, equipos y maguinaria que presentara previamente a los responsables del
Hospital para su aprobacién. Asi ‘mismo, se presentard toda la documentacion dejande registro

documental de todo ello.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencidn de riesgos

laborales, propio o ajeno, inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

" El comienzo y duracién prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del Hospital,
teniendo en cuenta la urgencia que requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asl lo estima oportuno el Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluse festivo y nocturno.

No podréa alegarse como causa de demora, fa realizacion de otros trabajos de los incluidos en el

presente procedimiento.

A la finalizacion de la obra, el adjudicataric debera proceder a la retirada de los elementos de
separacion, de los escombros generados, etc. y fa limpieza general de la zona afectada por la obra,

hasta devolver el area afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplird la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestidn de residuos y
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los residuos y sus costes
estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas tendra que proporcionar certificado de eliminacién

de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.

4 de 39




Hospital Universitario Ramén y Cajal Comunidad de Madrid
SUBDIRECCION DE GESTION

SaludMadiric! TECNICA

El adjudicatario no podra verter ningtin residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del hospital,
segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se detraera de las

certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

3.1. ACTUACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los trabajos de desmantelamiento y demolicién se deberan tomar las medidas de
seyuridad oportuna para aislar las zonas en las que se vayan a actuar para no afectar al ritmo normat del
nospital en general y de las zonas anexas a la intervencion en cuestion. Igualmente, se realizaran los
correspondientes traslados fuera de la zona de actuacidh de equipos y mobiliarios que pudieran ser
dafiados durante [a realizacion de las obras. En el caso de no ser trasladados algunos equipos, seran

debidamente protegidos poniendo cuantos medios fueren necesarios.

Todas las actuaciones previas estaran previamente aprobadas y coordinadas por Medicina Preventiva y

los distintos Servicios Médicos o no gque puedan estar afectados por esta actuacion de reforma.

El acceso a la obra sera Unico y estara perfectamente sellado y un recipiente, felpudo y pafio humedo
{en suelo) para limpiarse el caizado cuando se acceda de la obra al resto del Hospital que se mantendra

diariarnente limpio. También este acceso estara perfectamente sefializado.

Igualmente y previo al comienzo de la obra se pondra en contacto con los diferentes Servicios Médicos o

no afectados para coordinar traslados de mobiliario, equipos, instalaciones, etc.
Se establecera un procedimiento de control de accesos para todo el personal interviniente en la obra.

Asimismo, se cumplira y hara cumplir todo lo inherente a la prevencién de riesgos laborales. Se
elaborara éi Plan de Seguridad y Salud ¢ en su defecto una evaluacion de riesgos. Se dara cumplimiento
a toda la norma vigente en esta materia; RD 1627/1997, Ley 31/1995, Ley 32/2006 y todo aquello que
afecte tanto a equipos, sistemas, maguinas, herramientas y personal, come a las propias empresas y

auténomos intervinientes en la actuacién,

También, se preparara antes del inicio de las obras un Plan de Gestién de Residuos segin normativa
actual de aplicacion dentro del ambito autondmico de Madrid es la ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, por

la que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid y
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RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se regula fa produccion y gestién de los residuos de

construccién y demolicion.

Toda la obra se adaptara para cumplir entre otras a la normativa vigente de eficiencia energética que se
publico en el BOE de 31 de Enero de 2007 el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, en el que se
aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva

construccion,
3.2. INSTALACION SANEAMIENTO, FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

La red de saneamiento, tanto vertical como horizontal, correspondiente a la nueva zona a reformar se -
gonectara a la red general del Hospital. La instalacién de aguas fecales y residuales se conectara a la
istalacion existente mediante tuberfa de PVC. En general se utilizaran cuantos elementos de desagle
iveran necesarios, bajantes, codos, tes, elementos de unién, manguetones, etc., que hagan factible la
instalacion. En generai, todos estos elementos serd de PVC serie B con junta pegada, con sistema de

unién por enchufe con junta pegada (EN1453), colocados con abrazaderas metalicas y junta elastémera.

La instalacion de fontaneria se realizara en cobre para el agua sanitaria soldado en pestafic - plata, tanto
caliente como frfa. La instalacion de aguas fecales y residuales se conectara a la instalacion existente

mediante tuberfa de PVC. En los casos que se encuentren bajantes primitivas se sustituiran por PVC.

Los sanitarios seran de la marca Roca modelo Hall y victoria para lavabos e inodoros de aseos
respectivamente, los lavabos de consultas seran de la marca Gala, modelo casual. Los lavabos estaran
dotados de grifo monemande marca Ecotres en aseos y Monodin de Roca en consultas. En el caso de

los guiréfanos se instalara lavabo y griferfa monomando quirdrgica para manipuiacion con sensores.

En el caso de los aparatos sanitarios, grifos y lavacufias que se instalen se atendera a los requisitos del
Hospital y del Servicio Técnico ya que se instalaran con el aﬁégrama del Hospital y los mismos modeles
que se han instalado en los dos Ultimos afios, teniendo en cuenta tambien los casos gue se tengan que
poner grifos con sensores para los sitios que se requiere como en zonas quirurgicas, hospitales de dia,
zonas criticos, UVI's, UCl's, REA’s, ect.

Todo ello segun ficha técnica del producto y especificaciones del Servicio Técnico.

Las unidades de ohra de forma genérica seran:

Instalacion de fontaneria para un bafio, dotado de lavabo, inodoro, bidé y ducha, realizada con tuberias
de cobre soldadura estafio-plata, UNE-EN-1057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de

PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio, con bote sifénico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y mangueton para
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enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua vy los desagiles, se entregan
con tapones. s/CTE-HS-4/5.

NOTA: Toda la instalacion se acometera a las redes existentes del edificio, previo vaciado coordinado y
supervision del personal del Hospital.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco tipo VICTORIA de ROCA o similar, mural, de 80x49 cm., de 1 -

seno, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con griferfa mezcladora tipo ECOTRES o similar
de cafio central, con aireador, incluso valvula de desaglie de 32 mm,, llaves de escuadra de 1/2"

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"

cromada y latiguillo flexible de 20 cm. dei/2".

Lavacufias sanitario igual a existentes en zonas reformadas para empotrar de acero inoxidable 18/10
(AIS| 304) con fluxor para agua fria y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal
para cufias, con desagle de 75 mm. y sifén incorporade (instalado sin incluir instalaciones de

fontaneria).

Dosificador de jabén de acero inoxidahle 18/10 (AIS! 304) con palanca larga, especial para hospitales,
con carcasa y botella de ptéstico de facil limpieza y esterilizacion en autoclave hasta 12°C.

Suministro y colocacién de mampara frontal de aluminio lacado y metacriato, para ducha de 0,80, con 1

-

puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusvalidos, de 70x60x75 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p.

de accesorios y remates.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80 cm., con
cubretornillos de fijacidn. instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.

Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable
AlSI-304, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

Suministro y colocacion de espejo para bafio, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los

bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.
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Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo. con rollo de reserva oculto de 14x29, 5x12,85 cm. y
cerradura. Instalado con tacos a la pared.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con
tacos a la pared.

Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.

Nota: En el momento previo a la ejecucion de las instalaciones correspondientes se atendera a las
indicaciones del Servicio Técnico en todo momento. Los aparatos sanitarios y griferias atenderan a las
especificaciones y madelos concretos que ese momento tenga establecido el Hospital como modelos,
tipos, marcas,... para que sean los mismos que disponga el Hospital y sea un criterio (nico para su

posterior mantenimiento y suministro de piezas.

Las instalaciones proyectadas cumplirdn con toda la normativa y reglamentacion actualmente en vigor

que le fuere de aplicacién, y muy en particular la siguiente:

Ceadigo Técnico de la Edificacién, Documento basico HS 4 y HS 6.

Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberias y, en general, para cualquier
otro elemento de la instalacién de agua.

Orden 2106/1994 de 11 de Noviembre de la Consejeria de Economla de la C.A.M., por

la que se establecen las normas sobre la documentacion, tramitacién y prescripciones técnicas de las
instafaciones interiores de suministro de agua.

Orden 1307/2002 de 3 de Abril de la Consejeria de Economia e Innovacion ‘iecnolégtca de la C.AM.,
por la que se establecen las normas complementarias sobre la tramitacion de expedientes de las
instalaciones interiores de suministro de agua.

Normas y directrices particulares de la Compafiia Suministradora.

Ordenanzas Municipales, en particular lo especificado en el articulado de la Ordenanza de Gestidén y Uso
Eficiente del Agua de la Ciudad de Madrid en todo cuanto le sea de aplicacion a la instalacion que se
proyecta.

En general todas aquellas normas, resoluciones y disposiciones de aplicacion general, referentes a la

puesta en servicio de los aparatos sanitarios, y en su caso, de elementos de ACS.

Calidad del agua.
El agua de la instalacion debe cumplir lo establecido en Ia legislacion vigente sobre el agua para
consumo humano.
l.os materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacién con su afectacion al agua que

suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
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a. para las tuberias vy accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;

b. no deben modificar las caracteristicas organoclépticas ni la salubridad del agua suministrada;

c. deben ser resistentes a la corrosion interior;

d. deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicic previstas;

e. no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si;

f. deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su en- torno
inmediato;

g. deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracion de sustancias de
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano;

h. st envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no
deben tiisminuir la vida Otil prevista de la instalacién.

La instalacidn de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo de
gérmenes patdgenos y no favorecer el desarrolio de la biocapa {biofiim).

En los aparatos y equipos de la instalacion, |a llegada de agua se realizard de tal modo que no se

produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondran combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible

vaciar cualquier tramo de la red.

Condiciones minimas de suministro

La instalacidn debe suministrar a los aparatos y equipos del egquipamiento higiénico los caudales que

figuran en la tabla 2.1. Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato.

En los puntos de consumo la presion minima debe ser;

a. 100 kPa para grifos comunes;

b. 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presion en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C.

Los servicios de agua caliente se aportaran desde [as redes generales centralizadas del Hospital.

Las presiones, perdida de carga y velocidad maxima del agua, contando con el factor de simuitaneidad
de usos, seran siempre inferiores a lo indicado en el CTE.

Dimensionado.
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1. Dimensionado de las redes de distribucion.

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la
misma y obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcion de la
pérdida de carga que se obtenga con los mismos, en nuestro caso, tal y como se observa en esquema
de principio, el punto mas desfavorable en cuanto a caudal y distancia es la bafiera del bafio principal.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los
diametros obtenidos seran los minimos gue hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de

la misma.
2. Dimensionado de los tramos.

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del
circuito considerado como mas desfavorable que serd aquel que cuente con la mayor pérdida de presion
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a. el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio
adecuado.

¢ determinacion del caudal de cdlculo en cada tramo como producto del caudal méximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.

d. eleccién de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

= Tuberias metdlicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

= Tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e. Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad

3. Comprobacion de la presion
Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera los valores
minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor

maximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a. determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada tramo. Las
perdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real
del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

b. comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de

presion del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a fa presion disponible que queda

10 de 35




Hospital Universitario Ramén y Cajal
SUBDIRECCION DE GESTION

SaludMaciid TECNICA

4 Comunidad de Madrid

después de descontar a la presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas
desfavarable.
En el caso de que la presién disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida

seria necesaria la instalacion de un grupo de prasién.

En los puntos de consumo la presion minima debe ser:

a. 100 kPa para grifos comunes;

b. 150 kPa para fluxores y calentadores,

L.a presion en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

4. Dimensionado de las derivaciones a cuartos hilmedos y ramales de enlace

l.os ramales de eniace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en
las tabla 4.2, Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos Diametro nominal del ramal de enlace
"~ En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada

aparato y se dimensionard en consecuencia.
5. Dimensionado de ias redes de ACS.

Dimensicnado de |as redes de impulsion de ACS.
Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguird el mismo método de célculo que pararedesde |-

agua fria.
Pruebas. =

Antes de proceder al empotramiento de las tuberias, se efectuaran las pruebas de resistencia mecanica
y de estanquidad, con presién hidraulica a 20 Kg/cm?2 a todas las tuberfas, elementos y accesorios que
constituyen la instalacion.

Para ello, se llenara de agua toda la instalacién, manteniendo los grifos terminales abiertos, hasta que se
tenga la seguridad de que [a purga ha sido completa y no que de nada de aire. A continuacion, se
cerraran los grifos de purga y de alimentacion, a la bomba conectada anteriormente, se mantendra en
funcionamiento hasta alcanzar al pre'sién de 20 Kgfem2. Una vez conseguida la presion de prueba, se
cerrara la llave de paso de la bomba y se procedera a reconocer toda la instalacién para asegurarse de
que no existen pérdidas.

A continuacion, se disminuira fa presion hasta llegar a la de servicio, con un minimo de 6 Kg/cm2 y se
mantendra esta presién durante 15 minutos, dandose por buena la instalacién si durante este tiempo la
presién del manémetro ha permanecido constante,

En el manémetro a emplear en esta prueba se deberan apreciar, con claridad, las décimas de Kgfcm2.
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Los materiales empleados en tuberias y griferia de las instalaciones interiores, deberan estar
preparados, de forma generai y como minimo, para una presion de trabajo de 15 Kg/em2, en prevision
de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de

los grifos.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada,
la empresa estara obligada a volver a ejecutarla cuantas veces éea preciso, no originando éstas
aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacién de ningtin género.
i“s competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:

« Lainterpretacion de las unidades valoradas de cbra. _

« Control de la gjecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la

‘wopia obra realizada y su emp!azamiéntb.

» Laaceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la -calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacién y estaran sometidos, en cualquier momento, a los

ensayos y pruebas que éste disponga.

E) adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los frabijos
ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la empresa del

adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion, en caso de disconformidad, y
si asi lo estimase oportuno, podra requerir la realizacién de un plan de control de calidad externo, cuyo
porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y podra ser descontado del importe

de fa adjudicacion para su contratacién directamente por el Organo de Contratacion.

Se recepcionaran parciaimente los trabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccion de
Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccion. De la Recepcion Parcial de los trabajos se levantara

la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas Preventivas a
adoptar durante la obra, y que serd requisito indispensable su cumplimiento para garantizar la
Bioseguridad Ambiental (BSA).
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5. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de aportar los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucién del contrato.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional acreditada,

El Organo de Contratacion se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion para
aquellas actuaciones que asl lo requieran, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos
previstos.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente [a presencia de un Director de los trabajos,
como responsable de los trabajos, que tendrd titulacion técnica de al menos ingeniero técnico o
arquitecto técnico y experiencia de al menos cinco afios en proyectos similares.

El Organo de Contratacion no autorizard la ejecucion de ninguna actividad sin la presencia del
Responszable anteriormente citado. |

Todo ai personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una

“tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio o subcontratado,

debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establecera por el Responsable del Confrato designado por el Organo de
Contratacion v de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

7. DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas, la documentacion grafica y las mediciones

necesarias.

8. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las
obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la
siguiente relacién no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo sera en funcion de la

naturaleza del objeto del proyecto:
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacién de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.LC.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.. 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.0O.E.. 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y
renovacion urbanas '

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposiciéon final tercera de la L.ey 20/2015, de 14 de julio, de ordenacion, supervision y solvencia
de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015
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Cédigo Técnico de la Edificacion

REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-20086

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

Disposicion derogatoria Gnica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacidn,
regeneracion y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.OE.. 23-0CT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion |
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministeric de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas; B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Codigo Técnico de la Edificacién (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
Dispaesicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.. 22-ABR-2010
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Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por ¢l que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicién del
parrafo segundo de uso administrativo y la definicién completa de uso publica concurrencia,
contenidas en el documento Sl det mencionado Cédigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.; 30-JUL-2010

Disposiciéon final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneracion y renovacién urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Modiiicacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Basice DB-HS
“Salunridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo '

Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 23-JUN-2017

ACTUALIZADC POR:.

Actualizacion del Decumento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.. 12-SEP-2013 o
Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.0O.E.: 13-ABR-2013

Correccion de errores: B.O.E. 26-MAY-2013

MODIFICADC POR:

Real Decreto §64/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 06-JUN-2017

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION
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DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Codigo Técnico de [a Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter
general’

Norma de Construccién Sismorresistente: parte generai y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETQ 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento .
B.O.E.: 11-0CT-2002

1.2) ACERC

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006 ‘

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/20086, remitirse al apartado 01 Normas de caracter
general"

Instruccion de Acero Estructural (EAE) .

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011

Correccion errores: 23-JUN-2012

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.C.E.: 28-MAR-20086

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartade “0.1 Normas de caracter

general

1.4) HORMIGON

Instrucciéon de Hormigdn Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de ia Presidencia
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B.O.E.: 22-AG0-2008
Correccion errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.. 1-NOV-2012

1.5) MADERA

DE SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Caisigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.(E 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general’

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructurai - Cimientos

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006 '
Para consultar todas las modificaciohes del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general”

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julic, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0O-2012
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Correccion de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministeric de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.L 28-MAR-2006

Bara consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general”.

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 20186, del Ministerio de Industria ,Energia y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién de los mismos

(sélo estan vigentes los articuios 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
131471997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.OE.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:
Art 2° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
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DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:
instruccién Técnica Complementaria AEM 1 ‘“Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencién, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETOQ 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.; 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevaciéon y manutencion de los mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnologica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
efevacion y manutencién, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Correccidn errores; 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para ia comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores |
B.0O.E.: 25-MAY-2010

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de |la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:
Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacion de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999
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Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas; B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interlor de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo de! Reglamento regulador de las infraestructuras cemunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado -
por et Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercia
B.C.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacién y de los medios y
la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion”, incluido en fos apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremao,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado.1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10; asi como el
inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacion o un ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
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B.C.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0O-2007

Correccién errores; 28-FEB-2008

MODIFICADQO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccion errores: 12-FEB-2010

Correccion errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.. 13-ABR-2013
Correccion errores; 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, en fo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promocién de la eficiencia del suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:
Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 56012010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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B.O.E.: 22-MAY-2010

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.C.E.: 23-OCT-1987

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR: .
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-
OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de
15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
B.OE. 22.Ci'T-1998

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial ,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.; 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.. 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria)
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:
Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1B35/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccidn de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’
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2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias {(ITC) BT
01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.; suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2,.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:
Ari 7° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
pai: atecuarlas a la l.ey 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.; 22-MAY-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican ofras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorizacidn para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Compiementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economla, Industria y Competitividad
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B.O.E.; 12-JUN-2017
Correccion de errores: 23-SEP-2017

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consuliar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Nermas de caracter

geraial”

4) PROTECCION
4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccion frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/20086, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general”

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:
Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Correccién de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-Si-Seguridad en caso de Incendios

Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

- Reglamentio de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DIEERETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.. 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:
Art 10° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETOQ 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productoé de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de a Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-0CT-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 121511997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para Ia utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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REAL DECRETOQ 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

REAL DECRETOC 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trahajo y Asuntos Sociales

B.0O.E.: 28-MAY-2006

Disposicién final tercera del Rea! Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarroila ia
Ley 32/20086, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales '

B.O.E.. 25-AG0O-2007

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a 1a Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.. 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.; 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales
REAL DECRETQC 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.C.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (lLey de Acompafiamiento de los
presupuestos de 1999)
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LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.; 31-DIC-1998

Reforma del marcoe normativo de {a Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

" Articulo 8 y Disposicién adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion

de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre ef libre acceso a las actividades de servicios

y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

- Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.. 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 28-MAY-2006

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.; 04-JUL-2015

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

B.C.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo & Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades
especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion
para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-0CT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

MOLFICADA POR:
~Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.. 30-OCT-2015

Sefializacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETQ 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B O.E.. 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

iicdificacion del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015 '

Seguridad y Salud en {os lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1987, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 12151997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETQ 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1897, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1897, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.. 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:
riodificacion del Real Decreto 1215M997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
eguipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 1a Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006 |

Frofeccion de la salud y 1a seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/20186, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E. 28-JUL-2016 '

Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.; 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en ¢l Sector de
ta Construccién ,

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.. 25-AG0O-2007

Correccion de errores; 12-SEP-2007
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MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETQ 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo & inmigracién
B.O.E.. 14-MAR-2009

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETOQ 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR: |
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LITY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
Ci 00 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad para e! acceso y utilizacién de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:
La Disposicién final primera de la modificacion de! Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en

materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
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REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010 '

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento téchico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién
para el acceso y utilizacion de los espacios piblicos urbanizados
Crden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETOQ 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.; 11-MAR-2010

v*ara consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e igualdad

B.C.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccioén para la recepcién de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016

Correccion errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno '

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:
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Modificacién del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de ia Directiva
93/68/CEE,
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.0O.E.. 19-AGO-1995

Ampliacién de los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion

Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961 ‘

Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGAROS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos refacionados con los
ageiites gquimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADG por:

Calidad del aire y proteccion de la atmosfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la

materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacion de deudas con empresas auténomas contraidas

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
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impulso de la rehabilitacién y de simplificacién administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores:; B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de aétividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzeo de 1963, del Ministeric de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido _ -
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.0O.E.: 18-NDOV-2003

DESARROLLADA POR: .

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacién y
gestion del ruido ambiental.

REAL DECRETQ 1513/2005, de 18 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolia la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicion final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-0CT-2007

Deéarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién
acUstica, ohjetivos de calidad y emisiones acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministeric de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICARO POR;

Modificacion del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

que se desarrclla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

lo referente a zonificacién aclistica, objetivos de calidad y emisiones

acqsticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.; 26-JUL-2012
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MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
plblico y cancelacion de deudas con empresas auténomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacién administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julic, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
REAL RECFETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E.: 13-FEB-2008

Evaluacién ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LLEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.C.E.. 31-DIC-2010

e ANEXO 1:

e COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
Medidas para la calidad de la edificaciéon

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.; 29-MAR-1999
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Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
de ta Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
calefaccién, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacién de productos de la
combustion.

FRDEN 2910/1895, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid

B.0.C.M... 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:

Ampliacién del plazo de la disposicién final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
calefaccion, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la
combustion

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejerla de Economia y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 28-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0O.E.: 25-AG0O-1993

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:
Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de

promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas
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DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.0.C.M.; 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimientc de los parametros éxigibles a los ascensores en las edificaciones para que
retinan la condicion de accesibles en el ambito de la Comunidad de Ma'drid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Coorninidad de Madrid

HOCM: 13-FEB-2014

Feglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de ia Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3 Y MEDIO AMBIENTE

Evaluacion ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.. 24-JUL-2002 . -

B.0.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A excepcion del Titulo IV “Evaluacion ambiental de actividades”, los articulos 49, 50y 72, la
disposicion adicional séptima y el Anexo Quinto, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.O.C.M.: 28-DIC-2014

MODIFICADA POR;
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.C.C.M.: 1-JUN-2004
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Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Regulacién de la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid '

ORDEN 2726/2009, dé 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANGAR QS
Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los
andamios tubulares utilizados en las obras de construccion

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998

Antonio Romero-Toro Soria

SUBDIRECTOR DE GESTION TECNICA
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