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A Comunidad de Madrid

SUBDIRECCION DE GESTION

M Hospital Universitario Ramén y Cajal
SaludMadiid TECNICA

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones
que habran de regir en la CONTRATACION DE OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACION DE
ILUMINACION DEL HOSPITAL DE DIA ONCOHEMATOLOGICO en el Hospital Universitario Ramoén y
Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demés normativa legal de
aplicacién relativa a esta contratacion, de los que se derivaran los derechos y obligaciones de las partes

contratantes.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion adaptada a la
naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la
empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segun sufra

variaciones por el ritmo de los trabajos,

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposiciéon de la obra, la maquinaria y medios

auxiliares necesarios para |a correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con sujecion

a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del inicio de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista debera presentar al
Responsable del Contrato designado por el Hospital, un Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacion
de Riesgos de los correspondientes trabajos, de conformidad con lo estabiecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en

las obras de construccion.
El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinard la resolucion inmediata del contrato.
Cuando los trabajos exijan para su realizacién o control, personal especializade o cualificado diferente

del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la presentacion de los

documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacidn del personal.
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Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y segtn el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de fa Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usugrios y terceros.

Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacién a terceros, impidiendo ei
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,

incluyendo la sefalizacion preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el &mbito de las obras, cuando estas comporten riesgo para
las personas o cosas, con los elementos de proteccion que sean necesarios, que se mantendran, en
todo momento, en perfectas condiciones de conservacion y sefializacion.

Asi mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecera un
Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
toda empresas, trabajador, equipos y maguinaria que presentara previamente a los responsables del
Hospital para su aprobacion. Asl mismo, se presentard toda la documentacion dejando registro

documental de todo ello.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencion de riesgos

laborales, propio o ajeno, inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracion prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del Hospital,
teniendo en cuenta la urgencia que requieran los mismos. ‘

E! adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacién de otros trabajos de los incluidos en el
presente procedimiento.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario deberd proceder a la retirada de los elementos de
separacion, de los escombros generados, efc. y la limpieza general de la zona afectada por la obra,

hasta devolver el drea afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de residuos y
aquelta aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los residucs y sus costes
estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas tendra que proporcionar certificado de eliminacién
de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.
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El adjudicatario no podra verter ningiin residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del hospital,
segtin fo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se detraera de las
certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

3. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacion designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada,
la empresa estaré obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando estas
aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacion de ningdn género.
Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:

e La interpretacién de las unidades valoradas de obra.

» Control de la ejecucién de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la

propia obra realizada y su emplazamiento.

« La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacion y estaran sometidos, en cualguier momento, a los

ensayos y pruebas que éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los trabajos
ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas ¢ no directamente en la empresa del
adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion, en caso de disconformidad, y
si asi lo estimase oportuno, podra requerir la realizacién de un plan de control de calidad externo, cuyo
porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y podra ser descontado del importe
de la adjudicacién para su contratacion directamente por el Organo de Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccion de
Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccion. De la Recepcion Parcial de los trabajos se levantara

la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas Preventivas a
adoptar durante la obra, y que serd requisito indispensable su cumplimiento para garantizar la
Bioseguridad Ambiental (BSA). '
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4. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de aportar los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucién del contrato.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional acreditada.

El Organo de Contratacion se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion para
aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos
previstos. ‘

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los trabajos,
como responsable de los trabajos, que tendra titulacién técnica de al menos ingeniero técnico o
arquitecto técnico y experiencia de al menos cinco afios en proyectos similares.

El Organo de Contratacién no autorizard la ejecucién de ninguna actividad sin la presencia del
Responsable anteriormente citado.

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una
tarjeta de identificacién personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio o subcontratado,

debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establecera por el Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion y de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6. DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas, una memoria, planos y mediciones

Antonio Romero-Toro Soria

SUBDIRECTOR DEGESTION TECNICA
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