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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones
que habran de regir en la CONTRATACION DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION
DE PAVIMENTOS VARIAS ZONAS en el Hosplital Universitario Ramaén y Cajal de Madrid.

Las obras se efectuardn con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego
de Prescripciones Técnicas, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas nonmativa legal de
aplicacion relativa a esta contratacion, de los que se derivarén los derechos y obligaciones de las partes

contratanies.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion adaptada a la
naturaleza el trabajo contratado. Se facilitard relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la
empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segln sufra

vartaciones por el ritmo de los trabajos.

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicién de la obra, la magquinaria y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se gjecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con sujecion

a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del Inicio de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista deberd presentar al
Responsabie del Contrato designada por el Hospital, un Plan de Seguridad, o en su caso una Evatuacian
de Riesgos de los correspondientes trabajos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1627M997, de 24 de cclubre, por €l que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en

las obras de construccion.

Fi incumplimienta de lo establecido en este parrafo determinara la resolucion inmediata del contrato.
Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado diferente
del adscrilo a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la presentacion de los

documentos necesarios gue acrediten la adecuada titulacion del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y segun el Real
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de seguridad vy salud en las
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obras de construcclén, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de energ,
por el que se desarrolla el articufo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a
las citadas normas v a las demdas reglamentaciones sobire Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a terceros, impidiendo el
acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,
incluyendo la sefializacion preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

E! adjudicatario debera limitar perfectamente el &mbito de las obras, cuando estas comporten riesgo para
las personas o cosas, con los elementos de proteccion que sean necesarios, que se mantendran, en
toda momento, en perfectas condiciones de conservacion y seflalizacion.

Ast mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital, establecera un
Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo objeto de este Pliego para
toda empresas, trabajador, equipos y maquinaria que presentara previamente a los responsables del
Hospital para su aprobacion. Asi mismo, se presentard toda la documentacion dejando registro

documental de todo eflo.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencion de riesgos
laborales, propic 0 ajeno, inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracion prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del Hospital,
teniendo en cuenta la urgencia que requleran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato desighado por el
Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso festive y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacion de otros trabajos de los incluidos en el

presente procedimiento.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario deberd proceder a la retirada de los elementos de
separacién, de los escombros generados, etc. y la limpieza general de la zona afectada por la obra,
hasta devolver el 4rea afectada a su situacién original,

El adjudicatario cumplird la legislacion ambiental apiicable relacionada con la gestion de residuos y
aquella aplicable al desarrofio de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable de todos los
residuos que generen sus actividades. Estard obligado a gestionar todos los residuos y sus costes
estaran incluidos y especificados en la oferta, Ademads tendra que proporcionar certificado de eliminacion
de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ninglin residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del hospital,
segn lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de Ja CAM.
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En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestién se detraera de las
ceriificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

Ademéas de lo contemplado en los pliegos de este expediente, se realizara, de forma obligatoria, visita a
las instalaciones del Hospital, concretamente al Servicio Técnico para ver trabajos/instalaciones de las
mismas caracteristicas y ver "in situ” el grado de exigencia y acabados en los trabajos contemplados, las
zonas de acceso de los trabajadores, zonas de carga y descarga de material, recorridos dentro de las
instalaciones y realizar otras aclaraciones. Se presentara certificado de visita emitido y firmado por ef
Servicio carrespondiente,

3.1. ACTUACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los frabajos se deberan tomar las medidas de seguridad oportuna para aislar las
zonas en [as que se vayan a actuar para no afectar al ritmo normal del hospital en general y de las zonas
anexas & la intervencién en cuestion. lgualmente, se realizaran los correspondientes {raslados fuera de
la zona de actuacion de equipos y mobiliarios que pudieran ser dafiados durante la realizacién de las
obras. En el caso de no ser trasiadados algunos equipos, serdn debidamente protegidos poniendo

cuantos medios fueren necesarios.

Todas las actuaciones previas estaran previamente aprobadas y coordinadas por Medicina Preventiva y
los distintos Serviclos Médicos o no que puedan estar afectados por esta actuacion de reforma.

El acceso a la obra sera Gnico vy estard perfectamente sellado y un recipiente, felpudo y pafio humedo
(en suelo) para limpiarse el calzado cuando se acceda de la obra al resto del Hospital que se mantendra
diariamente limpio. También este acceso estara perfectamente sefializado.

tgualmente y previo al comienzo de la obra se pondra en contacto con los diferentes Servicios Medicos o
no afectados para coordinar traslados de mobiliario, equipes, instalaciones, elc.

Se establecera un procedimiento de control de accesos para todo el personal interviniente en la obra.

Asimismo, se cumplira v hard cumplic todo fo inherente a la prevencion de riesgos laborales. Se
elaborara el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto una evaluacion de riesgos. Se daré cumplimiento
a toda fa norma vigente en esta materia: RD 1627/1997, Ley 31/1995, Ley 32/2006 y todo aquelio que
afecte tanto a equipos, sistemas, maquinas, herramientas y personal, como a las propias empresas y
auténomos intervinientes en la actuacion,
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También, se preparara antes del inicio de las obras un Plan de Gestion de Residuos segin normativa
actual de aplicacion dentro del ambito autonémico de Madrid es la ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, por
la que se regula la gestién de los residuos de construccion y demalicion en fa Comunidad de Madrid y
RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se regula a produccion y gestion de los residuos de

construccién y demolicion.

Toda la obra se adaptara para cumplir entre otras a la normativa vigente de eficiencia energética que se
publicé en el BOE de 31 de Enero de 2007 el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, en el que se
aprueba el Procedimiento basico para la certificacién de eficiencia energética de edificios de nueva

construccion.
3.2. PAVIMENTOS

Los solados en general seran PVC modelos tipos 1Q Optima, 1Q Toro y 1Q Optima Multisafe de la casa
Tarquet, tanto en pavimentos como en revestimientos horizontales en cuartos himedos, residuos,
limpieza, cuartos sucios, quiréfanocs, unidades de criticos, hospitalizacion, consultas, etc. En algln caso,
siempre que se especifique de manera concreta por el Servicic Técnico, serdn de caucho de modelo
Punti de la casa Mondo, y en otros casos se instalara un suelo de PVC Taralay Premium de ia casa
Gerflor. En todos los casos, ya sea PVC o caucho, se instalara rodapié y escocla del mismo material y
terminado en perfil de PVC. En las UVI, UCI, quiréfanos y en general en unidades criticas que lo
requieran todos los suelos serdn semiconductivos de PVC del Modelo tipo 1Q Toro de de la casa

Tarquet.

Previo a la instalacion de! revestimiento de suelo, ya sea caucho o PVC y en algin posible caso de
resinas, se prepara la superficie segun las especificaciones del fabricante, lijando en profundidad,
raspando cualguler material, aplicanda imprimaciones yfo endurecedores y pasta especial alisadora con
una resistencia especlfica segin los casos y al menos dos manos, e incluso tres o cuatro manos si asilo

requiere y se especifica en proceso constructivo.

Todas las pletinas, chapas para pasos de puerta, juntas de dilatacion, estructurales, etc. seran de acero

inox y anchos y espesores segln los casos.

El solado en quirdfanos sera continuo de resinas o de PVC, segun todas las especificaciones técnicas
necesarias para este tipo de salas, como puede ser la semiconductividad. Se realizaran todas las
mediciones necesarias para garantizar que los suelos cumplen las caracteristicas de conductivitas
requeridas para un quiréfano, entre otros y se entregaran los certificados oportunos tanto de fabricantes,
instaladores y demas organismos para recepcionar los trabajos. Se tendra como referencia las obras

gjecutadas en los ditimos dos aflos en el Hospital.
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En las zonas quirirgicas se subird el material del suelo conductivo a modo de zécalo de hasta 1,5 m y el
velo del revestimiento epoxi solapara con el mismo previo remate y enrasado de las dos superficies para

que tengan una continuidad completa los pafios.

Se colocaran topes de goma en todas las puertas. Igualmente se colocaran esquineras verticales y
defensas horizontales de proteccion por impacto de camas en todos aquellos puntos en que fueran

previsibles dichos impactos.

Las esquineras verticales y las defensas horizontales de proteccion por impacto de camas seran tipo
Pawling o equivalente, en color a elegir por la D.F. y/o Servicio Técnico del Hospital compuestas por
perfil de choque, perfil interior continuo de aluminio, tacos separadores cada 80 cm., tapas de final, y

fijaciones a fabrica con tornillo y taco expansivo.
De manera genérica las unidades de obra serarn:

Suministro y colocacién de pavimento de terrazo Interfor grano medio, uso intenso, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de lipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la
resistencia al deslizamientofresbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rlo (M-5), ilicama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
ilimpieza, s/INTE-RSR-6 y NTE-RSR-28, madido en supsrficie realmente ejecutada.

Suministro y colocacion solado de baldosa de gres porcelanico de primera calidad no esmaltado de 31 x
31 ¢m o simitar (Al, Alla s/ UNE-EN-67) recibido con adhesivo o cemento cola C2TE §1 s/EN-12004
flexible, sobre solera de cemento previa de 4-5 cm de espesor inclulda y rejuntado con borada tapajuntas
Ibersec o similar incluso impieza. Medido en superficle realmente ejecutada

Suministro y colocacion de pavimento vinflico hamogéneo en rollos modelo tipo IQ OPTIMA o 1Q Toro
segdn los casos, exento de ftalatos, Inferior a 10lg/m® (TVOC después de 28 dias*), grupo T seglin
norma EN 860, antibacteriano segtin norma DIN EN 1SO 846-A/C |, con clasificacion al fuego clase Bfi's1,
segln norma En 13501-1. Clase 2 segtin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En
rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tratamiento I1Q-PUR
Reinforced {poliuretano) incorporado, No siendo necesario encerar de por vida. Clasificacion al use
Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685. Recibido con adhesivo unilateral, con pafios
invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura incluso remontado sobre el paramento
hasta una aitura de 10-15 ¢m aprox. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 30 x 30 mm y
pieza o perfil de remate tipo T-36 o similar en subida de paramentos verticales a modo de rodapié a
elegir color seglin casos. En &ngulos interiores el corte se realizara a 45° y en los angulos exterlores en
forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se

7 do 36




Hospital Universitario Ramén y Cajal | Comunidad de Madrid
SUBDIRECCION DE GESTION

SaludMadiid TECNICA

aplicara capa de pasta alisadora o niveladora tipo P3 o superior, siendo necesaria en algun caso la
inclusion de pastas con contenidos de fibras minerales para buscar una base firme, homogénea y-
uniforme {al menos se aplicaran 2 manos de pasta segln las necesidades de la superficie o incluso una
3% mano en zonas muy concretas para garantizar la base-soporte del pavimento), inciuido mermas.
Garantia no inferior a 10 afios. El criterioc de medicidn serd los metros cuadrados ejecutados en
prayeccion horizontal, incluido en el mismo la repercusidn del remontado sobre los metros en proyeccion
horizontal {10-15 cm de remontado). Se incluye [a parte proporcional de medios auxiliares, mano de
obra, adhesivos, materiales, pequefia herramienta,... y todo lo necesarios para ejecutar los metros
cuadrados segtin las especificaciones técnicas del fabricante, normativa de aplicacion vigente. /p.p. de
acarreos, limpieza. recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, ifalisado y limpieza, s/NTE-
RSF-7, medida la superficie ejecutada. Medidos los metros cuadrados totalmente terminados y listos

para su uso.

En el caso que fos pavimentos sean conductivos se atenders a los requisitos del fabricante en cuanto a
la instalacién del mismo, pastas, pegamentos, colocacidon de hilos de cobre, otras materiales, medios

auxiliares, etc.

Nota: cualquier criterio o especificacion reflejada que pueda contrariar las normas y especificaciones del
fabricante o el servicio técnico en todo el proceso de instalacion seran descartados, haciendo referencia
a las especificaciones que establezca el fabricante del producto elegido, siempre y cuando las estas no
incumplan una normativa vigente de obligado cumplimiento.

Suministro y colocacién de pavimento vinilico homogéneo antideslizante con relieve en forma eliptica
clase 3 segtn CTE en rollos modelo tipo 1Q OPTIMA MULTISAFE o equivalente, exento de flalatos,
inferior a 10ig/m?® {TVOC después de 28 dlas*), grupo T segun norma EN 660, antibacteriano segdn
norma DIN EN IS0 846-A/C | con clasificacion al fuego clase Bfl s1, segun norma En 13501-1. Clase 2
segin norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2,25 mm. de espesory 2
mi de ancho, con un peso total de 3,060 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano)
incarporado. No siendo necesario encerar de por vida. Clasificacién al uso Comercial 34 e Industrial 43
segun norma EN 685, Recibido con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en
caliente con cordén de soldadura incluso remontado sobre el paramento hasta una altura de 10-15 cm
aprox. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 30 x 30 mm y pieza o perfil de remate tipo T-36
o similar en subida de paramenlos verticales a modo de rodapié a elegir color segin casos. En angulos
interiores ef corte se realizara a 45° y en los angulos exteriores en forma de “V" a 46° a ambas partes del
angulo. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se aplicara capa de pasta alisadora o
niveladora tipo P3 o superior {al menos 1 o 2 manos segln las necesidades de la superficie o incluso
una 3® mano en zonas muy concretas para garantizar la base-soporte del pavimento), incluido mermas,
Seglm normas del fabricante 1ISO 9001 y 1SO 14001. Garantla no inferior a 10 afios. El criterio de
medicion sera los metros cuadrados ejecutados en proyeccion horizontal, incluido en el mismo la
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repercusion del remontado sobre los metros en proyeccién horizontal (10-15 cm de remontado). Se
incluye la parte proporcional de medios auxillares, mano de obra, adhesivos, materiales, pequefia
herramienta,... y todo lo necesarios para ejecutar los metros cuadrados segin las especificaciones
técnicas del fabricante, normativa de aplicacion vigente. lip.p. de acarreos, limpieza. recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, ifalisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie
gjecutada. Medidos los metros cuadrados totalmente terminados y listos para su uso.

Nota; cualquier criterio o especificacion reflejada que pueda contrariar las normas y especificaciones del
fabricante en todo el proceso de instalacion seran descartados, haclendo referencia a las
especificaciones que establezca el fabricante del producto elegido, siempre y cuando estas no incumplan

la normativa vigente de obligado cumplimiento.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacion designara a un Responsable del Contrato competente en la materia, que sera
el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de ella mal gjecutada,
la empresa estard obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando éstas
aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacion de ninglin género.
Es competencia det Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:

+ Lainterpretacion de las unidades valoradas de obra.

» Control de Ia ejecucian de la obra, sobre el ritmo yfo buena marcha de los trabajos y sobre fa

propla obra realizada y su emplazamienio,
¢ La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como ia ejecucién de los trabajos, ias unidades de obra y |a propia obra terminada,
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacian y estaran sometidos, en cualguier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los trabajos
gjecutados. Dispondrd de unidades técnicas, integradas o no directamente en ia empresa del

adjudicatario, responsables dei control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, en caso de disconformidad, y
sl asi lo estimase oportuno, podra requerir la realizacién de un plan de control de calidad externo, cuyo
porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y podra ser descontado del importe

de la adjudicacién para su contratacion directamente por el Organo de Contratacion.
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Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la Subdireccidn de
Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccion. De la Recepcion Parcial de los trabajos se levantara
la correspondiente Acta, que marcard el pago parcial de las fases o actuaciones,

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas Preventivas a
adoptar durante la obra, y que serd requisito indispensable su cumplimiento para garantizar la
Bioseguridad Ambiental (BSA).

5. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria deberd estar en disposicion de aportar los medios personales y materiales
necesarios para la ejecucion del contrato.

E| personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categorta profesional acreditada.

El Organo de Contratacién se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecucion para
aquellas actuaciones que as! lo requieran, garantizando de este modo el cumplimiento de plazos
previstos.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los trabajos,
como responsable de los trabajos, que tendrd una experiencia de al menos cinco afios en proyectos
similares.

El Organo de Contratacién no autorizard la ejecucion de ninguna actividad sin la presencia del
Responsable anteriormente citado. '

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral adecuado y una
tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio 0 subcontratado,
debera ir identificado como perteneciente a la empresa adjudicataria,

6. PLAZO DE EJECUCGION

Los frabajos se realizaran, una vez iniclados los mismos, en el plazo de un mes y durante el ejercicio
2018. No obstante, por razones de funcionamiento interno del Hospital podré aumentar o disminuir,
siendo el plazo de ejecucién establecido por el Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion y de acuerdo a lo contemplado en el Pliego de Clausulas Administrativas.

7. DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas, la documentacion técnica y mediciones necesarias.
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8. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con el articulo 1° A). Una, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las
obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccidn. A tal fin se incluye la
siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que [o sera en funcion de la

naturaleza del objeto del proyecto:

INDICE

0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacion
1.2 Acero
1.3 Fahrica de Ladriifo
1.4 Hormigén
1.5 Madera
1.6 Cimentacion

2) Instalaciones
21 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas _
2.4 C'aiefaccé()n, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
26 Instalaciones de Proteccion contra Incendios

3 Cubiertas
3.1 Cubierlas

4) Proteccion
4.1 Alslamiento Actstico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccién Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion
4.5 Seguridad de Utilizacién
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5) Barreras arquitecténicas

5.1 Barreras Arquitectonicas

8} Varios
8.1 Instrucciones y Pliegas de Recepcién
6.2 Medio Ambiente
8.3 Otros

ANEXQ 1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

QOrdenacion de la edificacién
LEY 38/1999, de & de noviembre, de la Jefatura def Estado
B.C.E.: 8-NOV-1999

MODIFICADA POR;
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del QOrden Social
LEY 24/2001, da 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.Q.E.: 31-DIC-2001

Articuio 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,.de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Crden Social ’

LEY £3/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.C.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacidn a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su efercicio

LEY 252008, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.0.E.: 23-DIC-200%

Disposicién final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneraciéony
renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.; 27-JUN-2013

bisposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 8 de mayo, de Telecomunicaciones
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LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicién final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacidn, supervision y solvencia
de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015
Cdadigo Téchico de la Edificacién
REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 2B-MAR-2006
Correccion de errores y erratas: B.O.E, 25-ENE-2008

DEROGADQ EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

Disposicion derogatoria dnica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneracion y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Madificacion del Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacidn

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-0CT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MCDIFICADC POR:
Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 18-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.; 18.0CT-2008

Modificacion de determinados documentios basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion ,
aprobados por ¢l Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden 984/2008, de 15 de abril, del Ministeria de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
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Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminaclién de las personas con discapacidad

REAL DECRETGC 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E. 11-MAR-2010

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2008, de
17 de marzo
Disposicion final segunda, del Real Decrato 410/2010, de 31 de marzo, det Ministerio de Vivienda
B.O.E.; 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicién del
parrafo segundo de uso administrativo vy la definicion completa de uso piiblica concurrencia,
contenidas en el documento Sl del mencionado Cédigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.0O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion,
regeneracion y renovacion urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Maodificacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Basico DB-HS
“Salubridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerlo de Fomento

B.O.E.: 23-JUN-2017

ACTUALIZADO POR:
Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre, det Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Carreccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacién energética de los edificlos
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.. 13-ABR-2013

Correccion de errores; B.O.E. 25-MAY-2013
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MODIFICADO POR:
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E.: 06-JUN-2017

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-20086
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general’

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETQ 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.0.E.: 11-OCT-20062

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DEGRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.0.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse af apartado "0.1 Normas de caracter

general®

Instruccidn de Acero Estructural (EAE)

REAL DECRETQ 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011

Correccion errores; 23-JUN-2012

1,3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica
Cadigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
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B.O.E.; 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general’

1.4) HORMIGON

Instruccion de Hormigén Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de fa Presidencia
B.O.E.: 22-AGC-2008

Correccién errores; 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81y el anejo 18

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOQV-2012

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Codigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2008, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de cardcter

general”

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Segutidad estructural - Cimientos
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETOQ 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.0O.E.; 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado 0.1 Normas de caracter

general”

2) INSTALACIONES
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2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, de! Ministerio de la Presidencia
B.0O.E.: 20-AG0O-2012 ‘

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-00T-2013

Correccidn de errares B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADC EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 18-NOV-2013

DB HS. Salubridad {Capitulos HS-4, HS-5)

Cédigo Técnico de fa Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006 ' '

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartédo "0.1 Normas de caracter
general’

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energla y Turismo
B.O.E.; 25-MAY-20186

Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de los mismos

(solo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
1314/1997, excepto el art. 10, que ha sido derogado por of Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero}

REAL DECRETQ 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.; 11-DIC-1885
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MODIFICADO POR:
Art 2° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETQ 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.; 22-MAY-2010

Prescripcicnes para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTICULOS 2 Y 3 POR:
insfruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencidn, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
B.O.E.; 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en {a ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de

elevacién y manutencion de los mismos
RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.; 15-MAY-1992

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energla y Turismo

B.O.E.; 22-FEB-2013

Correccion errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenclales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores
B.0.E.: 25-MAY-2010

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 171998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
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B.OE.: 28-FEB-1998

MODRIFICADO POR:
Modificacion del articule 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1988
Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacion de la Edificacion
B.O.E.; 06-NOV-1999

Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY §/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Carreccion erratas; B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infrasstructuras comunes de felecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interfor de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.; 1-ABR-2011

Correccion errores: 18-0CT-2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado
por ¢l Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.! 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anufa el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y
la capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciéon?, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion”, incluido en los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del
articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero de! apartado 2 del arficulo 10; asi como el
inciso “a realizar por un Ingenierc de Telecomunicacidn © un Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion” de la seccién 3 del Anexo V.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.0.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificlos (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E.; 28-AGO-2007

Correcclion errores: 28-FEB-2008

MODIFICADC POR;
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010
Correccion errores; 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.Q.E.: 11-DIG-2009

Correccion errores: 12-FEB-2010

Correccién errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 2382013, de 5 de abril, del Ministerio de !a Presidencia
B.QO.E.: 13-ABR-2013
Correccién errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/20186, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012127/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promocién de la eficiencia del suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones

técnicas complementarlas ICG 01 a 11
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REAL DECRETO $19/2006, de 28 da julio, del Ministeria de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.; 4-8EPT-2006

MODIFICADO POR:
Art 13° de 1a modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diclembre
REAL DECRETQ 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.; 22-MAY-2010

instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETQ 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministeric de Industria y Energla
B.O.E.: 23-OCT-1997

Correccidn errores; 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R, B, 2085/1994, de 20-
OCT, vy las Instrucciones Téchicas complementarias MIP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1897, de
15-8ET, y MI-IP-04, aprobada por ¢l R.D. 2201/1995, de 28-DIC,
REAL DECRETO 1523/1989, de 1 de cctubre, del Ministerio de industria y Energia
B.O.E.: 22-0CT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 6° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial ,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diclembre

REAL DECRETO 58072010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turlsmo y Cormercio

B.0.E.: 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de ia legionelosis
REAL DECRETQ 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.; 18-JUL-20063

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria)
Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:
Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministeric de Fomento
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B.O.E.: 12-8EP-2013
Correccion de erfores: B.O.E. 8-NOV-2013

Para consultar todas tas modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’
2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias {ITC) BT
01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.0.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:
Art 7° de la modificacién de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 2512009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.0.E.: 22-MAY-2010

Nueva Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales,
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricosy», del Reglamento electrotécnico para haja
tensién, aprobado por Real Decreto 842?2002, de 2 de agosto, v se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turisma

B.0.E.: 31-DIC-2014

Autorizacién para el empleo de sistemas de Instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial

B.O.E.: 18-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-D7

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E: 19-NOV-2008
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2.6} INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economlia, Industria y Competitividad
B.0.E.: 12-JUN-2017

Correcclon de errores: 23-SEP-2017

3) CUBIERTAS:
3.1) GUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2008, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general”
4) PROTECCION
4.1} AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccién frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.0.E.: 23-0OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/20086, remitirse al apartade *0.1 Normas de caracter

generai"
4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.C.E.; 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacién del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.; 12-5EP-2013
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Correccion de errores; B.O.E. 8-NOV-2013

Para constltar todas fas modificaciones del RD 314/2006, remitirse at apartado 0.1 Normas de caracter

general”
4,3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-Sl-Seguridad en caso de Incendios

Cédigo Técnico de la Edificacion, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.0.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/20086, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter

general’

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL PECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:
Art 10° de ia modificacidon de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industriai,

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETOQ 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.; 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de oclubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUGCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de {a Presidencia
B.0.E.: 25-0CT-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para fa utifizacion por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.C.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

REAL DECRETO 604!2606, de 19 de mayo, del Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.; 29-MAY-2006

Disposicién final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de Ia Subcontratacion en el Sector de la Construccion
REAL DECRETOQ 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diclembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2008, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado -

B.O.E.: 23-DIC-2009

odificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oclubre.
REAL DECRETOQ 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.; 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerie de Trabaje e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1965, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.; 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollc del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresarlales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administirativas y del Orden Social (Ley de Acompafamiento de los
presupuestos de 1999)
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LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.0.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicién adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios

y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 78011998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1898

Modificaciéon del Reglamento de tos Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2008, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.0O.E.; 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerlo de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.; 23-MAR-2010

Modificacion def Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, def Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E. 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.C.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR; 7
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades

especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion
para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo € Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010
Correccion errores: 22-OCT-2010
Correccion erroras: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:
Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015

Senalizacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asunios Sociales
B.Q.E. 23-ABR-1997

'MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.; 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1987

MODIFICABC POR:
Modificacion del Real Decreto 4215/1997, de 18 de jullo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaclon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.; 13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 23-ABR-1897

Utilizacién de equipos de proteccion individual

REAL DECRETQ 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Scciales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Corracclon errores: 18-JUL-1897

Utilizacién de equipos de trabajo
REAL DECRETQ 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 1215/9397, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de frabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.; 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a {os trabajos con riesgo de exposicién al
amianto .

REAL DECRETO 396/2008, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2018, de 22 de julio, del Ministerio de 1a Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulacién de fa subcontratacién
LEY 32720086, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-QOCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de 1a Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de
la Construccién

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, dei Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.0O.E.; 25-AG0-2007

Correccidn de errores: 12-SEP-2007
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MODIFICADO POR:

Modificacidn del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, det Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modiflcacién del Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diclembre, de Jefatura del Estado
B.0O.E.. 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA—Segﬁridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 31472008, remitirse al apartade “0.1 Normas de caracter

general’
5) BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios plblicos
urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:
La Disposicion final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 47 de marzo, en

materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.. 11-MAR-2010
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DESARROLLADC POR:
Desarrollo det documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién

para el acceso y utilizacion de los espacios piblicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacién vy accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministeric de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de caracter

general’

Texto Refundide de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social

REAL DECRETQ LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministeric de Sanidad,

Servicios Sociales e lgualdad

B.O.E.: 3-DiC-2013

§) VARIOS
6.1) INSTRUCCGIONES Y PLIEGOS DE REGEPCION

Instruccién para la recepcién de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, déi Ministerio de Ia Presidencia
B.O.E.; 25-JUN-2016

Correccion errores; B.O.E.. 27-0CT-2017

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién en aplicacién de la Directiva
" 89/106/CEE

REAL DECRETO 163011992, de 29 de diciembre, dei Ministerio de Relacién con las Cortes y de la

Secretarla del Gobierno

B.O.E.; 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 28 de diciembre, en aplicaciéon de la Directiva
93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.0.E.: 18-AG0O-1995
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Ampliacién de los anexos |, il y lil de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construceion

Resolucion de & de abril de 2016, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa

B.O.E.; 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Regiamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.0.E.: 7-DIC-1961

Caorreccion errores; 7-MAR-1962

DEROGADOS ¢l segundo parrafo del articuio 18 y el Anexo 2 por:

Protecclon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmdsfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.0.E.; 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de ‘actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la

materia, en tanto no se dicte dicha normativa,

MODIFICADA POR;
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
ptblico y cancelacién de deudas con empresas auténomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacién administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E. 7-JUL-2011

Correcclon errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

I de3b




Comunidad de Madrid

Hospital U_niversit’nrio Ramén y Cajal
SUBDIRECCTON DE GESTION
TECNICA

SaludMadrid

Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y
gestidn del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de ta Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolia la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicién final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia

B.0.E.: 23-0OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion
aclstica, objetivos de calidad y emisiones acisticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.; 23-0CT-2007

MODIFICADO POR:

Modiflcacién del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

fo referente a zonificacién acistica, objetivos de calidad y emisiones

aciisticas .

REAL DECRETO 1038/2012, de & de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR;
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
plblico y cancelacién de deudas con empresas auténomas contraidas

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
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impuisc de la rehabilitacién y de simplificacion administrativa. {Art.31)
REAL DECRETOQO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccién errores: B.O.E.; 13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion
REAL. DECRETO 108/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluacion ambiental

LEY 21/2013, de 8 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.0.E.: 11-DIC-2013

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

« ANEXO 1.

«  COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL
Medidas para Ia calidad de la edificacién
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 28-MAR-1999

Regulacién del Libro del Edificic

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de fa Consejerla de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes

de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de {as instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o

comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre [a instalacion de aparatos de

calefaccion, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacidén de productos de la

combustion,

ORDEN 291071995, de 11 de diciembre, de la Consgjeria de Economia y Empleo de la Comunidad de

Madrid
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B.O.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:
Ampliacién del plazo de la disposicion final 2° de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre

condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y, en paricular, requisitos adicionales sobre la instalacién de aparatos de
calefaccién, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacién de productos de la
combustion

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Conssjeria de Economla y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 23-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocidn de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectén'icas.
LEY 81993, de 22 de junio, de ia Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AG0-1983

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacién de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

DECRETO 138/1998, de 23 da julio, de la Consgjeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.. 30-JUL-1988

Reglamento Técnico de Desarrolic en Materia de Promocioén de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, det Consejo de Gobierno

B.0.C.M.; 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los pardmetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para gue
refinan la condicién de accesibles en el Ambito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejerfa de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 13-FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocion de la accesibilidad y

supresion de baireras arquitectdnicas,
DECRETO 71/1899, de 20 de mayo, de la Consejerfa de Prasidencia de ta Comunidad de Madrid
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B.O.C.M.: 28-MAY-1999
3 ) MEDIO AMBIENTE

Evaluacién ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002

B.0.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A excepcion del Tlulo IV “Evaluacion ambiental de actividades”, los articulos 49, 50 y 72, 1a
disposicion adicional séptima y el Anexa Quinto, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.0.C.M.: 29-DIC-2014

MCDIFICADA POR;
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diclembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.; 30-DiC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Regulacién de la gestién de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de

Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS
Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacidn de los

andamios tubulares utilizados en las obras de construccién
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 14-JUL-1898

Antonio R ro=Toro Soria

SUBDIRECTOR/D GESTION TECNICA
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OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS ZONAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL DE MADRID

4 PAVIMENTOS 98,39% 65.628,18
14 GESTION DE RESIDUOS 0,59% 462,21
15 SEGURIDAD Y SALUD 0,68% 458,00
16 CONTROL DE CALIDAD 0,23% 156,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 86.702,39
Gastos generales 13,00% 8.671,31
Beneficio industrial 6,00% 4.002,14
Suma 79.375,84

IVA

16.668,93

29 de octubre de 2018




OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS ZONAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMON Y GAJAL DE MADRID
5T2018/61

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 4 PAVIMENTOS

04,0 M2 Solado de terrazo en baldosas de 40x40cm en grano medio, para
nivelacion de solados y previo a pavimenlo cortinuo de pve recibido con mortere de cemente CEM (I/B-P 32,5N y arena
mezcla de miga y rio (M-5) incluso cama de arena de 2cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas incluso limpieza,
Medido segtin superficie realmente ejecutada
Se medird por m2 terminado segdn lo realmente sjacutado, incluyendo en el precia ia mano de obra, los materiales, medios
auxiliares necesarios, y las medidas y procesos amiba relacionades.
NOTA: En ta ejecucion de esta Partida, el suministrader/montador se atendré a o dispuesto por el fabricante sobre las
caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manualas. Asi mismo, esta incluido los Trabajos de Replanteo
Auxiliar y coordinacion con instalacidnes varias. y a la inclusion de cualquier materia!, elemento, medio auxiliar o herramienta
ne incluida implicitamente en el prasupuesta.
Requerira de Jefatura de Obra fos correspondientas Vistos Buenos sobre o acluado.
Jefatura de Obra, de ofro lado, requerird al anterior para que, en el momenlo de la entrada da los maleriales en QObra, le haga
entrega de los Genificados, Acreditaciones, Marcades CE y Sellos de les productos en posesion del fabricante en
cumplimiento de lo dispueste por ef CTE.

3025 2944 1.184,96




04.02A

M2 Pavimento vinilico homogéneo {pvc) marca Tarkett modeto tipo iQ

Cptima, o similar, grupo T segiin norma EN 660, antibacteriano segin norma DIN EN iSO 846-A/C, con clasificacion al fuege
clase Bfl $1, seguin norma EN 13501-1. Clase 2 segun norma de deslizamiento/resbalamiento UNE-ENV 12633, En rollos de
2m de ancho y 2mm de aspesor, con un peso lotal de 2,8 kg/mz2, con tratamiento 10-PUR Reinforced (peliuretario)
incerporado. Clasificacion al uso comarcial 34 seguin norma EN 685. Recibido con adhesivo unialeral, con pafios invertidos y
juntas soldadas en caliente con corddn de seldadura incluso remontado sobre et paramento hasta una altura de 15cm,
Incluso p.p. de escocia de pve de 30x30 mm y pieza o peril da remate tpo T-36 o similar en subida de paramentos verticales
ameda de rodapié. £n angulos Interiores el corte se realizara a 45¢ y en fos dngulas exteriores en forma de *V” a 45° a ambas
partes det angulo. La solera no debe tener una humedad suparior al 3%. Se aplicaré capa de pasta alisadora o niveladora tipo
P30 suparior, al menos en dos o fres capas segdn las zonas. Garartia no inferior a 10 afios. Medicidn de superficie
realmente ejecutada en proyeccidn horizontal, incluido en el mismao la repercusion del remoniado en variical de rodapié de 15
cm. Incluse p.p. de madios auxiliares, adhesivos, materiales, piezas sspaciales v limpieza, Totaimentle leminado & instalado
segin especificacionas def fabricante , nomma NTE-RSF-T y requisilos del CTE.

- Pavimente vinilico en rollo modelo 1Q OPTIMA de Tarketi, 2mm espesor, homogeneo, resistente al ensuciamiento, SFAUNE
23.727. Solidez da los colores EN 50 105-B02 76/8. Rasistencia punzonamiento 0,10, EN 433. Clase 2 resbaladicidad.
Resislencia al fuego Bfl-s1

- Lijado y limpieza del soporte

- Tratamiento con producios y procesos adecuados dea fisuras, grietas, cquedades o cualguier otro desperfecto en &l seporte
(soleras, marteros, pavimentos de lerrazo o piedra, etc.)

- Imprimacion def soporte

- Mortero autonivelante Sika Leval sagiin espesor necesario, 8a daran al menss dos manos de pasta, siendo el nimero da
aslas las necesarias para que gquede la superficia totalmante lisa y praparada para pegar el paviemerto)

- Colocacion del pavimento cuando ta Hr ge la solera sea <2,5%

- Adhesive de cortacto a determinar

- Soldaduras mediante corddn termo fusible del color a slegir por la DF

- Formacion da juntas, espescr 8 mm, en al perimetro dg paramentos y pilares, y en juntas de solado (cada ? 6x8m) y
estructurales de dilatacién del soporle

- Pletinas tipo slutter de acero inoxidable, a alegir por la DF, AlS1 305 en cambio de pavimentos, junias de dilatasidn del
solade y de la estructura

- Limpieza segln insiructiones del fabicante y conservacion hasta erfrega de la obra

- Prateccién del pavimento ura vez terminado con el malerial adecuado.

- Garga, ransporle y descarga en verledares (ida+rvusiia) y canon da verlido de material schrante

Construido $/INTE-RSL, DB SU, memoria, pliege de condiciones, planos de proyeclo e insinucciones de la DF en obra.

Se medira por m2 terminado segun lo realmente ejecutado, incluyendo en ef precio la mano de obra, los materiates, medios
auxiliares necesarios, y las medidas y pracesos amiba relacionados,
NOTA: En Ia ejecucxon de esta Partida, el suministradorimontador se atencrd a lo dispuesto por el fabricante sobre las

~ara, i 11 ranamandseianas neneamins an oo Adsncalae Aci micma acka inalaida Ine Trakaine Aa Danlantan

123538 30,47

37.641,42




04.028

04.03

M2 Pavimanto vinilico hortogéneo (pvc) marca Tarkett modelo tipo IQ MULTISAEE

Cplima, o similaz, grups T segiin norma EN 660, antibacteriano seguin norma DIN EN 1SO 846-A/C, con clasificacion al fuego
clase Bfl 51, segln norma EN 13501-1, Clase 2 seg(in norma de deslizamianto/resbalamiento UNE-ENV 12633, €n rollos de
Zm de ancho y 2mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tratamiento 1Q-PUR Reinforced {poliuretana)
incorporatio. Clasificacian al use comercial 34 segin norma EN 685, Recibido con adhesivo unilaterat, con paries nvertidos y
juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura incluse remontado sobre el paramenio hasta una altura de 15 cm,
inghiso p.p. de escocia de pve de 30x30 mm y pieza o perfil de remate tipo T-36 ¢ similar an subida de paramentos verlicalas
amedo de rodapié. En angulos interiores el corle sa realizaré a 45° y en los dngulos exteriores en forma de *V* a 45° a ambas
partes def dngule. La sofera no debe tener una humedad superior af 3%. Se aplicars capa de pasta alisadora o niveladora tipo
P3 o suparior, al menas en dos o lres capas segun las zonas. Garantia no inferior a 10 afios. Madicidn de superficie
realmanie ejeculada en proyeccion horizontal, incliide en ef migmo la repercusion del remontado en vertical da rodapié de 15
om. Incluso p.p. de medios auxiliares, adhesivos, materiales, piezas especiales y limpieza. Totalmente lerminado e instalado
segin especificaciones del fabricante , norma NTE-RSF-7 y requisitos del CTE.

- Pavimento vinilice en rollo modelo [Q OPTIMA da Tarkelt, 2mm espasor, homogeneo, resistente af ansuciamiento, s/UNE
23.727. Selidez de los colores EN 10 105-B02 76/8. Resistencia punzenamisnto 0,10, EN 433, Clase 2 resbaladicidad.
Resistencia al fuego Bfl-s1

- Lijado y limpieza del soporte

- Tratamiento con productos y procesos adecuados de fisuras, grielas, oquedades o cualquier ofro desperfecte en al soporte
(soleras, moraros, pavimentos da lerrazo o piedra, ste.)

- Imprimacién def soporte

- Mortero autenivelante Sika Level segin espesor necesario, se daran al menos dos manos de pasla, siendo ef ntmero de
eslas las necesarias para que quede la suparficie totalmenta lisa y preparada para pegar el paviemento)

- Cofocacion del pavimento cuando la Hr de |a solera sea <2,5%

- Adhesivo de contacto a determinar

- Soldaduras mediante cordén termo fusible del color a elegir por la DF

- Fermacién de juntas, espesor 8 mm, en el perimelro de paramantos y pilares, y an juntas de solado {cada ? 6x6m) y
estructuralas de dilatacidn del soperte

- Pletinas tipo slutler de acerc inoxidable, a elegir por la DF, AIS? 305 en cambio de pavimentos, juntas de dilatacion del
solado y de la estructura

- Limpieza segls inslrucciones de! fabicante y conservacion hasta enlrega de la obra

- Proteccion del pavimente una vez lerminado con el material adecuado.

- Carga, transporte y dascarga en vertedaros {ida+vuelta) y canon de vertido de material sabrante

Censtruido sfNTE-RSL, DB SU, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instruceiones da la OF an obra.

Se medird por m2 terminado segtin lo realmente ejeculado, incluyends en el precio la mano de obra, los materiales, madios
auiliares necesarios, y las medidas y procesos aniba refacionados,
NOTA: En la ejecucién de esla Partida, el suministrador/montador se alendra a lo dispueste por ol fabricante sebra las

rarinnae ] an cie Manniolae Aol micrmn acta incliidna ine Trahaing Aa Zanlantan

rararterictirse ine v rarn
143,28 31,57

M2 Sofado de aseos de baldosa de gres porcelanico de primera

calidad no esmaltado de 31 x 31 cm o simiar (A, Alla s/ UNE-EN-67} recibitio con adhesiva o cemento cola C2TE §1 s/EN-

12004 flexible, sobre solera de camento previa de 4-5 cm de espesor incluida y rejuntado con borada tapajuntas Ibersec o

similar incluso limpiaza. Madide en superficie realmenta ejecutada

Se medird por m2 terminado segtin lo realmente ejecutade, incluyends en &l precio fa mano de obra, los materiales, medios

awiliaras necesarios, y las medidas y procesas amriba relacionados.

NOTA: En la ejecucion da esta Partida, el suministradormontador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre fas

caracteristicas, consejos y recomendacionas presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluide los Trabajos de Replantec

Auxitiar y coordinacion con instalacitnes varias. y a la inclusién de cuaiquier material, elemento, medio auxiliar o herramiania

no incliido implicitamente en el presupuesto.

Requerira da Jefatura de Obra fos correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado,

Jefatura de Obra, de otro lado, raquerird al anterior para que, en el momento de Ia entrada de los materiales en Obra, s haga

anirega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los preductos en posesian del fabricante en

cumplimiento de lo dispuesto por &1 CTE.

4,526,51

18,23 33,12

603,78




04.02A1

04.02A2

ML Remate supertor TS 36 revestimientos vinilicos

Se medira por mi terminado segun lo realmante ejecutado, incluyendo en el precio la mana de obra, los materiales, medios
auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arrba relacionados.

NOTA: En la ejecucion de esta Parlida, el suministrador/montador se atendra a fo dispuesto por el fabricanta sobre las
caracleristicas, consejos y recomandaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Trabajos de Replanteo
Ausliar y coordinaeidn con inslalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento, medio awxiliar o harramienta
ne incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenes sobre lo actuado.

Jefalura de Obra, de otro lado, requerira a! anlerior para que, en el momento de la anirada de los maleriales en Obra, le haga
entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de fos productos en pasesion det fabricante en
cumplimiento de fo dispuesto por el CTE.

1.285,36 3,80

ML Remata escocia 30x30 revestimientos vinilicos

Se medira per ml terminada segun lo realmente ejecutado, incluyendo en el precic ta mano da obra, los materiales, medios
auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

NOTA: Ep la ejecucidn de esta Partida, el suministradar/montader se atendra a lo dispuesto por e fabricante sobre las
caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes an sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Trabajos de Replanteo
Ausiliar y coordinacion con instalacidnes varias. y & la inclusion de cualquier material, elemento, medio auxiliar o herram ianta
no incluido implicitamente en el presupuesto, -

Requerird de Jefatura de Obra los correspondientas Vistos Buenos sobre lo acluado.

Jafatura de Obra, de ofro lado, requerird al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiates en Obra, le haga
entraga de los Cerlificados, Acreditaciones, Marcados CE y Selios de los productos en pesesién de! fabricante en
cumplimienta de lo dispuesto por el CTE.

4.884,37

1.285,36 3,50

4.498,76




04.02A3 M2 Remontado sobre el paramente hasta una altura de 15 cm
Optima, o similar, grupo T segtn norma EN 860, antibacterianc segin norma DIN EN 1SO 846-A/C, con clasificacion al fuego
clase Bfl s1, segun norma EN 13501-1. Clase 2 segun norma de deslizamiento/resbatamiento UNE-ENV 12633, En rolios de
2m da ancho y 2mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m2, con fratamiento 1Q-PUR Reinforced (poliuretana)
incarporade. Clasificacion al uso comarcial 34 segtin norma EN 685, Recibido con adhesivo unilaleral, con pafios invertidos y
untas sokladas en caliente con corddn de soldadura incluse remontado sebra el paramento hasta una aliura de 15 om,
incluso p.p. de escocia de pve de 30x30 mm y pieza o perfil de remate tipo 7-36 o similar en subida de paramentos verticales
a modao de rodapié. En angulos interiores ef corte se realizara a 45° y en los dngulos exteriores en forma de “V” a 45° a ambas
partes del dngulo. L.a solera no debe tenar una humedad superior al 3%. Se aplicara capa da pasia alisadora o niveladora lipo
P3 o superior, al menos en dos o tres capas segun las zenas. Garantia no inferior a 10 afos. Medicion de superficie
reaimente ejecutada en proyeceitn horizontal, incluide en el mismo la repercusién de! remontado en vertical de rodapid de 15
cm. incluso p.p. de medios auxiliares, adhesivos, materiales, piezas especiales y impieza. Totalmente terminado e instalade
sequn especificaciones del fabricante , norma NTE-RSF-7 y requisitos dei CTE.
- Pavimento vindico on rollo medelo IQ OPTIMA de Tarkelt, 2mm espesor, homogeneo, rasistante al ensuciamienio, s/UNE
23.727. Solidez de los colores EN 1SO 105-B02 76/8. Resistencia punzonamiento 0,10, EN 433, Clase 2 resbaladicidad.
Resistencia al fuego Bfl-s1
- Lijado y limpieza del soporie
- Tralamianio con prodizclos y procesos adecuados de fisuras, grietas, oquedades o cualquier olro desperfecla en el sogorte
(soleras, morteros, pavimentos de lerrazo o piedra, elc.)
- fmprimacian del soporte
- Mortero autonivelanie Sika Level sequn espasor necesario, se daran al menos dos manos de pasta, sienda el nimero de
eslas las necesarias para que quede la superficie lolalmente lisa y preparada para pegar e! paviemento)
- Cofocacién del pavimenlo cuanda ia Hr de la solera sea <2,5%
- Adhesivo de contacto a determinar
- Saldaduras medianta cordan tarmao fusible dal color a elegir por la DF
- Formacidn de junias, espesor 8 mm, en el parimetre de paramentas y pilaras, y en juntas de solado (cada 7 6x6m) y
estructurales de dilatacion del soporte
- Pletinas tipo siutter de acere inoxidable, a elegir por 1a DF, AIS1 305 en cambio de pavimentos, jJurtas de diatacién del
solada y de la estructura
- Limpieza segln instrucciones del fabicante y conservacion hasta entrega de ia obra
- Proteccion dal pavimenta una vez terminado con el materiai adecuado.
- Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de material sabrante

Canstruido sINTE-RSL, B8 SU, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instrucciones de la DF en obra.

Se medird por m2 {erminado segtin lo realmente ejecutado, incluyendo en el precio la mano de obra, los materiales, medios
auxiliares necesarios, y Jas medidas y procesos ariba relacionados.
NOTA: En la ejecucitn de asta Partida, el suministrador/montadaor se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre las

NN PRI R

T T T P

244,47

04.02A4 M2 Preparacion bases/sopaortes para revestimientos
Preparacion de soporias consistente en retirada de otyos revestimientos a restos de los mismo, areglos de soportes,
nivelacién y arregios de soportes o soleras. Totalmente fiste para apficar proceses de instalacidn/ejecucion de otros
revastimiantos, pavimentos, etc. Medidos ios m2 totalmenie ejecufiados.Se medira por m2 terminado segiin lo realmente
ejecutado, incluyendo en el precio la mano de obra, los materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos
armiba relacionados.
NOTA: En fa ejecucion de esta Partida, el suminisiradorfmontador se alendrd a lo dispuesto por el fabricante sobre las
caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta inciuido 1os Trabajos de Replanieo
Auxiliar y coordinacian con instalacidnes varias, y a la inclusién de cualguier material, elemento, medio awdliar o herramienta
no incluido implicitamente an el presupuesto.
Requerird de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sabre lo acluado.
Jefaiura de Obra, de otro lado, requerira 2 antesior para qus, en el momente da la entrada de los materiales en Obra, le haga
entrega de los Certificades, Acreditaciones, Marcados CE y Selles de los productes en pesesién del fabricante en
cumglimiento de fo dispuesto por ef CTE.

7.449,60

1.378,74
TOTAL CAPITULD

4.838,38
65.628,18




13.03

4l

15,08

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUCS

M3 Gestidn de residuos praducidos en fa obra consistente en:

carga, acopio de contenedores y envases induslriales adecuados al producto y transporte a vertedere autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, a una distancia con un recorrido tola! entre 10 y 20 km, incluyendo p.p. da cosles ingireclos,
cargas, envases y transporie. Medido volumen ledrico de proyecto, incluso p.p. de esponjamiento y medios auxiliares,
Realizado segiin especificaciones de proyeclo e indicaciones de la direccion facultativaSe medird por m2 terminado segin lo
reaimenta ejeculado, incluyando en el precia la mano de obra, los materales, medios auxifiares necesarios, y las medidas y
procesos arrba relacionados.

NOTA: En la sjecucion de esta Partida, el suministrador/montador se alendra a lo dispuesio por ef fabricante sobre las
cayacteristicas, consejos y recomendacionas presentas en sus Manuales. Asi mismo, esla incluido los Trabajos ¢e Replanteo
Aucxiliar y coordinacion con Instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento, medio auxifar o herramienta
no incluida implictamenle en al presupuasto.

Requerira de Jefalura de Chra los correspondiantas Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de ofro lado, requerira al anterior para que, en el momento da la enirada de los materiales en Obra, le haga
enlrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE v Sellos de los preducios an posesion del fabricante en
cumplimiento de fo dispuesto por el CTE.

25,12 18,40 462,24
TOTAL CAPITULD 462,21
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
1,00 456,00 456,00
TOTAL CAPITULO 456,00
CAPITULD 16 CONTROL DE CALIDAD
UR GComprobacidn de la conformidad de suefos de pve continuos,
mediante la realizacin de ensayos da laboratorie para delerminar las caracteristicas dimensionales v de aspecto, dureza,
densidad y humedad y esiabilidad dimensional
1,00 156,00 156,00
TOTAL CAPITULO 156,00
66.702,39

TOTAL
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