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OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es detallar y establecer las
condiciones técnicas para la ejecucion de las labores necesarias para realizar la
sustitucion del carbdn activo granular (CAG) de la Estacion de Tratamiento de Agua

Potable (E.T.A.P.) en el término municipal de Caceres.

Dentro de los trabajos a realizar por parte del adjudicatario, ademas del suministro del
CAG virgen, se incluye la extraccion desde los filtros cerrados de CAG, la colocacion en
los mismos, la puesta en marcha y limpieza posterior de la instalacion, asi como el
transporte y gestion del residuo de CAG extraido. El carbon activo granulado virgen debe

cumplir con la Norma UNE-EN 12915-1

El volumen total de carbon a reintegrar es de 378 m®, repartido en 14 filtros cerrados a
presién (cada filtro tiene un volumen de carbon aproximado de 27 m®). La sustitucion se
llevara a cabo en cuatro fases de duraciéon anual comprendidas en la duraciéon del
contrato. Dado que existen catorce filtros, la distribucion a lo largo del contrato sera la

siguiente:

Numero de filtros a
Fase
reintegrar
1 2
2 4
3 4
4 4

Tabla 1: Filtros a reintegrar en cada una de las fases

Las cantidades indicadas se entienden como meramente orientativas, basada en los
datos de los que se dispone en base al proyecto de construccién, y se facilitan a los meros

efectos informativos de los licitadores.
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1.1. Ubicacion de la ETAP de Caceres

La Estacion de Tratamiento de Agua potable del término municipal de Caceres ubicada
en C/ Arroyo Valhondo, n° 7. Las coordenadas UTM son: X: 728715; Y: 4372241.

Fotografia 1: Situacién ETAP acceso por glorieta junto Residencia Asistida y Centro Penitenciario
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

2.1. Composicion del producto existente en la ETAP

2.1.1. Especificaciones iniciales

El CAG existente en los filtros de la ETAP es carbén Galaquin GMI 1240/2 S, con las

siguientes caracteristicas segln ficha técnica contenida en el proyecto as-built de la

instalacion:

Granulometria US MESH

indice de lodo minimo (mg/g)

Superficie especifica BET (m2/g)

Densidad aparente kg/m?3

Densidad el lecho contralavado y drenado (g/l)

Humedad al envasar (%)

Cenizas (%)

indice de Abrasion (%)

pH

indice de Azul de Metileno (mg/g)

indice de CCl4 (%)

Adsorcién de TPBS en 1 mg/L (mg/g)

Longitud de semidecloracion (cm)

Distribucién del tamafio de las particulas (mm)
= <0.425 mm.
= >1.7mm,

Tamano efectivo (mm)

Diametro medio de particula (mm)

Coeficiente de Uniformidad

Densidad de la particula (humed. en agua) (g/ml)

2.1.2. Estado actual del producto a sustituir

12 x40
>1000
>1050
470 + 30
445 + 30
5 max.
10 max.
95 min.
alcalino
> 210

> 55

> 210
25
0.425-17
Max 4%
Max 5%
0,6-0,7

1

14

1,2

El CAG existente en la ETAP de Caceres se ha utilizado como lecho filtrante de agua

superficial captada del embalse de Guadiloba previo tratamiento con alguna de las

sustancias enumeradas a continuaciéon: permanganato potasico, ozono, sulfato de

aluminio, polidadmac y cloro; y sometida a un proceso de decantacion y de filtracién por

arena. La puesta en marcha de la instalaciéon se produjo a mediados del afio 2012.
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El valor de indice de iodo del carbéon activo a retirar en la primera fase, y que debe
gestionarse por parte del adjudicatario como residuo no peligroso al tratarse de CAG

contaminado, se estima en 400 mg/g; valor que se suministra como un simple indicativo.

2.2. Especificaciones a cumplir por el carbon activo granulado virgen

El carbdon activo granulado suministrado debera cumplir como minimo las
especificaciones que se indican en el punto 2.1.1 Especificaciones iniciales; asi como lo
sefialado en la norma UNE EN-12915-1.

No debera contener ninguna sustancia que pudiera producir efectos perjudiciales para la
salud o empeorar las caracteristicas del agua producida por lo que respecta a los
parametros recogidos en el R.D. 140/2003 relativo a la calidad de las aguas destinadas a
consumo humano y tendré que dar cumplimiento a la orden SS1/304/2013, de 19 de
febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccion de agua

de consumo humano.

3. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Los licitadores, previo acuerdo con Canal de Isabel Il, S.A. de forma voluntaria podran
visitar la ETAP de Caceres al objeto de conocer las instalaciones y las condiciones que

pudieran afectar al desarrollo de los trabajos.

Los filtros de carbon activo de la ETAP de Caceres estan proyectados para un caudal
maximo de tratamiento unitario de 142,86 m¥h. Existen 14 filtros cerrados a presion de 3
m de diametro, con una altura del lecho de carbdn activo granulado aproximado de 3,70

metros.

Los filtros cerrados que contienen el carbon activo a sustituir son de marca STF, modelo
FIC-3000. Corresponde al adjudicatario la extraccién del carbon activo de estos filtros; asi

como la gestion y transporte como residuo del carbon activo extraido.

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Antes del inicio de los trabajos, se nombraran interlocutores por parte de Canal de Isabel

I, S.A. y por parte del Adjudicatario del contrato, para la coordinacién de los trabajos, que
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se reflejaran en un acta firmada por ambas partes, donde también se recogeran un
calendario de trabajos, un plan de suministro de carbén y un listado de responsabilidades

de los trabajos, de acuerdo entre ambas partes.

Los trabajos objeto de este contrato corresponden a todos aguellos que sean necesarios
para dejar cada uno de los filtros en perfecto estado de funcionamiento, llenos del carbén

activo virgen hasta una altura igual a la que tenian antes de la extraccion y deberan incluir:

Medicion del volumen de CAG existente en los filtros

Al inicio del contrato se fijara de comun acuerdo entre el Adjudicatario y Canal de Isabel
II, S.A. el sistema de medida del espesor de carbon activo de cada filtro, antes de iniciar
el proceso de extraccidn, y se recogera en un documento que debera ser firmado por

ambas partes y sera de aplicacion durante el desarrollo del contrato.

Se realizaran las mediciones para determinar dicho espesor de manera conjunta con

personal de Canal de Isabel II, S.A.

De todas las mediciones efectuadas, Canal de Isabel I, S.A. y Adjudicatario deberan
elaborar un documento, firmado por ambas partes, como prueba de conformidad de las

mediciones y los calculos realizados.

Extraccion del carbdn activo desde los filtros

Los trabajos de extraccion del carbdn activo a sustituir desde los filtros al camion de

transporte deberan realizarse por el Adjudicatario con sus propios medios tanto materiales

como humanos.

El Adjudicatario tendra que adaptarse al siguiente horario de trabajo: de 8:00 h a 14:00 h

en dias laborables.

La operacion sera dirigida por el transportista de la empresa adjudicataria que ordenara y
colaborara con las maniobras necesarias para que la carga esté correcta y bien
distribuida.

Transporte del carbon activo entre la ETAP de Caceres y las instalaciones de

tratamiento del carbdn activo como residuo.

El transporte se realizara de forma adecuada y por cuenta del Adjudicatario y cumplira
todas las normas de transporte establecidas en las leyes vigentes. Canal de Isabel Il, S.A.
estara libre de toda responsabilidad civil o penal derivada de cualquier accidente en el

gue se viera implicado el transportista.
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El Adjudicatario dispondra de los seguros necesarios para hacer frente a cualquier
eventualidad derivada del transporte y/o manipulacién del carbdn activo, tanto en su

carga/descarga en la ETAP como durante el transporte.

El Adjudicatario seré el responsable de disponer de todas las autorizaciones necesarias

para el transporte del carbédn activo como residuo no peligroso.

Gestion del carbon activo granulado extraido como residuo no peligroso.

El carbén activo granulado retirado debera ser gestionado por el contratista como residuo

no peligroso, asumiendo los costes que esto conlleve.

Deberéan acreditar la correcta gestion del carbon activo granulado extraido, mediante un
informe en el que como minimo se incluyan las cantidades retiradas y las autorizaciones

correspondientes al transporte y/o gestor del residuo no peligroso.

El Adjudicatario sera el responsable de disponer de todas las autorizaciones necesarias

para la gestion del carbdn activo como residuo no peligroso.

Transporte del carbdn activo granulado virgen.

El transporte del carbén activo granulado virgen hasta la ETAP cumplira las mismas
condiciones indicadas en el apartado 4.3. de este punto y se realizar en cisterna, o en

sacos tipo big bag a cargo del Adjudicatario.

El saco tipo big bag cumplira la norma EFIBCA 005 o similar, tendré un volumen maximo
de 1,25 m3, dispondra de abertura superior e inferior, y 4 asas. Si van apilados, la maxima
altura de almacenamiento sera de 2 sacos e iran sobre palet normalizado, con cintas
tensadas de seguridad para evitar caidas. Todos los sacos tendran la etiqueta de
caracteristicas inalterada. Los que no dispongan de etiqueta no se consideraran

entregados hasta que el suministrador localice la etiqueta.

Los camiones cisterna seran de uso exclusivo para transportar carbén activo granulado
de tratamiento de aguas de consumo humano o uso alimentario, debiendo estar limpios y
desinfectados, para ello el adjudicatario debera presentar certificado de limpieza y
desinfeccién emitido con una antigliedad maxima de CINCO (5) DIAS, antes de la

realizacion de cada uno de los transportes.
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SERVICIO INTEGRAL DEL ASUA

4.6. Colocacion del CAG en los filtros de la ETAP y puesta en marcha de la instalacion

Es responsabilidad del Adjudicatario del Contrato que la instalacion quede en el mismo
estado de conservacion y limpieza existente con anterioridad a cada operacion de

descarga, y se alcance el nivel inicial determinado en el punto 4.1. en cada filtro.

Para la descarga del carbon a los filtros, el Adjudicatario aportara los medios humanos y

materiales que sean necesarios.
El horario de trabajo sera el mismo que el indicado para la extraccion del carbon.

Con posterioridad a la colocacion del carbon y pasadas al menos 72 horas en contacto
con agua, y después de un confralavado, el Adjudicatario conjuntamente con Canal de
Isabel I, S.A. realizarda mediciones para comprobar que el volumen final se ajusta al
volumen inicial. Asi como control del pH y turbidez del agua filtrada, para garantizar que

no afecta a las caracteristicas iniciales del agua a filtrar.

4.7. Limpieza de las instalaciones

Por altimo, sera responsabilidad del adjudicatario la limpieza de la instalacion una vez
finalizados los anteriores trabajos, con objeto de que eliminar la suciedad que los
sucesivos trasiegos de carbén activo hayan generado. Dicha limpieza sera especialmente

intensa a la finalizacidn de los trabajos anuales.

5. CONTROL DE CALIDAD

El suministrador debera presentar certificado analitico del carbon activo virgen antes de
iniciar cualquier proceso de descarga en las instalaciones. Los parametros que se
incluiran en el mencionado certificado deberan ser detallados por los licitadores en las

ofertas presentadas.

5.1. Control de recepcion

Por cada camioén o lote que se descargue, Canal de Isabel Il, S.A. cogera una muestra

representativa del CAG para efectuar los muestreos que considere necesarios.

Ademas, Canal de Isabel Il, S.A. efectuara muestreo y determinaciones analiticas del
carbén de cada uno de los filtros, una vez lavados, para comprobar que se cumplen las

especificaciones indicadas por el Adjudicatario.
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Las muestras tomadas seran divididas en 3 alicuotas que seran precintadas. Una de ellas
sera utilizada por Canal de Isabel Il S.A. en sus controles de calidad, quedando las otras

dos para posibles contraanalisis en caso de reclamaciones.

Las pruebas y determinaciones analiticas del producto se efectuaran en los laboratorios

propios o externos que Canal de Isabel Il S.A. determine, sin cargo para el Adjudicatario.

Las reclamaciones seran comunicadas al Adjudicatario por escrito, el cual dispondra de
15 dias naturales para retirar una de las muestras reservadas. Transcurrido este plazo sin
que se produzca la retirada de la muestra se entendera que el Adjudicatario acepta los

resultados obtenidos por Canal de Isabel Il S.A.

Si se retira la muestra, el Adjudicatario, en un plazo de 15 dias naturales presentara sus
resultados analiticos para su comprobacion y discusion. Pasado este plazo sin que se
haga esta presentacion se entendera que el Adjudicatario acepta como correcto el

resultado obtenido por Canal de Isabel Il S.A.

Si tras la comprobacion de resultados no hubiera acuerdo, el Adjudicatario podra proponer
un nuevo analisis sobre la tercera muestra reservada, que debera hacerse en un
laboratorio oficial propuesto por Canal de Isabel I, S.A. Los gastos que se ocasionen por
la realizacion de este ultimo analisis serén por cuenta del Adjudicatario si los resultados
estuvieran de acuerdo con los analisis hechos en los laboratorios de Canal de Isabel I,

S.A. y por cuenta de Canal de Isabel I, S.A. en caso contrario.

El Adjudicatario retirara y evacuara a su cargo las partidas de carbon que sean objeto de
rechazo, y repondra el carbdn por otro nuevo que cumpla las especificaciones

garantizadas por &l en su oferta.

REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD

Proteccion ambiental

La empresa contratista se compromete a cumplir en todo momento los principios de
proteccion al medio ambiente establecidos por Canal de Isabel Il, S.A. en su Sistema de

Gestion Ambiental.

En la clausula 31 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del procedimiento

se indica la Politica de Calidad y Medio Ambiente de Canal de Isabel II, S.A.
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Se utilizaran adecuadamente los recursos naturales como la energia o el agua.

6.2. Aguas

Se evitara en todo momento derrames de aceite y gasoil procedentes de mantenimiento,

repostaje o funcionamiento de la maquinaria.

Se evitaran vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales.

6.3. Residuos

En caso de ser necesario, el contratista depositara los residuos tanto reciclables como
peligrosos en los contenedores que a tal efecto estén destinados en las instalaciones de
Canal de Isabel II, S.A. A excepcion del carbén activo granulado retirado que debera ser
gestionado por el contratista como residuo no peligroso, asumiendo los costes que esto

conlleve y cumpliendo con lo dispuesto en:
«  Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

+ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.

Asi como las futuras disposiciones para su aplicacion y desarrollo, ademas de las

disposiciones de Canal de Isabel Il, S.A.

Atendera en todo momento a las instrucciones que le sean dadas por el Responsable de

la Unidad del Canal de Isabel Il, S.A. que le haya contratado.

Deben comunicar al personal responsable de Canal de Isabel Il, S.A. la cantidad de

residuos que generan o trasladan a otras instalaciones de Canal de Isabel Il, S.A.

6.4. Atmosfera
La ejecucion de trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la proyeccion de
materiales.

Para evitar las emisiones excesivas de gases de combustion ocasionados por la
magquinaria empleada, el contratista debe tener controlada la Inspeccion Técnica de

Vehiculos (ITV) de la maquinaria.

No esta permitido hacer hogueras con plasticos, ya que generan gases altamente téxicos

y peligrosos.
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6.5. Ruidos

La ejecucion de trabajos se realizard con especial cuidado respecto a la generacion de

ruidos evitando las molestias a la poblacion y a la fauna.

Los niveles sonoros de los trabajos se adecuaran de tal forma que se cumpla con la
legislacion referente a emisiones acusticas. Se tomaran las medidas de sistemas anti-
ruidos, silenciadores y controles periédicos de maquinaria necesarios para minimizar el

impacto acustico.

La maquinaria se mantendra apagada cuando no se esté utilizando.

6.6. Sustancias Quimicas

Cuando fruto de su actividad deba retirar sustancias reguladas se mostrara evidencia de
su entrega a Gestor Autorizado entregando copia de los Documentos de Control y

Seguimiento.

6.7. Actuacion ante accidentes

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE
AVISARA INMEDIATAMENTE a la persona responsable de Canal de Isabel Il, S.A. y se

actuara conforme a sus indicaciones.

Se evitara todo riesgo personal ante un accidente.

6.8. Condiciones generales en materia de Seguridad y Salud laboral

El Adjudicatario sera el responsable del cumplimiento de cuanto en materia de salud
laboral contemple la normativa general vigente en cada momento, asi como de las
instrucciones especificas emanadas de Canal de Isabel Il, S.A. en lo referente a la
coordinacién de actividades empresariales, en el apartado de seguridad y salud laboral

para contratos de prestacion de servicios.

Todos los equipos de proteccion individual y colectiva utilizados en el desarrollo de las
actividades deberan tener el Marcado «CE» y ser adecuados a los trabajos a realizar,
debiendo ser proporcionados por el Adjudicatario a su personal, con anterioridad al inicio

de cualquier actividad.

En caso de accidente laboral sera la propia empresa contratista la Unica responsable de
los gastos ocasionados por el mismo, debiendo el Adjudicatario hacer frente a cualquier

reclamacion que pudiera presentarse por este motivo.
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Debido a la concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, y
conforme establece el articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales,
desarrollado por el R.D. 171/2004, el Canal de Isabel Il como empresa contratante, tiene
el deber de vigilancia del cumplimiento de prevencién de riesgos laborales de las contratas
que desarrollen servicios correspondientes a la propia actividad en sus centros e
instalaciones, asi como adoptar las acciones que estime oportunas para corregir los

posibles incumplimientos.

Por tanto, el adjudicatario se obliga a aportar a requerimiento de Canal de Isabel Il los
documentos acreditativos y toda la informacién relacionada con la Prevencion de Riesgos

Laborales que precise, en orden a cumplir el deber de coordinacion de actividades

empresariales.

En todo caso, el adjudicatario estara obligado por lo dispuesto en las clausulas 30 y

siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Coordinador de Produccion
Canal de Isabel Il S.A - Caceres

Fdo. M.? Sonia Pérez Cebadero.

21/11/2018

X M

José Luis Castafio Cabafias

Delegacion Caceres
Firmado por: 11946739X JOSE LUIS CASTANO (R: A86488087)
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