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1.- OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones

técnicas minimas para la contratacion de Servicio de limpieza y descontaminacion de conductos de

ventilacion.

2.- NECESIDADES A CUBRIR Y CARACTERISTICAS

Los requisitos que se describen a continuacion constituyen las caracteristicas técnicas principales minimas

que deberan cumplirse en la prestacion del servicio que se contrata.

2.1.~- Equipamiento

Dispondra de un mecanismo - sonda que introduciéndose en el interior de los conductos de diferentes
tamafios (de 250 mm a 1000 mm) proporcione y permita:

o La visualizacion del conducto a través de camara
o La posibilidad de limpieza por cepillado mecanico
o La posibilidad de inyectar liquidos o material fluido de limpieza

El equipo debera poseer aparato aspirador y componente de cepillado: debera cepillar las superficies
de los conductos a limpiar, facilitando la retirada de los residuos al poseer un mecanismo aspirador.
El funcionamiento consistird en propiciar mediante cepillo los residuos adheridos a los conductos. A
medida que el cepillo limpia las paredes interiores se van aspitando los residuos sueltos y dejando

los conductos de aire limpios.

El cable giratorio no debera estar expuesto, para que el procedimiento sea seguro.

Servicio de sopotte y ayuda remotos las 24 horas, 7 dias en semana.

El equipo debe tener conformidad CE y estar aprobado por la Agencia de Proteccion del medio
ambiente.

Con objeto de poder aplicarse en cualquier habitacion del centro deberd ser portatil y de facil

desplazamiento con un tamafio apto para tal fin,

2.2.- Personal

La empresa deberd aportar todo el personal para el uso del equipo y ciclos de limpieza de conductos.
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El personal acreditara previamente, a solicitud del Centro, la certificacion necesaria para el uso del
equipo.

El personal de la empresa deberd encargarse de la preparacion del lugar a descontaminar
(aislamiento y proteccion del material durante el ciclo), seguimiento del ciclo (incluidos los controles
del normal funcionamiento y seguridad del ciclo), normalizacion del uso del lugar descontaminado

en las condiciones anteriores a la descontaminacion y controles de descontaminacion.

empo de respuesta

La empresa adjudicataria deberd asegurar un tiempo de respuesta inferior a 24 horas al requerimiento
del centro. Entendiendo por tiempo de respuesta técnica, el tiempo transcurrido desde que se notifica
la anomalia hasta que el técnico se presenta fisicamente en las dependencias del centro para proceder

a la limpieza y desinfeccion de los conductos de ventilacion

Los licitadores deberan disponer del Servicio las 24h los 365 dfas del afio, asegurdndose la

posibilidad de sustitucién del equipo en caso de averia, en un tiempo menor a 24 horas

2.4.- Otras caracteristicas del servicio

Deberén realizarse tantos ciclos de limpieza sean necesarios para lograr la ausencia de gérmenes
testados por los indicadores bioldgicos
La empresa correra con los gastos de los fungibles que sean necesarios

I.a empresa debe disponer en el momento de la licitacion y acreditar, cuando sea requerido, la norma

UNE 100012

Antonio Romero-Toro Soria

SUBDIRECTOR DE GESTION TECNICA
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