PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION PERIODICA DE
LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE RESPIRACION, COMPRESORES,
EQUIPOS SEMIAUTONOMOS, MASCARAS Y DETECTORES DE GASES DE
DRAGER, ASi COMO SUMINISTRO REPUESTOS LINEA AIRE RESPIRABLE
Y EQUIPOS AUTONOMOS Y SEMIAUTONOMOS DRAGER EN CANAL DE

ISABEL Il

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD NO ARMONIZADO CON
ADJUDICACION AL PRECIO MAS BAJO

Santa Engracis, 125, 28003 Madrid
vy canaldefsabelsegundaes
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En el apartado 2. Requisitos técnicos del presente pliego de prescripciones técnicas
(PPT) se detalla el objeto, alcance y caracteristicas técnicas del servicio a prestar.

Canal de lIsabel il S.A. no se hace cargo de los costes de desplazamiento,
manutencion, pernocta u otros de los técnicos en los que pudiera incurrir, estando
estos incluidos en el importe de adjudicacién del contrato, con excepcién de los que
se deriven de operaciones de reparacién en los compresores de carga de botellas
conforme a los precios unitarios ofertados segin Anexo [l del Pliego de
Prescripciones Administrativas Particulares (PCAP).

Antes del inicio de los trabajos objeto del contrato, se llevard a cabo una “Reunién
inicial”_entre el Servicio de Prevencién de Canal de Isabel || S.A. v el adjudicatario
firmando_un acta de inicio de los trabajos, en la que se concretard cuestiones
relativas al ambito temporal y programacion de los trabajos, al cumplimiento del
contrato y relativas a la coordinacion de actividades empresariales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 31/1995.

Todos los Técnicos u operarios del adiudicatario adscritos al contrato que desarrollen

actividades en las instalaciones de Canal de Isabel Il deberédn disponer de los medios
y EP| necssarios {como minimo calzade de sequridad, guantes de proteccion
mecanica y proteccidon ocuiar) para la adecuada ejecucion de los trabajos solicitados.

Canal de Isabel {l, S.A. podra solicitar al adjudicatario el cambic de los Técnicos u
operarios asignades al contrato, en el caso de estimar no satisfactoria su actuacijon.

Canal de lIsabel [l, S.A. designara a un Responsable del Contrato que velara por el
cumplimiento de las actividades exigidas y ofertadas.

A tal efecto, el adjudicatario designara un Representante del Servicio por parte de la
empresa adjudicataria, con facultades de interlocutor con Canal de Isabel Il S.A., el
cual coordinara con el Responsable del Contrato del Canal de Isabel Il S.A., aquelias
incidencias objeto del desarrollo de las actividades contratadas.

Los equipos objeto de mantenimiento y revision se pondran a disposicién del técnico
de Drager Safety Hispania, S.A. para la revisién de los mismos, de acuerdo con los
protocolos del fabricante y lo dispuesto en el presente PPT.

Los equipos objeto de revision de Drager Safety Hispania, S.A. no se mantendran ni
revisaran hasta la aceptacién del presupueste por parte de! Area de Prevencion de
Canal de Isabel 1| S.A conforme a lo ofertado seglin Anexo [l del PCAP.

Si durante la revisién, verificacién y/o reparacion se observan averfas y fuera
necesario revisar, reparar y/o sustituir algin componente de los equipos no incluidos
en el presupuesto aceptado, el importe de la mano de obra y piezas se facturaran
aparte una vez aceptado el correspondiente presupuesto o ampliacién del
presupuesto inicial.

Caral de Isabel ll, S A, Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 3
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12. Los repuestos seran originales y de reciente fabricacion.

13. lgualmente, los equipos no se repararan (o se repondran elementos del mismo) sin la
aceptacion de un presupuesto previo, tal y como se ha indicado en el anterior punto
10.

14. En el caso de que el plazo de entrega para los detectores de gases exceda de un
mes, Canal de Isabel 1l podra solicitar al adjudicatario un detector de sustitucién, en
tanto se verifica y/o repara el deiector entregado.

15. Saivo que se indigue lo contrario en el presupuesto, los gastos de gestidn y envio a
Canal de Isabel Il estan incluidos en el precio de revisién yfo reparacién.

16. La no aceptacion de un presupuesto no conlleva importe alguno a facturar a Canal
de isabel I. La devolucién del equipo se realiza junto con otros equipos ya revisados
y/o reparados.

17. Los trabajos y repuestos incluidos, tanto los que figuran en la oferta econémica como
los que se pudieran sustituir en reparaciones, tendréan un plazo de garantia conforme
a lo dispuesto en el apartado 10.6 del Anexo | del PCAP del presente contrato.

18. Canal de Isabel Il no se hace cargo de los costes de gestién, tramitacién y transporte
que pudieran implicar las reparaciones fuera del servicio de revisién y reparacion del
adjudicatario.

19. El adjudicatario dard soporte en caso de existir algln problema relacionado con la
utilizacidén y mantenimiento de los equipos objeto del contrato.

20. El servicio Técnico de Dréger llevara un histérico de todos los equipos con cobertura
de mantenimiento objeto del contrato, estando disponible a peticidn de Canal de
tsabel Il.

21. Documentacion y certificados requeridos de la revision y/o reparacion:

* En cada equipo revisado y/o reparado se colocara una etiqueta identificativa en
la que conste, al menos, el nombre del adjudicatario, la fecha de realizaciéon de
los trabajos y fecha de préxima revision.

+ Junto a cada equipo revisado y/o reparado se incluira un certificado de revisién,
asi como las ordenes de servicio correspondientes, donde se reflejan las
intervenciones realizadas y los repuestos sustituidos.

* Factura desglosada con [a descripcién y los precios unitarios de cada operacién
realizada, conforme a lo ofertado segln Anexo [l del Pliego de Prescripciones
Administrativas Particulares (PCAP).

22. Los certificados y érdenes de servicio se remitiran al Area de Prevencion de Canal de
Isabel Il S.A. en soporte electrénico y una copia en papel en el plazo maximo de un
mes contado a partir de la fecha de finalizacion de los trabajos.

Canal ds Isabse! i, S.A. Sania Engracia, 125, 28003 Madrid 4
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2. REQUISITOS TECNICOS:

l.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la prestacion de los Servicios de mantenimiento preventivo y
la revision periédica obligatoria durante 4 afios de los equipos auténomos de respiracion
autbnomos (ERA), los compresores para carga de botellas de aire respirable, las
mascaras y equipos semiautdnomos y los detectores de Drager, asi como suministro
repuestos en la linea de aire respirable y equipos auténomos y semiauténomos, también
de Dréger, existentes en las ETAP de Canal de Isabel I| S.A. (en adelante Canal de
Isabel Il) a realizar por el propio fabricante, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Administrativas y en el presente Pliego.

Il.- CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

El contrato contempla fa ejecucion de las siguientes actividades:

A) EQUIPOS AUTONOMOS DE RESPIRACION:

1. Los mantenimientos vy revisiones de los equipos de respiracion auténomos de
Dragier (en adelante equipos) se realizaran en las infraestructuras de l[a CCAA
de Madrid indicadas a continuacién en dias laborables en horario de mafiana
(8:00-17:00 horas), con una periodicidad programada ANUAL durante la
vigencia del contrato, en las fechas que a continuacion se detallan: 2° semestre
de los afios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 ).

ETAP Colmenar
ETAP Valmayor
ETAP Majadahonda
ETAP Torrelaguna

(1) Esta periodicidad podra variar en funcion de la adjudicacién del contrato. En cuanto
a la revisién correspondiente al Ultimo afo, ésta se realizaria en el plazo de tres
meses antes de la finalizacion del contrato, una vez se concrete con el Area de
Prevencion.

2. La fecha concreta de los mantenimientos y revisiones se acordaran
previamente entre el Area de Prevencion y Dréger Safety Hispania.

3. El ndmero maximo de equipos a revisar anualmente asciende a 60 unidades,
distribuyéndose en las ETAP anteriormente indicadas a criterio del Area de
Prevencion. Se informara antes de los trabajos a Driger Safety Hispania del
niimero estimado en cada instalacion.

Canat de isabel I, 8.4 Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 5
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10.

11.

12.

Los equipos se pondran a disposicion del Técnico de Driger Safety Hispania,
S.A. en un lugar indicado anteriormente para su revision.

Los equipos autdonomos de respiracion objeto de revisidén dispondrén, en
condiciones normales, de espaldera con arnés de fijacion, manorreductor,
manometro y mascara con valvula pulmoautomética.

Se revisaran aquellos elementos de los equipos que por su uso y funcién lo
requieran, comprobacién funcional y ajuste de parametros a sus valores
nominales, de acuerdo con los protocolos y criterio de aceptacion establecido
por el fabricante.

Durante la revisién, se dara prioridad a los equipos desplazados hasta las
ETAP arriba mencionadas, al objeto de permitir una rapida devolucién de los
mismos a sus instalaciones de origen.

Si durante la revisién se observan defectos o funcionamientos inadecuados y
fuera necesario reparar y/o sustituir algin componente de los equipos, se
informaréa al Area de Prevencion y se realizaran los trabajos una vez aceptado
el presupuesto conforme a lo indicado en el punto 13 del apartado 1.
Requisitos generales del presente pliego de prescripciones técnicas.

Los equipos auténomos podrian sustituirse si se comprueba gue han guedado
fuera de servicio o_estan obsoletos, debiendo contar iqualmente con el visto
bueno del Area de Prevencion en base al presupuesto presentado.

En cualquier caso, si se precisara revisar antes alguno de los equipos de
respiracion auténomo durante la duracién de contrato, desde Canal de Isabel [
se enviara al Servicio Técnico de Dréager Safety Hispania, S.A., no esperando a
la revisidn programada anual.

Los equipos no se revisaran hasta la aceptacién del presupuesto por parte del
Area de Prevencién de Canal de Isabel Il S.A. en funcién de los precios
unitarios ofertados.

La revision de los equipos auténomos no contempla la revisién de las botellas
de aire respirable, salvo en alglin caso aislado que asi se autorizaria.

B) COMPRESORES CARGA DE BOTELLAS:

1.

Los mantenimientos y revisiones de los compresores de dragilier utilizados para
la carga de botellas de aire respirable {en adelante equipos) se realizaran en
las infraestructuras de la CCAA de Madrid indicadas a continuacion en dias
laborables en horario de mafiana (8:00-17:00 horas), con una periodicidad
programada BIENAL durante la vigencia del conirate, en las fechas que a

continuacién se detallan: 2° semestre de los afios 2018, 2020 vy 2022 (.

Canal de lsabel i, $.A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 8§
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¢ ETAP Colmenar
ETAP Valmayor
« ETAP Torrelaguna

(1) Esta periodicidad podra variar en funcién de la adjudicacion del contrato. En
cuanto a la revisién correspondiente al Ultimo afio, ésta se realizaria en el plazo de
tres meses antes de la finalizacion del contrato, una vez se concrete con el Area
de Prevencion.

La fecha concreta de los mantenimientos y revisiones se acordaran
previamente entre el Area de Prevencién y Dréger Safety Hispania.

El ndmero de equipos a revisar anualmente asciende a 3 unidades, uno en
cada ETAP anteriormente indicadas.

Se revisaran aquellos elementos de los equipos que por su uso y funcién lo
requieran, comprobacion funcional y ajuste de parametros a sus valores
nominales, de acuerdo con los protocolos y criterio de aceptacidén establecido
por el fabricante.

Se incluye el cambio del filtro triplex en cada compresor.

En el afio 2020 se realizard ademds la revision reglamentaria de los
compresores para la cargad de botellas de aires conforme a lo dispuesto en el
RD 2060/2008.

Si durante la revisién se observan defectos o funcionamientos inadecuados y
fuera necesario reparar y/fo sustituir algin componente de los equipos, se
informard al Area de Prevencion y se realizaran los trabajos una vez aceptado
el presupuesto conforme a lo indicado en el punto 13 del apartado 1.
Requisitos generales del presente pliego de prescripciones técnicas.

En cualquier caso, si se precisara revisar antes alguno de los compresores
durante la duracién de contrato, desde Canal de Isabel 1l se informara al
Servicio Técnico de Dréger Safety Hispania, S.A., no esperando a la revision
programada bienal.

Los equipos no se revisaran hasta la aceptacion del presupuesto por parte del
Area de Prevencion de Canal de Isabel 1l S.A. en funcién de los precios
unitarios ofertados.

C) MASCARAS EQUIPOS SEMIAUTONOMOS:

1.

Los mantenimientos y revisiones de las méscaras X-plore 6000 Driger de los
equipos_semiautonomos utilizadas (en adelante equipos) se realizaran en las
mismas infraestructuras de la CCAA de Madrid indicadas para la revisién de
eguipos auténomos de respiracién, coincidiendo con la revisidon de éstos.
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2. Se realizara igualmente en horario de mafiana (8:00-17:00 horas), con una con
una periodicidad programada CUATRIENAL durante [a vigencia del contrato,
en las fechas que a continuacion se detallan: afios 2021 y 2022 (4.

(1) Esta periodicidad podra variar en funcion de la adjudicacién del contrato. En cuanto
a la revisidn correspondiente af Gitimo afio, ésla se realizaria en el plazo de tres
meses antes de la finalizacién del contrato, una vez se concrete con el Area de
Prevencidn.

3. El nimero maximo de equipos a revisar anualmente asciende a 150 unidades,
distribuyéndose en las ETAP anteriormente indicadas a criterio del Area de
Prevencion. Se informara antes de los trabajos a Dréger Safely Hispania del
namero estimado en cada instalacion.

4. Se revisaran aquelios elementos de los equipos que por su uso y funcién lo
requieran, comprobacién funcional y ajuste de parametros a sus valores
nominales, de acuerdo con los protocolos y criterio de aceptacion establecido
por el fabricante.

5. Se incluye el cambio de elementos fungibles que se precisen, asi como la
limpieza y desinfeccion.

6. Si durante la revision se observan defectos o funcionamientos inadecuados y
fuera necesario reparar y/o sustituir algin componente de los equipos, se
informara al Area de Prevencién y se realizaran los trabajos una vez aceptado
el presupuesto conforme a lo indicado en el punto 13 del apartado 1.
Requisitos generales del presente pliego de prescripciones técnicas.

7. En cualquier caso, si se precisara revisar antes alguno de las mascaras
durante la duracién de contrato, desde Canal de Isabel || se informara al
Servicio Técnico de Dréger Safety Hispania, S.A., no esperando a la revision
programada bienal.

8. Los equipos no se revisaran hasta la aceptaciéon del presupuesto por parte del
Area de Prevencién de Canal de Isabel Il S.A. en funcién de los precios
unitarios ofertados.

D) EQUIPOS SEMIAUTONOMOS DE RESPIRACION:

9. Los mantenimientos vy revisiones de los equipos semiautdénomos ABIL de
Dragier utilizados (en adelante equipos) se realizardn en las mismas
infraestructuras de la CCAA de Madrid indicadas para la revision de equipos
auténomos de respiracion, coincidiendo con la revisién de éstos.

Canal de lsabel 1, 8. A Sania Engracia, 1256, 28003 Madrid 8
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

. Se realizarg igualmente en horario de mafana (8:00-17:00 horas), con una con

una periodicidad programada BIENAL durante la vigencia del contrato, en las
fechas que a continuacion se detallan: 2° semestre de los afios 2018, 2019 v

2022 ¢4y

(1) Esta periodicidad podra variar en funcion de la adjudicacion del contrato. En cuanto
a la revisién correspondiente al Gltimo afio, ésta se realizaria en el plazo de tres
meses antes de la finalizacién del contrato, una vez se concrete con el Area de
Prevencién.

El nimero méaximo de equipos a revisar anualmente asciende a 30 unidades,
distribuyéndose en las ETAP anteriormente indicadas a criterio del Area de
Prevencion. Se informard antes de los trabajos a Dréger Safety Hispania del
numero estimado en cada instalacién.

Se revisaran aquellos elementos de los equipos que por su uso y funcion lo
requieran, comprobacidén funcional y ajuste de parametros a sus valores
nominales, de acuerdo con los protocolos y criterio de aceptacién establecido
por.¢el fabricante.

Se incluye el cambio de elementos fungibles que se precisen.

Si durante la revision se observan defectos o funcionamientos inadecuados y
fuera necesario reparar y/o sustituir algin componente de los equipos, se
informara al Area de Prevencion y se realizaran los frabajos una vez aceptado
el presupuesto conforme a lo indicado en el punto 13. Requisitos generales del
presente pliego de prescripciones técnicas.

Los equipos que se pueden sustituir en relacion con la linea y equipos de
respiracion semiautonomos Draglier son [os que a continuacion se indican:

- Cinturon de linea equipo semiauténomo Abil R-A (o equipo que lo
sustituya por obsolescencia).

- Tubo conexién cinturon a méscara ABIL R-A (o equipo que lo sustituya
por obsolescencia).

- Unidad de filtrado linea aire respirable PAS FILTER 3500

En cualquier caso, si se precisara revisar antes alguno de los equipos de
respiracion semiautonomo durante la duracion de contrato, desde Canal de
Isabel It se informara al Servicio Técnico de Drager Safety Hispania, S.A., no
esperando a la revisién programada bienal.

Los equipos no se revisaran hasta la aceptacion del presupuesto por parte del
Area de Prevencién de Canal de Isabel Il S.A. en funcién de los precios
unitarios ofertados,

Canal de Isabs! I}, S.A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 9
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E) DETECTORES PORTATILES DE GASES:

1.

Los mantenimientos y revisiones de los detectores portatiles de gases Driger
(en_adelante equipos) se realizaran en las instalaciones habilitadas al efecto
por Driger, con una con una periodicidad programada ANUAL durante la
vigencia del contrato, en las fechas gue a continuacion se detallan: 2° semestre
de los afios 2018, 2019, 2020, 2021 vy 2022 ).

(1) Esta periodicidad podra variar en funcién de la adjudicaciéon del contrato. En
cuanto a la revision correspondiente al Gltimo afio, ésta se realizaria en el plazo de
tres meses antes de la finalizacién del contrato, una vez se concrete con el Area
de Prevencidn.

El Area de Prevencién enviara a Dréager Safety Hispania los detectores objeto
de revisién.

El namero de detectores a revisar anualmente asciende a 3 unidades, no
estando previsto a priori aumentar el nimero de equipos:

- Dos equipos X-AM 5000 con sonda de cloro uno y de ozono el otro.
- Un equipo X-AM 2000 con sonda EZ, Oz y H.S.

Se revisaran aquellos elementos de los equipos que por su uso y funcién lo
requieran, comprobacion funcional y ajuste de parametros a sus valores
nominales, de acuerdo con los protocolos vy criterio de aceptacién establecido
por el fabricante. Para la verificacion y ajustes de sensibilidad se utilizaran los
gases de calibraciéon que se requieran.

Si durante la revisién se observan defectos o funcionamientos inadecuados y
fuera necesario reparar y/o sustituir algin componente de los equipos, se
informara al Area de Prevencién y se realizaran los trabajos una vez aceptado
el presupuesto conforme a lo indicado en el punto 13 del apartado 1.
Requisitos generales del presente pliego de prescripciones técnicas.

En cualquier caso, si se precisara revisar antes alguno de los detectores
durante la duracién de contrato, desde Canal de lIsabel Il se informara al
Servicio Técnico de Driger Safety Hispania, S.A., no esperando a la revisién
programada anual.

Los equipos no se revisaran hasta la aceptacion del presupuesto por parte del
Area de Prevencién de Canal de Isabel Il S.A. en funcién de los precios
unitarios ofertados.

Canal de Isabel I, § A. Santa Engracla, 125, 28003 Madrid 10
www.canaldeisabelsegunda.es




C&E’?&g Pliego de Prescripciones Técnicas
de Isabel I ’ ’

Contrato N°: 119/2018

Madrid, 13 de julio de 2018

. %4/3/

Santiago Ciruelos Soriano
Jefe Area Prevencion
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Pablo Galan Gonzalez
Director Recurses
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