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1. OBJETO DEL PLIEGO
1.1. OBJETO

Es objefo del presente pliego la contratacién del servicio de realizacion de inspecciones
reglamentarias por Organismos de Control Autorizados en Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales, en adelante EDAR, de Canal de Isabel I, S.A. : .

Los ambitos de actuacion contemplados son:
- . lLote 1: Inspecciones de alfa tension

Inspeccidon de las lineas eléctricas, centros de transformacién y seccionamienio de
energia eléctrica en alta tension, segin marca la legislacion vigente.

- Lole 2: Inspecciones de baja tensién y eficiencia energética en alumbrado exterior,

Es objeto de este Contrato a inspeccion de las instalaciones eléctricas de baja tensién
segln normativa vigente.

Coincidiendo con la inspeccién de cada instalacion de baja tensién se realizara la
inspeccion de eficiencia energética de la instalacion de alumbrado exterlor en las
instalaciones que procedan.

- Lote 3: Inspecciones de equipos a presion.
£
Inspeccidén de equipos a presion debido a su puesta en servicio, modificaciones,
cambios de emplazamiento, reparaciones o verificaciones penod:cas _Las
inspecciones se realizaran segun marca la legislacién vigente. s

- Lote 4. Inspecciones de proteccion contra incendios.

Es objeto de este Contrato la inspecciones iniciales y periddicas de proteccién contra
incendios. Las inspecciones se realizaran segun marca la legislacion vigente,

Se podra solicitar al Adjudicatario de cada uno de los lotes la actuacion en otros ambitos
reglamentarios siempre que dispongan de la acreditacién en vigor en el campo reglamentario
en el que surja la necesidad debido a la modificacion de reglamentos industriales, incorporacion
de nuevos equipos o instalaciones, etc. En estos casos los servicios realizados se facturaran
en base a los precios de jornada o media jornada de trabajos de inspeccién o parte proporcronal
que corresponda.

Las condiciones administrativas que regulan el presente Contrato se encuentran recogidas en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion del "SERVICIO DE
REALIZACION DE INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN LAS EDAR DE CANAL DE
ISABEL II, S.A.".

La duracién del contrato sera de 2 afios de duracién inicial, con una prérroga de un (1) afio,
mas una eventual prorroga de 3 meses para el supuesto de que la duracion inicial de contrato
fuera a finalizar sin que se haya podido formalizar el nuevo contrato gue lo sustituya.

Se denomina a continuacion "ADJUDICATARIQ® a |a persona fisica o juridica que resulte
adjudicataria del Conirato, v que tendra los derechos y obligaciones que este documento
sefalen.
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Se denomina “DIRECCION DEL SERVICIO” al técnico o técnicos que Canal de Isabel 1l, S.A.
determine y que tendrd por mision la programacion, desarrollo y direccion, asn como la
inspeccion, vigilancia y control de las actividades aqui reguladas.

1.2. AMBITO GEQGRAFICO

El servicio se prestara en cualquiera de las instalaciones relacionadas en el Anexo |, que estan
localizadas dentro del ambito geografico de la Comunidad de Madrid y siempre relativamente
proximas al-municipio que se detalia.

Ademas, Canal de Isabel ll, S.A. podra solicitar la realizacion de servicios en instalaciones de
nueva construccion o en ampliacion de las ya existentes.

Ocasionalmente se acometeran trabajos en otras instalaciones de Canal de Isabel Il, S.A. con
el mismo nivel de servicio. : :

2. ALCANCE DELSERVICIO

Las inspecciones se realizaran conforme a la normativa vigenie en el momento de su
realizacion. En los sucesivos apartados se describe el alcance de dichas ingpecciones.

Se podra realizar en el mismo dia la revision de varias instalaciones, si los Semcms Tecnlcos
de Canal de Isabel I, S.A. fo consideran oportuno.

2.1. LOTE 1: INSPECCIONES DE ALTA TENSION
La descripcion de los trabajos a realizar se da a nivel informative y no limitativo:

v Reconocimiento periddico de los Centros de Transformacion y de seccionamiento, de
acuerdo con la Instruccion Técnica Complementaria ITC-RAT-23 de Verificaciones e
Inspecciones del RD 337/2014 sobre condiciones fécnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension.

v Reconocimiento periédico de las Lineas Eléctricas de Alta Tension, de acuerdo con la Guia
Técnica de aplicacién de la Instruccion Técnica Complementaria [TC-LAT-05 de
Verificaciones e Inspeccicnes del RD 223/2008, Reglamento sobre condacnones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension.

v Realizacién del boletin de reconocimiento de las lineas eléctricas y framitacion de este ante
la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid.

v Realizacion def boletin de reconocimiento del ceniro de transformacién y seccionamiento y
tramitacion de este ante ia Direccion General de industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid.

v Realizaciéon de un informe técnico por cada instalacion y tipo de reconocimiento, en el que
se especifiquen las caracteristicas de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con
indicacién de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de
subsanacion de las mismas. En aguellas instalaciones en las que se realice ensayos de
descargas parciales se debera adjuntar el informe especifico de descargas parciales.

¥ Asesoramiento en la subsanacion de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para
la consecucion de los certificados.

v Segundas visitas y posteriores.
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Dadas las dificultades para cuantificar a priori €l nimero de segundas visitas que se va a
requerir, &l licitador estimara, por su experiencia en servicios similares, el nimero de segundas
y posteriores visitas que se requerirdn para la comprobacion de subsanacion de deficiencias.
Debera tener en consideracién este posible nimero adicional de visitas para ofertar el
porcentaje de baja, ya que no se facturaran importes adicionales a los de la inspeccién en caso
de realizacién de segundas visitas y posteriores.

Las inspecciones a ejecutar tienen el alcance que marca la normativa vigente e incluyen hasta
las protecciones e interruptores del secundario de los transformadores, si estos son de Alia
Tension, siendo esta visual sobre los interruptores y protecciones de Baja Tension.

El adjudicatario entregara previamente el procedimiento que marcara la inspeccion.

Se verificaran también ias acometidas de las distintas instalaciones, asi como los tramos de
conexion. Las acometidas pueden ser aéreas, subterraneas o aéreas—subterraneas.

En aquellas instalaciones en las que los servicios técnicos de Canal de Isabel I}, S.A. lo
consideren conveniente se ensayaran las lineas subterraneas de alta tension mediante sl
método de descargas parciales, con o sin la linea en tension. En los ensayos de descargas
parciales con la linea en tensidn, fa monitorizacién durard un minimo de 72 horas. La
facturacion de los ensayos por el método de descargas parciales se realizard conforme a 1o
indicado en el PCAP.

Los técnicos de Canal de Isabel 1, S.A. sclicitaran al Adjudicatario el suministro e instalacion
de sensores para realizar el ensayo de descargas parciales con la linea en servicio en aquellas
tineas subterrdneas que consideren oportuno. Los sensores tendran las caracteristicas
indicadas a continuacién, se quedaran instalados y pasaran a ser propiedad de Canal de isabel
I, S.A ‘

Caracteristicas sensores fijos HFCT 20 a instalar;
= Sensores sin apretura con diametro interior de 20 mm
» Toroidal inductivo para la capiacion de sefiales PD con caja de plastico para evitar
deterioro y oxidacion. ' o

¢« Impedancia de Transmision 4,0 mV/ mA £5%
* Rango de frecuencias de -3 dB 100 kHz - 20 MHz
» Tiempo de calda tipico 2,5 us 5%

* Tiempo de subida tipico =20 ns

» Impedancia de la carga 500

» intensidad maxima corriente de 50 Hz 300 A

La unidad de suministro e instalacién de 3 sensores inciuye 3 cables BNC de 1,5 metros de
longitud minima y caja externa de conexion.

Para estos trabajos el adjudicatario podra subcontratar con las empresas especializadas.
También podran ser contratadas directamente por Canal de Isabel II, S.A. para Ia inspeccion
de forma consensuada.

La comprobacién del aisiamiento de la cubierta se realizara mediante inspeccion visual y
comprobacion de circulacién de corriente por las pantallas. La aplicacion del método de ensayo
de comprobacion cubierta descrito en la norma UNE 211006:2010 requiere dejar el cable fuera
de servicio, desconectarlo de las botellas y desconectar la pantalla de su conexién habitual a
tierra lo que puede suponer para el cable y sus conexiones esfuerzos no previstos en el disefio,
que con el paso del tiempo podria provocar un envejecimiento prematuro o un apriete
inadecuado de las conexiones. Por ello, mientras que el progreso técnico no proporcione
técnicas de ensayo no invasivas, se sustituira por una inspeccién visual, y solo se realizara en
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los casos en los que esta inspeccidn visual u otros indicios pongan en duda la conservacién de
la cubierta.

En las instaiaciones que exista mas de un Centro de Transformacion y / o Linea Eléctrica se .
haran coincidir todas las inspecciones reglamentarias en el mismo dia.

2.2. LOTE 2: INSPECCIONES DE BAJA TENSION Y EFICIENCIA ENERGETICA EN
ALUMBRADO EXTERIOR

Las inspecciones de baja tension se realizaran de acuerdo con el R.D. 842/2002, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, y sus Instrucciones Complementarias (ITC).

El Adjudicatario entregara previamente el procedimiento de inspeccion.

Se revisaran todos los centros de control de motores instalados, incluido los cuadros generales
de distribucion, cuadros locales y cuadros de alumbrado.

La descripcion de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no limitativo y consistiran en
los siguientes apartados:

¥" Reconocimiento inicial/periédico de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tension de
acuerdo a la ITC-BT-05 de! Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el
R.D. 842/2002 de 2 de agosto. BOE 224 de 18 de septiembre.

v Inspeccion visual de ia instalacion:
- Conductores: seccidn, identificacion, etc.
- ldentificacion de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.
- Aisladores, accesorios de sujecion, apoyaos, tirantes y tornapunias.
- Redes subterraneas de distribucion en baja tension. -
- Instalaciones de eniace.
- Acometidas eléctricas.
- Cajas generales de alimentacion.
- Puestas a Tierra.
- Fubos y canaletas.
- Esquemas de distribucion.
- Existencia de unién equipotencial
- Proteccion contra sobre intensidades {verificacion de correcto dimensionamiento
y regulacion de protecciones). ' ' '
- Proteccién contra sobretensiones.
- Proteccion contra contactos directos e indirectos.
- Circuitos minimos requeridos.

<

Medida de continuidad de los conductores de proteccién y de las uniones.
Medicion de aislamienio de la instalacién eléctrica.
Verificacion de disparo de diferenciales, resistencia de bucle de tierra y tensién de defecto.

Medida de Ia resistencia de puesta a tierra.

AR VR NN

Verificacion, en las EDAR con Zonas de Atmdsferas Explosivas, el cumplimiento de lo
establecido en la ITC-BT-029 de Prescripciones particulares para las instalaciones
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosién, reflejando el resultade en el
correspondiente informe'y en el acta de inspeccion.
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¥" Realizacién del boletin de reconocimiento de las instalaciones de Baja Tension vy
tramitacion de este ante la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid. En el certificado de inspeccion se debera especificar el alcance de
{a inspeccibn, especificando las instalaciones de especial relevancia inspeccionadas.

v"  Realizacion de un informe técnico por cada instalacion y tipo de reconocimiento, en el que
se especifiqguen las caracteristicas de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con

indicacién de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de
subsanacién de las mismas.

v Asesoramiento en la subsanacion de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para
la consecucion de los certificados. '

v' Segundas visitas y posteriores.

Dadas las dificuitades para cuantificar a priori el nimero de segundas visitas que se va a
requerir, el licitador estimara, por su experiencia en servicios similares, el nimero de segundas
y posteriores visitas que se requeriran para la comprobacién de subsanacion de deficiencias.
Debera tener en consideracion este posible nGmero adicional de visitas para ofertar el

porcentaje de baja, ya que no se facturaran importes adicicnales a los de la inspeccion en caso
de realizacion de segundas visitas y posteriores.

Las inspecciones de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior se
realizaran segln el R.D. 1890/2008 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias {ITC- EA-
05).

El Adjudicatario entregara previamente el procedimiento de inspeccion.

La descripcién de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no limitativo y consistiran en
los siguientes apartados: ' g

v Medicion de la potencia eléctrica consumida por la instalacion. .
Medicidn de la iluminancia media de la instalacion,
Uniformidad de la instalacion.

Luminancia media de la instalacion.

Deslumbramiento perturbador y relacion entorno SR.

AN O N

Determinacion de la eficiencia energética y el indice de eficiencia energética reales de la
instalacion de alumbrado exterior.

v" En las inspecciones iniciales se realizard ademas la comprobacion de si el material
instalado es conforme a las prescripciones técnicas indicadas en la documentacién, si ha
sido elegido correctamente y montado conforme a los requerimientos del fabricante y el
reglamento 1880/2008 vy no tiene ningldn defecto visible que pueda afectar a la seguridad
de la instalacion.

¥ Emisién del certificado de inspeccién.

v"  Realizacion de un informe técnico por cada instalacion y tipo de reconocimiento, en el que
se especifiquen los elementos de ia instalacion inspeccionada con los valores de las
mediciones realizadas, equipos empleados para la medicion, deficiencias detectadas y
propuesta de subsanacion de las mismas.
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v Tramitacioén de los certificados ante la Direccidn General de Industria, Energia y Minas de
la Comunidad de Madrid cuando proceda.

v Asesoramiento en la subsanacion de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para
la consecucion de los certificados.

v Segundas visitas y posteriores.

Dadas las dificuitades para cuantificar a priori el niUmero de segundas visitas que se va a
requerir, el ficitador estimara, por su experiencia en servicios similares, el nimero de segundas
y posteriores visitas que se requeriran para la comprobacion de subsanacion de deficiencias.
Debera tener en consideracién este posible nimero adicional de visitas para ofertar el
porcentaje de baja, ya que no se facturaran importes adicionales a los de ia inspeccion en caso
de realizacion de segundas visitas y posteriores.

£l adjudicatario entregara previamente el procedimiento que marcara la inspeccion.
2.3. LOTE 3: INSPECCIONES DE EQUIPOS A PRESION

Las inspecciones se realizaran de acuerdo con el R.D. 2060/2008, atendiendo a los trabajos a
realizar segln el nivel de inspeccion.

La descripcién de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no limitativo y consistiran en
los siguientes apartados:

¥ Inspeccion periddica de las instalaciones de Equipos a Presion de acuerdo al Reglamento
de Equipos a presién aprobado por el Real Decreto 2060/2008.

En caso de instalaciones, se contemplarén ia totalidad de los componentes asociados al
equipo.

- Nivei A:
+ Comprobacion de la documentacion de los equipos a presian.
s Inspeccidn visual de todas las partes sometidas a presion, accesos de
seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias.

- Nivel B:

o Comprobacion de ia documentacion de los equipos a presion.

s Inspeccidn visual de todas las partes sometidas a presion, accesos de
seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias.

s Inspeccién visual de todas las zonas somelidas a mayores esfuerzos y a
mayor corrosion. o
Comprobacion y prueba de los accesorios de seguridad.

Comprobacion de espesores.
Ensayo de funcionamiento no destructivo.

- Nivel C:

+ Comprobacion de la documentacién de los equipos a presion.

» Inspeccion visual de todas las partes sometidas a presion, accesos de
seguridad, dispositivos de controf y condicicnes reglamentarias.

¢ . Inspeccion visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a
mayor corrosion. o
Comprobacion y prueba de los accesorios de seguridad.

« Comprobacién de espesores.
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+ Ensayo de funcionamiento no destructivo.
« Prueba de presion hidrostatica.

Aungue en e reglamento se establecen determinados casos en los que las inspecciones
podran ser realizadas por las empresas instaladoras, en el presente contrato deberan ser
realizadas por un Organismo de Control Autorizado.

¥ Actuacion como EICI para el registro de la instalacién de equipos a presion, segin la orden
de 23 de marzo de 2016 de la Comunidad de Madrid. Realizara la inspeccion inicial en
aquellos casos que procedan.

v' . Presencia en las pruebas en lugar de emplazamiento cuando sea requerido y emision de
certificado de pruebas.

v Emision de certificado de inspeccion de los equipos a presidn y tramitacién ante el érgano
competente cuando proceda.

¥v"  Cumplimentacion de la placa de instalacion e inspecciones periddicas segln se indica en
los Anexos I y Ili del reglamento.

v Asesoramiento en la subsanacion de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para
la consecucion de los certificados.

v Segundas visitas y posteriores.

Dadas las dificultades para cuantificar a priori el nimero de segundas visitas gque se va a
requerir, el licitador estimard, por su experiencia en servicios similares, el nimero de segundas
y posieriores visitas que se requeriran para la comprobacion de subsanacion de deficiencias.
Debera tener en consideracion este posible namero adicional de visitas para oferiar el
porcentaje de baja, ya que no se facturaran importes adicionales a los de la inspeccion en caso
de realizacién de segundas visitas y posteriores. '

2.4. LOTE 4: INSPECCIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dichas inspecciones se realizaran segin el R.D. 2267/2004, Reglamentio de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Industriales y R.D. 513/2017, Instalaciones de Proteccién Conira
Incendios. '

El Adjudicatario entregara previamente el procedimienio de inspeccion.

LLa descripcién de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no limitativo y consistiran en
los siguientes apartados:

v Inspecciones periddicas conforme al Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales:

- Revisi6n de la documentacion.

- Se comprcbard que no se han producido cambios en la actividad ni
ampliaciones.

- Que se sigue manteniendo la tipologia del establecimiento, los sectores y/o
areas de incendio y el riesgo intrinseco de cada uno.
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- Que los sistemas de proteccion contra incendios siguen siendo los exigidos y
que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo contemplado
en los reglamentos.

v' Inspecciones periddicas conforme al Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por e que se
aprueba el Reglamenio de insialaciones de proteccion contra incendios.

Existen EDAR a las que esios reglamentos Unicamenie les aplican parciaimente, y no a la
totalidad de la instalacion, por lo que la inspeccién, en base a cada uno de los reglamentos,
se realizara solamente a la parte afectada por el mismo. En el Anexo 11V del PPT se indican
las superficies aproximadas de cada tipo de instalacion.

v Actuacion como EICI para el registro de la instalacion de prevencién y extincidén contra
incendios, segln la orden 3619/2005 de 24 de junio de la Comunidad de Madrid. Se incluye
la realizacién de inspeccion inicial cuando proceda.

v Emisidén de certificado o acta de inspeccién de las instalaciones de proteccion contra
incendios y tramitacion ante la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid cuando proceda.

v Asesoramiento en la subsanacion de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para
ia consecucion de los certificados.

¥"  Segundas visitas y posteriores.

Dadas tas dificultades para cuantificar a priori el niumero de segundas visitas que se va a
requerir, el licitador estimara, por su experiencia en servicios similares, el niGmero de segundas
y posteriores visitas que se requerirén para la comprobacién de subsanacion de deficiencias.
Deberd tener en consideracion este posibie nimero adicional de visitas para ofertar el
porceniaje de baja, ya que no se facturaran importes adicionales a los de la inspeccioén en caso
de realizacion de segundas visitas y posteriores.

Todas las instalaciones existentes relacionadas en el Anexo 1.1V de! presente PPT, a las que
les aplica el reglamento, son consideradas de riesgo intrinseco bajo.

2.5. INFORMACION Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACION

Se Informara de manera inmediata, al responsable del servicio designado por el Canal de Isabel
Il, $.A. de los defectos detectados y de ias propuestas reglamentarias de solucién.

Pasados 7 dias desde la realizacién de la inspeccion el contratista emitira el informe técnico,
por correo electronico, al que se hace referencia en los apartados 2.1 y 2.2 del presente pliego,
relativos a las inspeccicnes de alta y baja tension,

Los boletines o certificados favorables de la inspeccion se remitiran dentro del plazo de 1 mes
a contar desde la realizacion de la inspeccion.

Se adelantard por correo electronico copia en digital (PDF) de la documentacion.

Posteriormente se remitira digitalmente documento que acredite la entrega, cuando proceda,
de los boletines ante la DGEIM.

La misma consideracion se tendra anie la framitacion de la documentacion de subsanacion de
las deficiencias encontradas.

L.as inspecciones se realizaran con la cadencia marcada por la fecha de su Ultima revisién,
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Se concretara con antelacion a la fecha de la inspeccion el tiempo estimado que permaneceran
los equipos, elementos o el conjunto de la depuradora fuera de servicic como consecuencia de
los trabajos, procurando que este tiempo sea el menor posible.

Estos tiempos de parada y fechas de inspeccién se deben coordinar con los responsabtes del
Canal de Isabel l], S.A. e S

3. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1. HORARIO

Los trabajos programados se realizaran en el horario de permanencia de personal en la EDAR
generalmente de 8:00 a 15.:00. :

3.2. MEDIOS A DISPONER

E! Contratista contemplara y dotara del personal necesario para cada intervencion que permita
trabajar de forma autdénoma en las intervenciones.

Ademas, el Adjudicatario propondra un representante ante los servicios técnicos de Canal de
Isabel Il S.A. con poder para disponer sobre las cuestiones relacionadas con el conirato de este
servicio.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los instrumentos y medios precisos para la resolucidn
de las actividades solicitadas, no pudiendo pretextar la falta de ellos como imposibilidad de
incumplimiento de su actividad, y que pondra a disposicién del servicio sin coste adicional
ninguno, asi como los medios de proteccion personal homologados que mdlque Ia legts!amon
laboral,

Para la realizacion de los trabajos el adjudicatario podra subcontratar con las empresas
especializadas. También podran ser contratadas directamente por Canal de Isabei ll, S.A. para
la inspeccion de forma consensuada con el Adjudicatario de los Servicios.

En aquellas instalaciones que no dispongan de medios mecanicos de elevacion Canai de Isabe!
I, S.A. facilitara los medios necesarios para la ejecucion de los trabajos. .

En concreto:

¥ Para el Lote 1: Inspecciones de alta tensidn. Se dispondra de los medios necesarios
para ensayar las lineas subterréneas mediante descargas parciales, bien por disponer
en propiedad de los equipos o por subcontratar dichos servicios con empresas_
especialistas del sector.

En caso de ser necesario grupo electrogeno para la realizacion de los ensayos, el
mismo sera suministrado por Canal de Isabei |l, S.A. a su cargo.

" v Para el Lote 3. inspecciones de equipos a presion. Sera por cuenta de Canal de Isabel
Il, 8.A. las ayudas necesarias para el aislamiento del equipo, desmontaje, montaje y
preparacién de pruebas nivel C.

El Adjudicatario comunicara, lo antes posible, a la Direccién del Servicio cualquier incidente
que se produzca en las instalaciones. Segin la gravedad del mismo, se puede requerlr un
informe.
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3.3. PERSONAL

L.os requisitos y criterios de solvencia técnica y profesional del Responsable del Servicio y de!
personal técnico se indican en el Apartado 5 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Los inspectores que realicen trabajos en las instalaciones de Canal de Isabel [l, S.A. deberan
disponer del nombramiento de recurso preventivo.

El adjudicatario debera asegurar la permanencia de al menos el 50% del equipo de trabajo
propuesto durante la ejecucion del contrato. En caso de incumplimienio de la anterior
obligacién, Canal de Isabsl I, S.A. podra imponer la penalizacion indicada en el apartado 9.1.
dei Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Cualquier modificacién en el equipo de trabajo solicitado por el adjudicatario se ajustara a los
siguientes requisitos;

v Justificacién escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio con
un plazo minimo de 15 dias naturales de preaviso.

v Presentacion por el adjudicatario de posibles sustitutos con un perfil de cualificacion técnica
y experiencia igual o superior al de la persona que se pretende sustituir, junto con la
documentacion acreditativa del nuevo perfil de conformidad con el apartado 5 del Anexo |
al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

¥ Verificacion por parte de Canal de Isabel ll, S.A. del cumplimiento de la cualafncacnon ¥
experiencia de alguno de los sustitutos propuestos por el adjudicatario. :

¥ El adjudicatario dispone de un plazo maximo de 15 dias naturales para sustituir el recurso
desde la fecha de preaviso. Si transcurre el plazo de 15 dias naturales indicado con
anterioridad sin que el miembro del equipo haya sido sustituido por un recurso con la misma
o supaerior cualificacion, experiencia y certificaciones verificado por Canal de Isabel il, S.A.,
se incurrira en la penalizacion indicada en el apartado 9.1 del Anexo | al Pliego de CIausu!as
Administrativas Particulares.

El personal que aporte o ulilice el adjudicatario no tendra vinculacion alguna con Canal de
Isabel Hl, S.A. y dependera Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual asumird la
condicidn de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal, sin que,
en ningtn caso resulte responsable Canal de isabel li, S.A. de las obligaciones del adjudicatario
y sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, recisidn o interpretacién dei contrato. S '

Se exige en todo momento una atencién correcta, por parte de los trabajadores del
adjudicatario, con el perscnal de Canal de Isabel 1, S.A. El incumplimiento de esta exigencia
facultara a Canal de Isabel ll, S.A. para ordenar la sustitucion del trabajador mfractor Y supondra_
un apercibimiento al adjudicatario.

3.4. FACTURACION

Se emitiran facturas por instalacion, legatmente formalizadas por los trabajaocs realizados al
finalizar los mismos. En cada factura debera constar expresamente la EDAR en la que se
realizé el servicio, el nimero de contrato:113/2018, el centro de beneficio, el desglose del IVA
y el niUmero de pedido asignado por el Canal de Isabel Il, S.A.

Se emitiran facturas por instalacion, legalmente formalizadas por los trabajaos realizados al
finalizar los mismos. En cada factura debera constar expresamente la EDAR en la que se
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realizé el servicio, ei nimero de contrato:113/2018, el centro de beneficio, el desglose del IVA
y el numero de pedido asignado por el Canal de !sabef i, S.A. o

4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario debera entregar una relaciéon con e! personal y vehiculos con que realizara e}
servicio y que accederan a las instalaciones a fin de solicitar la preceptiva autorizacion.

El adjudicatario comunicara a Canal de Isabel li, S.A., el personal asignado al contrato, con
indicacién de sus funciones. Todo el personal asignado al contrato debera ser identificado.

El Responsable del Servicio a efectos técnicos y administrativos, que sera el mterlocutor con la
Direccién del Servicio, sera responsable de: R

- - Controlar a su personal.

- Dirigir y verificar los trabajos.

- Comunicar a la Direccion del Servicio de las incidencias que ocurran durante Ia
ejecucion de los trabajos. '

- Garantizar la seguridad en los trabajos.

- Nombrar al personal encargado y responsable de Seguridad y Salud.

- Elaborar una Evaiuacién de Riesgos y Pianificacion de las acciones correctivas, en los
primeros 15 dias, particularizado para las instalaciones y trabajos en los que se va a
prestar el servicio.

- Facilitar el control o inspeccion de los trabajos a la Direccion del Servicic.

- Cumplir las especificaciones técnicas relacionadas, asi como las consignas indicadas
por la Direccién del Servicio.

- . Disponer los Recursos Preventives necesarios cuando la importancia de Ios traba;os lo
requiera. co T

& SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS

Antes del inicio de los trabajos el adjudicatario debera remitir a Canal de Isabel I, 8.A. la
documentacion que acredite e cumplimiento de una serie de requisitos en materla de
prevencion de riesgos laborales.

5.1. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Debido a la concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, y
conforme establece el articulo 24 de la Ley 31/1895 de Prevencidn de Riesgos Laborales,
desarrollado por el RD 171/2004, con antelacion al inicio de los trabajos Canal de Isabel I, S.A.
y el adjudicatario del servicio realizardn la coordinacién de actividades empresariales,
preferentemente a través de una reunion de coordinacion en la que se realizara el mtercamblo
de documentacion.

Entre la documentacion a entregar per el adjudicatario se incluye:

- Relacién de trabajadores que van a acceder a nuestras instalaciones y TC2 del mes
anterior. o s

- Evaluacion de riesgos de los frabajos objeto del contrato.

- Relacion y nombramiento de recursos preventivos.

- Planificacién Actividad Preventiva.
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- - -Relacion de aptitud médica de los trabajadores.

- Acreditacién de ia formacién de los trabajadores y de recepcion de EPls.

- Acreditacion de trabajadores para trabajos reglamentados (eléctricos, etc.)

- 'Relacién de maquinaria y vehiculos

- Certificados, Libros de Mantenimiento, "Marcado CE", de maquinaria empleada para el
desarrcllo de los trabajos.

El adjudicatario se obliga a aportar, correctamente cumplimentados y en el formato entregado
por Canal de Isabel [, S.A., una serie de documentos acreditativos, en orden a cumplir el deber
de coordinacion de actividades empresariales. Estos documentos, entre otros, son; evaluacion
contratas, acreditacion de trabajadores, recibi de informacion de riesgos y carta de entrega de
documentacion.

Canal de Isabel I, S.A. podra solicitar la carga de la documentacion en fa aplicacion informatica
que se pone a disposicién de los adjudicatarios.

El adjudicatario estara obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos en las
estaciones depuradoras de aguas residuales, facilitadas por Canal de Isabel 1, S.A. al inicio del
servicio y a transmitir esta informacion a todos los {rabajadores a su cargo, que desarrollen la
actividad contratada.

Asimismo, cuando el adjudicatario subcontrate con otra empresa la realizacion de parte de la
obra o servicio, les exigira las acreditaciones previstas en los parrafos anteriores, para su
posterior remision a Canal de Isabel li, S.A.

Cuando Canal de Isabel Il, S.A. lo considere oportuno, podra solicitar informacion adicional o
realizar comprobaciones para verificar la validez de la informacion entregada.

Siempre que se produzca un accidente, el Contratista tendra la obligacién de dar cuenta del
mismo a la mayor brevedad al drea de prevencion y al area de Canal de isabel ll, S.A. al frente
del contrato. Ademas, realizara un informe de! mismo en el que se reflejen Ias causas que_ _
originarcn el accidente y las medidas preventivas adoptadas. '

5.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

El adjudicatario organizara y gestionara los aspectos laborales y preventivos relacionados con
la ejecucion del contrato. De este modo, ¥ en base a su condicién de empresareo contratista,
estara obligado a cumpilr las siguientes obligaciones preventivas de caracter minimo;

- Organizar su gestion de la prevencion en base a una evaluacion de riesgos y planificacion
preventiva especifica para los trabajos incluidos en el objeto del contrato. Dicha evaluacion,
elaborada por un técnico superior en PRL sera comprensiva de todos y cada uno de los
puestos de trabajo y actividades previstas y tendra en cuenta la informacion preventiva yfo
de coordinacién que otorgue Canal de Isabel li, S.A. Igualmente, incluird medidas de
actuacion en casoe de emergencia y controles a efectuar para garantizar el cumpllmlento de
fo establecido en la misma. :

- El adjudicatario esta obligado a facilitar la documentacion preventiva que le sea requerida
y & coordinar su actuacion con las eventuales entidades concurrentes en los
correspondientes lugares de trabajo.

- El adjudicatario serd responsable de vigitar el cumplimiento de la normativa preventiva por
parte de sus trabajadores y de sus subcontratas y trabajadores auténomos subcontratados.
Para ello, efectuara los controles, inspecciones y, en aquellos casos previstos en Ja
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normativa vigente y en su propia evaluacion de riesgos, actuaciones de vigilancia mediante
presencia de recursos preventivos que sean precisos en cada momento.

- Adicionaimente, ante la eventual constatacion de no conformidades en materia preventiva,
Canal de Isabel Il, S.A. podra solicitar al adjudicatario la elaboracién y presentacién de un
informe especifico en la que analice la no conformidad constatada, estudie sus causas y
determine las acciones correctoras a poner en practica, sus plazos y los responsables de
su gjecucion.

5.3. REQUISITOS MINIMOS DE PREVENCION DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Sin perjuicio del cumplimiento que oforgue el adjudicatario a sus obligaciones preventivas en
su condicion de empresario contratista, Canal de Isabel I, S.A. exigira, para mejor cumplimiento
del contrato administrativo de referencia, que se atiendan con caracter minimo los siguientes
requisitos preventivos:

- El adjudicatario establecera las medidas organizativas y técnicas que garanticen unas
comrectas condiciones de trabajo en Ias actuaciones que le son encomendadas.

- El adjudicatario serd el responsable exclusivo de controlar el cumplimiento de las
obligaciones legales de aplicacion en relacién con su personal propio y subcontratado
{formacion e informacién en prevencion, reconocimientos medicos, vacunas, autorizacion
para la utilizaciébn de equipos...). Igualmente, deberd dar cumplimiento a sus
representantes de los trabajadores en relacidn con la subcontratacion de t{rabajos
continuados en el centro de trabajo (Art. 42 Estatuto de los Trabajadores).

- 8in perjuicio del cumplimiento de la normativa de aplicacion, incluyendo en su caso la
designacién y presencia de recurses preventivos, el adjudicatario definira un sistemna
especifico de controi en trabajos con riesgos especialmente graves (p.e. riesgo eléctrico
alia tension, caida en altura, ATEX, espacios confinados...) o

6. EVALUACION MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario tendra en cuenta el cumplimierto de la normativa vigente en materia de medio
ambiente y dara cumplimiento a los requerimientos estipulados en el Sistema de Gestion
Ambiental certificado segin Norma 1SO 14001 de Canal de Isabel Il, S.A.

El adjudicatario estara obligado a cumplir las obligaciones derivadas de |la Politica Ambiental
que Canal de Isabel I, S.A. ha adoptado con el fin de minimizar los impactos ambientales que
puedan generar sus actuaciones, y a transmitir a todos los trabajadores a su cargo que
desarrollen la actividad contratada los compromisos incluidos en la misma.

El Contratista aportara la documentacion necesaria para asegurar que las personas con mayor
responsabilidad gue van a prestar el servicio poseen la adecuada experiencia y/o formacién en
temas ambientales asociados al puesto. Ademas, mediante la participacién en esta
convocatoria, e contratista se compromete a asegurar que el resto de los trabajadores a su
cargo que van a realizar las tareas del contrato o para Canal de Isabel Il, S.A. dispondran de
los conocimientos necesarios para desempefar correctamente sus funciones.

Ei Contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo
el personal a su cargo que realice las tareas del contrato para Canal de Isabel 1l, S.A. cuyo
modelo se adjunta en el Anexo V.
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7. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Ademas de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente
Pliego, seran de cuenta de! Coniratista los gastos ocasionados por la proteccién de sus
instrumentos y medios auxiliares, asi como ios derivados de la seguridad y salud laboral del
personal a su cargo.

Siempre que los trabajos se prolonguen mas de un dia y el adjudicatario solicite permiso para

dejar en la instalacion herramientas o materiales, todas las posibles acciones contra elios,
incluido el robo, sera bajo su cargo. S

Madrid, octubre de 2018

Fdo.: Belén Benito Mai’tinez
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