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1.- PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- SERVICIOS A LOS QUE SE APLICARA ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto de este procedimiento es la adjudicaciéon de las inspecciones técnicas reglamentarias de cen-
fros de transformacion, subestaciones transformadoras, lineas eléctricas de alta tensién, instalaciones
de baja tensién, ascensores y equipos a presidn de las instalaciones pertenecientes al Area Explotacion
de Presas y Pozos y al Area Gestién de Recursos Hidricos de Canal de Isabel II, S.A.

1.2.- DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

El Director de los Servicios, como representante de Canal de isabel I} sera el responsable de la coordi-
nacién y ejecucion del confralo, resolvers, en general, sobre todos los problemas que se planteen du-
rante la ejecucion de los trabajos del presente contrato conforme a sus atribuciones.

El contratista esta obligado a prestar su colaboracién al Director de los Servicios para el normal cum-
plimiento de las funciones encomendadas a éste.

1.3.- RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicataric de los trabajos nombrara un Responsable de los Servicios y le comunicara
su filiacion al Director de los Servicios de Canal de Isabel 11

El contratista proporcionara al Director de los Servicios de Canal de Isabel Il los datos de contacto del
Responsable de los Servicios necesarios para la planificacion y coordinacion de los trabajos: Direccion
postal, direccion de correo electrénico, teléfono fijo y teléfono mévil.

1.4.- ORDENES AL CONTRATISTA

El responsable nombrado por el Contratista seréd el interlocutor del Director de los Servicios, con obliga-
cidn de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas del Director, directamente o a través de
ofras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el
mensaje y confirmarlo, segln su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subal-
ferno, que debera informar seguidamente al Responsable de los Servicios.

Los trabajos realizados por el contratista, sin la autorizacion previa y expresa del Director de los Servi-
cios, de acuerdo con la forma descrita, no seran de recibo y, por tanto no procedera su abono,

1.5.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en los diferen-
tes Reglamentos de aplicacién, y el Contratista propondra, con fal fin, las medidas pertinentes.

El Contratista establecera el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que
impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier accidente, siendo res-
ponsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta prevision, pudieran producirse.

1.6.- EQUIPOS Y MEDIOS AUNILIARES 4 APORTAR POR £EL CONTRATISTA

Todos los aparatos de control y medida, y medios auxiliares, gue constituyen el equipo a aportar por el
Contratista para la correcta ejecucion de los trabajos, seran reconocidos por el Director de los Servicios
a fin de constatar si relinen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemen-
to gue, & su juicio, no reuna las referidas condiciones.
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Si durante la ejecucion de los trabajos, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de tra-
bajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobade no fuera el idéneo al fin propuesto, podra exigir su
sustitucion por ofro mas adecuado.

En todo caso, la conservacion, vigilancia, reparacion y/o sustitucién de los elementos que integren el
equipeo aportado por el Contratista, sera de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.

Los equipos, herramientas, y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de los ser-
vicios no seran nunca abonables, pues va se ha tenido en cuenta al hacer la composicién de los pre-
cios unitarios entendiéndose que, aunque en los mismos no figuren indicados de una manera explicita
alguna o algunos de ellos, todos ellos se consideraran incluidos en el precio correspondiente.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabili-
dad y cargo del Contratista.

2.« SITUACION

Las instalaciones que se deberan inspeccionar se encuentran ubicadas en las Comunidades Auténo-
mas de Madrid, Castilia-L.a Mancha (provincia de Guadalajara) y Castilla y L.eén (provincia de Avila).

Los términos municipales en los que se ubican las instalaciones, o en su caso, discurren las lineas
electricas de alta tension objeto dei presente contrato se indican en las tablas contenidas en el Capitulo
4 del presente documento.

3.- ALCANCE Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Los Organismos de Control Autorizado que resulten adjudicatarios de los distintos lotes emitirdn para
cada una de las instalaciones indicadas en las tablas del Capitulo 4 del presente pliego, la siguiente
documentacion:

s Informe de inspeccidon

Se realizara un informe técnico por cada instalacién y tipo de reconocimiento en el que se especi-
fiquen Ias caracteristicas de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con indicacién de los
valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanacion de las mismas.

¢ Cerificado de inspeccion

Se elaborara un certificado de la inspeccién realizada en el que se reflejara el estado de cada
instalacion, indicando las deficiencias detectadas si las hubiere, y lo tramitara ante los organis-
mos de Industria correspondientes, previa notificacién a Canal de isabel I

Si en la primera inspeccion la calificacion de la instalacion hubiera sido CONDICIONADA Canal
de Isabel 1l subsanard los defectos detectados y se lo comunicara al adjudicatario, que realizara
una segunda inspeccion y verificara la correccidn de los mismos. 8i a juicio del inspector las defi-
ciencias hubieran sido corregidas, garantizando el cumplimiento de la reglamentacion vigente, gl

Craanismo de Control Autorizado adjudicatario redactaré un sequndo certificado con la_califica-

cion de FAVORABLE v io framitara en el Organismo de Industria que corresponda.

El plazo maximo para la entrega tanto para el informe y el certificado de inspeccion sera de UN (1) mes
desde la fecha de realizacion de la inspeccion.

Los precios de aplicacidn del contrato se encuentran en el Cuadro de Precios Unitarios del Anexo | del
presente Pliego, que estaran afectados por ia baja de adjudicacién.

En el precio de las inspecciones estd incluida, en su caso, la realizacion de las segundas ins-
pecciones que fueran necesarias para verificar la subsanacién de las deficiencias detectadas en

las primeras,
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Dadas las dificultades para cuantificar a priori el numero de segundas visitas que se va a requerir, el
licitador estimara, por su experiencia en servicios similares, el nimero de segundas y posteriores visitas
que se requeriran para la comprobacién de subsanacion de deficiencias. Debera tener en consideracion
este posible nimero adicional de visitas para ofertar el porcentaje de baja, ya que no_se facturaran
impories adicionales a los de la inspeccidn en caso de realizacion de sequndas visitas y poste-
riores.

4.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LOS SERVICIOS

En los siguientes apariados se relacionan las distintas instalaciones objeto del contrato, adscritas al
Area Explotacion de Presas y Pozos y al Area Gestidn de Recursos Hidricos, asi como los distintos
lotes en las que se encuentran integradas.

4.1.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CENTROS DE TRANSFORMACION.

LOTE 1: PRESAS

INFRAESTRUCTURA |  DENOMINACION UBICACION | MONTAJE Pe'f(f,"'AC'A
PINILLA Presa Interior 1 x 250
RIOSEQUILLO Poblado interior 1 x50
RIOSEQUILLO Campamento Aéreo 1x25
PUENTES VIEJAS Margen Derecha interior 1x 250
PUENTES VIEJAS Margen lzquierda Interior 1x 50

EL VLLAR Colmenas Aéreo 1x25

EL ATAZAR Margen Derecha Interior 2 x 400
EL ATAZAR Margen lzquierda Interior 2x250
EL ATAZAR Torre Toma Aéreo 1 x50
VALMAYOR Margen Derecha Interior 1 X100
VALMAYOR Margen lzquierda Interior 1 X100
VALMAYOR Residencia Aéreo 1x75

EL VADO l.oma dei Canalizo Aéreo 1x25
PEDREZUELA Presa Interior | X 233; Tx
EL VADO Presa Interior 2 %100
EL VADO Poblado interior 1x100+1x75
POZO DE LOS RA- Pozo de Los Ramos Aéreo 1x25
MOS

POZO DE LOS RA- Arroyo de La Virgen Aéreo 1% 50
MOS

MANZANARES Residencia Interior | 1% 12050‘“ 1x
MANZANARES Presa Inferior 1x 100
NAVALMEDIO Presa Interior 1x 100
LAS NIEVES FPresa Aéreo 1x25
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INFRAESTRUCTURA |  DENOMINACION UBICACION | MONTAJE ?o;r‘z,r:cm
LA JAROSA Chalet interior 1 x 100
LA JAROSA Presa interior 1 x 300
LA ACENA Presa Aéreo 1x 100
LOTE 2: BPOZOS
INFRAESTRUCTURA |  DENOMINACION UBICACION | MONTAJE Pof('f;ic“‘
TORRELAGUNA M2-A FATONES Interior 630
TORRELAGUNA VALDENTALES UCEDA interior 2x1000 + 1x100
CANAL ALTO PT-3 VENTURADA Aéreo 100
CANAL ALTO CA-3 MADRID Interior 400
] . 1x1.000 +
CANAL ALTO C. VALVERDE bis MADRID Interior 1%800
CANAL SANTILLANA | CA-2 bis TRES CANTOS intetior 1x630 + 1x630
EL GOLOSO CA-4 MADRID Interior 450
EL GOLOSO G-I bis MADRID Irterior 1x630 + 1x630
EL GOLOSO CA-58 MADRID Interior 365
FUENCARRAL FE-1R y FE-1 bis MADRID Interior 1x1.000 + 1x25
. . 1x1.000 +

FUENCARRAL FPD-1 bis MADRID interior 1%900 + 1x25
FUENCARRAL FC-2 bis MADRID Interior 1x1.000 + 1x25

. . 1x1.000 1x800
FUENCARRAL FB-2 bis MADRID Interior 1x25
FUENCARRAL FA-3 bis MADRID Interior 1x1.000 + 1x25
FUENCARRAL FA-1 MADRID Interior 1x1.000 + 1 x25

. , 1x1.000 +1x800
FUENCARRAL FX-3 bhis MADRID interior +X1x25
FUENCARRAL FX-4 MADRID Interior 1x1.000 +1x25

. . 1x1.000 +1x800
FUENCARRAL FU-3 bis MADRID interior +1x25

CENTRO DE REPARTO ,

FUENCARRAL ELEVADORA MADRID Interior 3x630 + 1x50
CANAL BAJO CB-5 TRES CANTOS interior 630
CANAL BAJO CB-8 MADRID interior 315
CANAL BAJO CB-7 ALCOBENDAS Interior 315
CANAL BAJO CB-8 ALCOBENDAS Interior 315
CANAL BAJO CB-9 ALCOBENDAS Interior 400
CANAL BAJO cB-4 MADRID Interior 400
CANAL BAJO CB-11 MADRID interior 400
CANAL BAJO CB-12 MADRID interior 315
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INFRAESTRUCTURA | DENOMINACION UBICACION | MONTAJE PO‘:‘(%!iC%A
CANAL BAJC CB-13 MADRID Irnterior 400
CANAL BAJO CB-14 MADRID Interior 630
CANAL BAIO CB15 MADRID Interior 630
MAJADAHONDA MAJADAHONDA-1 MAJADAHONDA | Interior 630
MAJADAHONDA PM-5 MAJADAHONDA | Interior 630
FLANTIO PM-1 MAJADAHONDA | Interior 630
PLANTIO P2 MAJADAHONDA 1 Interior 630
CENTRO DE REPARTO .
PLANTIQ EL PLANTIO MAJADAHONDA |  Interior
PLANTIO STYW MAJADAHONDA T interior 630
¢ DEL OESTE PM-3 POZUELD A. Interior 630
C. DEL OESTE MONTEALINA-7 POZUELD A, Interior 400
C. DEL OESTE MONTEALINAG POZUELO A. Interior 400
C.DEL OESTE LA CABANA bis POZUELO A. Interior 800
C. DEL OESTE CO-3 POZUELO A. Interior 400
C.DEL OESTE RETAMARES-1 MADRID Interior 400
C DEL OESTE RETAMARES-2 MADRID Interior 160
CENTRO DE REPARTO .
C. DEL OESTE RETAMARES MADRID interior
B -1 bis, B3 bis y RAN- )
BATRES NEY BATRES Interior 630
BATRES B-2 bis BATRES Interior 1x800 + 1x800
BATRES B-5 bis EL ALAMO Interior 1x800 + 1x800
BATRES B-4 y B-4 bis GRINON Interior 315
BATRES B.6 GRINGN Interior 250
GUADARRAMA G1 MAJADAHONDA | Interior 7000
GUADARRAMA CS G MAJADAHONDA | Interior
GUADARRAMA G2 MAJADAHONDA | Interior | 1x630 + 1x800
GUADARRAMA CSG2 MAJADAHONDA | Interior
GUADARRAMA G-3 \L"LODEL PARDI| | ierior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA CS 6-3 oD E PARPEL interior
GUADARRAMA G-4 XLODEL PARDI- Interior 1x800 + 1x800
GUADARRAMA G-6 EADE LA CANA-1 | terior | 2x800 + 1x50
GUADARRAMA CEGS BRUNETE interior
GUADARRAMA CS G7 BRUNETE Interior
GUADARRAMA BR BEUNETE Interior [ %800 + 1xB00
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INFRAESTRUCTURA |  DENOMINACION UBICACION | monTAsE | POTENCIA

GUADARRAMA CS BR-1 BRUNETE interior

GUADARRAMA G-15 his BRUNETE interior 1800 + 1x800
GUADARRAMA e T BRUNETE Interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA CE G5y G5 bis BRUNETE Interior

GUADARRAMA X, BRUNETE Interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA C5G9yG-16 BRUNETE Interior

GUADARRAMA G-10 NAVALCARNERO | Interior | 1xB00 + 1x800
GUADARRAMA CS G-10 TRAUX NAVALCARNERO | Interior 55
GUADARRAMA 611 NAVALCARNERO | Interior | 4x800 + 1x800
GUADARRAMA G2 NAVALCARNERO | Interior | 1x800 + 1x800
GUADARRANA G-13 NAVALCARNERO | Interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA G-14 NAVALCARNERO | Tnterior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA " ch:;é Trmox | NavALCARNERG|  Interor 50
GUADARRAMA G-16 BRUNETE Interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA GA7 BRUNETE interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA CSGa7 BRUNETE Interior

GUADARRAMA G186 SEVILLA LA N. interior | 1x800 + 1x800
GUADARRAMA CS G-18 TRAUX SEAVICIOSA Interior 50
GUADARRAMA G-19 SEVILLA LA N. Interior | 1x800 + 1x800
SUADARBAMA CS G-19 TRAUX SEVILLA LA N. interior )
GUADARRAMA G20 NAVALCARNERO | Interior | ix800 + 1x800
GUADARRAMA G-21 NAVALCARNERO | interior | 1x800 + 1%800
GUADARRAMA CS G-21 TRAUX NAVALCARNERO | Interior 50
GUADARRAMA G-22 NAVALCARNERO Interior 1x800 + 1x800
GUADARRAMA CS G-22 TRAUX NAVALCARNERO | Interior 5o
FUENLABRADA [ORANCAT, 2 Y 3 FUENLABRADA | interior 400
FUENLABRADA FUENLABRADA-6 FUENLABRADA | Interior 160
SEEAIGIOSA - DE \vo.o bis YELAVICIOSA Interior | 1x630 + 1x700
CADALSO LAS TORTOLAS CADALSO Aéreo 100
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LOTE 3: AREA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

DENOMINACION UBICACION mMoNTAJE | POTERCIA
CT + CR EL ATAZAR PATONES Interior 1x100
CT EL MOLAR EL MOLAR interior 1x50
CT LOS ENEBRALES TAMAJON (GUADALAJARA) Interior 1x25

4.2.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

LOTE 3 AREA CESTION DE RECURSOS HIDRICOS

DENOMINACION | UBICACION MONTAJE | TENSION SERVICIO | CARACTERISTICAS
ST TORRELAGUNA | TORRELAGUNA | interior/Exterior 66/20/6 kV En Anexo il
ST EL SOTILLO MADRID interior/Exterior 66/20 kV En Anexo 1l
ST EL BODONAL TRES CANTOS Exterior 45/20 kV En Anexo HI
ST BATRES BATRES interior/Exterior 45/20 kV En Anexo lil

Debido a su mayor complejidad en el ANEXO |l se detallan de forma mas extensa las caracteristicas
de las subestaciones transformadoras relacionada en la tabla anterior.

4.3.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION

LOTE 1: PRESAS

PRESA DENOMINACION UBICACION
PINILLA Pinilla
RIOSEQUILLO Riosequillo
PUENTES VIEJAS Puentes Viejas
EL VILLAR E! villar
EL ATAZAR El atazar
VALMAYOR Vaimayor
PEDREZUELA Pedrezuela 1
VALDENTALES
FPONTON DE LA OLIVA
NAVACERRADA
EL VADO El Vado

POZO DE LOS RAMOS

Pozo de Los Ramos

POZO DE LOS RAMOS

Arroyo de La Virgen

MANZANARES Residencia Manzanares
NAVALMEDIO Navalmedio

LAS NIEVES Las Nieves

LA JAROSA La Jarosa C.T.1 Chalet
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CanalF

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Tanal de lsabelil, S.A. inscrita en ol Registro Mercastit de fadrid 2l Tome 29.733, Folia 86, Secridn 8, Hojfa M-534222 ¢ nscrlpaion 12, MIF ASGA8E087, Domisilic Sorial: Cf Santa Ergracia, 125, 28002 Madrid

de Isabel | CONTRATO Ne: 78/2019
PRESA DENOMINACION UBICACION
LA ACENA La Acefia
LOTE 2: POZOS
INFRAESTRUCTURA | DENOMINACION UBICACION
M-1 TORREMOCHA
TORRELAGUNA M2-A PATONES
VALDENTALES UCEDA
PT-3 VENTURADA
CANAL ALTO CA-3 MADRID
C. VALVERDE bis MADRID
CANAL SANTILLANA CA-2 bis TRES CANTOS
G-1 bis MADRID
EL GOLOSO CA4 MADRID
CAS MADRID
FE-1R MADRID
FE-1 bis MADRID
FPD-1 bis MADRID
FC-2 bis MADRID
FB-2 bis MADRID
FUENCARRAL FA-3 bis MADRID
FA-1 MADRID
FX-3 bis MADRID
FX-4 MADRID
FU-3bis MADRID
ELEVADORA MADRID
CB5 TRES CANTOS
CB6 MADRID
CB-7 ALCOBENDAS
CB-8 ALCOBENDAS
CB-9 ALCOBENDAS
CANAL BAJO CB-4 MADRID
CB-11 MADRID
CB-12 MADRID
CB13 MADRID
CB-14 MADRID
CB-15 MADRID
MAJADAHONDA | MAJADAHONDA- |y japaHONDA
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at de tabed B, .2 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid af Toma 29,733, Folio 86, Seccldén 8, Hofa M-534%79 ¢ Inscripeidn 12, NiF ABGAR908T, Domicifio Social £f Santa Engracia, 125, 25003 Madrid

Can

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

de Isabel CONTRATO Ne: 78/2019
INFRAESTRUCTURA | DENOMINACION UBICACION
PM-5 MAJADAHONDA
PM-1 MAJADAHONDA
PLANTIO PM-2 MAJADAHONDA
PM-4 MAJADAHONDA
PM-3 POZUELO A.
MONTEALINAZ7 POZUELO A,
MONTEALINA-6 POZUELO A.
C. DEL OESTE LA CABANA bis POZUELO A.
CO-3 POZUELO A.
RETAMARES-1 MADRID
RETAMARES-2 MADRID
Boi DS, o DY BATRES
B-2 bis BATRES
BATRES B-5 bis EL ALAMO
B-4 y B-4 bis GRINON
B-6 GRINON
G-1 MAJADAHONDA
G-2 MAJADAHONDA
G-3 V. DEL PARDILLO
G-4 V. DEL PARDILLO
G6 V. DE LA CANADA
BR-1 BRUNETE
G-15 bis BRUNETE
G-15 BRUNETE
G-9 BRUNETE
G-10 NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-11 NAVALCARNERO
G-12 NAVALCARNERO
G-13 NAVALCARNERO
G-14 NAVALCARNERO
G-16 BRUNETE
G17 BRUNETE
G-18 SEVILLALAN.
G-19 SEVILLALAN.
G-20 NAVALCARNERO
G-21 NAVALCARNERO
G-22 NAVALCARNERO
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o Social: £f Santa Engracia, £25, 26003 Madrid

Canal de {zabel 1, 5.4, inscrita en of Registro Mercantit de Madrid al Tomg 23,7332, Folio 86, Secclén 8, Heja M-534929 # fascripaidn 13, MIF ASGEREDET, Domicili

Canal-¥/

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECHNICAS

de lsabel il CONTRATO N¢: 78/2019
INFRAESTRUCTURA DENOMINACION UBICACION
LORANCA-1, LO-
RANCA-2 y LO- FUENLABRADA
FUENLABRADA RANCA-3
FUENLABRADA-6 FUENLABRADA
VILLAVICIOSA DE . VILLAVICIOSA DE
ODON VO-2 bis ODON
CADALSO LAS TORTOLAS CADALSO
4.4.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE ASCENSORES
LOTE 1: PRESAS
PRESA UBICACION
EL ATAZAR Presa
VALMAYOR Torre de foma

4.5.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE EQUIPOS A PRESION.

LOTE 1. PRESAS

EL VADO EL VADO V-2 |EL VADO
EL ATAZAR EL ATAZAR -2 | EL ATAZAR
NAVACERRADA NAVACERRADA -2 | NAVACERRADA
VALMAYOR VALMAYOR H-2 | VALMAYOR
POZO RAMOS POZO RAMOS 2 | POZO RAMOS
PINILLA PINILLA [I-2 ] PINILLA
LA JAROSA LA JAROSA -2 LA JAROSA
NAVALMEDIO NM Principal -2 | NAVALMEDIO
NAVALMEDIO NM Collado -2 | NAVALMEDIO
LOTE 2: PGZOS
FUENCARRAL FE-1R V-2 { MADRID
BATRES B-2 bis V-2 | BATRES
BATRES B-5 bis V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-3 V-2 | VILEANUEVA DEL PARDILLO
GUADARRAMA G-4 V-2 | VILLANUEVA DEL PARDHLO
GUADARRAMA G-6 V-2 | VILLANUEVA DE LA CANADA
GUADARRAMA G-9 V-2 | BRUNETE
GUADARRAMA BR-1 (V-2 |BRUNETE
GUADARRAMA G-10 V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-11a V-2 | NAVALCARNERO
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Canal e fsabe! 1, S0 inserita on ol Registro Marcantit de Madrid al Tame 29.733, Folio §6, Seccitin 8, Hoja M-53492% ¢ Inseripclen 12, NIF ABBARRORT, Darmiclfio Soctal, €f Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

2

Canal =2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de Isabel || CONTRATO Ne: 78/2019
GUADARRAMA G-11b V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-12 V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-13 V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-14 iV-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-15 iV-2 | BRUNETE
GUADARRAMA G-15 bis IV-2 |BRUNETE
GUADARRAMA G-16 V-2 |BRUNETE
GUADARRAMA G-17 -2 |BRUNETE
GUADARRAMA G-18 fv-2 |BRUNETE
GUADARRAMA G-19 ivV-2 |SEVILLA LA NUEVA
GUADARRAMA G-20 V-2 | NAVALCARNERQO
GUADARRAMA G-21 V-2 | NAVALCARNERO
GUADARRAMA G-22 V-2 | NAVALCARNERO

4.6.- INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE LINEAS DE ALTA TENSION.

LOTE 2. POZOS

CAMPO LINEAS AT
DE POZO LOCALIDAD v
POZOS ACOM. TENSION BOMBA TENSION
V) v)
CANAL PT-3 VENTURADA X 20.000
ALTO -
C. VALVERDE bis MADRID X 3.300
CANAL
SANTI- CA-2 bis TRES CANTOS X 20.000 X 3.300
LLANA
FE-1Ry FE-1 bis MADRID X 20.000
FPD-1 bis MADRID X 20.000 X 3.300
FC-2 bis MADRID X 20.000
FB-2 bis MADRID X 20.000 X 3.300
FA-3 bis MADRID X 20.000
FUENCA-
RRAL FA-1 MADRID X 20.000
FX-3 bis MADRID X 20.000 X 3.300
FX-4 MADRID X 20.000
FU-3 bis MADRID X 20.000 X 3.300
CENTRO DE DIS-
TRIBUCION MADRID X 20.000
CB-5 TRES CANTOS X 20.060
CANAL CB-6 MADRID X 20.000
BAJO CB-14 MADRID X 20.000
CB-15 MADRID X 20.000

Pégina 14 de 72



a3, 125, 25002 Madrid

ot 14, NIF ARGAREOST, Domicilio Soriat: Cf Santa Engract

Canal de Isabel I, 5.4, inscrits en o Registre Marcantil de #adrid al Tormo 20.733, Eolio B, Secclén 8, Hojs M-524429 e tnscrip:

Canal </

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

de Isabel CONTRATO N¢: 78/2019
CAMPO LINEAS AT
PGDZEOS POzZO LOCALIDAD acom. | TENSION | o T TENSION
(V) V)
DAOMBA PM-5 MAJADAHONDA | X 20.000
-1 MAJADAHONDA | X 30,000
PLANTIO PM-2 MAJADAHONDA | X 20.000
PM4 MAJADAHONDA | X 20.000
PM-3 POZUELO A. X 20.000
LA CABARA bis POZUELO A. X 20.000 X 3.300
C.DEL | CRRETAMARES MADRID X 20.000
OESTE
RETAMARES-1 MADRID X 20.000
RETAMARES-2 MADRID X 56,000
Bt Dl BAFRY BATRES X 20.000
B -2 bis BATRES X 15.000 X 3.300
BATRES ,
B5 bis EL ALAMO X 3.300
B4y B4 bis GRINON X 15.000
B-6 GRINON X 15.000
G MAJADAHONDA | X 20.000
G2 MAJADAHONDA | X 20.000 X 3.300
G3 V.DEL PARDILLO | X 20.000 X 3.300
G4 V. DEL PARDILLO X 3.300
G V.DE LA CANADA | X 20.000 X 3.300
BR-1 BRUNETE X 20.000 X 3300
G-15 bis BRUNETE X 20.000 X 33300
G5 BRUNETE X 20.000 X 33300
Go BRUNETE X 20.000 X 3.300
GUADA- G770 NAVALCARNERG | X 50.000 X 3360
RRAMA
&1 NAVALCARNERG | X 50,000 X 3.300
eXP) NAVALCARNERG | X 55.000 X 3300
613 NAVALCARNERO | X 56,000 X 3300
G14 NAVALCARNERO | X 30.000 X 3.300
G-16 BRUNETE X 30.000 X 3.300
G7 BRUNETE X 20.000 X 3.300
G-18 BRUNETE X 50.000 X 3.300
G119 SEVILLA LA N. X 20.000 X 3.300
G20 NAVALCARNERO | X 20.000 X 3.300
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Canal de 1sabel 8, 5.4, inserite an of Registro Mercantil de Mardrid at Temn 22,753, Folie 86, Seccion 8, Ko M-534529 & inscripoian 12, NIF ABBARE0ET, Domiciiio Sorial: £f Santa Engrachs, 125, 26003 Madrid

Canal

de Isabelll

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO NR: T8/2019

CANIPO LINEAS AT
DE FPOZ0O LOCALIDAD .
POZOS acom. | TENSION T o on 0 T TENSION
) V) V)
(-21 NAVALCARNERO X 20.000 X 3.300
G-22 NAVALCARNERO X 20.000 X 3.300
FUENLA- | FUENLABRADA-6
. F 15.000
BRADA bis UENLABRADA X
VILLAVI-
CIOSA DE VO-2 bis V. DE ODON X 20.000 X 3.300
ODON
CADALSO
DELOS | LAS TORTOLAS CADALSC X 15.000
VIDRIOS
LOTE 3: AREA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
< c
5%|5% 28
o » : &
z5lzo ; TERMINOS N°DE |LONGITUD | TENSION | £ S
sS85z NOMBRE DE LA LINEA MUNICIPALES | APOYOS |  (Km.) Kkv) |88
zZi20 ga
fr by o Y
1 LAMT BOMBEG DE CERRILLO Mataelpino (Ef Boalo) 1 0,05 20
1a |LSMT BOMBEQ DE CERRILLO Mataglpino (Ei Boalo) 0,18 20
2 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES Miraflores de la Sierra 1 0,03 20
2a [LSMT ELEVADORA DE MIRAFLORES Mirafiores de la Sierra 0,04 20
3 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES (SOTO I} |Mirafiores de la Sierra 1 0,03 20
3a |LSMT ELEVADORA DE MIRAFLORES (SOTO I} |Miraflores de la Sierra 0,24 20
4 LSMT EVA DE CABANILAS Cabanillas de la Sierra 0,85 20
5] LSMT ELEVADORA A SOTO Y MIRAFLORES Colmenar Vigjo
DESDE ETAP SANTILLANA (ELEVADORA SAN- 2,33 20 X
TILLANA U}
8 LSMT DEPOSITO DE "QUIEBRAHILOS™ Vaidaracete 1.3 20
7 LAMT TORRELAGUNA - EL, PINAR Y SUS DERI- |Torrelaguna ~ El Velldn
VACIONES (excepto las relacionadas de forma ~ El Molar - San Agus-
expifcita a continuacion)} tin de Guadalix - Pe- 232 31,37 20
drezuela - Colmenar
Viejo
7a |LAMT DERIVACION "DEPOSITO INTERMEDIO  {Torrelaguna 9 105 20
TORRELAGUNA® ’
7b |LAMT DERIVACION DE "LA ALDEHUELA® El Vellan 19 1,86 20
7¢ |LSMT DERIVACION DE “EDAR EL VELLON® El Velién 0,28 20
7d |LSMT EN VARIANTE DE AUTOVIA A-1 (Tramo  {El Molar 011 20
soterrado de LAMT) )
Te LAMT DERIVACION DE TALAMANCA El Molar - Ef Velldn - 84 6.72 20
Talamanca ge Jarama !
7f |[LSMT EN "CERRO DE LA CORNEJA" (Tramo El Molar 0.47 20 X
soterrado de LAMT) !
g ;AAI\SA'T DERIVACION "CASILLA LAS MIMBRE- El Motar 15 1,38 20
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Canal de ksabel 5.4 inscrita en ol Registro Rercantil de Madrid a3 Tome 29733, Foko 86, Seceidn £, Hoja #-534929 ¢ Inscripcion 17, HIF ABGAREGET, Domicilin Seciah £f Santa Engraciz, 125, 28063 Madrid

<
Canal<= ;
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECHMICAS
de Isabel |l CONTRATO Ne: 78/2019
< £ oo
33|5% g8
z51Z28 i TERMINOS N°DE | LONGITUD |TENSION | £ 5
SZ20g NOMERE DE LA LINEA MUNICIPALES | APOYOS |  (Km.) KV} 8§
zx |zl 2o
0 o &
7h |LAMT DERIVACION "MINICENTAL DE PEDRE-  [San Agustin de Gua-
ZUELA" dalix - El Mofar - Pe- 58 585 20
drezuels
7i |LAMT DERIVACION "CASILLA DE LOS LABA- San Agustin de Gus- 18 207 56
JOg" dalix - Pedrezuela ;
7i |LAMT DERIVACION "CASAS DE LA SIMA" San Agustin de Gua- o 108 20
dalix -~ Colmenar Vigjo '
7k {LAMT DERIVACION "CASILLA DE CABEZA Colmenar Viejo 23 19 26
CANA" !
7l |LAMT DERIVACION "PARRILLA BAJA Y SIFON  |Colmenar Vieio - Tres 60 557 20
DE EL BODONAL" Cantos !
7m |LSKMT DERIVACION DE "EL SALOBRAL" (Tramo |Colmenar Viejo 0.26 20
solerrado) !
8 LSMT DE ST BODONAL A ETAP BODONAL
8a |LSMT "ACOMETIDA PRINCIPAL® DE 8T BODO- |Tres Cantos 0.22 20
NAL A ETAP BODONAL '
8b |LSMT "ACOMETIDA SOCORRO" DE ST BODO- iTres Cantos 0.22 20
NAL A ETAPP BODONAL !
9 LAMT EL BODONAL - EL OLIVAR - EL PINAR Y  |Colmenar Vieio - Tres
SUS DERIVACIONES (excepto las relacionadas  |Cantos - Madrid 195 19 20
de forma explicita a continuacion)
9a [LSMT EN ESTACION DE FFCC DE TRES CAN- |Tres Cantos 052 50
TOS" (Tramo soterrado de LAMT) ’
8b |LSMT EN URBANIZACION "NUEVO TRES CAN- !Tres Cantos 189 20 ¥
TOS" (Trameo soterrado de LAMT) !
gc |LSMT ACT ETAP COLMENAR VIESO Colmenar Viejo 0,16 20
9d [LSMT A EMBOTELLADORA ETAP COLMENAR  |Colmenar Viejo
0,6 20 X
VIEJO
9e |LSMT APQOZO CA-3 Madrict 0,12 20
of ILSMT DE POZO CA- 3 APQOZO CB-4 Madrid - Alcobendas 2,3 20
Gg LSMT DE POZO CB-4 A POZO CB-9 Madrid - Alcobendas 0.81 20
gh [LSMT DE POZO CB-9 A POZO CB-8 Alcobendas 1,57 20
9i |LSMT DE POZO CB-8 A PQZ(Q CB-7 Alcobendas 0.6 20
9j |LSMT A POZOS CA-4 Y G-1 (EL GOLOSO) Madrid 0.1 20
8k |LSMT A POZO CA-5 (NUDOC PALOMA AZUL} Madrid 0,02 20
o |LSMT EN DERIVACION CANTOBLANCO (Tramo |Madrid 056 20
soterrado} .
9m |[LSMT A POZO CB-12 Madrig 0,15 20
9n LSMT A POZO CB-11 Madric 0,63 20
90 |LSMT A POZO CB-13 Madrid 1,18 20
9p (LSMT A POZO CASILLA DE VALVERDE Madrid 0,15 20
8q LSMT N° 1 A SUBESTACION TRANSFORMA- Madrid 0.47 20 X
DORA "EL SOTILLO" !
or |LSMT N°2 DE SUBESTACION TRANSFORMA-  [Madrid 0.46 20 "
DORA “EL SOTILLO" ’
s |LSMT BAJO FERROCARRIL AVE" (Tramo sote-  |Madrid 027 20
rrado de LAMT) !
gt |LSMT EN P.AU. MONTECARMELO"® (Tramo Madrig 0.6 20
soterrado de LAMT) '
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Canaf de Isahel 0. 5.4, inscrita en el Registra Mercantil de Madrld At Tomao 28,723, Folle 86, Seccldn B, Hofa M-534929 £ Inscripaion 12, MIF ARGARRDRT, Domicifio Social £f Sants Engracie, 125, 28003 Madric

Canal = PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de Isabeill CONTRATO Ne: 78/2019
4 -
55|5% s
Z2=a|20 : TERMINOS N°DE | LONGITUD | TENSION | & &
SEiTZ NOMBRE DE LA LINEA MURNICIPALES | APOYOS |  (Km.) kv) SR
22120 )
7] okt
gu |LSMT EN NUDO DEL OLIVAR" (Trame soterrado  |Madrid 05 20
de LAMT) .
10 LAMT NAVALLAR - PRESA DE MANZANARES (Colmenar Viejo - 42 55 15
Manzanares £l Real !
10a |LAMT DERIVACION "ELEVADORA A COLME-  [Colmenar Vigjo
NAR VIEJO DESDE CANAL DE SANTILLANA 8 0,81 15
{CIR)"
10b ILAMT DERIVACION "RESIDENCIA DE SANTE-  |Colmenar  Viejo - 10 116 15
LLANA" Manzanares El Real ’
10c {LSMT ETAP SANTILANA (tramo soterrado de Manzanares Ei Real 01 15
LAMT) \
104 |LSMT A CT FANGOS EN ETAP DE SANTILLANA |Manzanares E! Reat 0,07 15
10e |LSMT A CT ETAP SANTILLANA Manzanares Ef Real 0.02 15
10f |LSMT A PRESA DE SANTILLANA Manzanares El Real 0.09 15
11 LAMT NAVALLAR - ANTIGUA ELEVADORA DE  |Colmenar Viejo 17 17 15
COLMENAR VIEJO ’
11a |LSMT EN POLIGONO "LA ESTACION" (Tramo Colmenar Vigjo 052 15 X
soterrado de LAMT) '
12 LAMT MINICENTRAL DE EL ATAZAR - CR Patones 59 34 20
PRESA DE EL ATAZAR '
12a |LAMT CR PRESA DE EL ATAZAR — CTI TORRE {Patones 5 03 20
DE TOMA DE EL ATAZAR !
12b1iLAMT CR EiL. ATAZAR — CT MARGEN DERECHOC {Patones 6 0.35 20
DE EL ATAZAR !
12b2 LSMT CR EL ATAZAR - CT MARGEN DERECHO ;Patones 0.05 20
DE EL ATAZAR '
12¢ |LSMT CT MARGEN DERECHOQ DE EL ATAZAR — |Paiones - £l Atazar 048 20
CT MARGEN IZQUIERDO DE EL ATAZAR '
12d |LAMT CR EL ATAZAR — CT POBLADQ EL ATA- |Patones & 05 20
ZAR ’
13 LAMT TORRELAGUNA - PRESA DE EL VADO Y |Torrelaguna - Torre-
SUS DERIVACIONES excepto las relacionadas de|mocha de Jarama - 78 13,83 20
forma explicita a continuacién} Patones
13a [LAMT DERIVACION "POZ0 M-1* Patones -Torremocha 23 205 20
de Jarama '
13b |LAMT DERIVACION "POZO M2Z-A" Patones 16 1.35 20
13c [LAMT DERIVACION " POZOS RANNEY, MON-  |Patones 7 053 20
TERREY BIS, PT-1A BIS, PT-1C Y Vv-3" ’
14 LAMT TORRELAGUNA - PRESADE ELVADC Y |Vaidepehas de Ila
SUS DERIVACIONES (CASTILLA LA MANCHA) |[Sierra - Tortuero - 123 20 20
Valdesotos - Retien-
das (Guadalajara)
15 LAMT PRESA DE EL VADC - CENTRO DE RE-  |Retiendas - Tamajén 35 4 20
PARTO LOS ENEBRALES {Guadalajara)
153 {LSMT PRESA EL VADO - CENTRO DE REPAR- {Tamajén (Guadalaja- 0.12 20
TO ENEBRALES ra) :
16 LAMT CENTRO DE REPARTO LOS ENERBRA- |Tamajon (Guadalaja- 43 5 20
LES - POZO DE LOS RAMOS ra)
162 [LSMT CENTRO DE REPARTO ENEBRALES - Tamajon (Guadalaja- 0.05 20
POZO DE LOS RAMOS ra} ’
17 LAMT REPARTIOOR LOMA DEL CANALHZO La Puebla de Vallés 5 0.55 20
(Guadalajara) :
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Canal de Isabel U, 5.4 inscrita en of Registro Mercantil de Madrid af Tome 29,733, Foko 86, Sercidn B, Hoja M-53292% « Inscripeltn 12, NIF ABGABSCRT. Domicitio Sacial Cf Santa Engracie, 125, 28003 Madsid

gamkj

PLIEGC DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

e Isahel i} CONTRATO Ne: 78/2018
< &
33|5% 88
Z5|Zz0 ; TERMINOS N°DE | LONGITUD | TENSION | £ §
Sz/5% NOMBRE DE LA LINEA MUNICIPALES | APOYOS |  (Km.) (Kv) |88
zx z0 co
7 o &
18 LAMT CASILLA DE SAN VICENTE Torrelaguna 1 0,68 20
18 LAMT REPETIDOR DEL PICAZUELO Puentes Viejas 7 0,85 20
20 LAMT ELEVADORA DE PATONES Patones 1 0,04 20
21 LAMT A MINICENTRAL DE PiNILLA DESDE Lozoya 13 12 20
LINEA DE IBERDROLA ’
21a {L.SMT A MINICENTRAL DE PINILLA DESDE Lozoya 0.2 20
LINEA DE IBERDROLA '
22 LAMT DEPOSITO NUEVO PORTACHUELO Lozoyueia 1 0,08 20
23 LAMT BOMBEO DE VALDEMANCO Valdemanco 3 0,25 20
24 LAMT EL ORIGEN Tres Cantos 2 0,13 20
25 LAMT ELEVADORA DE SANTILLANA Colmenar Vigjo 1 0,08 20
25z [LSMT ELEVADORA DE SANTILLANA Celmenar Vigjo 0.08 20
26 LAMT BOOSTER EL MORAL Moralzarzat 1 0.03 20
27 LAMT PRESA DE NAVALMEDIO Cercedilla 1 0,18 2C
28 LAMT PRESA DE LAS NIEVES Gatapagar 1 0,02 29
29 LAMT PRESA DE LA JAROSA QGuadarrama 4 0,45 20
30 LAMT ELEVADORA SANTA MARIA DE LA ALA- [Santa Mariz de a 10 0.86 20
MEDA Alameda !
3t LAMT CENTRO DE TRABAJC VALMAYOR Colmenarejo 2 0,12 20
az LAMT MARGEN IZQUIERDA PRESA VALMAYOR |Colmenarejo 1 0.08 20
33 LAMT MARGEN DERECHA PRESA VALMAYOR |Valdemorilo 1 0,08 20
34 LAMT ELEVADORA DE FRESNEDILLAS Navaiagamella 1 0,02 20
35 LAMT CASETA DE MAJADAHONDA Majadahonda 1 0.15 20
36 LAMT CASETA MADRONAL Villanueva del Pardillo
g 12 1,75 20
- Colmenarejo
37 LAMT ELEVADORA ROZAS DE PUERTO REAL iRozas de Puerto Real 5 0,58 15
38 LAMT ELEVADORA EL PAJARERO Rozas de Puerto Real 1 0,05 15
39 LAMT ELEVADORA DE NAVAHONDILLA Navahondilla (Avila) 1 0,02 15 X
38a [LSMT ELEVADORA DE NAVAHONDILLA Navahendilla (Avita) 0,82 15 X
40 LAAT FUENCARRAL - TORRELAGUNA Madrid - Tres Cantos -
Colmenar Viejo - San
Agustin de Guadalix - 160 391 66
Pedrezuela - El Vellén
- Torretaguna
40a [LSAT N°1 A ST "EL SOTILLO" Madrid 0.4 66 X
40b |LSAT N°2 A ST "EL SOTILLO" Madrid 0.39 66 X
40c |LSAT EN POLIGONG "SANTA ANA" (Tramo Pedrezueta 0.39 66
soterrado de LAAT) 8
41 LAAT RIO SEQUILLO - GANDULLAS Buitrago del Lozoya-
G 15 2,9 66
ascones
42 LAAT Y LAMT EL VILLAR - PUENTES VIEJAS Puentes Viegjas 28 5,1 65/20
43 LAAT PUENTES VIEJAS -RIQ SEQUILLO Puentes Viejas - Bui-
41 7.8 66
trage det Lozoya

Péging 18 ge 72



Canal de Isabal |I, 5.4 inscrita en el Registro Gercantit ca Marrid at Tomo 29.723, Folto 86, Seccian 8, Holz M-534020 e inscrincidn 12, NIF ARG4BBORY, Domicilic Secial: Cf Santa frgracia, 125, 28003 Madsis

WW;

ey
Canal PLIEGC DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de Isabel il CONTRATO N9: 78/2019
< oo
5% |5% 3
ZS |20 P TERMINGS N°DE | LONGITUD | TENSION | 8 g
G252 NOMBRE DE LA LINEA MUNICIPALES | APOYOS |  (Km.) KV) |88
2E|20 o
@ o &
44 LAMT TORRELAGUNA -PRESA DE PINILLAY Torrelaguna - El Be-
SUS DERIVACIONES (exceplo las relacionadas |muece -  Puentes
de forma explicita & continuacion) Viejas - Buitrago del 264 359 20
lLozoya ~ Gargantilla
del Lozoya - Lozoya
4da H SMT A CT ETAP TORRELAGUNA Torrelaguna 0,08 20
44b [LAMT DERIVACION "CASILLA DE EL BERRUE- |E| Berrueco 5 025 20
co” :
44¢ |LSMT CAMPING EL BERRUECO (tramo soterra- |El Berrueco 0.2 20
do de LAMT) ’
44d [LAMT DERIVACION A PRESAS DE EL VILLAR Y [Puentes Viejas 47 659 26
PUENTES VIEJAS '
44e1|LAMT DERIVACION A EDAR PUENTES VIEJAS |Buitrago def Lozoya 17 1.76 20
442 [LSMT EN DERIVACION A EDAR DE PUENTES  |Buitrago del Lozoya 0.2 20
VIEJAS (Tramo soterrade de LAMT} !
44f1 |LAMT DERIVACION AREA RECREATIVA DE Buitragoe del Lozoya 5 0.35 20
RICSEQUILLO '
44f2 |LSMT DERIVACION AREA RECRETATIVA RIO-  |Buitrage del Lozoya 019 20
SEQUILLO (Tramo soterrado de LAMT) '
44g [LAMT DERIVACION "CASILLA DE TABOADA" Gargantilla del Lozoya 7 0,67 20
44h [LSMT A MINICENTRAL DE PINILLA Lozoya 0.2 20
44i (LSMT DE MINICENTRAL DE PINILLA A CT ETAP {Lozoya 01 20
DE PINILLA '
44; L SMT DE MINICENTRAL DE PINILLA A CT PRE- |Lozoya 0.2 20
SA DE PINILLA E
45 LAMT TORRELAGUNA - ETAP TORRELAGUNA [Torrelaguna 13 1.5 20
45a [LSMT ACT ETAP TORRELAGUNAY ACT Torrelaguna 004 20
BOMBEO VALGALLEGOS '
45 b [LSMT A CT BOMBEO VALGALLEGOS Torrelaguna 0,05 20
46 LAMT EL BODONAL - CRI TRES CANTOS Tres Cantos g 0.9 20
46a [LSMT EL BODONDAL - CRI TRES CANTOS Tres Cantos 0.8 20
47 LAMT PRESA DE LA ACENA Peguerinos (Avila) 0 0.06 15
48 LAMT ETAP LA ACENA Peguerinos (Avila) 2 0,1 15
48a |LSMT ETAP LA ACENA Peguerinos (Avila) 0,15 15
49 LSMT ANILLO INTERIOR ETAP MAJADAHONDA
49a |LSMT CT VIVIENDAS AMPSO A CT AMPSO 1 Majadahonda 0.8 20 %
EN ANILLO INTERIOR ETAP MAJADAMONDA '
496 [LSMT CT AMPSO 1 ACT EDIFICIO ESPEJOS Majadahonda 0.35 20 X
EN ANILLO INTERIOR ETAP MAJADAHONDA '
48c [LSMT CT VIVIENDAS AMPSO A CT CENTRO Majadahonda
ACOMETIDA "A" EN ANILLO INTERIOR ETAP 0.3 20 X
MAJADAHONDA
404 |LSMT CT CENTRO ACOMETIDA "A" A CT AFINO :Majadahonda 045 20 x
EN ANILLO INTERIOR ETAP MAJADAHONDA '
48e |LSMT CT AFINO A CT AMPSO 2 EN ANILLO Majadahonda 0.02 20 %
INTERIOR ETAP MAJADAHONDA '
49f IL.SMT CT AMPSO 2 A CT POZO MAJADAHONDA [ Majadahonda 015 20 %

1 EN ANILLO INTERIOR ETAP MAJADAHONDA
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Sg8[52 NOMBRE DE LA LINEA MUNICIPALES | APOYOS |  (Km.) KV} |88
z2E|29 oa
7 o &
49g |LSMT CT POZO MAJADAHONDA 1 A CT EDIFi- [Majadahonda
CiQO ESPEJOS EN ANILLO INTERIOR ETAP 0,18 20 X
MAJADAHONDA
50 LAAT ELEVADORAS DE PICADAS 1 Y Il Y SAN  |Navas del Rey ~ Cha-
JUAN i pinieria - Colmenar del 71 12,42 45
Arroyo
51 LAAT TORRELAGUNA - EL ATAZAR Torrelaguna - Torre-
mocha de Jarama - 52 11,6 66
Patones
52 LAAT L. BODONAL - NAVALLAR Tres 'antos - Coime- 105 12,3 45
nar Viejo
52a {LSAT EN POLIGONO "LA ESTACION" (Tramo Caolmenar Vigjo 146 45
soterrado de LAAT) '
83 LAMT DEPQOSITO COLMENAR EN GUADARRA- Guadarrama
MA 4 0,3 20
54 LSMT ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPQ DE
POZOS DEL GUADARRAMA (TRAMO 1)
54a |LSMT DE CT ACOMETIDA "A" A CT POZ0 GU-2 |Majadahenda
EN ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE PO- 1,83 20
ZOS DEL GUADARRAMA (TRAMO 1)
54b |LSMT DE CT POZO GU-2 A CS/GU-1 EN ARTE- |Majadahonda
RiA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL 3.02 20
GUADARRAMA (TRAMO 1)
S4c [LSMT DE CS/GU-1 A CS/GU-3 EN ARTERIA Majadahonda - \Villa-
ADUCTORA DEL CAMPO DE PQZOS DEL GUA- inueva del Pardillo 3,34 20
DARRAMA (TRAMO 1)
54d |LSMT DE CS/GU-3 A CT POZO GU-4 EN ARTE- |Villanueva del Pardilic
RIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL 2,92 20
GUADARRAMA (TRAMO 1)
54e |[LSMT DE CT POZQ GU-4 A TRAUX-1 EN ARTE- |Villanueva det Pardillc
RiA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL  |-Vaidemorilio 2,33 20
GUADARRAMA (TRAMO 1)
55 L.SMT ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE
POZOS DEL GUADARRAMA (TRAMO 2)
55a |LSMT DE TRAUX-1 A CS/GU-5+TRAUX-2 EN Vaidemorillo
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPQO DE POZOS 1.2 20
DEL GUABARRAMA (TRAMO 2)
55b (LSMT DE CS/GU-5+TRAUX-2 A TRAUX-3 EN Valdemoriile - Vilta-
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPC DE PQZ0OS  |nueva de la Cafiada 1,22 20
DEL GUADARRAMA {(TRAMO 2)
55¢ [LSMT DE TRAUX-3 A CSNVC-1 EN ARTERIA Villanueva de la Ca-
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZ0S BEL GUA- |hada 1,77 20
DARRAMA (TRAMO 2)
55d |LSMT DE CSAVC-1 A TRAUX-4 EN ARTERIA Villanueva de da Ca-
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA- |Aada 1,23 20
DARRAMA (TRAMO 2)
55e [LSMT DE TRAUX-4 A CS/CU-6 EN ARTERIA Vitlanueva de la Ca-
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA- [fiada -Brunete 0,45 20
DARRAMA (TRAMO 2}
55f |LSMT DE CS/GU-8 A CS/GU-T7 EN ARTERIA Brunete
ADUCTORA DEL CAMPQ DE POZO0S DEL GUA- 1.18 20
DARRAMA (TRAMO 2)
55g [LSMT DE CS/GU-7 A TRAUX-5 EN ARTERIA Brunete
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA- 08 20
DARRAMA (TRAMG 2)
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N° LINEA
PRINCIPAL

N° LINEA

NOMBRE DE LA LINEA

TERMINGS
MUNICIPALES

N° DE
APQYOS

TENSION
(Kv)

LONGITUD
(Km.)

Proyecto con
RD 223/2008

= ISECUNDARIA

55

LSMT DE TRAUX-5 A CS/BR-1/GU-8 EN ARTE-
RIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL
GUADARRAMA (TRAMO 2)

Brunete

1,26 20

55i

LSMT DE CS/BR-1/GU-8 A TRAUX-
6/CONMUTACION "A-C" EN ARTERIA ADUCTO-
RA DEL CAMPQ DE POZOS DEL GUADARRAMA
(TRAMO 2)

Brunete

1,39 20

56

LSMT ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE
POZ0OS DEL GUABARRAMA {TRAMO 3)

56a

LSMT DE TRAUX-6/CONMUTACION "A-C" A
CS/GU-15/GU-15b EN ARTERIA ADUCTORA
DEL CAMPO DE POZOS DEL GUADARRAMA
(TRAMOC 3)

Brunete

0.85 20

56b

LSMT DE CS/GU-15/GU-15b A CS/GU-8/GU-16
EN ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE PO-
Z0OS DEL GUADARRAMA (TRAMO 3}

Brunete

56c

LSMT DE CS/GU-8/GU-16 A TRAUX-1 EN AR-
TERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZ0OS DEL
GUADARRAMA (TRAMO 3)

Brunete

0,94 20

56d

LSMT DE TRAUX-1 A CS/GU-17 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 3)

Brunete

0,86 20

56¢

£SMT DE CSIGU-17 A CS/GU-18+TRAUX-2 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS
BEL GUADARRAMA {TRAMO 3)

Brunete - Villaviciosa
de Odén

6,88 20

56f

LSMT DE CS/GU-18+TRAUX-2 A CS/GU-
19+TRAUX-3 EN ARTERIA ADUCTORA DEL
CAMPO DE POZOS DEL GUADARRAMA (TRA-
MO 3)

Villaviciosa de Qdon -
Sevilta la Nueva

0.99 20

56g

LSMT DE CS/GU-19+TRAUX-3 A TRAUX-4 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPQ DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 3)

Sevilla la Nueva

0,58 20

56h

LSMT DE TRAUX-4 A TRAUX-5 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 3)

Sevilla la Nueva -
Villaviciosa de Odon

0,91 20

561

LSMT DE TRAUX-5 A CS/GU-10+TRAUX-6 EN
ARTERIA ADUCTORA BEL CAMPO DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 3}

Villaviciosa de Odén -
Navalcamero

56

LSMT DE CS/GU-10+TRAUX-6 A TRAUX-1 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 3)

Navaicarnero

1.08 20

57

LSMT ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE
POZOS DEL GUADARRAMA {TRAMO 4a)

57a

LSMT DE TRAUX-1 A CS/GU-11/GU-12/GU-
13/GU~14/GU-20+TRAUX-2 EN ARTERIA ADUC-
TORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUADA-
RRAMA (TRAMO 4a)

Navalcarnero

0,82 20

57b

LSMT DE CS/GU-11/GU-12/GU-13/GU-14/GU-
20+TRAUX-2 A ACOMETIDA "C"/TRAUX-3 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPG DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 4a)

Navalcarnero

0.91 20

58

LSMT ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPQO DE
POZOS DEL GUADARRAMA (TRAMO 4b)

58a

LSMT DE ACOMETIDA "C"/TRAUX-3 A ELEVA-
DORA NAVALCARNERO EN ARTERIA ADUC-
TORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUADA-

RRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarnero

01 20
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Ne LINEA
PRINCIPAL
N° LINEA

NOMBRE DF LA LINEA

TERMINOS
MUNICIPALES

N°DE
APQYOS

LONGITUD
{Km.)

TENSION
(KV)

Proyecto con
RD 223/2008

S ISECUNDARIA|

58

LSMT DE ELEVADORA NAVALCARNERO A
TRAUX-4 EN ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO
DE POZOS DEL GUADARRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarnero

1,57

20

58c

LSMT DE TRAUX-4 A TRAUX-5 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b}

Navatcamerc

0,65

20

§8d

LSMT DE TRALX-5 A CS/GU-21+TRAUX 6 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPQ DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarnero

0,78

20

58e

LSMT DE CS8/GU-21+TRAUX 6 A TRAUX-7 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS
DEL GUADARRAMA {TRAMQC 4b)

Navalcarnero

1.22

20

58f

LSMT DE TRAUX-7 A TRAUX-8 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPC DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarnerg

1,01

20

58g

LSMT DE TRAUX-8 A CS/GU-22+TRAUX-8 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE PQZOS
PEL GUADARRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarmero

0,82

20

58h

LEMT DE CS/GU-22+TRAUX-9 A TRAUX-10 EN
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS
DEL GUADARRAMA (TRAMO 4b)

Navaicarnero

20

58i

LSMT DE TRAUX-10 A TRAUX-11 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPC DE PGZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b)

Navalcarmero -
Alamo

=

1.32

20

58i

LSMT DE TRAUX-11 A TRAUX-12 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b}

Et Alameo

1,34

20

58k

LSMT DE TRAUX-12 A TRAUX-13 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZ0OS DEL GUA-
DARRAMA {TRAMO 4b}

El Alamo

1,99

20

58l

LSMT DE TRAUX-13 A TRAUX-14 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPC DE POZOS DEL GtA-
DARRAMA (TRAMO 4b)

El Alamo

1,74

20

58m

LSMT DE TRAUX-14 A TRAUX-15 EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b)

El Alamo

1,28

20

58n

LSMT DE TRAUX-15 A TRAUX-
16/CONMUTACION "D EN ARTERIA ADUCTO-
RA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUADARRAMA
(TRAMO 4b)

Et Atlamo

1,46

20

580

LSMT DE TRAUX-16/CONMUTACION "D" A
ACOMETIDA "D'/ST BATRES EN ARTERIA
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS DEL GUA-
DARRAMA (TRAMO 4b)

Et Alamo - Batres

0,36

20

59

LSMT ACOMETIDA DE NAVALCARNERO PARA
ARTERIA ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS
DEL GUADARRAMA

Navalcarnero

028

20

60

LSMT MINICENTRAL VALMAYOR - CS ETAP

VALMAYOR

Colmenarejo

1,92

20

Las siglas distintivas de las lineas eléctricas del LOTE 3 relacionadas en la tabla anterior tienen los
siguientes significados:

LAMT: Linea aérea de media tensién (15 6 20 KV)
LAAT: Linea aérea de alta tensién (45 6 66 KV)
LSMT: Linea subterrénea de media tension (156 ¢ 20 KV)

L

®
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e LSAT: Linea subterranea de alla tension (45 6 66 KV)

Si bien a efectos reglamentarios todas las lineas son de “alta tension” se utiliza el términe de uso co-
mun “media tensidn” para identificar a las lineas de tensiones mas bajas.

En primer lugar, se ha consignado ! nombre de cada linea y a continuacion se han indicado los térmi-
nos municipales por los que discurre. Asi mismo se especifican el nimero de apoyos (en lineas aé-
reas), la longitud y la tension.

El nimero de apoyos vy la longitud de las lineas aéreas reflejados en la tabla corresponden a la linea
principal y a sus derivaciones y/o lineas secundarias, excepto aquélias que tienen suficiente entidad v
se han reflejado de forma diferenciada.

Se considera "derivacion’ a una linea secundaria gue suministra energia a un dnico elemento, y “linea
secundaria” a una linea mas compleja, subordinada a una linea de mayor entidad, que suministra ener-
gla a varios elementos. Ambos tipos de lineas se denominan, coh caracter general, “lineas secunda-
rias”.

Cada linea eléctrica principal esta identificada con un niimero ordinal, y las lineas secundarias significa-
tivas subordinadas se distinguen mediante la adicién de letras consecutivas a dicho nitmero.

Una linea eléctrica puede ser aérea (con o sin derivaciones y/o lineas secundarias), subterrdnea, o
mixta {formada por sectores aéreos y sublerraneos).

Las lineas subterraneas subordinadas a una linea principal mas extensa se consideran lineas secunda-
rias, aunque se trate de un soterramiento de la Hnea principal. En algunas lineas secundarias de carac-
ter mixto a la letra correspondiente se le afade el nimero 1 para el tramo aéreo y el nimero 2 para el
framo subterraneo.

A maodo de ejemplo, la linea principal identificada con el nimero 12, denominada “LAMT MINICENTRAL
DE EL ATAZAR - CR PRESA DE El ATAZAR", tiene cuatro derivaciones identificadas con los nimeros
12a (linea secundaria aérea), 12b1 (linea secundaria, framo aéreo), 12b2 (linea secundaria, {framo sub-
terranec), 12¢ (linea secundaria subterranea) y 12d (linea secundaria aérea).

Las longitudes de las lineas subterraneas integradas dentro de lineas aéreas de mayor entidad no es-
tan incluidas dentro de las longitudes de éstas.

La longitud total de una linea eléctrica de caracter mixto sera la suma de las longitudes de fa
linea aérea (que incluye sus derivaciones y/o lineas secundarias de escasa entidad) y de las
flineas secundarias significativas reflejadas de forma explicita en la tabla, que pueden ser, a su
vez, aéreas, subterraneas o mixtas.

L.as lineas eléctricas y modificaciones de las preexistentes, cuyos proyectos fueron tramitados con el
nuevo reglamenio aprebado por Real Decreto 223/2008, se han identificado en fa Gitima columna,

En el cuadro de precios se ha incluido la medicién de la tensidon de contacto en los apoyos de las lineas
electricas aéreas cuyos proyectos se tramitaron con el reglamento vigente en la actualidad, RD
223/2008.

5.- NORMATIVA APLICABLE

Ademas del! cumplimiento de ia normativa especifica para cada fipo de instalacion que se indica mas
adelante en cada caso, se cumpliran las prescripciones de las siguientes disposiciones.

1) Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, (B.O.E. n°176 de 23-7-92).

2} Real Decreto 724/1879, de 2 de febrero, por el que se modifican los articulos 2 y 92 del Regla-
mento de Verificaciones Electricas y Regularidad en el Suministro de Energia (B.O.E. n°84 de
7-4-79).

3) Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infra-
estructura para la calidad y la seguridad industrial (B.O.E. n°32 de 6-2-96).

4} Real Decreto 338/2010, de 12 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la infraes-
tructura para la calidad y la seguridad industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre.
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5} Real Decreto 1855/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica (B.0.E. n°310 de 27-12-2000).

€6) Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades de control reglamenta-
rio de las instalaciones industriales de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n°61 de 13-3-2002).

7} Decreto 111/1994, de 3 de noviembre, por el que se regulan las Entidades de Inspeccion y
Control Industrial v se les asignan funciones de comprobacién del cumplimiento de las disposi-
ciones y requisitos de seguridad de instalaciones indusiriales en caso de riesgo significativo pa-
ra las personas, animales, bienes o medio ambiente (B.0O.C.M. de 25-11-1994).

8) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. (BOE n°26%9 de 10-11-
1885), v los Reales Decretos que la complementan

9) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la sa-
lud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE n®148 de 21-6-2001).

Para las instalaciones que se encuentren en la Comunidad de Castilla y Ledn, y en la Junta de Comu-
nidades de Castilla-L.a Mancha se cumpliran, respectivamente, las siguientes disposiciones:

1) Orden de 10-10-2007 de la Consejeria de Industria y Sociedad de ia Informacion, de modifica-
cion de [a Orden de 16/06/1998 de la Consejeria de Industria y Trabajo, por ia que se regula la
actuacion en Castilla-la Mancha de los organismos de Control (D.0.C.M. n°226 de 31-10-07).

2} Orden de 16-06-98 por la que se regula la actuacién en Castilla-la Mancha de los organismos
de Control (D.0.C.M. n°29 de 26-6-98).

Cuando en alguna de las disposiciones anteriores se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entendera que dicha modificacion o derogacion se extiende a aquella parte de la primera
gue haya sido afectada.

Se garantizara el cumplimiento de cualquier disposicion que resulte de aplicacién que no haya sido
enunciada expresamente en la relacion anterior y en los apartados posteriores.

5.4.- INSPECCIONES DE INSTALACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACION

Las inspecciones de los cenfros de transformacién se realizaran en base, principalmente, a la siguiente
normativa:

« Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamenio sobre condicio-
nes lecnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (B.O.E. n®139 de 9-6-2014).

Se cumpliran especialmente las prescripciones de la ITC-RAT-23 "Verificaciones e inspecciones” del
referido Reglamento.

Los puntos que se deberan inspeccionar, como minimo, seran los sigulentes:
1. Puestas a Tierras

Transformadores

Aparamenta

Protecciones

Embarrados, conexiones y canalizaciones

Locales y protecciones (interiores, exteriores, sobre poste)

Protecciones en el secundario

PN ok wN

Documentacion

5.2.- INSPECCIONES DE INSTALACIONES DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

Las inspecciones de las subestaciones transformadoras se realizaran en base a la siguiente normativa:
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¢ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condicio-
nes técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alfa tension y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (B.O.E. n®138 de 8-6-2014).

Se efectuaran, como minimo, las verificaciones indicadas en {a Instruccion Técnica ITC-RAT-23 "Verifi-
caciones e inspecciones” del citado Reglamento.

Ademas, se tendran en cuenta los criterios de la Guia Técnica de aplicacién RAT-23, correspondiente
a Verificaciones e Inspecciones, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo en su edicion vigente en
el momento de realizarse la inspeccion en los epigrafes correspondientes a instalaciones de tension
superior a 30 KV que no pertenecen a empresas de produccion, fransporte y distribucion.

5.3.- INSPECCIONES DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Las inspecciones de las instalaciones de baja tensidn se realizardn en base, principalmente, a la si-
guiente normativa:

¢ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensién.

La descripcion de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no lmifativo vy consistiran en los
siguientes apartados:

¢ Reconocimiento inicial/periédico de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensidon de acuerdo a
ja ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el R.D. 842/2002
de 2 de agosto. BOE 224 de 18 de septiembre.

¢ Inspeccidn visual de la instalacion:
o Conductores: seccion, identificacion, etc.
o Identificacion de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.
o Redes subterraneas de distribucién en baja tension.
o Instalaciones de enlace.
o Acometidas eléctricas.
¢ Puestas a Tierra.
o Existencia de unién equipotencial

o Proteccidn contra sobre intensidades (verificacion de correcto dimensionamiento y regula-
cién de protecciones).

o Proteccion contra sobretensiones.

o Proteccion contra contactos direcios e indirectos.

o Medida de continuidad de los conductores de proteccion y de las uniones.

o Medicion de aislamiento de la instalacion eléctrica.

o Verificacion de disparo de diferenciales, resistencia de bucle de tierra y tension de defecto.

o Medida de fa resistencia de puesta a tierra.

5.4.- INSPECCIONES DE ASCENSORES
Las inspecciones de los ascensores se realizaran en base, principalmente, a la siguiente normativa:

e Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, Reglamento de aparatos de elevacion y manuten-
cion de los mismos.

s Orden 13235/2000, de 20 de diciembre, sobre inspecciones y correccion de deficiencias en as-
CEensores.
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« Orden 1728/2002, de 29 de abril, sobre modificaciones a la orden 1325/2002,

e Orden 3711/2007, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden 13235/2000, de 20 de
diciembre, sobre inspecciones y correccion de deficiencias en ascensores

¢ Resolucion de la Direccion General de Industria, energia v Minas de 24 de noviembre de 20086,
por la que se establecen los defectos a considerar en aplicacion del Real Decreto 57/2005, de
21 de enero, por el que se establecen las prescripciones para el incremento de la seguridad de
ascensores existentes.
5.5.- INSPECCIONES DE EQUIPOS A PRESION

Las inspecciones de los equipos a presion se realizaran en base, principaimente, a la siguiente norma-
tiva:

< Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

La descripcion de los trabajos a realizar se da a nivel informativo y no limitativo y consistiran en los
siguientes apartados:

+ Inspeccibn periddica de las Instalaciones de Equipos a Presién de acuerdo con el Reglamento
de Equipos a presién aprobado por el Real Decreto 2060/2008.

En caso de instalaciones, se contemplaran la totalidad de los componentes asociados al equipo.
o Nivel A:
» Comprobacion de la documentacion de los equipos a presion.

¥* Inspeccion visual de todas las partes sometidas a presion, accesos de seguridad, disposi-
tivos de control y condiciones reglamentarias.

o Nivel B:
¥ Comprobacion de la documentacidn de los equipos a presion.

» Inspeccidn visual de todas las partes sometidas a presion, accesos de seguridad, disposi-
tivos de conirol y condiciones reglamentarias.

Inspeccion visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosion.

Comprobacién y prueba de los accesorios de seguridad.

Y vV v

Comprobacién de espesores.

v

Ensayo de funcionamiento no destructivo.

o Nivel C:
¥ Comprobacién de la documentacién de los equipos a presion.
»

Inspeccion visual de todas ias partes sometidas a presion, accesos de seguridad, disposi-
tivos de control y condiciones reglamentarias.

Inspeccion visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosion.
Comprobacion y prueba de los accesorios de seguridad.
Comprebacién de espesores.

Ensayo de funcionamiento no destructivo.

Y OV ¥V Y v

Prueba de presién hidrostatica.
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Aunque en el reglamento se establecen determinados casos en los gue las inspecciones podran
ser realizadas por las empresas instaladoras, en el presente contrato deberan ser realizadas por un
Organismo de Condrol Autorizado.

¢ Presencia en ias pruebas en lugar de empliazamiento cuando sea requerido y emision de
certificado de pruebas.

« Cumplimentacion de la placa de instalacion e inspecciones periddicas segln se indica en los
Anexos {l y lil del reglamento.

« Asesoramiento en |la subsanacién de deficiencias, asi como las gestiones necesarias para la
consecucion de los certificados.

5.6.- INSPECCIONES DE LINEAS DE ALTA TENSION
Las inspecciones de las lineas eléctricas de alta tension se realizaran en base a la siguiente normativa:

s Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condicio-
nes técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (B.O.E. n°68 de 19-3-2008).

Se cumpliran las prescripciones de la ITC-LAT-05 “Verificaciones e Inspecciones’ del referido Regla-
mento.

Sin embargo, en virtud de! apartado ¢) del Articulo 2 “Ambito de aplicacion’ del Reglamento, y debido a
la antigiiedad de las instalaciones, los criterios técnicos aplicables a las inspecciones de 1a mayor parte
de las lineas eléctricas aéreas con conductores desnudos recogidas en el presente documento son ios
del Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension, aprobado por el Decreto 3161/1968,
de 28 de noviembre, que fue derogado a fa entrada en vigor del reglamento actual, pero cuyas pres-

cripciones siguen vigentes a los efectos de las inspecciones periddicas reglamentarias al ser la norma
con la que fueron aprobados los proyectos que se framitaron con anterioridad al 19 de marzo de 2010,

Para las lineas eléctricas subterraneas, para las nuevas lineas eléctricas, y para las modificaciones de
las lineas eléctricas aéreas preexistentes cuyos provectos se tramitaron con posterioridad al 19 de
marzo de 2010, se aplicara el reglamento vigente aprobado por el Real Decreto 223/2008.

Los punios que se deberan inspeccionar, como minimg, son los siguientes:

LIKEAS AEREAS

+  Apoyocs
- Apoyos de madera podridos, rajados o con diametro insuficiente.
- Apoyos de hormigon con grietas o roturas.
- Apoyos metélicos oxidados.
- Apoyos metdlicos con dobleces o flexiones peligrosas.
- Crucetas en mal estado.
- Apoyos desplomadcs.
- Apoyos sin numeracion y/o sin placa de sefalizacion de peligro.
- Apoyos sin proteccidn antiescalada cuando sea preceptiva.
« Cimentaciones
- Rotas o agrieladas de forma peligrosa.

- En malas condiciones de estabilidad.
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¢« Conexiones de los apoyos a tierra

- Conexiones a tierra en mal estado.
- Mediciones de resistencia a tierra superior a la reglamentaria.
¢ Aisladores y aislamiento
- Aisladores rotos.
- Cadenas con inclinacién inagmisible.
- Herrajes de las cadenas.
e Conductores
- Vanos con mas de dos empalmes en conductor.
- Seccién insuficiente.
- Empalmes defectuosos.
s Cabie de tierra {en su caso)
- 8in conexidn de tierra reglamentaria.
- Roto 0 en mal estado.
- Vanos con mas de dos empalmes en conductor.
¢« Tirantes {(en su caso)
- Tirantes en mal estado.
- Tirantes no conectados a tierra.
- Tirantes sin proteger en lugares frecuentados.
« Tornilleria
¢ Pintura - galvanizado
e Herrajes
¢ Cruzamientos
- Cruzamientos con carreteras o caminos con alturas insuficientes.
- Vanos con distancia de conductores a suelo insuficiente.
- Apoyos en cruzamiento inadecuados.
- Aisladores o anclajes incorrectos.
- Vanos con distancia entre conductores y arbolado insuficiente,
« Distancias de seguridad y prescripciones de seguridad especiales.
= Valores elevados de la resistencia del circuito de puesta a tierra en apoyos de maniobra.

« Valores elevados de la resistencia del circuito de puesta a tierra y de la tensién de contacto,
en su ¢aso, en los apoyos cuyo proyecto se tramitd con posterioridad al 19 de marzo de
2010,

Con caracter general se realizaran todas las comprobaciones que se indican en ia GUIA TECNICA DE
APLICACION de la Instruccién Técnica Complementaria LAT-05, en su edicién vigente en el momento
de realizarse las inspecciones, en aquellas lineas cuyo proyecto fue tramitado tras la entrada en vigor
del Real Decreto 223/2008, y se reflejaran, en su caso, las deficiencias derivadas de las mismas.
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LINEAS SUBTERRANEAS

Se realizard el reconocimiento periddico de las lineas eléctricas subterraneas de Alta Tension, de
acuerdo con la Guia Técnica de aplicacién de la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT-05 de
Verificaciones e Inspecciones del RD 223/2008, en su edicion vigente en el momento de realizarse las
inspecciones.

La comprobacion del estado del aislamiento de los conductores se realizard aplicando el méto-
do de ensayo de tension soportada a muy baja frecuencia (VLF) descrifo en la Norma UNE

211006:2010.

El importe de cada inspeccidon que se realice utilizando este método dependera de la longitud de ta
linea subterranea, de acuerdo con los rangos que figuran en las unidades del Cuadro de Precios del
ANEXO L

Con el fin de evitar el detferioro de los conductores, o la disminucién de su vida Util, para la comproba-
cién del aislamiento no se utilizaran el método de ensavo a frecuencia industrial descrito en la Norma

UNE 211006:2010, ni comprobadores de resistencia de aislamiento de corriente continua.

En aquellas instalaciones en las que [os servicios técnicos de Canal de Isabel li, S.A. lo conside-
ren _conveniente se ensavaran las lineas subterraneas de alta tension mediante el método de

descargas parciales, con o sin la linea en tension. En los ensayos de descargas parciales con la linea
en tensién, la monitorizacion durara un minimo de 24 horas, pudiendo incrementarse hasta un maximo
de 72 horas a juicio del Director de los Servicios de Canal de Isabel I

Las inspecciones realizadas mediante descargas parciales se facturaran al precio incluido para este
método en el Cuadro de Precios del ANEXO |, con independencia de las longitudes de las lineas.

Si se utiliza el método de descargas parciales no procedera la facturacion de la inspeccion apii-
cando el método VLF cuyo importe depende de {a longitud de 1a linea. No se sumaran en ningin

caso ambos importes para una Unica inspeccion.

t.os técnicos de Canal de Isabel I, S.A. solicitaran al Adjudicatario el suministro e instalacion de senso-
res para realizar el ensayo de descargas parciales con la linea en servicio en aquellas lineas subterra-
neas gue consideren oportuno. Los sensores tendran las caracteristicas indicadas a continuacion, se
quedaran instalados y pasaran a ser propiedad de Canai de Isabel |l.

Caracteristicas sensores fijos HFCT 20 a instalar:
« Sensores sin apretura con diametro interior de 20 mm

« Toroidal inductivo para la captacion de sefiales PD con caja de plastico para evitar deterioro y

oxidacidn.
+ Impedancia de Transmision 4,0 mvV/ mA £5%
+ Rango de frecuencias de -3 dB 100 kHz ~ 20 MHz
¢« Tiempo de caida tipico 2,5 us 5%
¢ Tiempo de subida tipico £20ns
¢ Impedancia de la carga 500

« Intensidad maxima corriente de 50 Hz 300 A

La unidad de suministro e instalacion de 3 sensores incluye 3 cables BNC de 1,5 metros de longitud
minima y caja externa de conexion.

Para estos trabajos el adjudicatario podra subcontratar con las empresas especializadas. También
podran ser contratadas directamente por Canal de Isabel il para la inspeccion de forma consensuada.
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La comprobaci6n del aislamiento de la cubierta se realizara mediante inspeccién visual y comprobacion
de circulacion de corriente por las pantallas. La aplicacién del método de ensayo de comprobacion
cubierta descriio en la norma UNE 211006:2010 requiere dejar el cable fuera de servicio, desconectarlo
de las botellas y desconectar 1a pantalla de su conexion habitual a tierra lo que puede suponer para el
cable vy sus conexiones esfuerzos no previstos en el disefio, que con el paso del tiempo podria provo-
car un envejecimiento prematuro o un apriete inadecuado de las conexiones.

En consecuencia, mientras que el progreso técnico no proporcione técnicas de ensayo no invasivas, el
ensavo descrite en la Norma UNE 211006:2010 se sustituird por una inspeccién visual, y solo se
realizara en los casos en 10s que esta inspeccién visual u otros indicios pongan en duda la conserva-
cion de la cubierta.

Teniendo en cuenta que varias lineas sublerraneas del Lote 3 se encuentran en un rango de longitudes
comprendido enfre 1,92 y 3,34 Km. es imprescindible que los equipos utilizados tengan las caracteristi-
cas adecuadas para realizar la medida de corrientes de fuga de valores elevados y una corriente de
salida que posibilite la realizacién de los distintos ensayos, dado que los equipos basicos de uso comtn
en lineas cortas no tienen capacidad para realizar ensayos en lineas largas.

En consecuencia, los equipos que el adjudicatario pondra a disposicién del contrato tendran la
capacidad y la resolucién suficiente para realizar ensayos y comprobaciones en cables de li-
neas subterraneas de alta tension con aislamiento seco de 12/20 KV, con secciones de hasta
400 mm? y con longitudes de hasta 3,34 Km.

6.- CONDICIONES PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES

El Director de los Servicios de Canal de iIsabel 1], o la persona que éste designe, facilitara al Responsa-
ble del Servicio del adjudicatario, o a los inspectores que éste designe, una persona de contacto para la
coordinacion de las inspecciones. Asimismo, proporcionara la informacion precisa para la localizacion
de las distintas instalaciones, y facilitara el acceso a los distintos emplazamientos.

Los inspectores del Organismo de Control Autorizado encargados de la realizacion de cada uno de los
tipos de inspecciones seran acompainados por personal de Canal de Isabell lI, 0 en su caso, del perso-
nal de la empresa mantenedora, durante la realizacidén de los trabajos de inspeccién en cada una de
las correspondienies instalaciones.

Los equipos utilizados por el adjudicatario para realizar ias precisas inspecciones estaran debidamente
calibrados por Organismos Acreditados, pudiendo Canal de Isabel Il solicitar una copia del correspon-
diente certificado de calibracion.

Las inspecciones seran lievadas a cabo, en todos los casos, por personal técnico con experiencia acre-
ditada en la revisidn de instalaciones, e iran provistos de vehiculo propio, teléfono mdvil y de los medios
fécnicos minimos requeridos en las normas correspondientes para la inspeccion de cada tipo concreto
de instalacién.

Las maniobras, cortes, conexiones y desconexiones en todo tipo de dmbitos gue fuese preciso realizar
durante las inspecciones seran ejecutadas por personal de Canal de Isabel I, o en su caso, por la em-
presa mantenedora.

Las inspecciones se planificaran con una antelacién minima de dos semanas a la fecha de expiracién
de los certificados vigentes de las inspecciones reglamentarias de las instalaciones. Para ello, una vez
realizada la firma del conirato, sera entregada al adjudicatario por cada Responsable de las instalacio-
nes un listado con las fechas de caducidad de las actas de cada una de las instalaciones objeto de
inspeccion.

Ei Director de los Servicios de Canal de Isabel ll, o los responsables gue este designe, notifica-
ran al Responsable del Servicio del Contratista las fechas en que deben realizarse las inspec-
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ciones mediante comunicaciones escritas en las que se indicaran las instalaciones a inspeccio-
nar. Las comunicaciones se realizaran preferentemente por medio de correos elecirénicos.

7.- CONSIDERACIONES ECONOMICAS

Para el calculo de la proposicién econtmica incluida en el Anexo Hl del PCAP se tendran en cuenta el
cuadro de precios del contrato y los escenarios de valoracion econdmica por cada lote recogidos en el
Anexo | y en el Anexo Il del presente documento.

Los precios de las tasas seran fijos, no se veran afectados, ni por el coeficiente de adjudicacion,
ni por el VA correspondiente,

Madrid, 1 de abril de 2018

& [
/i 7

/ u@/ <\

Diego Perez—Cecma Aguilar
Jefe Arsa Gestion Recursos Hidricos

MM_,_A/
e Juan Pablo de Franciscoe Diaz

Jefe Area Explotacion de Presas y Pozos

amrt T N
o

Carmen Marta Soriano Roncero
Subdlrectora de Planificacién Recursos
Hidricos y Abastecimiento

Belén Benito Martinez
Directora de Operaciones

Pégina 32 de 72



Cznzl de |sabel If, 5.4, inscrita e ef Registre Mercantii de Madrid al Toma 79.733, Folle 85, Seccién 2, Hoja M-534928 ¢ inscripeitn 18, MIF ABSABBOET, Dumiciiic Soctat: Cf Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal \;\—gj PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de Isabel |l CONTRATO Ne: 78/2018

ANEXO | CUADRO DE PRECIOS

PRGO010 Ud. | INSPECCION DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES DE PRESAS 60¢,00
Inspeccién Reglamentariz en baja tensidn en instalaciones de presas, inciuso todos fos

cuadros y lineas,

PROCO20 Ud. | INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION 1 UD TRAFC 300,00
Inspeccion Reglamentaria de centros de transformacion.

PROOO30 Ud. [ INSPECCION DE TRANSFORMADOR ADICIONAL EN CT 150,60
Inspecciones Reglamentarias en transformadores adicionales

PRODOAD Ud. | DESPLAZAMIENTO A CENTROS DE TRANSFORMACION, INSTALACIONES BT, E.P ¥ ASCENSO- 60,00
RES

Desplazamiento para la realizacion de inspecciones en ascensores, equipos a presion,
instalaciones de BT y centros de transformacion

ERO0050 Ud. | INSPECCION DE EQUIPOS A PRESION 176,00
inspeccitn Reglamentaria de equipos a presidn, de nivel A, B, C

PROO060 Ud. } INSPECCION DE ASCENSORES 200,00
Inspeccién Reglamentaria de ascensores

PROGO70 Ud. | TASAS DE INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, SUBESTACIONES TRANSEOR- 51,32

MADORAS Y LINEAS DE ALTA TENSION
Tasas primera inspeccién de centros de transformacion, subestaciones transformadoras y
lineas de zlta tension.

PROOOZO Ud. | TASAS INSPECCIGN DE ASCENSORES 36,64
Tasas inspeccidn de ascensores
PROGOYSG Ud. | INSPECCION DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES DE POZOS 256,00

inspeccién Reglamertaria en baja tensién en instataciones de pozos, incluso todos los
cuadros y lineas.

PRO0100 Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE ALTA TENSIGN. L< 1 KM. EN INSTALACIONES DE POZOS 135,00
Inspeccidn Reglamentaria de linea aérea de alta tensién de longitud inferior 2 1,00 Km. en
instalaciones de Pozos.

PROOIOL Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. L < 0,5 KM, EN AREA GESTION RECURSOS HIDRICOS 60,00
inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tensién adscrita al Area Gestidn de Recur-
508 Hidricos de longitud menor a 0,50 Km.

PRO0102 Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 0,5 KM > L < 1 KM. EN AREA GESTION RECURSQS 135,00
HIDRICOS

Inspeccién Reglamentaria de finea aérea de alta tension adscrita al Area Gestién de Recur-
sos Hidricos de ongitud mayor a 0,50 Km. y menor o igual 2 1,00 Km.

PROC103 Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT, 1 KM > L < 3 KM. EN AREA GESTION RECURSOS HIDRI- 285,00
cos

Inspeccion Reglamentaria de linea adrea de aita tension adscrita al Area Gestion de Recur-
sos Hidricas de longitud mayor a 1,00 Km. y menor o igual a 3,00 Km.

PROO1O4 Ud. | INSPECCION Dt LINEA AEREA DE AT. 3 KM > L < 6 KM. EN AREA GESTION RECURSOS HIDRI- 720,00
Cos

Inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tensidn adscrita al Area Gestion de Recur-
sos Midricos de longitud mayor a 3,00 K. y menor o igual a 6,00 Km.

FROD105 Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 6 KM > L <9 KM.EN AREA GESTION RECURSOS HIDRI- 1.095,00
Cos

Inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tensién adscrita af Area Gestidn de Recur-
sos Midricos de longitud mayor a 6,00 Km. y menor ¢ igual a 9,00 Km.

PROG10G Ud. [ INSPECCIGN DE LINEA AEREA DE AT. © KM > L < 15 KM. EN AREA GESTION RECURSOS HI- 1.875,00
DRICOS

Inspeccién Reglamentaria de Hinea aéres de alta tensién adscrita al Area Gestién de Recur-
sos Hidricos de fongitud mayor a 9,00 Km. y menocr 0 igual @ 15,00 Km.

PROD107 Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 15 KM > L < 20 KM. EN AREA GESTION RECURSCS 2.850,00
HIBRICOS

Inspeccidn Reglamentaria de linea aérea de alta tensidn adscrita al Area Gestion de Recur-
sos Midricos de longitud mayor a 15,00 K. y menor o igual a 20,00 Km,

PROOIOE ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT, 30 KM > L < 40 KM. EN AREA GESTION RECURSOS 4.950,00
HIDRICOS

Inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tensién adscrita al Area Gestién de Recur-
ses Hidricos de longitud mayor a 30,00 Km. y menor o igual a 40,00 Km.

PRO0110 Ud. | INSPECCION DE APOYODS EN LINEAS AEREAS DE AT 165,00
Inspeccién Reglamentaria por medicién de la tensién de contacto en apoyo de linea eléctri-
ca aérea de afta tension, incluyendo el desplazamiento.
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PROO12C Ud. | INSPECCION DE LINEA SURTERRANEA DE AT EN INSTALACIONES DE POZOS 425,00
Inspeccién Regiamentaria de linea subterranea de alta tensién en instalaciones de pozos

PRODL30 Ud. | INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT DE ALIMENTACION DE GRUPO ELECTROBOMBA 200,00
POZO
Inspeccién Regizmentaria de linea de alta tension de alimentacion a grupe electrobomba
de pozo

PROOI40 Ud. | INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. L < 0,4 KM. EN AREA GESTION RECURSCS 102,00
HIDRICOS

inspeccién Reglamentaria de linea subterrénea de alta tensién adscrita al Area Gestion de
Recursos Widricos de longitud menor a 0,40 Km.

PRO0O141 Ud. [ INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. 0,4 KM > L < 1 KM. EN AREA GESTION RECUR- 180,00
SOS HIDRICOS

Inspeccidn Reglamentaria de linea subterrinea de alta tensién adscrita al Area Gestién de
Recursos Hidricos de longitud mayor a §,50 Km. y menor o iguai @ 1,00 Km.

PRO0142 Ud. | INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. 1 KM > L < 2 KM, EN AREA GESTION RECURSOS 330,00
HIDRICOS

Inspeccidn Regiamentaria de linea subterrdnea de alta tensién adscrita al Area Gestién de
Recursos Hidricos de fongitud mayor & 1,00 Km. y menor o igual 3 2,00 Km,

PRO0143 Ud. | INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT, 2 KM > L < 3,5 KM, EN AREA GESTION RECLR- 480,00
50S HIDRICOS

Inspeccion Reglamentaria de linea subterranea de alta tensién adscrita al Area Gesticn de
Recursos Hidricos de longitud mayor & 2,00 Km. y menor o igual a 3,50 K.

PROO150 Ud. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES PARA ENSAYOS DE DESCARGAS PARCIALES 636,00
Suministro e instalacién de 3 senscres (uno por cada fase) para ensayo de descargas parcia-
les on-line

PROO1S1 Ud. | INSPECCION DE tINEA SUBTERRANEA DE AT. DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO EL 700,00

METODO DE ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES ON-LINE

Inspeceion Reglamentaria de linea subterranea de alta tensidn de cualquier longitud, utili-
zando el métodoe de ensayo de descargas parciales con la linea en servicio {minimo 24 h)
PROC1S2 Ud. [ INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT, DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO £L 706,00
METODC DE ENSAYD DE DESCARGAS PARCIALES OFF-LINE

Inspeccién Reglamentaria de linea subterrdnea de alta tensidn de cualquier longitud, utili-
zando el métode de ensayo de descargas parciales con la linea fuera de servicio

PROGIGO Lid. | INSPECCION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA 66,20 kV 6 66/20/6 kv 2.700,00
Inspeccion Reglamentaria de subestacion transformadora de 66/20 kV 6 66/20/6 kv
PROG161 Ud. | INSPECCION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA 45/20 kv 2.200,00

inspeccion Reglamentaria de subestacion transformadora de 45/20 kv
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ANEXO Il ESCENARIOS DE VALORACION

LOTYE 1: PRESAS

Ud. | INSPECCION DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES DE PRESAS 21,06 600,00€{ 12.600,00€

inspeccion Reglamentaria en baja tensién en instalaciones de presas, incluso todos los
cuadros y lineas.

Ud. | INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION 1 UD TRAFO 44,00 300,00€F 13.200,00€
fnspeccidn Reglamentaria de centros de transformacion.

Ud. | INSPECCION TRAFO ADICIONALENCT 12,00 150,00 € 1.800,00 €
Inspecciones Reglamentarias en transformadores adicionaies

Ud. | DESPLAZAMIENTO A CENTRQOS DE TRANSFORMACION, INSTALACIONES BY., EP Y 68,00 60,00 € 4.083,00€
ASCENSORES

Despiazamiento para la reafizacidn de inspecciones en ascensores, equipos a presion,
instataciones de BT y centros de transformacion

Ud. [ INSPECCION DE EQUIPOS A PRESION 17,00 120,00€ ] 2.04000€
Inspeccidn Reglamentaria de equipos a presion, de nivel Ao B

Ud. | INSPECCIGN DE ASCENSORES 5,00 200,00 € 1.000,00 €
Inspeccién Reglamentaria de ascensores

Ud. | TASAS DE INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, SUBESTACIONES TRANS- 44,00 51,32 € 2.258,08 €

FORMADQCRAS Y LINEAS DE ALTA TENSION

Tasas primera inspeccion de centros de transformacion, subestaciones transformado-
ras ¥ lineas de alta tensién,

ud. | TASAS INSPECCION DE ASCENSORES 5,00 36,64 € 183,20¢
Tasas inspeccién de ascensores
TOTAL 37.161,28 €
VA 219 (SIN INCLUIR TASAS) F.291 20 €
TOTAL {CON IVA) 44,452,48¢€
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LOTE 2: POZOS

ud

NSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION 1 UD TRAFO

inspeccion Reglamentaria de centros de transformacion.

186,00

300,00 €

57.000,00€

ud

INSPECCION TRAFO ADICIONAL EN CT

Inspecciones Reglamentarias en transformadores adicionales

104,00

150,00 €

15.600,0C €

ud

DESPLAZAMIENTO A CENTROS DE TRANSFORMACION, INSTALACIONES BT, E.P Y ASCENSO-
RES

Desplazamiento para fa realizacin de inspeccicnes en ascensores, equipos & presion, instala-
ciones de BT y centros de transformacién

418,00

60,00 €

25.080,00€

ud

INSPECCIGN DE EQUIPOS A PRESIGN

Inspeccién Reglamentaria de equipoes & presidn, denivel Ac B

24,00

12000 €

2.880,60 €

ud

TASAS INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y MEDIA TENSIGN

Tasas inspectidn de centros de transformacién y media tension

364,00

51,32¢€

iB.680,48¢€

ud

INSPECCION DE BAIA TENSION EN INSTALACIONES DE POZ0S

fnspeccidn Reglamentaria en baja tension en instalaciones de pozos, incluse todos los cua-
dros y lineas.

£4,00

250,00 €

21.000,00 €

ud

INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT

Inspeccion Reglamentaria de linez aérea de AT con una longitud inferior a 1 km

8,00

135,00 €

1.080,0C €

url

INSPECCION DE APOYOS EN LINEAS AEREAS MEDIA TENSION

Inspeccién Reglamentariz por unidad de apoyo en lineas eléctricas aéreas en media tension,
incleyendo e! desplazamiento

36,00

165,00 €

5.940,00 €

ud

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT

Inspeccitn Reglamentaria de linea subterrdnea de AT

104,00

425,00 €

44,200,00 €

ud

INSPECCION DE LINEA DE AT DE ALIMENTACION GRUPQ ELECTROBOMBA POZ0

Inspeccién Regiamentaria de linea de AT de alimentacion grupe electrobomba pozo

62,00

200,00 €

12.400,00€

lid.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES PARA ENSAYOS DE DESCARGAS PARCIALES

Suministro e instalacién de 3 sensores {uno por cada fase) para ensayo de descargas parcia-
ies on-line

16,00

656,00 €

6.560,00 €

ud.

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO EL
METODO DE ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES ON-LINE

Inspeccion Reglamentaria de linea subterrdnea de alta tensidn adscrita al Area Gestién de
Recursas Hidricos, de cualguier fongitud, utilizando el método de ensayo de descargas par-
ciales con la linea en servicio {minimo 24 h)

8,00

700,00 €

5.600,00€

Ud.

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT, DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO EL
METODO DE ENSAYQ DE DESCARGAS PARCIALES OFF-LINE

thspeccidn Reglamentaria de linea subterrénea de alta tensidn adscrita at Area Gestidn de
Recursos Hidricos, de cuaiquier longitud, utilizando ef método de ensayo de descargas par-
ciales con la linea fuera de servicio

2,00

700,00 £

1.400,00 £

TOTAL

21742048 €

IVA 21% (SIN INCLUIR TASAS)

41.73540 €

TOTAL (CON IVA)

259.155,88 €
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LOTE 3: AREA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

Ud. | INSPECCION DE CENTROS DE TRANSEORMACION 1 UD TRAFO 5,00 1.500,00 € |
inspeccion Reglamentaria de centros de transformacion.

Ud. | DESPLAZAMIENTO A CENTROS BE TRANSFORMACION 5,00 60,00 € 300,00 €
Desplazamiento parz la realizacidn de inspeccicnes en centros de transformacién

Ud. | TASAS DE INSPECCION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, SUBESTACIONES TRANS- 264,00 51,32€ 1 13.54848¢
FORMADORAS Y LINEAS DE ALTA TENSION
Tasas primera inspeccién de centros de transformacidn, subestaciones transformado-
ras y fineas de alta tensidn.

Ud. |INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT, L £ 0,5 KM, EN AREA GESTION RECURSOS HIDRI- 47,00 60,00€ | 2.82000¢€
Cos
Inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tensién adscrita al Area Gestidn de
Recursos Hidricos de longitud menor a £,50 Km.

Ud. | NSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 0,5 KM » L < 1 KM. EN AREA GESTION RECURSQS 13,00 135,00€| 1.75500¢€
HIDRICOS
inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alta tension adscrita al Area Gestion de
Recursos Hidricos de longitud mayor 2 0,50 Km. y menor o iguaia 1,00 Km.

td. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 1 KM > L < 3 KM, EN AREA GESTION RECURSOS 25,00 285,00€ 7.125,00 €
HIDRICOS
inspeccién Reglamentaria de linea aérea de alts tensién adscrita al Area Gestién de
Recurses Hidricos de longitud mayor a 1,00 Km. y menor g igual 2 3,00 K,

Udt. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 3 KM > L < 6 ¥M. EN AREA GESTION RECURSOS 10,60 720,00€| 7.200,00€
HIDRICOS
Inspeccion Reglamentaria de linea aérea de aita tensidn adscrita al Area Gestidn de
Recursos Hidricos de longitud mavor a 3,00 K. y menor o igual 2 6,00 Km.

Ud. | INSPECCION DE LINEA AFREA DE AT, 6 KM > L < 9 KM. EN AREA GESTION RECURSOS 400! 109500€| 4.380,00€
HIDRICOS
tnspeccion Reglamentaria de linea adrea de zalta tensidn adscrita al Area Gestién de
Recursos Hidricos de longitud mayor 2 6,00 Xm. y mesor o igeal a 9,80 km.

Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 9 K8 > L < 15 KM. £N AREA GESTION RECURSOS 500| ©.87500€;{ 9.37500€
HiDRICOS
Inspeccién Reglamentaria de nea aérea de alta tensién adscrita al Area Gestidn de
Recursos Hidricos de longitud mayor a 9,00 Km. y menor ¢ igual a 15,00 Km,

Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT 15 KM > & < 20 KM, EN AREA GESTION RECURSOS 4,00 2.850,00€ | 11.400,00€
HIDRICOS
inspeccitn Reglamentaria de linea aérea de alta tension adscrita al Area Gestion de
Recursos Hidricos de iongitud mayor a 15,00 Km. y menor o igual a 20,00 Km.

Ud. | INSPECCION DE LINEA AEREA DE AT. 30 KM > L < 40 KM. EN AREA GESTION RECURSOS 5,00] 455000€ 24.750,00¢€
HiDRICOS
Inspeccion Reglamentaria de Hnea aérea de zlta tensidn adscrita al Area Gestion de
Recursos Hidricos de longitud mayor a 30,08 Km. y menor ¢ igual a 48,00 Km.

Ud. | INSPECCION DE APOYOS EN LINEAS AEREAS DE AT 20,00 16500€{ 3.300,00€
inspeccion Reglamentaria por medicion de la tension de contacto en apoyo de linea
eléctrica aérea de alta tensidn, incluyendo ef desplazamiento.

Ud. | INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT, L < 0,4 KM, EN AREA GESTION RECURSOS 37,00 102,00€| 3.77400€
HIDRICOS
Inspeccién Reglamentaria de linea subterrdnea de alta tension adscrita al Area Gestién
de Recursos Hidrices de fongitud menor a 0,40 Km.
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Ud.

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. 0,4 KM > L < 1 KM. EN AREA GESTION
RECURSOS HIDRICOS

Inspeccién Reglamentaria de linea subterranea de alta tensién adserita al Area Gestitn
de Recursos Hidricos de longitud mayor 2 0,50 Km. y menor o igual a 1,00 Km,

29,00

180,00 €

5.220,00€

ud.

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. 1 KM > L < 2 KM. EN AREA GESTION
RECURSOS HIDRICOS

tnspeccidn Reglamentaria de Hnea subterrdnea de alta tensidn adserita al Area Gestion
de Recursos Higricos de longitud mayor a 1,00 Km. y menor o igual a 2,00 Km.

31,00

335,00 €

10.230,00 €

Ud.

INSPECCIGN DE tINEA SUBTERRANEA DE AT. 2 KM > L < 3,5 KM. EN AREA GESTION
RECURSOS HIDRICOS

Inspeccion Reglamentaria de linea subterrénea de alta tensidn adscrita al Area Gestién
de Recursos Hidricos de longitad mayor a 2,00 Km., y menor ¢ igual a 3,50 Km.

6,00

480,00 €

2.880,00€

ud.

SUWMINISTRO E tNSTALACION DE SENSORES PARA ENSAYOS DE DESCARGAS PARCIALES

Suministro e instalacion de 3 sensores (uno por cada fase) para ensayo de descargas
parciales on-line

25,00

656,00 €

16.400,00 €

Ud.

INSPECCION DE LINEA SUBTERRANEA DE AT. DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO EL
METODO DE ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES ON-LINE

Inspeccién Reglamentaria de linea subterrénea de alta tensidn adscrita al Area Gestién
de Recursos Hidricos, de cualquier longitud, utilizando el métedo de ensayo de descar-
gas parcizles con la linea en servicio (minimo 24 h}

34,00

706,00 €

23.800,00 €

ud,

INSPECCION DE £INEA SURTERRANEA DE AT. DE CUALQUIER LONGITUD UTILIZANDO EL
METODO DE ENSAYD DE DESCARGAS PARCIALES OFF-LINE

inspeccién Regfamentaria de linea subterrdnea de alta tension adscrita a!l Area Gestidn
de Recursos Hidricos, de cualguier longitud, utilizando el método de ensayo de descar-
gas parciales con la nea fuera de servicio

2,06

700,06 €

1.400,00 €

ud.

INSPECCION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA 66/20 kV 6 66/20/6 kv

Inspeccitn Reglamentaria de subestacion transformadora de 66/20 kV 0 66/20/6 kv

3,00

2. 700,00 €

8.100,00 €

Ud.

INSPECCION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA 45/20 kv

Inspeccidn Reglamentaria de subestacién transformadora de 45/20 kv

4,00

2.200,00 €

8.800,00 €

TOTAL

168.057,48 €

VA 21% [SIN INCLUIR TASAS}

32.446,89€

TOTAL (CON FVA)

200.504,37 €
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ANEXO i

DESCRIPCIONES GENERALES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SUBESTACIONES
TRANSFORMADORAS

1.- SUBESTACION TRANSFORMADORA DE TORRELAGUNA

En la subestacion de Torrelaguna, propiedad del Canal de Isabel ii, se gestiona la energia generada en
la MCH Torrelaguna, ubicada junto al parque de la subestacion, y la energia generada en la MCH EI
Atazar, a la que esta conectada a través de una linea eléctrica de 66 kV. Esta energia se transporta
hasta la subestacién de Ei Sotillo, propiedad asi mismo de Canal de Isabel I, y hasta la subestacion
Fuencarral, propiedad de Iberdrola, a fravés de ofra linea de 66 KV.

Ademas, la subestacion es el origen de las siguientes lineas de 20 kV titularidad de todas elias de Ca-
nal Gestion:

= Linea de 20 kV “Torrelaguna - Presa de Finilla” y sus derivaciones.

» Linea de 20 kV “Torrelaguna - ETAP Torrelaguna’.

*» Linea de 20 kV "Torrelaguna — Presa de El Vado™ y sus derivaciones.
= Linea de 20 kV "Torrelaguna — El Pinar" y sus derivaciones.

El conjunto de todas las instalaciones en la subestacion de Torrelaguna esta compuesto por los si-
guientes elemenios/sistemas:

«  Sistema de 66 kV en parque de intemperie, con dos transformadores T1y T2

¥ Sistema de 20 kV de instalacion intericr en un edificio anexo al parque intemperie.
= Sisterma de 6 kV de instalacién interior en un edificio anexo al parque intemperie.
«  Equipos de control v servicios auxiliares.

1.1.- Sistema de 68 kY

Un sisterna eléctrico de 66 kV en parque intemperie con una configuracion en simple barra formado por
dos (2) posiciones de linea, dos {2) posiciones de fransformador T-1 y T-2, una posicién de medida y
una posicién para las autovatvulas.

t.as caracteristicas técnicas de los diferentes componentes principales de esta parte de la subestacidn
son:

TRANSFORMADQRES DE TENSION (T1.7)

MARCA ARTECHE

TIPO uTB-72

N° SECUNDARIOS 2

RELACION TRANSFORMACION 66000: V3/110; ¥3-110: V3 V
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1 200 VA 0,5

POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2 100 VA 3P

TENSION 72,5/140/325 KV

SECCIONADOR GENERAL 66 kV

MARCA MESA
TIPC SGP-72/800.
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CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
Un 725kV
In 800 A
AUTOVALVULAS
MARCA ABB
TIPO XAR 72 A3/60.

CLASE 10 KA
Un 60 kV
lcc 40 kA

1.1.1.- Transformador T1 - 6/6/4 MVA
SECCIONADOR
MARCA MESA
TIPO SGC-72/1250.

CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
Un 72,5kV
In 1250 A

TRANSFORMADQORES DE INTENSIDAD (1.1}

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
TENSION

INTERRUPTOR AUTOMATICO

MARCA

TIPO

CLASE

Un

in

PCODER DE CORTE

ARTECHE
CXG-72

2

50/5-5 A

20VA 0,28

30 VA 5P20
25KkA, 1s
72,5/140/325 kV

ABB

EDF SK 11

TRIPOLAR AIS DE INTEMPERIE
72,5kV

2000 A

25 kKA

RESISTENCIA PAT NEUTRO 20 kV TRANSFORMADOR

MARCA
TIPO

KLK
AUTOVENTILADA
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MODELO 42,43 Q1,300 A-10 seg

PROTECCION P-23

FRECUENCIA 50 Hz

TENSION DE SERVICIO 223 kV

RESISTENCIA 42,43 Q + 10%

LIMITACION DE FALTA A TIERRA 300 A 10s

REFRIGERACION NATURAL

NORMAS CONSTRUCTIVAS APLICABLES

TRANSFORMADQOR DE POTENCIA
MARCA

TIPO

POTENCIA

Un

In

AISLANTE

Ne FABRICACION
FECHA
CONEXION

Uce (%)

PESO (Kg)

ANSVIEEE Sid 32

OASA
TRIFASICO 72/6/22 kV
6000/6000/4000 kVA
72000 / 6000/ 20000 V
45,82/ 99,97 / 577,5 A
ACEITE

172256

2013

YNd11yn0

7,15

20700

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NEUTRO 20 kV

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE
INTENSIDAD TERMICA
TENSION

ARTECHE
ACD-24

1

30/5 A

15 VA 10P10
80 kA
25/50/125 kV

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NEUTRO 66 kV

MARCA
TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE
INTENSIDAD TERMICA
TENSION

ARTECHE
CXE-36

)

50-100/5 A
30 VA 5P20
4 kA
36/70/170 kV
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1.1.2.- Transformador T2 - 6/6/4 MVA
SECCIONADQOR 1

MARCA
TIPO
CLASE
Un

in

TRANSFORMADQR DE INTENSIDAD (T.1.)

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 3
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
TENSION

INTERRUPTOR AUTOMATICO

MARCA

TIPO

CLASE

Un

In

PODER DE CORTE

SECCIONADOR 2

MARCA
TIPO
CLASE
Un

In

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

MARCA
TIPO
FOTENCIA
Un

In
AISLANTE

MESA

SGC-72/800.

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
725 kV

800 A.

ARTECHE
CXG-72

3

50/5-5-5 A

15 VA 0,25

30 VA 5P20
30 VA 5P20
B8kA 1s
72,5/140/325 kV

EIB
HPFA 409K

TRIPOLAR AlS DE INTEMPERIE

72,5 kV
1250A
25 KA

MESA

SGC-72/800.

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
72,5 kV

800 A

ABB TRAFODIS

TPA 6000/72,5

10000 kKVA

72000/ 6000 /20000 V
49,3/ 5774/ 107.7 A
ACEITE
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N° FABRICACION 257816

FECHA 1991

CONEXION YNynd11

Ucc (%) 7.45,13,25

PESO (Kg) 18700

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NEUTRO 20 kV

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE
INTENSIDAD TERMICA
TENSION

ARTECHE
ACD-24

1

30/5 A

18 VA 10P10
80 kA
25/50/125 kV

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NEUTRQO 66 kV

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA 'Y CLASE
INTENSIDAD TERMICA
TENSION

ARTECHE
CXE-36

1

50-100/5 A
30 VA 5P20
4 kA
36/70/170 kV

1.1.3.- Posicién de entrada de linea de 66 kY “Torrelaguna — Alazar”

SECCIONADOR ENTRADA CONPAT
MARCA

THO

CLASE

Un

in

MESA

SGP-72/800

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
72,5kV

800 A

TRANSFORMADORES DE TENSION (T.T)

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2

Un

ARTECHE

UTB-72

2

66000: V3/110: ¥3-110: V3 V
200 VA 0,5

100 VA 3P

72,5/140/325 KV

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (T 1)
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MARCA ARTECHE

TIPO CXH-72

N° SECUNDARIOS 3

RELACION TRANSFORMACION 100/5-5-5 A

POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1 50VA 0,5

POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2 40 VA 5P20

POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 3 40 VA 5P20

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 10kA, 18

TENSION 72,5/140/325 kV
INTERRUPTOR AUTOMATICO

MARCA EIB

TIPO HPFA 409K

CLASE TRIPOLAR AIS DE INTEMPERIE
Un 72,5 kV

In 1250 A

PODER DE CORTE 25 kA

SECCIONADOR SALIDA

MARCA MESA
TIPO SGP-72/800

CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
Un 72,5 kV

In 800 A

1.1.4 Posicién de entrada de linea de 66 kV “Fuencarral - Torrelaguna”

SECCIONADOR ENTRADA CON PAT
MARCA

THO

CLASE

Un

In

TRANSFORMADQRES DE TENSION (T.T}

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2
Un

MESA

SGP-72/800

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
72,5 kV

800 A

ARTECHE

UTB-72

2

66.000:V3/110:¥3-110:V3 V
200 VA 0,5

100 VA 3P

72,5/140/325 KV

Paginag 44 de 72



Canat de fsabel H, 5.4, Inscrita en of Pogistro Mercantil de Madrid at Tomn 29.732, Folia 86, Seccitn £ Hoja M-534929 ¢ tnscripeidn 32, NiF ARGASRORT, Domictlio Soclal: €/ Santa Engracla, 125, 2E002 Madsid

Canal <&/
de Isabel li

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO NE: 78/2019

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (1.1}

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 1
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 2
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 3
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
TENSION

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MARCA

TIPO

CLASE

Un

In

PODER DE CORTE

SECCIONADQOR SALIDA
MARCA

TIPO

CLASE

Un

in

1.2 Sisterma de 20 kV

ARTECHE
CXH-72

3

75-150/5-5-5 A
SOVA 05

40 VA 5P20

40 VA 5P20
10kA 18
72,5/140/325 kV

EIB

HPFA 409K

TRIPOLAR AIS DE INTEMPERIE
72.5kV

1250 A

25 kA

MESA

SGP-72/800

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
72,5kV

800 A

En el edificio de celdas se encuentra un modulo de celdas aisladas en aire con una configuracién en
simple barra y once posiciones correspondientes a 4 posiciones de linea, dos posiciones de transfor-
mador T-1 y T-2, una de proteccion de transformador de servicios auxiliares TSA, otra para el transfor-
mador de servicios auxiliares y quedando dos celdas de linea de reserva y una celda vacia.

La distribucion de la misma es la que se muesira a continuacion:

e CELDA NOMBRE
iy Trafo Servicios Auxiliares
0z Vacia
03 Proteccion Servicios Auxiliares
04 Linea 20 kV — {Torrelaguna — El Pinar)
05 Reserva
08 Linea 20 kY - (Torrelaguna - El Vado)
a7 Linea 20 kV — (ETAP Torrelagunaj
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o8 Reserva

09 Linea 20 kV — (Torrelaguna — P. Pinilla)
10 Acometida 20 kV Trafo i

11 Acometida 20 kV Trafo |

Los cables aislados de 20 kV son del tipo RHZ1-2 OL (AS) Al H-25 12/20 kV del fabricanie GENERAL
CABLE, unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos
de cobre con contraespira de 25 mm2 de seccion nominal y cubierta poliolefina termoplastica libre de
haldgenos, color rojo.

= Cable entre cada transformador de potencia y su celda correspondiente: 1 terna de RHZ1 -20L
Al 1x240 mm? mas un conductor de reserva.

= Cable para cada salida de linea: 1 terna de RHZ1 -20L Al 1x240 mm?2 mas un conductor de re-
serva.

¢« Cable entre TSA v su celda correspondiente: 1 terna de RHZ1 -20L Al 1x150 mm?2.

= (Cable entre neutro de cada transformador de potencia y su resistencia de puesta a tierra: 1 ca-
ble de RHZ1 -20L Al 1x240 mm?.

Las caracteristicas técnicas de las celdas de 20 kV, se describen a continuacion;

CELDA N°1 - TRAFO SERVICIOS AUXILIARES

Tipo Trifasice seco, clase B2
Marca IMEFY

Potencia 250 kV

Tension primaria 20/15 kV

Tensién secundaria 420V

Conexion Dynt1

Uce (%) 6

CELDAS N°3 N°4 NS5 N°6, N°7. N°8 ., N°G, N°10 Y N°11

Todas las cabinas de 20 kV disponen de disyuntores, transformadores de tensién y de intensidad. En el
caso de las cabinas de linea de 20 kV, los disyuntores y los transformadores de tension estan dispues-
tos en un carreton extraible, en el que se encuentran instalados de manera fija los transformadores de
intensidad en ia parte posterior de fas cabinas. Para €l caso de las cabinas de las acometidas de 20 kV
del Trafo | v i, ios transformadores de tension e intensidad se encuentran colocados en una posicién
inversa a la anterior, los transformadores de intensidad estan dispuestos en el carreton extraible y los
transformadores de tension estan fijos en la parte posterior.

Las caracteristicas técnicas de cada uno de los elementos que componen ias distintas celdas son los
siguientes:

« Disyuntor

Fabricante ISCDEL

Tipo HIFP TW 306 E
Un 15/25 kV
Cortriente simétrica de corte nominal 19,2/11,5 kA
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in 800 A.

Ima 49/20 4 KA

Ith 38,4 kA

=  Transformador de tension monofasico (T.T)

Fabricante ARTECHE
Tipo UCi-24

N° Secundarios 1

Relacién de Transformacion 20000110 V
Potencia y Clase 30VA 05

= Transformador de fension bifasico (T.T)

Fabricante ARTECHE
Tipo VCL-24

N° Secundarios 1

Relacién de Transformacion 20000110 V
Potencia y Clase 30VA 0,5

Transformador de intensidad (T .t} — Cabinas Linea 20 kV

Fabricante ARTECHE
Tipo ACF-24

N°® Secundarios 2

Relacion de Transformacion 50-100/5-5A
Potencia y Clase Secundaric 1 15 VA 10P10
Potencia y Clase Secundario 2 25VA 0.5
Tensién 24/50/125 kV

« Transformador de intensidad (T.1) — Cabina Acometida 20 kV Trafo |

Fabricante ARTECHE
Tipo ACF-24

N° Secundarios 2

Relacion de Transformacion 125/5-5A
Potencia y Clase Secundario 1 20 VA 5P20
Potencia vy Clase Secundario 2 15VA 05
Tension 24/50/125 kV
= Transformador de intensidad (T.1) — Cabina Acometida 20 kV Trafo il
Fabricante ARTECHE
Tipo ACF-24

N° Secundarios 3

Relacién de Transformacion 125/5-5-5 A
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Potencia y Ciase Secundario 1 20 VA 5P20
Potencia y Clase Secundario 2 20VA 10P10
Potencia y Clase Secundario 3 25VA 05
Tensi6n 24/50/125 kV

Qluedan definidas también en este apartado las autovalvulas y seccionadores de 24 kV de las salidas
de las lineas, cuyas caracteristicas son las siguientes:

SECCIONADOR SALIDA LINEAS

MARCA IBERICA DE APARELLAJES
TIPO IAB0

CLASE UNIPOLAR INTEMPERIE
Un 24 kV

In 630 A

AUTOVAL VULAS SALIDA [INEAS

MARCA HUBEL
CLASE INTEMPERIE
TIPO PDV 100
TENSION ASIGNADA 24 kV
HNTESIDAD DESCARGA 10 kA

1.3.- Sistema de 6 k¥

En el edificio de celdas se encuenfra un madulo de celdas aisladas en aire con una configuracién en
simple barra y dos posiciones correspondientes a transformador T-1 y transformador T-2.

KeCELDA NOMBRE
12 6 kV Trafo il
13 6 kV Trafo |

Los cables aislados de 6 kV son del tipo RHZ1-2 OL (AS) Al H-25 12/20 kV del fabricante GENERAL
CABLE, unipoiares con aislamiento seco de polietileno reticulade {(XLPE), pantalla de corona de hilos
de cobre con contraespira de 25 mm2 de seccién nominal y cubierta poliolefina termoplastica libre de
halégenos, color rojo.

« (Cable entre cada transformador de potencia y su celda correspondiente: 2 ternas de RHZ1-20L
Al 1x240 mm? mas un conductor de reserva.

Las cabinas de 6 kV disponen de disyuntores y transformadores de intensidad dispuestos en un cartre-
ton extraible con las siguientes caracteristicas:

= Disyunior

Fabricante ISCDEL

Tipo HIP TW 304 £
Un 10/12 kV
Corriente simétrica de corte nominal 29/24 kA

In 800 A.
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Ima
ith
Tipo mando

74/61,1 kA
58 kA
BNR 28 (110 Vcc)

= Transformador de intensidad (T.1) = Cabina Acometida 6 kV Trafo

Fabricante

Tipo

N® Secundarios

Relacién de Transformacion

Potencia y Clase Secundario 1

Tension

ARTECHE
ACD-7

1

600/5A

20 VA 5P20

24/50/125 kV

= Transformador de intensidad (7.1} -~ Cabina Acometida 6 kV Trafo li

Fabricante

Tipo

N® Secundarios

Relacion de Transformacion
Potencia y Clase Secundario 1
Potencia y Clase Secundaric 2

Tension

1.4.- Equipos de control y servicios auxiliares

ARTECHE
ACD-7

2

600/5-5A

30 VA 5P10
30VA  10P10
7.2/20/60 kV

La instalacion cuenta con los armarios de protecciones, medida y control, cuadro de distribucion de
servicios auxiliares de ca y equipo rectificador bateria de 125 cc necesarios para la correcta operacion

de la subestacién.

En el edificio de celdas se encuentran cinco paneles destinados a control, proteccion y medida de las
dos lineas de 66kV y de los transformadores T-1 y T-2 de 72/6/22 kV.

Los relés de proteccidén de las cabinas de 20 kV y 6kV, se encuentran instalados en la parte frontal su-

perior de las mismas.

Los armarios de proteccion, y las cabinas en su caso, integran los equipos relacionados a continuacion:

= Marca “‘CEE’

e 3 x TTG7013 en las posiciones de linea de 66 kV y transformador T2 con la unidad de pro-

teccion 27B (falta tension)

s 2 x TAX7031 en las posiciones de linea de 66 kV con la unidad de proteccién 27BD. (Su-

pervisién disparo interruptor)

¢ 1 x TTG7033 en la posicion de linea Fuencarral de 66 kV con la unidad de proteccion 270

{Minima tension)

e 1 xTTG7111 en la posicion de linea Fuencarral de 66 kV con la unidad de proteccion 891

(Méaxima tensién)

e 1 x ITG7296 en la posicion de transformador T2 con las unidades de proteccion 50-51,

50N-51N. (Maxima intensidad)

Paging 49 de 72



Cenal de lsabel i, 5.0, Erscrita en ef Repistro Mercantil de Madrld af Tomo 29.733, Folic §6, Seccion &, Hojr M-55492% e tnscripgiin 12, MIE ABBABBORY, Domicilic Sacieh: €F Sanis Engracia, 175, 28003 Madeid

~
Q&ﬁ&g \j PLIEGC DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

de isabelli CONTRATO N¢: 78/2018
« 1xRADE7010" en la posicién de transformador T2 con ia unidad de proteccion 86T (Relé
Blogueo)

o 2 xITG 7216 en las posiciones de neutro de 66kV y 20 kV de transformador T2 con las
unidades de proteccidn 50-51(Méaxima intensidad)

¢« 1 xTTG 7134 en la posicion de neutro de 66kV de transformador T2 con la unidad de pro-
teccion 64. (Tierra resistente)

» Marca "GEE”

s 2 xTCC 6101B109B35S en las posiciones de linea de 66 kV con las unidades de protec-
cién 67- 67N.

e 1x TSS1001B111G00 en la posicidn de transformador T2 con la unidad de proteccion 877.
= Marca "ICE”

¢ 1 x NP80OR en ta posicidn de linea Fuencarral de 66 kV con la unidades de proteccidn
81(m-M).

s Marca “ZIV"

o 1 x8IDV-BIN-227300QC en la posicion de transformador T1 con {as unidades de protec-
cién 50-51, 50N-51N, 87T.

. 3 x 3CPI-BR2-2000DF con las unidades de proteccién 50,51,49 para las cabinas:
- Cabina 03 - Proteccion de SS.AA.
- Cabina 10 — Acometida de 20 kV Trafo il
- Cabina 12 — Acometida de 6 kV Trafo I

¢ 6 X 8IRV-ATN-22A000MC con las unidades de proteccion 50-51,50N-51N y 79 para las ca-
binas:

- Cabina 04 - Linea 20 kV - (Torrelaguna — £l Pinar)

- Cabina 05 — Reserva

- Cabina 06 ~ Linea 20 kV — (Torrelaguna — Presa de El Vado)
- Cabina 07 — Linea 20 kV — (ETAP Torrelaguna)

- Cabina 08 - Reserva

- Cabina 08 - Linea 20 kV — (Torrelaguna — Presa de Pinilla)

2.- SUBESTACION TRANSFORMADORA DE EL SOTILLO

La subestacion de El Sotillo, propiedad de Canal de Isabel |i, esta intercalada en la linea de 66 kV que
conecta la subestacién de Torrelaguna con la subestacién de Fuencarral, propiedad de IBERDROLA.

Esta subestacion es el origen de las siguientes lineas de 20 kV titularidad de todas elias de Canal Ges-
tién:

= Linea de 20 kV "El Bodona! - Et Olivar - El Pinar" y sus derivaciones,
La subestacion eléctrica 66/20 kV esta constituida por los siguientes sistemas:

= Sistema de 66 kV en infemperie con una configuracion de simple barra compuesta por:

- Dos {2) posiciones de proteccion de linea de simple barra con interruptor automatico.
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Dos (2) posiciones de proteccién de transformador de simpie barra con inferruptor automa-
fico.

Una (1) posicién de barras con transformador de tension.

Dos (2) transformadores trifasicos de potencia sumergidos en aceite minera! de intemperie
de 66/21 kV y 6,3 MVA, con regulacién en vacio.

Sistema de distribucion primaria de 20 kV con configuracion de barra partida formado por cabi-
nas instaladas en el interior de un edificio prefabricado, con ia siguiente composicion:

Dos {2} cabinas de proteccion de salida de finea de simple barra en aire con inferruptor au-
tomatico de corte en SF6.

Dos (2) cabinas de proteccidon de transformador de simple barra en aire con interruptor au-
tomatico de corte en SFG.

Una (1) cabina de acoplamiento y medida de simple barra en aire con interruptor automati-
co de corie en SF6 y transformadores de tension.

Una {1) cabina de remonte de barras con transformadores de tensidn y de intensidad.

Sistema secundario de 20 kV con la siguiente composicidn:

Una (1) cabina de entrada con interruptor-seccionador de linea en SF6.
Tres (3) cabinas de proteccion con interruptor automatico en SF6.

Una (1) cabina de proteccion de servicios auxiliares de simple barra con ruptofusible en
SF8.

Transformador trifasico para servicios auxiiiares de 20/0,42 kV y 160 kVA del fabricante IMEFY
y tipo 160/24/20 B2 K PE con las siguientes caracieristicas:

- Fabricante: IMEFY

- Tipo: 160/24/20 B2 K PE
- N Fabricacion: 112843

- Relacion transformacion: 21000/420

- Refrigeracidn: Aceite

- Potencia asignada: 160 kVA

- Grupo de conexion: Dyni1

Grupo diesel de emergencia (GDE) para alimentar los servicios auxiliares en condiciones de
operacién excepcionales de la subestacion, con las siguientes caracteristicas:

- Fabricante: Perkins

- Modelo motor: 1104C-44TAG2
- Modelo alternador: LL3114F

- Tension norminal: 400V

- Frecuencia nominal: 50 Hz +5%

- Potencia nominal: 100 kVA

- Velocidad nominal: 1.500 r.p.m.

- Factor de potencia; 0,8

- Aislamiento Alternador: Clase H

- Caracteristicas del combustible:Diesel clase AZ o BSEN590
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Sistema de control

Cada una de las posiciones de 66 y 20 kV esta debidamente equipada con los elementos de
maniobra, medida y proteccién necesarias para su operacidn segura, que se encuentran en el
interior de un edificio con dos salas independientes.

En la sala de control se ubican los cuadros y equipoes de confrol, armarios de protecciones,
cuadros de distribuciéon de servicios auxiliares, equipos rectificador-cargadores de baterias, v
equipos de medida y comunicaciones.

Los armarios de proteccion, y las cabinas en su caso, integran los equipos relacionados a con-
tinuacion:
s Marca "ZIV"

- 2 x 8ZLV-A1MN227000MK en las posiciones de linea de 66 kV con fas unidades de
proteccion 21,78 y 25.

- 2 x TIRV-B1N227300QC en las posiciones de linea de 66 kV con las unidades de
proteccion 67/67N.

- 2 7TIRV-B1N227300QC en las posiciones de 66 kV de los transformadores de po-
tencia con las unidades de proteccion 50-51 y 50N-51N.

- 2 x 8IDV- ATN227000MC en las posiciones de transformador con las unidades de
proteccion 877 y 50G-51G.

- 2 x TIRV-B1N227100QC en las posiciones de 20 kV de los fransformadores de po-
tencia con las unidades de proteccion 50-51 y 50N-51N.

- 1 x TIRV-B1N227100QC en la posicién de acoplamiento de barras 20 kV con las
unidades de proteccién 50-51 y 50N-51N.

- 2 x TIRV-B1N227100QC en las posiciones de linea de las cabinas primarias de 20
kV con las unidades de proteccion 50-51 y 50N-51N y 50Ns-51Ns.

s Marca "SCHNEIRDER ELECTRIC”

- 3 x SEPAM 1000+820 para las posiciones de linea de las cabinas secundarias de
20 kV con las unidades de proteccion 50-51 y 50N-51N.

-1 x SEPAM 1000+T20, para la posicion del trafo SS.AA. con las unidades de pro-
teccion 50-51 y 50N-51N.

Cuadros de distribucion de §5.AA. de corriente continua y de corriente alterna.
Equipo rectificador — cargador de baterias con las siguientes caracteristicas:

¢ RECTIFICADOR

- Fabricante: SINERGIA
- Tipo: Rect. 135 V- 1408 A
- Tension alimentacion: 400 Vca
- N°fde fases: 3 (trifasico)
- Tension nominal salida: 125 Vdce
- Tension flotacion: 130.6 VDC
¢ BATERIA
- Fabricante: GAZ
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- Tipo: N1-CO KL 100 P
- Tensidn elemento: 1.2 Vdc
- Capacidad nominal: 140.8 Ah

2.1~ Bistema de 66 kY

a) Transformadores de potencia 66/21 KV

En el sistema de 66kV dispone de dos (2) transformadores trifasicos de potencia sumergidos en aceite
mineral de intemperie de 66/21 kV y 6,3 MVA, con regulacién en vacio. Los transformadores de la
subestacion estan dimensionados cada uno para el 100% de la carga, de forma que, en caso de fallo
de uno de ellos, el otro equipo pueda seguir alimentando la totalidad de las cargas.

Las caracteristicas técnicas de los transformadores de potencia son las mostradas a continuacion:

- Marca: INCOESA

- Tipo: Trifasico 6300/72,5/66-21-0-PA
- Potencia: 6.300 kVA

- Devanados: En bafio de aceite

- Refrigeracion: ONAN

- Gtupo de conexién: YNynO

- Relacion transformacion 66000/21000

b1 Posicldn de protecoidn de linea

La posicidn de proteccion de linea de 66 kV esta formada por los elementos que se indican a continua-
cion:

* bUn {1)interruptor automatico (iripolar} de corte en SF6.

»  Un{1) seccionador de linea (tripolar).

= Un (1) seccionador de linea con puesta a tierra {tripotar).

« Tres {3) transformadores de intensidad {moncfasicos) con tres (3) devanados para medida y
proteccidn.

= Tres {3) transformadores de tension {monofasicos} con fres (3} devanados para medida y pro-
teccion.

= Tres (3) pararrayos autovalvulas {(monofasicos).
Las caracteristicas técnicas de los elementos son las mostradas a continuacién:

INTERRUPTOR TRIFASICO AIS 66 KV

- Marca: ARBB

- Tipo: EDF SK1-1

- Mando Tripolar motorizado

- Tensidn de servicio: 66 kV

- Intensidad nominal 2000 A (Hasta 2500 A)
- Tensidn de aislamiento: 72,5kV
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1

T

Tensién soportada nominal a los impulsos tipo rayo:

Tension soportada nominal de corta duracion a f. industrial:

Intensidad simétrica de cortocircuito maxima
Duracién maxima de falta

Método de extincién de arco

Poder de corte

Poder de cierre

Aislamiento fase-tierra

Normas constructivas aplicables:

SECCIONADOR DE [INEA TRIFASICO AIS 66 KV

SECCIONADOR DE LINEA CON P.A.T TRIFASICO AIS 66 KV

Marca:

Tipo:

Caja centralizacion/Mando
Cuchillas de puesta a tierra
Tension de servicio:
Tension de aisiamiento:

Tension soportada nominal a los impulsos tipe rayo:

Tensién soportada nominal de corta duracion a f. industrial:

Intensidad nominal

intensidad simétrica de cortocircuito maxima
Duracién maxima de falta

Aislamiento fase-tierra

Normas constructivas aplicables:

Marca:

Tipo:

Caja centralizacion/Mando
Cuchillas de puesta 2 tierra
Tensioén de servicio:
Tension de aislamiento:

Tension soportada nominal a los impulsos tipo rayo:

- Tension soportada nominal de corta duracién a f. industrial;

- Intensidad nominat

325kV

140 kV

25 kA

1 seg.

Autosoplado en 5F6

25 kA

63 kA

Porcelana linea normal de fuga (25mm/kV)
UNE-EN 80056, UNE-EN 62271

MESA

8GC-72/1250 B

Tripolar motorizado

Si, accionamiento fripolar motorizado

66 kV

72,5 kKV

325 kV entre polos y faseltierra

375 kV sobre ia distancia de seccionamiento
140 kV entre polos y faseftierra

160 kV sobre la distancia de seccionamiento
1250 A

25 kA

1 seg

Porcelana linea normal de fuga (26mm/kV)
UNE-EN 62271

MESA

SGC-72/1250 1B

Tripotar motorizado

Si, accionamiento tripolar motorizado

66 kV

725kV

325 kV entre polos vy faseftierra

373 kV sobre la distancia de seccionamiento
140 kV entre polos y faseftierra

160 kV sobre la distancia de seccionamiento
1250 A
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¥

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TRIFASICO AIS 66 KV

Intensidad simétrica de cortocircuitc maxima
Duracion méaxima de falta

Aislamiento fase-tierra

Normas constructivas aplicables:

Marca:

Tipo:

Caja centralizacidon

intensidad nominal devanado primario
Numero de devanados secundarios
Relacion de transformacion

Potencias y clases de precision {proteccion y medida)

Tension de servicio:
Tension de aistamiento:

Tensién soportada nominal a los impulsos tipo rayo:

Tension soportada nominal de corta duracion a f. industrial:

Intensidad simétrica de cortocircuito maxima

Duracidon maxima de falta
Aislamiento fase-tierra

Normas constructivas aplicables:

TRANSFORMADOR DE TENSION AIS 66 KV

Marca:

Modelo

Tipo:

Caja centralizacion

NUmero de devanados secundarios

Relacién de {ransformacion

Potencias y clases de precisién {proteccion y medida)

Tension de servicio:
Intensidad nominal

Tension de aistamiento;

25 kA

1 seqg

Porcelana linea normal de fuga (25mm/kV)
UNE-EN 62271

ARTECHE

CXH-72

Tripotar

300 A-600 A

3

300 - 600 /5-5-5 A

Secundario 1: 5SA10VACI 0,25 Fs 5
Secundario 2: 5A 30VA CI 5P20
Secundaric 3: 5A 30VA Cl 6P20

66 kV

72,5 kV

325 kV

140 kV sobre ef arrollamiente primario
Devanado primario 100; 25 kA
Devanado primario 200; 50 kA

1 seg

Porcelana linea normal de fuga (25mm/kV)
UNE-EN 62271

ARTECHE

uTB-72

Tripolar AlS de Intemperie

Tripolar

3

Primer arrollamiento:  66:V3/0,110:V3 kV
Segundo arrollamiento: 66:v3 / 0,110:V3 kV
Tercer arrollamiento: 66:¥3/0,110:3 kV
Primer arrollamiento: 25 VA, C1.0,2
Segundo arrollamiento: 25 VA, 0,5-3 P
Tercer arrollamiento: 10 VA, CI6 P

66 kv

72,5 kV
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- Tensién soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 325 kV

- Tension soportada nominal de corta duracién a f. industrial: 140 kV sobre el arrollamiento primaric

- Intensidad simétrica de cortocircuito maxima 25 KA

- Duracion maxima de faita 1 seg

- Aistamiento fase-tierra Porcelana linea normal de fuga (25mmi/kV)
- Normas constructivas aplicables: UNE-EN 82271

PARARRAYQS AUTQVALVULAS AIS 68 KV

- Marca: ABB

- Tipo: PEXLIM R0O66-YV072

- Contador de descargas Si, ABE / EXCOUNT - A
- Tensién nominal: 66 kV

- Intensidad nominal 10 kA

- intensidad c/c 50 KA

- Uc 53 kV

¢! Posiclon de proteccion de transformador

La posicion de proteccion de transformador de 66 kV estd formada por los elementos que se indican a
continuacién:

«  Un (1} interruptor automatico (tripolar) de corte en SF6.
«  Un {1} seccionador de linea {tripolar).

= Tres (3) transformadores de intensidad (monofasicos) con dos (2) devanados para medida y
proteccién.

= Tres (3) pararrayos autovalvulas {monofdsicos).

Las caracteristicas de los elementos de proteccion son las mismas de los elementos de proteccidn de
linea, a excepcién de los T.1. cuyas caracteristicas son las siguientes:

TRANSFORMADOQR DE INTENSIDAD TRIFASICO AIS 66 KV

- Marca: ARTECHE

- Tipa: CXH-72

- Caja centralizacién Tripolar

- Intensidad nominal devanado primaric 100 A -200 A

- Niumerc de devanados secundarios 2

- Relacion de transformacion 100 — 200 /5-5 A

- Potencias y clases de precision (proteccion y medida) Secundario 1: 5A 20VA Ci 5P20
Secundario 2: 5A 20VA Ci 5P20

- Tensidn de servicio: 66 kV

- Tensién de aislamiento: 725k

- Tension soportada nominal a los impulsos tipe rayo: 325 kV

- Tension soportada nominal de corta duracion a . industrial. 140 kV sobre el arrollamiento primario
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Intensidad simétrica de cortocircuito maxima

Duracion maxima de falta

Aislamiento fase-tierra

¥

Normas constructivas aplicables:

d} Posicidn de barras

Devanado primario 100; 25 kA

Devanado primaric 200; 50 kKA

1 seg

Porcelana linea normal de fuga (25mm/kV)
UNE-EN 62271

La posicién de barras esta formada por los elementos que se indican a continuacién:

=  Conjunto de barras tripolar formado por tubo de cobre de 80/70 mm.

= Un (1) transformador de tension con fres (3) devanados para medida y proteccion.

2.2~ Sistema de 20 RV

al Aparaments indlemperie

El sistema de 20 kV en intemperie estara compuesto por:

PARARRAYOS AUTOVALVULAS AIS 20 KV

- Tipo:

Contador de descargas

Tension de servicio:

Tensién de aislamiento:

Intensidad nominal de descarga

Duracién maxima de falta

Aislamiento fase-tierra

T

Normas constructivas aplicables:

RESISTENCIA DE PAT 20 KV

- Fabricante:

- Modelo:

- Tipo:

- Frecuencia

- Tension de servicio:

- Resistencia:

- Limitacion de falta a tierra

- Refrigeracion

- Normas constructivas aplicables:

- Tension nominal de aistamiento

AIS de Intemperie, de oxido de zinc

No

20 kV

24 kV

25 kA

1 seg

Porcelana linea normal de fuga (25mm/kV)
UNE-EN 62271

Electrotaz
UTR0293/12
Intemperie

80 Hz

213 kV

40,41 Q)

300 A.

Natural
ANSIIEEE Std 32

24kV
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- Tension de ensayo a frecuencia industrial, 1 min.
- Tiempo de fallo
- Transformador de intensidad

» Relacion de transformacion

= Potencias y clases de precision:

b} Cabings de distribucion primaria de 20 KV

50 kV

10 segundos

30/5 A

18VA 10P10

L.as cabinas de distribucion primaria de 20 kV de la subestacién de Ei Sotillo son del Fabricante Sch-
neider Electric de la Gama MCset 4 de 24kV cuyas caracleristicas generales son:

- Tipo:

- Tipo de cubiculo/ Aislamiento interior
- Acometida de cables:

- Embarrado de 20 kV:

- Intensidad nominal embarrado

- Tension de servicio:

- Tension de aislamiento:

- Tension soportada nominal a los impulsos tipo rayo:

- Tensién soportada nominal de corta duracién a f. industrial:

- Intensidad simétrica de cortocircuito maxima
- Duracion maxima de falta

- Temperatura ambiente maxima;

- Accionamiento interruptores en cabina

- Instalacion interruptores

- Método de extincion de arco

- Poder de corte

- Poder de cierre

Distribucidn primaria 24 kV de interior
envolvente metalica / aislamiento en aire
Inferior

Pletina de cobre

1250 A.

20 kV +/- 10%

24 kV

125 kV cresta

50 kV eficaces

25 kA

1 seg

40°C

Motorizado

Extraibles - carril

SF6

25 kA

63 kA

En la siguiente tabla se relaciona el tipo de celda de cada cabina primaria de 20 kV.

H® CABIRA MOMBRE UNIDAD FUNCIONAL CELDA
01 L/BOMBEQ LF-B AD4
gz TRAFO 1 /BOMBEO TF-B AD4
a3 REMONTE BS-B GL4
04 ACOPLE Y MEDIDA BS-B CL4
05 TRAFQ 2/REFUERZO TE-B AD4
U6 L/REFUERZO LF-B AD4
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Los transformadores de intensidad instaiados en las cabinas primarias tienen las siguientes caracteris-
ficas:
v Cabinas de TRAFO1/BOMBEQ vy TRAFO 2/REFUERZO;

¢ Relacion de transformacidn 150-300/5A
¢ Potencias y clases de precision: 18VA BP20
= Cabinas de L/BOMBEQ v LIREFUERZO:

¢ Relacion de transformacion 150-300/5-5A
+« Potencias y clases de precision: 7,5VA 5P20
10VA 0,28

= Cabinas de ACOPLE Y MEDIDA:

¢ Relacidon de transformacion 150-300/5A
¢ Potencias y clases de precisidn: 7.5VA 5P20

Solo existen transformadores de tensidn en la cabina de REMONTE y sus caracteristicas son las si-
guientes:

s Relacion de transformacion 22.000: V3/110: ¥3-110: ¥3-110:3 V
+« Polencias y clases de precision: 15VA 0,2

15VA 0,5-3P

10VA 6P

¢} Cabinas de distribucion secundaria de 20 KV

Las cabinas secundarias son del Fabricante Schneider Electric gama SM86, y sus cantidades y funcio-
nes se relacionan a continuacion:

# Una (1) cabina de entrada con interruptor-seccionador de linea en SFG.
= Tres (3) cabinas de proteccion con interruptor automatico en SF6.
= Una (1) cabina de proteccion de servicios auxiliares de simple barra con ruptofusible.

En la siguiente tabla se muestra el tipo de cabina secundaria de cada elemento y a continuacién sus
caracteristicas técnicas:

NOMBRE CELDA
LEEGADA L. REFUERZO 20 kV iM
Trafo SS.AA. 20 kV 160 kVA QM
LINEA NUDO OLIVAR DMI-C
LINEA S/E BODONAL DMI-C
LINEA POZO DMI-C

A Continuacién, se muestran las caracteristicas técnicas de las celdas:

Tension asignada: 24 kV
ntensidad asignada: 400 A
Intensidad de corta duracion (1 s), eficaz: 16 kA
Intensidad de corta duracion (1 s}, cresta: 40 KA

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV
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impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta). 125 kV
Capacidad de cierre (cresta): 40 kA
Capacidad de corte en cortocircuito: 20 kA

Las transformadores de intensidad instalados en las cabinas secundarias tienen las siguientes caracte-
risticas:

» Cabinas DMI-C:

¢ Relacion de transformacion 150-300/5A
o Potencias y clases de precisidn: 15VA 5P20
¢ Cabinas QM:
¢ Relacion de transformacion 10/5-5A
¢ Potencias y clases de precision: 10VA 0,2 {(Contador electronico)

10VA 5P20 (Reié SEPAM 1000+T20)

3.- SUBESTACION TRANSFORMADORA DE EL BODONAL

La Subestacion Transformadora de El Bodonal {20/45 kV) dispone de dos transformadores de 3y 5
MVA. La energia se recibe del Centro de Reparto Industrial de IBERDROLA (CRI) a través de la linea
de 20 kV denominada "CRI Tres Cantos — ST Bodonal” y la subestacion la distribuye a las siguientes
instalaciones:

¢ Alalinea eléctrica aérea de 20 kV denominada “Bodonal-Olivar-Pinar”
« Alas dos lineas eléctricas subterraneas de la ETAP Bodonal
s A la linea eléctrica aérea de 45 kV denominada “Bodonal-Navallar”.

La entrada de la linea CRI Tres Cantos dispone de fransformadores de tension e intensidad, secciona-
dor tripolar de autovalvulas, pararrayes autovalvulas, e interruptor automatico con dos seccionadores
tripolares {a ambos lados del mismo).

La posicién de salida de la linea “Bodonai-Olivar-Pinar’ consta de transformadores de intensidad, sec-
cionador tripolar de autovalvulas, interruptor automatice y seccionador tripolar de iinea.

La acometida a la ETAP Bodonal se realiza mediante dos lineas de 20 kV con origen en dos interrupto-
res automaticos ubicados aguas abajo de un Unico seccionador fripolar. Cada interruptor dispone de
transformadores de intensidad asociados.

La posicion de salida a los transformadores de 20/45 kV dispone de un Unico interruptor automatico
dotado de transformadores de intensidad, y de dos conjuntos de tres seccionadores unipolares situados
aguas abajo del mismo, uno por cada transformador, de manera que uno de los dos conjuntos perma-
nece abierto para mantener su transformador asociado fuera de servicio.

En ia salida de 45 kV de cada transformador se encuentran tres fransformadores de intensidad, un inte-
rruptor automatico y un seccionador tripolar, gue estén conectados a las barras de la subestacion.

A las barras de 45 kV se encuentran conectados tres pararrayos autovalvuias de 45 kV a fravés de un
seccionador tripoiar, y la salida de la linea eléctrica de 45 kV denominada "Bodonal-Navaliar” mediante
ofro seccionador tripolar de las mismas caracteristicas. A esta tltima posicién se encuentran conecta-
dos ios fransformadores de tension de 45 kV.

A continuacion, se detallan las caracteristicas concretas de los principales elementos de la instalacion.
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3.1~ Trarsformador de § BVA

SECCIONADORES DE 20 KV

CLASE
MARCA
TIFO
Un

In

UNIPOLAR
INAEL
ULPE
24 KV
630 A,

INTERRUPTOR PRIMARIO DE 20 KV (COMPARTIDO CON EL TRANSFORMADOR DE 3 MVA)

CLASE

MARCA

TIPO

Un

In

PODER DE CORTE

AUTOMATICO P.V.A.
CENEMESA
20.MG.600

20 kV

630 A

17,35 kA

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DE 20 KV (COMPARTIDOS CON EL TRANSFORMA-

DOR DE 3 MVA)

MARCA
TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO
TENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

MARCA

TIPO

POTENCIA

Un

In

AISLANTE

N° FABRICACION
CONEXION

Ucce (%)

PESO (Kg)

ARTECHE
CXE-24

i

100/5 A

-~ VA 5P20
24/50/125 kV

GEE

TPA 5000/60
5000 kVA
21000/ 46000 V
137,5/62.7 A
ACEITE

77368

Ydit

7,14

3540
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TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NEUTRO 45 KV (T.1}

MARCA
TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO
TENSION

ARTECHE
CXE-36

1

100/5 A

- VA 5P20
36/70/170 kV

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 45KV (T.1)

MARCA
TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO
TENSION

INTERRUPTOR SECUNDARIO
CLASE

MARCA

TIPO

Un

In

3.2.- Transformador de 3 MVA

SECCIONADORES DE 20 KV

CLASE
MARCA
TIPO
Un

In

ARTECHE
CXE-52

1

50/5 A

-~ VA 5P20
52/90/250 kV

AUTOMATICO P.V.A.
ISODEL

HPF 308 E

52 kV

800 A.

UNIPOLAR
INAEL
ULPE
24 kV
630 A.

INTERRUPTOR PRIMARIO DE 20 KV (COMPARTIDO CON EL TRANSFORMADOR DE 5 MVA)

CLASE

MARCA

TIPO

Un

in

PODER DE CORTE

AUTOMATICO P.V.A.
CENEMESA
20.MG.600

20 kv

630 A

17,35 kA
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TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DE 20 KV (COMPARTIDOS CON EL TRANSFORMA-

DOR DE 5 MVA)

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO
TENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

MARCA
TIPO

POTENCIA

Un

In

AISLANTE

N° FABRICACION
FECHA
CONEXION

Ucc (%)

PESO (Kg)

ARTECHE
CXE-24

1

100/5 A
~VA 5P20
24/50{125 kV

GEE

TPA 4500/46

3000 kVA

6000 / 21000 / 46000 V
288,6/82,48/3765A
ACEITE

73121

1966

Ydt1

7,2114,23

3650

TRANSFORMADGR DE INTENSIDAD NEUTRO 45 KV (T.1.)

MARCA
TIPO

N° SECUNDARICS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO
TENSION

ARTECHE
CXE-36

1

100/5 A

- VA 5P20
36/70/170 kV

TRANSEORMADORES DE INTENSIDAD DE 45 KV(T.1}

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIAY CLASE SECUNDARIO
TENSION

INTERRUPTOR SECUNDARIO

CLASE
MARCA

ARTECHE
CXE-52

1

40/5 A

- VA 5P20
52/90/250 kV

AUTOMATICO P.V.A.
ISODEL
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TIRPC HPF 308 F

Un 30/ 52 KV

In 800 A.

PODER DE CORTE ——

3.3.- Posicion de Hegada de la linea de 20 KV “CRI Tres Cantos-Bodonal”

SECCIONADOR

CLASE
MARCA
TIPO
Un

In

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CLASE

MARCA

TIPO

Un

In

FPODER DE CORTE

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
MESA-GATICA

SDP/800

24 kV

800 A

AUTOMATICO PV A.
E.1B.

AE 20/800/8

20/ 24 kV

800 A

25 kA

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (T 1)

MARCA
TIPO
N¢ SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA 'Y CLASE SECUNDARIO

TENSION

ARTECHE
CXE-36

1

200/5 A

30 VA 5P20
36/70/170 kV

3.4.- Posicidén de salida de {a lHnea de 20 kY “Bodonal-Olivar-FPinar”

SECCIONADOR

CLASE
MARCA
TiPO
Un

in

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CLASE
MARCA
TIPC
Un

TRIPOLAR DE CUCHILLAS
MESA

SDP/24 /800

24 RV

800 A

AUTOMATICO PV A.
CENEMESA
20-MG-350

20 kV
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In 630 A.
PODER DE CORTE 350 kA

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (T L)

MARCA ARTECHE
TIPO CXE-24

N° SECUNDARIOS 1

RELACION TRANSFORMACION 50-100/5 A
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO 30 VA 5P10
TENSION 24/50/125kV

En ambas lineas de 20 kV hay pararrayos aufovalvulas.

3.5.- Linea 1 2 ETAP Bodonal {20kV)

SECCIONADOR GENERAL (BARRAS, COMPARTIDO CON LINEA 2 ETAP)

CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
MARCA GEE

TIPO RB 630-24 kV

Un 24 kV

In 630 A

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CLASE AUTOMATICO P.V.A.
MARCA CENEMESA

TIPO 20-MG-600

Un 20 kV

In 600 A

PODER DE CORTE ——

TRANSFORMADQORES DE INTENSIDAD (T.1)

MARCA ARTECHE
TIPO CXD-24

N° SECUNDARIOS 1

RELACION TRANSFORMACION 25/5 A
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO - VA 5P20
TENSION 24/50/125 kV

3.6.- Linea 2 a ETAP Bodonal (20kV)

SECCIONADQOR GENERAL (BARRAS. COMPARTIDQ CON LINEA 1 ETAP)

CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
MARCA GEE
TiPO RB 630-24 kV
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Un 24 kV
in 630 A

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CLASE AUTOMATICO P.V.A.
MARCA CENEMESA

TIPO 20-MG-600

Un 20 kV

in 600 A

PODER DE CORTE

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (T.1.)

MARCA ARTECHE
TIPO CXD-24

N° SECUNDARIOS 1

RELACION TRANSFORMACION 50/5 A
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIO - VA 5P20
TENSION 24/50/125 kV

3.7~ Posicidn de salida de Iz linea de 45 kV “Bodonal-Navallar”

SECCIONADOR GENERAL

CLASE GIRO g0°
MARCA MESA GATICA
TIPO SBG-52/800
Un 52 kV

In 800 A

.3.8.- Eguipos de control v proteccidn
La instalacién cuenta con los armarios de protecciones, medida y control, necesarios para la correcta
operacion de la subestacion.

Los armarios, y sus respectivos elementos de proteccién, medida y control, se encuentran instalados en
diferentes posiciones en el parque intemperie, ya que no se dispone de edificio de celdas o de control.

Los relés de proteccion instalados para las posiciones mencionadas son los que se describen a conti-
nuacion:
» Marca "CEE’

¢ 1 xITG 7296 en la posicion de Linea 2 a ETAP Bodonal (20kV) con las unidades de protec-
cién 50-51, 5ON-51N.

¢ 3 xITG 7206 en las posiciones de 45 kV de transformador T1 y T2, y en la posicion de lle-
gada de la linea de 20 KV “CRI Tres Cantos-Bodenal’ con las unidades de proteccion 50-
51, 50N-51N, 79.

e 2xITG 7105 en las posiciones de neutro de 45 kV de transformador T2 y T1 con las unida-
des de proteccion 51N.

Pagine 66 de 72



Canat de Babel B, 5.4 Inserlta en el Registeo Mercantil de Madrid 4t Tomo 20,713, Follo 85, Sercidn B, Hala M-5234029 e inscripeitn 17, NIF ASGAS8NET, Domicllio Soctal Cf Santa Engracla, 125, 28003 Madrid

Ca ﬁ%g \;\?j PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de lsabei il CONTRATO N¢: 78/2615

= Marca "2V

o 2 x 3CPLB2ZR en ia posicion compartida de 20 kV de transformadores Tty T2, y en la posi-

cidn de salida de la linea de 20 kV “Bodonal-Olivar-Pinar™ con las unidades de proteccién

50-51, 50N-51N y 79,
=  Marca "GEE"

e 1 x1.AC en la posicidén de de Linea 1 a ETAP Bodonal (20kV) con las unidades de protec-
cion 50-51, 50N-51N.

4.- SUBESTACION TRANSFORMADORA DE BATRES

La Subestacion Transformadora de Batres {45/20 kV) dispone de un transformador de 6 MVA. La insta-
lacion recibe la energla de una linea aérea de 45 kV propiedad de IBERDROLA realizando su entrada a
la subestacién a través de una derivacion corta conectada a un portico. La tension se reduce a 20 kV
para posibifitar la alimentacion a la infraestructura denominada “Arteria aductora del Campo de pozos
de la Cuenca Media det Guadarrama’, en el Tramo Batres — Navalcarnero.

La subestacién de Batres dispone de un parque de intemperie y de un edificio adyacente.

4.1.- Sistema de 45 kV

E! sistema de 45 kV esta constituido por elementos que estan ubicados dentro del parque de intemperie
y en el interior de edificio. A continuacion, se relacionan los principales elementos que conforman el
sistema de 45 kV:

«  Seccionador de linea con puesta a tierra y mando con accionamiento eléctrico.
= Transicion de aéreo a subterraneo mediante botellas terminales de 45 kV.

= Transformador de tension capacitivo en la fase central de la linea.

= Transformador de potencia de 6 MVA, con relacion de transformacion 45/20 kV.

»  Seis (B) autovalvulas de 45 kV de dxido de zinc de tensién nominal de actuacion 2 50 kV y in-
tensidad nominal de descarga 10 kA, tres son para proteccion de la posicién de 45 kV de trans-
formador y tres para proteccion de llegada de linea.

= Una Cabina de Enirada de Linea y Proteccion de linea y transformador, para una tension ma-
xima de 52 kV, con aislamiento y corte en SF6, dotada de interruptor automatico.

= Una Cabina de Medida v Salida de Cables, para una tension méaxima de 52 kV con aislamiento
en SF6.

Los cables subterraneos gue enlazan la transicion de aérec subterranec con la Cabina de Entrada de
Linea v Proteccion de 52 kV, y la Cabina de Medida y Salida de Cables con los bornes de 45 kV del
transformador de potencia de 6 MVA son unipolares con aislamiento seco del tipo HEPRZ1-Al 185
mm2, 26/45 kV (1 Terna de cables + conductor de reserva).

Las caracteristicas de los principales elementos se citan a continuacion:

SECCIONADOR ENTRADA CON PAT

MARCA ELECTROAZ

TIPO DIALT

CLASE TRIPOLAR DE CUCHILLAS
Un 52 kV

in 1250 A
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TRANSFORMADQR DE TENSION (T.T)

MARCA

TIPO

N° SECUNDARIOS

RELACION TRANSFORMACION
POTENCIA Y CLASE SECUNDARIC 1
Un

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

MARCA
TIPO
POTENCIA
Un

In
AISLANTE
N® FABRICACION
FECHA
CONEXION
Ucc (%)
PESO (Kg)

CEILDAS DE 52 kV

ARTECHE
UTB-52

1

45000:V3/110:¥3 V
2000 VA 0,5
52/95/250 kV

FRANCE TRANSFO by Schneider Electric
TRIFASICO 52/22 kV
6000 kVA

48375 - 41625/21500 V
77/161,1 A

ACEITE (ONAN)
844428

2006

Dyn11

8,11

12910

Las celdas de llegada de linea y de proteccién de transformador son de aislamiento en gas
SF6 de SIMPLE BARRA, tipe CBGS-2; 52kV del fabricante MESA.

Las caracteristicas constructivas de cada celda son analogas, variando Unicamente el aparella-
je instalado en cada una de ellas de acuerde con las necesidades para cada tipo de servicio.

Sus principales caracteristicas son:

Tension asignada {Un)
Tension a impulsos, {Up)
Intensidad asignada (In)
Intensidad de cortocircuito:
- Corta duracion (k)
- Larga duracién (Ip)

Frecuencia nominal

52 kV
250 kv

1600/1000

25kA/tk 1 s
63 kA

50 Hz

Por otro fado, el equipamiento de las celdas esta formado con la siguiente aparamenta:
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CELDA DE LLEGADA DE LINEA Y PROTECCION

1 interruptor automatico.

- Fabricante

- Tipo

- Tensién nominal

- Tensién de ensayo onda de choque 1,2/50 us
- Intensidad nominal en servicio continuo

- Poder de corte asimétrico a la tension nominal
- Extincién del arco en 8F6 o vacio

- Ciclos de reenganche rapido

3 transformadores de intensidad. { foroidales proteccion)

- Fabricante
- Tipo
- N° Secundarios

- Relacion de transformacion

- Potencia y clase precision Secundario 1

- Potencia y clase precision Secundario 2

- Potencia y clase precision Secundario 3

1 seccionador fripolar de alslamiento

1 seccionador tripolar de puesta a tierra asociado.

3 conectores unipolares enchufables.

CELDA DE MEDIDA Y SALIDA DE CABLES

2 transformadores de intensidad (Medida)

- Fabricante
- Tipo

- N® Secundatrios

- Relacién de transformacion

- Potencia y clase precision Secundario 1
- Potencia y clase precision Secundario 2
3 transformadores de tension (medida)

- Tensién de aislamiento
- Tipo
- N° Secundarios

Merlin Gerin
SF2G

52 kV

250 kV
2000 A

25 kA

0-0,3s-CO-3 min-CO

ARTECHE
IFH-6/C
3

250/5-5-5 A
7,5VA Cl10,2s
5VA 5P20

7.5 VA BP10

ARTECHE
AEK-52
2

100-200/5-5 A
10VA Ci0,2s

10VA  Cl02s

52 kV
UEK-52
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- Relacion de transformacion 44:73/0,110:¥3-0,110:V3-
0,110:3 kV
- Potencias y clases de precision:
Primer devanado 25VACLO.2
Segundo devanado 25VACLD2
Tercer devanado 50 VA 3P

1 seccionador tripolar de aislamiento.
1 seccionador tripolar de puesta a tierra asociado.

3 conectores unipolares enchufables.

4.2~ Sistema de 20 kY

Los elementos del sistema de 20 kV se encueniran en el interior del edificio salvo el transformador de
servicios auxiliares que se ubica en el parque de intemperie.

A continuacion, se relacionan los principales elementos que conforman el sistema de 20 kV:

3 Celdas de proteccion general con interruptor automéatico vy relé EkorRPG del fabricante OR-
MAZABAL, tipo sistema modular y compactoc CGMCOSMOS de 24 kV (CGMCOSMOS-V).

1 Celdade para Servicios auxiliares de 20 kV con proteccién de ruptofusible del fabricante OR-
MAZABAL, tipo sistema modular y compacte CGMCOSMOS de 24 kV (CGMCOSMOS-P).

3 autovalvulas de 20 kV para la posicién de transformador del lado de 20 kV.
1 Transformador para Servicios Auxiliares de 100 kVA y relacidn de trasnsformacion 20/0,4 kV.

1 Resistencia de puesta a tierra de 20 kV.

Los cables subterraneos que enlazan los bornes de 20 kV del transformador de potencia con su celda
de 20 kV, vy la celda de ruptofusible con el transformador de servicios auxiliares son unipolares con ais-
lamiento seco del tipo HEPRZ1-Al 240 mm2, 12/20 kV (1 Terna de cables + conductor de re-serva).

Las caracteristicas de cada uno de los elementos son las que se citan a continuacion:

CELDA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO (CGMCOSMOS-V)

Tension asignada 24 kV
Intensidad asignada 630 A
Nivel de Aislamiento
¢ Frecuencia Industrial (1 min) a tierra y S0 kV
enire fases
. . 125 kv
¢ impulso tipo rayo a tierra y entre fases
{cresta}
Capacidad de cierre (cresta) 40 kA
Capacidad de corte en cortocircuito; 16 KA
Mando de interruptor Mando Motor tipo RAMY
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Relé de proteccion

e Modelo: EkorRPG

e Alimentacion: 110 Vce

o Funciones: B0-51, 50N-51N

+« Medidas en display: Intensidad

¢« Configuracion local: Mediante puerto frontal RS-232

¢ Telecontrol Mediante puerto posterior RS-485
¢ Software: Ekor SOFT

CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR CON RUPTOFUSIBLE (CGMCOSMOS-P)

Tension asignada 24 kV
Intensidad asignada 630 A
Nivel de Aislamiento
« Frecuencia Industrial (1 min)} a tierra y S0 kY
entre fases
, . 125 kV
s Impuisc tipo rayo a tierra y entre fases
{cresta)

Capacidad de cierre {cresta) 40 kA
Capacidad de corie en cortocircuito: 16 kKA
Corriente principalmente activa 400 A
TRANSFORMADOR SS.AA.

MARCA IMEFY
TIPO TIRFASICO 100/24/20 B2 O PA
POTENCIA 100 kVA
Un 22000- 20000/420 V
In 2,9M137A
AISLANTE ACEITE
N° FABRICACION 75679
FECHA 12/07
CONEXION Yzni1
Ucc (%} 4,36
PESO (Kg) 615
RESISTENCIADE PAT 20KV
- Tipo: intemperie
- Fabricante Mesa
- Frecuencia 50 Hz
- Tension de servicio: 20/N3 kV
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- Resistencia: 23080
- Limitacién de falta a tierra 500 A, 10s

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TOROIDAL DE PAT. 20 KV

- Fabricante ARETECHE
- Tipo: IFH-1

- Relacién transformacion 150/5 A

- Potencia y clase: 16VA 5P10

4.2 - Equipos de control v Servicios Auxiliares

La instalacién tiene instalados también los correspondientes equipos de proteccidn, control v medida,
un cuadro de distribucion de servicios auxiliares de ca y un equipo rectificador - bateria formado por dos
rectificadores de bateria de 125 cc que son necesarios para ia correcta operatividad de la instalacion.

Los relés de proteccién se encuenfran instalados en la celda de Hegada de linea de 52 kV (CBGS-2), y
son del fabricante ZIV. Los modelos de relés de proteccion instalados y sus unidades de proteccién
correspondientes, son los que se muestran a continuacion:

v 1 x BIDN-AZN-202000FB con ta unidad de proteccion 87.

1 x 8CPI-CB2-202000DB con las unidades de proteccion 50N-51N.

1 x 3CPI-82B-204000DB con las unidades de proteccion 50/51 y 49.

1 x 7IRD-A2N-202A42KA con ias unidades de proteccion 50/51, SON/SIN Y 79,

1 x 3TRI-A0B-212000DG con las unidades de proteccion 27 Y 59

lL.as caracteristicas del equipo rectificador - bateria son las siguientes:

= RECTIFICADOR

¢ Fabricante: SAFT POWER SYSTEM IBERIA
¢ Tipo: MOS-EB-125
« Tensidn alimentacidon: 200 Vea
e Tension nominal salida: 125 Vdc
¢« Intensidad nominal: 6,8 A
=  BATERIA
« Fabricante:
s  Tipo: Ni — Cd Abierto
« Tensién: 125 Vdc
s Capacidad nominal; 34 Ah
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