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1. ANTECEDENTES

El proceso de tratamiento de agua potable se basa fundamentalmente en un proceso de
coagulacion/floculacion, al que le sigue la decantacion, posteriormente se lleva a cabo una filtracién y se
finaliza el tratamiento con una desinfeccion del agua.

En el proceso de filtracion se hace pasar el agua a traves de un medio poroso que retiene la materia que se
encuentra en suspension.

Desde la construccidn de la primera ETAP de Canal de Isabel Segunda (ETAi> de Torrelaguna en 1967), los
filtros son abiertos y el material poroso filtrante es la arena silicea. Se emplean también filtros de carbon
actlvo con la finalidad de adsorber impurezas que causan mal olor y sabor.

Recientemente se ha desarrollado y comercializado la arcilla expandida,’como medio poroso filtrante. Este
material ha sido ampliamente utilizado en construccién. Estd siendo analizada como material poroso
filtrante en el tratamiento de agua potable. Se piensa que puede mejorar el rendlmlento de los tradicionales
filtros de arenas y la capacidad de filtracion en las ETAP. :

En los afios 2017 y 2018 se probdé dicho producto en las plantas piloto de la ETAP de Colmenar y de’la ETAP
de Valmayor. Se observé que permitia mantener niveles bajos de turbidez, a la vez que se mejoraban
notablemente los resultados de pérdida de carga. Permite aumentar los tiempos de las carreras,
aumentando la eficiencia del proceso de filtrado.

En el marco de la Linea Estratégica N2 2- Garantizar la calidad del agua de consumo, y en particular del Plan
Estratégico P.E.2.2. Plan para la potenciacidén del uso de nuevas tecnologias de tratamiento, Se pretende la

" validacién de las arcillas expandldas a escala real, con objeto de validar y probar la idoneidad de este
material para la fase de flltrado

Se requiere el suministro de dicho material para que sea implantado como lecho en 2 de los filtros de la
ETAP de Colmenar con la intencién de que los resultados de esta segunda prueba sirvan de referencia para
la remodelacién prevista de la ETAP de Torrelaguna (que trata un caudal aproximado de 1 m3/s de agua) y,
en general, para el disefio de ampliaciones, renovaciones o nuevas construcciones de plantas de
tratamiento ya que su rango de funcionamiento es mucho mayor y su versatilidad le puede permmr :
adaptarse a dlstmtas necesndades concretas ‘

2. OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro de 200 m? de arcillas expandidas para utilizario como lecho
filtrante en dos filtros de'la ETAP de Colmenar, con objeto de llevar a cabo una validacién de este material
como lecho filtrante en las etapas de tratamiento de agua potable. ' i

3.' CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

Sera de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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3.1. Caracteristicas del méteriai

El suministro considerado cubre el cambio de la arena de dos filtros de la ETAP de Colmenar, para ser
sustituidos por arcilla expandida con las siguientes caracteristicas:

Filtro 1: Monocapa. NC 1,5-2,5. Volumen 100 m3.
Filtro 2: Bicapa. Compuesto por:

- . un 40% de HC 0,8-1,6. Volumen 40 m3.
- . .un 60% de NC 1,5-2,5. Volumen 60 m3.

Es obligatorio que el proveedor aporte evidencia de que las arcillas expandidas son aptas para ser
utilizadas en aguas de consumo humano conforme a la: “UNE-EN 12905:2013 Productos quimicos
utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Aluminosilicato expandido.

Es condicién indispensable que el proveedor demuestre disponer de posibilidad de suministro y

soporte técnico en Espaiia.

-3.2 Periodo de entrega:

El producto debe de ser entregado y dispuesto en los filtros senalados en un plazo mammo de 8
semanas desde la firma del contrato.

3.3 Punto de entrega:

' Estacién de Tratamiento de Colmenar: En el km 28,5 de la carretera de Madrid a Colmenar Viejo.

3.4 Caracteristicas del suministro:

El proveedor debe llevar a cabo los trabajos de reposicidn del material, lo cual incluye:

o - Transporte del material hasta la ETAP de Colmenar.

o Trabajos necesarios para la extraccién de la arena actualménte dispuesta en los filtros, y su
posterior gestién. T : B ,‘

o . Disposicién en el filtro de las arcillas expandldas

o Asesoramlento en los lavados de las dos primeras semanas de funcnonamlento de los filtros.

3.5 Condiciones de suministra: )

3.5.1. Horario del suministro
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El suministro se llevara a cabo en horario de mafana de 08.00 a 14.00 horas en dias laborables, tras ser
acordado con el Jefe de Area o responsable de la ETAP de Colmenar.

3.5.2. Documentacién del suministro

‘El proveedor debe entregar

o Ficha de datos de seguridad completa de la arcilla expandida.
o Certificado de cumplimiento de la norma: “UNE-EN 12905:2013 Productos quimicos utilizados
“en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Aluminosilicato expandido.”
"o Manual o instrucciones documentadas de acondicionamiento y uso.
"o  Certificado de calidad del fabricante que, como minimo, debera recoger la caracterizacién
granulométrica del producto en el momento de su distribucion. '
o . Albardn con informacion sobre la fecha de fabncacmn y hiimero de sumlnlstro que permita la
trazabilidad. :

3.5.3. Control de Pe_sa}e

El proveedor debe entregar un talén de pesada con indicacién de la tara a deducnr del que se pueda
identificar claramente la cantidad de producto suministrado.

Canal de Isabel Il S.A. podré efectuar un control de pesaje adicional pesando el vehiculo de transporte

antes y después de la descarga en la bascula de la ETAP, deduciendo el peso de la arculla suministrada
porla dlferenCIa de ambos pesajes. -

4. MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS

4.1 Director de los trabajos

El Director de los Trabajos, como representante de Canal de Isabel 1l, S.A. serd el responsable de la
coordinacién y ejecucién del contrato y resolverd, en general, sobre todos los problemas que se planteen
durante la ejecucién de los trabajos del Ppresente Proyecto conforme a sus atribuciones.

El contratista estd obligado a prestar su colaboracién al Director de los Trabajos para el normal

cumphmaento de las funciones encomendadas a éste.

4.2 Personal del contratista .

El Contratista adjudicatario de los trabajos nombrard un representante responsable de los mismos
(Responsable del Contratista), que velara porque la ejecucion de los trabajos se lleve a cabo en tiempo y
forma cumpliendo todos los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y administrativos.

El responsable nombrado por el Contratista sera el interlocutor del Director de los Trabajos con obligacién
de recnblr todas las comunicaciones verbales y/o escritas. ;
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5 Ne}rmas de Seguridad y S’aiud

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencion de riesgos laborales constituida por la Ley 31/1995
de 8 de Noviembre, sus disposiciones-de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcidon de medidas preventivas en el ambito
laboral o susceptibles de producirlas en dicho ambito. ’

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de prevencidn de riesgos laborales informadas
por el Canal de Isabel Il en los pliegos de condiciones o en cualquner otro documento entregado antes o
durante la prestacion del servicio.

El adjudicatario garantizaré la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias
en materia de evaluacion de riesgos, planificacién preventiva, formacién e informacién sobre riesgos,
actuacién en caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la salud del personal a
su servicio. El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al -
comienzo de los trabajos, a peticién del CANAL DE ISABEL II. '

El contratista adjudicatario cuidard de que su personal y el del subcontratista cumplan las normas y
procedimientos de prevencién de riesgos que sean de aplicacidn; tanto los establecidos por Cana! de Isabel
1, como los contenidos en su planificacién de actividades preventivas. -

El Contratista establecera el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida
toda posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el
Contratista de los que, por incumplimiento de esta prevision, pudieran producirse.

Cuando para la prestacién de un servicio deba realizarse actividades en concurrencia con otros contratistas,
debera cumplir lo establecido en el articulo 24 de la ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el R. D
171/04 que lo complementa, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendra la obligacién de dar cuenta al Area del Canal
de Isabel Il al frente del contrato. Ademas, realizard un informe del-mismo en el que se reflejen las causas
que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

En lainvestigacidn de accidentes, todos los contratistas estaran obligados a prestar la maxima colaboracién
en el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados. ‘

Todos los trabajos previstos deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en los

: diférentes Reglamentos de aplicacion, y el Contratista propondrd, con tal fin, las medidas pertinentes.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacién del entorno por efecto de
cualquier material que pueda ser perjudicial o producir deterioro.- Asimismo, se tendran en cuenta las
siguientes prescripciones y medidas consideradas al analizar la incidencia ambiental del proyecto.

Los residuos generados durante la fase de ejecucién se llevardn a los lugares destinados a su
almacenamiento, reutilizacion o eliminacidn segtin su naturaleza y de acuerdo con las normas de gestion de
los mismos. :

El contratista debe informar a sus tr'abajado‘res de las Evaluaciones de Riesgo de las instalaciones de Canal
que le hayan sido aportadas en las reuniones de Coordinacion de Actividades Empresariales.

Para el desarrollo de las tareas que transcurran dentro de instalaciones del Canal, deben ser llevadas a cabo
respetando todas las normas de Seguridad y Salud de Canal de Isabel Il. Se debe atender en todo momento
a las indicaciones del personal responsable de las mismas. ‘
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6. FACTURACIGN Y ABONO

“El proyecto debe ejecutarse en un periodo maximo de 2 meses desde la fecha de formalizacion del contrato.
La facturacion serd tnica y se llevaré a cabo una vez finalizada la entrega y realizacion de los trabajos para
su colocacion en los filtros de la ETAP de Colmenar, evidenciando las unidades medidas en los filtros.

Madrid, a 07 de octubre de 2019

Firma: Lydia Saez Garcia
Responsable de Investigacién
Subdireccion +D+i

Firma: Jaime Flores Cabeza
Responsable de Investigacidn e Innovacién
Subdireccién 1+D#i

X

Director de#hovacion e Ingenieria
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