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CAPITULO PRIMERO. DESARROLLO DEL CONTRATO

Clausula 1. Objeto de! contrato.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones técnicas para la realizacién
de los trabajos necesarios para llevar a cabo el suministre de hipoclorito sédico en cisternas, contenderos y envases
a las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) v a las Estaciones de Recloroaminacion de Agua Potable
(ERAP),

Clausula 2. Ritmo de suministro. _

La gestién habitual de los suministros {pedidos, programacién, facturacién, etc.), se realizara individualmente

-desde cada una de las instalaciones que los requieran; de forma que desde cada planta se llevara la direccion,

control y coordinacidn del suministro del reactivo objeto del contrato.

Antes del final de cada mes, Canal de Isabel I, S.A. comunicard por fax o correo electrénico al adjudicatario del
contrato las cantidades, fechas y estacicnes de tratamiento destinatarias de cada entrega parcial durante el mes
siguiente, de acuerdo con los consumos previstos.

Este ritmo de suministro podré ser alterado, aumentando o disminuyendo el ndmero de entregas, si por razones
de explotacién Canal de Isabel Il, S.A. introduce cambios en los caudales a tratar en las distintas estaciones de
tratamiento, de modo que el ritmo de entrega previsto inicialmente pudiera producir desaprovisionamiento o in-
capacidad de almacenamiento. '

Las érdenes de cambio a que se refiere el parrafo anterior se comunicardn al adjudicatario por teléfono, fax o
correo electrénico, y no producirdn alteracién en fas condiciones econdmicas del suministro,

Para poder atender las contingencias derivadas del incremento de cantidades o modificacién de fechas inicial-
mente previstas en la planificacién mensual, seglin lo establecido anteriormente, Canal de Isabel Il Gestion, S.A.
establece un tiempo maximo de respuesta de 48 horas.

En caso de producirse la situacién del supuesto contemplado en la Cldusula 6 del presente Pliego de Prescripciones

Técnicas, seran de aplicacion las penalizaciones que se indican en el punto 9.3 del anexo | del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares.

Cldusula 3. Situacién de los puntos de entrega.
b

Los puntos de entrega del producto serdn una o varias de las Estaciones de Tratamiento que se relacionan a conti-
nuacién:

e Estacidn de Tratamiento de Torrelaguna: En el entorno del km. 3 de la Carretera de Torrelaguna a Lozo-
yuela.

s Estacién de Tratamiento de Pinilla: En las inmediaciones del pueblo de Lozoya del Valle en la Carretera
M-604, km 12,

s FEstacidn de Tratamiento de Colmenar: En el km 28,5 de la carretera de Madrid a Colmenar Viejo.

e Estacién de Tratamiento de Ef Bodonal; En las inmediaciones de! sifén de El Bodonal, con via de bene-
tracién de 4 km. partiendo del km. 20,2 de la Carretera de Madrid a Colmenar Viejo.
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Estacién de Tratamiento de Santillana: En el Km. 2,1 de la carretera M609 de Colmenar Viejo a Miraflo-
res, desvio Instalaciones Canal de Isabel li (Término municipal de Manzanares el Real).

Estacidn de Tratamiento de Valmayor: En las inmediaciones de Colmenarejo, con via de penetracion de
2 km., partiendo del km. 13 de la carretera local de Galapagar a Valdemorillo (Origen de la carretera na-
cional de Madrid a El Escorial).

Estacidn de Tratamiento de La Acefia: Carretera de la presa s/n Peguerinos {Avila).

Estacldn de Tratamiento de Rozas de Puerto Real: En las cercanias del pueblo de Rozas de Puerto Real
{C/ de las Aguas s/n) en la provincia de Madrid,

Estacién de Tratamiento de Majadahonda: En las inmediaciones del pueblo de Majadahonda, carretera
desde este punto a Boadilla del Monte, Km. 0,8, poligono El Carralero.

Estacién de Tratamiento de La Jarosa: En el embalse del mismo nombre y en término de Guadarrama,
carretera de Madrid a La Corufia, km 48,5, con una via de penetracién de 2 km. al Qeste.

Estacidn de Tratamiento de Navacerrada: En el embalse del mismo nombre y préximo al puebio de Na-
vacerrada, Km. 48,9 de [a carretera de Madrid-Leén, por Segovia.

Estacion de Tratamiento de Grifién: Cf Olivar del Patrén, n2 24, Grifién (Madrid).

Estacién de Tratamiento de Pelayos de la Presa: Avda. de Marcial Llorente s/n (antigua M-501), carre-
tera municipal que finaliza en una glorieta en la que enlaza con la actual M-501. Pelayos de la Presa {Ma-
drid).

Estaciones de recloraminacién: situadas en los municipios de Madrid {Islas Filipinas), Tres Cantos (El Go-
loso), Lozoyuela {Nueve Portachuelo), El Atazar, Guadarrama (Tablada), Acebeda, La Serna, La Hiruela,
Majadahonda (El Plantio), Alcorcdn (Retamares), Getafe, Aranjuez, Arganda del Rey, Torres de la Ala-
meda, Méstoles (Arroyomelinos, Covimar y La Princesa), Miraflores de la Sierra (Depésito Soto), Valdara-
cete (Quiebrahilos), Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Acebeda, Pinilla del Valle, Robregordo, Puebla
de la Sierra, Poblado del Atazar, Santa Marfa de la Alameda (Robledondo, La Hoya y Las Herreras) y Villa-
manta,

Los tonelajes de suministro anuales aproximados, en cisternas, contenedores o envases, son los siguientes:

* & & © & 0

ETAP de Pinilla: 10 toneladas
ETAP de La Acefia: ) 5 toneladas
ETAP de La Jarosa: 20 toneladas
ETAP de El Bodonal; 1.030 toneladas
ETAP de Valmayor: 10 toneladas
ETAP de Majadahonda: 2.355 toneladas
ETAP de Grifién: 805 toneladas
ETAP de Pelayos de la Presa 10 toneladas

Las ETAP y recloraminadoras y cantidades indicadas se entienden como meramente orientativas, basadas en fos
datos de los que se dispone en base a la experiencia anterior, y se facilitan a los meros efectos informativos de fos
licitadores, por lo que el adjudicatario no tiene derecho a reclamacién en caso de que las instalaciones descritas
varien o que las toneladas realmente suministradas, en mayor o menor grado, difieran de las especificadas, deban
suministrarse en otras instalaciones, o incluso sean nulas.
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Clausula 4. Horario y condiciones de descarga.

En la primera entrega de la sustancia en cada uno de los puntos de suministro y siempre gue se produzca una
actualizacién o modificacién de la misma, el adjudicatario del contrato debera suministrar la siguiente informacién
en idioma castellano:

¢ Ficha de datos de seguridad completa de la sustancia o mezcla, conforme al Reglamento (CE) ne
1907/2006 (REACH)

Esta informacidn se entregara sin perjuicio de futuras actualizaciones normativas gue seran inmediatamente de
aplicacién a su entrada en vigor.

"Cada entrega debe ir acompafiada de albarén de entrega donde deber4 constar tanto la fecha de fabricacién y el

nimero de lote suministrado como la identificacién y nimero de revisién de la Ficha de Seguridad en vigor de la
sustancia o mezcla.

El suministrador no tendrd derecho a indemnizacidn alguna por los retrasos o imposibilidades de descarga por el
incumplimiento de las obligaciones anteriores. Todo lo contrario, serd de aplicacién en estos casos la Clausula 6
apartado 1 Incumplimiento en el ritmo de entregas, del presente Pliego.

El horario dentro del cual, salvo razones de urgencia, deben efectuarse las descargas de los productos transporta-
dos, serd de 8 a 14 horas los dias laborables. Sila llegada de un vehiculo a una estacién de tratamiento se produce
fuera del horario sefialado, Canal de Isabel Il S.A. no garantiza la posibilidad de descarga.

Las descargas del producto seran llevadas a cabo por el transportista del mismo.

Cldusula 5. Controles de recepcion,

1. Control de pesaje

Cada entrega deberd ir acompatiada de albardn de entrega y talén de pesada con indicacion de la tara a deducir
{incluidos envases) del que se deduzca claramente la cantidad de producto suministrado.

Canal de isabel Il, S.A. podré, sobre cualquiera de las entregas, efectuar control de pesaje en la forma siguiente:

A la ilegada a la Estacidn de Tratamiento del vehiculo de transporte y antes de su descarga efectuara su pesaje, si
la estacidn dispone de bascula operativa.

Efectuada la descarga, volvera a pesaje en la misma bascula. La diferencia entre ambas pesadas (con deduccidn de
la tara de envases si los hubiere) se registrarad como pesada obtenida por Canal de Isabel Il, 5.A.

La tara de envases serd calculada {si no estuviese grabado en el mismo por control oficial) por pesaje de un envase
vacio similar a los transportados.

Si la pesada obtenida por Canal de Isahel II, S.A. es inferior a |a ofrecida por el suministrador y la diferencia entre
ambas es igual o superior al dos por-ciento {2%) de la segunda (4% en gases licuados bajo presién), se aplicara la
penalizacién que se indica en el Anexo | del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, tanto sobre la entrega
que haya sido cbjeto de conirol como sobre todas las anteriores del mismo suministrador, efectuadas desde el
ultimo control realizado, a la misma Estacion de Tratamiento.

Ef suministrador no tendra derecho a indemnizacion alguna por los retrasos en la entrega o mayoer recorrido del
vehiculo motivado por este control.
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Si la estacién de Tratamiento no dispone de héscula o ésta no se encuentra operativa, Canal de [sabel I, S.A. podra
aceptar el talén de pesada del suministrador o exigir el control de peso en bascula oficial de la Comunidad de
Madrid, o en otra instalacién de Canal de Isabel II, S.A.

2. Control de calidad.

El albardn correspondiente a cada entrega deberd ir acompaitado de un certificado de calidad det fabricante que,
como minimo, debera recoger los valores de riqueza en cloro activo disponible en el momento de su distribucién,
Ademds, al Iniclo del contrato, cuando asf lo requiera Canal de Isabel Il, y como minimo una vez cada semestre,
el suministrador deberd aportar analitica efectuada por laboratorio acreditado para andlisis de aguas de con-
sumo donde se indiquen los restiltados analiticos de los pardmetros que se solicitan en el apartado de caracte-
risticas técnicas del producto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de producirse un retraso
superior a dos meses en la entrega de dicha analitica, se procederd a aplicar la penalizacién que se indica en el
Anexo i del Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares.

Canal de Isabel I, S.A. efectuard un andlisis del producto con la frecuencia especificada en sus nstrucciones Técni-
cas, para comprobar gue cumple los pardmetros de calidad prescritos en el presente Pliego, reservando dos mues-
tras obtenidas simultdneamente al objeto de analisis.

Si la calidad deducida del andlisis realizado por Canal de Isabel 1l, S.A. fuera inferior a la exigida se comunicara al
suministrador que dispondrd de 15 dfas naturales para retirar del laboratorio de la estacién de tratamiento donde
se realizé la entrega una de las muestras reservadas. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la retirada de la
muestra, ésta serd destruida y se entenderd que el suministrador acepta como correcto el resultado obtenido por
Canal de {sabel II, S.A. ‘

Si tras la comparacidn de resultados no se produjera acuerdo, el suministrador podra proponer un nuevo andlisis
sobre la tercera muestra reservada a efectuar en un Laboratorio Oficial aceptado por ambas partes. Los gastos gue
produzca la realizacién de este liltimo andlisis serén de cuenta del suministrador si los resultados fueran acordes

'c_on.ios del andlisis realizado por e} Canal de Isabel 1l, S.A. y de cuenta de Canal de Isabel 1], 5.A. en caso contrario.

Canal de Isabel II, S.A. podré rechazar cualquier entrega que presente evidencia de alteracion de! producto, fugas,
golpes o corrosion de envases y cualquier otra circunstancia que a juicio del personal receptor la haga inaceptable.

Si del controt de calidad se deduce que ésta es inferior a la prescrita en el presente Pliego de Prescripciones Técni-
cas se aplicaréd sobre el suministro objeto de control la penalizacién que se indica en ¢! apartado relative a “Pena-
lizaciones y relacién de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolucion del
Contrato” del Anexo | del PCAP.

3. Control de envases y vehiculos.

El suministrador es responsable de que todos los envases y vehiculos que utilice para el suministro objeto del
contrato cumplan los requisitos que, para su uso, determina la legiskacién vigente.
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Identificara los envases que entregue de forma tal que no sea posible su devolucién por error a otro suministrador.
Si por falta de identificacién esto se produjera, Canal de Isabel II, S.A, o aceptard responsabilidad alguna por este
hecho.

Los envases irdn claramente identificados con un niimero de lote para permitir su separacién por productos idén-
ticos.

Cldusula 6. Incumplimientos

1. Incumplimiento del ritmo de entrega

La realizacién correcta del ritmo de entrega significa el cumplimiento por parte del suministrador tanto de la fecha
de entrega, como de la cantidad solicitada para cada una en el pEdldO mensual y sus posibles variaciones segtin la
Clausula 2 del presente Pllego.

El incumplimiento por parte del adjudicatario del ritmo de entregas dard lugar a las penalizaciones que se indican
en el apartado relativo a “Penalizaciones y relacién de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede lfevar
aparejada la resofucién del Contrato” del Anexo | del PCAP.

La reincidencia en los retrasos o faltas de entrega llevara a la resolucién del contrato en los términos previstos en
el apartado relativo a “Penalizaciones y relacion de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar
aparejada la resolucién del Contrato” del Anexo | del PCAP.

2. Incumplimiento de la tecnologia de origen del producto

La tecnologia de produccién deberd adaptarse a la mejor tecnologfa disponible conforme a los documentos BREF
{Documentos de Referencia Europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles) emitidos por el IPPC Bureau, or;ga-
nismo designado por la Comisién Europea dentro del Instituto de Prospectiva Tecnoldgica (IPTS) del Joint Research
Center (JRC).

Todo ello, independientemente de la legislacién para la adopcidn de la mejor tecnologia disponible conforme a ia
Directiva 2010/75/EU del Parlamento Europeo y el Consejo, que establece en el articulo 21 un periodo de 4 afios
para adaptar toda la industria a las decisiones de la Comisién referentes a la mejor tecnologfa disponible de fabri-
cacién de sustancias quimicas.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la adaptacién de la tecnologia de fabricacién a los documentos
BREF, dar4 lugar a la resolucién del contrato conforme al punto 9.2.2 del anexo | del Pliego de Clausulas Adminis-
trativas Particulares.
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CAPITULO SEGUNDO. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Clausula 7. Composicién del producto.

Solucidn acuosa de hipoclorito de sodio. Cloro activo disponible minimo 150 g/L. Densidad tipica 1,25 g/ml a 20°C.

Clausula 8. Pardmetro de calidad.

El parametro de calidad que se considerard a efectos de control serd el contenido en cloro activo disponible de la
solucién. No debera contener menos de 150 g de cloro activo por litro, aceptandose una tolerancia del 1%.

Clausula 9. Parametros quimicos.

£| licitador adjuntaré a su oferta una analitica efectuada por laboratorio acreditado para andlisis de aguas de con-
sumo donde aparezcan reflejados los resultados de concentracién de los pardmetros quimicos, recogidos en [a
Norma UNE-EN 901:2013 de aplicacién y vigente. Tanto en esta analftica inicial como en las de control que se
solicitardn a lo largo de la ejecuci6n del Contrato, segin lo establecido en la Clausula 5.2 del presente Pliego, de-
beréan respetarse los siguientes valores para dichos pardmetros:

¢ Clorato de sodio: <5,4% en fraccién mésica de cloro disponible
e Arsénico: <1 mg/kg de cloro disponible

¢ Antimonio: <20 mg/kg de cloro disponible

o Cadmio: <2,5 mg/kg de cloro disponible

s Cromo: <2,5 mg/kg de cloro disponible

¢ Plomo: <15 mg/kg de cloro disponible

e Mercurio: <3,5 mg/kg de cloro disponible

e Niquel: <2,5 mg/kg de cloro disponible

s Selenio: ' <20 mg/keg de cloro disponible

+ Bromato de sodio <2,5 g/kg de cloro disponible

Madrid, julio de 2020

Fdo.: Maria Belén Benito Martfnez
Directora de Operaciones

Firma manuscrita eliminada por Proteccion de Datos.
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ANEXO: REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD ¥ SALUD

1. PROTECCION AMBIENTAL

La empresa contratista se compromete a cumplir en todo momento los principios de proteccién al medio ambiente
establecidos por Canal de Isabel Il, S.A. en su Sistema de Gestion Ambiental.

Para que sean conocidos, se adjunta al Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares del procedimiento una
copia de [a Politica Ambiental del Canal de Isabel II, S.A.

Se utilizaran adecuadamente fos recursos naturales como la energfa o el agua.
2, AGUAS

Se evitard en todo momento derrames de aceite y gasoil procedentes de mantenimiento, repostaje o funciona-
miento de la maquinaria.

Se evitardn vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales.
3. RESIDUOS

En caso de ser necesario, el contratista depositara los residuos tanto reciclables como peligrosos en los contene-
dores que a tal efecto estén destinados en las instalaciones de Canal de Isabel il, S.A.

Atendera en todo momento a las instrucciones que le sean dadas por el Responsable de la Unidad de Canal de
tsabel li, 5.A. que le haya contratado.

Deben comunicar a la personal responsable de Canal de Isabel Il S.A. ia cantidad de residuos que generan o tras-
ladan a otras instalaciones de Canal de Isabel I, S.A.

4, ATMOSFERA
La ejecucién de trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la proyeccidn de materiales,

Para evitar las emisiones excesivas de gases de combustién ocasionados por la macuinaria empleada, el contratista
debe tener controlada la Inspeccion Técnica de Vehiculos {ITV) de la maquinaria,

No estd permitido hacer hogueras con plésticos, ya que generan gases aftamente téxicos y peligrosos.
5. RUIDOS

La ejecucién de trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la generacién de ruidos evitando las molestias
a [a poblacién y a {a fauna.

Los niveles sonoros de los trabajos se adecuarén de tal forma que se cu mpla con fa legislacién referente a emisiones
acisticas. Se tomaran las medidas de sistemas anti-ruidos, silenciadores y controles periédicos de magquinaria ne-
cesarios para minimizar el impacto acistico.

La maquinaria se mantendra apagada cuando no se esté utilizando.
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6. SUSTANCIAS QUIMICAS

Cuando fruto de su actividad deba retirar sustancias reguladas se mostrara evidencia de su entrega a Gestor Auto-
rizado entregando copia de los Documentos de Control y Seguimiento.

7. ACTUACION ANTE ACCIDENTES

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARA INMEDIATAMENTE a
la persona responsable de Canal de isabel Il, S.A. y se actuara conforme a sus indicaciones,

Se evitard todo riesgo personal ante un accidente.
8. CONDICIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAI.UD LABORAL
Requisitos generales.

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencion de riesgos laborales constituida por la Ley 31/1995 de 8
de Noviembre, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convenciona-
les, contengan prescripciones relativas a la adopcién de medidas preventivas en el dmbito laboral o susceptibles
de producirtas en dicho émbito. :

La organizacién del trabajo y fa organizacién de seguridad que requiera el servicio es obligacion del adjudicatario.

El adjudicatz;wio garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias en
materia de evaluacién de riesgos, planificacién preventiva, formacién e informacién sobre riesgos, actuacién en
caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la salud del personal a su servicio. El adjudi-
catario debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al comienzo de los trabajos, a peticién
de Canal de Isabel Il, S.A. :

Requisitos particulares para la ejecucién de servicios.

El responsable del adjudicatario para el servicio se relacionard con el responsable de Canal de Isabel Il S.A. al frente
del contrato, o persona en quien delegue, a efectos de coordinar los trabajos. :

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de prevencién de riesgos laborales informadas por el
Canal de Isabel II, $.A. en los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento entregado antes o durante la
prestacion del servicio.

£l contratista adjudicatario cuidard de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y procedi-
mientos de prevencién de riesgos que sean de aplicacién; tanto los establecidos por Canal de Isabel I, 5.A,, como
los contenidos en su planificacion de actividades preventivas.

Cuando para la prestacién de un servicio deba realizarse actividades en concurrencia con otros contratistas, deberd
cumplir lo establecido en el articulo 24 de la ley de Prevencidn de Riesgos Laborales y en ¢! R.D. 171/04 que lo
complementa, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendra la obligacion de dar cuenta al Area del Canal de Isabe!
Il S.A. al frente del contrato. Ademds, realizard un informe del mismo en el que se reflejen las causas gue originaron
el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

En la investigacién de accidentes, todos los contratistas estardn obligados a prestar la maxima colaboracién en el
proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados.
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