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1.  OBJETO Y ALCANCE 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones 
procesos y metodología, normativa, sistemas técnicos, recursos, etc. que habrán de regir en la 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS, MEGAFONIA EVACUACION Y HERRAJES DE PUERTAS EI, en el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada y CEP El Arroyo. 

Se considerarán los siguientes conceptos: 

 Mantenimiento preventivo y técnico Legal, retimbrados de extintores y BIE´s. 

 

2.  AMBITO DE APLICACIÓN 

Las instalaciones objeto de este contrato están especificadas en ANEXO I, que se corresponden con todas y 
cada una de las instalaciones, equipos y sistemas de protección contra incendios existentes en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo. 
 
 

3.  REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se establecen en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y según lo 
estipulado en el: 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra Incendios. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
y sus posteriores modificaciones. 

 Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

Aparte de cualquier otra legislación vigente en el momento en que se realicen los trabajos objeto de este 
pliego y que pudiera ser susceptible de aplicación del mismo. 

 

4.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

El adjudicatario realizará sobre las instalaciones objeto del contrato las operaciones de mantenimiento 
preventivo, así como los ajustes, regulación y vigilancia necesarios para garantizar la mejor conservación de 
las instalaciones y para asegurar a obtención en cada momento de todas las prestaciones.   

Los trabajos se ejecutarán conforme a las bases técnicas y normas de buena ejecución, con sujeción a la 
normativa vigente en el momento de su ejecución y otras prescripciones indicadas en este pliego. 

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposición de los trabajos, la maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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Cuando los trabajos exijan para su realización o control, personal especializado o cualificado diferente del 
adscrito a los trabajos, el Hospital podrá, en todo momento, solicitar del Contratista la presentación de los 
documentos necesarios que acrediten la adecuada titulación del personal. 

El adjudicatario informara al responsable del Servicio Técnico de cualquier anomalía que se pudiera encontrar 
oculta que pusiera en peligro la integridad de los ocupantes del Edificio o no cumpla con la normativa en 
vigor. Se remitirá informe técnico valorado económicamente.  

Las reparaciones serán supervisadas por el responsable del Hospital, debiendo adaptarse el contratista a las 
instrucciones dadas por él. 

Antes del inicio de ejecución de los trabajos, el contratista deberá presentar un Plan de Seguridad, o en su 
caso una Evaluación de Riesgos de los correspondientes trabajos, de conformidad con lo establecido en la 
Legislación vigente. 

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y según el Real Decreto 
1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los trabajos de 
construcción, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutará los trabajos conforme a las citadas normas 
y a las demás reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los trabajos con absoluta 
garantía para los trabajadores, usuarios y terceros.  

Así mismo, se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la afectación a terceros, impidiendo el 
acceso de personal ajeno a los trabajos y minimizando el impacto de las mismas en áreas adyacentes, 
incluyendo la señalización preceptiva tanto de las actuaciones de mantenimiento correspondientes, y en su 
caso de las obras que pudieran surgir, como de circulaciones afectadas por las mismas. 

El adjudicatario, bajo unos criterios mínimos establecidos por el Hospital, establecerá un Procedimiento de 
Control de Accesos específico para los Centros de Trabajo objeto de este Pliego para toda empresa, 
trabajador, equipos y maquinaria que presentara previamente a los responsables del Hospital para su 
aprobación. Así mismo, se presentará toda la documentación dejando registro documental de todo ello. 

Los tiempos de ejecución de los trabajos se adecuaran a las necesidades del Centro, pudiendo realizar los 
trabajos tanto en fines de semana, festivos o en horarios nocturnos y aumentar o disminuir las necesidades 
de recursos humanos para la ejecución de los trabajos en función de los mismos, a petición del Centro o 
cualquier otra variable que sea oportuna.  

Durante las visitas a los centros objeto del presente contrato por parte de las Entidades de Inspección 
autorizadas o delegadas, la adjudicataria, se compromete a estar presente y a prestar la asistencia necesaria. 

 

5.  PRESCRIPCIONES PARTICULARES. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EFECTUAR 

A continuación, se detallan las actuaciones y trabajos incluidos en el objeto de este pliego, en relación con 
las revisiones que el adjudicatario deberá efectuar, como mínimo, en cada uno de los elementos de la 
instalación, como mantenimiento preventivo, de acuerdo con lo indicado en la Tabla I, II y III del Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios, y del cual deberá entregar informe a la propiedad a la 
finalización de cada uno de ellos. 

El adjudicatario asumirá todos y cada uno de los trabajos, así como el coste de retimbrados y recargas que se 
requieran, tanto de extintores portátiles como de mangueras de equipos BIE. 

El adjudicatario entregará en la oferta técnica el Plan de Mantenimiento Preventivo a efectuar con la 
programación de los distintos mantenimientos preventivos, tanto en el hospital como en los centros 
dependientes del mismo y siempre de acuerdo a los previamente realizados por la empresa que 
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anteriormente los estuviera realizando, de forma que no se excedan los plazos marcados para cada una de 
las revisiones indicadas a continuación. En dicho Plan, se deberá entregar también un inventario detallado 
por cada instalación, de todos los sistemas de protección contra incendios comprendidos en el ámbito de 
este contrato, con indicación, como mínimo de tipo, modelo, cantidad, ubicación, fecha última revisión, fecha 
próxima revisión, etc., incluyéndose una relación exhaustiva de posibles defectos encontrados, a los que 
deberá proceder a reparar. 

Los trabajos programados podrán ser variados a petición de la propiedad. En caso de que sean variados por 
el adjudicatario, deberán informar previamente al responsable del hospital y contar con su aprobación. 

Será responsabilidad del adjudicatario, el evitar falsas alarmas durante la realización de los mantenimientos, 
informando al personal del edificio la realización de las pruebas cuando así sea necesario. 

En caso de que como resultado de una prueba, se realicen descargas accidentales de agentes extintores, el 
adjudicatario deberá abonarlos al hospital, así como todos aquellos daños materiales que se produzcan. 

Las operaciones de mantenimiento de instalaciones especiales no reguladas legalmente, se adecuarán como 
mínimo a lo establecido por el fabricante, y a cuantas normas supletorias existan. 

Toda avería originada por la no realización de las operaciones preventivas, en los plazos y con los elementos 
adecuados, será reparada por el adjudicatario sin cargo alguno para el Hospital, sustituyendo los elementos 
dañados. 

 

5.1 EXTINTORES DE INCENDIO 

Revisión a efectuar cada tres meses 
- Comprobación de la ubicación correcta del extintor conforme a las normativas, reglamentos y 

códigos, que correspondan. Si por motivos de cobertura hubiese que cambiarlo se le comunicará a la 
propiedad. 

- Comprobación de la accesibilidad, visibilidad y señalización. 

- Comprobación de la idoneidad del extintor y cantidad de aparatos instalados, verificando que la 
distancia desde cualquier punto origen de la evacuación hasta un extintor no exceda de lo indicado 
en la normativa vigente.  

- Comprobar la legibilidad de las instrucciones de uso y características del mismo. 

- Comprobación del estado de los precintos, corrigiendo las anomalías detectadas de forma inmediata. 

- Comprobación ocular de manguera, boquilla, válvula y estado de carga del mismo. En al caso de 
extintores de botellín incorporado interior o exterior y CO2, pesaje del extintor in situ. 

- Comprobación de la presión. 

 

Revisión a efectuar una vez al año 

- Comprobación de aquellos en los que no sea desmontable el manómetro, con manómetro patrón. 
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Revisión a efectuar cada cinco años 

- Retimbrado del extintor a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá 
a la prueba de presión del recipiente, de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a 
presión, y se entregará certificado de dicha prueba, así como la comunicación del retimbrado a 
industria. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten 
defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor. 

- Recarga del extintor con agente impulsor y extintor, hasta alcanzar como mínimo la eficacia diseñada 
por el fabricante. 

 

Otras Consideraciones 

- Siempre que se realice una operación de recarga o retimbrado de un extintor se la instalará una 
etiqueta identificativa de dicha operación. 

- Cuando se realicen operaciones en taller sobre un extintor, se instalará por parte del adjudicatario un 
extintor en préstamo o deposito, en perfectas condiciones de revisión y funcionamiento, como 
mínimo de la eficacia requerida por el anterior extintor, hasta que pueda ser reinstalado el extintor 
propiedad del hospital o centros dependientes del mismo, sin coste adicional alguno. 

- La empresa adjudicataria está obligada a la reposición de extintores nuevos una vez éstos hayan 
finalizado su vida útil. Éstos se facturarán aparte, previa consulta al responsable del Hospital sobre el 
modelo a instalar de acuerdo con los precios facilitados. 

- En caso de ser necesario la reposición de señales, o anclajes, la mano de obra, no será objeto de 
compensación económica considerándose dentro de la propia revisión. Solo se facturará la señal. 

- En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un 
sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como sistema 
indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se utilizará una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda se retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. Dicha etiqueta 
solo podrá ser instalada o retirada realizando la apertura de la cabeza del extintor. 

 

5.2 BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 

- Comprobación e inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en 
toda su extensión y accionamiento de la boquilla en el caso de ser de varias posiciones. 

- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. 

- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

 

Revisión a efectuar una vez al año. 

- Comprobación de la presión dinámica, desenrollando la manguera hasta un punto de desagüe o 
exterior, abriendo la válvula. En aquellas bocas donde no sea factible el encontrar un desagüe 
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cercano, se realizará un acople con los metros suficientes para poder comprobar el correcto 
funcionamiento de la misma. 

 

Revisión a efectuar cada cinco años 

- La manguera será sometida a una prueba de presión de 15 Kg./cm2 

 Esta prueba podrá hacerse en taller o si se dispone de equipos portátiles en las instalaciones del 
propio hospital o centros dependientes del mismo. 

 

Otras Consideraciones 

- Siempre que se realice una operación de prueba de presión de una boca de incendio se la instalará 
una etiqueta identificativa de dicha operación. Dicha etiqueta solo podrá ser instalada o retirada 
realizando el desacople de la lanza. 

- Cuando se realicen operaciones en taller sobre una manguera, se instalará por parte del adjudicatario 
una manguera en préstamo o depósito, en perfectas condiciones de revisión y funcionamiento, hasta 
que pueda ser reinstalada la original propiedad del hospital o centros dependientes del mismo, sin 
coste adicional alguno. Dejando siempre la instalación completamente operativa. 

- En caso de ser necesario la reposición de señales, o sujeciones del cajón, la mano de obra, no será 
objeto de compensación económica considerándose dentro de la propia revisión. Solo se facturará la 
señal. 

- Cuando con  ocasión  de  una  revisión  o  pruebas  realizadas  a  los equipos, exista una pérdida de 
agua ( goteo en lanzas, manómetros, etc.), será responsable el adjudicatario de la reparación de los 
daños ocasionados, y el coste de la subsanación se considera incluido en el contrato. 

 

5.3 COLUMNA SECA (NO APLICA, NO SE DISPONE DE ESTA INSTALACIÓN) 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Comprobación visual de la accesibilidad de las tomas de fachada y de las salidas de piso, equipos libres 
de obstáculos. 

- Comprobación visual de señalización normalizada. 

- Comprobación visual y mecánica de apertura y cierre (engrasando si es necesario) de las tapas y 
correcto funcionamiento de sus cierres. 

- Comprobación mecánica de las llaves de las conexiones siamesas, comprobando que están cerradas. 

- Comprobación mecánica de las llaves de seccionamiento, comprobando que están abiertas. 

- Comprobación de las tapas de los racores, que estén bien colocados y ajustados. 

- Comprobando en la válvula de desaireación que no existen atascos y está liberada.  

- Comprobación del estado de la válvula de descarga, que no existen atascos y está liberada. 
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5.4 DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 

Revisión a efectuar cada tres meses 
- Comprobación de que todas las subunidades necesarias para la operación correcta del equipo están 

conectadas y en estado de servicio normal. 

- Comprobación de los enlaces entre cada una de las subcentrales y los detectores de incendios, 
dispositivos de alarma de incendio, pulsadores u otros dispositivos manuales de alarma, dispositivos 
de transmisión de alarma, dispositivos de transmisión de la señal de avería y los mandos de  los  
sistemas  de  automáticos  de  protección  y  de  lucha  contra incendios. 

- Comprobación que el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal de alarma de incendios y su 
indicación y transmisión no  debe  ser superior a 10 s. 

- Comprobación de que todas las señales de averías se indican automáticamente como máximo en 100 
s. 

- Comprobación de las señales óptica y acústica de todas las señales de incendio. 

- Comprobación de las señales óptica y acústica de todas las señales de avería. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en cada una de sus líneas al realizarse un cortocircuito o una interrupción en las líneas de enlace 
entre los detectores y el equipo de señalización y control. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la señalización subcentral reconocen una 
señal de avería en caso de cortocircuito o interrupción en el enlace de la señalización de alarma con 
el dispositivo de alarma. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en caso de cortocircuito o desconexión del suministro de energía de reserva. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en caso de cortocircuito o desconexión del equipo de recarga de la batería. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en caso de cortocircuito o interrupción del enlace con el equipo exterior. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en caso de retirada de cada detector o dispositivo manual enchufable de su transmisor. 

- Comprobación de que el equipo de señalización y control y la subcentral reconocen una señal de 
avería en caso de fallo en el dispositivo de barrido para explorar detectores. 

- Verificación de que cada uno de los equipos de control y señalización se encuentra debidamente 
protegido contra el polvo y humedad. Medida de la humedad y temperatura de cada uno de ellos 
para garantizar que se encuentra dentro de las condiciones ambientales especificadas. 

- Comprobación, medida y registro de la alimentación (tensión, corrientes y frecuencia en cada uno de 
los elementos en cada una de las subcentrales y dispositivos de control y transmisión de alarma. 

- Simulación del estado de incendio en cada uno de los sensores mediante la aportación según proceda 
de humo o calor para verificar que el estado de alarma se produce correctamente en todos los niveles 
del sistema (sensor, subcentral, centro de control). 
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- Simulacro del estado de avería en cada uno de los sensores y verificación de que el estado de avería 
se produce correctamente en todos los niveles del sistema (sensor, subcentral, Centro Control). 

- Simulación nuevamente en, al menos, el 25 % de los sensores del sistema, del estado de incendio y 
del estado de avería con la segunda fuente de suministro. Esta prueba se realizará de modo que al 
final del año todos los sensores hayan sido probados con la fuente secundaria de suministro. 

- Comprobación y verificación de cada uno de los cargadores de batería comprobando: tensión de 
carga, corriente de carga y tiempo de carga de cada uno de ellos y sustitución si procede. 

- Comprobación y verificación de cada una de las baterías del sistema comprobando: tensión de carga, 
corriente de carga y tiempo de carga de cada una de ellas y sustitución si procede. 

- Comprobación verificación del tiempo de respuesta de cada uno de los detectores térmicos 
determinando para cada uno de ellos su límite inferior del tiempo de respuesta y límite superior del 
tiempo de respuesta y sustitución si procede. 

- Verificación de la correspondencia de cada detector con su zona (o con su señalizador independiente 
en el caso de que la detección fuese individual. 

- Verificación de la correspondencia entre la prestación de alarmas en pantalla del ordenador del 
centro de control con la activación manual del detector correspondiente. 

- Limpieza de los aparatos. 

- Limpieza y reglaje de contacto de relés. 

- Reglaje de tensiones e intensidades eléctricas. 

- Se procederá a la sustitución de elementos previsibles a fallo. 

 

Revisión a efectuar una vez al año 

- Limpieza de todos los detectores 

- Señalización en el aparato de la fecha de la limpieza y el técnico responsable de la misma. 

 

Otras consideraciones 

- Los detectores iónicos, con cabeza radioactiva, serán retirados al fabricante de los mismos, exigiendo 

un certificado de destrucción, donde se pueda comprobar la trazabilidad medioambiental del 

proceso. Esta operación no será abonada aparte, y se considera incluida dentro del mantenimiento 

preventivo. 

 

5.5 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS POR GAS 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Verificación de accesibilidad y señalización. 
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- Verificación del buen estado mediante inspección visual de todos los elementos constitutivos 
incluidas canalizaciones, fijaciones, latiguillos, difusores y si procede sustitución de éstas. 

- Verificación de la presión adecuada en cada uno de los cilindros de almacenamiento. 

- Verificación de la cantidad de agente extintor mediante pesado de los cilindros de 
almacenamiento. 

- Retirada de los cilindros si procede (cada 5 años). 

- Simulación del disparo mediante detección automática. 

- Medida de la corriente y tensión de reposo y activación de la solenoide/s de cada uno de los 
riesgos. Sustitución de ésta si procede. 

- Comprobación de los sistemas automáticos de compartimentación de riesgos, ajuste, calibración 
o sustitución si procede de los mismos. 

- Comprobación y ajuste si procede del retardo para la evacuación del personal antes de que el 
agente sea descargado en cada uno de los riesgos protegidos. 

- Comprobación de que las alarmas de cada riesgo se activan en el interior del mismo nada más 
efectuarse la detección del fuego. 

- Medida del nivel sonoro a 1m del dispositivo de alerta en cada uno de los riesgos y si procede 
sustitución. 

- Simulación de disparo mediante pulsador manual de dispara en cada uno de los riesgos y si 
procede sustitución. 

- Simulación de bloqueo de extinción mediante pulsador de bloqueo en cada uno de los riesgos y si 
procede sustitución. 

- Activación y comprobación del letrero de aviso “no entrar extinción disparada”.  Medida del nivel 
sonoro a 1m.  sustitución si procede. 

 

Revisión a efectuar una vez al año 

- Limpieza de todos los detectores 

- Señalización en el aparato de la fecha de la limpieza y el técnico responsable de la misma. 

 

5.6 MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORTAFUEGOS EI, SEGÚN UNE 23740 -1  2016  

TAREAS DE NIVEL BÁSICO, CADA 6 MESES como mínimo: 
AUSENCIA DE OBSTÁCULOS Verificar que no existen elementos que puedan impedir el normal 
funcionamiento de la puerta, tales como candados y porta candados, cuñas en el suelo, ganchos que 
impidan el libre movimiento de las hojas y cualquier tipo de obstáculo o impedimento al recorrido de las 
puertas. 
PROBAR LA PUERTA MANUAL Y AUTOMÁTICA. Inspeccionar y hacer funcionar la puerta 
automáticamente (si procede) y manualmente para verificar correcto funcionamiento. 
VERIFICAR POSIBLES MODIFICACIONES. Verificar que ningún dispositivo que pueda afectar al 
funcionamiento de la puerta pueda haya sido añadido o retirado. 
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INSPECCIÓN VISUAL. Comprobar que tanto el marco como la hoja no tienen daños mecánicos, de 
corrosión, alabeos, descuelgues que impidan su correcto funcionamiento. 
VERIFICACIÓN DEL CIERRE. Verificación del cierre de las puertas. 
MANILLAS / DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTI-PÁNICO. Revisar el normal funcionamiento de las manillas 
o dispositivos de apertura. 
RETENEDORES / DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS. Comprobar su funcionamiento. 
En caso de detectarse anomalías o No conformidades, las acciones correctoras solo pueden llevarse a 
cabo por fabricante o un mantenedor. 
 

TAREAS DE NIVEL AVANZADO CADA 12 MESES como mínimo: 

SOPORTACION Y SUJECIÓN CORRECTA, Comprobar que el conjunto marco hoja no presenta fisuras o defectos en sus 

Sujeción, así como verificar que no existen deformaciones y defectos de anclaje. 

BISAGRAS. Revisar, engrasar bisagras, comprobar que funcionan suavemente durante todo su recorrido. 

JUNTAS INTUMESCENTES. Comprobar que todas las juntas intumescentes y de otros tipos se mantienen en perfecto 

estado y adheridas correctamente. 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACIÓN  DE TODOS SUS COMPONENTES: 

 Cerraduras. 

 Dispositivos de cierre. 

 Selector de cierre. 

 Dispositivos de retención electromagnética. 

 Otros dispositivos electromecánicos. 

 Manillas. 

 Antipáticos. 

 Elementos vidriados, ausencia de fisuras, grietas, defectos. 

 Comprobación de medición de holguras perimetrales. 

 Comprobación de fuerza de apertura y cierre, así como la de desbloqueo. 

 Revisión de poleas, contrapesos o dispositivos de apertura y cierre si procede. 

 

5.7 ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Comprobación de la Sala, accesibilidad. 

- Comprobación visual de válvulas y manómetros en puestos de control. 

- Comprobación visual de válvulas y manómetros en puestos de prueba. 

- Identificación de los puestos de prueba. 

- Control de rociadores de repuesto. 

- Control de estado y características de los rociadores. 

- Comprobación visual de tuberías. 
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Revisión a efectuar una vez al año 

- Comprobación de circuito hidrodinámico de alarma. 

- Comprobación de apertura correcta del puesto de control. 

- Comprobación de caudal. 

- Apertura de todos los puestos de prueba. 

- Comprobación de caudal. 

- Comprobación de presiones. 

- Comprobación de campana de turbina hidráulica en silencio. 

- Verificación de alarmas en central de detección. 

 

5.8 ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas 
motobombas, accesorios, señales etc. 

- Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador. 

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada etc.) 

- Verificación de niveles (combustible, agua, aceite etc.) 

- Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas etc. 

- Válvulas generales, de aspiración, impulsión, en posiciones abiertas 

- Contadores de arranque de la bomba jockey. 

- Comprobación de luces de alarma en cuadros, con pulsador test. 

- Comprobación de consumos por fase, motores eléctricos. 

 

Revisión a efectuar cada seis meses 

- Accionamiento y engrase de válvulas 

- Verificación y ajuste de prensaestopas 

- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas, y comprobación de la alimentación 
eléctrica, las líneas y las protecciones. 

- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

- Verificación de los cojinetes de las bombas 
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Revisión a efectuar cada año 

- Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. 

- Prueba en las condiciones de su recepción con realización de curvas del abastecimiento con cada 
fuente de agua y energía. 

Otras Consideraciones 

- Se considera incluido en este contrato todo el material necesario para la realización de las revisiones 
incluidas en su ámbito y el pequeño material necesario en reparaciones: tornillería, grasa, aceites, 
prensaestopas, bombillas, pilotos, manómetros, valvulería inferior a 1’, mirillas, correas, juntas, 
fungibles en general, etc. No será de abono aparte y quedará incluido dentro del mantenimiento 
preventivo. 

- Se incluirá en el informe correspondiente la curva de caudal-presión de las bombas, con la frecuencia 
para esta prueba determinada en el apartado anterior, como informe aparte. 

 

5.9 SISTEMAS DE MEGAFONIA DE EVACUACIÓN  

Mantenimiento diario 

- Comprobación visual del estado físico de los equipos que conforman el sistema y sus accesorios 
(micrófonos, altavoces, atenuadores, conectores, cables, etc.). 

 
- Comprobación y registro de nuevos fallos indicados por el equipo. Este registro podrá ser evaluado 

posteriormente. 

Si se encuentra algún desperfecto o fallo en el funcionamiento de un equipo del sistema, es 

conveniente realizar una revisión completa del equipo en cuestión. 

Revisión a efectuar cada tres meses 

- Comprobar el estado de los dispositivos de señalización de fallos y estados con la función TEST propia 
de los equipos. 
 

- Comprobar enlace con central de incendios (u otras integraciones con terceros), señales de activación 
y monitorización (si la hubiese). 
 

- Comprobar funcionamiento del sistema, ejecución de simulacro o prueba desde los distintos puntos 
de activación o micrófonos de emergencia. En el caso de que sea necesaria la ejecución de un 
simulacro de evacuación o alarma, se recomienda la lectura del ANEXO I. RECOMENDACIONES PARA 
SIMULACROS. 
 

- Comprobación y mantenimiento de baterías: estado de bornes y limpieza, nivel de líquido en caso de 
ser rellenables y prueba de sistema en alimentación de reserva. 
 

- Inteligibilidad y cobertura: 
- Ratio de inteligibilidad (STI) mínimo de 0,5 (IEC 60268-16). 
- Cobertura Zonas 90-95%. 
- Nivel de señal, 5 dB umbral de ruido, min de 65dB y max de 120dB. 
- Redundancia – Ej. Cableado A+B. 
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- Supervisión (integridad altavoces, fallo equipos críticos, fallos líneas, fallo fuentes de 
alimentación o fallo de alimentación).  

 

Revisión a efectuar cada año 

- Comprobación de niveles de tensión de las fuentes de alimentación de cada equipo. 
 

- Comprobación del funcionamiento de los ventiladores de los equipos y limpieza de rejillas de 
ventilación. 
 

-  Comprobación de la temperatura de la sala y de los equipos. 
 

-  Comprobación de nivel de audio en todas las zonas (Comprobación de la inteligibilidad del mensaje). 
 

- Comprobación del estado del cargador de baterías. 
 

-  Comprobación general de los equipos del sistema. 
 

A partir de los 10 años se añadirá al mantenimiento anual las siguientes comprobaciones: 

- Comprobación de las ganancias de salida. 
 
- Comprobación del estado de la línea. (Medición de impedancia de línea). 

 

Otras Consideraciones 

 

5.10 HIDRANTES  

Revisión a efectuar cada tres meses   

- Verificación de accesibilidad y señalización. 

- Verificación de la estanquidad del conjunto. 

- Verificación del correcto estado del sistema de apertura, tapas y racores, juntas. 

- Verificación del correcto estado del drenaje y sin suciedad. 

- Comprobación del estado de la pintura. 

 

Revisión a efectuar cada año 

- Engrase de roscas interiores (husillo). 

- Comprobación de estanquidad de las tapas, racores, bridas, drenaje y juntas (con apertura del 
hidrante). 

- Verificación de la presión dinámica  y caudales de diseño en la totalidad de salidas correspondientes 
al sector de incendio. 

- Comprobación de estanquidad del cuerpo del hidrante. 
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- Comprobación del correcto drenaje del hidrante. 

- Limpieza del hidrante. 

- Comprobación de válvulas abiertas en el conjunto de la instalación. 

 

5.11 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE DILUVIO (NO APLICA, NO EXISTE ESTA INSTALACIÓN) 

Revisión a efectuar cada tres meses  

- Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, 
difusores,…) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. 

- Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los 
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. 

- Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los 
márgenes permitidos. 

- Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de 
control. 

- Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo. 

- Limpieza general de todos los componentes. 

- Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o 
manipulación. 

- Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.  

Revisión a efectuar cada año 

- Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. 

- Comprobación de  que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y 
caudal previstas. 

Revisión a efectuar cada cinco años 

- Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

 

5.12 SISTEMAS DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTES 

Revisión a efectuar cada año 

- Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, 
legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. 

- Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, 
adhesivos, etc.) 
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Otras Consideraciones 

- La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el 
caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. 

 

6.  PRESCRIPCIONES PARTICULARES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de los equipos incluidos en el ANEXO I, 
realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones necesarias para que la reparación y puesta en marcha 
sea en los plazos más breves posibles. 

La empresa adjudicataria para las averías fuera del horario de presencia física, el tiempo de respuesta 
garantizado ha de ser inferior a 24 horas, desde la comunicación de la avería, con presencia de un vehículo-
taller. 

Para los centros adscritos donde no se cuenta con presencia física, el tiempo de repuesta será igualmente de 
24 horas máximo. 

Se considerará incluido en el objeto de este contrato la mano de obra y los desplazamientos, así como 
pequeño material y accesorios que se utilicen en cualquier reparación, como juntas, manómetros, fusibles, 
no incluyéndose repuestos o piezas, que se facturarán aparte, habiendo sido aprobado previamente por el 
responsable del Hospital. 

En cada uno de los avisos realizados fuera del horario de presencia física, el adjudicatario realizará un parte 
de trabajo con los trabajos realizados, material utilizado y las causas por las que se ha podido producir el fallo. 

 

7.  ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS E INSTALACIONES 

Cuando se adquiera un nuevo equipo o se realice una nueva instalación o se reforme la existente, dicho 
equipo/instalación quedará automáticamente incluida en el contrato, previa aceptación por parte del 
Hospital, incluyéndose en los trabajos y protocolos de mantenimientos pertinentes. 
De la misma forma, cuando proceda, se darán de baja los equipos actualmente instalados, y el adjudicatario 
deberá actualizar el inventario de los mismos. 

 

8.  INFORMES  

Se entregará un informe detallado una vez realizada cada una de las revisiones marcadas en los apartados 
anteriores (trimestral, anual o quinquenal). 
 
Dicho informe deberá ser redactado por técnico responsable del contrato, y deberá detallar todos los 
equipos, especificando cualquier equipo en mal estado, que esté fuera de normativa o no cumpla 
correctamente su función, haciendo mención a cada una de las normas que debe cumplir los equipos a los 
que se hace referencia. 
 
En  el  caso de  pruebas  en  taller  de extintores, retimbrados y/o destrucción de extintores o detectores, será 
necesario la inclusión de acta de las revisiones anuales y quinquenales efectuadas, pago de tasas y certificados 
de destrucción. 
 
Será condición indispensable para facturar la previa presentación de dichos informes, que deberán ser 
entregados en soporte papel e informático. 
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El formato del informe deberá de ser aprobado por el Responsable del hospital. 
 

 
9.  MEDIOS TÉCNICOS 

El adjudicatario estará obligado a aportar a su propio cargo, los medios técnicos y auxiliares que sean 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos objeto del contrato, que como mínimo será: 

 Vestuario, elementos de identificación y EPIs de sus operarios. 

 Herramientas para cada uno de los operarios, así como las generales del taller.  

 Instrumentación de medida y control de uso común en mantenimiento. 

 Herramientas y utillajes necesarios para los trabajos habituales de mantenimiento. 

 

10.  MEDIOS HUMANOS 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del servicio, el personal necesario para el desarrollo de los 
trabajos objeto del contrato. 
 
Se contará con la presencia en el hospital de 2 técnicos, como mínimo 4h. diarias de lunes a viernes  
simultáneamente, teniendo uno de ellos nivel de cualificación mínima FPII o equivalente, y el otro de oficial, 
con experiencia mínima de 5 años en hospitales de 400 camas o más en el objeto del contrato, y que deberá 
estar cualificado y homologado en su caso, según las exigencias de la legislación vigente, para el desempeño 
de las tareas que realice. 
 
Así mismo, el adjudicatario designará un Responsable Técnico del contrato integrado en su plantilla, que 
como mínimo deberá ser un ingeniero técnico de grado medio, con experiencia mínima de 4 años 
acreditada, en los últimos cinco años,  en la realización de trabajos del mismo tipo que el objeto del contrato 
en hospitales de 400 camas o más. Actuará como representante y único interlocutor con el Servicio Técnico 
del Hospital. 
 
Para ello se deberá aportar copia de los contratos de trabajo del responsable así como del personal técnico 
dedicado al contrato, acreditativos del vínculo laboral con la misma, junto con los C.V. y certificados 
expedidos por centro hospitalario de 400 camas o más.   
 
Los medios personales detallados en este apartado se garantizarán mediante un certificado firmado por el 
apoderado y tendrán la consideración de obligación esencial. 
 
El Hospital valorará la aptitud y capacidad del personal aportado y una vez reconocida, el adjudicatario se 
compromete a no trasladarlas sin el consentimiento del mismo. Cualquier modificación en la plantilla 
deberá ser comunicada al Hospital y contar con su aprobación para que se pueda llevar a cabo. 
 
En la oferta técnica, se deberá incluir una relación del personal asignado al contrato, especificando los 
técnicos designados de presencia física en el hospital, especificando el número de horas de permanencia, 
con indicación de su cualificación técnica y categoría, así como experiencia en instalaciones de protección 
contra incendios específicas del ámbito sanitario. 
 
Al menos uno de los técnicos asignados al contrato deberá tener formación avanzada de manejo e 
instalación de sistemas de detección de incendios analógicos, entre ellos: Esser, Notifier, Aguilera, Zettler, 
etc., acreditada nominativa mediante certificados del fabricante. 
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11.  INSPECCIONES PERIODICAS. ASISTENCIA A ENTIDADES OFICIALES 

El adjudicatario se hará responsable de las inspecciones periódicas con Entidades de inspección autorizadas 
o delegadas, asimilando el coste de las mismas y estando presente y prestando la asistencia necesaria. 

Las Entidades de Control seleccionadas deberán contar con el visto bueno del Hospital. 

 

12.  FORMACIÓN 

Se atenderán las solicitudes del responsable del Hospital acerca de la formación del personal del Centro. En 
cuanto a los medios de extinción, se dará cobertura de préstamo y suministro, con el fin de realizar pruebas 
y simulacros, incluyéndose la recarga de los mismos por parte del adjudicatario. 

 

13.  PENALIZACIONES 

Se establece un sistema de faltas y penalizaciones a aplicar descontando los importes de la facturación 
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido el apartado 21 del PCAP. Dichas faltas se clasificarán en leves, 
graves y muy graves. 

 Falta leve- Se considerará aquel incumplimiento ocasional de algunas de las obligaciones expuestas 
en este pliego y en particular: 

o No presentar en el plazo indicado los informes pertinentes acerca del mantenimiento 
preventivo y correctivo indicado en puntos anteriores.  

o Retraso de más de una semana en trabajos de mantenimiento programado sin causa 
justificada y/o la no realización de los preventivos indicados. 

o Retraso en el tiempo de respuesta que indique el licitador en su oferta. 

o Ausencia del puesto de trabajo en el horario que indique el licitador, sin previo aviso al 
hospital. 

 Falta grave- Se considerará  como faltas graves las siguientes: 

o Acumulación de tres faltas leves en menos de un mes. 

o Acumulación de seis faltas leves en un año. 

 Falta muy grave- Se considerará  como faltas muy graves las siguientes: 

o Acumulación de tres faltas graves en menos de un mes. 

o Acumulación de seis faltas graves en un año. 

La acumulación de estas faltas pueden ser motivo de rescisión del contrato o de penalización económica 
(según la gravedad) según los criterios que establezca la Subdirección de Gestión Técnica. 

Se establecen en función del grado, las siguientes penalidades económicas: 

 Por cada falta leve: 0.1% del importe anual de adjudicación 

 Por cada falta grave: 1% del importe anual de adjudicación. 
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 Por cada falta muy grave: 5% del importe anual de adjudicación. 

 

14.  INCORPORACIÓN AL CONTRATO 

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación 
al Contrato que se suscriba con el adjudicatario. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

                                                                                         

 

 

  

POR LA ADMINISTRACIÓN, 
Fuenlabrada, a 4 de febrero de 2022 
 

 

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán  
Directora Gerente 
 

CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA 
 

ESTA PROHIBIDOESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITALFUMAR EN TODO EL HOSPITALESTA PROHIBIDOESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITALFUMAR EN TODO EL HOSPITAL
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ANEXO I: INVENTARIO DE INSTALACIONES 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 

546 EXTINTORES   
192  BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  
1 COLUMNA HUMEDA 
8 HIDRANTES  

 
SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS 
 
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIOS  

1 CENTRAL 1 PRINCIPAL ESSER IQ8 
1 CENTRAL 2 IBERCOM ESSER IQ8  
1 CENTRAL 3 ESSER IQ8 
1 CENTRAL 4 ESSER IQ8 
1 CENTRAL 5 ESSER 8000C 
2132  DETECTORES  
97 PULSADORES  
14 SIRENAS  
234  TRANSPONDER 
14 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
97 RETENEDORES  
1 CENTRAL ESSER FLEX 10 LAZOS URGENCIAS 
289 DETECTORES  
21 PULSADORES  
22 SIRENAS  
38 COMPUERTAS 

 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS C.P.D. 

1 CENTRAL HONEYWELL 
4  DETECTORES  
2 PULSADORES PARO Y DISPARO 
1 SIRENA 
2 CARTELES DE EXTINCIÓN 
1  CILINDRO N2 
2  CILINDROS H2O  
 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  
2  BOMBAS PRINCIPALES ELECTRICAS 
1  BOMBA JOCKEY 

 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

400  PUERTAS RF  
COMPUERTAS 

 
SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  
 
SISTEMA DE MEGAFONIA EN EL HOSPITAL  
 PANEL DE EMERGENCIA/EXTENSIÓN 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

25
95

36
69

09
61

43
37

58
51



 

   

PA S 22/002 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN LOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA Y EL CENTRO DE 

ESPECIALIDADES “EL ARROYO” Pág. 19 de 21 

 

ALTAVOCES 
 PROYECTOR 
 
SISTEMA DE MEGAFONIA URGENCIAS 
 PANEL DE EMERGENCIA/EXTENSIÓN 

ALTAVOCES 
 PROYECTOR 
 
 

PABELLÓN ONCOLÓGICO 
 

58 EXTINTORES 
24  BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
2  HIDRANTES 4” 

 
 
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIOS  

1 CENTRAL AGUILERA AE/SA-08 
237 DETECTORES   
5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
26 PULSADORES 
26 SIRENAS  
9 RETENEDORES   
120 MODULOS 

 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

PUERTAS RF  
COMPUERTAS 

 
SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  
 
SISTEMA DE MEGAFONIA URGENCIAS 
 PANEL DE EMERGENCIA/EXTENSIÓN 

ALTAVOCES 
 PROYECTOR 
 
 

CENTRO ESPECIALIDADES EL ARROYO  
 

108  EXTINTORES  
17 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 25 mm 
3 HIDRANTES 4” 
2 CASETAS INTERPERIES CON DOTACIÓN 

 
SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS 

6  PUESTOS DE CONTROL 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 

1  CENTRAL ALGORITMICA PROFILE ZETTLER  
426 DETECTORES 
41 PULSADORES 
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3 SIRENAS FLAHS 
15 MÓDULOS  

 
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
EXTINCIÓN 1 

1 CENTRAL CC-203 KUGEL 
2 DETECTORES  
1 CAMPANA  

 
EXTINCIÓN 2 

1 CENTRAL BENTEL J408-2+1  
2 DETECTORES  
1 CARTEL DE EXTINCIÓN 
2  PULSADORES PARO Y DISPARO 
1 SIRENA 
1 CAMPANA  
1  PRESOSTATO 
 

EXTINCIÓN 3 
1 CENTRAL BENTEL J408-2 + 1 EXTINCIÓN 
2 DETECTORES  
1 CARTEL DE EXTINCIÓN 
2  PULSADORES PARO Y DISPARO 
1 SIRENA 
1 CAMPANA  
1  PRESOSTATO 

 9  CILINDROS CO2 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  

1 BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA 
1 BOMBA PRINCIPAL DIESEL 
1  BOMBA JOCKEY 
 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
PUERTAS RF  
COMPUERTAS 
 

SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  
 
SISTEMA DE MEGAFONIA  
 PANEL DE EMERGENCIA / EXTENSIÓN 

ALTAVOCES 
 PROYECTOR 
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