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CON SECTORIZACION DE ESPACIOS Y MONTAIJE DE CUADRO SECUNDARIO DE DISTRIBUCION
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS PARA LOS NUEVOS EQUIPOS DEL
PLAN INVEAT
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LOTE UNICO- REDACCION DEL PROYECTO BASICO

INTRODUCCION

El Gobierno de Espafia ha aprobado, el 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperacion,
Transformacidn y Resiliencia. Dentro de este marco general, se establece el plan INVEAT.

El objetivo principal del plan INVEAT es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida
de las personas mediante el diagndstico de enfermedades en estadios tempranos,
posibilitando la intervencién terapéutica rdpida, con especial atencién a las patologias de
mayor impacto sanitario, presente y futuro, del SNS, como son las enfermedades crénicas, las
enfermedades oncoldgicas, las enfermedades raras y las enfermedades neuroldgicas. Todo
ello, consolidando la equidad en el acceso a la alta tecnologia y mejorando la calidad
asistencial y la seguridad de pacientes y profesionales.

Como efecto del plan INVEAT el parque tecnoldgico del Hospital Universitario Principe de
Asturias (en adelante HUPA) se amplia y obliga a la actualizaciéon de las instalaciones de
suministro y control de la energia eléctrica al HUPA, dado que se encuentran en una situacion
no adecuada al fin propuesto.

Lo que deriva en la necesidad de adecuar espacios en el HUPA por lo que es necesario disponer
del proyecto para acometerlas y la redaccién del mismo.

1 OBJETO DEL CONTRATO Y CONTENIDO

1.1 OBIETO

El objeto del presente documento es establecer las prescripciones de orden técnico, que han
de regir el procedimiento de contratacién de la Redaccién del Proyecto Basico de los trabajos
de sustitucidn de los Cuadros Generales de Baja Tension, sectorizacién frente a incendios del
centro de transformacién, los Cuadros Generales de Baja Tension y las salas de grupos de
emergencia, montaje de cuadro de distribucion y acometida para la alimentacion de los
nuevos equipos del plan INVEAT. En el Hospital Universitario Principe de Asturias (en adelante
HUPA).

El proyecto, una vez visado por el Colegio de Ingenieros, tendra caracter contractual y pasara a
ser propiedad, en toda su integridad, del HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS.

Los trabajos objeto del contrato son los siguientes:

- Redaccién del proyecto con los contenidos establecidos en las Normativas,
Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realizacién del mismo, ocupando
un lugar principal como referente al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension
(REBT) junto con sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), aprobado en el
Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002 y publicado en el BOE del 18 de
Septiembre de 2002 incluyendo Estudio de Seguridad y Salud segun las directrices del
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de instalaciones.
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- Redaccion de proyectos de desvio de posibles infraestructuras existentes que impidan
el desarrollo de las obras objeto del presente concurso.

- Cualquier tramite o tasa exigible por la administracion de la Consejeria de Industria,
Ayuntamiento u otros organismos oficiales necesarios para la construccion,
legalizacion y puesta en marcha.

- Redaccion del Proyecto para que puedan obtenerse las correspondientes Licencias de
Actividad o Ambiental

- Establecimiento, seguimiento y control del faseado necesario para la realizacién en
tiempo y coste de la obra garantizando en todo el momento gque el servicio en el
Hospital Universitario Principe de Asturias no se vea afectado.

- Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicidn segtin las directrices del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

Todas las actividades han de realizarse de acuerdo a la normativa y legislacion actual en el
momento de la contratacion.

Completadas las actividades de recopilacion y revision de datos bdsicos, el contratista
procedera al desarrollo de los Proyectos, realizando los trabajos de calculo y disefio que
permitan definir todas las unidades de obra de infraestructura y/o edificacion con el grado de
detalle necesario para hacer posible la contratacién y ejecucién de las obras objeto de la
actuacion prevista, de forma que se garantice su construccion y funcionamiento.

Para la realizacidn de los presentes trabajos, el contratista se atendrd en todo momento a las
disposiciones enunciadas en el 233 de la LCSP 9/2017. En ningln caso podran servir las normas
contenidas en este Pliego para justificar la omision de estudios o descripciones que por la
legislacion vigente deban integrar la documentacion del Proyecto, o vengan exigidas por las
caracteristicas especificas de la obra.

1.2 PROCESO SELECCION.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria y como paso previo a la realizacion del proyecto,
las empresas ofertantes presentaran, un documento realizado a partir de la documentacién
aportada por los Servicios Técnicos, previo acuerdo de confidencialidad, con la delimitacién del
area de actuacion.

2 DEFINICIONES
A los efectos de este documento se entiende por:

ORGANO DE CONTRATACION a la Direccién Gerencia del Hospital Universitario Principe de
Asturias o personas en quien delegue.

ADJUDICATARIO a la persona fisica o juridica que prestara su asistencia a la Propiedad en todo
el proyecto, partiendo de la definicién y redaccion del mismo en todos sus aspectos y gestién
del proceso para cumplir con los objetivos de alcance del proyecto, plazo de ejecucién, coste y
nivel de calidad.

UNIDAD DE OBRA Se entiende como la parte de una obra susceptible de ser realizada y
valorada de forma independiente. Para su valoracion se tendrd en cuenta la medicién y el
precio asignado en la base de precios de la construccién de la Comunidad de Madrid Y del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Este precio podré ser un
inico precio unitario o un precio descompuesto.
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PLAN INVEAT al plan de Inversién en Equipos de Alta Tecnologia Sanitaria en el Sistema
Nacional de Salud.

3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA EVALUABLE

La documentacién presentada por los licitadores, deberd ser lo mas detallada posible, de
forma que facilite la aplicacién de los criterios de valoracién establecidos en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

La documentacion a presentar incluira:

1. Breve Memoria Descriptiva donde se recoja y sistematice con informacién precisa, el
planteamiento del programa técnico de necesidades, la exposicion de aspectos
fundamentales de las caracteristicas generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y econémicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de la
misma y establecer un avance del presupuesto. Haciendo especial mencion a las
medidas especificas para el tratamiento de sobretensiones y protecciones frente a
cortocircuitos.

2. Planos de planta, alzado y secciones a escala, con cotas.

3. Avance de presupuesto con estimacién global, por superficie construida u otro
método que se considere idéneo, deberd estar desglosado por capitulos.

4. FEficiencia energética, se propondran en forma de memoria o similar aquellas
soluciones técnicas que permitan un ahorro energético, tanto a nivel arquitectonico
(por ejemplo: uso de materiales de bajo coste energético, tratamiento de fachadas,
aislamientos y eliminacién de puentes térmicos, etc.) como de ingenieria de
instalaciones (uso de energias alternativas, materiales de bajo coste energéticos,
equipos de alta eficiencia energética), en general todas aquellas soluciones que
permitan reducir el consumo energético.

El incumplimiento de la presentacién de la documentacion técnica requerida en este apartado,
sera objeto de desestimacion de la empresa licitadora.

La propuesta técnica presentada por los licitadores, en el caso que se formalice contrato de
adjudicacién, no tendrd caracter contractual; su desarrollo debera adaptarse a las
modificaciones y/o requerimientos propuestos por los técnicos del hospital e integrarse con
los elementos del plan INVEAT adscritos al HUPA.

La mencionada propuesta técnica se desarrollard conforme a las etapas de redaccion de
proyecto definidas en el presente pliego con las variaciones que se propongan por el equipo

técnico-asistencial de seguimiento del contrato.

Para cualquier aclaracién de las bases de la licitacién, podrén dirigirse al Servicio Técnico del
Hospital Universitario Principe de Asturias.

Toda la documentacion gréfica y escrita deberd presentarse en formato PDF.

3.1 CONTENIDO MAXIMO

La documentacién que conforme la propuesta, no podra exceder de 25 folios a doble cara (50
paginas a una cara), redactado con tipo de letra “arial” en tamafio 11, e interlineado simple,

sin espacio anterior ni posterior, margenes superior, izquierdo e inferior de 2,50cm y margen
derecho de 2,00cm., debiéndose presentar en formato digital (pdf).
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Los planos que se incluyen en la documentacién deberdn presentar en formato DIN A3,
computando a efectos del nimero de folios como multiplo de DIN A4.

3.2 CONDICIONES A TENER EN CUENTA

Los licitadores acreditaran haber visto y revisado las instalaciones objeto de la presente
licitacion. Las visitas a las instalaciones se acreditardn mediante el sellado de un certificado de
visita que se incluird en el sobre 1 “Documentacion administrativa”.

SE PREVE UNA UNICA VISITA A LAS INSTALACIONES QUE TENDRA LUGAR EN LA FECHA Y
HORA QUE SE INDIQUE EN EL ANUNCIO DE LICITACION EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

Para concurrir a la VISITA para la revision de las instalaciones el licitador deberd ponerse en
contacto, con anterioridad a la fecha prevista en el anuncio, con el Servicio Técnico del
Hospital, que confirmard el acceso a las mismas, via correo electrdnico
serviciotecnico.hupa@salud.madrid.org

4 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
El alcance de los servicios son los definidos en el apartado 1 de este documento.
4.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACION

El Hospital Universitario Principe de Asturias dispone en la actualidad de una instalacién
eléctrica que se encuentra en obsolescencia. Por esta razén se precisa actuacion para la
conexion de los nuevos equipos de alta tecnologia asignados por el plan INVEAT:

I.  larenovacion del Cuadro General de Baja Tensidn.
II.  la reposicidon de un grupo electrégeno
lll.  la sectorizacion de la central eléctrica.

Las obras se deben ejecutar manteniendo en todo momento el Hospital en servicio, se debe
proyectar la instalacion con el criterio de montar los nuevos paneles del cuadro en paralelo
con los existentes, para que estando los dos en servicio, ir pasando circuitos de los antiguos a
los nuevos y asi mantener siempre el servicio en el Hospital.

Es fundamental reflejar en la planificacion del proyecto una fase 1 que corresponde a las
necesidades de la instalacion de los equipos del plan INVEAT para que quede garantizado el

correcto suministro a los mismaos

Se debe prever en el proyecto la retirada de todas las instalaciones antiguas una vez estén
fuera de servicio.

Se tiene que contemplar todas las actuaciones necesarias de obra civil, asi como las fases de
ejecucién necesarias que permitan mantener en todo momento la prestacién asistencial.

4.2 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
El conjunto de instalaciones objeto de este pliego se encuentra en un edificio contiguo al

HUPA, donde se encuentra el centro de transformacién, los grupos electrégenos y el cuadro
general de baja tensién.
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El CGBT esta formado por 32 paneles, con 61 salidas. Tiene 6 interruptores de entrada del
centro de transformacion con un amperaje total de 9600 A.

Los interruptores existentes de salida de los grupos electrégenos al CGBT son:

- GE 800 KVA Salida grupo 1250 A. Intermedios 1250 Ay 1250 A. Entrada cuadro 1250
A

- GE 1000 KVA Salida grupo 1600 A. Intermedios 1600 Ay 1600 A. Entrada cuadro 1600
A

- GE 1200 KVA Salida grupo 3200 A. Intermedios 1000 A. Entrada cuadro 1000 A

5 BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

5.1 PROPUESTA GENERAL DE ACTUACION

Las obras se deberén ejecutar manteniendo en todo momento operativas los diferentes
servicios del HUPA, por lo que deberan de planificarse las obras, en fases si hiciera falta, para
no afectar al resto del edificio. Dichas planificaciones formaran parte de la documentacion a
entregar.

Se debe prever en el proyecto la retirada de todas las instalaciones antiguas y equipos una vez
estén fuera de servicio. También, todos los cambios a realizar en las instalaciones afectadas
(eléctricas, fontaneria, gases medicinales, climatizacion, deteccion de incendios, etc.) por el
motivo que fuera incluyendo la partida presupuestaria y estudio, si fuera necesario, hasta el
punto de suministro de las diferentes empresas suministradoras.

Seran acometidos y a cargo del adjudicatario del estudio y redaccién del presente proyecto,
todos los estudios, consultas, permisos, gestiones, etc. Relativos al buen desempefio de este
proyecto para que este, esté ajustado a la normativa vigente, asi como a las especificaciones
propias que puedan presentar las empresas suministradoras del hospital. El adjudicatario, por
tanto, deberd tener en cuenta y transmitir en la redaccién del proyecto cualquier cambio
derivado de lo anterior, para valoracién econdémica y ejecucion por parte del licitador de la
parte de obra y /o instalacion.

Para optimizar la eficiencia de la reforma, ademas del cumplimiento de la normativa de
aplicacién, se cumplirdn las recomendaciones del citado informe, incidiendo en los siguientes
aspectos:

e Empleo de materiales de alta eficiencia energética y una dptima disposicion de huecos
con dimensiones y orientaciones adecuadas.

e Adecuacién de los sistemas constructivos y los materiales empleados a los diferentes
elementos constructivos y especialmente las envolventes.

e Todas las instalaciones cumplirdn condiciones de maxima eficiencia energética, con
especial atencién a la minimizacion de demandas, empleo de sistemas de minimo
consumo y maximo rendimiento.

e En la medida de lo posible y en coherencia con la resolucién de todos los
condicionantes del disefio, los espacios destinados al mismo fin serén idénticos entre
si, presentando en cualquier caso las minimas diferencias entre sus caracteristicas y
dotaciones. En todo caso, se evitardn disefios con espacios residuales sin un uso
especifico necesario.
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e El CONSUMO ENERGETICO de las instalaciones serd lo mas bajo posible, debiendo
preverse la sectorizacién adecuada para permitir un funcionamiento individualizado de
aquellas zonas que asi lo requieran, con el fin de favorecer la alta eficiencia energética
del/los edificios/s.

e RELACION COSTE/CALIDAD: La actuacién debera tener el presupuesto que permita
adecuados niveles de calidad, tanto en los materiales como en los acabados de las
instalaciones, asi como todos los requisitos exigidos por la Normativa vigente

e Respecto del COSTE DEL MANTENIMIENTO FUTURO, tanto de las instalaciones como
de la obra civil, se proyectard de manera que se garantice que éste sea el menor
posible, siendo este aspecto, junto con la durabilidad de los materiales, equipos y
acabados, y la economia en los servicios, objetivo prioritario a la hora del disefio.

e MATERIALES Y ACABADOS: Se pretende que los proyectos se realicen dentro de un alto
margen de exigencia en cuanto a la durabilidad y bajas necesidades de
mantenimiento, por lo que se deben buscar soluciones constructivas que garanticen la
ausencia de futuras patologias. Para ello se primara la durabilidad y calidad de los
elementos permanentes, asi como un disefio técnico muy cuidado de las instalaciones
y servicios. Se tendra en cuanta la uniformidad de materiales que faciliten el
mantenimiento.

El proyecto tiene que ser muy cuidadoso en el cumplimiento de normativas sobre barreras
arquitectdnicas, y garantista con la normativa medioambiental.

El Proyecto estara redactado de modo que permita a personas distintas del autor, la direccidén
y ejecucion de las obras, las cuales formardn un conjunto terminado, de modo que su
funcionamiento sea completo.

El adjudicatario deberd recabar de las empresas de suministro, cuantos datos precise para
asegurar la viabilidad del proyecto en cuanto a servicios afectados, dotaciones e
infraestructuras, e indicara si es preciso completar o reforzar alguna de ellas, en cuyo caso el
coste debera incluirse necesariamente en el presupuesto de la obra.

Los técnicos del HUPA proporcionaran la informacién disponible técnica y administrativa que
el proyectista pudiera precisar para el desarrollo de los trabajos en la medida de lo posible y en
el ambito de sus competencias.

5.2 PROPIEDAD DE LOS TRABAIJOS

La firma del contrato por parte del adjudicatario supondra la cesion al HUPA de los derechos
de propiedad intelectual de cualquiera de los documentos considerados, entregados parcial o
completamente.

El adjudicatario no podréa utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los
trabajos contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, sin
autorizacion escrita y especifica del HUPA.

5.3 FASES DE EJECUCION

En el desarrollo del proyecto se deberan tener en cuenta las fases, que fuesen necesarias, en
las que se deberdn de ejecutar las obras, para la correcta terminacion de las mismas, asi como

los periodos de conexidn y desconexion correspondientes.

Dentro de estas fases, es necesario el establecimiento de una fase primera que debe
contemplar la completa recepcidn, instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos del
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Plan INVEAT en el HUPA, de forma que esta sea prioritaria dentro de la planificacion de la
ejecucion del proyecto.

De forma que las fases del proyecto por orden de prioridades serian:

- Actuaciones en el CGBT para poder instalar y poner en funcionamiento los equipos de Alta
Tecnologia asignados por el plan INVEAT.

- Sectorizacién frente a incendios del centro de transformacién, CGBT y salas de grupos de
emergencia en cumplimiento a lo establecido en el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Reordenacion de los transformadores y su adecuacién a la nueva situacién incluyendo, si es
necesario, su actualizacion o sustitucion.

- Renovacién del CGBT. Para su adecuacion al Reglamento de Baja Tensién y su normativa y a
la nueva situacion de la demanda energética del HUPA

- Reposicion del grupo electrégeno averiado y obsoleto.

Se tendrd en cuenta para la determinacion del plazo de ejecucién de la obra, las afecciones
funcionales con las diversas areas, plantas o sectores en los que se actuard.

5.4 CRITERIOS DE DISENO

El cuadro sera de construccion modular, estardn dotados en frontal de doble puerta con
cerradura, la puerta exterior transparente. La parte posterior dispondrad de puerta para
mantenimiento.

Los interruptores seran extraibles homogeneizando a efectos de mantenimiento en varios
escalones. Iran dotados de equipos de tensién, intensidad y consumo con registro histérico de
estos ultimos, a efectos de poder cumplir con la monitorizacién de consumos energéticos en Ia
edificacién.

Se preverd tanto la obra civil necesaria como las fases de ejecucion en coordinacion con la
Gerencia del Hospital y Técnicos por ella designados. Siempre deberd permanecer en servicio
el hospital. Si es necesario se deben prever actuaciones fuera del horario laboral habitual.

En el disefio de la compartimentacién deberan preverse rutas para entrada y salida de
equipamientos/méquinas en caso de futuros cambios y para operaciones de mantenimiento.

Las superficies y acabados deberan ser adecuados para una facil limpieza y descontaminables.

Se dotaran de las instalaciones complementarias necesarias de proteccion contra incendios,
comunicaciones y gestion de instalaciones.

5.5 PROYECTO BASICO

Definird de modo preciso las caracteristicas generales de la obra, mediante la adopcién y
justificacién de soluciones concretas. Su contenido serd suficiente para poder emitir informes
establecidos por la normativa vigente, aunque no suficiente para llevar a cabo la contratacién
de las obras ni su ejecucién, ademds y en todo momento se cumplirdn los apartados definidos
en el Cédigo Técnico de la Edificacion, Parte |, Anexo |, Contenido del Proyecto.
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Contendra el desarrollo total de los trabajos del proyecto, con la determinacién precisa y
especificaciones de todos los elementos que definen completamente el proyecto objeto de
este pliego. Debe estar lo suficientemente detallado para poder ejecutar las obras e
instalaciones, obtener ofertas a precio cerrado, asi como la obtencién de todas las
certificaciones, suministros de servicios y cumplimiento de normativas necesarias para la
viabilidad del mismo.

Deberd ajustarse a los vigentes Pliegos, Normativas Comunitarias, Estatales, Autondmicas y
Municipales que sean de aplicacién en el momento de la ejecucion, asi comoal cumplimiento
de cuantos requerimientos se le hagan por parte del HUPA y contendrd los siguientes
documentos:

Memoria.
Anexos a la memoria.
Planos.
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Presupuesto econdmico.
Plan y cronograma de obra y sus fases.
Estudio de flujos y sefializacion.
Replanteo de obra.
Estudio de Seguridad y Salud.
. Plan de control de Calidad.
. Plan de Gestion de Residuos.
. Permisos, estudios, normativas, organismos. Cuanta documentacion venga prevista en
normas de caracter legal o reglamentario.
13. Listado de equipamiento, mobiliario y material final necesario.
14. Documentacidn de obra ejecutada.

20: 00 ek W B e
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Es imprescindible una documentacién lo mas completa posible acerca del motivo del Proyecto.
El contenido y alcance de cada documento se detalla a continuacion.

El contenido documental del Proyecto se regird por el cumplimiento estricto del Cdédigo
Técnico de Edificacion, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, asi como toda aquella
normativa que afecta a los contratos de obras de las Administraciones Pablicas.

El Proyecto deberd estar redactados por técnicos competentes en las respectivas materias y
coordinados por el Ingeniero/os seleccionado en la presente licitacién. El proyecto una vez
supervisado y visado por el Colegio de Ingenieros, tendrd caracter contractual y pasara a ser
propiedad, en toda su integridad, del Hospital Universitario Principe de Asturias.

En todo caso, se tendran en cuenta criterios de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibilidad y proteccidon ambiental.

Para la realizacion de los presentes trabajos, el contratista se atendra en todo momento a las
disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del
procedimiento de licitacion y, en cualquier caso, se atenderd a las Reglas para el
establecimiento de prescripciones técnicas recogidas en la Ley de Contratos del Sector Publico
(Ley 9/2017).

En ningun caso podran servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la omision de

estudios o descripciones que por la legislacién vigente deban integrar la documentacién del
Proyecto, o vengan exigidas por las caracteristicas especificas de la obra.
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Contendrd el desarrollo total de los trabajos del proyecto, con la determinacion precisa y
especificaciones de todos los elementos que definen completamente el proyecto objeto de
este pliego.

Los técnicos del HUPA proporcionaran la informacién disponible técnica y administrativa que
el proyectista pudiera precisar para el desarrollo de los trabajos en la medida de lo posible y en
el ambito de sus competencias.

El proyecto deberd ajustarse a los vigentes Pliegos, Normativas Comunitarias, Estatales,
Autondmicas y Municipales que sean de aplicacion en el momento de la ejecucién y contendra
como minimo:

- INDICE DEL PROYECTO

- MEMORIA

- ANEXOS A LA MEMORIA

- PLANOS

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

- PRESUPUESTO

- PLAN DE OBRA

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

- DOCUMENTACION DE OBRA EJECUTADA

55,1 MEMORIA

Memoria descriptiva de las caracteristicas generales de la instalacién y justificativa de las
soluciones adoptadas:

e Antecedentes: encargo, fecha, organismo, expediente, equipo redactor.
e Estado actual.

e Programa de necesidades: descripcion general de la solucién adoptada y explicacién
funcional.

e Descripciéon del proyecto, sus fases y tiempos. Andlisis de la propuesta, con las
caracteristicas de uso y los principios bdsicos de la solucién y el disefio.

e Justificacion de la solucidn adoptada.

e Desarrollo del programa de necesidades.

e Estudio Técnico: descripcidn y justificacion de los materiales y sistemas elegidos, por
oficios.

e Evaluacion de servicios afectados y estudio de soluciones si procede.

e Estudio econdmico: Presupuesto general. Hoja resumen del Presupuesto de contrata y
repercusion por metro cuadrado de las distintas zonas, en su caso.
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e Indice de documentos que integran el proyecto.
5iD.2 ANEXOS A LA MEMORIA

En ellos se recogera una Memoria de cdlculo de todos los elementos precisos en el desarrollo
del proyecto, y un anexo de justificacion del cumplimiento de la normativa vigente para los
Proyectos de Obras.

ANEXO 1 Condiciones Legales Administrativas

Orden de redaccion

Acta de replanteo previo

Declaracion de obra completa

Declaracion jurada

Forma de adjudicacion del contrato

Plan de obra y programa de trabajo

Propuesta de clasificacion de contratistas

Plan de ejecucion y revision de precios

Plazo de garantia

Presupuesto para conocimiento de la Administracidn contratante

ANEXO 2 Memoria de calculo de las instalaciones

Serviran para su presentacion ante Industria y su posterior aprobacién como proyectos
especificos, y por tanto deberan estar firmados por técnicos competentes.

ANEXO 3 Memoria de las medidas adoptadas para la proteccién contra incendios

ANEXO 4 Justificacion del cumplimiento de normativa de obligado cumplimiento en la
redaccion del proyecto. A titulo enunciativo y no limitativo.

5.5.3 PLANOS

Se presentaran cuantos planos sean necesarios para que la obra quede perfectamente definida
en cada una de las instalaciones.

Se utilizaran las escalas mas adecuadas a su contenido. Los detalles se desarrollaran hasta el
nivel preciso que describa totalmente la instalacién proyectada.

Todos los planos estardan debidamente acotados, sin que sea necesario realizar medicidn
alguna sobre ellos, conteniendo ademas las leyendas necesarias para especificar claramente el
significado de todo lo dibujado, asi como planos de detalle de las zonas e instalaciones que asi
lo requieran.

Como minimo se deberan entregarlos siguientes:

e Situacién y emplazamiento.

e Estado previo (incluyendo instalaciones y demas elementos existentes)
e Servicios afectados

e Desvios de servicios afectados

e Planta general a escala y acotado de planta y secciones

e Esquemas, dimensionesy detalles de instalaciones
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5.5.4 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Describird técnicamente las unidades de obra y sus condiciones de ejecucion por fases con
expresion de la forma en que esta se llevara a cabo, los criterios de medicion de las unidades
ejecutadas, el control de calidad de la ejecucién con la determinacion de calidades de los
materiales, de los equipos y su puesta en obra, de los montajes y de las obligaciones de orden
técnico que correspondan al contratista.

Se ordenara segln los capitulos del presupuesto.
55.5 PRESUPUESTO

Desglosado en capitulos, unidades y por las diferentes fases de ejecucion. Incluira, como
documentos especificos, los cuadros de precios unitarios y las relaciones de precios
descompuestos y estado de mediciones, ordenados en los mismos capitulos. Contendra un
resumen del presupuesto por capitulos.

Las mediciones estardn referidas a los datos existentes en los planos, suficientemente
detalladas para permitir la identificacién de las diversas unidades de obra.

5.5.6 PLAN DE OBRA

Propuesta de programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste 6ptimo, desglosado por
fases para, si es necesario, ejecutarse de manera plurianual (cada fase en afios diferentes).
Siempre considerando que el HUPA debe permanecer plenamente operativo en todo
momento, en la totalidad de su actividad.

Se debe priorizar la Fase 1 de las actividades para la adecuada instalacion y funcionamiento de
los equipos del Plan INVEAT.

5.5.7 ESTUDIO DE FLUJOS Y SENALIZACION

El adjudicatario, acompafiara el proyecto con un estudio pormenorizado de los flujos de
personal, pacientes, acompafiantes, sucio y limpio cuando proceda y emergencias, para cada
una de las fases descritas en el proyecto. Asimismo, dicho estudio incorporara la relacion de la
sefializacion tanto informativa, emergencias y de obra, para cada una de las fases y de final de
obra, para garantizar la viabilidad del proyecto en todo su recorrido sin perjuicio al usuario ni
profesional. Dicha sefializacion se ajustard a los estandares establecidos por la Comunidad de
Madrid o en su defecto por el HUPA.

5.5.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Como documento separado formard parte del proyecto principal el Estudio de Seguridad y
Salud que se desarrollard de acuerdo con lo que establece el R. D 1627/97 y disposiciones
concordantes en la materia.

5.5.9  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Este documento del proyecto reflejard el analisis, generacién y la gestion a la que se va a
someter a los residuos generados en los trabajos de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de

febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién y la normativa relacionada al efecto, y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la
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que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad de
Madrid.

5.5.10 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

En la fase de redaccién del proyecto se establecerd un Plan de Control de Calidad, que debera
ser aprobado por el HUPA. Dicho Plan se redactara de acuerdo con las especificaciones que
figuran al efecto para cada uno de los materiales, unidades de obra e instalaciones y su
funcionamiento.

Dicho Plan de Control de Calidad puede ser modificado por el HUPA durante la obra, cuando
las circunstancias del desarrollo de la misma asi lo aconsejen.

5.6 FORMA DE PRESENTACION

La documentacién del Proyecto quedard estructurada de modo que sirvan para poder solicitar
la obtencién de los permisos administrativos precisos si asi lo requirieran las instalaciones.

Deberan ser presentados con la firma y datos de Autor /es, responsables de la redaccion de
dicho Proyecto, titulacion oficial que les habilite para su realizacién (L.O.E. 38/99 de 5 de
noviembre).

También se entregard, en soporte informatico y por duplicado, la documentacién completa de
cada fase en los siguientes formatos:

e Memoria y Pliegos: Word y pdf

e Mediciones: pzh, bc3, Excel y pdf

e Planning de Obra: Microsoft Project y pdf
e Planos: dwgy pdf

Ademas, se entregara una presentacion multimedia del proyecto en formato compatible con
Power-Point o programa similar (o renderizaciéon con cdmara si lo hubiera ofertado asi el
contratista).

Las caratulas de todos los documentos a presentar deberdn incluir el logotipo del Hospital
Universitario Principe de Asturias.

Por dltimo, el adjudicatario elaborara cuanta documentacién sea necesaria para solicitar a la
Administracion las preceptivas licencias. Asimismo, con independencia de la recepcién de los
trabajos, quedara obligado a prestar el apoyo técnico preciso para elaborar la documentacidon
el proceso de obtencidn de las licencias mencionadas.

5.6.1 ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION

La documentacion del Proyecto se organizard en volimenes o apartados, de la siguiente
manera:

5.6.1.1 VOLUMEN 1: Documentacion escrita

e Memoria general, memorias técnicas y anexos.

e Pliego de condiciones técnicas particulares.

e Mediciones y presupuesto.

e Cuadro de precios simples, auxiliares y descompuestos.
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e Instrucciones de Uso y Mantenimiento
e Programa de Control de Calidad.

5.6.1.2 VOLUMEN 2: Documentacidn grdfica.
e Planos
5.6.1.3 VOLUMEN 3: Instalaciones

e Proyectos de Instalaciones especificas.
5.6.1.4 VOLUMEN 4: Estudio de Seguridad y Salud

e Estudio de Seguridad y Salud
o -Memoria
o - Pliego de condiciones particulares
o -Cuadro de precios
o - Mediciones y presupuesto
o - Planos de Seguridad y Salud

5.6.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Contendra la especificacién necesaria, completa y detallada de todas las unidades de que
consta la obra, enumeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la numeracién de
los precios unitarios descompuestos.

Las mediciones estaran referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones
necesarias que permitan su facil comprobacién e identificacion.

Contendré la especificacion completa y detallada de todas las unidades de obra de que conste
el Proyecto.

El criterio de medicién tanto en Proyecto como en obra, que deberd seguirse para
confeccionar este documento, debera coincidir con el incluido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras objeto
de este pliego, afectados por la baja ofertada por el contratista adjudicatario serén extraidos
del:

e Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid (actualizados a fecha de proyecto).

e 0, base de precios, de la construccién de la Comunidad de Madrid, afio 2007,
actualizada a fecha de proyecto.
(http://www.madrid.org/bdccm/baseprecios/B2007WEB/index.htm)

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se considerardn incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los
precios.

No obstante, los trabajos o medios auxiliares que alcancen una especial relevancia en una obra
determinada no se consideraran incluidos en la unidad de obra, debiendo abonarse por
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aplicacion del precio unitario establecido en las bases de precios de mano de obra, maquinaria
o material. A titulo orientativo se citan como ejemplo:

o La mano de obra para carga y acarreos de materiales de obra o demolicién en
lugares de dificil acceso.

o lalimpieza y proteccién de bienes muebles o elementos de los propios inmuebles.

o El aislamiento (sellado frente a ruido y polvo) e independizacién de las zonas de
obra del resto del edificio cuando éste se encuentre ocupado durante la ejecucion
de las obras.

o La ejecucién de obras serd también en horario nocturno o en dias festivos,
considerando este horario conforme a lo establecido en el convenio colectivo de la
construccién vigente en cada momento, para no interferir el normal desarrollo de
la actividad de los edificios cuando no puedan ser desocupados.

o Se deben adecuar, de forma inexcusable, al protocool de obras del Hospital.

Se entiende por unidad de obra la parte de una obra susceptible de ser realizada y valorada de
forma independiente. Para su valoracion se tendré en cuenta la medicién y el precio asignado
en la base de precios de la construccién de la Comunidad de Madrid Y del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Este precio podrd ser un Gnico precio unitario
0 un precio descompuesto.

Podran incorporarse en el proyecto dos tipos de partidas alzadas, cuyo régimen se ajustard a lo
establecido en el articulo 154 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administracidn Publicas:

A) Partidas alzadas a justificar.

Seran aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con
precios unitarios

Se mediran conforme a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra concreta y se valoraran conforme a los precios contratados para las unidades de obra en
que se establezca su medicion.

B) Partidas alzadas de abono integro.

Seran aquellas que se refieran a trabajos cuya especificacidn figure en los documentos del
proyecto y no sean susceptibles de medicion segin unidades. Estas partidas se valoraran
conforme a lo dispuesto para estos casos en el apartado anterior.

Se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos u obras a que se
refieran, de acuerdo con las condiciones del proyecto o presupuesto y sin perjuicio de lo que el
pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono
fraccionado en casos justificados.

Las unidades de equipamiento no deberan incluirse en el Presupuesto como unidades de obra,
pero si se presupuestard la instalacién correspondiente incorporada a la obra.

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitara la mencidn de las marcas
comerciales tipos o similares, debiendo identificarse por sus caracteristicas técnicas. En caso
necesario se mencionara la marca comercial incluyendo el término “o equivalente”. En los
elementos que componen las instalaciones se utilizaran preceptivamente elementos
homologados.
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Al comienzo de cada capitulo de instalaciones, se hara expresa mencion de que en el precio de
cada unidad estd incluida la parte proporcional de costo de puesta en funcionamiento,
permisos, boletines, licencias, tasa o similares, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y en funcionamiento.

El presupuesto se recogera en un resumen general y otro final. El resumen general por
capitulos, incluird la suma de capitulos que forman el Presupuesto de ejecucién material, asi
como también el porcentaje que supone cada capitulo respecto del importe total.

El Presupuesto final integrara los siguientes conceptos:

e Suma de la ejecucidn material de todos los capitulos de obra. (es necesario
incluir los capitulos independientes de Seguridad y Salud, Gestion de Residuos
y Control de Calidad)

e Sobre la ejecucion material de todos los capitulos el 13 % de gastos generales,
incluidos impuestos, tasa, etc.

e El 6% de beneficio industrial del contratista sobre la ejecucion material.

e El21% del .V.A. sobre el total.

El presupuesto detallado incluird el cuadro de precios agrupado por capitulos. Contendra los
siguientes cuadros:

e Precios simples o elementales
e Precios auxiliares.
e Precios unitarios descompuestos.

Figuraran todos y cada uno de los precios que sirven para la formacién del presupuesto y con
el mismo orden y numeracién que figuran en el estado de mediciones y en la valoracion.

5.6.3 ORGANIZACION DE LOS PLANOS

Incluirdn todos los dibujos de conjunto y detalle necesarios para la perfecta definicién de la
obra y su exacta realizacidn, a cuyos efectos deberd poderse deducir de ellos los planos de
gjecucion en obra o en taller.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
Mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.

Seran de tamafio normalizado, maximo DIN-A1, no irdn cosidos a las carpetas y el doblado se
ejecutara primeramente segln lineas verticales y después segln lineas horizontales, a tamafio
DIN-A4, sin solapa. Deberdn incluirse los siguientes planos:

1. - SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

e Plano de situacion referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos
localizables e indicando el norte geografico.

e Plano de emplazamiento, incluyendo justificacién de condiciones urbanisticas.

e Plano de urbanizacidn (red, viaria, acometidas ...).

e Demoliciones y actuaciones previas. Estado actual, en su caso.
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2. - PLANTAS GENERALES DE ARQUITECTURA

e Plantas de distribucion amuebladas, con orientacidn solar.
e Cotas y superficies.

e Albafileria y acabados.

e Falsos techos.

e Cubiertas.

3. -ALZADOS Y SECCIONES

e Indicar orientacion solar.
e Demoliciones y actuaciones previas. Estado actual, en su caso.

4. - PLANOS DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION

e Replanteo.
e Cimentacién y saneamiento.
e Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, etc...

5. - PLANOS DE INSTALACIONES

e Esquema de principio de cada instalacion.
e Electricidad e iluminacién.

e Telecomunicaciones, voz y datos.
e Fontaneria.

e Saneamiento.

e Ventilacian.

e (Calefaccidn.

e Climatizacion.

e Gas.

e Ascensoresy aparatos elevadores.
e (Captadores de energia.

s Protecciéon de incendios.

e QOtras (pararrayos, etc...).

6. - PLANOS DE DEFINICION CONSTRUCTIVA

e Detalles constructivos.
e Secciones constructivas.

7. - MEMORIAS GRAFICAS

e Carpinteria interior.

e Carpinteria exterior.
e (Cerrajeria.

e Vidrieria.

e Elementos singulares.
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5.7 EQUIPO DE LA DIRECCION .

El adjudicatario del Contrato asumird la direccién del contrato, adscribiendo al mismo, para el
desempefio de dichas funciones, un equipo de técnicos a los que corresponden las
obligaciones genéricas que se relacionan y que respondera a la siguiente composicion:

a) DIRECTOR DE PROYECTO

Dichas funciones serdn ejercidas por el Ingeniero Superior Industrial autor del
Proyecto, le corresponde la direccion del proyecto en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el pliego, las licencias y demds
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato suscrito para su ejecucion,
con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Aceptada la composicién del equipo de la Direccién Facultativa propuesta por el adjudicatario
al HUPA, el equipo designado presentard, con la conformidad previa de los Técnicos del HUPA,
para su aceptacion, un calendario de las preceptivas visitas periédicas, constituira el marco de
referencia en el que habrd de inscribirse el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de
aquellas visitas que hayan de realizarse con cardcter extraordinario por demandarlo asi las
necesidades derivadas de la ejecucion de las obras.

El equipo de Direccion mantendré informado de forma fehaciente y permanente a los Técnicos
del HUPA de cuentas incidencias se produzcan durante el desarrollo del proyecto, recabando la
concurrencia de éste en la adopcion de decisiones y medidas adoptadas para la adecuada
resolucion de las mismas.

Con caracter general, es obligacion inexcusable del equipo de la Direccion del proyecto prestar
su completa colaboracién a los Técnicos del HUPA para el desempefio de las funciones
encomendadas al mismo.

6 MEDIOS APORTADOS POR EL LICITADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El licitador serd una persona fisica o sociedad juridica que disponga de un equipo
multidisciplinar para llevar a cabo el desarrollo de este pliego de condiciones.

El licitador aportard los recursos humanos y materiales para el completo desarrollo del trabajo
adjudicado, con relacién detallada de los medios de oficina y ofimdticas puestos a disposicion
del contrato.

6.1 EQUIPO TECNICO

Para la ejecucidon del contrato, se exige, como minimo, el siguiente equipo técnico, que
formard la Direccion Facultativa

v Un Ingeniero Industrial, Director de la Redaccion del Proyecto, Coordinador General
del equipo, de acuerdo con el articulo 10 en relacién con el articulo 2 apartado 1 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenacién de la edificacion, con experiencia en
proyectos similares.

v" Un Ingeniero Industrial, Director de la Redaccion del Proyecto de instalaciones, con
experiencia en proyectos similares en el ambito sanitario.

Podran integrarse en el Equipo Técnico cuantos colaboradores adicionales se estime
conveniente. Cada concursante o equipo debera presentar una Unica propuesta. En ningln
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caso, un miembro de un equipo podra formar parte de otro equipo. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente y es necesario
presentar la acreditacion de la relacion contractual del equipo técnico con el licitador para el
desarrollo de este contrato o carta de compromiso de colaboracion en caso de resultar
adjudicatario.

La infraccion de estas reglas dara lugar a la inadmision de todas las propuestas suscritas por el
licitador.

Es potestad de la Direccion del HUPA el cambio, por causa justificada, de cualquier técnico
designado por el adjudicatario como componente del equipo técnico. Este cambio no
producird indemnizacién alguna a favor del adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado, en ese caso, a poner a disposicion del representante de HUPA,
un nuevo técnico del mismo perfil que el sustituido. Dicha eleccién debera ser aprobada por el
representante del HUPA.

El adjudicatario podra suscribir a este equipo base, el personal técnico que considere
necesario, sin coste adicional para el HUPA.

El HUPA y el adjudicatario mantendran un estrecho contacto durante el desarrollo de los
trabajos del proyecto, con el fin de realizar los necesarios intercambios de informacién de
acuerdo a la planificacién aprobada, de manera que las aprobaciones por el HUPA de las
diferentes partes de los Proyectos, permitan cumplir los objetivos del presente contrato.

7 CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN EJECUTAR PARA EL
DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO

7.1 PLAZO MAXIMO DE EJECUCION

El tiempo maximo total para el desarrollo del proyecto se estima en un total de 25 dias
laborables (no se tendrdn en consideracion ni sdbados, ni domingos, ni festivos) desde el dia
siguiente a la formalizacion del contrato y teniendo en cuenta que en la entrega se debe
prever un periodo minimo de revision y estudio de 2 dias laborables por los técnicos del HUPA,
como se detalla a continuacion:

e Proyecto basico y de ejecucidn. 25 dias laborables
e Revision y estudio 2 dias dias laborables

Una vez revisada la etapa, se autorizara al adjudicatario a continuar con la siguiente etapa,
debiendo subsanar cuantas veces sea necesario para adaptarse a los requerimientos de la
administracion sin que ello suponga una modificacion del precio del contrato.

7.2 PROGRAMA DE TRABAIJO

Al objeto de verificar los calendarios y objetivos previstos, la oferta deberd incluir la
Planificaciéon de la redaccion del Proyecto Técnico cuyos trabajos incluiran, al menos, las

siguientes actividades:

1. Reunion de inicio del proyecto, en la cual se estableceran el alcance de los trabajos a
realizar, y se aprobara el calendario de redaccion de los mismos.
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2. Reuniones de seguimiento con Responsable de Proyecto, documentada con planos y
detalles, asi como presupuesto de las distintas propuestas y/o alternativas que den
respuesta a las necesidades del edificio y a los requisitos energéticos segun la tipologia
especifica.

3. Reuniones de coordinacion de los trabajos, Responsable de Obra, técnicos del hospital,
etc.

4. Entrega de documentos del Proyecto Técnico y anexos al mismo.

5. Reuniones de Seguimiento para la subsanacién del proyecto a partir de los informes de los
diversos organismos de control.

6. Entrega de todos los documentos necesarios para la licitacion de las obras de ejecucién
correspondientes.

7. Elaborar cuanta documentacién sea necesaria para solicitar a la Administracion las
preceptivas licencias.

8. Prestar el apoyo técnico preciso para elaborar la documentacién complementaria que
pudiera solicitar la Administracion en el proceso de obtencion de las licencias
mencionadas.

Por lo tanto, el plazo a computar en el presente pliego es:

e Proyecto basico y de ejecucion. 25 dias laborables
e Revision y estudio 2 dias dias laborables

La primera fase de las obras, que corresponden con la instalacién necesaria para la puesta en
servicio de los equipos del Plan INVEAT inicialmente esta establecida en 5 meses.

7.3 SERVICIOS AFECTADOS E INVENTARIO DE INSTALACIONES

El contratista realizard un inventario exhaustivo de las instalaciones, servicios e
infraestructuras existentes que puedan verse afectadas, temporal o permanentemente en el
ambito de Proyecto.

La informacion obtenida por el CONTRATISTA se debera recoger adecuadamente en el
Proyecto, y servira de base para la realizacién de las correspondientes soluciones temporales o
definitivas de forma que quede perfectamente definida en el Proyecto la ejecucion de las
obras.

7.4 SEGUIMIENTO DE LA REDACCION DEL PROYECTO

El HUPA designard un coordinador del trabajo. El coordinador del trabajo tendra acceso, en
cualquier momento, al estado de avance de los trabajos de redaccién del proyecto.

La prevision es llevar a cabo reuniones de seguimiento y coordinacién para la elaboracion del
proyecto con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por el Organo de contratacion.
7.5 ACTUACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO

7.5.1 CON CARACTER GENERAL.

La redaccion y gestion de los tramites necesarios, recabando toda la informacion necesaria de
los Organismos y Entidades pertinentes de los datos necesarios para la correcta elaboracion
del Proyecto Basico y el Estudio de Seguridad y Salud; para lo cual el HUPA facilitara al equipo
facultativo la ayuda que precise en la medida de lo posible y en el ambito de sus competencias.
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e Confeccionar toda la documentacién necesaria, con el nivel de detalle que sea preciso
para la total definicién de las obras e instalaciones correspondientes.

e Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera, la
documentacion grafica y escrita de los proyectos, y en particular de las instalaciones
qgue deban ser autorizadas por organismos oficiales.

e Suscribir un anexo, firmado y rubricado (no se permiten firmas fotocopiadas ni
digitalizadas) por parte de cada uno de los Técnicos del equipo, y en el &mbito de sus
respectivas competencias profesionales, en el que expresamente se diga que el
proyecto redactado es correcto y completo; que las hipdtesis de calculos utilizadas y
los métodos empleados son correctos; que no existen errores, omisiones,
incorrecciones o contradicciones entre los distintos documentos del proyecto, que las
mediciones estan completas, que los cuadros de precios son correctos y se adecuan a
los precios de adjudicacion y recogen todas las unidades de obras e instalaciones
definidas en el proyecto, y que las operaciones aritméticas del estado de mediciones y
presupuestos no contienen errores.

¥ oDl EN RELACION CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Realizarlo de acuerdo a la normativa, debiendo coincidir en cuanto a cuadros de precios,
criterios de medicion, pliegos y demds documentacion técnica, de manera que el Estudio de
Seguridad y Salud se incorpore coherentemente con el Proyecto, y forme un capitulo mas del
mismo.

i3 MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

La tramitacion de cualquier modificacibn no prevista en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, se ajustara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
Contratos del Sector Publico, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

ANEXO I: PLANO UNIFILAR DE LA INSTALACION

Se procedera a suministrar los planos durante la visita a las instalaciones, previa firma del
acuerdo de cofidencial con el HUPA

ANEXO II: RECURSOS HUMANOS OFERTADOS

A cumplimentar en formato Pdf y Excel. Se adjunta en format Pdf

Alcala de Henares, a 23 de septiembre de 2022

EL INGENIERO DEL SERVICIO TECNiI\CO
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