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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Objeto

El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer las condiciones que han de
regir en la contratacién de los servicios de Mantenimiento y reparacidn de lectores épticos automati-

cos de desplazamiento de péndulos en las presas de Canal de Isabel II, S.A. M.P.

Con fecha 14 de abril de 2021 se publicé en el BOE el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el
que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, las cua-
les establecen las exigencias minimas de seguridad de las presas y sus embalses con la finalidad de
proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, siendo de obligado cumplimiento en

las distintas fases de la vida de las presas situadas en territorio espafiol.

Estas nuevas Normas Técnicas de Seguridad constituyen la Unica normativa legal en materia de segu-
ridad de presas y embalses, unificando la normativa hasta entonces vigente y derogando la Instruc-
cion para el Proyecto, Construccion y Explotacién de Grandes Presas, asi como el Reglamento Técni-

co sobre Seguridad de Presas y Embalses.

Para garantizar estas Normas se debe disponer de las medidas pertinentes para detectar y en su caso

corregir eventuales defectos tanto en la presa como en la cimentacién.

A tal fin, Canal de Isabel I, S.A. M.P. dispone -entre otros equipos- de 45 lectores automaticos de
desplazamiento en péndulos, de tipo dptico sin contacto fisico entre lector e hilo, instalados entre
1993 y 2022 en 8 presas. Estos equipos (de la marca suiza Huggenberger) precisan unas labores de

mantenimiento, reparacion y sustitucion de componentes para asegurar su buen funcionamiento.

Por todo lo anterior, el objeto del contrato es la realizacién de las siguientes labores en las presas
gue gestiona Canal de Isabel I, S.A. M.P.:

1. Actuaciones de mantenimiento preventivo.
2. Visitas para revisidn o cambio de valores programados.
3. Reparacion o sustitucion de piezas averiadas.

4. Otras labores a peticidon de Canal de Isabel II, S.A. M.P.

El fin es mantener un adecuado nivel de seguridad en el control de las deformaciones y tensiones en
el hormigén y en la cimentacion de dichas presas. El objeto del presente Pliego es definir y valorar

técnicamente dichas actuaciones.
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1.2. Instalaciones

Las instalaciones objeto de este contrato son las siguientes:

Presa N.2 Equipos
El Villar 1
El Atazar 25
El Vado 4
Pedrezuela 5
Navalmedio 1
Navacerrada 1
La Jarosa 2
La Acefa 6
Total: 45

Asi como otras similares que pudieran adscribirse al contrato durante su duraciéon o consideracién

por parte de Canal de Isabel II, S.A. M.P.

1.3. Disposiciones técnicas a tener en cuenta

Serd de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de prescripciones técnicas. Regira

en unidn con las disposiciones de caracter general que se sefialan a continuacion:

¢ Llas leyes vigentes o que pudieran dictarse durante la ejecucion de los trabajos en mate-
ria laboral o social.

¢ Disposiciones vigentes en materia técnica.

¢ Normas UNE.

1.4. Director de los trabajos

El Director de los Trabajos, como representante del Canal de Isabel II, S.A. M.P. sera el responsable
de la coordinacidn y ejecucidn del contrato y resolverd, en general, sobre todos los problemas que se

planteen durante la ejecucion de los trabajos del contrato conforme a sus atribuciones.
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1.5. Responsabilidades del adjudicatario

El adjudicatario estd obligado a prestar su colaboracién al Director de los Trabajos para el normal
cumplimiento de las funciones encomendadas a éste. A tal fin cumplird lo sefialado en el Pliego de
clausulas administrativas particulares y lo indicado por el Director de los Trabajos. En el aspecto téc-

nico cumplird lo siguiente:

- Debera emplear personal competente cuyo responsable tendra una experiencia minima de-
mostrable en este tipo de trabajos de 5 afos, para ello facilitara al Director de los Trabajos un
listado del personal al principio de la actuacion. Dicho personal deberd ser aceptado por el

Director de los Trabajos o sustituido.

- En el caso en el que el personal a emplear durante el contrato sea sustituido por el motivo
que fuere, debera ser conocido por el Director de los Trabajos. Asi mismo la propuesta a car-
go del adjudicatario para sustituir al personal, debera ser aprobada por el Director de los tra-

bajos, cumpliendo con lo requerido en el Pliego de clausulas administrativas particulares.

- El adjudicatario dispondra de una oficina, donde atender adecuadamente las comunicaciones
con el Director de los Trabajos. El personal que el adjudicatario adscriba a este contrato dis-

pondra de teléfono mévil para permanente comunicacion.

- Dispondra de los medios técnicos informaticos necesarios para el correcto transvase de ar-
chivos de datos con los lectores y con el Director de los Trabajos. El sistema de archivos y de

software genérico sera estandar PC (ejemplo: .dwg, .pdf, .xls, .doc, .ppt, etc.).

- Se atendra a las normas vigentes, a las disposiciones que aparecen en el presente Pliego y a

las instrucciones que reciba del Director de los Trabajos en cada caso.

1.6. Ordenes al adjudicatario

El responsable nombrado por el adjudicatario sera el interlocutor del Director de los Trabajos, con
obligacién de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas emitidas por éste, directamente
o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello
y/o verificar el mensaje y confirmarlo. Todo ello sin perjuicio de que el Director de los Trabajos pueda
comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que debera informar seguidamente al

citado responsable.
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Los trabajos realizados sin la autorizacién previa y expresa del Director de los Trabajos, de acuerdo
con la forma descrita, no seran de recibo y por tanto no procederd su abono. Siendo la responsabili-

dad del adjudicatario las posibles acciones andmalas que pudieran derivarse de esas actuaciones.

Toda la documentacion recogida por el adjudicatario para la realizacién de sus trabajos, asi como el
software, programas informdticos, informacién, etc. que se genere durante el periodo de duracién

del contrato, son propiedad de Canal de Isabel I, S.A. M.P.

El adjudicatario se obliga a su devolucién a la finalizacidn del mismo y se compromete, ademas a no
hacer uso de dicha documentacién para ninguna finalidad ajena al desarrollo del contrato que forma-
lice con Canal de Isabel Il, S.A. M.P.

1.7. Precauciones a adoptar en la ejecucion de los trabajos

Todos los trabajos proyectados deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas
en los diferentes reglamentos de aplicacion, y el adjudicatario propondra, con tal fin, las medidas
pertinentes. El adjudicatario adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacién del en-
torno por efecto de los residuos, desperdicios o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o

producir deterioro.

1.8. Equipos y medios auxiliares a aportar por el adjudicatario

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constitu-
yen el equipo a aportar por el adjudicatario para la correcta ejecucion de los trabajos, seran recono-
cidos por el Director de los Trabajos a fin de constatar si relnen las debidas condiciones de idonei-

dad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no retna las referidas condiciones.

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el adjudicatario para la ejecuciéon de los
trabajos no seran nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composicidon de los
precios entendiéndose que, aunque en los cuadros de precios no figuren indicados de una manera
explicita alguna o algunos de ellos, todos ellos se consideraran incluidos en el precio correspondien-

te.
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Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabi-
lidad y cargo del adjudicatario y deberan cumplir los criterios que marca la normativa legal vigente y

las preceptivas normas reglamentarias en vigor.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

2.1. Caracteristicas de los equipos instalados

Los 45 equipos instalados, cuyo mantenimiento y reparacién son objeto del contrato presentan las

caracteristicas técnicas siguientes:

Marca: Huggenberger.

Modelos: Telelot VDD2, Telelot VDD2.V2 (VDD2R), Telelot VDD2.V3 (VDD2E) y Telelot VDD2.VA4.
Sistema de medida: éptico, sin contacto ni partes moviles.

Rango de medida: 150 x 60 mm.

Diametro del hilo del péndulo admisible: 1 a 2,4 mm.

Interfaces disponibles: RS232, R5485.

Salida analogica: 0-20 mA.

Para la medida de desplazamiento, las fuentes de luz ubicadas en el propio equipo producen una
sombra del hilo del péndulo que es detectada por sensores oscuro-brillante. La posiciéon exacta del
alambre del péndulo se determina a partir de la posicidn de las fuentes de luz y los puntos focales de

sombra.

El equipo se ubica en una carcasa metalica resistente a salpicaduras y corrosion. Los diodos y senso-

res de sombra estan protegidos de influencias externas, sin precisar el uso de lentes dpticas.

El lector dispone de un sistema de calentamiento interno que evita la condensacion dentro del ins-

trumento.

Es necesario disponer en PC portatil del software de interfaz del fabricante Huggenberger para la

configuracién, control y evaluacién de estado de los lectores.
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2.2, Descripcidn de las actuaciones

Las labores objeto de este concurso son las que, con caracter indicativo y no excluyente de similares,

se indican a continuacion:

1. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se realizaran anualmente para lo que se empleara personal propio de la empresa, debidamente ins-

truido. Para cada lector automatico se efectuard como minimo las labores siguientes:

- Revisidn del estado del equipo. Limpieza de la carcasa exterior.

- Comprobacion del estado los dispositivos de seguridad del aparato.

- Comprobacidn de lecturas en pantalla (display).

- Volcado de memoria interna del lector a PC portatil.

- Limpieza, usando instrumentos especificos, de aquellos elementos que por su naturaleza lo pre-
cisen (lentes, etc.).

- Verificacidn de la instalacion eléctrica y de la linea de sefial.

Como resultado de estas actuaciones, el adjudicatario notificard la situaciéon de elementos ajenos al

lector que puedan afectar a su normal funcionamiento.

2. VISITAS PARA REVISION O CAMBIO DE VALORES PROGRAMADOS

Cuando el Director de los Trabajos aprecie la posibilidad de averia en un lector lo comunicard al ad-
judicatario. A partir de dicha comunicacion, éste deberd realizar una visita de revisién en un periodo
maximo de siete dias. Una vez revisado el equipo, lo comunicara al Director de los Trabajos para que

éste redacte la correspondiente orden de trabajo para su reparacion o sustitucion.

A solicitud del Director de los Trabajos, cuando sea necesario para mantener la instalacion en buenas
condiciones de funcionamiento y seguridad, se revisaran o cambiaran los valores de los parametros
programados en los equipos. Dichos cambios se realizaran con el equipo y software del fabricante y
bajo la supervision “in situ” del Director de los Trabajos que comprobara su correcta realizacion.

No se permitira ningin cambio en los parametros que no esté previamente solicitado.

El adjudicatario debera contar con un ordenador portatil con cableado y conexiones habilitadas para
trabajar con los lectores objeto del contrato. El ordenador debera tener instalado el software oficial
del fabricante de los lectores con el fin de poder realizar las conexiones y adecuaciones informaticas

necesarias para su correcto mantenimiento y/o evaluacion y/o reparacion.
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3. REPARACION O SUSTITUCION DE PIEZAS AVERIADAS

Cuando en una visita de mantenimiento preventivo se observe que es precisa la sustitucidn de piezas
en mal estado, incluso antes de que puedan ocasionar averias en el funcionamiento, lo comunicara al
Director de los Trabajos para que éste redacte la correspondiente orden de trabajo para su sustitu-

cion.

Del mismo modo, tras una visita de revisién, se debera comunicar al Director de los Trabajos la posi-
ble necesidad de reparacidn o sustitucidon de las piezas o elementos averiados para que éste deter-

mine dicha actuacién en la correspondiente orden de trabajo.

En cualquiera de las situaciones anteriores, una vez que el adjudicatario reciba la orden de trabajo de
reparacion o sustitucidn, debera efectuar las sustituciones precisas para dejar el lector en servicio en
un periodo maximo de diez dias. Una vez realizadas estas, comprobara en laboratorio si es posible su

reparacion.

Las piezas o elementos sustituidos seran originales y totalmente compatibles con el resto de los ele-

mentos del lector correspondiente.

En caso de reposicion de equipo lector de desplazamientos, el nuevo equipo deberd adaptarse a los
huecos existentes, por ello éste tendra unas dimensiones exteriores maximas de 40 x 20 x 8 cm y
ventana con rango de medida minimo de 15 x 6 cm. Su display debera ser ubicado en lugar separado
del lector para que no suponga incomodidad en la toma de datos. El instrumento se debe poder ins-

talar y retirar sin quitar ninguna parte del mecanismo del péndulo.

4. OTRAS LABORES A PETICION DE CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P.

En caso de que un equipo en servicio presente incompatibilidad con el resto de los elementos de
auscultacion de la presa, el Director de los Trabajos informara al adjudicatario para que éste analice y

proponga de modo razonado las actuaciones necesarias para solucionar dicho problema.

Son de actuacion urgente aquellas labores que determine el Director de los Trabajos debido a las
exigencias y requerimientos que establezca el Director de Explotacién de la presa como necesarias
(en funcién de las atribuciones que le concede la legislacion vigente) para aumentar la seguridad de
las estructuras y eliminar las causas que han podido obligar a una hipotética activacién del Plan de
Emergencia. El inicio de estas actuaciones urgentes se producira antes de cuarenta y ocho horas a

contar desde el aviso de Canal de Isabel I, S.A. M.P.
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El adjudicatario prestara la asistencia necesaria a las Entidades de Inspeccién y Control Reglamenta-
rio y al resto de empresas relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de auscultacion, cuan-

do le sea requerida por el Director de los Trabajos.

2.3. Plazo de ejecucion de los trabajos

En relacién con cada actuacién en particular, el Director de los Trabajos encargard su ejecucion al
adjudicatario mediante la correspondiente orden de trabajo. El Adjudicatario comunicara el momen-

to de comienzo de los trabajos.

El tiempo de respuesta para acudir a realizar un trabajo encomendado serd igual o inferior al que se

indique en la orden de trabajo.

En cuanto a los plazos de los trabajos de reparacion en laboratorio, su duracién nunca serd superior a

dos meses contando desde el dia en que se retire el equipo hasta su reposicion en la presa.

2.4. Condiciones de ejecucion de los trabajos

- Los trabajos objeto de este Pliego, se haran directamente por el adjudicatario, sin que pueda
subcontratar con terceros su realizacion, salvo autorizacidon expresa por escrito de Canal de
Isabel I, S.A. M.P. Las operaciones de montaje o desmontaje de los equipos para traslado a
laboratorio seran efectuadas o dirigidas de forma personal por el responsable admitido por
el Director de los Trabajos.

- El adjudicatario comunicara al Area de Explotacién de Presas y Pozos de Canal de Isabel II,
S.A. M.P. cualquier dafio que sea producido a terceros, solicitara la asistencia necesaria y ha-
rd un seguimiento de los trabajos hasta su terminacion, que quedara reflejado en un informe
que realizara al Director de los Trabajos.

- Canal de Isabel Il, S.A. M.P. vigilara la ejecucion de los trabajos para comprobar que se ajus-
tan a lo establecido en la correspondiente orden de trabajo y que se ejecutan con los mate-
riales y calidad adecuados.

- El personal del adjudicatario deberad ir correctamente uniformado con las prendas de trabajo
necesarias para el tipo de trabajo a realizar, segun la legislacidn vigente en materia de Segu-
ridad y Salud en el trabajo.

- Todo el personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos tendrd un comportamiento

correcto con el personal de Canal de Isabel II, S.A. M.P. o personas que se interesen por la
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realizacion de las obras. Cualquier informacion referente a las incidencias se puedan producir

se comunicara a la mayor brevedad al Director de los Trabajos.

2.5. Jornadas de trabajo

Dadas las caracteristicas de los trabajos a realizar, Canal de Isabel I, S.A. M.P. dara todas las facilida-
des necesarias para permitir la flexibilidad absoluta de las jornadas de trabajo, debiendo quedar bien

entendido que ello no supone aumento alguno a los precios unitarios.

2.6. Materiales auxiliares necesarios

Todos los materiales auxiliares que se utilicen para los trabajos seran de la mejor calidad existente en
el mercado y cumplirdn las normas oficiales vigentes. En todo caso deberan ser autorizados por el

Director de los Trabajos.

En la oferta econdmica estardn incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocion, in-
cluyendo consumos, seguros, averias mantenimiento, gastos de amortizacion o reposicion y otros, a

disposicidn del adjudicatario.

2.7. Aceptacion y recepcion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario retirarad sus equipos de la zona de trabajo, proce-

diendo a la adecuacidn y limpieza de dicha zona.

De modo posterior a cada actuacién por averia, se comprobara el funcionamiento del equipo lector
mediante lecturas manuales para determinar que la precisién responde a los valores nominales del
equipo. Si el Director de los Trabajos detectase errores o anomalias, no se aceptardn los resultados

hasta que el problema no se resuelva de forma satisfactoria.

El Director de los Trabajos, después de verificar la correcta ejecucion de las d6rdenes de trabajo y la
retirada y limpieza de la zona de actuacién, firmara la recepcion de dichos trabajos. En ese momento

se consideraran recibidos.
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2.8. Requisitos particulares para la ejecucion de los trabajos.

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales y Reglamentos de desarrollo, y
con la finalidad de garantizar que los servicios contratados por la empresa adjudicatario se ejecutan
conforme a las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y Canal de Isabel I, S.A.
M.P., la empresa adjudicataria habra de presentar ante Canal de Isabel I, S.A. M.P. 0 a la empresa

gue ésta designe, la documentacién acreditativa de los siguientes extremos:

a) Relacidon nominal e identificacién de los trabajadores que ejecutaran los trabajos objeto
del contrato.

b) Sistema de gestidn de prevencidn.

c) Certificados de formacidn en materia de prevencion de riesgos laborales de los trabaja-
dores que realicen los trabajos objeto del presente contrato.

d) Identificacion y nombramiento del trabajador o trabajadores designados como recurso
preventivo.

e) Evaluacidn de los riesgos generales y especificos de los puestos de trabajo, incluyendo la
planificacién de la actividad preventiva.

f)  Plan de formacion en materia de prevencién de riesgos laborales, que incluird tanto la
relativa a la actividad objeto del contrato como la relacionada con el plan de emergencia

y contra incendios.

La documentacion relacionada en la presente cldusula habrd de ser presentada por la empresa adju-

dicataria con cardcter previo al inicio de los trabajos objeto del presente contrato.

Cuando Canal de Isabel Il, S.A. M.P. lo considere oportuno, podra solicitar informacién adicional o
realizar comprobaciones y auditorias para verificar la validez de la informacién entregada y asumien-
do el adjudicatario la obligacidn de tener a disposicidon del Canal de Isabel II, S.A. M.P. la documenta-

cion requerida para su exhibiciéon cuando fuera requerida con tal fin.

2.9. Presentacion de los documentos

Todos los documentos se presentaran al Director de los Trabajos. Previamente a la composicion del
documento definitivo, el adjudicatario entregara una copia de un borrador final del documento para

comprobar que se ajusta a lo requerido.

El documento definitivo se presentara encuadernado en papel: se entregaran dos (2) copias firmadas

y encuadernadas conforme a la plantilla proporcionada por Canal de Isabel II, S.A. M.P. o a criterio
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del Director de los Trabajos. Ademas, se entregaran dos (2) memorias en formato USB con todos los
ficheros en formatos originales, dos (2) memorias en formato USB con una versidn integra (de todos
los documentos) en .pdf también firmados y una (1) memoria en formato USB con los planos en for-

mato tipo editable, si procediera (.dwg). Los ejemplares en .pdf se prepararan con marcadores.

Si existieran, los planos se entregaran en formato tipo editable (.dwg) y tipo .pdf con el sello de iden-

tificacidn proporcionado por Canal de Isabel II, S.A. M.P.

Los formatos originales seran: .doc o .docx para los archivos de texto, .xIs o .xIsx para las hojas de
calculo y otros programas de célculo especializados para los célculos. .dwg (tipo programa de dibujo

por ordenador o formato compatible).

Serd preceptiva la entrega de las salidas de los programas utilizados, asi como toda la documentacidn

manejada durante el desarrollo de los trabajos.

El resto de documentacidn técnica relativa a los equipos y actuaciones realizadas se aportara a Canal
de Isabel II, S.A. M.P. en el formato que esta solicite. Dicha empresa dejara constancia de cada visita,
anotando el estado general de la instalacidn, los defectos observados y las reparaciones efectuadas

y/o propuestas de subsanacion.

3. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario estara obligado a cumplir la reglamentacidn vigente en materia de Seguridad y Salud
en el desempefio de los trabajos. Todos los gastos derivados de la implementacién de este apartado

estardn incluidos en el precio ofertado.

3.1. Requisitos generales

El adjudicatario debera cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de No-
viembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero,
por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinacion de actividades empre-
sariales y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la

adopcién de medidas preventivas en el ambito laboral o susceptibles de producirlas en dicho dmbito
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asi como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regu-
ladora de la subcontratacidn en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construc-
cion, y su legislacion complementaria y de desarrollo, asi como la legislacidn que sustituya a las ante-

riores o que se refleje en el Anexo Il de este documento.

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Canal de Isabel I,
S.A. M.P. que afecte a sus instalaciones y donde los empleados del adjudicatario desarrollen su tra-
bajo.

En consecuencia, serd obligacion del adjudicatario:

o Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

o Realizar la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopciéon de cuantas
medidas sean necesarias.

o Evaluar los riesgos laborales.

o Planificar la acciéon preventiva a partir de los resultados de la evaluacién de los
riesgos.

o Asegurar que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores.

o Proporcionar a los trabajadores los medios de proteccidon personal adecuados al
trabajo a realizar.

o Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las
medidas y actividades de proteccion aplicables y las medidas de emergencia

adoptadas.

o Consultar a los trabajadores y permitir su participacion en todas las cuestiones que
afecten a la seguridad y la salud laborales.

o Garantizar que cada trabajador reciba una formaciéon adecuada en materia
preventiva.

o Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un
riesgo grave e inminente.

o Garantizar la vigilancia médica periddica de la salud de los trabajadores.
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3.2. Requisitos particulares para la ejecucion de los trabajos

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales y Reglamentos de desarrollo, y
con la finalidad de garantizar que los servicios contratados por la empresa adjudicatario se ejecutan
conforme a las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y Canal de Isabel I, S.A.
M.P., la empresa adjudicataria habra de presentar ante Canal de Isabel I, S.A. M.P. 0 a la empresa

gue ésta designe, la documentacién acreditativa de los siguientes extremos:

a) Relacién nominal e identificacidon de los trabajadores que ejecutaran los trabajos objeto
del contrato.

b) Sistema de gestion de prevencion.

c) Certificados de formacion en materia de prevencion de riesgos laborales de los
trabajadores que realicen los trabajos objeto del presente contrato.

d) Evaluacion de los riesgos generales y especificos de los puestos de trabajo, incluyendo la
planificacién de la actividad preventiva.

e) Plan de formacién en materia de prevencion de riesgos laborales, que incluird tanto la
relativa a la actividad objeto del contrato como la relacionada con el plan de emergencia
y contra incendios.

La documentacion relacionada en la presente cldusula habrd de ser presentada por la empresa adju-

dicataria con caracter previo al inicio de los trabajos objeto del presente contrato.

Serd obligatorio para el adjudicatario aportar a Canal de Isabel II, S.A. M.P. la documentacién relativa
a la materia de prevencién de riesgos laborales en formato papel y/o a través de la herramienta in-

formatica que disponga Canal de Isabel II, S.A. M.P.

Cuando Canal de Isabel Il, S.A. M.P. lo considere oportuno, podra solicitar informacién adicional o
realizar comprobaciones y auditorias para verificar la validez de la informacion entregada, asumien-
do el adjudicatario la obligacion de tener a disposicidon de Canal de Isabel Il, S.A. M.P. la documenta-

cién requerida para su exhibicién cuando fuera requerida con tal fin.

3.3. Coordinacién de Actividades Empresariales

Cuando para la prestacion de un servicio deba realizar actividades en concurrencia con otros adjudi-

catarios, debera cumplir lo establecido en el Art. 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y
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en el RD 171/2004, de 30 de enero, que lo complementa, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

El representante del adjudicatario para la ejecucién de los trabajos se relacionara con el Area res-
ponsable del contrato, con la colaboracion y apoyo del Staff de Coordinacion de actividades empre-

sariales del Area de Prevencién de Canal de Isabel Il, S.A. M.P., a efectos de coordinar los trabajos.

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de prevencién de riesgos laborales in-
formadas por Canal de Isabel Il, S.A. M.P., las establecidas en los Pliegos del procedimiento de licita-

cion o en cualquier otro documento entregado antes o durante la prestacion del servicio.

El adjudicatario cuidard de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y proce-
dimientos de prevencion de riesgos que sean de aplicacion; tanto los establecidos por Canal como los

contenidos en su planificacién de actividades preventivas.

Siempre que se produzca un accidente, el adjudicatario tendra la obligacién de dar cuenta del mismo
al Area de Canal de Isabel II, S.A. M.P. al frente del contrato. Ademads, realizard un informe del mismo

en el que se reflejen las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

3.4. Accidentes

En caso de producirse algun accidente e/o incidente del personal propio del adjudicatario o de sus
empresas subcontratadas (si estas estan autorizadas por Canal de Isabel I, S.A. M.P.), debera infor-
marse inmediatamente a los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. M.P. y/o al Coordinador de
Seguridad y Salud designado, en el caso en que existiese. Ademas, el adjudicatario realizard un in-
forme complementario de investigacion (parte de investigacion), en el que se reflejen las causas ori-
ginarias del accidente y las medidas preventivas adoptadas para poder evitar, en la medida de los

posible, una situacion similar futura.

En la investigacidn de accidentes, todos los adjudicatarios y subcontratistas estaran obligados a pres-

tar la maxima colaboracidn a los técnicos encargados de la investigacion.

3.5. Paralizacion de los trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante

la ejecucion de los trabajos (si existiese) o cualquier otra persona de los servicios técnicos de Canal
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de Isabel Il, S.A. M.P. observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
adjudicatario de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en la documentacién preceptiva de
seguimiento de los trabajos y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminen-
te para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso,

de la totalidad de los trabajos.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralizacién
debera dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social correspon-
diente, a los adjudicatarios y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacidn, asi como

a los representantes de los trabajadores de éstos.

4. GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario serd considerado poseedor del residuo que pudiera derivar de sus actividades profe-
sionales y estara obligado a efectuar una separacién selectiva de los residuos valorizables (metal,
vidrio, plastico, chatarra, electrdnica, etc.) que se genere durante el desarrollo de los trabajos y de-

positarlos en los contenedores adecuados, segun las instrucciones de Canal de Isabel Il, S.A. M.P.

El adjudicatario se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el

personal a su cargo que realice las tareas del contrato para Canal de Isabel II, S.A. M.P.

5. GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Ademas de todos los gastos necesarios detallados en el punto 1.8 para el cumplimiento de lo esta-
blecido en el presente Pliego, seran de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por el trans-
porte y la proteccion de sus equipos y medios auxiliares, asi como los derivados de la aplicaciéon de la
normativa de seguridad y salud laboral para dotar al personal a su cargo de los medios de proteccion

reglamentados.

Serd de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente Pliego de prescripciones técnicas.
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6. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

6.1. Medicion y abono

Los trabajos a ejecutar que aparecen en las drdenes de trabajo reflejaran la descripcion de materia-
les a emplear, las unidades y mediciones previstas y el precio unitario segin los Cuadros de Precios

que rigen el contrato.

Se medira y abonara de acuerdo con las érdenes de trabajo emitidas por el Director de los Trabajos,
gue estaran elaboradas en base a las unidades recogidas en el escenario de valoracidn incluido en
Anejo Il ter del PCAP, aplicandose la baja establecida en la oferta del licitador. Los precios que se
oferten incluiran la totalidad de las operaciones necesarias para la realizacién completa, incluso gas-

tos de transporte, desplazamiento y aduanas en su caso.

Igualmente se incluyen los gastos por sustitucion de pequefias piezas, cableado, material auxiliar,

etc. debidos a averias o por mantenimiento preventivo.

La forma de pago serd mediante la presentacion de:

- Una factura a la entrega final del trabajo o de los estudios realizados, aplicando los precios

aprobados. Se entregara una factura por cada proyecto o estudio realizado.

6.2. Actuaciones incompletas o no previstas

No serd de abono ninguna actuacion incompleta. Sélo seran susceptibles de abono los trabajos no
previstos ordenados por el Director de los Trabajos a través de drdenes de trabajo debidamente

aprobadas.

Firmado por *** ** JUAN PABLO DE FRANCISCO (R:**** *)
AUTH el dia 16/08/2023 con un certificado emitido por SIA
SUBO1

Juan Pablo de Francisco Diaz
Jefe de Area de Explotacién
de Presas y Pozos
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Firmado por EDUARDO AROZAMENA RAMOS el dia
16/08/2023 certificado por SIA SUBOl1. Por
delegacion.

Carmen Marta Soriano Roncero
Subdirectora de Planificacion
Recursos Hidricos y Abastecimiento
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Firmado por Belén Benito Martinez el

dia 16/08/2023 con un certificado
emitido por SIA SUBO1

Maria Belén Benito Martinez
Directora de Operaciones
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