Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales

N . “** C e ntro protegidos y los cédigos que permitirian acceder al original.
*
;‘. fvera de Transfusion E&l Comunidad de Madrid

Evaluacion facultativa del apartado 4 (Valoracion Técnica) del pliego P.P.T
(P.A.SUM. 003-2024 - A/SUM-000901/2024).

Valoracién técnica. Hasta 40 puntos.

Clasificacion Puntos | MESSER | LINDE | CM
TOTAL 40 40 40 40
Instalacién de Tercera Fuente de CO2 15 15 15 15
Instalacion Central de Alarmas de Central de 10 10 10 10
COz2 incluyendo los sensores para recoger las
medidas:

Presién Rampa Derecha

Presién Rampa Izquierda

Presién Rampa Back-up

Presion Salida

Con conectividad al sistema BMS del Centro a

través de RS-485 Modbus RTU.

Suministro e instalacion anualmente de tres 15 15 15 15
sondas para sensores de Oz ambiente Witt,
durante la vigencia del contrato.

Madrid, a 12 de marzo de 2024.
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