




3

Se incluirá calorifugado correspondiente por normativa y/o recomendado 
por fabricante (el más restrictivo).

3.CONTROL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

El Servicio de Ingenieríadel Hospital será el responsable de revisar e 
inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de ejecución incluidas en este 
Pliego y dar el visto bueno al suministro e instalación de los sistemas.

4. SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, según lo dispuesto en la ley 31/1995 de 
8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus disposiciones de 
desarrollo o complementarias y cuantas normas legales o convencionales, 
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el 
ámbito laboral, nombrando al efecto a un Responsable directo en esta materia.

De acuerdo con el Articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como el Articulo 21del Reglamento de Prevención, el 
adjudicatario deberá cumplir, y en su caso acreditar lo siguiente:

• Evaluación de los riesgos laborales específicos del trabajo a realizar, por 
puesto y lugar de trabajo, incluyendo la planificación de la actividad 
preventiva. La evaluaciónse deberá entregar al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Hospital, dentro de los 3 primeros meses contados 
desde la formalización del contrato.

• El adjudicatario deberá aportar Certificado de Aptitud (reconocimiento 
médico) de los trabajadores que prestan servicio en el Hospital, sin perjuicio
de la transferencia de información médica, entre profesionales sanitarios de 
los servicios de prevención de riesgos laborales de ambas empresas.

• Equipo de Protección individual ycolectivo a utilizar, con documento 
acreditativo de la entrega a los trabajadores.

• Formación general y específica recibida por los trabajadores que prestan 
servicio en el Hospital, adjuntando certificado de la formación recibida.

Tanto el equipamiento como los útiles, herramientas y productos que utilice
el adjudicatario en el desarrollo del contrato estarán de acuerdo a la 
normativa actualmente vigente en materia de Salud Laboral, y 
específicamente se seguirán las prescripciones del Artículo 41 
(Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores) de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales



4

5. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL.

Las actividades de mantenimiento, incluida la retirada de elementos 
averiados o inservibles y residuos procedentes de las revisiones y reparaciones 
de los equipos, deberán ser retirados por la empresa adjudicataria realizándose 
en cumplimiento con la normativa medioambiental correspondiente y de 
transporte de mercancías peligrosas en carretera (si fuera el caso).

Se haráentrega de los documentos de transporte y aceptación de los 
citados residuos por gestores autorizados, así como de los certificados de 
destrucción de los mismos.

6.DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas deberán presentar la siguiente documentación 
antes de la instalación (no para presentar oferta).

 Certificado de empresa instaladora de fontanería.

 Acreditación de disponer de un servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, propio o contratado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
31/1995. 

11. OTRAS.

Las empresas interesadas en ver la instalación, deberán contactar con
Diego Prieto (Servicio de Mantenimiento) mediante correo electrónico: 
diego.prieto@salud.madrid.org

EL JEFE DE SERVICIO
Fdo. Juan Ignacio Gómez Chaparro
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