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Comunidad
de Madrid

@ madriddigital
~ Agencia para la Administracion Digital
CONSEJERIA DE DIGITALIZACION de la Comunidad de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia todas las firmas auténticas y se
han ocultado los datos personales protegidos y los
codigos que permitirian acceder al original

INFORME TECNICO DE VALORACION DE OFERTAS RECIBIDAS DEL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS TECNICOS NECESARIOS PARA ALBERGAR EL
CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ECON/000145/2024).
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURRENCIA.
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1 Antecedentes

En fecha 18 de febrero de 2025 se efectia la apertura del sobre n° 2 “PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
POR APLICACION DE FORMULAS” de los ofertantes admitidos a la licitacion del contrato de arrendamiento arriba
referenciado denominado “ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS TECNICOS NECESARIOS PARA ALBERGAR
EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ECON/000145/2024)".

Que segun se expone en el acta de dicha mesa se entrega documentacion de las ofertas del sobre n° 2 a los
servicios técnicos de la Agencia.

2 Empresas valoradas

Las ofertas presentadas corresponden a las siguientes empresas:

N° EMPRESA NIF

1 DATA 4 DC SERVICES SPAIN S.L.U. B88103056

2 KYNDRYL ESPANA S.A.U. A04975934

3 TELEFONICA SOLUCIONES DE INF(?RMATICA Y COMUNICACIONES DE A78053147
ESPANA S.A.

3 Criterios de valoracion

El siguiente informe valora la documentacion recibida del Sobre N°2 de las empresas admitidas a licitacién. Para
ello se someten las ofertas recibidas al “Procedimiento de adjudicacion y criterios de adjudicacion” tal y como se
expone en el apartado 9 del pliego de condiciones.

En el apartado 9.2 del pliego se recoge la tabla con la puntuacién maxima por cada criterio. Es la siguiente:

Descripcion Puntos
Criterio evaluable mediante formulas o parametros objetivos 100 Puntos
Cuota fija 48 puntos
Cuota variable 8 puntos
Consumo de energia (PUE) 1 puntos
Horas Basicas de servicio 4,5 puntos
Servicio de Cableado 1,5 puntos
Traslado de racks 1 puntos
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Otros criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica
Periodo de carencia sin servicio 4 puntos
Criterio de conectividad del CPD 4 puntos
Criterio de nivel de disponibilidad del CPD 8 puntos
Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida 8 puntos
doble subestacién) P
Inclusién en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia 4 buntos
eléctrica 21-26 en la actuacién de apoyo a la red de distribucion P
Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a )
puntos

CPD y salas IT)
Criterio de seguridad del CPD: Resistencia al fuego > 120 2 puntos
Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente 4 puntos
Conexion directa con el proveedor de nube AWS 1 punto
Conexioén directa con el proveedor de nube Azure 1 punto
Conexioén directa con el proveedor de nube Google 1 punto
Conexioén directa con el proveedor de nube Oracle Cloud 1 punto
Conexién directa con el proveedor de nube IBM Cloud 1 punto
Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks 1 punto
Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura 1 punto
Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 1

. punto
mm de profundidad

4 Revision de las ofertas para la cuota fija y cuota variable

En la siguiente tabla se muestran las ofertas presentadas para la cuota fija y cuota variable por las empresas
admitidas:

DATA4DC KYNDRYL TELEFONICA
Cuota Fija (Base imponible) 16.000.000,00 € 12.481.517,00 € 11.558.720,14 €
Cuota Variable:
Consumo de Energia (Mejora del PUE) NO Sl NO
HBS de servicio (Precio/hora sin IVA) 37,00 € 30,69 € 36,00 €
Servicio de Cableado (% baja) 15,00 % 8% 28,49 %
'I;r;sll\ji? Rack (Precio traslado por rack 3.100,00 € 2.045,00 € 221145 €
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Segun los datos de la tabla anterior y aplicadas las férmulas que se recogen en el pliego de condiciones, el resultado

las puntuaciones se muestran en la siguiente tabla:

@ madriddigital

DESCRIPCION PUNTOS DATA4DC KYNDRYL TELEFONICA
Cuota Fija 48 40,21 46,84 48
Cuota variable 8 5,75 7,71 6,38
Consumo de energia (PUE) 1 0 1 0
Horas Basicas de Servicio 45 3,73 4.5 3,91
Servicio de Cableado 1,5 1,35 1,21 1,5
Traslado de Racks 1 0,67 1 0,97
Total Cuota Fija + Cuota Variable 56 45,96 54,55 54,38

5 Revision de las ofertas para otros criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica

por aplicacion de féormulas o parametros objetivos

Respecto a las ofertas presentadas en relacién con otros CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS los licitadores han

presentado las siguientes ofertas siguiendo el formato requerido en el anexo | del pliego de condiciones:

DATA4DC

Periodo de carencia

Cuatro meses

Criterio de Conectividad del CPD

X

Criterio de nivel de disponibilidad del CPD

subcriterios siquientes)

e Certificacion Oficial Tier |V (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarlos 4

cualquier fallo

e Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de

x

e Varias vias de distribucion al menos 2 simultaneamente activas

x

e Tolerante a fallos después de fallo simple

o Compartimentacién en las vias de distribucién aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacion)

Inclusién en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la
actuacion de apoyo a la red de distribucion de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexidn directa con el proveedor en la nube AWS

Conexion directa con el proveedor en la nube Azure

Conexidn directa con el proveedor en la nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexion directa con el proveedor en la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 KW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad

00 XXX XXX X]  [>X] X [X[X

-
[}

KYNDRYL

Periodo de carencia

Cuatro meses

Criterio de Conectividad del CPD

X

Criterio de nivel de disponibilidad del CPD
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e Certificacion Oficial Tier IV (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarios 4
subcriterios siguientes)

e Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de
cualquier fallo

e Varias vias de distribuciéon al menos 2 simultaneamente activas

e Tolerante a fallos después de fallo simple

o Compartimentacién en las vias de distribucién aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacién)

Inclusion en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la

actuacion de apoyo a la red de distribucion de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificacién medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexion directa con el proveedor en la nube AWS

Conexion directa con el proveedor en la nube Azure

Conexion directa con el proveedor en |la nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexion directa con el proveedor en la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad

00 [ XX XXX XXX XXX X[ XXX |X] X | X

-
(4}

TELEFONICA

Periodo de carencia Cuatro meses

Criterio de Conectividad del CPD X

Criterio de nivel de disponibilidad del CPD

e Certificacion Oficial Tier IV (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarios 4 X
subcriterios siguientes)

o Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de
cualquier fallo

e Varias vias de distribucion al menos 2 simultaneamente activas

o Tolerante a fallos después de fallo simple

o Compartimentacion en las vias de distribucion aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacion)

Inclusién en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la

actuacion de apoyo a la red de distribucién de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexioén directa con el proveedor en la nube AWS

Conexion directa con el proveedor en la nube Azure

Conexion directa con el proveedor en |a nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexién directa con el proveedor en |la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad

x

x

x

00 | XXX [ X[ XXX > X [><

[&)]

-
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Con la informacién proporcionada por los licitadores en la documentaciéon presentada segun se especifica en el
apartado 11.1B del pliego de condiciones, se hacen las siguientes consideraciones y valoracion:

Licitador: DATA 4 DC SERVICES SPAIN S.L.U.

Se consideran validadas las acreditaciones presentadas para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS, con las
excepciones Y justificaciones siguientes:

e La acreditacion para la valoracion del “Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente”
no se considera valida puesto que el certificado presentado corresponde al Centro de Datos-, cuando
el inmueble ofertado es el Centro de Datos DC02.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexion directa con el proveedor en la nube AWS” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que el servicio
lo puede ofrecer a través de una tercera empresa, [l pero no justifica la inclusion del propio
licitador en la tabla publicada por Amazon con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio
de AWS Direct Connect.

e La acreditacién para la valoracion del criterio “Conexion directa con el proveedor en la nube Azure” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que el servicio
lo puede ofrecer a través de una tercera empresa, || il]. pero no justifica la inclusion del propio
licitador en la tabla publicada por Microsoft con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio
de Azure ExpressRoute.

e La acreditacion para la valoracién del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube Google” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que el servicio
lo puede ofrecer a través de una tercera empresa, [l pero no justifica la inclusion del propio
licitador en la tabla publicada por Google con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio
de Google Interconnect.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que el servicio
lo puede ofrecer a través de una tercera empresa, ||l pero no justifica la inclusién del propio
licitador en la tabla publicada por Oracle con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio
de Oracle Fast Connect.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube IBM” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que el servicio
lo puede ofrecer a través de una tercera empresa, ||l pero no justifica Ia inclusion del propio
licitador en la tabla publicada por IBM con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio de
IBM Cloud Direct Link.

Nuam. Exp.: ECON/000145/2024 Pagina 7 de 11



@ madriddigital

Comunidad
de Madrid | CONSEJERIA DE DIGITALIZACION

Con las consideraciones mencionadas, el desglose definitivo de puntos para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS se
muestra en la siguiente tabla:

DATA 4 DC SERVICES SPAIN S.L.U. PUNTOS
Periodo de carencia 4
Criterio de Conectividad del CPD 4

Criterio de nivel de disponibilidad del CPD
e Certificacion Oficial Tier IV (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarlos 4
subcriterios siguientes)
e Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de
cualquier fallo

e Varias vias de distribucién al menos 2 simultaneamente activas 1

e Tolerante a fallos después de fallo simple

o Compartimentacion en las vias de distribucion aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacion)

Inclusién en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la

actuacion de apoyo a la red de distribucion de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificaciéon medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexidn directa con el proveedor en la nube AWS

Conexidn directa con el proveedor en la nube Azure

Conexidn directa con el proveedor en la nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexion directa con el proveedor en la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad
TOTAL | 28 PUNTOS

Nl & |[00]—=

=|=|=|0O|l0|0(0O|0|O

La puntuacién otorgada al licitador DATA 4 DC SERVICES SPAIN S.L.U. para otros CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS
OBJETIVOS es de 28 puntos.

Licitador: KYNDRYL ESPANA S.A.U.

Se consideran validadas las acreditaciones presentadas para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS, con las
excepciones y justificaciones siguientes:

e El licitador marca la opcién de “Certificacién oficial de Tier IV valorandose esta opcién, y descartando la
valoracion del resto de subcriterios segun se expresé en el acto publico de apertura de ofertas y recogido
en el acta de la mesa. El apartado 9.2.1.5 del pliego de condiciones sefiala que para recibir la maxima
valoracion, el CPD ofertado debe "estar en posesion de la certificacion oficial Tier IV”. En este caso, la

documentacion presentada para acreditar el criterio no es el certificado oficial ||| GGG

-. Por tanto, no se puede considerar valido.
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e La acreditacion para la valoracién del “Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente”

10 50 considera verc,
I <o o incluye el propio certificado, tal y como se exige en el pliego de

condiciones.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube AWS” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que 1) Kyndryl
dispone de ciertas competencias en AWS, 2) forma parte de ciertos programas de socios o “partnership”
entre los que no se encuentra el servicio AWS Direct Connect, 3) dispone de determinadas validaciones de
servicios AWS, 4) dispone de determinadas certificaciones de AWS y 5) puede proporcionar determinados
servicios de AWS. Especificamente no se indica nada sobre la inclusién en la lista de socios aprobados para
proporcionar el servicio AWS Direct Connect, ni que lo pueda hacer desde el CPD ofertado, tal y como se
solicita en el pliego de condiciones. Por otra parte, la pagina de AWS publicada a la que se hace referencia
en la memoria técnica justificativa no recoge una lista de socios y partners aprobados para proporcionar el
servicio requerido AWS Direct Connect en la que esté incluido el licitador.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube Azure” no se
considera vélida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que 1) Kyndryl
esta designado como “Solutions partner” de Azure, con ciertas especializaciones, pero no justifica la
inclusidn del propio licitador en la tabla publicada por Microsoft con socios y partners aprobados para
proporcionar dicho servicio de Azure ExpressRoute desde el CPD ofertado. Por otra parte, la pagina de
Azure publicada a la que se hace referencia en la memoria técnica justificativa no recoge una lista de socios
y partners aprobados para proporcionar el servicio requerido Azure ExpressRoute en la que esté incluido el
licitador.

e La acreditacion para la valoracion del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube Google” no se
considera valida, puesto que el documento aportado como memoria técnica justificativa indica que 1) Kyndryl
esta designado como partner diferencial de Google, incluido en varios programas e iniciativas, pero no
justifica la inclusién del propio licitador en la tabla publicada por Google con socios y partners aprobados
para proporcionar dicho servicio de Google Interconnect desde el CPD ofertado. Por otra parte, la pagina
de Google publicada a la que se hace referencia en la memoria técnica justificativa no recoge una lista de
socios y partners aprobados para proporcionar el servicio requerido Google Interconnect en la que esté
incluido el licitador.

e La acreditacién para la valoracion del criterio “Conexién directa con el proveedor en la nube Oracle” no se
considera valida, puesto que el documento aportado en la memoria técnica justificativa indica que Kyndryl
esta incluido en el programa Oracle PartnerNetwork, pero no justifica la inclusién del propio licitador en la
tabla publicada por Oracle con socios y partners aprobados para proporcionar dicho servicio de Oracle Fast
Connect ni certifica que puede prestar el servicio. Tampoco incluye ninguna referencia publica en la que se
pueda comprobar tal acreditacion.

Con las consideraciones mencionadas, el desglose de puntos definitivo para los criterios de adjudicacion se muestra
en la siguiente tabla:
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KYNDRYL ESPANA S.A.U.
Periodo de carencia 4
Criterio de Conectividad del CPD 4
Criterio de nivel de disponibilidad del CPD
e Certificacion Oficial Tier IV (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarios 4 0

subcriterios siguientes)

e Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de
cualquier fallo

o Varias vias de distribucién al menos 2 simultdneamente activas

» Tolerante a fallos después de fallo simple

» Compartimentacion en las vias de distribucion aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacion)

Inclusion en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la

actuacion de apoyo a la red de distribucién de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificacién medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexion directa con el proveedor en la nube AWS

Conexion directa con el proveedor en la nube Azure

Conexion directa con el proveedor en la nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexion directa con el proveedor en |la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad

TOTAL | 28 PUNTOS

el Bl Bl L=l (=l (=] [=] [=] | N} [ S ] BEr - (o]

La puntuacién otorgada al licitador KYNDRYL ESPANA S.A.U. para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS es
de 28 puntos.

Licitador: TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPANA S.A.

Se consideran validadas las acreditaciones presentadas para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS.

Con las consideraciones mencionadas, el desglose de puntos definitivo para los criterios de adjudicacion se muestra
en la siguiente tabla:

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPANA S.A.

Periodo de carencia -
Criterio de Conectividad del CPD 4
Criterio de nivel de disponibilidad del CPD

e Certificacion Oficial Tier IV (si se oferta esta opcion, no es necesario marcarios 4 8

subcriterios siguientes)

e Componentes de capacidad activa para sostener el nivel IT y tener N después de
cualquier fallo

e Varias vias de distribucién al menos 2 simultdneamente activas

o Tolerante a fallos después de fallo simple

o Compartimentacién en las vias de distribucién aisladas unas de otras

Criterio de robustez de la infraestructura eléctrica del CPD (acometida doble subestacion) 8

Num. Exp.: ECON/000145/2024 Pagina 10 de 11



>
*t*i **

Comunidad
de Madrid

CONSEJERIA DE DIGITALIZACION

@ madriddigital

Inclusién en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energia eléctrica 21-26 en la
actuacion de apoyo a la red de distribucion de Madrid

Criterio de seguridad de acceso (Doble factor de seguridad en acceso a CPD y salas IT)

Criterio de seguridad del CPD Resistencia al fuego > 120

Criterio de certificacion medio ambiental LEED GOLD o equivalente

Conexidn directa con el proveedor en la nube AWS

Conexion directa con el proveedor en la nube Azure

Conexion directa con el proveedor en la nube Google

Conexion directa con el proveedor en la nube Oracle Cloud

Conexion directa con el proveedor en la nube IBM Cloud

Posibilidad de cargas eléctricas superiores a 22 kW en los racks

Posibilidad de albergar en el CPD racks de 47u de altura

Numero maximo de huellas para racks de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad

EEN) JEEY JEEY EEN) JEEY JEEY N =N NS

TOTAL

42 PUNTOS

La puntuacién otorgada al licitador TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPANA S.A. para otros CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS O PARAMETROS OBJETIVOS es de 42 puntos.

6 Conclusion

Con las consideraciones reflejadas en el informe, el resultado final de las puntuaciones es el siguiente:

Cuota fija + criz
Ne° EMPRESA J. Criterios de Total
Cuota variable C ..
Adjudicacion

1 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y

COMUNICACIONES DE ESPANA S.A. 54,38 42 96,38
2 KYNDRYL ESPANA S.A.U. 5455 28 82,55
3 DATA 4 DC SERVICES SPAIN S.L.U. 45,96 28 73,96

El Director de Sistemas
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