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SERVEO SERVICIOS, S.A.U. 
Presenta un documento firmado de 11 páginas, una de ellas destinada a la portada y otra al índice, 
donde recoge: 

 Documentación referente tanto a las instalaciones, equipos y sistemas como a los 
elementos constructivos de cada uno de los edificios indicados en el PCAP: Apartado 1. Se 
describen las instalaciones y elementos constructivos existentes. 

 Documentación referente a las deficiencias detectadas y recomendaciones de mejora tanto 
en las instalaciones como en los elementos constructivos de los edificios indicados en el 
PCAP: Apartado 2. 

En el documento SERVEO recoge un análisis tanto de los edificios requeridos en el PCAP, como de 
los edificios de C/Espronceda 24, C/O'Donnell 55, C/San Martín de Porres 6 y C/Cincovillas 5. Estos 
edificios también se visitaron durante las visitas obligatorias, si bien, no formaban parte de la 
valoración de puntos recogida en el PCAP, por lo que no se tienen en cuenta en este informe de 
juicios de valor. 

 
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. 
Presenta dos documentos: 

 Un primer documento de 8 páginas, una de ellas destinada a la portada, otra al índice y otra 
a la firma del documento. En este informe se describen las instalaciones, equipos y sistemas 
de cada uno de los edificios indicados en el PCAP y se indican las recomendaciones de 
mejora para cada uno de ellos. 

 Un segundo documento de 8 páginas, una de ellas destinada a la portada, otra al índice y 
otra a la firma del documento. En este informe se describen los elementos constructivos 
de cada uno de los edificios indicados en el PCAP y se indican las recomendaciones de 
mejora. 
 

A continuación, se realiza la valoración de los informes presentados por las tres licitadoras: 

1. Apartado 1 del Informe: Una descripción de las características, componentes y estado de 
conservación de las instalaciones, equipos y sistemas, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo II del PPT, con indicación de las posibles incidencias y/o deficiencias observadas y 
conclusiones. 

Este criterio se centra en la calidad del informe presentado por el licitador tras una visita técnica a 
las instalaciones. Para puntuar se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 el rigor analítico y el grado de detalle de las instalaciones, equipos, sistemas de cada uno 
de los edificios de las sedes administrativas objeto de este contrato, basándose en la 
descripción de los mismos, indicada en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas: 
un 40% de la puntuación de cada sede y apartado. 

 precisión sobre las deficiencias observadas en las instalaciones, equipos, de cada uno de 
los edificios de las sedes administrativas objeto de este contrato, basándose en los trabajos 
indicados en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas: un 60% de la puntuación 
de cada sede y apartado. 

 

Analizadas las ofertas se observa que todos los licitadores presentan una descripción de las 
instalaciones de cada uno de los edificios y proponen acciones de mejora. 

Sin embargo, COMSA presenta un documento más desarrollado y completo que el resto de 
licitadores. COMSA describe las instalaciones con mayor rigor analítico, ya que para cada edificio 
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