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IMAGENES HISTORICAS

El Hospital Nino Jesus fue construido entre 1879 y 1885, segun
consta en la documentacion  histérica del propio
Ayuntamiento de Madrid y en las descripciones oficiales del
edificio. Las fotografias antiguas localizadas —datadas en los
primeros anos de su construccion y puesta en servicio— han
permitido realizar un estudio comparado de la morfologia
original de los huecos y carpinterias.

En estas imdagenes se observa que el ala donde se situa el drea
afectada por el proyecto presentaba ya la misma altura de
una sola planta que mantiene en la actualidad, sin
modificaciones volumétricas apreciables. Asimismo, se
identifican dos fipologias diferentes de ventanas: una
correspondiente a planta baja y otra a planta alta, siendo
nuestro dmbito de actuacion exclusivamente la planta baija,
donde existia un Unico modelo histérico de ventana.

El andlisis de las fotografias revela que las carpinterias
originales eran de madera, deducido por el grosor de
montantes y travesanos, claramente mayor del que hubiera
tenido un sistema metdlico de la época. Las imdagenes
muestran ademds que estas carpinterias se encontraban
pintadas en blanco, color que coincide con el acabado
higienista habitual en la arquitectura sanitaria del siglo XIX.

En el drea actual se conservan ventanas con misma altura
(aprox. 2,80 m) pero dos anchos distintos en funcion de su
posicion en fachada, manteniendo todas ellas un remate
superior curvado, rasgo coherente con el diseno historicista del
edificio. Sin embargo, ninguna carpinteria existente hoy es
original: todas fueron sustituidas a lo largo del siglo XX por
carpinterias de aluminio, con perfiles mdas estrechos y una
configuracion distinta a la documentada histéricamente.
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BIBERONERIA ESTERILIZACION
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Espacio sobredimensionado, con circuitos poco definidos y zona de entrega excesiva. No dispone de vestuario y presenta aspecto  El drea de Esterilizacion presenta un aspecto anficuado, revestimientos obsoletos y maquinaria en desuso. El servicio se produce en
anticuado. Paredes alicatadas, poca luz natural y muros de carga que limitan la distribucién. Pavimento irregular y humedades en  ofro drea del hospital, por lo que este espacio ha sido elegido para albergar la UICEC.

\ . o . .
paredes. El espacio cuenta con grandes ventanas que aportan luz natural y una crujia amplia, lo que lo convierte en un lugar adecuado
Acabados: revestimientos obsoletos, falsos techos envejecidos y pavimento deteriorado. Importante: no se modifica nada | para la implantacion de la unidad. Importante: no se prevée ninguna modificacion estructural; se mantiene la configuracion original
estructural. del edificio.
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Area actualizada, con salas blancas que cumplen los requisitos normativos. Presenta un buen estado general y circuitos definidos, = El actual espacio destinado a Sacristia es utilizado como almacenaje de

aungque se requiere incorporar una nueva cabina de flujo laminar.Acabados: revestimientos y pavimentos en buen estado,  elementos de la capilla, y estd sobredimensionado respecto de su uso. La PLANO
adecuados para uso sanitario.Importante: no se modifica ningun elemento estructural. nueva compartimentacion agjusta los espacios, sin afectar a ningun elemento GENERALES
estructural. SITUACION ,
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL (1)

El actual espacio destinado a Sacristia es utilizado como almacenaje de elementos de la capilla, y estd sobredimensionado
respecto de su uso. La nueva compartimentacion ajusta los espacios, sin afectar a ningun elemento estructural.
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PASILLO

En este espacio se realizan andlisis de alta precision mediante cdmaras especializadas, del movimiento de los pacientes. Las
grabaciones y estudios requieren de una ubicacion especial de las cdmaras. En este espacio tan solo se acometerd la regulacion
geomeétrica del tabique de separacion con el drea contigua, manteniendo acabados, paramentos, alturas libres y equipamiento,
igual a como se encuentra ahora

Pasillo muy luminoso, con un falso techo de altura menor del hueco de ventanas, pero al gue no acomete con instalaciones, por lo
que desde el exterior, se percibe una linea de altura de falso techo, por encima de la franja de carpinteria superior.
Desorden visual en puertas, acabados, y equipamiento
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DETALLE 01: REJILLAS PRACTICABLES PANO SUPERIOR VENTANAS: dos hojas de rejilla superior practicables y formadas con lamas tipo Z de desarrollo 20.45.20 mm y 1.5mm de espesor de acero S 275 JR fijadas a bastidor perimetral
mediante soldadura. Cerco y marco perimetral conformado mediante perfileria LF40.3 en acero S 235 JRH incluso tramo superior curvado en taller y todo ello son un sobre ancho de solape de 3 cm respecto al pafio de la carpineria de ventana a
cubrir. Cada pafio practicable se fijara al marco mediante 2 bisagras de acero inoxidable. Incluira cerradura o sistema de cierre. Refuerzo vertical interior mediante tubo metalico cuadrado 20.20.2 fijado a bastidor y lamas. Todo el conjunto sera
lacado al horno en RAL definir por DF incluso recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster. Malla interior anti-pajaros

DETALLE 02: CAJEADO ACUSTICO PARA INSTALACIONES: Cajeado mediante tabiqueria hidrofuga de exteriores tipo Aquapanel. Incluyendo posible perfileria metalica auxiliar para fijacion y soporte ademas de la que establece el propio sistema.
Se ejecutara mediante doble placa en ambas caras (interior y exterior) y aislamiento acustico mediante lana de roca. En el plano hizontal de dicho cajeado se instalara una chapa metélica con pendiente hacia el exterior para evitar la entrada de agua
a modo de vierte aguas. Incluso posible perfileria independiente donde poder apoyar la maquina de climatizacion correspondiente para reducir la transmision de ruido de la maquina
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TIPO B2R (ESTADO REFORMADO)

La recuperacion del caracter histérico de los espacios y
estancias incorpora la necesidad de proteccion de los
huecos y ventanas. En todas las estancias que cuentan con
ventanas, esta proteccion supone llevar el falso techo
(4,20m) por encima del hueco de ventana (3,80m).

Para garantizar la calidad del aire precisada en uso
hospitalario, las ventilaciones de toma y expulsion e aire del
exterior se condensan en una Unica zona concreta: el
pasillo, liberando el resto de ventanas de ello.

Para la toma y expulsion del aire, de las maquinas ubicadas
en el falso techo de algunas estancias del hospital, es
necesario realizarlas mediante rejillas. Las rejillas se
ubicaran exclusivamente en la parte alta de las ventanas
del pasillo, sustituyendo el vidrio de la parte superior por
una superficie de rejillas horizontales de acero lacado
blanco, conforme a otras zonas del hospital, como las

rejillas de la Farmacia.
WY

el L L El resto de ventanas de la zona d actuacion quedan

liberadas en altura, recogiendo el caracter histérico de los
\ DETALLE
DETALLE 02

CONDUCTOS

fRRviuhhahahhw
81

L

huecos del edificio.

Para evitar un efecto visual discordante desde las fachadas
protegidas, se ha fijado la cota del falso techo, en los casos
en que hay instalaciones, exactamente a la altura de la
carpinteria horizontal superior, a 2,86 m, de manera que la
proporcion del hueco percibido desde el exterior se
mantenga coherente con el disefio histérico, en el pasillo.
Esta altura de 2,86m es la altura del pasillo de circulacion,
por el que circulan todas las instalaciones, y todas las
estancias interiores de apoyo y servicio.

~ - Medidas estancias:
Sk Estado actual:
I~ Altura completa de la planta baja: 5,20m
Altura libre actual de casi todas las estancias: 2,85-3,05m
Estado reformado:
Altura libre de estancias con ventanas: 4,20m
Altura libre de pasillo y estancias interiores: 2,86m

—1f Medidas ventanas:

Altura completa de ventana: 2,80m

Altura de ventana desde suelo: 3,80m

Altura desde suelo, de la parte superior horizontal de la
carpinteria: 2,86m

1.00

Pasillo

V5

DETALLE 01: REJILLAS PRACTICABLES PANO SUPERIOR VENTANAS: dos hojas de rejilla superior practicables y formadas con lamas tipo Z de desarrollo 20.45.20 mm y 1.5mm de espesor de acero S 275 JR fijadas a bastidor perimetral
mediante soldadura. Cerco y marco perimetral conformado mediante perfileria LF40.3 en acero S 235 JRH incluso tramo superior curvado en taller y todo ello son un sobre ancho de solape de 3 cm respecto al pafio de la carpineria de ventana a
cubrir. Cada pafio practicable se fijara al marco mediante 2 bisagras de acero inoxidable. Incluira cerradura o sistema de cierre. Refuerzo vertical interior mediante tubo metalico cuadrado 20.20.2 fijado a bastidor y lamas. Todo el conjunto sera
lacado al horno en RAL definir por DF incluso recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster. Malla interior anti-pajaros

DETALLE 02: CAJEADO ACUSTICO PARA INSTALACIONES: Cajeado mediante tabiqueria hidréfuga de exteriores tipo Aquapanel. Incluyendo posible perfileria metalica auxiliar para fijacion y soporte ademas de la que establece el propio sistema.
Se ejecutara mediante doble placa en ambas caras (interior y exterior) y aislamiento actstico mediante lana de roca. En el plano hizontal de dicho cajeado se instalara una chapa metalica con pendiente hacia el exterior para evitar la entrada de agua
a modo de vierte aguas. Incluso posible perfileria independiente donde poder apoyar la méaquina de climatizacion correspondiente para reducir la transmisién de ruido de la maquina
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NOTA:
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RACK] ARMARIO DE DATOS RACK

NOTA:

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan
en el plano es orientativa y la posicién exacta se
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CORRESPONDIENTE PICTOGRAMA SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

EXTINTOR DE POLVO SECO ABC DE 6KG DE EFICACIA 21A—113B, CARGADO
CON SU CORRESPONDIENTE PICTOGRAMA SEGUN NORMATIVA VIGENTE

BIE EXISTENTE

DETECTOR DE INCENDIOS SUPERFICIE EN FORJADO

DETECTOR DE INCENDIOS EMPOTRADO EN FALSO TECHO

PULSADOR DE ALARMA

MODULO DIRECCIONABLE

SIRENA DE ALARMA OPTICA/ACUSTICA INTERIOR
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PUERTAS DE MADERA

TIPO
UNIDADES
UBICACION

FORMA Y MEDIDAS

+2.60 my

+210 my

+0.00 m

DESCRIPCION

APERTURA

PM-01
5 Uds

PUERTA ABATIBLE DE MADERA (72cm)

Aseos y almacenes

Puerta formada por Cerco SOLECO tipo G (telescépico) , lacado final al
horno color RAL a definir por DF. Hoja de paso abatible, interior
poliestireno expandido de alta densidad y acabado a definir por Direccion
Facultativa. Revestimiento en HPL 3 mm y canto en compacto fendlico.
Espesor minimo de hoja 40mm.

1 Apertura batiente

PM-02
14 Uds

PUERTA ABATIBLE DE MADERA (82cm)

Generalizado

Puerta formada por Cerco SOLECO tipo G (telescépico) , lacado final al
horno color RAL a definir por DF. Hoja de paso abatible, interior
poliestireno expandido de alta densidad y acabado a definir por Direccion
Facultativa. Revestimiento en HPL 3 mm y canto en compacto fendlico.
Espesor minimo de hoja 40mm.

1 Apertura batiente

PR-01
1 Uds

PUERTA ABATIBLE RECUPERADA (82cm)

Almacen frigorifico en farmacia

Levantado y desmontaje cuidadoso de hoja de puerta interior existente
incluso desmontaje de cerco metélico o de madera recibido en albaiileria,
con el picado delicado del mismo. Recuperacién y montaje posterior.
Incluye limpieza de los restos de obra, y carga manual sobre camién o
contenedor

1 Apertura batiente

PH-01
2 Uds

PUERTA MODULAR SALA LIMPIA (92cm)

CFLy esclusa personas en farmacia

Puerta P-01 serie MCP-ACE-XPS de Igufia Pharmaceutical Tech-nologies
formada por 1 hoja con clasificacién C4 de estanqueidad, totalmente
enrasada en tabique. Suministro e instalacién de enclavamiento
electromecanico para 2 puertas incluyendo enclavamiento eléctrico en
marco y hoja de puerta

1 Apertura batiente

|_PUERTAS DE VIDRIO

CARPINTERIAS INTERIORES DE ALUMINIO

TIPO

UNIDADES
UBICACION

FORMA Y MEDIDAS

DESCRIPCION

APERTURA

V-01 VENTANA DE ALUMINIO FJA

14 Uds

Generalizado

+2.70 myy

+2.10 my

+0.00 my

acristalamiento estandar, 4/10/4

No practicable

Ventanal de fijo de aluminio, gama media, dimensiones 1250x1100 mm,
acabado lacado RAL a defir por la DF, con el sello QUALICOAT con doble

TIPO
UNIDADES
UBICACION

FORMA Y MEDIDAS

+3.00 my

+2.70 m
+2.50 my

+2.10 my

+0.00 m 7

DESCRIPCION

APERTURA

PV-02
1 Uds

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO (82cm)

Elaboracidn alérgicos

Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor,
perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estandar.

1 Apertura batiente

PV-03
4 Uds

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO (92cm)

Salas de estudio e investigacion

Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor,
perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estandar. Incluso
cerradura inteligente

1 Apertura batiente

PV-03B
1 Uds

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO (92cm) + FIIO

Laboratoio analisis del movimiento

Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor,
perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estandar. Incluso
cerradura inteligente

1 Apertura batiente

PV-04
1 Uds

PUERTA CORREDERA AUT. DE VIDRIO (80+80cm)

Acceso U.I.C.E.C

N

Puerta corredera automatica de alumnio y vidrio de dos hojas deslizantes
compuesta por cajon superior con mecanismos, equio de motorizacion y
bateria de emergencia y detectores de presencia

2 Aperturas correderas

PV-05
1 Uds

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO 2 HOJAS (92+92cm)

Acceso zona de espera

Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor,
perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estandar.

2 Aperturas batientes

PV-06
1 Uds

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO 2 HOJAS (92+92cm)

Acceso pasillo de zona de estudios

™ N
[N ~J

Puerta interior de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor,
perfiles superiores vistos de aluminio anodizado o lacado estandar.

2 Aperturas batientes

[ eI AC tRTEM N N ~an 1

CARPINTERIAS INTERIORES DE DM

TIPO
UNIDADES
UBICACION

FORMA Y MEDIDAS

+3.35 my

+2.10 mvy

+1.00 m v

+0.00 m 7

DESCRIPCION

APERTURA

PA-01 PUERTA PLEGABLE
1 Uds

RECEPCION BIBERONES SUCIO

+
+

47,47, 47, .4

Puertas interiores plegables enrasadas con paramento, formado por 4 hojas
plegables colgadas, apertura completa del hueco, paneles de
aproximadamente 0,47 m de anchura cada uno, Tableros MDF de alta
densidad de 22 mm de espesor, mecanizados y revestidos en ambas caras
con laminado decorativo de alta presion HPL.

4 hojas plegables

PA-02 PUERTA ABATIBLE
1 Uds

CONSULTA 2

1.40

+
+

Puertas DWT TERMOAISLANTES o equivalentes con hoja blanca de 6,6 cm
de espesor, con aislamiento térmico, Moldura de 3,5 cm, de anchura en

color natural, manilla universal con cerradura y junta de goma en todo el
perimetro para asegurar la completa hermeticidad.

1 abertura batiente

' PUERTA El |

TIPO P-El60 PUERTA ABATIBLE CORTAFUEGOS (92cm)
UNIDADES 1 Uds
UBICACION Inatalaciones en altillo

FORMA Y MEDIDAS

+2.60 my

+2.10 m

+0.00 m

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta densidad y

DESCRIPCION

placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

APERTURA 1 Apertura batiente

| —
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PLANO DE VENTILACIONES:

La recuperacion del cardcter histérico de los
espacios y estancias incorpora la necesidad
de profteccion de los huecos y ventanas. En
todas las estancias que cuentan con
ventanas, esta proteccion supone llevar el

falso techo (4,20m) por encima del hueco

de ventana (3,80m).

Para garantizar la calidad del aire precisada

en uso hospitalario, las ventilaciones de
toma y expulsion de aire del exterior se
agrupan en una unica zona concreta: el
pasillo, liberando el resto de ventanas de la
acfuacion de ello, para que sus espacios
tengan una altura libre superior al hueco de
las ventanas.

Para realizar la toma y expulsion del aire, de
las maquinas ubicadas en el falso techo de 72%

algunas estancias del hospital, es necesario
uftilizar rejillas en fachada. Las rejillas se

ubicardn exclusivamente en la parte alta y
curvada de las ventanas de la fachada del

72
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NOTA:
La ubicacién de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la
posicién exacta se replanteard en obra.
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superior por una superficie de rejillas SALIDA DE AR ot ADA DE
horizontales de acero lacado blanco, 700400
conforme a otras zonas del hospital y a las
necesidades de la instalacion de
ventilacion.
La planta muestra donde estan ubicadas las
mdaquinas y sus frazados de conductos de
tomas y salidas de aire, hasta fachada.
El resto de ventanas de la zona de
actuacion quedan liberadas en alturag,
recogiendo el cardcter histérico de los
huecos del edificio.
PORTICO B
Montante vertical en —
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LEYENDA

LINEAS FRIGORIFICAS DE LIQUIDO Y GAS EN TUBO DE COBRE
RECOCIDO SIN SOLDADURA ESTIRADO EN FRIO, DESHIDRATADO,
CONSTRUIDO EN C—1130 (Cu—DHP) SEGUN UNE 12735. AISLADA
CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA. LAS DIMENSIONES
INDICADAS EN PLANOS CORRESPONDEN A LIQUIDO—GAS

MODELO MPKZ—71VKAL2 DE MITSUBISHI ELECTRIC
HE UNIDAD EXTERIOR MODELO PUZ—ZM71VHA

UNIDAD INTERIOR TIPO PARED MODELO PKA-M71KAL

NOTA:
La ubicacidn de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la
posicion exacta se replanteard en obra.

LEYENDA

0,8mm, CON AISLAMIENTO EXTERIOR TIPO FENOLICO DE ESPESOR 22mm
IMPULSION RETORNO I

TAE [—1 S.A.E.  E—

LEYENDA

RED INTERIOR: CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA METALICA GALVANIZADA DE ESPESOR

RED INTERIOR: CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA METALICA GALVANIZADA DE
ESPESOR 0,8mm, CON AISLAMIENTO EXTERIOR TIPO FENOLICO DE ESPESOR 22mm

EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUGO MODELO:
TD—500150—160_SILENT_ECOWATT _

EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ASPIRACION PARA CABINA
CPV—=1325—-2T IE3 CON VF PARA LA SALA BLANCA

VENTILACION EXTERIOR ALMACENES MODELO: CAB—355 ECOWATT
PLUS N

CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA METALICA GALVANIZADA
DE ESPESOR 0,8mm

i i VENTILACION ALMACENES 1 EXTRACCION ASEOS
— EXTRACCION EXTRACCION CAB.
ALMACENES FLUJO LAMINAL

REJLLAS TIPO XGM—H—MO-L—VS/.../AG/B1/0/P1/
225x125 225x165 325x225
BOCA DE EXTRACCION  GCI—160

COMPUERTA ANTIRETORNO TIPO CAR-100

Rejilla para aire exterior de lamas fijas, 100 mm de paso y
malla antipajaros tipo DXL—nnn x nnn

300x300 400x400 600x400

700x400 1200x500

NOTA:
La ubicacién de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la
posicidn exacta se replanteard en obra.
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NOTA:
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600x400

|

REJILLAS EN PARTE SUPERIOR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DE LA SALA BLANCA DONDE

EMBOCARA EL CONDUCTO DE EXTRACCION DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR

10m

T
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300x15,

300x150

% 325%225

LEYENDA

RED INTERIOR: CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA METALI(A GALVANIZADA DE
ESPESOR 0,8mm, CON AISLAMIENTO EXTERIOR TIPO FENOLICO DE ESPESOR 22mm

[[D]] EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUGO MODELO: TD-500150-160_SILENT_ECOWATT _
= EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ASPIRACION PARA CABINA CPV-1325-2T IE3 CON VF PARA LA SALA BLANCA
VENTILACION EXTERIOR ALMACENES MODELO: CAB-355 ECOWATT PLUS N

CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA METALICA GALVANIZADA DE ESPESOR 0,8mm

— VENTILACION ALMACENES 1 EXTRACCION ASEOS

E— EXTRACCION ALMACENES 1 EXTRACCION CAB.
FLUJO LAMINAL
B REJILLAS TIPO XGM-H-MO-L-VS/.../AG/B1/0/P1/
@ 225x125 @ 225x165 ®) 325x225

BOCA DE EXTRACCION () GCI-160

COMPUERTA ANTIRETORNO TIPO CAR-100

B Rejilla para aire exterior de lamas fijas, 100 mm de paso y malla antipajaros tipo DXL-nnn x nnn
® 300x300 ® 400x400 @ 600x400
700x400 @ 1200x500

NOTA:
La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.
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3/8” 5<8”

LEYENDA

L[NEAS FRIGORIFICAS DE LIQUIDO Y GAS EN TUBO DE COBRE RECOCIDO SIN SOLDADURA ESTIRADO EN
FRIO, DESHIDRATADO, CONSTRUIDO EN C-1130 (Cu-DHP) SEGUN UNE 12735. AISLADA CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMERICA. LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS CORRESPONDEN A LIQUIDO-GAS

MODELO MPKZ-71VKAL2 DE MITSUBISHI ELECTRIC
UNIDAD EXTERIOR MODELO PUZ-ZM71VHA

UNIDAD INTERIOR TIPO PARED MODELO PKA-M71KAL

NOTA:
La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteard en obra.
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UTA SALA BLANCA

23229 ; 1
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i
|
|
:_ o LEYENDA

i $| LIUSI?_EAFIS/:'IAE mg:RP COMPUESTA CON FIBRA DE VIDRIO SERIE SDR 11 SERIE 5 CON
: ~ TUBERIA CIRCUITO IMPULSION FRIO AREA DE ESTUDIOS CLINICOS
R 17777 N [ EE TUBERIA CIRCUITO RETORNO FRIO AREA DE ESTUDIOS CLINICOS
Y NIN TUBERIA CIRCUITO IMPULSION CALOR AREA DE ESTUDIOS CLINICOS
A e F N 7777 N ] e TUBERIA CIRCUITO RETORNO CALOR AREA DE ESTUDIOS CLINICOS
— TUBERIA CIRCUITO IMPULSION FRIO/CALOR AMPLIACION SALA BLANCA

************** TUBERIA CIRCUITO RETORNO FRIO/CALOR AMPLIACION SALA BLANCA

———————————————————————L———————————————1

Pﬁmw 25 @  FCZ602PO @ FCz402P0  (® FCZ302P0 @ FPM125K1 ®  FCZ202PO
X

/] @ FAN-COIL TIPO CASSETTE DE 4 VIAS
‘ ®  FCL34VL

NOTA:
La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se replanteara en obra.

PLATAFORMA TRAMEX DE MANTENIMIENTO b
NIVEL MAS ALTO DE CONSULTA 1
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CONEXION CON
DISTRIBUCION CENTRALIZADA
DE AGUA PARA
CLIMATIZACION

UTA-1

— =

AMPLIACION SALA BLANCA

PLANTA BAJA SALA BLANCA |— _____ J
FANCOIL P. frio (W) P. calor (W)
1 FCZ602PO 4,533 4.705
2 FCZ402PO 3.271 3.079
3 FCZ302PO 2.074 2.189
4 FCZ202PO 1.315 1.448
5 FPM125K1 5.584 5.655
a FCL34VL 1.160 1.112
U.T.A. DENOMINACION P. frio (W) P. calor (W)
1 AMPLIACION SALA BLANCA 14.600 18.720
2 AREA DE ESTUDIOS CLINICOS 14.950 29.300

CONEXION CON
DISTRIBUCION CENTRALIZADA
DE AGUA PARA

CLIMATIZACION
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| 090x8.2 075x6.8 375x6.8 ?63x5.8 063x5.8 ?63x5.8 063x5.8 250x4.6 ?50x4.6 040x3.7 040x3.7
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BIBERONES  BIBERONES Suclo EABORACION AREA DE DESCANSO ?E,E’QAJDS ALERGICOS LIMPIA oetenca | UTA-2 [ MUESTRAS EXTERNOS REUNIONES | SALA INVESTIGACION J
BIBERONERIA |_ _____ 4
[ PLANTA BAJA AREA DE ESTUDIOS CLINICOS
LEYENDA
TUBERIA PPR RP COMPUESTA CON FIBRA DE VIDRIO SERIE SDR 11 SERIE 5 CON TUBERIA CIRCUITO IMPULSION FRIO/CALOR AMPLIACION SALA BLANCA
AISLAMIENTO: , ,
. . o e TUBERIA CIRCUITO RETORNO FRIO/CALOR AMPLIACION SALA BLANCA
TUBERIA CIRCUITO IMPULSION FRIO AREA DE ESTUDIOS CLINICOS o
TUBERIA CIRCUITO RETORNO FRIO AREA DE ESTUDIOS CLINICOS ] UNIDAD TERMINAL CON VALVULA DE 3 VIAS
TUBERIA CIRCUITO IMPULSION CALOR AREA DE ESTUDIOS CLINICOS L |
—————————————— TUBERIA CIRCUITO RETORNO CALOR AREA DE ESTUDIOS CLINICOS

DETALLE DE CONEXIONADO HIDRAULICO BATERIAS FAN-COIL CON VALVULA DE 2 VIAS

FAN-COIL

#

L

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

BATERIA /

il

o
= goepa
e

ENLACE ROSCADO

£

ENLACE

VALVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS
STAD

DETALLE DE CONEXIONADO HIDRAULICO BATERIAS UTA CON VALVULA DE 3 VIAS

UTA

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

VALVULA DE 3 VIAS

=i

' ENLACE ROSCADO

ENLACE ROSCADO: EVALVULA DE CORTE

DETALLE DE CONEXIONADO HIDRAULICO BATERIAS FAN-COIL CON VALVULA DE 3 VIAS

H

FAN-COIL

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

o
—

BATERIA /

c

e,

VALVULA MOTORIZADA DE 3 VIAS

STAD

ENLACE ROSCADO

ENLACE
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DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTO VERTICAL

REFUERZO
ANGULAR
30x30x3

ANGULAR
30x30x3

SECCION

DETALLE UNIONES
TRANSVERSALES TIPO METU

Lado sujetador [ )
@ n el perfil :{>m4§

e

4 ] ~ <
Nervado especial

de la escuadra

L 1]

Ala de gran resistencia
a la torsién.

Perfil hueco

o

PUERTA DE ACCESO
MONTAJE Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE LIMPIEZA

/ \\
}
PANEL CLIMAVER PLUS R
X
/ \
r~—— Dimension del marco —
PERFIVER H PERFIVER H

NOTA:Las redes de conductos y falsos techos estarian equipadas con aperturas de

servicio para la limpieza, desinfeccidn, inspeccion y operaciones de mantenimiento

segln la norma UNE-ENV12097. Para este fin se cuenta con los elementos de

difusion (rejillas, bocas de extraccidn, rotacionales... etc) y con las puertas de

inspeccion aisladas previstas en las distintas redes.

NOTB:Las puertas de inspeccion se ubicarén en obra de tal forma que ninguna parte

de la red de conductos tenga:

a) Mas de una modificacién de seccion de paso de aire a partir de una apertura
de servicio.

b) No haya mas de un cambio de direccion de mas de 45° a partir de una
apertura de servicio.

c) Una distancia entre aperturas de servicio mayor de 7,5 metros.

Ademds, las paredes superiores e inferiores de los conductos montantes incorporaran
aperturas de servicio.

TRANSFORMACIONES DE CONDUCTOS RECTANGULARES

X

\ SRR J REDUCCION A UNA
: LMo [ser| ox. CARA EN -U- Y TAPA
Flujo pen
de aire tin
> > f °
L | ) N\
Vista en planta
Inclinacién recomendada \ & J
15% para alta velocidad o Max.  |Ser|Max.
Inclinacién recomendada Flujo pen
. ti
25% para baja velocidad de aire "
I
Alzado
Nota: Los anqulos indicados son para bajas velocidades. Para altas REDUCCION A 4 CARAS
Pantalla velocidades se recomienda una inclinacion de 15%.
divisora
\ Radio exterior (Rh) '
|
Flujo Pendiente
de aire de 15%
o §
. O
Varilla D
divisora ! = 0
Radio interior Tb/\]\‘\’S/A(D

Radio exterior

T

DERIVACIONES EN CONDUCTOS RECTANGULARES

FAN-COIL

PROCESO DE LIMPIEZA DEL CIRCUITO HIDRAULICO

A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION

A CONEXION EN ASEO

FALSO TECHO

DN20

SIFON DE BORO SILICATO

UNION LONGITUDINAL DE CONDUCTOS
CLIMAVER PLUS "CORTE DE MEDIA MADERA

CUNA O PANTALLA DIVISORA

CONDUCTO PRINCIPAL

DE IMPULSION
= = DE IMPULSION
/
SELLADO DE SILICONA
X~ S

NOTA:
ESTE TIPO DE CORTE PROPORCIONA UNA MAYOR RIGIDEZ A LA SECCION. LA UNION SE
REMATARA CON CINTA ADHESIVA DE HOJA DE ALUMINIO DE 75mm DE BANDA Y 40 MICRAS NOTAS:

DE ESPESOR, CUMPLIENDO NORMA UNE 100-106-84. LA FORMACION DE CONDUCTO RECTO
DE UNA SOLA PIEZA SE RESOLVERA CON TODAS LAS UNIONES INTERIORMENTE SELLADAS CON
SILICONA, DICHO CORDON DE SILICONA SE ACABARA REPASANDO DE MODO QUE QUEDE LISO,
SIN' PROTUBERANCIAS

CUNA O PANTALLA DIVISORA

RAMAL SECUNDARIO
DEL CONDUCTO

CONDUCTO PRINCIPAL

RAMAL SECUNDARIO
DEL CONDUCTO

1. LA RELACION ENTRE SUPERFICIES DE CADA CONDUCTO, EN EL
PUNTO DE RAMIFICACION, DEBE SER PROPORCIONAL AL CAUDAL
EN CADA UNA DE ELLAS.

2. LA RELACION ENTRE LADOS, RADIOS DE CURVATURA Y

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS UNIONES SERAN SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NOTA: DRENAJE CON SIFON DE BOROSILICATO

En fase de limpieza del circuito hidraulico, no se hara circular el fluido limpiador por las maquinas
generadoras ni por las unidades de tratamiento terminales.

12 ETAPA: Se "by-pasearan” todos los equipos a proteger, empleandose latiguillos de conexién
auxiliares en los equipos no dotados de by-pass en la instalacion. Desoxidacion y eliminacion
de depésitos de corrosion con una duracion de 16 horas, y posterior vaciado sin aporte de
temperatura.

11 %

A desagie ————
PVC @40

2% ETAPA: Eliminacion de residuos, grasas y aceites. Llenado de la instalacién con liquido inhibidor
al 20% con agua descalcificada.

3% ETAPA: Enjuague de la instalacién con agua descalcificada. Se tomaran al menos 3 mediciones

SIFON DE BOROSILICATO

Bandeja de
condensados
Vzzzzzzzzzzzzzzz.

DRENAJE CON SIFON DE BOROSILICATO Y CON BOMBA

de pH. Si alguno de estos valores resulta menor de 7,5, se procede a la repeticion del enjuague
hasta quedar dentro de los limites.

43 ETAPA: Puesta en funcionamiento. Se procede a la correcta conexién de los equipos al circuito
hidraulico y posterior llenado de la instalacién con agua descalcificada. 11 %
A desagie —

(*) Latiguillo de conexién flexible roscado apto para la circulacién de los fluidos de tratamiento PVC 040

de limpieza del circuito hidraulico previa a la puesta en funcionamiento de la instalacion.

BOMBA DE CONDENSADOS

Bandeja de
condensados
Vzzzzzzzzzzzzzz77.

SIFON DE BOROSILICATO

BULBO SENSOR EN
VAINA

FAN-COIL

A CONEXION EN ASEO

L \ DNZ0

FALSO TECHO SIFON DE BOROSILICATO

DETALLE DE INSTALACION DE MANOMETRO Y TERMOMETRO

TERMOMETRO METALICO
DE ESFERA

REDUCCION PARA ACOPLAMIENTO
DE TERMOMETRO

MANOMETRO METALICO
DE ESFERA

VALVULA DE BOLA

TUBO EN "RABO DE CERDO”
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LEYENDA

+ CAPA DE POLIETILENO RETICULADO

RED INTERIOR DE AF

RED INTERIOR DE ACS

RED INTERIOR DE RETORNO

—P>  TOMA DE AGUA

><I VALVULA DE CORTE

TUBERIA MULTICAPA PN20 COMPUESTA POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) + CAPA ADHESIVA + ALUMINIO DE 0.6 mm DE ESPESOR + CAPA ADHESIVA

NOTAS:

La ubicacion de todos los elementos que aparezcan en el plano es orientativa y la posicion exacta se

replanteard en obra.
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